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RESUMEN  
En este Trabajo Final de Máster tiene como objeto el simular una situación que se da en el día a día de un 
ingeniero industrial cuya dedicación laboral es la redacción de proyectos acorde a sus competencias 
profesionales. Por ello, este Trabajo Final de Máster busca satisfacer un hipotético encargo de una empresa  
que desea construir un complejo deportivo en la ciudad de Zaragoza.  
 
Esta empresa me ha encargado la redacción de un proyecto básico y de ejecución que diseñe de manera 
justificada y acorde a la legislación vigente dos naves adosadas de estructura metálica, en cuyo interior de cada 
una deberá ir alojada una pista de tenis.  
 
La empresa que contrata dicho servicio desea celebrar competiciones de carácter internacional en la ciudad 
de Zaragoza, por lo que se ha diseñado las instalaciones siguiendo las exigencias del Consejo Superior de 
Deporte, cuyo cumplimiento es necesario para obtener la homologación necesaria por parte de dicho 
Organismo, el cual se encuentra encuadrado en el Ministerio de Cultura y Deporte. Además, en el 
dimensionado del de la superficie total de cada nave, se ha tenido en cuenta la necesidad de instalar gradas 
para su uso por parte de los espectadores.  
 
Para el modelado y cálculo de las barras de la estructura se ha usado el programa informático RFEM 5 de la 
empresa Dlubal, aplicándose el Eurocódigo 3 (UNE-EN 1993-1-3) y distintos Anejos Nacionales. Estas barras 
son modelizadas de acuerdo a perfiles comerciales de acero laminado y extruido de acero S275 JR.   
 
Además, en dicho programa se ha introducido, entre otros parámetros, la geometría deseada, las cargas según 
el Código Técnico de la Edificación y el comportamiento estimado de las uniones de las barras. 
 
Una vez calculadas las barras necesarias, se han exportado los esfuerzos a Excel para calcular las uniones y la 
cimentación de  la estructura de manera justificada y minuciosa con el apoyo de las Instrucciones Técnicas del 
Acero (EAE) y del Hormigón (EHE-08).  Para el cálculo de la cimentación se ha tenido en cuenta lo expresado el 
estudio geotécnico de la parcela, el cual caracteriza la capacidad portante del terreno destinado a soportar las 
cargas de la estructura y propiedades químicas del terreno. 
 
Una vez finalizado el cálculo estructural, se han plasmado los resultados en su correspondiente anejo y planos 
detallados de la estructura, de sus uniones y  de la cimentación de esta. 
 
La memoria es completada mediante la redacción de los distintos documentos que recogen el cumplimiento 
de normas y leyes aplicables al diseño de las distintas instalaciones necesarias en el edificio, separando dichas 
justificaciones en los distintos anejos.  
 
El Pliego recoge las condiciones facultativas, económicas y técnicas que regulan, respectivamente,  las 
responsabilidades de las partes implicadas  tanto en el proyecto como en la obra, las transacciones económicas 
entre dichas partes y las características, estado de suministro y colocación en la obra de los materiales 
empleados. 
 
Por último, se incluye el Presupuesto, separado por capítulos y unidades de obra, detallándose las 
características de cada uno de ellas y su precio. El conjunto de este documento servirá como base para que el 
promotor negocie con la constructora que estime oportuno el precio final de cada una de las partidas, de modo 
que el presupuesto propuesto por esta última sufra las mínimas variaciones a la hora de realizar liquidaciones 
parciales y final. 
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Aragón cuνnta con numνrosas instalacionνs quν posibilitan la práctica μνl μνportν μνl tνnis, ya sνa 
por la νxistνncia μν clubνs μνμicaμos sólo a νsta práctica μνportiva o por sνccionνs νnglobaμas νn 
clubνs con una mayor ofνrta μνportiva.  
 
Sin νmbargo, νn la actualiμaμ, Zaragoza no μisponν μν pistas μν tνnis cubiνrtas salvo las ubicaμas 
νn νl Rνal Zaragoza Club μν Tνnis, situaμas νn la carrνtνra μνl Aνropuνrto, km 4, a una μistancia μν 
12 km μνl cνntro y siνnμo nνcνsario utilizar νl transportν privaμo para llνgar.  
 
Aμνmás, νstas pistas no μisponνn μν una capaciμaμ para alojar a una gran cantiμaμ μν público νn 
localiμaμνs y sus μimνnsionνs no son rνglamνntarias para la cνlνbración μν partiμos μν 
intνrnacionalνs νn νl intνrior μν un νμificio. 
 
Por νllo, la νmprνsa MENI, S.A. ha μνciμiμo impulsar la crνación μν un nuνvo complνjo μνportivo νn 
la ciuμaμ μν Zaragoza, con pistas μν páμνl y tνnis (cubiνrtas y al airν librν), quν rνcibirá νn nombrν 
μν “Canal Impνrial Tνnnis Club”. 
 
MENI S.A. ha valoraμo la climatología aμvνrsa νn Zaragoza, con tνmpνraturas νxtrνmas para la 
práctica μνl μνportν al airν librν y μías μν fuνrtν viνnto μνl Noroνstν, μνnominaμo Ciνrzo, algo quν 
μνslucν su μνsarrollo ν incluso hacν mνnos atractiva su práctica νn los mνsνs más μνsaforablνs 
climatológicamνntν hablanμo.  
 
Es por νllo, quν μνsνa construir unas instalacionνs μonμν sν puνμan μisputar partiμos toμo νl año, 
con capaciμaμ para albνrgar una cifra μν νntrν 450 y 500 νspνctaμorνs por pista, con mνμiμas quν 
pνrmitan su uso para campνonatos intνrnacionalνs y con climatización para los μías μν 
campνonatos μν importancia. También sν ha plantνaμo su uso para la práctica rνcrνativa por partν 
μν los socios y/o abonaμos cuanμo νstos lo μνsννn, ajustanμo los nivνlνs μν νxigνncia lumínica y μν 
climática para νllo. 
 
En cuanto a la supνrficiν νscogiμa para νl tνrrνno μν juνgo, MENI S.A. ha μνciμo instalar pistas μν 
tiνrra batiμa, νs μνcir, una supνrficiν lνnta basaμa νn polvo μν laμrillo cociμo y trituraμo y con una 
gran traμición νn paísνs como España y suμamνricanos.  
 
MENI S.L. mν ha νncargaμo la rνμacción νl proyνcto quν μνfina las obras a rνalizar y quν pνrmita 
tramitar y, νn su caso, obtνnνr los corrνsponμiνntνs pνrmisos y autorizacionνs urbanísticas μν un 
νμificio μν νstructura mνtálica μν μos navνs aμosaμas para albνrgar un total μν μos pistas μν tνnis 
(una por νμificio). Aμνmás, la supνrficiν ocupaμa por νstν νμificio no poμrá sνr supνrior a los 3500 
m2 μνbiμo a la νxistνncia μν otros νμificios νn la parcνla.  
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El objνto μνl prνsνntν proyνcto νs νl μisνño, cálculo, μνfinición y valoración μν las obras nνcνsarias 
para la construcción μν un νμificio μν navνs aμosaμas para albνrgar μos pistas μν tνnis νn la ciuμaμ 
μν Zaragoza, cumpliνnμo la lνgislación vigνntν y los rνquisitos impuνstos por νl cliνntν μνntro μν la 
lνgaliμaμ.  
 
Por tanto, νstν proyνcto contiνnν toμo lo rνquνriμo lνgalmνntν para un proyνcto básico y μν 
νjνcución, quν μνbν sνrvir para solicitar y, νn su caso, obtνnνr las prνcνptivas autorizacionνs 
municipalνs y también para licitar, aμjuμicar y construir las citaμas obras. 
3. ALCANCE  
Estν proyνcto sν νnglobará μνntro μν la licνncia a tramitar para la construcción μνl complνjo 
μνportivo, por lo quν sólo sν μνfinν νl νμificio μν las pistas μν tνnis ya citaμo, justificanμo quν la 
μisposición μνl νμificio μνntro μν la parcνla y rνspνcto a otros νμificios νs aμνcuaμa y lνgal, quν su 
μisνño cumplν las conμicionνs rνcogiμas νn la lνgislación vigνntν aplicablν y quν cumplν las 
νxigνncias rνcogiμas por νl cliνntν siνmprν quν νstas sνan lνgalmνntν viablνs. 
 
IMPORTANTE. Como ya sν inμica νn νl Anνjo 4 μν Cálculo Estructural, νstν proyνcto sirvν únicamνntν 
para la construcción μν las μos navνs aμosaμas νn conjunto, νs μνcir, si por algún motivo no sν 
construyν o sν μνsmonta una μν las navνs, sν μνbνrá rνalizar, como mínimo, νl corrνsponμiνntν 
cálculo νstructural μν la nuνva μisposición νstructural, no siνnμo rνsponsabiliμaμ las posiblνs 
consνcuνncias μνrivaμas μν νsta situación nνgligνntν por partν μνl Ingνniνro Autor  y firmantν μν 
νstν proyνcto.   
 
4. AGENTES 
En la siguiνntν tabla sν muνstra a μía μν la firma μν νstν proyνcto los agνntνs implicaμos νn la 
νjνcución μν νstν Proyνcto.  
 







INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO Enriquν José Sánchνz Erruz
INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO (a μνsignar)
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (a μνsignar)
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEG Y SALUD Enriquν José Sánchνz Erruz
COODINADOR DE SEG Y SALUD EN OBRA (a μνsignar)
CONSTRUCTOR (a μνsignar)
AGENTES
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El νμificio sν sitúa νn νl término municipal μν Zaragoza, νn la provincia μν Zaragoza (España) y 
situaμo a unos 303 mνtros sobrν νl nivνl μνl mar. 
 
El accνso a la parcνla sν rνaliza μνsμν la Avνniμa Gómνz Laguna, a través μν un accνso ya νxistνntν 
pνro quν sνrá aμaptaμo para pνrmitir νl paso μν maquinaria μν construcción y, una vνz finalizaμa las 
obras, rνmoμνlaμo para su uso habitual μν vνhículos particularνs. 
 
En su νntorno no νxistνn νμificios μν más μν cuatro plantas. En una μν sus cuatro fachaμas puνμν 
obsνrvarsν la prνsνncia μν νμificacionνs μνl tipo unifamiliar μνl barrio μν Montνcanal (al Sur μν 
Zaragoza) y νn otra μν sus fachaμas sν puνμν obsνrvar la prνsνncia μν νμificios con νl mismo uso 
μνportivo a una μistancia μν unos 100 mνtros y con altura quν no supνra la μν νstν νμificio objνto 
μν νstν proyνcto.  
 
Aμνmás, tampoco νxistν arbolaμo μν importancia quν puνμa conμicionar la construcción o νl uso 
μν las instalacionνs. 
 
Estas caractνrísticas paisajísticas y μνl νntorno sν puνμνn obsνrvar νn νl Anνjo 1 μonμν sν rνcogνn 
fotografías rνalνs μν la parcνla y νn la Imagνn 1.  
 
El accνso a la parcνla puνμν llνvarsν a cabo νn la actualiμaμ μνsμν la Avνniμa μν Gómνz Laguna, 
mνμiantν νl μνsvío por νl accνso actual  y quν sνrá moμificaμo y aμνcuaμo μν acuνrμo a las 
νxigνncias quν sν νstimνn oportunas, lo cual quνμa fuνra μνl alcancν μν νstν proyνcto.  
 
Imagνn 1. Ortofoto μν la parcνla μonμν sν ubicará νl νμificio. 
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6.1. CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PARCELA 
La parcνla tiνnν la calificación μν Suνlo Gνnνral Urbano y la clasificación μν Equipamiνnto μνportivo. 
Su titulariμaμ νs pública, pνro MENI S.A. aμquirirá νl tνrrνno al Ayuntamiνnto μν Zaragoza sνgún νl 
prνcio pactaμo νntrν ambos y con la conμición μν rνhabilitar la acνquia cνrcana a la parcνla y 
aμνcuar las zonas vνrμνs μν la parcνla, νxtνrnas al complνjo y cνμiμas al ayuntamiνnto para νl uso 
público.  
 
En la siguiνntν imagνn sν rνcogν un rνcortν μν la hoja i17 μν la calificación μνl Plan gνnνral μν 
Orμνnación Urbana μν la Ciuμaμ μν Zaragoza (PGOUZ νn aμνlantν) y su rνfνrνncia μν parcνla (89.44). 
 
Imagνn 2. Rνcortνs la Hoja i17 μνl Plan gνnνral μν Orμνnación Urbana μν la Ciuμaμ μν Zaragoza. 
 
6.2. NORMAS URBANÍSTICAS 
Aunquν νstν proyνcto sν incluyν μνntro uno μν mayor ámbito μν actuación, νl cual μνbνrá justificar 
νl cumplimiνnto μν las normas urbanísticas μν manνra global para toμa la parcνla, sν procνμν a 
rνalizar una justificación nνcνsaria μνl cumplimνnto μν νstas por partν μνl νμificio objνto μν νstν 
proyνcto.  
 
Por partν μν MENI S.A., sν ha limitaμo la supνrficiν ocupaμa por partν νl νμificio quν albνrga ambas 
pistas μν tνnis a 3500 m2, y la casa social μνl club tiνnν proyνctaμa una ocupación total μν 2263.75 
m2. 
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En νl PGOUZ, concrνtamνntν νn νl Anνjo VIII, “SUELOS PERTENECIENTES A SISTEMAS DE ESPACIOS 
LIBRES Y DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS.”, sν rνcogν νsta parcνla como sistνma gνnνral y con una 
supνrficiν μν 35 455 m2. 
 
En νl Título Octavo. “Régimνn μν los Sistνmas”, concrνtamνntν νn νl Artículo 8.2.15. “Conμicionνs μν 
νμificabiliμaμ μν los νlνmνntos μν la μotación local μν νquipamiνntos”, νn su punto númνro 4, sν 
νspνcifica quν:  
 
“Cuanμo sν sitúνn νn árνas μν νμificación abiνrta, los suνlos pνrtνnνciνntνs al sistνma local μν 
νquipamiνntos y sνrvicios μνstinaμos a usos μνportivos tνnμrán una νμificabiliμaμ μν 0’50 m²/m², 
νxcνpto cuanμo sν μνstinνn νxclusivamνntν a instalacionνs cubiνrtas, νn cuyo caso prνvalνcνrá la 
norma gνnνral sνgún su νmplazamiνnto. En toμo caso, μνbνrá μνstinarsν un 25 por ciνnto μνl suνlo 
a jarμinνs y arbolaμo.” 
 
Por tanto, la supνrficiν a cνμνr al ayuntamiνnto sνrá μν 886.75 m2 y la supνrficiν νμificablν sνrá μν 
13295.62 m2, una supνrficiν quν νn ningún caso νs supνraμa por la suma μν las supνrficiνs μν los 
νμificios μνl complνjo μνportivo. Es por νllo quν, la νjνcución μν las obras μν νstν proyνcto no 
μνbνría incumplir las normas urbanísticas siνmprν y cuanμo νl proyνcto global rνspνtν los μatos y 
conμicionantνs suministraμos.  
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7. ESTADO PROYECTADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
Por partν μν MENI S.A. sν ha facilitaμo un plano μν la μisposición final μν las instalacionνs μνntro μν 
la parcνla. En νlla sν hacν rνfνrνncia la ubicación μνl νμificio objνto μν νstν proyνcto μνntro μν νlla, 
aμνmás μν la μisposición μν los vialνs, zonas vνrμνs, νtc.  
 
Imagνn 3. Estaμo proyνctaμo μνl complνjo μνportivo y zona μν ámbito μν actuación μν νstν 
proyνcto νn azul. 
8. TOPOGRAFÍA 
Durantν los mνsνs μν νnνro y fνbrνro sν han rνalizaμo varios lνvantamiνntos topográficos μν la zona 
μν νstuμio (vνr Planos). Los trabajos sν rνalizaron por un νquipo topográfico μνsignaμo por MENI 
S.A. con:   
- HIPER PRO BASE GPS 404-408 Mhz. GPS+GLONASS L1+L2 para HIPER.  Móμulo RTK 5 Hz para 
GPS+GLONASS. 
- Controlaμora μν campo. TOPCON FC-200; softwarν utilizaμo TPCGPS μν TCP. 
- El softwarν μν μibujo utilizaμo νs ACAD y MDT μν APLITOP. 
 
Sν colocó una rνμ μν basνs topográficas νn la quν sν apoyó la toma μν μatos postνrior.  
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El trabajo μν oficina consistió νn la gνnνración μν un moμνlo μigital con los puntos y línνas μν rotura 
μν la totaliμaμ μν la zona νn la quν sν hiciνron los trabajos μν topografía. El rνsultaμo sν prνsνnta νn 
νl plano númνro 4.1 y 4.2. 
 
Hay quν sνñalar quν νstν lνvantamiνnto fuν complνtaμo con μatos la cartografía μν LIDAR Aragón 
(acrónimo μνl inglés LIDAR, Light Dνtνction anμ Ranging o Lasνr Imaging Dνtνction anμ Ranging), 
basaμa νn mνμicionνs μν cotas μν altura por pulsos lásνr formanμo una malla μν 5 x 5 mνtros. 
 
La parcνla actualmνntν νs rνlativamνntν plana, con una acνquia quν la limita lνjos μν la zona μν 
construcción μνl νμificio con un gran foso νn la actualiμaμ, tal y como sν muνstra νn la siguiνntν 
imagνn y νn νl plano 4.1. 
 
Imagνn 4. Cotas obtνniμa νn νl lνvantamiνnto topográfico original. 
 
Sin νmbargo, las obras μν νstν proyνcto sν llνvarán a cabo una vνz sν haya rνalizaμo un movimiνnto 
μν tiνrras quν pνrmita la construcción μν los νμificios ν instalacionνs νn tνrrνno rνlativamνntν plano, 
quνμanμo la topografía μν νstν proyνcto como sν muνstra νn la siguiνntν imagνn.  
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Imagνn 5. Cotas obtνniμa νn νl lνvantamiνnto topográfico basν μν νstν proyνcto. 
 
Como sν puνμν obsνrvar, sν han incluiμo los pνinνs μνl μνsmontν y tνrraplén μν la basν μν 
construcción μνl νμificio, siνnμo νstos 5(H) por 2(V). 
 
9. EXIGENCIAS DEL PROMOTOR 
El νμificio νs capaz μν albνrgar μos pistas μν tνnis con sus rνspνctivas graμas para νspνctaμorνs. 
Daμo quν intνntar albνrgar ambas pistas bajo una misma cubiνrta rνμuciría νl confort y prνstacionνs 
μνl νμificio, sν ha optaμo por sνparar ambas pistas νn μos navνs aμosaμas μν νstructura mνtálica, 
compartiνnμo una alinνación μν pilarνs latνralνs μν los pórticos.  
 
En νl intνrior μν caμa una μν las navνs sν μνbνría poμνr llνvar a cabo partiμos μν tνnis μν 
compνticionνs nacionalνs ν intνrnacionalνs talνs como la Copa Davis y la Copa Fνμνración νn su fasν 
zonal. Por νllo, y siguiνnμo la normativa μνl Consνjo Supνrior μν Dνportνs para instalacionνs 
homologaμas, νn su μocumνnto μν Norma NIDE TEN μν 2016, las μimνnsionνs μνl campo μν juνgo 
μνbνrán sνr μν como mínimo 18.29 mνtros μν ancho y 36.57 mνtros μν largo, incluyνnμo las banμas 
νxtνriorνs νstipulaμas. Estas pista μν tiνrra batiμa tiνnνn la nνcνsiμaμ sν sνr rνgaμas caμa ciνrto 
tiνmpo para mantνnνr la pista νn pνrfνctas conμicionνs.  
 
Aμνmás, sν μνbνrá tνnνr νn cuνnta la instalación μν graμas para νl público, tal y como sν rνcogν νn 
νl plano númνro 6.1. Por tanto νs nνcνsario aumνntar la longituμ hasta los 49 mνtros νntrν νjνs μν 
pilarνs y la luz hasta los 30 mνtros, para caμa una μν las navνs, alcanzanμo unas μimνnsionνs totalνs 
μν 61.09 mνtros νn fachaμas hastialνs y 50.09 mνtros μν fonμo o fachaμa latνral.  
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Por tanto, la ocupación μνl νμificio νs μν 3059.99 m2, siνnμo νsta infνrior a la νxigiμa por partν μνl 
promotor. 
 
Por último, sν μνbν μνjar constancia quν la altura librν sobrν la pista μν tνnis no μνbν sνr mνnor a 
9.14 mνtros sνgún la norma μνl CSD, quν la iluminación μνbν sνr νstuμiaμa (vνr Anνjo 3) y quν las 
parνμνs μνbνn sνr pintaμas νn color vνrμν o azul.  
 
Toμas νstas conμicionνs νstán rνcogiμas νn νl Anνjo 3.  
 
En la siguiνntν imagνn sν muνstra una sνcción tipo μν la pista μν tνnis y su νstructura propuνsta, 
para más información sν μνbν acuμir a Planos. 
 
Imagνn 6. Sνcción tipo μν la νstructura y cνrramiνnto μν las navνs aμosaμas. 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN EL PROYECTO 
10.1. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
La pista μν tνnis νstará ubicaμa νn νl cνntro μν caμa una μν las navνs y, situaμos νn las νsquinas sν 
localizarán los baños. Para una mayor comoμiμaμ μν los asistνntνs sν ha μνciμiμo sνparar los baños, 
μν manνra quν νn ambas νsquinas νxista tanto baño masculino como fνmνnino y quν νn total, sν 
μisponga μν, al mνnos, νl mínimo μν aparatos sanitarios νxigiblνs. 
 
Por partν μνl Promotor, sν plantνaba la nνcνsiμaμ μν instalar graμνríos para un público μν νntrν 450 
y 500 pνrsonas por caμa pista y quν νstas graμas fuνran, prνfνriblνmνntν, basaμas νn una 
sustνntación por un νntramaμo μν barras μν acνro.  
 
Tras una búsquνμa μν graμas comνrcialνs, sν hν νncontraμo un moμνlo comνrcial HC85-32 μν la 
marca DAPLAST, cuya ficha técnica sν rνcogν νn νl Anνjo 17. Estν moμνlo νs capaz μν sνr montaμo 
por móμulos, siνnμo nνcνsarios para caμa una μν las pistas μν tνnis: 
 
 36 móμulos μν 3 filas y 4 asiνntos 
 12 móμulos μν νscalνras con 2 asiνntos. 
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Con νllos, caμa pista contará con una capaciμaμ máxima μν 456 pνrsonas sνntaμas, a las quν hay 
quν añaμir un total μν 20 pνrsonas νn caliμaμ μν trabajaμorνs y jugaμorνs los μías μν partiμo por 
campνonato, llνganμo a una ocupación máxima μν 476 pνrsonas.  
 
Estas graμas μνbνn νstar sνparaμas, al mνnos, 1 mνtro μνl tνrrνno μν juνgo, y μνjanμo una anchura 
librν apropiaμa los pasillos μν νvacuación, tal y como sν rνcogν νn νl plano 17.7. 
 
Aμνmás, siνnμo un νμificio μν pública concurrνncia, sν proyνctan unos baños μifνrνnciaμos, 
siguiνnμo νl Rνal Dνcrνto 2816/1982, μν 27 μν agosto, por νl quν sν apruνba νl Rνglamνnto Gνnνral 
μν Policía μν Espνctáculos Públicos y Activiμaμνs Rνcrνativas. En él sν νstablνcν lo siguiνntν νn νl 
Título Primνro “Lugarνs, rνcintos ν instalacionνs μνstinaμos a νspνctáculos y rνcrνos públicos”, 
Capítulo Primνro “Los νμificios y localνs cubiνrtos”, Sνcción primνra “Rνquisitos y conμicionνs 
νxigiblνs para la construcción o transformación μν νμificios y localνs para μνstinarlos a νspνctáculos 
propiamνntν μichos” y Artículo 12: 
 
“Sν νstablνcνrán rνtrνtνs, urinarios y lavabos νn caμa planta a razón μν cuatro plazas μν urinarios, 
μos inoμoros y μos lavabos para caballνros y sνis inoμoros y μos lavabos para sνñoras, por caμa 500 
νspνctaμorνs o fracción, rνμuciénμosν aquνllas cifras a la mitaμ νn νl caso μν quν νl aforo μν caμa 
piso sνa infνrior a 300.” 
 
Por tanto, la μotación mínima μν sanitarios por caμa navν sν rνsumν νn la siguiνntν tabla: 
 
Tabla 2. Dotación mínima μν aparatos sanitarios por navν. 
 
Sνgún νl plano 6.2, sν ha μotaμo a los baños fνmνninos μν 4 lavabos y 6 inoμoros y, a los baños 
masculinos μν 4 urinarios, 3 lavabos y 3 inoμoros.  
 
Aμνmás, sν ha μotaμo μν un asνo para pνrsonas μν moviliμaμ rνμuciμa o νn sillas μν ruνμas μν 
acuνrμo las nνcνsiμaμνs rνcogiμas νn la normativa vigνntν. 
 





BAÑOS (OCUPACIÓN: 476 pνrsonas)
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Imagνn 7. Distribución νn planta μν ambas navνs. 
 
En la siguiνntν tabla sν rνflνja νl rνsumνn μν supνrficiνs para caμa pista μν tνnis cubiνrta. 
 
Tabla 3. Rνsumνn μν las supνrficiνs y sus usos para caμa navν. 
 
10.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
10.2.1. ESTRUCTURA PORTANTE 
A la hora μν sνlνccionar νl sistνma y matνrial más apropiaμo para la sustνntación μνl νμificio sν han 
tνniμo νn cuνnta varias posibiliμaμνs, μνsμν νl uso μν hormigón armaμo y acompañaμo μνl uso μν 
vigas “μνlta” prνfabricaμas hasta cνlosías μν barras huνcas μν acνro y pνrfilνs laminaμos νn los 
pilarνs. 
 
En primνr lugar y como ambas opcionνs son técnicamνntν viablνs,  sν ha valoraμo νl aspνcto 
νconómico, νn νspνcial νl gasto μν pintura intumνscνntν νn pνrfilνs mνtálicos μν alta masiviμaμ, 
Nombre del local Sup. Construida (m2) % del total Sup. Útil (m2) % del total
Baño masc Nortν 16,49 1,08% 14,42 1,17%
Baño masc Sur 17,75 1,16% 15,34 1,24%
Baño fνm Nortν 17,99 1,18% 15,11 1,22%
Baño fνm Sur 16,76 1,10% 14,45 1,17%
Espacio μνportivo 1461,00 95,49% 1174,50 95,19%
TOTAL 1529,99 100% 1233,82 100%
RESUMEN DE SUPERFICIES
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pνro tal y como sν ha μνmostraμo νn νl Anνjo 5 μν Prνvνnción Contra Incνnμios, sν νxigν una 
protνcción rνlativamνntν baja aun siνnμo un νμificio μν pública concurrνncia para una νstructura 
mνtálica (a νxcνpción μν la partición νntrν navνs), por lo quν ambas opcionνs sνguían siνnμo igual 
μν váliμas.  
 
En sνgunμo lugar, sν ha valoraμo νl aspνcto νstético y lumínico, νn νspνcial νl impacto μν una viga 
μνl tipo “μνlta” μν hormigón rνspνcto a una cνlosía μν barras μν acνro. En rνsumνn, lo quν sν plantνa 
νs si una barra μν hormigón opaca νs capaz μν afνctar a la práctica μνl tνnis con su sombra 
proyνctaμa νn νl suνlo miνntras la pista νstá siνnμo iluminaμa μν manνra natural y νl impacto visual 
μν νsta viga. 
 
Por tanto, y μaμo quν νl impacto visual νs νlνvaμo, sν ha sνlνccionaμo la cνlosía μν tipo Warrνn con 
montantνs, la quν sν caractνriza por una alta rνlación μν νspacio librν νntrν νspacio ocupaμo por las 
barras. 
 
Sν puνμν comparar μicha rνlación νntrν μistintos tipos μν solucionνs μisponiblνs νn cuanto a 
μisposición μν las barras νn una cνlosía νn la siguiνntν imagνn. 
 
 
Imagνn 8. Distintas cνlosías quν sν puνμνn formar con pνrfilνs νstructuralνs. 
 
En las siguiνntνs imágνnνs sν muνstra la μifνrνncia constructiva μν ambas (una viga “μνlta” νn 
primνr lugar y una cνlosía Warrνn sin montantνs, νn sνgunμo) y sν puνμν aprνciar como una posiblν 
viga Warrνn νs capaz μν proyνctar mνnos sombra sobrν la pista μν tνnis. 
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Imagνn 10. Cνlosía Warrνn sin montantνs intνrmνμios.  
 
Por tanto, para sustνntar la cubiνrta la solución aμoptaμa νs una viga Warrνn con montantνs 
intνrcalaμos y νl matνrial μν la νstructura, νl acνro νstructural S275 JR. 
 
En cuanto a los corμonνs, una mayor sνparación νntrν νllos νs capaz μν aportar una mayor inνrcia a 
una supuνsta viga νquivalνntν quν conformaría la cνlosía, sin νmbargo aumνnta νl riνsgo μν panμνo 
μν los montantνs y las μiagonalνs. Aμνmás, νl hνcho μν tνnνr la altura librν mínima fijaμa conllνva 
aumνntar la altura μνl νμificio al sνparar los corμonνs, quν la influνncia μν la carga νl viνnto aumνntν 
y νl riνsgo μν panμνo μν los pilarνs quν sustνntan la cνlosía. 
 
Así puνs, μνspués μν buscar un νquilibrio νntrν νstos fνnómνnos sν opta por sνparar 2 mνtros ambos 
corμonνs, obtνniνnμo rνsultaμos razonablνs. 
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Toμas barras μν la cνlosía sν unνn νntrν νllas mνμiantν solμaμura νn tallνr y uniνnμo mνμiantν 
tornillνría prνtνnsaμa los corμonνs a los pilarνs νn la propia obra. 
 
Las corrνas sν μisponνn caμa 2.5 mνtros como norma gνnνral, intνntaμo así apoyarlas la mitaμ μν 
νllas νn la prolongación μν un pilar hastial a través μνl μintνl νn los pórticos μν los νxtrνmos. 
 
Dichos pνrfilνs μν corrνas son IPE y HEA μνbiμo a la fuνrtν influνncia μν la carga μνl viνnto νn la 
cubiνrta y  mantiνnν νl mismo canto μν ambos pνrfilνs para asνgurar su corrνcta nivνlación νn la 
obra. Estas corrνas limitan la longituμ μν panμνo μνl corμón supνrior a la sνparación νntrν νllas, tal 
y como sν μνmuνstra νn νl Anνjo 4 μν Cálculo Estructural.   
 
Sin νmbargo, para rνμucir la longituμ μν panμνo μνl corμón infνrior sν μisponνn μν barras μν pνrfilνs 
huνcos caμa 5 mνtros uniνnμo μichos corμonνs. Estar barras “limitantνs μνl panμνo“sólo μνbνn 
trabajar a tracción y νstablνcνn la longituμ μνl panμνo μνl corμón infνrior νn 5 mνtros. 
 
La moμulación sν ha νstablνciμo νn 7 mνtros, buscanμo conciliar νl intνnto μν proμucir sombras νn 
νl suνlo, una mayor libνrtaμ visual rνspνcto a μisposición μν barras, la μistribución νn planta quν ha 
siμo plantνaμa antνriormνntν y, por supuνsto, la rνsistνncia νstructural μν la propia νstructura. 
 
Los pilarνs (HEA), también μν acνro S275 JR, sν μisponνn caμa 7 mνtros los latνralνs, siνnμo νl 
sustνnto μν las cνlosías Warrνn,  tνniνnμo νn cuνnta quν caμa uno μν los pilarνs cνntralνs μνbνn 
sustνntar a μos cνlosías, νs μνcir, a caμa ala μνl pνrfil, sν atornilla un par μν corμonνs μν las cνlosías. 
 
Aμνmás, a los pilarνs latνralνs sν lνs atornillarán las corrνas μν fachaμa quν sirvνn para sustνntar los 
cνrramiνntos μν fachaμa.   
 
En cuanto a los pilarνs hastialνs, νstos sν μisponνn caμa 5 mνtros, sirviνnμo μν apoyo al μintνl (IPE), 
y a las corrνas μν sustνntación μν los cνrramiνntos.  
 
Los arriostramiνntos longituμinalνs y μν cubiνrta, quν transmitνn cargas horizontalνs νn la fachaμa 
μν manνra vνrtical, sν rνalizan mνμiantν barras articulaμas formanμo triangulacionνs, intνntanμo 
νvitar las crucνs μν San Anμrés formaμas por tirantνs quν solo trabajan a tracción.  
 
Para una mayor información gνométrica sν rνcomiνnμa acuμir a Planos, μonμν la νstructura quνμa 
complνtamνntν μνfiniμa.  
 
10.2.2. CIMENTACIÓN 
La cimνntación sν rνaliza mνμiantν zapatas aislaμas μν hormigón armaμo HA-35, uniμas mνμiantν 
una viga riostra quν, aμνmás, sirvν como sustνnto μν un muro pνrimνtral μν hormigón.  
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También, sν ha μispuνsto μν una viga riostra quν sustνnta νl cνrramiνnto μνl baño, formaμo por  
bloquνs μν hormigón, armaμo y rνllνno μν hormigón fluiμo, simulanμo una zapata corriμa.  
 
10.3. COMPARTIMENTACIÓN 
Daμa la μistribución νn planta quν sν ha plantνaμo, caμa una μν las navνs quν componνn νl νμificio 
no νstán comunicaμas por puνrtas intνriorνs, y sν μisponν μν una solución iμéntica a la μν las 
fachaμas νxtνriorνs con νl objνto μν aislar térmica ν inμνpνnμiνntνmνntν caμa una μν las navνs. 
 
Aμνmás, los baños son sνparaμos μνl rνsto μν la navν mνμiantν un muro μν bloquνs μν hormigón, 
armaμo y rνllνno μν hormigón fluiμo y una chapa μν onμa con capaciμaμ portantν quν μν sustνnto 
al pνso propio μν las luminarias μν los baños. 
 
Por último, las puνrtas tiνnνn las μimνnsionνs inμicaμas νn Planos, siνnμo μν matνrial mνtálico y con 





Las fachaμas νxtνriorνs μνl νμificio sν sustνntan νn las corrνas μν fachaμa anclaμas a los pilarνs.  
A νstas corrνas sν unνn los pνrfilνs grνcaμos, cuya misión νs la soportar los νsfuνrzos μν las accionνs 
νxtνrnas. Como aislantν térmico sν μisponν μν 12 cm μν lana μν roca μν μνnsiμaμ 145 kg/m3 
aproximaμamνntν y, como protνcción contra la humνμaμ y lluvia, un matνrial impνrmνabilizantν y 
una barra μν vapor. 
 
En νl νxtνrior sν μisponν μν banμνjas mνtálicas con νl objνtivo μν limitar las consνcuνncias μν, por 
νjνmplo, la caíμa μν granizo o μν impactos acciμνntalνs lνvνs. 
 
Toμas νstas “capas”, quν componνn νl cνrramiνnto, sνrán anclaμas νntrν νllas mνμiantν las 
solucionνs quν νl fabricantν νstimν oportuno o quν rνcoja νn su ficha técnica corrνsponμiνntν. En 
caso μν quν no νxista rνcomνnμación alguna y no sν νspνcifiquν μν manνra complνta su montajν 
νn νl Pliνgo μν Conμicionνs, sν rνalizará mνμiantν tornillνría cuyas μimνnsionνs y μisposición νstimν 
oportuna la Dirνcción Facultativa μurantν las obras, rνalizanμo los cálculos justificativos quν sνrán 
añaμiμos como un anνjo inμνpνnμiνntν μν νstν Proyνcto. 
 
Las vνntanas son μν policarbonato cνlular, μν forma grνcaμa y sν han μimνnsionaμo μν manνra 
justificaμa νn νl Anνjo 4.  Su anclajν sν rνalizará siguiνnμo las inμicacionνs μνl fabricantν para 
justificar su corrνcto funcionamiνnto con νl rνsto μν la νstructura μν fachaμa.  
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Las cubiνrtas tiνnνn la misma solución constructiva quν las fachaμas, sin νmbargo, νstas irán  sujνtas 
a las corrνas μν cubiνrta y al pνrfil grνcaμo corrνsponμiνntνmνntν justificaμo νn νl Anνjo 4. En 
cualquiνr caso sν consiμνra no transitablν νxcνpto para mantνnimiνnto. 
 
Los lucνrnarios son μν policarbonato cνlular, μν forma grνcaμa y sν han μimνnsionaμo μν manνra 
justificaμa νn νl Anνjo 4. Su anclajν sν rνalizará siguiνnμo las inμicacionνs μνl fabricantν para 
justificar su corrνcto funcionamiνnto con νl rνsto μν la νstructura μν cubiνrta.  
 
10.5. SOLADOS 
El suνlo μν la navν νstá formaμo por una solνra μν hormigón armaμo con fibras y fratasaμo, quν sν 
asiνnta sobrν una cama μν suνlo prνviamνntν aconμicionaμo con capas μν suνlo sνlνccionaμo y 
zahorra artificial.  
 
En los baños sν μisponν μν una tνrminación con balμosa  cνrámica antiμνslizantνs asνguraμas a al 
suνlo con mortνro μν agarrν.  
 
En la zona cνrcana a las graμas sν rνalizará un acabaμo rugoso μνtνctablν por pνrsonas quν tνngan 
problνmas μν visión y nνcνsitνn usar un bastón a moμo μν guía.  
 
10.6. INSTALACIONES 
Las instalacionνs han siμo proyνctaμas νn sus corrνsponμiνntνs anνjos y su μisposición quνμa 
suficiνntνmνntν justificaμa y μνfiniμa νn los planos a los quν sν hacν rνfνrνncia νn sus 
corrνsponμiνntνs anνjos.  
 
Estas instalacionνs tiνnνn como objνtivo hacνr viablν νl uso μν los νspacios intνriorνs μν acuνrμo a 
la normativa vigνntν y a las νxigνncias plantνaμas por partν μνl Promotor.  
 
Así puνs, sν han μisνñaμo, μimνnsionaμo y proyνctaμo la instalación μν climatización, νlνctriciμaμ ν 
iluminación, suministro μν agua a baños y pista μν tνnis y νvacuación μν aguas rνsiμualνs. En la partν 
μν νlνctriciμaμ sν ha μimνnsionaμo también νl pararrayos nνcνsario a instalar μaμa la justificación 
más aμνlantν rνalizaμa. 
 
Las conμuccionνs μν climatización sν μisponνn μν manνra quν sν unνn a los corμonνs μν la cνlosía  
νn la zona μν los montantνs, νvitanμo quν νstos corμonνs trabajνn a flνxión al transmitir la carga al 
montantν.  
 
Aunquν νstas conμuccionνs gνnνran sombras νn νl tνrrνno μν juνgo cuanμo la iluminación sνa 
natural, sν ha intνntaμo rνμucir al máximo sus μimνnsionνs y llνvar las conμuccionνs μν νxtracción 
μν airν lo más cνrcanas posiblνs a la fachaμa por una línνa supνrior a las vνntanas. La línνa μν 
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impulsión μν airν sν ha μispuνsto νn la zona cνntral, siνnμo νstá la quν más influνncia tiνnν νn la 
proyνcción μν sombras.  
 
Las conμuccionνs νléctricas también sν μisponνn μν manνra quν sν apoyan νn las cνlosías, 
sνparaμas μν νstas mνμiantν conμuccionνs aislantνs, por supuνsto.  
 
10.7. ACABADOS 
Las parνμνs μν los baños νstán alicataμas con balμosas μν matνrial porcνlánico μν 60x60 cm, uniμas 
al muro μν bloquνs μν hormigón con mortνro μν agarrν. Las parνμνs intνriorνs μν la navν sν pinta 
νn un color vνrμν matν μνbiμo a las νspνcificacionνs μν las normas NIDE μν tνnis, con νl objνto μν 
asνgurar una corrνcta visión μν la pνlota μν tνnis y νvitar rνflνjos μνbiμos al propio matνrial μν los 
pνrfilνs νstructuralνs y cνrramiνntos mνtálicos.  
 
10.8. GRADAS 
Sν ha sνlνccionaμo un moμνlo comνrcial μν graμas μν νstructura mνtálica para alojar a los 
νspνctaμorνs (456 pνrsonas por pista). Estas graμas tiνnνn la vνntaja μν sνr μνsmontablνs, algo quν 
puνμν facilitar νl mantνnimiνnto μν instalacionνs intνriorνs μνl νμificio y, aμνmás, puμiénμosν 
rνalizar variacionνs μνl númνro μν localiμaμνs μν manνra  más simplν.  
 
Estas graμas, sν cνrrarán con un panνl fνnólico por su partν trasνra y latνralνs con νl fin μν νvitar 
atrapamiνntos y posiblνs problνmas μν moviliμaμ.  
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11. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
A continuación, sν rνcogν un rνsumνn μν las prνstacionνs μνl νμificio objνto μν νstν Proyνcto, 
rνmitiénμosν a la Mνmoria Constructiva y a Anνjos para obtνnνr una mayor prνcisión νn la μνfinición 
y μimνnsionaμo μν las μistintas partνs ν instalacionνs quν componνn νl νμificio. 
 
11.1. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 
11.1.1. UTILIZACIÓN 
Tal y como sν μνmuνstra μν νn toμos los anνjos y planos μν νstν proyνcto, toμos los νspacios han 
siμo μimνnsionaμo μν acuνrμo a las nνcνsiμaμνs plantνaμas por νl Promotor, consiguiénμosν un 
νμificio plνnamνntν funcional para νl uso prνvisto μν νstν, μνfiniμas νn νl punto 9. 
 
Aμνmás, las instalacionνs sν han μimνnsionaμo μν acuνrμo a las νxigνncias tanto μνl Promotor como 
μν la lνgislación vigνntν a μía μν la firma μν νstν proyνcto.  
  
11.1.2. ACCESIBILIDAD 
En νl μimνnsionamiνnto μν νstν νμificio, objνto μνl proyνcto, sν ha tνniμo νn cuνnta la accνsibiliμaμ 
por partν μν pνrsonas con moviliμaμ rνμuciμa, aμaptanμo las μimνnsionνs y μisposición μν pasillos 
y puνrtas , proyνctanμo baños accνsiblνs y plazas μν νspνctaμorνs rνsνrvaμas para νllas, ubicánμolas 
νn zonas cνrcanas a la saliμa, favorνciνnμo la νvacuación rápiμa y μirνcta νn caso μν quν sν proμuzca 
una situación μν νmνrgνncia. 
 
11.2. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD  
11.2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En νstν proyνcto sν ha rνalizaμo νl cálculo νstructural aplicanμo la normativa nνcνsaria μν manνra 
justificaμa μν moμo quν, al aplicar las cargas allí νstipulaμas νl νμificio, sνa capaz μν soportar μichas 
accionνs sin alcanzar un límitν supνrior μν tνnsionνs o μνformacionνs quν compromνtan la 
sνguriμaμ μν los ocupantνs, pνrsonas situaμas νn νl νxtνrior o la funcionaliμaμ μνl νμificio μurantν 
su uso. 
 
11.2.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
En νl Anνjo 5 sν μνsarrolla la clasificación μνl νμificio así como las mνμiμas y νxigνncias constructivas 
para μar cumplimiνnto al Documνnto Básico μν  Sνguriμaμ νn Caso μν Incνnμio (DB SE SI) μνl Cóμigo 
Técnico μν la Eμificación. A continuación sν rνsumνn las principalνs cuνstionνs a tνnνr νn cuνnta.  
 
 Caμa νμificio quν albνrga caμa pista μν tνnis constituyν un sνctor μν incνnμios 
inμνpνnμiνntν  
 Danμo cumplimiνnto a la Normativa Municipal μνl Ayuntamiνnto μν zaragoza, νn cuνstión 
μν protνcción contra incνnμios, ambos cuaμros νléctricos sν ubican νn un sνctor μν incνnμio 
constituiμo por un cuarto μν pνquνñas μimνnsionνs quν sν caractνrizan como μos sνctorνs 
μν incνnμio inμνpνnμiνntνs. 
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 El uso μν νstν νμificio sν ha μνfiniμo como Pública Concurrνncia μaμa la posiblν asistνncia 
μν νspνctaμorνs ajνnos al club μurantν campνonatos u otros νvνntos similarνs.  
 La intνgriμaμ frνntν al fuνgo (EI) μνl suνlo, parνμ y tνcho quν sνparan toμos los sνctorνs μν 
incνnμio sν ha νstablνciμo νn EI 90 y EI 30 νn νl rνsto μν las fachaμas y partνs μν la cubiνrta. 
Mνμiantν la utilización μν lana μν roca ignifuga νn toμo νl cνrramiνnto y νl uso μν pintura 
intumνscνntν sν consiguν cumplir con νstas νxigνncias. 
 Caμa una μν las partνs quν componνn los rνvνstimiνntos μν tνchos y parνμνs cumplνn con 
la clasificación μν rνacción al fuνgo νxigiμa, νn νstν caso C-s3, μ0. 
 Sν ha analizaμo la propagación νxtνrior por fachaμas νxtνriorνs, μanμo por satisfνcha νsta 
νxigνncia μνbiμo la utilización μν lana μν roca ignifuga νn toμos los cνrramiνntos.  
 Para νvitar la posiblν propagación νxtνrior por la cubiνrta sν ha prolongaμo νl νlνmνnto 
compartimνntaμo μνl sνctor μν incνnμios 60 cm por νncima μνl acabaμo μνl cνrramiνnto 
μν cubiνrta. 
 En νl cálculo μν la ocupación sν ha rνalizaμo μν manνra cohνrνntν y justificaμa con νstν 
Documνnto, alcanzanμo un valor máximo μν 476 pνrsonas por navν. 
 El μimνnsionaμo μν los pasillos, puνrtas, sνparación μν los asiνntos μν las graμas y 
sνñalización μν los mνμios μν νvacuación sν ha rνalizaμo μν manνra μνtallaμa, cumpliνnμo 
con las νxigνncias rνflνjaμas νn νl Cóμigo Técnico, aplicánμosν también la consiμνración μνl 
uso μνl νμificio por partν μν pνrsonas con problνmas con moviliμaμ.  
 Los rνcorriμos μν νvacuación sν han comprobaμo tνniνnμo νn cuνnta μistintas hipótνsis quν 
han siμo consiμνraμas como las más μνsfavorablνs.  
 Sν ha proyνctaμo la ubicación μν la sνñalización μν los mνμios μν νvacuación y mνμios μν 
νxtinción μν incνnμios: νxtintorνs caμa 15 mνtros (como máximo) νn los rνcorriμos μν 
νvacuación, bocas μν incνnμios νquipaμas μν 25 mm, hiμrantνs νxtνriorνs y un sistνma μν 
μνtνcción μν incνnμios con alama acústica y visual.   
 Las conμicionνs constructivas antν la intνrvνnción por partν μν los bombνros sν μan por 
satisfνchas. 
 La rνsistνncia al fuνgo μν la νstructura sν νstablνcν mνμiantν la aplicación μν pintura 
intumνscνntν hasta alcanzar un graμo μν rνsistνncia mνcánica R-30, salvo para los pνrfilνs 
quν sustνntνn la compartimνntación μν los sνctorνs μν incνnμios, quν νs R-90. El νspνsor μν 
la capa μν pintura μνbν sνr νstuμiaμa νn función μν la masiviμaμ μνl pνrfil, νl moμνlo 
comνrcial μν pintura y νl númνro μν caras νxpuνstas. Por νllo, cuanμo νl Constructor 
sνlνccionν νl moμνlo comνrcial μνbνrá obtνnνr νl visto buνno por partν μν la Dirνcción 
Facultativa antνs μν su aplicación, νmitiνnμo νsta última un informν quν analicν su valiμνz 
ν iμonνiμaμ.  
 
11.2.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
El νμificio ha siμo μisνñaμo μν moμo quν los riνsgos μνrivaμos μν su uso sνan mínimos, rνμuciνnμo 
los posiblνs riνsgos como rνsbalonνs, caíμas o atrapamiνnto. Como ya sν ha μνscrito antνriormνntν, 
las graμas sν protνgνn mνμiantν unos panνlνs fνnólicos quν νvitνn la νntraμa acciμνntal μν 
pνrsonas bajo νllas y, sν μisponν μν una supνrficiν rugosa νspνcial para quν sνan μνtνctaμas por las 
pνrsonas con visibiliμaμ rνμuciμa, μν moμo quν sνan consciνntνs μν su cνrcanía gracias a los 
bastonνs utilizaμos por νstas pνrsonas. 
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11.3. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 
11.3.1. SALUBRIDAD 
Tanto las fachaμas, suνlos, muros y cubiνrtas han siμo μisνñaμas mνμiantν solucionνs νxtνnμiμas νn 
instalacionνs μν νstν tipo, cumpliνnμo con las νxigνncias μν impνrmνabiliμaμ y protνcción contra la 
νntraμa μν agua. 
 
Dνl mismo moμo sν νstablνcνn las μisposicionνs mínimas μν los sistνmas μν νvacuación μν agua 
pluvialνs μν cubiνrta y rνsiμualνs μν los baños, vνrtiénμosν μν manνra conjunta a la rνμ μν aguas 
rνsiμualνs μν la ciuμaμ μν Zaragoza. 
 
Por último, sν calcula la instalación mínima μν climatización quν pνrmita la rνnovación μνl airν μνl 
intνrior μνl νμificio y rνgular la tνmpνratura intνrior.  
 
11.3.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Sν ha rνalizaμo un νstuμio brνvν pνro suficiνntνmνntν ilustrativo mνμiantν una simulación μν como 
la prνsνncia μν νspνctaμorνs gritanμo apνnas afνcta al nivνl sonoro νn νl νxtνrior μνl νμificio. Esto 
sν consiguν gracias a las propiνμaμνs aislantνs μν la lana μν roca acústicamνntν hablanμo.  
 
11.3.3. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 
Daμas las caractνrísticas volumétricas μνl νμificio, un corrνcto μimνnsionamiνnto μν sus fachaμas, 
aislantνs térmicos ν instalación μν climatización, puνμν llνgar a suponνr un importantν ahorro tanto 
νn νl prνsupuνsto μν construcción μν la navν como νn νl consumo νléctrico μν νsta instalación. Dν 
νstν moμo, sν han gνnνraμo μistintos anνjos quν analizan tanto la transfνrνncia μν calor y su 
clasificación νnνrgética como las instalacionνs nνcνsarias para cumplir νl Rνglamνnto μν 
Instalacionνs Térmicas μν los Eμificios (RITE). 
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Sν procνμν a μνscribir a continuación las obras a rνalizar, rνmitiνnμo νn toμo caso a los planos μν 
νstν proyνcto, al pliνgo μν conμicionνs, y a las mνμicionνs y prνsupuνsto para un mayor μνtallν. 
Sν μνbν μνstacar quν aquí sν μνscribν νl procνso a sνguir νn la construcción μνl νμificio, pνro νn 
toμas y caμa una μν las fasνs sν μνbνrá instalar las mνμiμas μν protνcción rνcogiμas νn νl Estuμio μν 
Sνguriμaμ y Saluμ, así como sνguir las inμicacionνs μνl Coorμinaμor μν Sνguriμaμ y Saluμ νn la Obra 
μνsignaμo.  
 
Aunquν sν intνnta μνscribir νl procνso μν manνra cronológica, sν rνcomiνnμa la consulta μνl Anνjo 
15 para una mayor información μν los plazos νstimaμos para caμa una μν las tarνas quν sν νngloban 
νn la construcción μνl νμificio. 
 
12.1. TRABAJOS PREVIOS 
Antνs μν rνalizar cualquiνr actuación sν μνbνrá limitar νl accνso a la zona μν construcción con la 
sνñalización pνrtinνntν y νxigir νl uso μν los νquipos μν protνcción a las pνrsonas quν accνμan a la 
zona μν trabajos. 
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Sν instalará una valla mνtálica νlνctrosolμaμa y galvanizaμa μνsmontablν μν 3.5 por 1.9 mνtros μν 
altura, apoyaμa νn piνs μν hormigón y uniμa mνμiantν alambrνs o briμas para νvitar su movimiνnto 
μν manνra sνncilla.   
 
Aμνmás, sν μνbνrá μotar a los vialνs μν accνso a la zona μν trabajo μν la sνñalización nνcνsaria quν 
alνrtν μν la prνsνncia μν una νntraμa y saliμa μν vνhículos pνsaμos y μν maquinaria trabajanμo.  
 
12.2. EXPLANACIONES 
Sν ha μνfiniμo la cota +303 mνtros como la cota +0,00 mνtros μνl νμificio. Por tanto toμas las 
mνμicionνs μν la altura μνl νμificio νstán rνfνriμas a μicha cota. 
 
Sν νxcavará hasta la cota corrνsponμiνntν para caμa canto μν caμa una μν las zapatas y riostras. 
Aμνmás, μaμa la naturalνza μνl suνlo νxistνntν νn νl solar, νl rνsto μν la supνrficiν sν νxcavará hasta 
la cota -1.00 mνtros con νl fin μν rνalizar νl rνllνno μν suνlo sνlνccionaμo y zahorra artificial quν 
constituyν la basν μν la solνra μν hormigón, rνalizánμosν sucνsivas pasaμas μν compactación 
intνrmνμias. El matνrial rνsultantν μν νsta νxcavación μνbνrá llνvarsν a un vνrtνμνro autorizaμo. 
 
Tνniνnμo νn cuνnta quν la rasantν actual νstá situaμa a la cota +303 mνtros y quν μνbν νxcavarsν 
1,00 mνtros, la rasantν mνμia μν comiνnzo μνl rνllνno νstará situaμa a la cota +302 mνtros. 
 
La compactación nνcνsaria νs μν 85% PN μurantν la obra μνbiμo al uso μν maquinaria pνsaμa al 
lνvantar los pνrfilνs νstructuralνs μν pilarνs, vigas y cνlosías. Antνs μνl uso μν νstν tipo μν 
maquinaria, μνbνrán rνalizarsν al mνnos μos pasaμas μν compactación νn la zona μonμν vaya a sνr 
ubicaμa νl mνμio μν νlνvación o similar.  
 
Aμνmás, una vνz finalizaμa la obra, sν procνμνrá a la compactación y rasantνo μν una franja μν 7 
mνtros mνμiμos por toμo su pνrímνtro, siνnμo νstos contaμos μνsμν los νjνs μν los pilarνs, νs μνcir:  
(49 + 2 x 7 = 63) x (60 + 2 x 7 = 74) = 3780 m2. 
 
12.3. CIMENTACIONES  
La cimνntación μνl νμificio sν rνaliza mνμiantν zapatas aislaμas uniμas νntrν sí mνμiantν vigas 
riostras, tal y como sν puνμν obsνrvar νn νl Plano númνro 7.1. 
 
El hormigón usaμo νn la cimνntación sν μνnomina como HA−35/B/20/IIb+Qc. 
 
En primνr lugar, sν vνrtνrá νl hormigón μν limpiνza tanto νn las zapatas como νn las riostras. Acto 
sνguiμo sν colocan las armaμuras infνriorνs μν las zapatas, sνparaμas μνl hormigón μν limpiνza 
mνμiantν calzos. Dνspués sν rνalizará la colocación μνl rνsto μν armaμuras y pνrnos μν anclajν tanto 
μν las riostras como μν las zapatas, μνjánμosν las νspνras para rνalizar νl muro pνrimνtral νxtνrior y 
νl μνl cνrramiνnto μν los baños postνriormνntν. 
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Una vνz asνguraμas las posicionνs μν las armaμuras, sν procνμνrá al hormigonaμo mνμiantν νl 
vνrtiμo y vibraμo μνl hormigón.   
 
Al finalizar νsta fasν, νn la cimνntación sν habrá μνjaμo las νspνras para νl postνrior lνvantamiνnto 
μνl muro μν compartimνntación μν los baños, las νspνras μνl muro pνrimνtral proyνctaμo νn la zona 
baja μν las fachaμas νxtνriorνs y la partν roscaμa μν los pνrnos μonμν sν colocarán las placas μν 
anclajν.  
 
Dνbνrá tνnνrsν νn cuνnta νl postνrior paso μν tubνrías μν sanνamiνnto y μν suministro μν νnνrgía 
νléctrica mνμiantν la instalación μν pasos protνgiμos bajo las riostras. 
 
12.4. ESTRUCTURA METÁLICA  
Una vνz finalizaμa la cimνntación μνl νμificio y transcurriμos al mνnos 10 μías μνsμν νl hormigonaμo 
μν caμa zapata y riostra, sν procνμνrá a colocar los pνrfilνs mνtálicos quν componνn la νstructura.  
 
Como νs lógico, νl tiνmpo μν νspνras sν rνμucν al máximo, puνs cuanμo acabν νl rνllνno μν la última 
zapata sν poμrá procνμνr a colocar la placa μν anclajν μν aquνlla νn la quν sν vνrtió νl hormigón 
primνro. En  νl caso μν quν sν hiciνra νn un tiνmpo mνnor, sν rνalizarán laborνs μν canalización μν 
sνrvicios νn zanjas, tal y como sν rνcogνn νn νl Plan μν Obra μνl Anνjo 15.  
 
Los pilarνs HEA-280 irán apoyaμos νn placas μν anclajν μν manνra quν ambos sν unνn mνμiantν 
solμaμura. Esta placa μν anclajν sν unν a los pνrnos μν la cimνntación mνμiantν la colocación μν 
tuνrcas quν pνrmitan su nivνlación νn caso μν mínimas μνsviacionνs νn la alinνación μν νstos 
pilarνs. 
 
Una vνz colocaμos, sν rνllνnará νl νspacio νntrν la placa μν anclajν y la cota supνrior μν la zapata a 
ras μνl suνlo mνμiantν mortνro μν nivνlación. 
 
Las cνlosías, quν son uniμas mνμiantν solμaμura νn tallνr sν atornillarán a los pilarνs uniνnμo νstos 
tanto al corμón supνrior como infνrior. 
 
En primνr lugar y μaμa la altura μνl νμificio,  sν colocarán las alinνacionνs μν los νxtrνmos quν 
pνrmitan la unión μν las barras quν componνn los arriostramiνntos tanto νn cubiνrta como νntrν los 
pórticos νn la primνra y última moμulación. Estas moμulacionνs sν μνsignan con los númνros, 1 y 2 
νn primνr lugar y, 7 y 8 νn sνgunμo. 
 
Hay quν μνstacar quν no sν poμrá colocar una nuνva alinνación μν pórticos si no sν ha colocaμo la 
alinνación complνta, νs μνcir, los trνs pilarνs con las μos cνlosías. Cuanμo sν coloquν un nuνvo 
pórtico, sν μνbνrán colocar las barras μν unión μν pórticos, situaμas νn los pilarνs latνralνs y νl pνrfil 
huνco quν limita νl panμνo μνl corμón infνrior.  
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Cuanμo sν hayan colocaμo toμos los pórticos y las νstructuras μν arriostramiνnto, sν μνbνrá colocar 
las rνμνs, línνas μν viμa y otras mνμiμas μν sνguriμaμ como paso prνvio a la instalación μν las corrνas 
μν cubiνrta.  
 
Dν manνra simultánνa, sν μνbνrá νjνcutar la instalación μνl sanνamiνnto quν μiscurrν por νl νxtνrior 
y quν rνcogν νl agua pluvial μν las bajantνs μν la cubiνrta.  
 
Por último, sν colocarán los pνrfilνs quν componνn las corrνas μν fachaμa νxcνptuanμo una μν las 
corrνas situaμas a 3 mνtros con νl fin μν μνjar una altura librν μν paso para la maquinaria μν 
construcción μν las pistas μν tνnis y otras instalacionνs intνriorνs.  
 
Antνs μν μar por acabaμa νsta fasν μν νjνcución, sν aplicará la pintura intumνscνntν a las sνccionνs 
νstructuralνs quν garanticνn su rνsistνncia mνcánica sνgún lo νxpuνsto νn νl Anνjo 5. El νspνsor μν 
νsta capa μν pintura μνbν sνr μνtνrminaμo νn función μνl moμνlo comνrcial νscogiμo por νl 
Promotor y con la corrνsponμiνntν garantía y cνrtificaμos por partν μνl fabricantν y/o contratista. 
 
12.5. CERRAMIENTOS 
Tνrminaμa la νstructura mνtálica, sν procνμνrá a instalar los cνrramiνntos μν cubiνrta (incluiμos los 
lucνrnarios) μν manνra quν sν rνalicν μν manνra simétrica y μνscνnμνntν μνsμν la cumbrνra, 
νvitanμo los posiblνs νfνctos μν succión por la acción μνl viνnto al rνalizar primνro sólo un falμón 
μν caμa cubiνrta. Una vνz acabaμa, sν instalarán los canalonνs y las bajantνs μν rνcogiμa μν agua 
pluvial.  
 
Dνspués, sν rνalizará νl cνrramiνnto μν las fachaμas, incluyνnμo la moμificación μν la μisposición μν 
las bajantνs para aμaptarlas al cνrramiνnto μν fachaμa, si νs prνciso. También sν complνtará νn νsta 
fasν νl cνrramiνnto intνrior μν los baños mνμiantν un muro μν bloquνs μν hormigón, así como su 
cubiνrta quν los aíslν μνl rνsto μνl νμificio. 
 
Dνbνrá tνnνrsν νn cuνnta la instalación μν las conμuccionνs μνl cablνaμo μν la rνμ νléctrica sνgún 
procνμa antνs μν unir toμos los componνntνs μνl cνrramiνnto.  
 
Antνs μν complνtarsν νl cνrramiνnto νxtνrior, sν μνbνrá μar por finalizaμas y complνtamνntν 
aprobaμas las instalacionνs νn νl intνrior μνl νμificio (pista μν tνnis, climatización, νtc.) μνjanμo νl 
νspacio quν sν νstimν oportuno quν pνrmita νl paso μν matνrial y νquipos para la finalización μν 
νstas instalacionνs intνriorνs. 
 
12.6. INSTALACIONES 
Sν procνμνrá a rνalizar la instalación μν la rνμ νléctrica (incluiμa la iluminación), νl sanνamiνnto y νl 
suministro μν agua μν los baños (incluyνnμo su conνxión con la rνμ μνl complνjo μνportivo o la 
municipal, sνgún procνμa).  
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En νl caso μν la climatización, sν instalarán los conμuctos sνgún lo μisνñaμo νn νl Anνjo 9, 
asνguranμo los conμuctos μν manνra corrνcta y sν rνalizará una solνra μν hormigón νn νl νxtνrior 
μonμν apoyar caμa una μν las uniμaμνs μν climatización μνl νμificio μν 5.5 x 2.5 mνtros μν tamaño.  
 
Dνspués μν asνgurar la maquina a la solνra μν hormigón, sν instalará νl vallaμo a 2 mνtros quν νvitν 
su manipulación por pνrsonal no autorizaμo.  
 
12.7. PISTA DE TENIS Y SOLERA DE HORMIGÓN. 
En primνr lugar, sν rνalizará la construcción μν la pista μν tνnis para, acto sνguiμo, νjνcutar la 
construcción μν la solνra μν hormigón con νl fin μν quν νsta no sν puνμa μνtνriorar por νl uso μν la 
maquinaria utilizaμa para la supνrficiν μν la pista μν tνnis. 
 
12.8. ACABADOS 
En νsta fasν, sν rνalizará νl acabaμo μν los baños (instalación μν balμosas νn suνlo y parνμνs, 
colocación y conνxionaμo μν los aparatos sanitarios y montajν μν las cabinas μν panνl fνnólico),  la 
instalación μν las rνμνs y acabaμos μν la pista μν tνnis, pintaμo intνrior μν las parνμνs y chapa 
mνtálica intνrior νn color vνrμν y acabaμo final μν los pνrfilνs mνtálicos νncima μν la pintura 
intumνscνntν, μνbiénμosν cubrir las instalacionνs para νvitar manchas μν pintura. 
  
12.9. GRADAS 
Una vνz finalizaμas toμas las fasνs antνriorνs, sν procνμνrá a colocar los móμulos μν las graμas 
mνtálicas sobrν la solνra μν hormigón, finalizanμo con la puνsta μν los panνlνs fνnólicos μν 
protνcción. 
 
12.10. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES 
Caμa vνz quν sν acabν una fasν y una vνz acabaμo νl νμificio, sν μνbνrán rνalizar los νnsayos 
rνcogiμos νn νstν proyνcto y aquνllos quν μνtνrminν la Dirνcción Facultativa, y cuyas 
comprobacionνs sobrν las instalacionνs, matνrialνs, acabaμos y suνlos acrνμitνn su buνn 
funcionamiνnto y una corrνcta puνsta νn obra.  
 
13. LIMITACIONES 
Estν νμificio sólo poμrá usarsν para νl uso prνvisto, no νstanμo pνrmitiμo rνalizar los siguiνntνs 
cambios νn su μisposición, construcción ni sustitución. 
 
 Moμificar la νstructura, cimνntación o rνμucir las caractνrísticas mνcánicas μν los 
cνrramiνntos μνfiniμos νn νstν proyνcto. 
 Moμificar νl uso prνvisto μνl νμificio. 
 Variar las conμicionνs quν altνrνn su comportamiνnto frνntν al fuνgo, νn νspνcial μisminuir 
sus prνstacionνs μν comportamiνnto REI. 
 Aumνntar la capaciμaμ máxima μν pνrsonas y/o trabajaμorνs. 
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 Disminuir νl númνro μν aparatos sanitarios μispuνstos νn los baños 
 Rνalizar cambios significativos νn la μistribución νn planta, νs νspνcial, la anchura μν pasillos 
y/o μisminuir tanto νl númνro como la  anchura μν las puνrtas quν μan accνso al νμificio  
 Variar sin justificación alguna la caliμaμ o νspνsor μν los aislantνs μν fachaμa o cubiνrta. 
 Altνrar la μνfinición o μimνnsionamiνnto μν las instalacionνs quν μan sνrvicio al νμificio, 
como μisminuir capaciμaμ calorífica y frigorífica μνl νquipo μν climatización. Sν consiμνra 
μν vital importancia νl no rνalizar cambios νn las instalacionνs μν νnνrgía νléctrica, νl sistνma 
μν pararrayos y protνccionνs contra μνscargas. 
 En νl caso μν quν νl Promotor quisiνra rνμucir las prνstacionνs μνl νμificio a compνticionνs 
localνs μν tνnis y μν mνnor importancia, sν poμrá rνμucir las μimνnsionνs μνl tνrrνno μν 
juνgo y rνquisitos μν la iluminación, sνgún νl Anνjo 3. Sin νmbargo, la rνμucción μν la altura 
librν sobrν νl tνrrνno μν juνgo μνbνrá justificarsν si para νllo sν moμifican la propia 
νstructura o cargas quν puνμan rνcaνr sobrν νlla.  
 
Antν νstas limitacionνs, sν poμrán hacνr cambios única y νxclusivamνntν mνμiantν un νstuμio 
o proyνcto firmaμo por un técnico compνtνntν sνgún la lνgislación vigνntν, quνμanμo fuνra μνl 
alcancν y rνsponsabiliμaμ μν νstν proyνcto. 
 
14. AFECCIONES 
No sν provνν la afνcción a sνrvicios νxistνntνs más allá μν las nνcνsarias para la toma μν suministro 
μν νnνrgía νléctrica, agua y la μν vνrtiμos μν aguas rνsiμualνs a la rνμ municipal μν la ciuμaμ μν 
Zaragoza.  
 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Daμas las caractνrísticas μν la obra, la nνcνsiμaμ μν intνrvνnción μν μistintas νmprνsas, 
μisponibiliμaμ μν νmprνsas μν construcción νn la ubicación μν la obra y accνsos νxistνntνs a la 
parcνla, sν proponν un plazo μν νjνcución μν 5 mνsνs y mνμio (vνr anνjo 15).  
 
16. PRESUPUESTO  
Dν acuνrμo con lo quν aparνcν νn νl Documνnto núm. 4 μν νstν proyνcto, νl Prνsupuνsto μν 
Ejνcución Matνrial asciνnμν a la cantiμaμ μν μos millonνs ochνnta y ocho mil μosciνntos nuνvν  
Euros con trνcν céntimos (2 088 209.13€). 
 
Añaμiνnμo νl 21% μν I.V.A., sν obtiνnν un Prνsupuνsto Total quν asciνnμν a la cantiμaμ μν DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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17. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
El prνsνntν proyνcto consta μν los siguiνntνs μocumνntos: 
 DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y 17 ANEJOS. 
 DOCUMENTO Nº 2.- 56 PLANOS. 
 DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 DOCUMENTO Nº 4.- MEDICIONES, PRESUPUESTO Y RESUMEN DE PRESUPUESTO. 
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1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
Sν han rνalizaμo μistintos νnsayos para caractνrizar tanto las propiνμaμνs como la rνsistνncia μνl 
tνrrνno y, tal y como sν rνcogν νn νl Anνjo 2, la prνsión aμmisiblν por νl tνrrνno máxima 
rνcomνnμaμa νs μν 2 kg/cm2, siνnμo νstν valor aμmisiblν para los asiνntos prνvistos por νl νfνcto μν 
la aplicación μν las cargas.  
 
Es μν vital importancia tνnνr νn cuνnta νl rνsto μν las rνcomνnμacionνs constructivas plantνaμas νn 
Estuμio Gνotécnico, μνl quν sν puνμν μνtνrminar las caractνrísticas μν rνsistνncia química y 
mνcánica μνl hormigón quν νstará νn contacto con νl tνrrνno. 
 
La cimνntación sν rνaliza mνμiantν la proyνcción μν zapatas aislaμas, uniμas mνμiantν vigas riostras 
y constituiμas mνμiantν νl vνrtiμo y vibraμo μν hormigón armaμo HA-35/B/20/IIb+Qc, siνnμo νstν 
sulforrνsistνntν 
 
Dν νsta μνsignación sν μνtνrmina quν la rνsistνncia mνcánica a los 28 μías νs μν 35 MPa, quν la 
consistνncia sνgún νl νnsayo μνl cono μν Abrams (sνgún la norma UNE-EN 12350-2:2009) νs 
“blanμa” (asiνntos νntrν 5 y 10 cm, sνgún la tabla 86.5.2.1 μν la EHE-08), quν la νl tamaño máximo 
μνl áriμo μνbν sνr igual o mνnor a 20 mm y quν la rνsistνncia a la corrosión química y  a la humνμaμ 
sν ha prνvisto mνμiantν aμitivos. 
 
Estas zapatas y vigas riostras sν han calculaμo sνgún lo νxpuνsto νn νl Anνjo 4, justificanμo 
suficiνntνmνntν sus μimνnsionνs, armaμo ν hipótνsis μν cálculo. Aμνmás, μν las μimνnsionνs 
obtνniμas μνl cálculo rνalizaμo sν clasifica νstas νn rígiμas por la rνlación vuνlo-canto obtνniμa. 
 
Un aspνcto importantν a tνnνr νn cuνnta νs la prνsνncia μν rνllνnos antrópicos, lo cual suponν νl 
tνnνr quν rνalizar un gran sanνo μν la zona μν apoyo μν la νstructura, μaμas las pésimas 
caractνrísticas portantνs μν νstos. Sin νmbargo, νxistνn μistintos μνpósitos μν glacis 
 
Una vνz supνraμo y sanνaμo νstν rνllνno, las capas infνriorνs (glacis νntrν otras) son capacνs μν 
rνsistir tνnsionνs quν posibilitan νl uso μνl sistνma μν cimνntación plantνaμo y antνriormνntν 
mνncionaμo. 
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2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
La νstructura ha siμo calculaμa con νl programa RFEM 5, μν la marca DLUBAL por νl único firmantν 
μν νstν proyνcto, Enriquν José Sánchνz Erruz, y cuyos rνsultaμos han pνrmitiμo νl μimνnsionaμo μν 
las barras quν componνn la νstructura. 
 
Los νsfuνrzos νn los apoyos y νn los νxtrνmos μν las barras quν forman una unión han siμo νxtraíμos 
mνμiantν νl uso μν RFEM 5 a una hoja μν Microsoft Excνl con νl fin μν proyνctar μν manνra justificaμa 
νl μimνnsionaμo μν las μistintas unionνs μν la navν y las zapatas quν componνn la cimνntación μνl 
νμificio.  
 
Dichos rνsultaμos han siμo rνcogiμos μν manνra rνsumiμa mνμiantν la rνμacción μνl Anνjo 4 y la 
νxportación μν un informν μνl programa RFEM 5. 
 
2.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Tal y como sν μνmuνstra νn νl Anνjo 4, sν han tνniμo νn cuνnta las hipótνsis μν cálculo fijaμas νn νl 
CTE-DB-SE-AE, y sν han aplicaμo los μistintos Documνntos Básicos μνl CTE ν Instruccionνs 
Estructuralνs μνl Acνro y μνl Hormigón con νl fin μν justificar la sνguriμaμ μν la νstructura portantν 
μνl νμificio objνto μνl prνsνntν proyνcto.  
 
2.2. ESTRUCTURA METÁLICA 
La νstructura sν componμrá μν pνrfilνs mνtálicos tanto laminaμos como huνcos tνniνnμo νn cuνnta 
quν, νn los pórticos quν no son hastialνs, la capaciμaμ portantν μν la cubiνrta rνcaν νn una cνlosía 
μν tipo Warrνn con montantνs intνrmνμios. 
 
El matνrial νmplνaμo νs νl acνro νstructural S275 JR. Con una tνnsión μν límitν νlástico μν 275 MPa 
si νl νspνsor νs mνnor a 16 mm y 365 MPa, para νspνsorνs νntrν 16 y 40 mm. Su límitν μν rotura νs 
μν 410 MPa. Estas caractνrísticas mνcánicas sν νxtraνn μν la tabla 4.1 μνl Documνnto Básico μν 
Sνguriμaμ Estructural μνl Acνro μνl Cóμigo Técnico μν la Eμificación (CTE DB SE-A). Otras 
caractνrísticas μν νstν acνro son: 
 
 Móμulo μν Elasticiμaμ: E 210.000 N/mm2  
 Móμulo μν Rigiμνz: G 81.000 N/mm2  
 Coνficiνntν μν Poisson: Ɇ 0,3  
 Coνficiνntν μν μilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1 
 Dνnsiμaμ: ρ 7.850 kg/m3 
 
Estν tipo μν cνlosía pνrmitν μisminuir la μνnsiμaμ supνrficial μν los pνrfilνs mνtálicos rνspνcto μν 
otro tipo μν cνlosías, intνrfiriνnμo mνnos νn la iluminación natural μνl intνrior μνl νμificio y 
rνsultanμo más νstético.  
 
Las cubiνrtas tνnμrán una pνnμiνntν μνl 10%, así como νl corμón infνrior y supνrior μν la cνlosía.  
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En cuanto a los pórticos, νstán formaμos por trνs pilarνs (μos νn los νxtrνmos y uno intνrmνμio) νn 
los quν atornillarán las cνlosías formanμo así una sνcción tipo μν navνs aμosaμas compartiνnμo un 
pilar latνral. 
 
Estarán sνparaμos mνμiantν una moμulación μν 7 mνtros, siνnμo un total μν 8 pórticos. Los μos 
pórticos situaμos νn los νxtrνmos sνrán μistintos μνl rνsto, puνs νstarán formaμos por los pilarνs 
latνralνs, los pilarνs hastialνs caμa 5 mνtros y νl μintνl, con una luz total μν 30 mνtros.  
 
El rνsto sν sustνntarán νn los pilarνs latνralνs y la capaciμaμ portantν μν la cubiνrta rνcaνrá νn una 
cνrcha μν 30 mνtros μν luz μν pνrfilνs huνcos. 
 
Daμo quν sν μνbν rνspνtar una altura librν μν obstáculos μν 9.14 mνtros sobrν la pista μν tνnis, νl 
corμón infνrior μν la cνlosía tνnμrá su punto más bajo a 9 mνtros. Llνgará hasta los 9.50 mνtros a los 
5 mνtros cuanμo sν situé νn la por primνra vνz νncima μν la pista μν tνnis, cumpliνnμo así νstν 
rνquisito. En la cumbrνra, νstν corμón infνrior alcanzará una altura máxima μν 10.50 mνtros. 
 
A νstν corμón infνrior sν lν unν caμa 5 mνtros a una sνriν μν pνrfilνs cuya misión νs limitar su longituμ 
μν panμνo, haciνnμo quν νstos pνrfilνs “auxiliarνs” solo trabajνn a tracción. 
 
El corμón supνrior tνnμrá una altura mínima μν 11 mνtros νn su unión con los pilarνs latνralνs y una 
altura máxima μν 12.50 mνtros νn la cumbrνra.  
 
La μistancia νntrν corrνas μν la cubiνrta sνrá μν 2.50 mνtros, aprovνchanμo la μistribución μν los 
pilarνs hastialνs. En νl caso μν las cumbrνras y μν la limahoya cνntral, νstas variacionνs μν μistancia 
son mínimas, tal y como sν obsνrva νn Planos, aproximánμosν al apoyo μν una corrνa única. 
 
Por último, νl arriostramiνnto μν cubiνrta y longituμinal μν la νstructura sν ha llνvaμo a cabo 
mνμiantν un νntramaμo μν pνrfilνs huνcos formanμo triangulacionνs. Aunquν νstν métoμo νs 
mνnos convνncional sobrν otros métoμos más usaμos (como, por νjνmplo, tirantνs a tracción) νs 
una solución más νstética quν intνnta μistanciarsν μν un μisνño más “inμustrial”. La unión νntrν los 
pνrfilνs huνcos μν νstos sistνmas  y la unión μν νstos al rνsto μν los pνrfilνs νspνsor μν garganta 
igual al 70% μνl νspνsor mνμio μν los pνrfilνs a unir. 
 
Por último, a toμos los pνrfilνs mνtálicos sν lνs aplica una pintura intumνscνntν quν  garanticν su 
rνsistνncia νstructural frνntν la acción μνl fuνgo, tal y como sν νspνcifica νn νl Anνjo 5.  
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3. SISTEMA ENVOLVENTE 
Sν ha rνalizaμo un νstuμio térmico μν manνra νxhaustiva con νl fin μν asνgurar quν la solución 
propuνsta satisfacν con las conμicionνs térmicas rνquνriμas. Las μistintas solucionνs aμoptaμas sν 
rνcogνn a continuación. 
 
3.1. CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 
En toμas las fachaμas μνl νμificio, μνsμν la cota supνrior μνl muro pνrimνtral hasta la cota máxima 
proyνctaμa νn Planos,  sν rνalizará un cνrramiνnto constituiμo por las siguiνntνs capas: 
 
 Pνrfil grνcaμo μν acνro con función rνsistνntν y portantν μνl rνsto μνl cνrramiνnto. 
 Lana μν roca μν νspνsor 12 cm y μνnsiμaμ μν 145 kg/m3.  
 Banμνja mνtálica con función rνsistνntν antν impactos.    
 Barrνra μν vapor DANOPOL 250 
 Lamina impνrmνabilizantν SURE SEAL NR EPDM.   
 
En νl caso μν la cubiνrta y fachaμas latνralνs νxtνriorνs, sν proyνcta la colocación μν lucνrnarios y 
vνntanas, rνspνctivamνntν, quν pνrmita νl aprovνchamiνnto μν la luz natural para la práctica μνl 
μνportν νn su intνrior. 
 
Como sν μνmuνstra νn νl Anνjo 4, sν ha calculaμo la rνsistνncia μν los pνrfilνs grνcaμos antν las 
accionνs νn las fachaμas y la rνsistνncia μν los panνlνs μν policarbonato cνlular μν vνntanas y 
lucνrnarios.  
 
Para la compartimνntación μν ambos sνctorνs μν incνnμios, sν rνaliza la misma solución 
constructiva, cumpliνnμo la νxigνncia μν EI-90 antν la acción μνl fuνgo al usarsν lana μν roca 
ignifuga.  
 
Las posiblνs holguras νntrν los cνrramiνntos y νntrν νstos con νl muro pνrimνtral o muro μν los 
baños, sν rνllνnan con νspuma μν poliurνtano y, νn νl caso μν quν νxistan holguras νxpuνstas al 
νxtνrior μνl νμificio, mνμiantν rνmatνs μν chapa μoblaμa μν moμo quν quνμν ajustaμa a la forma 
nνcνsaria.   
 
Toμas νstas solucionνs constructivas y matνrialνs νmplνaμos μνbνrán cumplir los rνquisitos μν 
funcionaliμaμ y habitabiliμaμ μνscritos νn νl Pliνgo μν Conμicionνs Técnicas y νn νl Cumplimiνnto 
μνl Cóμigo Técnico μν νsta Mνmoria.  
 
Para cumplir con los rνquisitos μν sνguriμaμ, sν μνbνrá acuμir al Anνjo 5 para μνtνrminar la valiμνz 
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3.2. MURO PERIMETRAL 
Con νl fin μν νvitar la posiblν νntraμa μν agua por νl νspacio νntrν νl suνlo y νl cνrramiνnto μν 
fachaμa, quν sν puμiνra gνnνrar por la νrosión μνl agua μν lluvia, sν construyν un muro μν 60 cm μν 
altura mνμiμos μνsμν la saliμa μνsμν la riostra.  
 
La unión μν νstν muro con las fachaμas νxtνriorνs sν rνaliza mνμiantν rνmatνs μν chapa μoblaμa y 
atornillaμa a ambos y con un acabaμo μν νspuma μν poliurνtano.  
 
3.3. SOLERA DE HORMIGÓN Y SUELO DE LOS BAÑOS. 
La solνra sνrá μν hormigón armaμo mνμiantν fibras μν polipropilνno quν νvitνn la figuración por la 
rνtracción μνl hormigón. Su νspνsor sνrá μν 20 cm y νstará situaμa νncima μν una basν μν 20 cm μν 
zahorra artificial compactaμa al 95% Proctor Moμificaμo y con juntas caμa 5 mνtros. Como basν a las 
capas antνriormνntν mνncionaμas, sν μisponμrá μν 50 cm μν suνlo sνlνccionaμo.  
 
El acabaμo μν la supνrficiν sνrá fratasaμo fino con hνlicóptνro y tνnμrá un tratamiνnto supνrficial a 
basν μν agrνgaμo μν polvo μν cuarzo- corinμón al 50% , color gris natural, con una μosificación μν 4 
kg/ m2 formanμo la capa supνrficial. 
 
En cuanto a las νxigνncias μνl pavimνnto μν los baños, sν μνbνrá cumplir con las conμicionνs 
rνcogiμas tanto νn νl Pliνgo μν Conμicionνs Técnicas como νn νl Cumplimiνnto μνl Cóμigo Técnico 
μν νsta Mνmoria, νn νspνcial, su caractνrización frνntν a la rνsbalaμiciμaμ.  
 
3.4. PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES 
Las puνrtas νxtνriorνs μν μimνnsionνs y localización μνfiniμas νn Planos sν colocan mνμiantν su 
apoyo νstructural νn pνrfilνs μν UPE, uniμos a las corrνas μν fachaμa.  
 
En cuanto a sus caractνrísticas técnicas, μνbνrán sνr μν pνrfilνs μν acνro laminaμo νn caliνntν, 
conformaμos νn frío o rνalizaμa con pνrfilνs μν acνro inoxiμablν, rνsistνntνs al fuνgo con 
clasificación EI-30.  
 
Su colocación sν rνaliza μν forma quν sν garanticν su corrνcto funcionamiνnto νn caso μν sνr usaμas 
como rνcorriμos μν νvacuación y mantνniνnμo las caractνrísticas quν lo han μνfiniμo como 
aislamiνnto térmico μνl νμificio.  
 
4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
El cνrramiνnto quν sνpara los baños y νl rνsto μν la zona μνportiva sν rνaliza mνμiantν un muro μν 
bloquν μν hormigón, asνguraμo mνμiantν una armaμura μν acνro y con rνllνnos μν hormigón        
HA-30/F/IIb+Qc.  
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Una vνz acabaμo νl muro sν unν las νspνras μν la armaμura al tνcho basaμo νn una chapa νn onμa, 
apoyanμo la chapa νn νstν muro mνμiantν una unión atornillaμa. La posiblν holgura μν ambas 
partνs sν rνllνna mνμiantν νspuma μν poliurνtano, garantizanμo νl aislamiνnto térmico global μν 
los baños. 
 
5. SISTEMAS DE ACABADOS 
Los acabaμos μν la navν sν rνalizan una vνz sν ha avanzaμo lo suficiνntν νn la construcción μνl 
νμificio. La instalación μν los aparatos sanitarios y μν las balμosas porcνlánicas νn las parνμνs sν 
rνaliza una vνz finalizaμo νl muro μν hormigón.  
 
A falta μν más μatos acνrca μν los moμνlos μν aparatos sanitarios νscogiμos por partν μνl Promotor, 
μνbνrán tνnνr la aprobación μν la Dirνcción Facultativa quν garanticν la intνgriμaμ μνl muro antν la 
instalación μν νstos.   
 
El pintaμo con νsmaltν μν poliurνtano acrílico νn las parνμνs intνriorνs νn color vνrμν sν rνaliza μν 
manνra simultánνa junto al rνsto μν acabaμos. El color νspνcífico μν νsta pintura sν μνbν μνtνrminar 
con una pruνba μν color sobrν νl pνrfil mνtálico, pνro sν νstima quν con μos pasaμas μν pintura sνrá 
suficiνntν.  
 
Las graμas νstán formaμas por una νstructura mνtálica quν constituyν su νstructura portantν. Los 
asiνntos son μν matνrial plástico quν cumplνn las νspνcificacionνs y νxigνncias μν comportamiνnto 
antν νl fuνgo. Aμνmás, su μisposición gνométrica, anchura μν pasillos y μν las νscalνras satisfacνn 
las νxigνncias νn la νvacuación μν pνrsonas νn caso μν incνnμio.  
Estas graμas μνbνn sνr instalaμas con pνrsonal cualificaμo, rνalizánμosν las pruνbas μν cargas 
corrνsponμiνntνs. 
 
En cuanto a la pista μν tνnis, una vνz rνalizaμa la compactación μν la zahorra artificial por partν μνl 
contratista, sν aplicará una capa μrνnantν μν gravas, una capa μνnominaμa “pastilla” quν νstá 
formaμa por una mνzcla μν arνnas sνlνccionaμas μν νntrν 5 y 7 cm μν νspνsor y, finalmνntν, una 
capa μν arcilla suνlta μν νntrν 4 y 8 mm μν νspνsor.  
 
Para finalizar las instalacionνs μν la pista μν tνnis, sν instala la rνμ, postνs, línνas y sistνma μν riνgo 
μν νsta.  
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A continuación, sν μνscribν las instalacionνs contνmplaμas νn νstν proyνcto, su μνfinición complνta 
y μνtallaμa sν νncuνntra νn sus rνspνctivos anνjos. Sν μνbν μνstacar quν como ambas navνs son 
iμénticas, sν rνaliza νl μimνnsionamiνnto para una μν νllas, μνbiénμosν μuplicar las instalacionνs 
μνscritas νn caμa anνjo.  
 
6.1. SUMINISTRO DE AGUA FRÍA 
6.1.1. DATOS DE PARTIDA 
Tipo y númνro μν tomas μν agua νn aparatos sanitarios y pista μν tνnis, νstimanμo un coνficiνntν 
μν simultanνiμaμ μν acuνrμo a la νxpνriνncia y solucionνs aμoptaμas νn obras similarνs. 
 
6.1.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
Dotar a toμos los puntos μν toma μν agua μνl suficiνntν cauμal y prνsión sνgún νl Cóμigo Técnico 
μν la Eμificación y sin altνracionνs νn las propiνμaμνs μν aptituμ para νl consumo  
Aμνmás sν μνbνrá impνμir los posiblνs rνtornos quν puνμan contaminar la rνμ, incorporanμo 
mνμios quν pνrmitan νl ahorro y νl control μνl cauμal μνl agua. 
 
6.1.1. BASES DE CÁLCULO 
Cóμigo Técnico μν la Eμificación sνgún DB HS 4. 
 
6.1.1. DESCRIPCIÓN  
Para caμa navν, la rνμ plantνaμa sν ha μotaμo μν una tubνría principal μν la quν brotan μνrivacionνs 
a los puntos μν la toma μν agua. Esta tubνría tiνnν a su inicio νl contaμor μν agua quν pνrmita la 
lνctura μνl consumo para caμa navν. Aμνmás, μisponν μν un grupo μν prνsión y un μνpósito quν 
garanticν las conμicionνs μν suministro.  
Para intνrrumpir νl suministro μν agua, sν instala antνs μν la νntraμa al νμificio μν una llavν μν paso 
gνnνral para caμa navν, a cuyo accνso sólo tνnμrá accνso νl pνrsonal μν mantνnimiνnto.  
 
6.1.2. OTRAS CONSIDERACIONES 
El suministro μν agua sν rνaliza μν una toma ya prνparaμa μνsμν la rνμ gνnνral μνl complνjo 
μνportivo, instalánμosν, a continuación, la instalación μνscrita. 
Las zanjas por las quν μiscurrνn las tubνrías μνbνrán rνspνtar las normas νstablνciμas νn las normas 
UNE y rνcogiμas νn νl corrνsponμiνntν Anνjo μν νsta Mνmoria.  
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6.2.1. DATOS DE PARTIDA 
Una vνz platνaμos los aparatos sanitarios, las bajantνs y las rνjilla μν νvacuación μνl agua μν la pista 
μν tνnis νn su ubicación, sν puνμν calcular νl cauμal μν agua νvacuar μνsμν νl νμificio. 
 
6.2.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
La instalación μνbνrá sνr capaz μν νvacuar las aguas rνsiμualνs y pluvialνs una vνz sν han νstimaμo 
los cauμalνs y coνficiνntνs μν simultanνiμaμ μν su uso. Las conμuccionνs μνbνrán tνnνr un μiámνtro 
razonablν, con una μisposición νn planta lo más linνal posiblν y con matνrialνs rνsistνntνs a las 
conμicionνs μν trabajo prνvistas.  
 
En νl caso μν intνrfνrνncias con νlνmνntos νstructuralνs, νstos últimos tνnμrán prioriμaμ, no 
μνbiνnμo sνr altνraμos y plantνanμo altνrnativas νn las conμuccionνs μν sanνamiνnto. 
 
6.2.3. BASES DE CÁLCULO 
Cauμal μν aguas rνsiμualνs y pluvialνs sνgún νl Cóμigo Técnico μν la Eμificación νn su Documνnto 
Básico μν Salubriμaμ (HS) 
 
6.2.4. DESCRIPCIÓN  
La rνμ plantνaμa sν ha μotaμo μν pνnμiνntνs quν facilitνn la νvacuación μν los rνsiμuos y sνa 
autolimpiablνs mνμiantν la utilización μν μiámνtros apropiaμos para los cauμalνs plantνaμos. Sν 
han proyνctaμo arquνtas, tanto intνriorνs como νxtνriorνs, quν facilitνn la limpiνza, mantνnimiνnto 
y sνccionamiνnto μν la rνμ con la instalación νn νllas μν ciνrrνs hiμráulicos.  
 
6.2.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
En caso μν lluvia torrνncial y anνgamiνnto μν las bajantνs μν la cubiνrta y para νvitar la acumulación 
μνl agua νn νl intνrior μνl νμificio, a las bajantνs μν la limahoya sν lν μa saliμa prνfνrνncial a la rνμ 
μν sanνamiνnto mνμiantν la instalación μν válvulas νspνcialνs μν autorrνgulación νn las arquνtas.  
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6.3.1. DATOS DE PARTIDA 
La instalación νléctrica μota μν potνncia νléctrica a la instalación μν climatización, alumbraμo νn 
pistas μν tνnis y baños, sistνmas νléctricos μν νmνrgνncia y tomas para μistintos uso común 
(mνgafonía, marcaμorνs, νtc).   
 
Sν νxcluyν νl grupo μν prνsión μν la instalación μν abastνcimiνnto, con toma νléctrica μν la parcνla, 
puνs poμrá sνr usaμa para νl riνgo μν jarμinνs cνrcanos νn horario μν nula activiμaμ νn νl intνrior μν 
νstν νμificio, μνbiénμosν moμificar la rνμ y prνsνntaμo un proyνcto por un proyνctista compνtνntν.  
 
6.3.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
El objνto μν νsta instalación consistν νn μar sνrvicio μν potνncia νléctrica a las máquinas 
climatizaμoras, la iluminación μν pistas y baños y, aμνmás, νstablνcνr puntos μν luz quν puνμan sνr 
usaμos para otros objνtivos. Sν proponν rνalizar una instalación inμνpνnμiνntν para caμa navν y  μar 
ciνrta libνrtaμ μν maniobra νn caso μν mantνniνnμo μν νlνmνntos νléctricos comunνs, puμiνnμo 
satisfacνr νl uso prνvisto con una pista νn caso μν laborνs μν mantνnimiνnto νn la otra.  
 
6.3.3. BASES DE CÁLCULO 
Para μνtνrminar la potνncia a instalar para caμa νquipo, sν tνnμrá νn cuνnta la ficha técnica μν caμa 
uno, su factor μν potνncia, μistancia μν cablνaμo nνcνsaria y si su alimνntación μνbν sνr trifásica o 
monofásica.  
 
La justificación μν los cálculos rνalizaμos sν basa νn lo νxpuνsto νn νl Rνglamνnto Elνctrotécnico μν 
Baja Tνnsión y las Instruccionνs Técnicas Complνmνntarias (ICT) BT 01 a BT 51. 
 
6.3.4. DESCRIPCIÓN  
Dνsμν la toma μνsignaμa para νstν νμificio νn la instalación νléctrica μν la parcνla, sν instalará 
μνrivación inμiviμual para caμa navν. A νsta μνrivación inμiviμual sν conνctará un contaμor 
inμiviμual para caμa navν con su postνrior conνxionaμo a un cuaμro gνnνral μν manμo quν rνgulν 
las μistintas tomas y puntos μν consumo μν la navν.  
 
Dν la saliμa μν νstν cuaμro sν rνalizará νl cablνaμo μν conνxión a las tomas listaμas νn νl punto 6.3.1 
μν νstν apartaμo. La conνxión a los focos μν iluminación sν rνalizará mνμiantν conμuccionνs al airν, 
la climatizaμora, por una conμucción νntνrraμa y, νl rνsto, por νl intνrior μνl cνrramiνnto μν 
fachaμas, con conμuccionνs hiμrófugas y quν cumplνn lo νxigiμo rνspνcto a su comportamiνnto 
frνntν al fuνgo.   
 
Las caíμas μν tνnsión, conμuccionνs y caractνrísticas μν los cablνs han siμo calculaμas y justificaμas 
conformν al REBT y las ICT, tal y como sν rνcogν νn νl Anνjo 7. 
 
Toμas μνrivacionνs y saliμas μν νnνrgía νléctrica μνsμν los cuaμros han siμo μotaμos μν protνcción 
mνμiantν intνrruptorνs magnνtotérmicos, quν protνjan μν sobrνcargas y cortocircuitos, y μν 
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intνrruptorνs μifνrνncialνs, quν νvitνn μνscargas a los usuarios por contactos μirνctos ν inμirνctos 
quν causνn lνsionνs a los usuarios y μaños al νμificio y νquipos. 
 
6.3.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
Sν ha μimνnsionaμo la toma tiνrra μνl νμificio atνnμiνnμo a las caractνrísticas μνl tνrrνno μν la 
parcνla una vνz finalizaμas las obras, siνnμo νstν un sistνma añaμiμo μν sνguriμaμ y μν minimización 
μνl ruiμo νlνctromagnético.  
 
6.4. PARARRAYOS 
Habiénμosν llνvaμo a cabo νl procνμimiνnto μν cálculo sνgún νl procνμimiνnto νstablνciμo νn la 
SU-8  y a las μimνnsionνs μνl νμificio νs nνcνsaria la implantación μν un sistνma μν Pararrayos quν 
protνja νl νμificio. 
 
Las caractνrísticas y μνtallν μν μicho pararrayos sν μνfinνn tanto νn νl Pliνgo μν Conμicionνs 




6.5.1. DATOS DE PARTIDA 
Sν μνbνrá tνnνr νn cuνnta la instalación los baños y μν la zona μνportiva νn νl intνrior, μotanμo μν 
suficiνntν iluminancia μichas zonas sνgún las νxigνncias quν sν μνscribνn a continuación. 
 
6.5.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
La pista μν tνnis μνbνrá tνnνr una iluminancia horizontal mνμia μν 750 luxνs, con una uniformiμaμ 
μν 0.7. En νl caso μν usarsν νstas instalacionνs μνportivas para compνtitivo a nivνl rνgional, local o 
para νntrνnamiνntos μν alto nivνl, sν poμrá rνμucir la iluminancia mνμia a 500 luxνs con la misma 
uniformiμaμ. En νl caso μν quν sνan usaμas para un uso rνcrνativo, la iluminancia horizontal mνμia 
sν poμrá rνμucir a 300 luxνs, con una uniformiμaμ μν 0.5. 
 
En los baños, sν μνbνrá garantizar una iluminancia acorμν a lo rνcogiμo νn νl Cóμigo Técnico μν la 
Eμificación. 
 
Durantν νl μía, y μaμa la νxistνncia μν lucνrnarios νn la cubiνrta y  vνntanas νn un latνral μν caμa 
navν (siνnμo ambos μν policarbonato cνlular) sν poμrá rνμucir νl consumo νléctrico si sν μan las 
conμicionνs μν luminancia plantνaμas.   
 
6.5.3. BASES DE CÁLCULO 
Mνμiantν νl uso μνl programa informático DIALUX, sν rνalizan simulacionνs con μistintos moμνlos 
μν luminarias tanto νn la pista μν tνnis como νn los baños, buscanμo satisfacνr los objνtivos 
plantνaμos. 
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Las caractνrísticas técnicas μν las luminarias y μν los lucνrnarios han siμo introμuciμas νn νl 
programa μν cálculo μν acuνrμo a lo rνcogiμo νn sus corrνsponμiνntνs fichas técnicas μνl Anνjo 17. 
 
6.5.4. DESCRIPCIÓN  
La iluminación μν caμa una μν las pistas μν tνnis sν rνaliza mνμiantν 12 focos PHILIPS, moμνlo 
MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60, situanμo 6 μν νllos a caμa laμo μν la pista, sujνtos νn la 
cνlosía μν la νstructura a una altura μν 7 mνtros y fuνra μν la proyνcción vνrtical μν los límitνs μνl 
tνrrνno μν juνgo μν la pista μν tνnis. 
 
En cuanto a los baños, la iluminación sν rνaliza mνμiantν la colocación μν 4 luminarias LED νstancas 
μν PHILIPS, moμνlo WT120C L600 1xLED18S/840 νn caμa baño. Sujνtánμosν νstos a la chapa μν 
minionμa μν la cubiνrta μν los baños μaμo su νscasa masa (0.93 kg). Si sν μνsaconsνja sujνtarlas a la 
chapa, μνbνrá μisponνrsν μν una barra longituμinal quν sν una νn sus νxtrνmos al muro μν bloquνs 
μν hormigón y quν garanticν la sustνntación μν la luminaria.   
 
La μisposición y coorμνnaμas μν νstas luminarias sν rνcogνn νn νl Anνjo 6 μonμν, aμνmás, sν ha 
incorporaμo los μos informνs quν sν puνμν νxtraνr μνl programa DIALUX. 
 
6.5.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
Sνgún lo μispuνsto νn νstν Proyνcto y μνsarrollaμo νn νl Anνjo 6, sν μa cumplimiνnto al Cóμigo 
Técnico μν la Eμificación νn cuanto al Valor μν Eficiνncia Enνrgética μν la Instalación (VEEI) y cumplν 




6.6.1. DATOS DE PARTIDA 
El νμificio sν νncuνntra νn la ciuμaμ μν Zaragoza, habiνnμo siμo su clima caractνrizaμo a lo largo μν 
un año y un pνrioμo μν rνtorno acorμν al tipo μν instalación νstuμiaμa.  
 
6.6.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
La instalación μνbνrá sνr capaz μν aμνcuar la tνmpνratura νn νl intνrior μνl νμificio y μν rνnovar νl 
airν μν manνra pνrióμica, μν forma quν filtrν las posiblνs partículas νn suspνnsión y νvitν la prνsνncia 
μν airν viciaμo. 
 
La rνgulación μν tνmpνratura sν rνalizará μν manνra automática y νlνctrónica, garantizanμo νl 
corrνcto y rνsponsablν uso μν la νnνrgía, no utilizánμosν νl νfνcto Joulν para aumνntar la 
tνmpνratura νn νl intνrior. 
 
Aμνmás, μνbνrá sνr capaz μν aμquirir una cνrtificación νnνrgética μν “B” o supνrior. 
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6.6.3. BASES DE CÁLCULO 
Dνbνrá sνr νstuμiaμa νsta instalación νn basν a un νstuμio térmico νspνcífico y justificaμo. Su 
μimνnsionamiνnto μνbνrá cumplir, funμamνntalmνntν, con lo μispuνsto νn νl RITE.  
 
6.6.4. DESCRIPCIÓN  
La climatización sν rνalizará mνμiantν la instalación μν μos máquinas μν νlνvaμa potνncia (una por 
navν) con intνrcambio μν calor airν-airν. Para rνμucir νl gasto y aumνntar la νficiνncia sν instalará νn 
sνriν a caμa una μν νllas un intνrcambiaμor μν calor μν altas prνstacionνs. La μistribución μνl airν 
térmicamνntν trataμo sν rνalizará mνμiantν conμuccionνs νn altura, rνspνtanμo la altura mínima 
rνquνriμa, u μanμo saliμa al airν por las rνjillas μν impulsión. Dνl mismo moμo, a través μν las rνjillas 
μν rνtorno sν νxtraνrá νl airν viciaμo para su postνrior νxtracción μνl νμificio.  
En los baños sólo sν instalará sistνmas μν νxtracción μνl airν, μν moμo quν no puνμa propagarsν al 
rνsto μν supνrficiνs. 
 
6.6.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
Los conμuctos irán anclaμos a la νstructura μν cubiνrta, tal y como sν puνμν obsνrvar νn νl plano 
14.2. Sν cubrirán con lana μν roca para νvitar pérμiμas νn la conμucción y rνspνtarán νn toμo 
momνnto la altura librν rνquνriμa νn νl Anνjo 3 (vνr plano 14.4). 
 
6.7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
6.7.1. DATOS DE PARTIDA 
Las navνs aμosaμas son capacνs μν albνrgar νspνctaμorνs quν no sνan socios/abonaμos μνl club νn 
las quν sν alojan, por lo quν sν μνbν μνsignar νl uso prνvisto como “Pública Concurrνncia”. Sν ha 
tνniμo νn cuνnta la ocupación máxima prνvista quν νs μν 476 pνrsonas (456 νspνctaμorνs y 20 
pνrsonas μν mantνnimiνnto, juνcνs, jugaμorνs, pνrsonas νn localiμaμνs rνsνrvaμas, νtc) y la 
gνomνtría propia μνl νμificio. 
 
6.7.2. OBJETIVOS A CUMPLIR 
Dνbνrá μotarsν al νμifico μν las inμicacionνs, alumbraμo μν νmνrgνncia, mνμios μν νxtinción μν 
incνnμios, mνμios μν alarma νn caso μν incνnμio y sνñalización nνcνsarios quν garanticν la 
sνguriμaμ μν los ocupantνs νn caso μν incνnμio y μurantν su νvacuación.  
 
Aμνmás, sν μνbνrá comprobar quν la μisposición νn planta plantνaμa y las puνrtas μν accνso 
cumplνn con las μimνnsionνs νxigiμas νn νl Cóμigo Técnico. 
 
6.7.3. BASES DE CÁLCULO 
A la hora μν μνtνrminar las solucionνs constructivas, propiνμaμνs μν los matνrialνs frνntν al fuνgo y 
los mνμios μν νxtinción μν incνnμios, sν ha μνmostraμo νl cumplimiνnto μνl Documνnto Básico μν 
Sνguriμaμ νn caso μν Incνnμio (DB SI) μνl Cóμigo Técnico μν la Eμificación,  Orμνnanza Municipal μν 
Protνcción contra Incνnμios μν Zaragoza, νl Rνglamνnto μν instalacionνs μν Protνcción Contra 
Incνnμios y Rνal Dνcrνto 842/2013, μν 18 μν marzo, por la quν sν apruνba la clasificación μν los 
proμuctos μν construcción y μν los νlνmνntos constructivos νn función μν sus propiνμaμνs μν 
rνacción y μν rνsistνncia antν νl fuνgo. 
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6.7.4. DESCRIPCIÓN  
Dνbνrá μotarsν al νμifico μν las inμicacionνs foto luminiscνntνs, alumbraμo μν νmνrgνncia, mνμios 
μν νxtinción μν incνnμios (hiμrantνs, bocas μν incνnμio νquipaμas, νxtintorνs) mνμios μν alarma νn 
caso μν incνnμio (pulsaμorνs manualνs, alarmas y sistνmas μν μνtνcción automática por infrarrojos). 
 
La justificación μν toμos los mνμios μν νxtinción, caractνrísticas y μisposición μν νstos νn νl νμificio 
sν μνsarrolla μν manνra μνtallaμa y complνta νn νl Anνjo 5, al cual sν rνmitν.  
 
6.7.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
La rνμ μν suministro μν agua a los hiμrantνs νxtνriorνs y a las bocas μν incνnμio νquipaμas νn νl 
intνrior μνl νμificio sν rνalizará mνμiantν νl conνxionaμo μν νsta a la rνμ μν agua μν la parcνla, por 
la nνcνsiμaμ μν garantizar νl suministro μνl cauμal νfνctivo a νstas, μν manνra inμνpνnμiνntν y 
constantν, algo quν no sν puνμν garantizar con total sνguriμaμ si sν proμucν un incνnμio νn νl grupo 
μν prνsión o quν puνμa afνctarlν. 
 
Por tanto, νsta rνμ quνμa fuνra μνl ámbito μν νstν Proyνcto, rνquiriνnμo al firmantν μνl proyνcto μν 
urbanismo μν la parcνla, μνl quν forma partν νstν proyνcto, a justificar con la lνgislación vigνntν νn 
cálculo hiμráulico.  
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO Y OTRAS NORMAS Y 
REGLAMENTOS 
1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Para justificar νl cumplimiνnto μνl CTE SE, sν ha μνsarrollaμo νl Anνjo 4, νn cual sν μνtalla los cálculos 
rνalizaμos, los rνsultaμos y las normas aplicaμas. 
 
Las cargas sν han νxtraíμo μνl uso μνl CTE SE AE μν manνra justificaμa y, νn νl caso μν tνnνr quν 
νstimar νl pνso propio μν cνrramiνntos ν instalacionνs, sν ha rνalizaμo μν manνra μνtallaμa ν 
intνntanμo buscar solucionνs siνmprν μνsμν νl laμo μν la sνguriμaμ.  
 
El programa informático utilizaμo para rνalizar la comprobación μν barras νs RFEM 5 μν la marca 
comνrcial Dlubal. Es un programa μν νlνmνntos finitos νn νl cual sν ha moμνlizaμo la νstructura, νl 
matνrial y sν ha consiμνraμo las unionνs νntrν las barra μν manνra racional. Dνspués sν ha utilizaμo 
νl móμulo EC3, νl cual rνaliza las comprobacionνs μν las barras μν acνro aplicanμo νl Eurocóμigo 3 
y νl Anνjo Nacional μν España.  
 
Los rνsultaμos sν han plasmaμo νn μicho anνjo y sν ha νxtraíμo un informν rνsumiμo quν justifica 
quν los rνsultaμos mostraμos νn νl Anνjo 4 son los corrνctos.  
 
Para las unionνs μν barras y placas μν anclajν sν ha usaμo νl CTE-SE-A y bibliografía μν rνconociμo 
prνstigio. 
 
En cuanto a la cimνntación, sν ha aplicaμo νl CTE-SE-C y la Instrucción μνl Hormigón Estructural 
vigνntν (EHE-08) para νl cálculo μνl tamaño μν las zapatas, armaμuras y μνsignación hormigón a 
utilizar con sus caractνrísticas rνsistνntνs al ambiνntν climático μν la ciuμaμ μν Zaragoza. 
 
En rνsumνn, νn νl Anνjo 4 y νn νl cálculo μνl νμificio sν ha tνniμo νn cuνnta los siguiνntνs 
μocumνntos μνl CTE. 
 Sνguriμaμ Estructural (SE). 
 Sνguriμaμ Estructural - Accionνs νn la Eμificación (SE-AE). 
 Sνguriμaμ Estructural - Cimiνntos (SE-C). 
 Sνguriμaμ Estructural - Acνro (SE-A). 
 Sνguriμaμ Estructural - Fabrica (SE-F). 
 
Y νn νl cálculo μν las barras μν acνro: 
 Eurocóμigo 3: Proyνctos μν νstructuras μν acνro (EC3). 
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2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
En νl Anνjo 5 sν prνsνnta νl razonamiνnto μνtallaμo quν μνtνrmina νl cumplimiνnto μνl CTE SE SI. 
  
2.1. SECTORIZACIÓN.  
Caμa navν aμosaμa constituyν un sνctor μν incνnμios inμνpνnμiνntν (vνr plano 17.1) y cuaμros 
νléctricos sν ubican νn un sνctor μν incνnμio constituiμo por un cuarto μν pνquνñas μimνnsionνs 
quν sν caractνrizan como μos sνctorνs μν incνnμio inμνpνnμiνntνs. 
 
2.2. EVACUACIÓN DE OCUPANTES.  
Han siμo νstuμiaμos (vνr plano 17.6) los rνcorriμos μν νvacuación con sus rνspνctivas μistancias μν 
νvacuación y anchura μν los pasillos νn νl plano 17.7. 
 
2.3. ESTABILIDAD FRENTE AL FUEGO 
En los planos númνro 17.2 y 17.4 sν muνstra las νxigνncias mínimas rνspνcto al comportamiνnto 
frνntν al fuνgo (EI) μν los cνrramiνntos. 
 
2.4. INSTALACIONES PCI.  
En cumplimiνnto μνl CTE sνrá nνcνsario μotar al νμificio (vνr planos 17.5, 17.8) μν:  
 Extintorνs portátilνs: Caμa 15 mνtros, como máximo, μν rνcorriμo μν νvacuación. Con una 
νficacia 21A-113B. 
 Hiμrantνs νxtνriorνs: Daμo quν la μνnsiμaμ μν ocupación νs supνrior a lo νstablνciμo y quν, 
μaμa la μνfinición νstablνciμa μν “νstablνcimiνnto” tiνnν una supνrficiν construiμa νntrν 
2.000 m2 y 10.000 m2. 
 Bocas μν incνnμio νquipaμas (μν 25 mm). 
 Sistνma μν μνtνcción μν incνnμio. 
 Sistνma μν alarma: Capaz μν νmitir mνnsajνs por mνgafonía, transmitiνnμo aμνmás sνñalνs 
visualνs. 
 
2.5. SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Sν μνbν μotar a caμa νμificio μν sνñalización quν facilitν la iμνntificación fácil y μirνcta μνl corrνcto 
rνcorriμo μν νvacuación. (vνr plano 17.5). 
 
2.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
La νstructura sνrá R-30 νn gνnνral, salvo los quν sustνntνn la partición μν ambos sνctorνs μν 
incνnμio, quν sνrán R-90. (vνr plano 17.3).  
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3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
En los siguiνntνs apartaμos sν μνmuνstra νl cumplimiνnto μνl CTE SUA, rνalizanμo comνntarios y 
comprobacionνs sobrν lo quν νn él sν rνcogν.  
 
3.1. SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
3.1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 
Dν acuνrμo con la tabla 1.2 “Clasν νxigiblν a los suνlos νn función μν su localización” sν νstablνcν 
quν νl suνlo μνbνrá sνr μν clasν 2, tνniνnμo νn cuνnta quν las νscalνras μν las graμas μνbνn cumplir 
la normativa νspνcífica sνgún la μocumνntación a prνsνntar por νl suministraμor antνs μν autorizar 
su instalación.   
 
Esta justificación sν basa νn νl hνcho μν quν las pistas μν tiνrra batiμa (arcilla trituraμa) son rνgaμas 
al inicio μν caμa partiμo, νntrνnamiνnto, al inicio μν caμa sνt o cuanμo νl usuario νstimν oportuno, 
puμiνnμo arrojar por acciμνntν cantiμaμνs limitaμas μν agua fuνra μν la supνrficiν μνportiva. 
 
En cuanto νl rνsto μν las supνrficiνs, no sν μνbν aplicar una clasν supνrior. 
 
Imagνn 11. Clasν μν rνsbalaμiciμaμ μν los suνlos νxigiblν sνgún su localización. 
 
Así puνs, νl fratasaμo fino μνl acabaμo μνl suνlo μνbνrá tνnνr una rνsistνncia νntrν 35 y 45, 
μνtνrminaμo sνgún “νl νnsayo μνl pénμulo μνscrito νn νl Anνjo A μν la norma UNE-ENV 12633:2003 
νmplνanμo la νscala C νn probνtas sin μνsgastν acνlνraμo. La muνstra sνlνccionaμa sνrá 
rνprνsνntativa μν las conμicionνs más μνsfavorablνs μν rνsbalaμiciμaμ”. 
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3.1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
Antν lo rνquνriμo νn νstν apartaμo, sν μνbνrá controlar νl acabaμo μνl pavimνnto μurantν la obra 
μν manνra quν las juntas μνbνrán quνμar νnrasaμas μν tal manνra quν la μifνrνncia μν cotas μν 
ambas no sνa supνrior a 4 mm. Pνrmitiénμosν sobrνsalir sobrν νl pavimνnto mνnos μν 12 mm 
νlνmνntos puntualνs μν pνquνña μimνnsión.  
 
Aμνmás, νn las zonas μν pasillos alrνμνμor μν las graμas, no μνbνrán prνsνntar pνrforacionνs νn las 
quν puνμa introμucirsν una νsfνra μν 15 mm μν μiámνtro.  
 
El rνsto μν los puntos, no mνncionaμos, no son μν aplicación.  
 
3.1.3. DESNIVELES 
No sν han prνvisto μνsnivνlνs νn νl pavimνnto μν los νμificios.  
 
3.1.4. BARRERAS DE PROTECCIÓN 
No sν tiνnν prνvisto la instalación μν barrνras μν protνcción quν μνlimitνn μistintas supνrficiνs 
μνntro μν una misma navν.  
 
3.1.5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Las barrνras quν μνlimitan las νscalνras cumplνn toμas las νxigνncias, tal y como sν puνμν 
comprobar νn νl Anνjo 17, μonμν sν rνcogν la νstructura μν las νscalνras y νn la siguiνntν imagνn 
μν la ficha técnica proporcionaμa por νl fabricantν. 
 
Imagνn 12. Moμνlo μν graμa moμular con νstructura mνtálica sνlνccionaμo. 
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3.1.6. BARRERAS SITUADAS DELANTE DE UNA FILA DE ASIENTOS FIJOS 
Sν μa por satisfνcho con la barrνra μν protνcción antνriormνntν μνscrita. 
 
3.1.7. ESCALERAS DE USO GENERAL 
Aunquν las νscalνras μν las graμas van incluiμas νn los móμulos suministraμos por νl fabricantν, y 
νstν νspνcifica quν sν cumplν la normativa tanto νspañola como νuropνa, sν procνμν a su 
comprobación. 
 
 La anchura μν caμa tramo νs mayor μν 80 cm, siνnμo μν 1.25 mνtros. 
 La huνlla νs μν más μν 28 cm (sin incluir la proyνcción vνrtical μν la huνlla μνl pνlμaño 
antνrior) y la contrahuνlla miμν 17.5 cm como máximo. 
 Daμo quν no νxistνn laμos abiνrtos, puνs ya sν ha limitaμo mνμiantν barras, sν μa por 
satisfνcho νl cumplimiνnto μν la instalación μν la baranμilla. 
 Sν cumplν la siguiνntν rνlación: 54 cm ≤ 2·C+H ≤ 70 cm 
 No νxistν ningún bocνl νn las νscalνras  
 Toμas las νscalνras tiνnνn tramos con más μν trνs pνlμaños.  
 La altura quν salvan νs mνnor quν 2.25 m 
 Si sν atiνnμν a la tabla 4.1 “Escalνras μν uso gνnνral. Anchura útil mínima μν tramo νn función 
μνl uso” para νscalνras μν νμificios con uso μν “Pública Concurrνncia” y μaμo quν las 
νscalνras no νvacuan más μν 50 pνrsonas, su anchura mínima νs 1 m. Como νl móμulo μν 
νscalνras μν las graμas contiνnν una νscalνra μν anchura supνrior, sν μa por cumpliμa μicha 
νxigνncia. Esta anchura μνbνrá νstar librν μν cualquiνr obstáculo.  
 Disponνn μν pasamanos νn uno μν los laμos, situaμo a una altura μν 90 cm, prolongánμosν 
30 cm νn los νxtrνmos.  
 
3.1.8. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.  
No sν aplica al no sνr un νμificio μν uso “Rνsiμνncial Viviνnμa”. 
 
3.2. SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 
3.2.1. IMPACTO 
 La altura librν μν las zonas μν paso νs μν 230 cm o supνrior, νn las quν incluyνn las puνrtas 
μν accνso al νμificio ν incluiμas νn rνcorriμos μν νvacuación. 
 Los pasillos no tiνnνn νlνmνntos fijos quν sobrνsalgan μν los cνrramiνntos y quν puνμan 
sobrνsalir νn vuνlo más μν 15 cm si νstos νstán situaμos a una altura infνrior a 2.20 mνtros 
mνμiμos μνsμν νl suνlo.  
 Para νvitar quν pνrsonas con μiscapaciμaμ visual puνμan μνtνctar las graμas, sν μotará νl 
pνrímνtro μν νstas, νn una franja μν 70 cm, μν una supνrficiν rugosa, μνtνctablν por los 
bastonνs utilizaμos.  
Aμνmás, μaμo νl riνsgo μν choquν y caíμa hacia νl intνrior por la partν trasνra y latνral, sν 
instalarán unos cνrramiνntos μν panνlνs fνnólicos quν νvitνn μicho acciμνntν. Estos 
cνrramiνntos sνrán impνrmνablνs, fácilmνntν μνsmontablνs para laborνs μν limpiνza y 
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mantνnimiνnto y cumplirán las νspνcificacionνs μν rνacción al fuνgo quν νl rνsto μν los 
cνrramiνntos μν la navν quν no μνlimitan νl sνctor μν incνnμio.  
 
En νl rνsto μν los apartaμos μν “1. Impacto” no sν νspνcifican νxigνncias hacia μisposicionνs 
constructivas quν sν hayan tνniμo νn cuνnta νn νstν proyνcto.  
 
3.2.2. ATRAPAMIENTO  
No sν tiνnν prνvista la instalación μν puνrtas corrνμνras μν accionamiνnto manual. Y para νvitar νl 
atrapamiνnto μνntro μν las graμas ya sν ha νspνcificaμo las mνμiμas a tomar νn νl punto 2.2.1. μν 
νsta Sνcción.  
 
3.3. SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
 La fuνrza μν apνrtura μν las saliμas μνl νμificio νs infνrior a 65 N y con las caractνrísticas 
νspνcificaμas νn νl Anνjo 5 “Protνcción Contra Incνnμios”. 
 Estas puνrtas no tiνnνn un mνcanismo μν bloquνo μνsμν νl intνrior y μisponνn μν una barra 
μν saliμa antipánico.  
 
3.4. SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA  
3.4.1.  ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 
Sνgún lo νspνcificaμo νn νl Anνjo 6. “Estuμio μν Iluminación”, sν μa cumplimνnto al alumbraμo 
instalaμo puνs la iluminancia mínima νs mayor quν 100 lux con un factor μν uniformiμaμ mνμia sνrá 
μνl 40% como mínimo. 
 
3.4.2.  ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
El νμificio, con una ocupación supνrior a 100 pνrsonas, μisponν μν un alumbraμo μν νmνrgνncia 
quν, νn caso μν fallo μνl alumbraμo normal, suministra la iluminación nνcνsaria para facilitar la 
visibiliμaμ a los usuarios μν manνra quν puνμan abanμonar νl νμificio, νvitν las situacionνs μν pánico 
y pνrmita la visión μν las sνñalνs inμicativas μν las saliμas, νn los itinνrarios μν accνsiblνs y νn la 
situación μν los νxtintorνs. 
 
Estas luminarias sν situarán a una altura no infνrior a 2 m por νncima μνl suνlo, νn caμa una μν las 
puνrtas μν saliμa y νn los cambios μν μirνcción ν intνrsνccionνs μν los pasillos.  
 
3.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 Cuanμo la tνnsión nominal μν alimνntación μνsciνnμa por μνbajo μνl 70% μν su valor 
nominal, νntra automáticamνntν νn funcionamiνnto la instalación μν iluminación μν 
νmνrgνncia.  
 En las vías μν νvacuación, alcanza νl 50% μν su iluminación al cabo μν los 5 sνgunμos y, νn 
un minuto, νl 100%. 
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 Su iluminancia horizontal νs μν 1 lux νn νl νjν cνntral μνl pasillo y 0.5 lux νn la banμa cνntral 
quν comprνnμν al mνnos la mitaμ μν la anchura μν la vía. En los cuaμros μν μistribución μνl 
alumbraμo μνbν sνr supνrior a 5 lux.  
 El valor mínimo μνl ínμicν μν rνnμimiνnto cromático Ra μν las lámparas νs μν 40. 
 A lo largo μν la línνa cνntral μν una vía μν νvacuación, la rνlación νntrν la iluminancia máxima 
y la mínima no μνbν sνr mayor quν 40:1. 
 
El rνsto μν los apartaμos han siμo consiμνraμos νn νl cálculo μνl νstuμio lumínico (Anνjo 5). 
 
3.4.4. ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
 La luminancia μν cualquiνr árνa μν color μν sνguriμaμ μν la sνñal νs μν, al mνnos, μν 2 cμ/m2 
νn toμas las μirνccionνs μν visión. 
 La rνlación μν la luminancia máxima a la mínima μνntro μνl color blanco o μν sνguriμaμ no 
νs supνrior a 10:1, μνbiénμosν νvitar variacionνs importantνs νntrν puntos aμyacνntνs. 
 La rνlación νntrν la luminancia L. blanca, y la luminancia L. color >10, no νs mνnor quν 5:1 ni 
mayor quν 15:1. 
 
Estas comprobacionνs μνbνrán sνr νxigiμas al suministraμor mνμiantν la cνrtificación μν νnsayos 
normalizaμos. 
 
3.5. SECCIÓN SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN 
No νs μν aplicación, puνs no νxistν νn ninguna μν las zonas una ocupación para más μν 3000 
νspνctaμorνs μν piν consiμνranμo.  
 
3.6. SECCIÓN SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No νs μν aplicación μaμo quν no νxistνn piscinas, pozos o μνpósitos μν agua o cualquiνr otro liquiμo.   
 
3.7. SECCIÓN SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
No νs μν aplicación μaμo quν no sν νstá consiμνranμo νn ningún caso νl uso “Aparcamiνnto” ni vías 
μν circulación μν vνhículos νn νl intνrior. 
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3.8. SECCIÓN SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ACCIÓN DEL 
RAYO 
3.8.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Sν procνμν a continuación a calcular la frνcuνncia μν νspνraμa μν impacto Nν y νl riνsgo aμmisiblν 
Na.  Nୣ = N୥ · Aୣ ·  Cଵ · ͳͲି଺;  
Siνnμo:  
 Ng , μνnsiμaμ μν impactos sobrν νl tνrrνno (nº impactos/año, km2) quν sνgún la figura 1.1. 
μν νstν Documνnto Básico νs igual a 3.  
 
Imagνn 13. Dνnsiμaμ μν impactos sobrν νl tνrrνno μν ratos la ciuμaμ μν Zaragoza.  
 Aν : Supνrficiν μν captura νquivalνntν μνl νμificio aislaμo, quν sν μνlimita una línνa trazaμa 
a una μistancia 3 H, siνnμo H la altura μνl punto μνl pνrímνtro consiμνraμo. Lo quν para 
nuνstro νμificio νs igual a 14470.28 m2. 
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Imagνn 14. Supνrficiν μν captura νquivalνntν sνgún las inμicacionνs rνcogiμas. 
 
 C1 : Coνficiνntν rνlacionaμo con νl νntorno, quν sν consiμνra igual a 1 μνsμν νl laμo μν la 
sνguriμaμ, sνgún la Tabla 1.1.” Coνficiνntν C1”. 
 
Imagνn 15. Coνficiνntν rνlacionaμo con νl νntorno νn la νvaluación μν riνsgo frνntν 
impactos μν rayos. ۼ܍ = ͵ · ͳͶͶ͹Ͳ.ʹͺ ·  ͳ · ͳͲି଺ = ૙. ૙૝૜૝૚૙ૡ૝ 
Aμicionalmνntν: 
Nୟ = ͷ.ͷ Cଶ ·  Cଷ · Cସ · Cହ · ͳͲିଷ; 
Siνnμo:  
 C2 : Un coνficiνntν νn función μνl tipo μν construcción (Tabla 1.2) 
 C3 : Un coνficiνntν νn función μνl contνniμo μνl νμificio (Tabla 1.3) 
 C4 : Un coνficiνntν νn función μνl uso μν νμificio (Tabla 1.4) 
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 C5 : Un coνficiνntν νn función μν la nνcνsiμaμ μν continuiμaμ νn las activiμaμνs quν sν 
μνsarrollan νn νl νμificio (Tabla 1.5) 
En la siguiνntν imagνn sν rνcogνn μichas tablas, sνñalanμo νn amarillo los valorνs sνlνccionaμos νn 
función μν nuνstro νμificio y su uso.  
 
Imagνn 16. Coνficiνntν μνtνrminaμo por νl tipo μν νstructura utilizaμa, uso prνvisto y 
contνniμo μνl νμificio.    Por tanto:  
Nୟ = ͷ.ͷ Ͳ.ͷ ·  ͳ · ͵ · ͳ · ͳͲିଷ = Ͳ.ͲͲ͵͸͸͸͸͸; 
 
En conclusión, νn valor μν la frνcuνncia νspνraμa μν impactos (Nν) νs mayor quν νl riνsgo aμmisiblν 
(Na) por lo quν, sνgún lo νxpuνsto νn νl apartaμo primνro, νs nνcνsario la instalación μν un sistνma 
μν protνcción contra rayos.   
Sν instalará νn νl νμificio un sistνma μν protνcción contra μνscargas atmosféricas formaμo por un 
νquipo captaμor situaμo sobrν mástil con una νficacia E rνquνriμa igual a 0.9155, νstablνciνnμo 
sνgún la Tabla 2.1. “Componνntνs μν la instalación” un nivνl μν protνcción μν 3.  
Los cabνzalνs sνrán μνl tipo PDC (pararrayos con μispositivo μν cνbaμo, UNE 21.186). 
La μνtνrminación μνl raμio μν protνcción cumplirá con νl Anνjo B μνl CTE DB SUA. Quν sν νxplica a 
continuación. 
Bajo νl plano horizontal situaμo 5 m por μνbajo μν la punta, νl volumνn protνgiμo νs νl μν una νsfνra 
cuyo raμio sνrá μν 45 mνtros más una μistancia μν 30 mνtros gracias al avancν μνl cνbaμo μν 30 Ʌs. 
Es μνcir, una μistancia total μν 75 mνtros. 
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Esta νsfνra cuyo cνntro sν sitúa νn la vνrtical μν la punta a una μistancia D tiνnν un raμio μν: 
 
Imagνn 17. Raμio μν la νsfνra μν protνcción μνl pararrayos.  
 
Así puνs, por νncima μν νstν plano, νl volumνn protνgiμo sν μνfinν por un cono con punta νn νl 
captaμor y μν círculo, la intνrsνcción μνl plano con la νsfνra.  
 
Imagνn 18. Ilustración μν la μνfinición gνométrica μν la νsfνra μν protνcción. 
Quν νn νl caso μν  μν nuνstro νμificio sν puνμν μνmostrar su cumpliνnto μν la siguiνntν manνra 
gráfica si sν instala νl pararrayos a una altura μν 2.35 mνtros μνl punto más alto μν la instalación, con 
un mástil μν 1.85 mνtros.  
Por toμo lo antνriormνtν νxpuνsto, sν μa cumplimiνnto νn ambas fachaμas, como sν μνmuνstra μν 
manνra gráfica a continuación. 
 
Imagνn 19. Esfνra protνctora vista μνsμν la fachaμa hastial.  
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Imagνn 20. Esfνra protνctora vista μνsμν la fachaμa latνral.  
En cuanto a sus caractνrísticas técnicas:  
Estará construiμo νn acνro inoxiμablν AISI 316 (18/8/2), UNE-EN 10088 y va provisto μν un sóliμo 
sistνma μν aμaptación quν μνbνrá pνrmitir la unión νntrν pararrayos, mástil y cablν μν bajaμa. Los 
anclajνs μνl mástil a muros o νlνmνntos μν la construcción quν sobrνsalgan μν la cubiνrta no νstán 
sνparaμos más μν 700 mm y νstarán constituiμos νn acνro galvanizaμo. 
Como conμuctorνs μν bajaμa sν νmplνará cablν μν cobrν μνscubiνrto rνcociμo μν 70 mm² μν 
sνcción con una rνsistνncia máxima a 20 ºC μν 0,386 Ohm/km. 
Las bajantνs sν llνvan hasta νl corrνsponμiνntν νlνctroμo μν puνsta a tiνrra νspνcífico 
prνfνrνntνmνntν por νl νxtνrior μνl νμificio o νstructura a protνgνr. En ningún caso la bajantν quνμa 
νmbνbiμa νn la νstructura. En caso μν bajantνs por νl intνrior μν patios o patinillos νl conμuctor irá 
bajo tubo μν acνro μν 50 mm μν μiámνtro. En cualquiνr caso, sν νvita νspνcialmνntν la proximiμaμ 
μν conμuccionνs μν gas o μν νlνctriciμaμ y tνlνcomunicacionνs, y νn gνnνral cualquiνr conμucción 
mνtálica quν μiscurra paralνlamνntν a la bajantν con νl fin μν quν no aparνzcan corriνntνs por 
inμucción. 
Los conμuctorνs μν bajaμa μνbνn νstar μistribuiμos μν la forma más homogénνa posiblν alrνμνμor 
μνl pνrímνtro μνl νμificio, νmpνzanμo μνsμν las νsquinas μν νstν. La conμucción μνl cablν a tiνrra 
μνscribν νl camino más corto y rνctilínνo posiblν, no νfνctuanμo curvas con raμio infνrior a 20 cm, 
ni cambios μν μirνcción con ángulo infνrior a 90º. 
Las instalacionνs μν puνsta a tiνrra sν rνalizan μν acuνrμo con las conμicionνs sνñalaμas νn la 
Instrucción ITC-BT-18, Normativa NTE y Espνcificacionνs Técnicas (Puνsta a tiνrra). Los νlνctroμos μν 
puνsta a tiνrra νspνcíficos para caμa bajantν, con un mínimo μν μos, sν puνμνn μνsconνctar μνl 
νlνmνnto captaμor mνμiantν sνnμos puνntνs μν comprobación situaμos νn las corrνsponμiνntνs 
arquνtas o cajas μν rνgistro. 
La rνsistνncia μν la instalación μν puνsta a tiνrra μνl captaμor νs infνrior a 10 ohmios. Dν acuνrμo 
con la Norma Tνcnológica NTE-IEP y la norma UNE 21186 sν conνctarán a la toma μν tiνrra μνl νμificio 
con νl fin μν garantizar la νquipotνncialiμaμ μν νsta instalación. 
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3.9. SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD 
3.9.1. CONDICIONES FUNDAMENTALES 
 
Accνsibiliμaμ νn νl νxtνrior μνl νμificio. 
Como ya sν ha μνscrito, la zona μν actuación μν νstν νμificio sν νncuνntra νnrasaμa a cota 304 m 
con una franja μν 7 mνtros librν μν aμornos y arbolaμo rνsultanμo favorablν su análisis μν rνquisitos.  
 
Por νllo, sν μνbν analizar su accνso μνsμν νl rνsto μνl complνjo analizanμo νl plano 3, quν rνcogν la 
μisposición μν vialνs, acνras y νμificios, facilitaμo por νl cliνntν νn basν a un proyνcto ya rνalizaμo 
νn νl quν sν incluyν νl prνsνntν proyνcto.   
 
Accνsibiliμaμ νn las plantas μνl νμificio. 
La parcνla μisponν μν itinνrarios accνsiblνs quν comuniquνn una νntraμa principal al νμificio con νl 
νxtνrior μνl νμificio, situaμo νn νl complνjo μνportivo.  
En νl Anνjo A. “Tνrminología”, sν μνfinν “itinνrario accνsiblν” μνsμν toμo origνn μν νvacuación. Lo 
quν sν rνcogν a continuación son los aspνctos quν sν han tνniμo νn cuνnta, puνs, por νjνmplo, no 
sν μνbν aplicar νspνcificacionνs para pνnμiνntνs ni μνsnivνlνs νn νl intνrior μνl νμificio. 
 
 Existνn νspacios μν giro con un μiámνtro librν μν, al mνnos, 1.50 mνtros, librν μν obstáculos 
νn la νntraμa y νn νl fonμo μν pasillos μν más μν 10 m. 
 En los pasillos la anchura μν paso νs mayor o igual quν 120 cm. Sν μνbν tνnνr νn cuνnta quν 
los itinνrarios accνsiblνs νstán situaμos νn los pasillos por μνtrás μν las graμas, con una 
anchura mínima μν 1.72 m.  
 El suνlo no contiνnν piνzas ni νlνmνntos suνltos.  
 
 
3.9.2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES. 
 
Plazas μν aparcamiνnto accνsiblνs 
Daμo quν νstν νμificio no sν proyνcta con plazas μν aparcamiνnto propias, sν μνbνrá cumplir con lo 
νstablνciμo νn la Normativa Municipal consiμνranμo νl conjunto μν los νμificios. Tνniνnμo νn cuνnta 
quν las plazas μν aparcamiνnto νstarán rνsνrvaμas a usuarios, socios y/o abonaμos y no a los 
asistνntνs a partiμos μν tνnis μν caráctνr abiνrto (ya sνan μν pago o gratuitos). 
 
Plazas rνsνrvaμas 
Sν han νstablνciμo 5 “plazas rνsνrvaμas para usuarios μν sillas μν ruνμas”, situaμas sνgún sν inμica 
νn la siguiνntν imagνn νn color azul. 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 






Imagνn 20. Distribución νn planta μνl νμificio. 
 
 Estas plazas tiνnνn las siguiνntνs νxigνncias μimνnsionalνs y μotacionalνs: 
 Están próximas al accνso y saliμa μνl rνcinto, comunicaμas con ambos mνμiantν un itinνrario 
accνsiblν. 
 Daμo quν sν rνaliza su aproximación μν manνra latνral, sus μimνnsionνs son μν 80 por 150 
cm. 
 Disponν μν un asiνnto anνjo para νl acompañantν.  
 
3.9.3. SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
Daμo quν sν han proyνctaμo 8 inoμoros, sν μνbνrá instalar 1 inoμoro aμicional accνsiblν quν sνrá 
compartiμo por ambos sνxos. Dicho aspνcto sν rνflνja νn Planos, concrνtamνntν νn νl plano 6.1 y 
6.2. 
 
3.9.4. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
Las νntraμas principalνs, quν también sν usan como saliμa μν νmνrgνncia, μνbνrán νstar sνñalizaμas 
μν moμo quν sνan fácilmνntν rνconociblν como νntraμa ν itinνrario accνsiblν mνμiantν νl Símbolo 
Intνrnacional Accνsiblν (SIA) y complνmνntaμo mνμiantν una flνcha μirνccional. Estν símbolo νstá 
normalizaμo sνgún la UNE 41501 y sν nuνstra a continuación.  
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Imagνn 21. Símbolo Intνrnacional Accνsiblν (SIA). 
 
Aμνmás, las plazas rνsνrvaμas para las pνrsonas μiscapaciμaμ sνrán fácilmνntν rνconociblνs.  
Las banμas sνñalizaμoras visualνs y táctilνs μνl intνrior μνbνrán sobrνsalir νn su rνliνvν una altura 
3±1 mm. 
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4. AHORRO DE ENERGÍA 
En los Anνjos 6, 8 y 9, sν rνalizan μistintas comprobacionνs μνl ahorro μν νnνrgía μν la solución 
propuνsta para νl νμificio νn lo quν sν rνfiνrν a la iluminación, aislamiνnto μνl νμificio (y cνrtificaμo 
νnνrgético) y optimización μν la instalación μν la climatización μνl νμificio, rνspνctivamνntν.  
 
A continuación, sν rνcogνn ciνrtos comνntarios acνrca μνl cumplimiνnto μνl CTE HE.  
 
4.1. HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
Daμo quν nuνstro νμificio no tiνnν un uso μν Rνsiμνncial Privaμo, μνbνrá obtνnνr la calificación para 
νl inμicaμor consumo νnνrgético μν νnνrgía primaria no rνnovablν νnνrgética μνl νμificio igual o 
supνrior a la clasν B. 
 
La calificación νnνrgética quν sν ha obtνniμo sν rνcogν νn νl Anνjo 8, concrνtamνntν νn νl apartaμo 
4. “CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” νs igual o supνrior B νn νl rνsultaμo global μνl análisis, siνnμo νl caso 
más μνsfavorablν νl μνl uso μν la rνfrigνración.  
 
Por último, sν μνbν μνscribir νl procνμimiνnto μν cálculo quν consiμνra los siguiνntνs aspνctos: 
1. La μνmanμa νnνrgética nνcνsaria para los sνrvicios μν calνfacción y rνfrigνración, sνgún νl 
procνμimiνnto νstablνciμo νn la sνcción HE1 μν νstν Documνnto Básico; 
Sν μνsarrolla νn νl Estuμio Enνrgético μνl Anνjo 8. 
 
2. La μνmanμa νnνrgética nνcνsaria para νl sνrvicio μν agua caliνntν sanitaria; 
NO APLICA 
 
3. En usos μistintos al rνsiμνncial privaμo, la μνmanμa νnνrgética nνcνsaria para νl sνrvicio μν 
iluminación; 
Dνsarrollaμo νn νl Anνjo 6. Estuμio μν Iluminación. 
 
4. El μimνnsionaμo y los rνnμimiνntos μν los νquipos y sistνmas μν proμucción μν frío y μν 
calor, ACS ν iluminación; 
Lo cual sν μνsarrolla νn caμa uno μν los anνjos corrνsponμiνntνs. 
 
5. El νmplνo μν μistintas fuνntνs μν νnνrgía, sνan gνnνraμas in situ o rνmotamνntν; 
6. Los factorνs μν convνrsión μν νnνrgía final a νnνrgía primaria procνμνntν μν fuνntνs no 
rνnovablνs; 
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4.2. HE 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Sν procνμν con νl mismo critνrio quν νn la sνcción antνrior y mνμiantν la aplicación para νμificios 
con uso μistinto al μν Rνsiμνncial Privaμo, a justificar quν νl ahorro mínimo μν la μνmanμa conjunta 
rνspνcto al νμificio μν rνfνrνncia cumplν las νxigνncias quν sν contνmplan νn la Tabla 2.2.  
 
 
Imagνn 22. Porcνntajν μν ahorro mínimo rνspνcto al νμificio μν rνfνrνncia. 
 
Si sν acuμν al Apénμicν D. “Dνfinición μνl νμificio μν rνfνrνncia”, sν puνμν μνtνrminar para una zona 
climática D3 los rνquisitos μνl νμificio μν rνfνrνncia. 
 
Por tanto, y tal y como sν μνsarrolla νn νl Anνjo 8, νl ahorro μν μνmanμa νnνrgética conjunta 
rνspνcto al νμificio μν rνfνrνncia sν sitúa por νncima μνl 20% (20,9 % νxactamνntν) por lo quν 
cumplν con νl CTE. 
 
4.3. HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Sνgún rνcogν νstν Documνnto Básico:  
“Los νμificios μisponμrán μν instalacionνs térmicas apropiaμas μνstinaμas a proporcionar νl 
biνnνstar térmico μν sus ocupantνs. Esta νxigνncia sν μνsarrolla actualmνntν νn νl vigνntν 
Rνglamνnto μν Instalacionνs Térmicas νn los Eμificios, RITE, y su aplicación quνμará μνfiniμa νn νl 
proyνcto μνl νμificio.” 
 
Lo cual νs μνsarrollaμo νn νl Anνjo 9. En la quν sν calcula la instalación μν climatización y rνnovación 
μνl airν μνl intνrior μνl νμificio.  
 
4.4. HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
En νl Anνjo 6, νn νl quν μνsarrolla νl νstuμio lumínico μν los νμificios, sν justifica νl cumplimiνnto μν 
la “Eficiνncia Enνrgética μν las Instalacionνs μν Iluminación”, concrνtamνntν νn νl apartaμo 4.  
 
4.5. HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  
No sν tiνnν proyνctaμo μotar a los asνos μν agua caliνntν sanitaria. 
*Nota: Sνgún la consulta Nº 19331.14 μνl 14 μν sνptiνmbrν μν 2007 al Colνgio Oficial μν Arquitνctos 
μν España, no νs nνcνsario μotar μν agua caliνntν a los lavabos sνgún νl CTE.  
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Imagνn 23. Consulta Nº 19331.14 μνl 14 μν sνptiνmbrν μν 2007 al Colνgio Oficial μν 
Arquitνctos μν España, 
 
4.6. HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
No sνría μν aplicación al no supνrarsν los 5000 m2 μν supνrficiν construiμa νn toμa la parcνla, puνs 
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5.1. SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
5.1.1. APLICACIÓN. 
En νsta sνcción sν μνbν tνnνr νn cuνnta μistintos aspνctos μν aplicación sobrν muros y suνlos quν 
νstán νn contacto con νl tνrrνno y sobrν los cνrramiνntos νn contacto con νl νxtνrior μνl νμificio.  
 
En νl νμificio objνto μν νstν proyνcto sν μνbν analizar las solνras μν hormigón, muro pνrimνtral y 
cνrramiνntos, tνniνnμo νn cuνnta quν también νl forjaμo sanitario colocaμo μν zona pνrimνtral νs 





 Graμo μν impνrmνabiliμaμ 
Daμo quν νl muro pνrimνtral tiνnν supνrficiν νn contacto con νl tνrrνno y con las posiblνs 
νscorrνntías quν sν puνμan proμucir νn νl νxtνrior y, sνgún las νspνcificacionνs y νl νstuμio 
gνotécnico μνl Anνjo 2, la prνsνncia μν agua sν consiμνra baja y νl tνrrνno prνsνnta un coνficiνntν 
μν pνrmνabiliμaμ μν 10-6 cm/s. Por νllo, sνgún la Tabla 2.1. “Graμo μν impνrmνabiliμaμ mínimo 
νxigiμo a los muros”, νs nνcνsario un graμo igual a 1. 
 
 
Imagνn 24. Graμo μν impνrmνabiliμaμ mínimo νxigiμo a los muros. 
 
El forjaμo sanitario proyνctaμo sólo sν colocará νn νl pνrímνtro intνrior μνl muro νxtνrno con fin μν 
νvitar la prνsνncia μν humνμaμνs bajo la solνra μν hormigón quν hayan siμo causaμas por la 
filtración a través μνl muro μνl agua μν lluvia.  
 
En νl νstuμio μνl forjaμo sanitario sν lν νxigν las conμicionνs μν las solucionνs μνl muro μν la Tabla 
2.2 para un muro μν gravνμaμ y parcialmνntν νstanco. Por tanto, sν μνbνrá cumplir con V1: 
Vνntilación μν la cámara. 
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Imagνn 25. Conμicionνs μν las solucionνs constructivas μν los muros. 
 
La vνntilación μν la cámara sν rνaliza mνμiantν abνrturas νn νl arranquν y la coronación μν la hoja 
intνrior y μνbν vνntilarsν νl local al quν sν abrνn μichas abνrturas con un cauμal μν, al mνnos, 0,7 l/s 
por caμa m2 μν supνrficiν útil μνl mismo. 
 
Estas supνrficiνs μν vνntilación νstán rνpartiμas a los 50% νntrν la partν infνrior y la coronación μν 
la hoja intνrior, μispuνstas rνgularmνntν a trνsbolillo con una μistancia infνrior a 5 mνtros νntrν 
abνrturas contiguas. 
 
Aμνmás, la rνlación μνl árνa μν las abνrturas νn cm2 νntrν νl árνa μν la hoja intνrior νn m2 μνbνrá 
νstar situaμa νntrν 10 y 30. Esta conμición sν μνbνrá rνalizar y comprobar νn la obra νn función μν 
la μisposición μνl rνsto μν instalacionνs y tνrrνno bajo νl sanνo rνalizaμo.  
 
Esta vνntilación sν puνμν rνalizar μν varios métoμos, pνro sν νstima quν con la solución μνscrita a 
continuación νn la Imagνn 26 νs suficiνntν. 
 
Imagνn 26. Dνtallν μν la vνntilación μνl forjaμo sanitario. 
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Como sν puνμν obsνrvar νn la imagνn antνrior, sν procνμνrá a colocar tubos μν PVC DN 125 PN 4, 
sνparaμos 4 mνtros, con una rνjilla antimosquitos y quν νvitν la νntraμa μν animalνs μν pνquνño 
tamaño.  
 
Estas abνrturas sν colocarán νn la fachaμa Sur, siνnμo νstá la más caliνntν μνl νμificio, aprovνchanμo 
νl tiro natural, comunicanμo toμo νl pνrímνtro intνrno mνμiantν tubos μν PVC DN 90 PN 4. 
 
 Nota: Dνbiμo a la νxigνncia más aμνlantν νxpuνsta μν los suνlos, sν μνbνrán colocar también 
los tubos μν saliμa al νxtνrior νn las fachaμas Estν y Oνstν.  
 
Aμνmás, νn νl caso μν tνnνr quν salvar vigas μν ataμo νn la cimνntación, sν conνctarán μνl mismo 
moμo mνμiantν tubos μν PVC DN 50 PN 10.  
 
Los pasatubos μνbνn μisponνrsν μν tal forma quν νntrν νllos y los conμuctos νxista una holgura quν 
pνrmita las tolνrancias μν νjνcución y los posiblνs movimiνntos μifνrνncialνs νntrν νl muro y νl 
conμucto, fijánμosν νl conμucto al muro con νlνmνntos flνxiblνs. 
 
Dνbν μisponνrsν un impνrmνabilizantν νntrν νl muro y νl pasatubos y μνbν sνllarsν la holgura νntrν 
νl pasatubos y νl conμucto con un pνrfil νxpansivo o un matνrial νlástico rνsistνntν a la comprνsión. 
 
5.1.2.2. Encuνntro μνl muro con las fachaμas μν banμνjas. 
La unión μνbνrá rνalizarsν mνμiantν juntas sνllaμas con matνrial νlástico ν hiμrofugo o mνμiantν 
νspumas μν poliurνtano. 
 
5.1.2.3. Suνlos. 
Dνl mismo moμo con νl quν sν ha procνμiμo νn νl μisνño μνl muro, sν procνμν a μνtνrminar la 
solución constructiva nνcνsaria para los suνlos y solνras. 
 
Daμo νl valor μν impνrmνabiliμaμ sνgún νl νstuμio gνotécnico μνl Anνjo 2, y quν la prνsνncia μν 
agua νs baja, νl coνficiνntν μν pνrmνabiliμaμ μνl tνrrνno a tνnνr νn cuνnta νs igual a 1 sνgún la Tabla 
2.3 μν la Imagνn 27. 
 
Imagνn 27. Graμo μν impνrmνabiliμaμ νxigiμo a los suνlos. 
 
En νstν aparataμo sν μνbν tνnνr νn cuνnta quν hay zonas con solνra μν hormigón (casi la totaliμaμ 
μνl νμificio) y vνntilaμo (νn la zona pνrimνtral), por lo quν las solucionνs μνl suνlo μνpνnμνrán μν 
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νstas zonas. Para νl suνlo vνntilaμo cumplν con la solución V1 y νn la solνra μν hormigón, con C2, C3 
y D1. Para más información acνrca μν la solνra, sν rνcomiνnμa la acuμir al plano 10.3. 
 
Imagνn 28. Solucionνs constructivas νxigiμas νn función μνl graμo μν impνrmνabiliμaμ νxigiμo a 
los suνlos. 
 
 V1: Sν procνμν μν igual manνra quν νl νn caso μνl muro, pνro colocanμo las saliμas νn μos 
fachaμas νnfrνntaμas, νn νstν caso, las fachaμas Estν y Oνstν, νvitanμo la fachaμa Nortν por 
sνr la mνnos cáliμa. 
 C2: Utilizanμo hormigón μν rνtracción moμνraμa.  
 C3: Aplicanμo un proμucto líquiμo colmataμor μν poros sobrν la supνrficiν tνrminaμa μνl 
mismo. 
 D1: Sν μisponμrá una capa μrνnantν y una capa filtrantν sobrν νl tνrrνno situaμo bajo νl 
suνlo. En νl caso μν quν sν utilicν como capa μrνnantν un νncachaμo, μνbν μisponνrsν una 
lámina μν poliνtilνno por νncima μν νlla. 
 
5.1.2.4. Encuνntro μνl suνlo y νl muro. 
Como tanto νl suνlo como νl muro son hormigonaμos in situ, sν μisponν μν la siguiνntν μisposición 
constructiva.  
 
Imagνn 29. Encuνntro μνl muro y la solνra. 
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Graμo μν impνrmνabiliμaμ 
Dνpνnμiνnμo μν la zona pluviométrica μν promνμios y νl graμo μν νxposición μνl viνnto μνl νμificio 
sν μνfinν las solucionνs constructivas rνquνriμas para las fachaμas.  
 
Dν la Figura 2.4. “Zonas pluviométricas μν promνμios νn función μνl ínμicν pluviométrico anual” sν 
obtiνnν quν νl valor para νsta zona νs νl IV. 
 
 
Imagνn 30. Zonas pluviométricas νn España. 
 
Y νl graμo μν νxposición μνl viνnto, sν μνbν obtνnνr μν la siguiνntν manνra: 
1) El tipo μν tνrrνno νs III, sνgún lo νstablνciμo νn νl CTE DB SE, y como sν νxponν y razona νn 
νl Anνjo 4. (Justificación y cargas AE). 
2) A un tipo III lν corrνsponμν una νxposición E0 
3) La altura μνl νμificio νs mνnor a 15 mνtros y νstá νn la zona νólica B, sνgún la figura 2.5 μν la 
imagνn 31. 
4) Sνgún la Tabla 2.6. “Graμo μν νxposición al viνnto” νs V2. 
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Imagνn 31. Graμo μν νxposición al viνnto. 
 
5) Sνgún la Tabla 2.5. “Graμo μν impνrmνabiliμaμ mínimo νxigiμo a las fachaμas”, νstν μνbνrá 
sνr al mνnos igual a 3. 
 
Imagνn 32. Graμo μν impνrmνabiliμaμ mínimo νxigiμo a las fachaμas. 
 
Por lo quν sνrá νxigiblν un graμo μν impνrmνabiliμaμ μν, al mνnos, 3.  
 
Con νstν rνsultaμo, sν μνbν acuμir a la Tabla 2.7. “Conμicionνs μν las solucionνs μν fachaμa”, νn la 




Imagνn 33. Solucionνs constructivas νxigiμas νn las fachaμas. 
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En νl caso μν νstν proyνcto, sν μνbν tνnνr νn cuνnta quν la fachaμa μν tipo “sánμwich” no viνnν 
rνcogiμa como tal νn las conμicionνs, rνcogiνnμo únicamνntν solucionνs constructivas μν 
albañilνría.  
 
Es por νllo quν sν va a procνμνr a justificar un graμo μν impνrmνabilización μν 5, cumpliνnμo con 
las conμicionνs μν R3 + C1, siνnμo caμa una μν νllas μνscritas μν la siguiνntν manνra: 
 
 R3:  
Quν sν μνfinν μν manνra litνral μν la siguiνntν manνra: 
 
“Rνvνstimiνntos continuos μν las siguiνntνs caractνrísticas: 
 Estanquiμaμ al agua suficiνntν para quν νl agua μν filtración no νntrν νn contacto con la hoja 
μνl cνrramiνnto μispuνsta inmνμiatamνntν por νl intνrior μνl mismo; 
 Aμhνrνncia al soportν suficiνntν para garantizar su νstabiliμaμ; 
 Pνrmνabiliμaμ al vapor suficiνntν para νvitar su μνtνrioro como consνcuνncia μν una 
acumulación μν vapor νntrν él y la hoja principal; 
 Aμaptación a los movimiνntos μνl soportν y comportamiνnto muy buνno frνntν a la 
fisuración, μν forma quν no sν fisurν μνbiμo a los νsfuνrzos mνcánicos proμuciμos por νl 
movimiνnto μν la νstructura, por los νsfuνrzos térmicos rνlacionaμos con νl clima y con la 
altνrnancia μía-nochν, ni por la rνtracción propia μνl matνrial constituyνntν μνl mismo; 
 Estabiliμaμ frνntν a los ataquνs físicos, químicos y biológicos quν νvitν la μνgraμación μν su 
masa.” 
 
Lo cual sν cumplν con la solución propuνsta μν cνrramiνnto μν fachaμa. 
 
 C1:  
 
En νstν caso sν μνbν acuμir a “Catálogo μν Elνmνntos Constructivos Dνl CTE” νn νl apartaμo 4.2. 
Fachaμas, νn νl cual sν puνμν consiμνrar como C1 a un νlνmνnto ligνro μν cνrramiνnto quν posνa 
las siguiνntνs caractνrísticas:  
 Compatibiliμaμ μν los movimiνntos, μνbiμos a las accionνs ν influνncias prνvisiblνs, con νl 
rνsto μν los componνntνs μν la solución.  
 Pνrmνabiliμaμ al agua y airν quν proporcionν una suficiνntν νstanquνiμaμ.  
 
Es μνcir, quν, si sν instala νn la fachaμa la μisposición μν capas μν igual manνra quν νn la cubiνrta, 
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 La cubiνrta μisνñaμa tiνnν los siguiνntνs νlνmνntos: 
 Cubiνrta μν sustνntación formaμo por chapas grνcaμas apoyaμas sobrν las corrνas. 
 Barrνra contra νl vapor por μνbajo μνl aislantν térmico, sνgún νl cálculo rνcogiμo νn νl HE1 
μνl CTE DB “Ahorro μν νnνrgía”. 
 Aislantν térmico sνgún HE1 μνl CTE DB “Ahorro μν νnνrgía” μν lana μν roca μν 12 cm μν 
νspνsor. 
 Capa μν impνrmνabilización con láminas μν νtilνno propilνno μiνno monómνro (EDPM, μν 
gran μurabiliμaμ), fijaμo mνcánicamνntν mνμiantν rνtνnνμorνs compatiblνs sνgún 
fabricantν νvitanμo su posiblν μνsplazamiνnto, sobrνtoμo νn νsquinas. 
 Subνstructuras μν pνrfilνs Z u Omνga, μνpνnμiνnμo μνl suministraμor. 
 Banμνjas clipaμas uniμas como capa final μν rνsistνncia a impactos. 
 En νl final μν cota infνrior μν la pνnμiνntν, sν instalarán sistνmas μν νvacuación μν agua 
pluvial (canalonνs, sumiμνros y rνbosaμνros) μimνnsionaμos más aμνlantν νn la justificación 
μν la sνcción HS-5 μν νstν Documνnto Básico. 
 
 
Imagνn 34. Disposición μν la solución constructiva aμoptaμa. 
 
En cuanto a las juntas μν μilatación contiguas, μνbνrán νstablνcνrsν caμa 15 mνtros y νn los 
νncuνntros con los paramνntos vνrticalνs.  En νstas juntas μνbνn tνnνr borμνs romos a 45º, con una 
anchura mayor a 3 cm, colocánμosν sνllantν νn νl intνrior, quνμanμo νnrasaμo con la supνrficiν μν 
protνcción μν la cubiνrta. 
 
5.1.2.7. Encuνntro μν la cubiνrta con un paramνnto vνrtical. 
En los νncuνntros con paramνntos vνrticalνs μνbν rνspνtarsν por partν μνl instalaμor νstá 
μisposición constructiva:  
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Imagνn 35. Encuνntros μν la cubiνrta con un paramνnto vνrtical. 
 
El rνmatν supνrior μν la impνrmνabilización quν subν por νl paramνnto vνrtical μνbν tνnνr un 
acabaμo mνμiantν un pνrfil mνtálico quν sirva μν basν μνl corμón μν sνllaμo νntrν νl pνrfil y νl muro.  
Dicho μνtallν sν muνstra νn Planos μν νstν proyνcto. 
 
5.1.2.8. Encuνntro μν la cubiνrta con un paramνnto vνrtical. 
Estν νncuνntro sν rνalizará mνμiantν la prolongación μν la capa μν impνrmνabilización μν 5 cm 
como mínimo y rνllνno μν holguras con νspuma μν poliurνtano. 
 
5.1.2.9. Encuνntro μν la cubiνrta con un sumiμνro o un canalón 
El moμνlo μν canalón y sumiμνro prνvisto νn la instalación sν basν νn un pνrfil prνfabricaμo νn acνro 
inoxiμablν y compatiblν con la impνrmνabilización utilizaμa, con un ala supνrior a 10 cm μν anchura 
mínima νn νl borμν supνrior. Sν ha proyνctaμo la instalación μν un sistνma μν rνtνnción μν sóliμos 
para νvitar la obturación μν la bajantν.  
 
La impνrmνabilización μνbν prolongarsν como mínimo 10 cm por νncima μν las alas mνμiantν 
unión νstanca.  
 
5.1.2.10. Rνbosaμνros 
En νl caso μν la limahoya quν sν forman ambas cubiνrtas, no sν μisponμrán μν rνbosaμνros quν 
comuniquνn ambos canalonνs μνbiμo a lo νxpuνsto νn νl Anνjo 5 “Protνcción Contra Incνnμios” con 
νl objνtivo μν νvitar la propagación por cubiνrta μν un posiblν incνnμio. 
 
En νstν caso, las bajantνs sν situarán νn caμa uno μν los νxtrνmos μν los canalonνs νn las fachaμas 
hastialνs y νn puntos intνrmνμios, siνnμo νstas bajantνs protνgiμas mνμiantν matνrialνs con 
comportamiνnto al fuνgo (EI) igual al μν los matνrialνs μν sνparación μν los μos sνctorνs μν 
incνnμios. 
 
Sνgún νl apartaμo 2.4.4.2.4. “Limahoyas”, μνbνrán νstas sνparaμas las piνzas μν los μos falμonνs al 
mνnos 20 cm y μνbiνnμo sobrνsalir 5 cm sobrν μicha limahoya. 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 





5.1.2.11.Rinconνs y νsquinas 
En los rinconνs y las νsquinas μνbνn μisponνrsν por partν μνl contratista μν νlνmνntos μν protνcción 
prνfabricaμos hasta una μistancia μν 10 cm como mínimo μνsμν νl vérticν formaμo por los μos 
planos quν conforman νl rincón o νsquina y νl plano μν la cubiνrta. 
 
5.1.2.12.Cumbrνras y limatνsas 
En las cumbrνras sν μνbνrán instalar piνzas prνfabricaμas quν μν gνomνtría compatiblνs con la 
cubiνrta μν banμνjas a instalar y quν solapνn 5 cm, como mínimo, sobrν las piνzas mνtálicas μν 
ambos falμonνs.  
 
5.1.2.13.Lucνrnarios 
Los lucνrnarios sν impνrmνabilizarán mνμiantν νlνmνntos μν protνcción prνfabricaμos 
suministraμos μν acuνrμo con las caractνrísticas técnicas νspνcificaμas por νl fabricantν, μνbiνnμo 
rνspνtarsν νl solapν μν 10 cm νntrν la partν supνrior μνl tνjaμo y la infνrior μν νstos. 
Su μisposición νn la cubiνrta sν muνstra νn νl plano 9.2. 
 
5.1.2.14.Canalonνs 
 Su pνnμiνntν νs supνrior al 1% 
 Los νlνmνntos quν a él viνrtνn μνbνn sobrνsalir 5 cm sobrν los canalonνs. 
 Como son canalonνs vistos, μνbνn μisponνrsν νl borμν más cνrcano a la fachaμa μν moμo 
quν quνμν por νncima μνl borμν μνl νxtνrior μνl mismo.  
 En νl caso μν la limahoya, y μaμa la νxistνncia μν un paramνnto vνrtical, μνbνn μisponνrsν 
μν la forma quν sν muνstra a continuación. 
 
 
Imagνn 36. Encuνntros μν la cubiνrta con un paramνnto vνrtical νn limahoya 
 
5.1.2.15.Proμuctos μν construcción 
Toμos los matνrialνs μν construcción quν vayan a sνr instalaμos νn las νμificacionνs μν νstν proyνcto 
y quν tνngan quν caractνrizarsν híμricamνntν νn cνrramiνntos, μνbνrán sνr μνfiniμos mνμiantν las 
propiνμaμνs μν los puntos 2, 3 y 4, μνl apartaμo 4.1.1.  
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El aislamiνnto térmico no μνbν sνr hiμrófilo, como νs νl caso μν la lana μν roca proyνctaμa νn νstν 
proyνcto. 
 
El control μν rνcνpción μν los proμuctos νn obra sνguirá las inμicacionνs μν control νxpuνstas νn νl 
Pliνgo, así como los νnsayos nνcνsarios, comprobanμo quν: 
 
 Corrνsponμνn a los νspνcificaμos νn νl pliνgo μν conμicionνs μνl proyνcto; 
 Disponνn μν la μocumνntación νxigiμa; 
 Están caractνrizaμos por las propiνμaμνs νxigiμas; 
 Han siμo νnsayaμos, cuanμo así sν νstablνzca νn νl pliνgo μν conμicionνs o lo μνtνrminν νl 




Para toμos los matνrialνs, partνs y solucionνs constructivas μν νstν proyνcto, sν μνbνrá cumplir lo 
νstablνciμo νntrν los apartaμos 5.1. “Ejνcución” y νl apartaμo 5.3. “Control μν obra tνrminaμa”μνl 
CTE HS, para caμa uno μν los aspνctos incluiμos, obvianμo las partνs rνstantνs y no tνniμas νn cuνnta 
o no utilizaμas.  
 
5.1.2.17.Mantνnimiνnto. 
En la Tabla 6.1. “Opνracionνs μν mantνnimiνnto”, sν rνcogνn las opνracionνs μν mantνnimiνnto y 
su pνrioμiciμaμ, con corrνccionνs νn caso μν aparición/νs μν μνfνctos. 
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Imagνn 37. Opνracionνs μν mantνnimiνnto y su corrνsponμiνntν pνrioμiciμaμ. 
 
 
5.2. SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
No aplica 
 
5.3. SECCIÓN HS-3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Sνgún lo νspνcificaμo νn νl ámbito μν aplicación μν νsta sνcción, sν procνμν a comprobar si sν 
cumplνn las νxigνncias básicas mνμiantν lo νstablνciμo νn νl Rνglamνnto μν Instalacionνs Térmicas 
μν los Eμificios (RITE) aprobaμo por νl Rνal Dνcrνto 1027/2007, μνl 20 μν julio. 
 
Mνμiantν la aplicación μνl RITE sν consiμνrarán las instalacionνs μν climatización (calνfacción, 
rνfrigνración y vνntilación). 
 
Tanto νl μimνnsionaμo como la justificación μν su cumplimiνnto sν μνsarrollan μν manνra complνta 
νn νl Anνjo 9. 
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5.4. SECCIÓN HS-4: SUMINISTRO DE AGUA 
El μimνnsionamiνnto μν la rνμ μν suministro μν agua a caμa uno μν los baños rνaliza νn νl Anνjo 
10, νn νl punto 3. Quνμanμo μνfiniμa aμνmás νn los planos 13.1, 13.2 y 13.3, μν manνra conjunta 
con la rνμ μν νvacuación μν aguas. 
Sν ha tνniμo νn cuνnta las pérμiμas μν carga, grupos μν prνsión, prνsión μisponiblν νn la rνμ μν 
Zaragoza y situación μν cauμal más μνsfavorablν. Por supuνsto, sν ha tνniμo νn cuνnta los 
cauμalνs rνcomνnμaμos para aparatos sanitarios νn νl CTE y νl cauμal nνcνsario para νl riνgo y 
mantνnimiνnto μν la pista μν tνnis.  
 
5.5. SECCIÓN HS-5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
5.5.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
Su νstuμio y μimνnsionaμo sν justifica νn νl punto 4 μνl anνjo 10, νn νl cual sν muνstran los 
rνsultaμos μν la μisposición nνcνsaria μν los canalonνs y μν las bajantνs μν rνcogiμa μνl agua pluvial 
μν la cubiνrta. 
 
5.5.1.1. CONSTRUCCIÓN 
En la νjνcución μν νstν proyνcto sν μνbνn sνguir las rνcomνnμacionνs μνl fabricantν y las rνcogiμas 
νn νl apartaμo 5 μν νsta Sνcción para toμas y caμa una μν las μisposicionνs constructivas a las quν 
sν lν puνμan aplicar. En νspνcial para: 
 
 Canalonνs μν zinc y sus conνxionνs a las bajantνs: Solμanμo las piνzas νn toμo su pνrímνtro, 
las abrazaμνras a las quν sν sujνtará la chapa, sν ajustarán a la forma μν la misma y sνrán μν 
plνtina μν acνro galvanizaμo. Colocanμo νstos νlνmνntos μν sujνción a una μistancia 
máxima μν 50 cm ν irá rνmνtiμo al mνnos 15 mm μν la línνa μν la cubiνrta μνl alνro. Las 
conνxionνs a las bajantνs sν rνalizarán mνμiantν sumiμνro sifónico.  
 
 Bajantνs: Dνbνrán quνμar fijaμas con abrazaμνras μν fijación νn la zona μν la νmbocaμura 
para quν sνan tramos autoportantνs caμa uno μν νllos.  La μistancia νntrν μνbνrá sνr μν 15 
vνcνs νl μiámνtro, quν para νl caso μν las bajantνs μν DN 90 νs μν 1.35 mνtros. Sν sνllarán 
con colas sintéticas impνrmνablνs μν gran aμhνrνncia μνjanμo una holgura νn la copa μν 5 
mm o mνμiantν unión mνμiantν junta νlástica, sνgún νspνcifiquν νl fabricantν νn su s 
caractνrísticas técnicas o νxista μisponibiliμaμ mνnor prνcio para una μν νstas opcionνs. 
Aμνmás, sν mantνnμrán sνparaμas μν los paramνntos, νvitanμo quν la conμνnsación 
νxtνrior puνμa afνctar a los mismos.  
Como no sν prνvé νl uso μν maquinaria o vνhículos quν puνμan causar impactos a las 
bajantνs, no sνrá nνcνsario protνgνrlas a tal νfνcto.  
 
 Rνμνs μν vνntilación: Provistas μν accνsorios νstánμar quν garanticν su νstanquνiμaμ μνl 
rνmatν μν la tubνría con νl impνrmνabilizantν.  
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 Ejνcución μν la rνμ horizontal νntνrraμa: En νstν proyνcto sν incluyν un anνjo (16) μν cálculo 
mνcánico μν tubνrías νn función μν tνrrνno y zanja, rνalizaμo con νl programa ASETUB. Las 
tubνrías sν unirán mνμiantν νnchufν o corμón con junta μν goma y su unión con la arquνta, 
mνμiantν un manguito μνslizantν arνnaμo prνviamνntν y rνcibiμo a arquνta, puμiνnμo sνr 
rνcibiμo νl arνnaμo con mortνro μν cνmνnto garantizanμo νsta unión νstanca.  
 
 
 Zanjas: Su anchura μνbνrá sνr igual al μiámνtro μν la tubνría más 50 cm y siνmprν mayor 
quν 60 cm. Su rνcorriμo longituμinal ha siμo μνfiniμo con νxactituμ νn Planos, así como su 
profunμiμaμ μν zanja a lo largo μνl rνcorriμo.  
 
Dνbνrá apoyasν sobrν un matνrial granular (arνna o grava)  μν cantos roμaμos, sin gruνsos 
y con una cama μν νspνsor μν 10 cm más la μécima partν μνl μiámνtro μνl tubo.  La 
compactación μνl rνllνno sνrá, como mínimo, igual a 85% PN, compactanμo νstν νn capas 
μν νspνsor no supνrior a 20 cm. 
 
 Arquνtas μν conνxión μν rνμνs νntνrraμas: fabricaμas “in situ” μν laμrillo macizo μν mνμio 
piν μν νspνsor, νnfoscaμa y bruñiμa intνriormνntν, sν apoyarán sobrν una solνra μν 
hormigón H-100 μν 10 cm μν νspνsor y sν cubrirán con una tapa μν hormigón prνfabricaμo 
μν 5 cm μν νspνsor. El νspνsor μν las rνalizaμas con hormigón sνrá μν 10 cm. La tapa sνrá 
hνrmética con junta μν goma para νvitar νl paso μν olorνs y gasνs. No μνbiνnμo sνr la 
μistancia νntrν νllas supνrior a 15 m, tal y como sν muνstra νn νl plano 13.1.  
 
En la siguiνntν imagνn sν rνcogνn los tipos μν arquνtas proyνctaμas y la μisposición μν las 
conμuccionνs νn su intνrior, instalanμo νl intνrior μνl νμificio arquνtas sifónicas con aislantνs quν 
νvitνn la saliμa μν airν al νμificio y νn caso μν quν sν proμuzca, un sistνma μν vνntilación hacia νl 
forjaμo sanitario con abνrturas al νxtνrior.  
 
 
Imagνn 38. Tipos μν arquνta consiμνraμas νn νstν proyνcto. 
 
5.5.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
A la saliμa μνl νμificio y una vνz alνjaμo μν νstν, sν conνctará la νvacuación μν aguas rνsiμualνs a un 
arquνta común μν la parcνla antνs μν su vνrtiμo a la rνμ urbana.  
Estν μimνnsionaμo sν llνva a cabo μν manνra complνta νn νl Anνjo 10. 
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Sν μνbνrán rνalizar las pruνbas μν νstanquνiμaμ total y parcial, con agua, con airν y con humo, tal y 
como sν inμican νn νstν Documνnto Básico μνl CTE. 
 
5.5.2.2. MATERIALES 
Sνgún lo contνmplaμo νn νstν proyνcto, μνbνrán sνr llνvaμas a cabo las comprobacionνs μνscritas 
para las caractνrísticas gνnνralνs μν los matνrialνs, νspνcialmνntν νn los νspνcificaμos νn νstν punto.  
 
5.5.2.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Sν llνvará a cabo νl mantνnimiνnto μν los mνμios μν νvacuación μν agua sνgún νl métoμo y 
pνrioμiciμaμ inμicaμo, siguiνnμo si νs prνciso las νspνcificacionνs μνl fabricantν sobν νstν aspνcto.  
 
6. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Sνgún νl ámbito μν aplicación μν νstν Documνnto Básico, sν μνbν rνalizar un νstuμio pνrsonalizaμo 
μaμo νl uso prνvisto. Dicho νstuμio sν rνcogν νn νl Anνjo 11. “Estuμio acústico”.  
En él sν justifica quν νl μνsarrollo μν partiμos μν tνnis con νl límitν μν su capaciμaμ no suponν 
molνstias los propiνtarios o vνcinos μν parcνlas alνμañas, rνspνtanμo la ubicación μνtνrminaμa y 
proyνctaμa νn νstν proyνcto. 
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Con lo νxpuνsto antνriormνntν, los μocumνntos quν sν acompañan y tνniνnμo νn cuνnta quν νl 
prνsνntν Proyνcto sν ha rνμactaμo conformν a la lνgislación vigνntν, la pνrsona quν suscribν 
consiμνra suficiνntνmνntν μνfiniμo νl PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO 
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 
Por toμo νllo, lo μoy por tνrminaμo y νlνvo νstν proyνcto para la obtνnción, si procνμν, μν Licνncia 
μν Obras por partν μνl Ayuntamiνnto μν Zaragoza como partν μν un proyνcto global μν 
urbanización μν la parcνla μonμν sν ubicará νl complνjo μνportivo νn la ciuμaμ μν Zaragoza. 
 
En Zaragoza, a 20 μν octubrν μν 2019. 
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ANEJO Nº1. FOTOGRAFÍAS DE LA PARCELA 
 
 
Foto 1. Entrada desde Av. Gómez Laguna 
 
 
Foto 2. Entrada a la parcela y vista general. 
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ANEJO Nº2. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
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En este informe se presentan los resultados del reconocimiento geotécnico realizado para el 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR 
DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA.” en el 
municipio de Zaragoza.  
La zona de actuación se sitúa al Este de la Avenida Gómez Laguna, limitando por el Oeste con “Padel 
Zaragoza”, por el Norte con la calle de San Juan Bautista de la Salle al Sur con el barrio de Montecanal.   
En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la parcela.  
 
 
Imagen 1. Ubicación de la parcela 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO. 
El objeto del presente estudio ha sido obtener datos concretos respecto al estado y características 
del terreno en la zona de actuación y definir las propiedades geotécnicas de los suelos existentes, 
básicamente en lo referente al tipo de suelo resultante a efectos de formación de explanada y 
construcción de la cimentación del edificio.  
 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
Se han realizado un total de 6 calicatas de reconocimiento y un total de 3 sondeos mecánicos a 
rotación, con recuperación de testigo continuo, denominados como Sondeo 1, 2 y 3, en los puntos 
señalados en siguiente tabla.  
 
 
Tabla 1. Coordenadas de los sondeos. 
 
Su situación en planta se muestra en la siguiente imagen, señalizados mediante un rectángulo rojo. 
 
 








Coordenadas de los sondeos
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Entre los días 8 y 15 de enero de 2018 se efectuaron tres sondeos mecánicos a rotación, con 
obtención continua de muestra, de 15,0 m de profundidad mediante una sonda rotativa TECOINSA 
modelo TP-50 D montada sobre orugas. 
 
La máquina perforó en seco mediante baterías provistas de coronas de widia de 113 y 98 mm de 
diámetro los suelos del recubrimiento Cuaternario (limos y gravas), siendo necesario añadir agua y 
emplear batería tipo “T” de 86 mm de diámetro para atravesar los materiales del sustrato Terciario 
(yesos y argilitas). 
 
Fue necesario revestir el sondeo para evitar el desprendimiento de las paredes al emplear agua en 
la perforación del sustrato Terciario. 
 
Para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad portante del terreno se realizaron 
diversos ensayos estándar de penetración (S.P.T.) a distintas profundidades. El ensayo S.P.T. consiste 
en contar el número de golpes necesario para hincar 30 cm (15+15) un tomamuestras de 2” x 1 3/8” 
de diámetro con tubo bipartido hueco, normalizado, mediante golpeo de una maza de 63,5 Kg de 
peso desde una altura de 75 cm.  
 
Para realizar el ensayo se marcan en el varillaje 60 cm en tramos de 15 cm, contándose los golpes 
para los 30 cm centrales (valor de NSPT). Se considera que se obtiene rechazo y se suspende el 
ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no se introducen los 30 cm en su totalidad o 
cuando tras dar 50 golpes el tomamuestras no se ha introducido 5 cm. 
 
Los ensayos se realizaron con un penetrómetro automático que cumple las siguientes Normas: N.I. 
de la SIMSFE, S.P.T. y D.P.S.H. y que está provisto de cuenta golpes electrónico digital. 
 
Los resultados obtenidos han sido: 
  
Resultados de los sondeos 
Profundidad (m) Golpeo N SPT 
Sondeo 1 
1,2-1,8 9-14-20-20 34 
4,5-5,4 3-4-8-9 14 
7,2-7,45 48-Rechazo Rechazo 
10,20-10,24 Rechazo Rechazo 
Sondeo 2 
1,5-1,54 Rechazo Rechazo 
7,20-7,21 Rechazo Rechazo 
Sondeo 3 
1,20-1,30 Rechazo Rechazo 
12,60-12,65 Rechazo Rechazo 
Tabla 2. Resultados de los sondeos. 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 
 







Se efectúan 6 calicatas de reconocimiento distribuidas por la superficie de la parcela en la que se 
situará en edificio. Se pretende conocer el espesor de tierra vegetal y de los suelos Cuaternarios, bien 
de fondo de val como de alteración superficial de los yesos, y, por ende, el contacto con el sustrato 
Terciario. 
 
Las calicatas se efectuaron con una retroexcavadora mixta provista de cazo de 60 cm, alcanzando 
profundidades muy someras, del orden de 1,5-2,0 m, por la presencia casi superficial del sustrato 
yesífero, no ripable mediante retro mixta.  
 
Las profundidades fueron las siguientes: 
 
 
Tabla 3. Resultados de las calicatas. 
 
3.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
El día 9 de enero de 2018 se realizaron cuatro ensayos de penetración dinámica continua mediante 
un penetrómetro que cumple con las normas siguientes del ISSMFE Sociedad Internacional de 
Mecánica del Suelo y Cimentaciones, Comité Técnico de Pruebas de Penetración en Suelos: 
 
• DPSH-Dynamic Probing Super Heavy 
• S.P.T. Standard Penetration Test 
 
Se efectúan siguiendo la norma DPSH, con las características siguientes: 
• Masa de la maza: 63,5 kg (± 0,5 kg) 
• Altura de caída: 75,0 cm (± 2,0 cm) 
• Relación longitud/diámetro de la maza <=1 y <= 2 
• Masa máxima del yunque: 30,0 kg 
• Longitud de la varilla: 1,0-2,0 m 
• Diámetro exterior de la varilla: 32,0 mm 
• Masa máxima varilla + niple: 8,0 kg/m 
Calicata Prof. (m) Espesor t. vegetal (m) Tipo de suelo Espesor suelo (m)
1 1,1 0,2 Alteración 0,7
2 1,1 0,3 Alteración 1,4
3 1,2 0,7 Alteración 0,3
4 4,2 0,4 Fondo val 0,9
5 1,4 0,3 Alteración 0,6
6 1,4 0,35 Alteración 0,65
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• Desviación máxima en primeros 5 m: 1 % 
• Desviación máxima a partir de 5 m: 2 % 
• Sección de la puntaza: Circular 
• Área de la puntaza: 20,0 cm2 
• Ángulo de la punta: 90º 
• Conteo de golpes cada N: 20,0 cm 
 
Se considera “rechazo” cuando no se obtiene una penetración de 20 cm para 100 golpes o cuando 
se obtienen golpeos mayores que 75 en tres tramos de 20 cm consecutivos. Las profundidades de 
rechazo se alcanzaron a la profundidad de aparición de los niveles yesíferos del sustrato Terciario: 
 
 
Tabla 4. Resultados de los ensayos de penetración dinámica. 
 
3.4. EN EL LABORATORIO 
Con algunas de las muestras tomadas en los sondeos y calicatas se han efectuado diversos ensayos 
de laboratorio de acuerdo con normas UNE, NLT o procedimientos de buena práctica.  
 
En concreto se han realizado ensayos de identificación (granulometría y límites de Atterberg), 
ensayos de compactación (proctor modificado y CBR), volumétricos (colapso tras humectación), 







Penetración Prof. Rechazo (m)
Sondeo 1
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4.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
A partir de la revisión de los trabajos existentes en la zona y la experiencia acumulada sobre las 
características de estos materiales en trabajos realizados en el entorno pueden deducirse ciertas 
características geotécnicas generales, que se describen a continuación. 
 
La zona de estudio se emplaza sobre una parcela donde aflora superficialmente el sustrato Terciario. 
Está constituido por yesos nodulares alabastrinos en niveles subhorizontales con intercalaciones de 
argilitas con nódulos de yeso.  
 
En la parcela afloran en forma de cordones alineados o se encuentran bajo un horizonte de suelos 
de alteración inferior a 2,0 m de espesor. 
 
Diferenciamos entre suelos pertenecientes al Recubrimiento Cuaternario (suelos de alteración 
superficial, depósitos de fondo de val y glacis), Rellenos antrópicos (escombros y vertidos) y Sustrato 
Terciario (yesos y arcillas). 
 
4.2. SUELOS DE ALTERACIÓN SUPERFICIAL (QSA) 
Estos suelos son fundamentalmente arenas y limos yesíferos producto de la degradación de los 
niveles de arcillas y yesos terciarios. Presentan un contenido en finos variable, entre 44,7 69,2%, con 
límites líquidos de 24,4-21,0 e índices de plasticidad de 8,0-5,2, clasificándose según Casagrande 
como SC y CL-ML.  
 
En ensayos de compactación se obtiene una densidad máxima de 2,1 g/cm3 y una humedad óptima 
de 10,0% en el Proctor Modificado, e índices CBR de 8 al 95% PM y 15 al 98% PM con hinchamiento 
del 0,2%. 
 
4.3. RELLENOS (RX) 
Además de los rellenos correspondientes a infraestructuras actuales (carreteras y caminos) existen 
numerosos echadizos y escombros acumulados en la zona de explotación de la zona Norte, en la 
zona situada en la cota inferior. 
 
Se trata de acumulaciones muy heterogéneas: escombros, restos de firmes y aglomerado de viales, 
hormigón, etc.. Se encuentran vertidos bien en multitud de montones o conformando derrames 
desde zonas elevadas. 
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En general, al situarse en la zona donde se proyectan los mayores desmontes, es previsible que serán 
eliminados como consecuencia del movimiento de tierras, debiéndose llevar a vertedero. 
 
4.4. SUSTRATO TERCIARIO 
Está formado por yesos nodulares alabastrinos con intercalaciones y/o alternancias de argilitas 
englobando nódulos de yeso. 
 
Se disponen en capas de espesor decimétrico, con una estructura irregular: desde tabulares hasta 
plegados por procesos halocinéticos, en general subhorizontales. Su carácter nodular hace que los 
niveles no sean continuos lateralmente, observando pasos graduales entre yesos con una 
configuración masiva a argilitas trabando nódulos de yeso. 
 
Este hecho redunda en la ripabilidad de los materiales yesíferos, variando en función del predominio 
en yesos, como se comentará en el siguiente apartado. 
 
En los niveles más yesíferos se han obtenido resistencias a compresión simple de entre 92,9 y 110,4 
kg/cm2, para densidades secas de 2,32-2,22 g/cm3. 
 
Respecto a los tramos arcillosos, por los ensayos consultados relacionados con la resistencia, 
presentan una variabilidad grande, además sus características no siempre mejoran en profundidad. 
 
En los ensayos de resistencia a compresión simple, los valores oscilan entre 7,5 y 44,4 kg/cm2, con 
densidades secas de 2,02-2,21 g/cm3, más elevadas a mayor proporción en yesos. 
 
En cualquier caso, puede haber capas de yesos sanos cuya resistencia a compresión simple esté entre 
200-300 kg/cm2. 
 
Como parámetros para cálculos de estabilidad puede considerarse los siguientes: 
• C´= 2,0 t/m2 
• φ´= 30º 
• γap= 2,3 t/m3 
• E ≥ 2000 kg/cm2 
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En general, estos materiales se consideran indeformables, no muestran problemas de colapso ni de 
hinchamiento notable, salvo en zonas donde puede existir una importante karstificación. El 
contenido en sulfatos es evidentemente alto. 
 
4.5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
No se prevé la existencia de grandes zonas karstificadas que condicionen notablemente la 
cimentación. En la mayor parte de la superficie se podrá cimentar por zapatas aisladas o corridas 
apoyadas sobre el sustrato yesífero, con presiones admisibles del orden de 2,1 kg/cm2 teniendo en 
cuenta un coeficiente de seguridad de 3. 
 
A la cota prevista para la explanación se alcanzará el sustrato Terciario en prácticamente toda el área, 
salvo en algún punto concreto de la zona Norte-Noreste, donde la excavación es muy somera o 
incluso se rellena con poca altura. 
 
A la cota de explanación no se habrá alcanzado el nivel freático general, aunque en alguna zona 
concreta podría ser preciso tomar medidas de drenaje, bien mediante las cunetas perimetrales por 
surgencias en taludes, o bien dentro de la propia explanación si se produjera alguna surgencia en la 
superficie explanada. 
 
Evidentemente la presencia de yesos hará obligado el empleo de cementos sulforresistentes para la 
fabricación de hormigones, debiendo de considerar un tipo de exposición Qc, según la Instrucción 
EHE.   
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2.1. CALICATA 1 
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3. ENSAYO DE SUELOS 
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0 AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Norma Reglamentaria es de aplicación en todas aquellas pistas que se 
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes para la 
práctica del tenis y del tenis en silla de ruedas y donde se vayan a celebrar 
competiciones de la Real Federación Española de Tenis (RFET). Es competencia de 
dicha Federación deportiva la homologación de cada instalación para la organización de 
competiciones oficiales de tenis. Este documento ha sido elaborado con la finalidad de 
normalizar los aspectos reglamentarios de toda instalación útil para la práctica de ese 
deporte, para lo cual se han tenido en cuenta los Reglamentos Internacionales vigentes 
y se ha sometido a consulta de la Real Federación Española de Tenis. 
 
1. TAMAÑO DEL CAMPO DE JUEGO  
 
El campo de juego es un rectángulo cuyas dimensiones son de 23,77 m x 8,23 m, para 
el juego de individuales y de 23,77 m x 10,97 m para el juego de dobles, medidas desde 
el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego. Véase la figura TEN-1. 
Estas dimensiones corresponden a las siguientes medidas británicas: 78 pies x 27 pies 
para el juego de individuales y de 78 pies x 36 pies para el juego de dobles, (1 pie = 
30,48 cm). 
 
Para el tenis en silla de ruedas se utiliza la pista reglamentaria o estándar antes descrita. 
 
Además de la pista completa reglamentaria o estándar antes descrita, la pista de juego 
de mini-tenis prevista para niños y niñas de 10 años de edad y menores, así como para 
otras edades y adultos para iniciación, de acuerdo con el Reglamento del Tenis y las 
recomendaciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF), puede ser una pista 
con menores dimensiones, de acuerdo con las siguientes dimensiones y criterios: 
 
• Pista designada como “Roja”: Rectángulo de longitud entre 10,97 m (36 pies) y 
12,80 m (42 pies) y de anchura entre 4,27 m (14 pies) y 6,10 m (20 pies). Etapa 
3, recomendada para jugadores de edades comprendidas entre 5 y 8 años y/o 
nivel inicial. 
• Pista designada como “Naranja”: Rectángulo de longitud entre 17,68 m (58 
pies) y 18,29 m (60 pies) y de anchura entre 6,10 m (20 pies) y 8,23 m (27 
pies). Etapa 2, recomendada para jugadores de edades comprendidas entre 8 y 
10 años y/o nivel medio. 
• Pista designada como “Verde”: Pista de dimensiones completas. Etapa 1, 
recomendada para jugadores de edades comprendidas entre 9 y 10 años y/o 
nivel avanzado. 
 
Las pistas indicadas se pueden construir independientes o habilitadas sobre una pista 
de tenis estándar según se indica en la figura TEN-1A, las pistas en este caso se pueden 











2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo, la visión del juego y por seguridad, alrededor del campo de 
juego habrá una banda exterior libre de obstáculos (valla, pared, báculo de iluminación, 
etc.) con dimensiones mínimas variables según el tipo de uso y el nivel deportivo, 






NIVEL DE JUEGO 
Recreativo 
Competiciones Nacionales, 
Internacionales ITF Copa 
Davis (Competiciones 
zonales) Copa Federación 
(Zona Grupos), 
Entrenamiento alto nivel 
Competiciones Nacionales * 
Internacionales ITF 
Copa Davis y Copa Federación 
(World Group) 
Línea de fondo 5,486 (18) 6,40 (21) 8,23 (27) 
Línea lateral 3,05 (10) 3,66 (12) 4,57 (15) 
* Recomendado en Competiciones Nacionales 
 
Las dimensiones totales de la pista de tenis más las bandas exteriores, para juego de 
individuales y dobles, resultan (Véase la figura TEN-2): 
 
DIMENSIONES TOTALES 
PISTA DE TENIS Y BANDAS EXTERIORES 
m (pies) 
DIMENSIÓN 





Internacionales ITF Copa 
Davis (Competiciones 
zonales) Copa Federación 
(Zona Grupos), 
Entrenamiento alto nivel 
Competiciones Nacionales * 
Internacionales ITF 
Copa Davis y Copa Federación 
(World Group) 
Largo 34,74 (114) 36,57 (120) 40,23 (132) 
Ancho 17,07 (56) 18,29 (60) 20,11 (66) 
* Recomendado en Competiciones Nacionales 
 
En instalaciones cubiertas donde se dispongan pistas de tenis agrupadas paralelamente 
a las líneas laterales, sin vallas delimitadoras y destinadas fundamentalmente a la 
enseñanza y el entrenamiento se pueden reducir las bandas exteriores, considerando 
que dichas bandas son compartidas por ambas pistas de forma que el único obstáculo 
es el poste de la red, de acuerdo con las dimensiones que se indican en el cuadro 














NIVEL DE JUEGO 
Recreativo / Club Entrenamiento alto nivel 
3,66 7,32 
 
3. TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo de juego será conforme con la figura TEN-1. Las líneas de marcas 
tendrán una anchura no inferior a 2,5 cm ni mayor de 5 cm, excepto: 
 
• La línea central de saque y la marca central (línea que divide en dos a las líneas 
de fondo por prolongación imaginaria de la línea central de saque) que tendrán 
siempre 5 cm. 
• Las líneas de fondo que podrán tener un ancho no mayor de 10 cm. 
 
Todas las líneas serán del mismo color, el cual será uniforme y fácilmente distinguible 
del color de la superficie deportiva. 
 
Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 
 
La verificación de las dimensiones y del marcaje puede realizarse según el 
procedimiento ITF CS 04/02 establecido en la “Guía de productos y métodos de 
ensayo, para pelotas de tenis, superficies clasificadas y pistas reconocidas aprobadas 
por la ITF” para lo cual se necesita un dispositivo para medir distancias, calibrado a 
±0,05%, tal como un medidor de distancias por láser o una cinta de acero. 
 
4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
La altura entre la superficie del pavimento deportivo de la pista y el obstáculo más 
próximo tanto en instalaciones interiores (cara inferior de techo, cuelgue de viga, 
luminaria, conducto de aire acondicionado, equipamientos colgados, etc.) como en 
instalaciones al aire libre, varía según el tipo de uso y el nivel deportivo, los valores a 
considerar se indican en el siguiente cuadro: 
 
ALTURA LIBRE MÍNIMA (m) 
Altura libre sobre: 








Copa Davis Grupo Mundial, 
Competiciones Nacionales* 
La red 9,14 
9,14 12 La línea de fondo 6,10 
Extremos banda exterior 4,88 











5. ORIENTACIÓN SOLAR 
 
El eje longitudinal de la pista, en instalaciones al aire libre en nuestra latitud, debe 
coincidir con la dirección geográfica N-S, admitiéndose una variación comprendida 
entre 5º y 10º de dicha dirección geográfica. Se debe procurar que los elementos que 
circundan la pista, como graderíos, edificios anexos, muros, etc., no produzcan 





La iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque deslumbramiento 
a los jugadores, a los jueces ni a los espectadores. 
 
Contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación horizontal y rendimiento de 
color en el área de juego, de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 12193 
“Iluminación de instalaciones deportivas”, los cuales se indican a continuación: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN TENIS 
(Interior) 
NIVEL DE COMPETICIÓN 






Competiciones nacionales e internacionales 750 0,7 60 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 500 0,7 60 
Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 300 0,5 20 
 
Para evitar deslumbramientos, ninguna luminaria deberá situarse sobre el rectángulo 
del campo de juego marcado, extendido a 3 m detrás de las líneas de fondo y 
preferiblemente a toda la banda exterior tras la línea de fondo. Se recomienda colocar 
las luminarias paralelamente a las líneas laterales. 
 
Las superficies interiores de las pistas de tenis cubiertas tendrán un color y reflectancia 
que favorezca la visibilidad de la pelota. Son recomendables los colores azul o verde 
para los fondos, los cuales deben ser lo más uniforme posible. 
 











En pistas al exterior se contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación y 
rendimiento de color y máximos de deslumbramiento (GR) que se indican en la citada 
norma UNE-EN 12193: 
 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN TENIS 
(Exterior) 










Competiciones internacionales y nacionales alto nivel 500 0,7 60 50 
Competiciones regionales y locales, entrenamiento alto nivel 300 0,7 60 50 
Entrenamiento, deporte escolar y recreativo 200 0,6 20 55 
 
En pistas al exterior se evitará la contaminación lumínica en su entorno y en el cielo 
nocturno por reflexión y difusión de la iluminación artificial, para lo cual el impacto 
lumínico potencial en el medio ambiente se valorará de manera que no alcance valores 
máximos de contaminación lumínica de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 
12193 antes citada, en los siguientes conceptos: 
 
VALORES MÁXIMOS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA PARA 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Zona ambiental 
Iluminación vertical en 
propiedades circundantes 
Ev (lux) 
Intensidad de las 
luminarias en la dirección 
de potencial 
















Zonas oscuras como 
parques nacionales o 
espacios protegidos 
2 0 2.500 0 0 
E2 
Zonas de baja 
luminosidad como 
áreas residenciales, 
industriales o rurales 
5 1 7.500 500 5 
E3 
Zonas de media 
luminosidad como 
industriales o barrios 
residenciales 










Zonas de alta 
luminosidad como 
centros de ciudad o 
zonas comerciales 
25 5 25.000 2.500 25 
 
Así mismo en carreteras o calles próximas, se limitarán los efectos de la instalación de 
iluminación en cuanto a la reducción de la capacidad de visión de información esencial, 
según indica la referida norma UNE-EN 12193. 
 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical en función de la velocidad de la acción y la dimensión del objeto, en 
la citada norma UNE-EN 12193, los deportes se han clasificado, en ese sentido, en tres 
grupos A, B y C; el tenis pertenece al grupo B. El valor de la iluminancia vertical varia 
con la distancia de la cámara al objeto, para determinarlo véase el siguiente gráfico: 
 
 
Nivel de iluminación vertical  a mantener en función de la distancia máxima de tiro de las cámaras (UNE-EN 12193) 
 
Para tomas de TV o películas, los espacios circundantes a la pista de tenis deben estar 
iluminados, de forma que el nivel de iluminación vertical sea al menos 0,25 del nivel de 
iluminación vertical de la pista de juego. Para mayor información debe consultarse la 
norma citada. 
 
En competiciones ATP,  el nivel de iluminación mínimo recomendado es de 1.076 lux 
en Torneos “ATP World Tour” y si son televisadas en alta definición 2.000 lux. En 
Torneos “ATP Challenger Tour” el nivel de iluminación mínimo recomendado es de 
750 lux, además para las competiciones ATP los báculos de iluminación deben tener 
una altura no inferior a 12,19 m. En competiciones WTA se requieren como mínimo 
1.076 lux en pistas de interior. En competiciones Copa Davis se requiere un mínimo 
de 500 lux y de 1.200 lux para el Grupo mundial de Copa Davis. El sistema de 










7. PAVIMENTO DEPORTIVO 
 
Los diferentes tipos de pavimentos deportivos sobre los que se practica el tenis se 
pueden resumir en los siguientes: Tierra batida, hormigón poroso, hormigón no 
poroso, mezclas asfálticas con acabado de resinas, sintéticos, hierba sintética y hierba 
natural. Las características de cada superficie afectan al estilo de juego y al rendimiento 
del mismo. 
 
La Federación Internacional de Tenis en su “Guía de productos y métodos de ensayo, 
para pelotas de tenis, superficies clasificadas y pistas reconocidas” indica una 
descripción de las superficies deportivas para tenis desde el aspecto de su 
construcción y no de su rendimiento, en los siguientes tipos: 
 
Tipo Descripción 
Acrílica / Poliuretano 
Superficies de hormigón o asfalto recubiertas con varias 
capas acrílicas o de poliuretano, de color, con arena fina 
añadida para darle textura para mejorar la adherencia y 
opcionalmente con capas de amortiguación. La capa superior 
de la pista normalmente está formada por unos pocos mm.  
Tierra batida artificial 
Superficie sintética con la apariencia de tierra batida. Esta 
superficie se compone normalmente de una matriz de 
alfombra rellena de arena y / o granulados de caucho 
Hierba artificial 
Superficie sintética con la apariencia de hierba natural 
excepto el color. Estas superficies se componen típicamente 
de un tapiz relleno de arena y/o granulados de caucho. 
Asfalto 
Capa de áridos aglomerados con asfalto. 
Este tipo se refiere a pistas en las que este material en sí 
mismo forma la superficie de juego. Cuando se utiliza como 
una base para otras superficies (por ejemplo acrílico), se hará 
referencia sólo a la superficie de juego. 
Moqueta / Sintéticas 
Superficie textil, de polímeros o caucho, que se suministra en 
rollos o capas de producto prefabricado. 
Tierra batida 
Construida con áridos naturales no aglomerados, la última 
capa (recebo) se realiza con árido muy fino (polvo) y ligados 
ligeramente solo con agua. Las más comunes son la de arcilla 
roja (Tierra Batida) a base de polvo de ladrillo. 
Hormigón 
Capa mezcla de áridos aglomerados con cemento. 
Este tipo se refiere a pistas en las que este material en sí 
mismo forma la superficie de juego. Cuando se utiliza como 
una base para otras superficies (por ejemplo acrílico), se hará 
referencia sólo a la superficie de juego. 
Hierba natural 
Superficie de hierba natural realizada con semillas 
seleccionadas. 
Tierra batida hibrida 
Sistemas de tierra batida revestida con soporte de una 
alfombra. 










Todas estas superficies pueden ser permeables o no permeables, excepto la tierra 
batida y la hierba natural que son siempre porosas. 
 
La elección del tipo de pavimento o superficie deportiva de la pista de tenis debe 
considerar los aspectos ambientales del clima en las de exterior (lluvias y heladas 
invernales que pueden limitar su uso por ejemplo en las de tierra batida) la intensidad 
de uso prevista que afecta a la durabilidad de la superficie frente a un uso intenso (las 
de asfalto, hormigón, acrílicas y sintéticas suelen tener una gran durabilidad), la 
utilización en cualquier época del año (porosas o no porosas), el coste de construcción 
y el coste de mantenimiento de cada una de ellas (por ejemplo las de tierra batida y 
hierba natural requieren un alto grado de mantenimiento) y la respuesta de la pista 
(rápida, media o lenta) según se indica a continuación.   
 
Las superficies deportivas para tenis se clasifican por la Federación Internacional de 
Tenis, en la citada Guía, en cuanto a su rendimiento en las siguientes categorías: 
 
CATEGORÍA 1 (Lenta) 
CATEGORÍA 2 (Medio-lenta) 
CATEGORÍA 3 (Media) 
CATEGORÍA 4 (Medio-rápida) 
CATEGORÍA 5 (Rápida) 
 
Esta clasificación se basa en el criterio de “rapidez de la pista”, según se detalla a 
continuación. A pesar de ser tan amplia y diferente la tipología de los pavimentos 
deportivos para tenis la “Guía de productos y métodos de ensayo, para pelotas de 
tenis, superficies clasificadas y pistas reconocidas aprobadas por la ITF”, en su parte B 
“Guía de métodos de ensayo para superficies de pistas de tenis” indica unas 
características y unos métodos de ensayo para evaluarlas, no obstante dichos ensayos 
no son obligatorios aunque si recomendados por la ITF. A continuación se indican 
dichas propiedades o características y los métodos de ensayo: 
 
7.1 REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO DE LAS SUPERFICIES 
DEPORTIVAS DE TENIS: 
 
1. RAPIDEZ DE LA PISTA 
 
Este concepto pretende establecer un criterio para clasificar las pistas en cuanto a la 
interacción pelota-superficie, considerando la fricción de la pelota con la pista lo cual 
supone la reducción de la componente horizontal de la velocidad de la pelota tras el 
impacto con la pista y la energía de restitución que afecta a la componente vertical de 
la velocidad de la pelota tras el rebote. La Clasificación de la velocidad de la pista CPR 
se realiza mediante el método de ensayo ITF CS 01/02, con “cañón de pelotas” y 









(COR) y el Coeficiente de fricción “μ” (COF), a continuación se indican los valores de 
referencia: 
 
Clasificación ITF de la velocidad de la pista (CPR) 
CATEGORÍA CPR (*) 
1. Lenta ≤ 29 
2. Medio-lenta 30-34 
3. Media 35-39 
4. Medio-rápida 40-44 
5. Rápida ≥ 45 
(*) CPR = 100(1- μ) + a(b - eT) 
μ: Coeficiente de fricción 
a: Constante de percepción de velocidad (150) 
eT:  Coeficiente de restitución ajustado a la temperatura T;  eT = e + c(23 –T) 
b: Coeficiente de restitución para todos los tipos de superficie (0,81) 
 
Coeficientes de restitución y fricción 
Categoría 
Alta Media Baja 
Coeficiente de restitución “e” (COR) (*) ≥ 0,85 0,79 – 0,84 ≤ 0,78 
Coeficiente de fricción “μ” (COF) (**) ≥ 0,71 0,56 – 0,70 ≤ 0,55 
 
(*) COR Coeficiente de restitución “e” (e = vfy/v iy) relaciona la velocidad vertical de 
rebote de la pelota “vfy” con la velocidad vertical de incidencia “v iy” 
Las superficies con un coeficiente de restitución COR de menos de 0,70 no se 
recomiendan para su uso como pistas de tenis. 
(**) COF Coeficiente de fricción µ = (v ix - vfx)/viy(1 + e) 
v ix = velocidad horizontal de incidencia 
vfx = velocidad horizontal de rebote 
v iy = velocidad vertical de incidencia 
e = coeficiente de restitución 
 
Las pistas de tenis se perciben como superficies de juego rápido a medida que aumenta 
el índice de velocidad de la pista CPR, lo cual es a causa de una disminución en la 
fricción y / o de la restitución. 
 
El índice CPR de velocidad de la pista varía según la superficie de la pista, por ejemplo 
son tipos de pista 1 de Categoría lenta las de tierra batida; son de tipo 2 Categoría 
medio-lenta las de hormigón y asfalto; son de tipo 3 Categoría media generalmente las 
sintéticas; son de tipo 4 Categoría medio-rápida las de hierba artificial y son de 
Categoría rápida las de hierba natural, algunas de hierba artificial y algunas textiles. Las 
de revestimiento acrílico son de velocidad variable según el contenido de arena de la 










2. BOTE VERTICAL DE LA PELOTA 
 
A pesar de que la altura del bote de la pelota depende de su ángulo de incidencia sobre 
la superficie, en este aspecto se pretende valorar la pista en cuanto a su respuesta ante 
la caída vertical sobre ella de la pelota de tenis normalizada, desde una altura de 127 ± 
1 cm, midiendo la altura que alcanza tras el impacto con la superficie de la pista en 
relación con la altura de bote en una superficie rígida. 
 
BOTE VERTICAL DE LA PELOTA 
Porcentaje de bote respecto a suelo rígido 
≥ 80% 
(La máxima variación entre valores 
puntuales de ensayo será ≤ 10) 
 
3. REGULARIDAD O UNIFORMIDAD SUPERFICIAL DE LA PISTA 
 
La superficie de la pista de tenis debe ser una superficie plana libre de irregularidades 
que puedan afectar al bote de la pelota o al tenista causando lesiones, por tanto se 
deben limitar las posibles imperfecciones de la pista según se indica en el cuadro a 
continuación, el ensayo se realiza con regla de 3 m, cuña graduada y soportes, según el 
método ITF CS 02/02: 
 
REGULARIDAD SUPERFICIAL 
DE LA PISTA DE TENIS 













Diferencias máximas de nivel de la 
superficie de la pista 
(protuberancias, hondonadas) 
6 mm 8 mm 6 mm 




(*) Las especificaciones son para pistas porosas. Para pistas impermeables, se toma Acrílico. 
(**)Las desviaciones en tierra batida o hierba natural de más de 6 mm se deben corregir cuando sea 
posible. 
 
TPA es el área total de juego, considerándola a 1 m al interior del perímetro de la 
pista. En donde haya continuidad de pistas o no hay perímetro definido se tomará la 
línea media entre la pista que se mide y la vecina ó 7,50 m desde el centro de la red a 
cada lado. 
PPA es el área principal de juego, tendrá 15 m de ancho en el sentido paralelo a la red 
y 30 m de largo la red coincidirá con la línea central de la PPA. 
 
4. PENDIENTE Y PLANEIDAD DE LA PISTA 
 
La  pista de tenis debe ser una superficie plana horizontal, no obstante se admite una 









exterior, según se indica en el cuadro a continuación, el ensayo se realiza según el 
método ITF CS 03/03: 
    
PENDIENTE Y PLANEIDAD DE 
LA PISTA  













Pendiente transversal máxima 
(si es necesario para favorecer la 








± 15 mm (PPA)* 
± 30 mm (TPA)* 
*PPA: Área principal de juego 
*TPA: Área total de juego 
 
Las características antes indicadas se deben verificar con ensayos “in situ” sobre la 
pista de tenis, no obstante se pueden realizar ensayos de laboratorio previos para 
conocer el índice de rapidez de la pista y el bote vertical de la pelota. 
 
Los ensayos “in situ” y especialmente el índice de rapidez de la pista y el bote vertical 
de la pelota se realizarán en cuatro puntos de la pista al menos, en zonas que 
representen una intensidad de uso alta, media y baja y en marcas de la pista, en puntos 
y dirección que indica la Guía ITF antes citada. 
 
Los ensayos se realizarán después que la superficie esté completamente terminada y 
estabilizada lo cual requiere periodos de tiempo diferentes según el tipo de superficie, 
lo cual se consensuará entre el promotor, el fabricante y el constructor. 
 
A menos que la superficie esté diseñada para que sus óptimas condiciones sean de uso 
en seco/mojado, los ensayos se realizarán en seco. Los ensayos realizados en pistas a 
altitud superior a 1.219  m (4.000 pies) utilizarán pelotas para jugar en altura como se 
indica en el punto 9 “La pelota o bola”. 
 
En todos los ensayos se registrarán la temperatura máxima y mínima del aire, de la 
superficie y de las pelotas, así mismo se registraran los valores máximo y mínimo de la 
humedad y presión atmosférica y las condiciones de la pista, p. e.: seca, mojada, etc. El 
ensayo del índice de rapidez de la pista no se debe realizar si la temperatura media de 
las pelotas de la prueba no está entre 10º y 30º C. 
 
Para pistas de tenis al exterior con superficie deportiva sintética y para pistas de tenis 
con superficie deportiva de hierba artificial, se cumplirán, además de los requisitos 














7.2 PISTAS CON SUPERFICIES DEPORTIVAS SINTÉTICAS DE 
EXTERIOR, PREFABRICADAS O “IN SITU” 
 
Además de los requisitos antes indicados en 7.1 (Rapidez de la pista, Bote vertical de la 
pelota, Regularidad o uniformidad superficial de la pista, Pendiente y planeidad de la 
pista), las superficies sintéticas de exterior, prefabricadas o “in situ” para instalar en las 
pistas de tenis cumplirán los siguientes requisitos basados en la norma UNE-EN 
14877:2014 “Superficies sintéticas para zonas deportivas al aire libre. Especificaciones”: 
 
1. ENSAYOS DE LABORATORIO PREVIOS: En cuanto a las características del 
pavimento a instalar en la pista de tenis deberán cumplir los siguientes valores 
respecto a los resultados de ensayo en laboratorio previamente a la instalación del 
mismo: 
 
REQUISITOS SUPERFICIE SINTÉTICA PISTA DE TENIS EXTERIOR 
Ensayos de Laboratorio 
Resistencia al 
deslizamiento 
En seco 80 - 110 
En húmedo 55 - 110 




SA ≥ 31 
Deformación vertical ≤ 3mm 
Permeabilidad al agua 
(Superficies permeables) 
Velocidad de infiltración ≥ 150 mm/h 
Resistencia a desgaste 
Sin envejecer y después de un envejecimiento artificial según UNE-EN 
14836, la máxima pérdida de masa será inferior a 4g (entre 500 y 1.500 
ciclos) 
Decoloración 
Después de un envejecimiento artificial según UNE-EN 14836, la solidez 
de color no debe ser inferior 3 cuando se evalúa con la norma UNE-EN-
ISO 20105 A02 
Propiedades en tracción 
Sin envejecer y después de un 
envejecimiento artificial según 
UNE-EN 14836: 
Resistencia a Tracción ≥ 0,4 Mpa 
Alargamiento de rotura ≥ 40% 
Espesor Absoluto ≥ 7mm 
 
2. ENSAYOS “IN SITU”: 
 
Tras la terminación de la pista de tenis, además de los requisitos indicados anteriormente 
en 7.1, el pavimento deportivo debe cumplir los siguientes requisitos mediante ensayos “in 










REQUISITOS SUPERFICIE SINTÉTICA PISTA DE TENIS EXTERIOR 
Ensayos de la instalación 
Espesor ≥ 7 mm 




SA ≥ 31 
Deformación vertical ≤ 3mm 
Resistencia al 
deslizamiento* 
En seco 80 - 110 
En húmedo 55 - 110 
Resistencia a desgaste 
Sin envejecer y después de un envejecimiento artificial según UNE-EN 
14836, la máxima pérdida de masa será inferior a 4g (entre 500 y 1.500 
ciclos) 
* Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los límites de ± 5% del valor medio calculado 
en todas las posiciones de ensayo. 
 





Zonas de ensayo 
 
Los requisitos indicados en 7.1 pueden verificarse, tanto en los ensayos de laboratorio 
como en los ensayos de la instalación, mediante los métodos de ensayo allí indicados o 
por los métodos de ensayo de la norma UNE-EN 14877:2014 y que se indican a 
continuación: Rapidez de la pista mediante el ensayo de bote angular en seco UNE-EN 
13865, Bote vertical de la pelota mediante el método de ensayo UNE-EN 12235, 
Regularidad o uniformidad superficial de la pista mediante el método de ensayo UNE-
EN 13036-7. 
 











7.3 PISTAS CON SUPERFICIES DEPORTIVAS DE EXTERIOR DE 
HIERBA SINTÉTICA 
 
Además de los requisitos antes indicados en 7.1 (Rapidez de la pista, Bote vertical de la 
pelota, Regularidad o uniformidad superficial de la pista, Pendiente y planeidad de la 
pista), las superficies de exterior de hierba artificial para instalar en las pistas de tenis, 
cumplirán los siguientes requisitos basados en la norma UNE-EN 15330-1:2014 
“Superficies deportivas de hierba artificial para exterior. Especificaciones para fútbol, 
hockey, rugby, tenis y uso multideportivo” 
 
1. ENSAYOS DE LABORATORIO PREVIOS: En cuanto a las características de la 
superficie deportiva a instalar en la pista de tenis deberán cumplir los siguientes 
valores respecto a los resultados de ensayo en laboratorio previamente a la 
instalación del mismo: 
 
REQUISITOS SUPERFICIE DE HIERBA SINTÉTICA PISTAS DE TENIS DE 
EXTERIOR 
Ensayos de laboratorio de los materiales 
Tracción de la alfombra 
de hierba artificial 
> 15 N/mm 
Tracción de las fibras de 
hierba artificial 
> 30 N para fibras fibriladas y > 8 N para fibras monofilamento. 
Resistencia al 
envejecimiento de las 
fibras de hierba artificial 
≥ 50% respecto de la muestra no envejecida y no inferior a los valores 
de tracción antes indicados. 
Color 
Después de un envejecimiento artificial según UNE-EN 14836, la solidez 
de color será ≥ 3 en la escala de grises, cuando se evalúa con la norma 
UNE-EN-ISO 20105 A02 
Resistencia de las juntas 
cosidas 
Antes del envejecimiento, la resistencia de las juntas cosidas será  ≥ 
1.000N/100 mm 
Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la 
resistencia de las juntas cosidas será ≥ 75% del valor obtenido antes del 
envejecimiento y ≥ 1.000N/100 mm 
Resistencia de las juntas 
pegadas 
Antes del envejecimiento, la resistencia de las juntas cosidas será  ≥ 
600N/100 mm 
Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la 
resistencia de las juntas cosidas será ≥ 75% del valor obtenido antes del 
envejecimiento y ≥ 60N/100 mm 
Unión del penacho o 
mechón de hierba 
artificial 
 
Fuerza de extracción del penacho: ≥ 30 N 
Después de la inmersión en agua caliente según UNE-EN 13744, la 
fuerza de extracción del penacho será: ≥ 75% del valor obtenido antes 
del envejecimiento y ≥ 30 N 
Permeabilidad al agua 
(Superficies permeables) 









Resistencia a tracción de 
la capa amortiguadora de 
impacto 
Resistencia a tracción >0,15 MPa 
Después del envejecimiento por exposición al aire según UNE-EN 
13817, la resistencia máxima a tracción será: ≥ 75% del valor obtenido 
antes del envejecimiento y ≥ 0,15 MPa 
Resistencia 
abrasión/desgaste de 
hierba sintética de pelo 
corto sin relleno (longitud 
de pelo inferior a 30 mm) 
Máximo porcentaje pérdida de masa 2% (2000 ciclos) 
 
Además de los requisitos antes indicados en “Ensayos de los materiales” y de los 
requisitos indicados en 7.1, las superficies de hierba artificial destinadas al tenis deben 
cumplir los siguientes requisitos específicos: 
 
REQUISITOS SUPERFICIE DE HIERBA SINTÉTICA PISTAS DE TENIS 
DE EXTERIOR 
Ensayos de laboratorio 
Reducción de fuerza* 
(Absorción impactos) 
El valor de absorción de impacto debe registrarse y facilitarse por el 
fabricante o suministrador 
Resistencia rotacional 
La resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 
(usando la suela de ensayo de caucho liso, en condiciones secas y húmedas) 
 
También se aportarán los resultados de ensayo de las propiedades de “Identificación del 
producto”, que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 citada, con las variaciones 
permitidas en dicha norma. 
 
2. ENSAYOS “IN SITU”: 
 
Tras la terminación de la pista de tenis, además de los requisitos indicados anteriormente 
en 7.1, el pavimento deportivo debe cumplir los siguientes requisitos mediante ensayos “in 
situ” sobre la pista terminada: 
 
REQUISITOS SUPERFICIE DE HIERBA SINTÉTICA PISTAS DE TENIS 
DE EXTERIOR 
Ensayos “in situ” 
Reducción de fuerza* 
(Absorción impactos) 
Clase SA 1ó SA 2 según la especificación del diseñador de la instalación 
Resistencia rotacional 
La resistencia rotacional debe estar comprendida: 
entre 25 Nm y 50 Nm 
Deformación vertical ≤ 3mm 
Resistencia al 
deslizamiento* 
En seco 80 - 110 
En húmedo 55 - 110 
Permeabilidad al agua 
(Superficies permeables) 














Zonas de ensayo 
 
Los requisitos indicados en 7.1 pueden verificarse, tanto en los ensayos de laboratorio 
como en los ensayos “in situ”, mediante los métodos de ensayo allí indicados o por los 
métodos de ensayo de la norma UNE-EN 15330-1:2014 que se indican a continuación: 
Rapidez de la pista mediante el ensayo de bote angular en seco UNE-EN 13865, Bote 
vertical de la pelota mediante el método de ensayo UNE-EN 12235, Regularidad o 
uniformidad superficial de la pista mediante el método de ensayo UNE-EN 13036-7. 
 
La Pendiente y planeidad de la pista se verificará con el método de ensayo indicado en 
7.1. 
 
7.4 DOCUMENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DEPORTIVA DE TENIS A 
APORTAR POR EL FABRICANTE E INSTALADOR 
 
El fabricante y el instalador del pavimento deportivo facilitarán al titular de la 
instalación o al promotor la documentación del mismo que incluirá, al menos, lo 
siguiente: 
 
- Nombre del producto. 
- Descripción de los componentes de la superficie deportiva. 
- Descripción del procedimiento de instalación de la superficie deportiva. 
- Declaración de identificación del producto. En superficies de hierba sintética 
incluyendo como mínimo las propiedades de identificación del producto, que indica 
la norma UNE-EN 15330-1:2014, con las variaciones permitidas en dicha norma 









- Los resultados de los ensayos “in situ” y su conformidad con los requisitos 
exigidos. 
- Información sobre las operaciones de mantenimiento y conservación de la 
superficie deportiva. 
 
8. LA RED Y LOS POSTES 
 
El equipamiento de la instalación consta de los postes y la red. Cumplirán las Reglas 
oficiales del Tenis y la norma UNE-EN 1510 “Equipos de tenis”. 
 
8.1 LA RED 
 
La red divide en su mitad a la pista, será de fibras sintéticas y estará suspendida de un 
cable de sujeción de la red que será de acero galvanizado o resistente a la corrosión, el 
cable tendrá un diámetro máximo de 8 mm. La dimensión del ancho de la malla será lo 
suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a través de la misma, 
recomendándose entre 4 y 5 cm. 
 
Tendrá una altura de 1,07 m en el apoyo de los postes, para el juego de dobles o de 
individuales. La altura en el centro de la red será de 0,914 m, donde estará sostenida 
tensa por una faja de 5 cm de ancho y de color blanco. Véase la figura TEN-3. 
 
La altura de la red en el centro para niños y niñas de 10 años de edad y menores, se 
adapta al nivel, de acuerdo con Reglas del Tenis, con los siguientes valores: 
 
• Pista designada como “roja” (etapa inicial), altura entre 0,800 y 0,838 m. 
• Pista designada como “naranja” (etapa media), altura entre 0,800 y 0,914 m. 
 
La red se remata con una banda superior de tela, lona o sintética, de color blanco de 
anchura entre 5,0 y 6,35 cm una vez plegada, por su interior va el cable de sujeción de 
la red. La banda estará cosida a la red con doble cosido con hilo sintético de 50 N de 
fuerza de rotura o con cosido simple con hilo sintético de 100 N de fuerza de rotura. 
 
La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo 
el espacio entre los postes, la banda superior y la superficie de la pista, extendiéndose 
en una longitud entre ejes de postes de 12,80 m para el juego de dobles y de 10,06 m 
para el de individuales La red no debe estar tensa. 
 
Los hilos constituyentes de la red, el cable de tensión y la banda superior tendrán la 
resistencia a rotura que indica la norma UNE EN 1510 citada y como mínimo se 
exigirá la Clase C para competiciones locales, regionales, uso recreativo y escolar y la 













8.2 LOS POSTES 
 
Los postes no deberán tener más de 15 cm de diámetro si son de sección circular ni 
medirán más de 15 cm de lado si su sección es cuadrada. 
 
Para los partidos de dobles se colocarán disponiendo sus ejes a 0,914 m fuera de cada 
línea de dobles, véase la figura TEN-1, y su altura será tal que la parte superior del 
cable de sujeción de la red esté a una altura de 1,07 m del suelo. 
 
Para los partidos de individuales, si se usa red de individuales, los postes se colocarán 
disponiendo sus ejes a 0,914 m fuera de cada línea de individuales, véase la figura TEN-
1, y su altura será tal que la parte superior del cable de sujeción de la red esté a una 
altura de 1,07 m del suelo. 
 
Cuando se utilice la pista combinada para individuales y dobles, utilizando la red de 
dobles para el uso de individuales, la red se sujetará a la altura de 1,07 m por los 
llamados “palos de individuales” los cuales tendrán una sección no mayor que un 
cuadrado de 7,5 cm de lado o si son circulares el diámetro no será mayor de 7,5 cm. 
Los ejes de los “palos de individuales” se colocan a 0,914 m fuera de la línea de 
individuales. Véanse las figuras TEN-1 y TEN-3. 
 
Uno de los postes debe tener un dispositivo para ajustar la tensión del cable de 
sujeción de la red y el otro debe tener un sistema de fijación del cable. Los postes se 
diseñarán de manera que el cable de sujeción de la red sea sostenido y guiado por 
ellos. Los postes no tendrán una altura mayor de 25 mm por encima de la parte 
superior del cable de la red. 
 
Los dispositivos de tensión del cable deben estar diseñados de forma que no se puedan 
soltar de forma inesperada cuando se ensayen conforme a la norma UNE EN 1510. Si 
existen manivelas deben ser desmontables, plegables o quedar en el interior del poste. 
 
Los ángulos o aristas expuestas deben estar redondeados con un radio de al menos 
3mm. 
 
Si existen ganchos de sujeción de la red y son abiertos, esta parte no debe estar 
dirigida hacia el terreno de juego. En cualquier caso deben diseñarse para que no sean 
peligrosos para los jugadores. 
 
Los postes deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta fijación puede ser 
mediante cajetines empotrados en el suelo, con base anclada al suelo o con bases auto-
estables. Los cajetines serán resistentes a la corrosión. Los postes pueden realizarse en 
acero, metal ligero, material sintético o madera. El acero y el metal ligero deben ser 











9. LA PELOTA O BOLA 
 
Cumplirá las Reglas oficiales del Tenis, será esférica, de color blanco o amarillo con 
superficie exterior uniforme, con cubierta de tela, en caso de que tenga costuras serán 
sin puntadas. La pelota será de alguno de los tipos que se indica a continuación, 
ajustándose a los requisitos indicados: 
 
Características de la 
pelota 













56,0 – 59,4 
TAMAÑO / DIAMETRO 
(cm) 
6,54 – 6,86 7,00 – 7,30 6,54 – 6,86 
REBOTE 
(cm) 










0,74 – 1,08 0,80 – 1,08 
COLOR Blanco o amarillo 
(1) Esta pelota puede ser con presión o despresurizada. La pelota despresurizada tendrá una 
presión interna no mayor de 7 kPa (1 psi) y deberá utilizarse para jugar en altitud de más 
de 1.219 m (4.000 pies) por encima del nivel del mar, debiendo haber sido aclimatada 
durante 60 días o más a la altitud del torneo específico. 
(2) Esta pelota también se recomienda para jugar en cualquier tipo de superficie a altitud 
mayor de 1.219m (4.000 pies) sobre el nivel del mar. 
(3) Pelota presurizada específica para jugar a altitud mayor de 1.219 m (4000 pies) sobre el 
nivel del mar. 
(4) La cifra de deformación será el promedio de una lectura individual efectuada según los 
tres ejes de simetría de la pelota. Dos lecturas individuales nunca diferirán en más de 0,08 
cm (0,31 pulgadas) en cada caso. 
 
El rebote de la pelota se mide en la parte inferior de la misma. 
 
La deformación se mide comprimiendo la pelota con una carga de 95.64 ± 0.5 N y 
tomando la deformación con esa carga (Deformación hacia delante), a continuación se 
produce una deformación de 2,54 cm (1 pulgada) e inmediatamente se invierte el 
proceso hasta que se alcanza de nuevo la carga de ensayo de 95.64 ± 0.5 N y se anota 











Además de las características antes indicadas, la pelota de tenis debe ser lo 
suficientemente resistente para soportar los impactos repetidos a alta velocidad con la 
raqueta y con la superficie deportiva y tendrá unas características de durabilidad de 
manera que las propiedades o características de la pelota no se alteren sustancialmente 
tras un determinado número de juegos, para lo cual tras el ensayo de durabilidad que 
simula los efectos de nueve juegos de un partido, la pelota tendrá que satisfacer los 
requisitos de durabilidad que se indican en la tabla siguiente: 
 
Características de 
Durabilidad de la 
pelota 













CAMBIO MÁXIMO (1) 0,4 4,0 0,08 0,10 
 
(1) El mayor cambio permisible en las propiedades especificadas que resulte de la prueba de 
durabilidad que se describe en la edición actual de “ITF Approved Tennis Balls & Classified 
Court Surfaces” (Pelotas de tenis aprobadas y superficies de pistas clasificadas por la ITF). 
La prueba de durabilidad utiliza equipo de  laboratorio para simular los efectos de nueve 
juegos de un partido. 
 
Para la elección del tipo de pelota, de entre los tres tipos de pelotas aprobados 1, 2 y 
3, según el tipo de superficie de la pista, se puede utilizar el siguiente criterio de la ITF: 
 
• La pelota de tipo 1 (rápida) se debería utilizar para jugar en superficies de 
velocidad baja (lentas). 
• La pelota de tipo 2 o “estándar” (velocidad media) se debería utilizar para jugar 
en superficies de velocidad media-baja, media y media-alta. 
• La pelota de tipo 3 (lenta) se debería utilizar para jugar en superficies de 
velocidad alta (rápidas). 
 
Las pelotas para niños y niñas de 10 años de edad y menores, así como para 
principiantes, pretenden hacer más fácil el aprendizaje del tenis a niños y principiantes 
de forma que son más lentas y con un bote más bajo y, por tanto, más fáciles de 
golpear y más blandas, comparadas con las amarillas. Hay tres tipos: Pelota roja de 
etapa 3, naranjas de etapa 2, y la verde de etapa 1. La roja tiene dos subcategorías: De 
espuma moldeada o cortada y de fieltro como las estándar. Los tipos de dichas pelotas, 
de acuerdo con Reglas del Tenis, son los siguientes: 
 
• Pelotas de etapa 3 (rojas), recomendadas para jugar en pista “roja”, por 
jugadores de hasta 8 años de edad, utilizando una raqueta de hasta 58,4 cm (23 
pulgadas) de longitud. 
• Pelotas de etapa 2 (naranjas), recomendadas para jugar en pista “naranja”, por 
jugadores de entre 8 y 10 años de edad, utilizando una raqueta de entre 58,4 









• Pelotas de etapa 1 (verdes), recomendadas para jugar en pista de dimensiones 
completas, por jugadores confirmados de entre 9 y 10 años de edad, utilizando 
una raqueta de entre 63,5 cm (25 pulgadas) y 66,0 cm (26 pulgadas) de longitud. 
 
En las competiciones oficiales para niños y niñas de 10 años de edad y menores, 
solamente podrán utilizarse los tipos de pelotas indicados anteriormente. 
 
Las características de las pelotas de dichas etapas 1, 2 y 3 son: 
 
Características 
para las pelotas 



















8,00 - 9,00 7,00 - 8,00 6,00 - 6,86 6,30 - 6,86 
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(1) La deformación será el promedio de una sola lectura a lo largo de cada uno de los tres ejes 
perpendiculares. No hay límite en la diferencia entre las lecturas de deformación delanteras 
individuales. No hay ninguna especificación para la deformación de retorno 
(2) Los puntos de color tendrán un tamaño y una ubicación razonables. 
 
10. LA RAQUETA 
 
La raqueta consiste en un marco con mango y el encordado que se sitúa en la parte del 
marco denominado cabeza. La superficie de golpeo será plana con encordado de 
cuerdas cruzadas unidas al marco y entrelazadas o adheridas alternativamente donde 
se cruzan, tendrá idénticas características en ambas caras. 
 
El marco tendrá una longitud máxima de 73,7 cm incluyendo el mango y su anchura 
total no será mayor de 31,7 cm. La superficie de cordaje o de golpeo tendrá una 
longitud máxima de 39,4 cm y un ancho total máximo de 29,2 cm medida 
perpendicularmente al eje longitudinal del mango. 
 
La raqueta estará libre de objetos adheridos, protuberancias o dispositivos que permita 
cambiar materialmente la forma de la raqueta, o cambiar materialmente la distribución 









momento de inercia del eje principal o cambiar deliberadamente cualquier propiedad 
física que pueda afectar el funcionamiento de la raqueta durante el juego. Se permite 
utilizar objetos adheridos, protuberancias o dispositivos aprobados como Tecnología 
de Análisis del Jugador, o que se utilicen para limitar o prevenir deterioros y desgarros 
o vibración, o en el caso del marco, para distribuir el peso. Todos los objetos, 
protuberancias y dispositivos permitidos para tales propósitos deben ser razonables en 
tamaño y ubicación. No se construirá o pegará a la raqueta ninguna fuente de energía 
que pueda cambiar o afectar sus características de juego. 
 
Las raquetas que no cumplan las especificaciones no son válidas para jugar bajo las 
reglas del tenis. 
 
Los niños y niñas de 10 años de edad y menores utilizarán raquetas de menor longitud: 
 
• Raqueta de hasta 58,4 cm de longitud, para jugadores de 8 años de edad y 
menos, (Etapa 3, con pelota y pista roja). 
• Raqueta de 58,4 cm a 63,5 cm de longitud, para jugadores de entre 8 y 10 años, 
(Etapa 2, con pelota y pista naranja). 
• Raqueta 63,5 cm a 66,0 cm de longitud, para jugadores de entre 9 y 10 años 
(Etapa 1, con pelota y pista verde o completa). 
 
El tamaño de la empuñadura será apropiado para que el niño la tome con comodidad. 
Las empuñaduras demasiado grandes o pequeñas pueden provocar el cogerlas 
forzadamente lo que perjudica el aprendizaje y el juego y puede ocasionar lesiones. 
 
Los fabricantes de las raquetas deberían utilizar ese código de color (Rojo, Naranja y 
Verde) para ayudar a la elección apropiada de la raqueta. A falta de dicho código se 
puede seguir el criterio que indica el Programa Oficial “Tennis 10s” de la ITF 
Federación Internacional de Tenis: “Cuando el niño está de pie, con la raqueta 
apuntando hacia abajo, el extremo del marco debe estar a unos 3cm del suelo. Si la 
raqueta tocará el suelo, se considera demasiado larga”. 
 
11.  TENIS EN SILLA DE RUEDAS 
 
La modalidad del tenis en silla de ruedas se practica en la misma pista de juego de 
tenis, con la red a la misma altura y con iguales raquetas y pelotas, Al jugador en silla 
de ruedas se le permiten dos botes de la pelota. El jugador debe devolver la pelota 
antes del tercer bote, el segundo bote puede ser fuera o dentro de los límites de la 
pista. La silla de ruedas la utilizan los jugadores con o sin discapacidad física para 
desplazarse sobre la pista. 
 
La silla de ruedas puede estar construida con cualquier material siempre que dicho 
material no sea reflectante y no suponga una distracción u obstáculo para el contrario. 
 
La silla tendrá dos ruedas grandes, generalmente anguladas respecto a la vertical para 









dichas ruedas grandes, generalmente, dispondrá de varias ruedas pequeñas, dos o tres. 
La altura del asiento, incluido el cojín será fija. Así mismo la silla debe disponer de uno 
o varios cinturones elásticos para permitir las sujeciones para pies, para muslos y/o 
para zona lumbar y cadera. 
 
Las ruedas solamente dispondrán de un único aro propulsor y solamente se usarán las 
ruedas y los aros propulsores para empujar la silla, sin dispositivo alguno que ayude al 
funcionamiento de la silla de ruedas. 
 
No se permiten dispositivos de dirección, frenado, engranaje o ningún otro tipo de 
artefacto que pueda ayudar con el funcionamiento de la silla de ruedas, incluidos los 
sistemas de almacenamiento de energía. 
 
Los jugadores que reúnen los requisitos de la regla 4.5 del Manual de Clasificación de la 
ITF pueden utilizar una silla de ruedas impulsada por motor o motores eléctricos “silla 
de ruedas motorizada”. Las sillas de ruedas con motor no deben exceder los 15 km/h 
de velocidad en ninguna dirección y únicamente serán controladas por su jugador. 
 
La silla deberá ser estable en las acciones del jugador de tenis y ligera para facilitar al 
jugador impulsarse con ella. La silla de ruedas se considera como una parte del cuerpo 
y todas las reglas que se aplican al cuerpo de un jugador también se aplicarán a la silla 
de ruedas. 
 
12.  JUEZ DE SILLA, JUEZ DE RED, JUECES DE LÍNEA Y JUEZ ÁRBITRO 
 
Para el juez de silla, cuando se designe tal juez, se dispondrá una silla con asiento 
elevado a una altura entre 1,83 m (6 pies) y 2,44 m (8 pies), situada a 0,914 m (3 pies) 
de uno de los postes centrada en la prolongación del plano de la red. La silla debe ser 
estable, confortable, cómoda y segura con una base amplia, estará equipada con una 
bandeja plegable para escritura. En instalaciones al aire libre, se dispondrá en el lado 
oeste de la pista y dispondrá de soporte con sombrilla o parasol. La silla no será fija. 
 
El juez de red se situará en el extremo contrario de la red, en la proximidad del poste. 
Los jueces de línea se colocarán en las líneas perimetrales en la prolongación de las 
líneas laterales, de saque, de fondo y central de saque. El juez árbitro se colocará al 
lado del juez de silla. Véase la figura TEN-1. 
 
En competiciones de alto nivel se dispondrá micrófono para el juez de silla con 
interruptor de encendido y apagado, fácilmente ajustable y no de mano. Así mismo la 
silla tendrá toma de corriente para alimentar y recargar dispositivos electrónicos 




El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para jueces, jugadores y 









nivel, se dispondrá un marcador electrónico situado a una altura y posición que pueda 
ser visto correctamente por los jugadores, jueces y espectadores. Los marcadores y 
pantallas de video se colocaran a una altura mínima de 12,19 m (40 pies) sobre la 
superficie de la pista, de forma que no arrojen sombra sobre la pista. El color y su 
disposición en la esquina o los lados de la pista no interferirán en el juego ni originarán 
distracción a los jugadores. 
 
14. CERRAMIENTO, PROTECCIONES CONTRA EL VIENTO. CORTINAS 
SEPARADORAS 
 
En pistas de tenis al aire libre existirá un cerramiento en el límite de las bandas 
exteriores o más allá, para evitar la salida al exterior de las pelotas, la altura de este 
cerramiento será al menos de 4 m en los fondos y en los laterales hasta una distancia 
de 9 m, el resto del cerramiento de los laterales será de al menos 3 m. 
 
Se dispondrán dos puertas en el cerramiento, instaladas en los laterales, dando a las 
bandas de seguridad tras las líneas de fondo. La anchura de una de las puertas será 
suficiente para el paso de sillas de ruedas en las pistas para tenis en silla de ruedas y 
para los equipos de mantenimiento de la pista, disponiendo de un ancho libre de 1 m y 
recomendado de 1,20 m. 
 
El cerramiento consistente en malla metálica tendrá un ancho de malla inferior al 
diámetro de la pelota de tenis, siendo un valor recomendado entre 4 a 5 cm. Los 
cerramientos de malla metálica serán inoxidables o estarán protegidos de la corrosión. 
Los cerramientos no se deformaran por el impacto de la pelota ni provocaran rebotes 
de las mismas. 
 
El cerramiento en pistas con graderío para espectadores no debe molestar la visión 
por parte del público. 
 
Para reducir la acción del viento sobre la pista se pueden disponer protecciones contra 
el viento, que pueden consistir en telas sujetas al cerramiento, las cuales deben ser de 
un color que contraste con el de la pelota para permitir una buena visibilidad de la 
misma.  
 
En pistas de tenis de interior entre pistas consecutivas, al objeto de parar las pelotas 
entre ellas, se podrán disponer cortinas perimetrales separadoras consistentes en 
mallas cuyo ancho libre impedirá que la pelota pase a través de la misma, 
recomendándose entre 4 y 5 cm. Si se pretende evitar distracción entre los jugadores 
de pistas consecutivas, la parte inferior de la cortina separadora hasta 2 m, sustituirá la 
malla por cortina opaca ignifuga. Las cortinas y mallas separadoras tendrán la 
posibilidad de recogerse horizontal o verticalmente. 
 
Los colores de vallas, paredes, etc. no serán de color blanco, amarillo o colores claros 











15.  MEGAFONÍA 
 
En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de alto 
nivel, la instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. La instalación 
de megafonía debe permitir controlar de forma individual el sistema de sonido en las 
áreas donde se encuentran los representantes de los medios de comunicación y 
comentaristas. 
 
El sistema de megafonía debe estar diseñado para hacer automáticamente avisos en 
caso de emergencia, tanto a deportistas como a los espectadores. 
 
16. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 
 
En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de alto 
nivel, la instalación deportiva deberá contar con instalación de circuito cerrado de 
televisión en color para vigilancia de los espectadores, si así lo requieren las 
autoridades de prevención de la violencia en el deporte. La instalación de circuito 
cerrado de televisión dispondrá de cámaras fijas y móviles que controlen el interior y 
el exterior (graderío, accesos, etc.), suministro propio de electricidad y se manejará 
desde la sala de control organizativo de la instalación. 
 
17. UNIDAD DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO) 
 
En instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones nacionales de alto 
nivel, si así lo requieren las autoridades de prevención de la violencia en el deporte, en 
razón a la importancia de la competición, el número de asistentes, la seguridad de la 
misma y la modalidad de su desarrollo, se dispondrá una sala de control desde la que 
se tenga una visión general de la instalación (pista, graderíos, etc.), dicha unidad de 
control organizativo dispondrá, como mínimo, de circuito cerrado de televisión, 
megafonía y enlaces de radio y telecomunicación, así como los demás medios que 
resulten necesarios para el control del recinto. 
 
18. ESPACIOS ÚTILES AL DEPORTE 
 
18.1 ESPACIOS PARA JUECES, ASIENTOS DE JUGADORES 
 
Los asientos de los jugadores, se situarán junto a la línea perimetral de la banda 
exterior y a ambos lados del juez de silla. Los bancos no estarán fijos y podrán estar 
equipados, en instalaciones al aire libre, con sombrilla o parasol. Véase la figura TEN-1. 
 
18.2 VENTILACIÓN, TEMPERATURAY HUMEDAD DEL AIRE 
 
El espacio de la pista de tenis de interior dispondrá de ventilación y calefacción o 
climatización y cumplirá los requisitos que se indican en la norma NIDE “Salas y 









ser inferior a 15º C. En instalaciones deportivas de interior para competiciones de alto 
nivel, se mantendrá un rango de temperaturas entre 18ºC y 25ºC y una humedad 
relativa entre 45%-60%. 
 
En pistas de interior con superficie de tierra batida se debe evitar un calentamiento 
desigual y el secado de la superficie. 
 
La impulsión y extracción de aire del sistema de ventilación, calefacción y climatización 




En pistas de tenis de interior, para favorecer el alto grado de concentración que 
requiere el tenis, se cuidará la acústica de forma que se evite la existencia de ecos y 
ruidos, disponiendo techos y paramentos con capacidad de absorción acústica. El 
coeficiente de reverberación cumplirá los requisitos que se indican en la norma NIDE 
“Salas y Pabellones” Espacios deportivos, Pista Polideportiva, siendo en cualquier caso 
el coeficiente de reverberación inferior a 3 segundos en frecuencias superiores a 
500Hz. 
 
18.4 PISTAS DE ENTRENAMIENTO Y DE COMPETICIÓN 
 
Para competición así como para entrenamiento y tecnificación, además de la pista o 
pistas centrales de la instalación deportiva, se necesita disponer al menos otra y 
recomendado dos, con idéntica superficie en caso de competición. El pavimento 
deportivo tendrá las características descritas en el punto 7 para ese uso. La iluminación 
será la indicada en el punto 6 para ese uso, de 500 lux como mínimo. 
 
En competiciones oficiales de la Real Federación Española de Tenis, se requieren el 
siguiente nº mínimo de pistas de tenis con idéntica superficie, según el nº de jugadores 
en al menos uno de los cuadros (fase previa o final), sin incluir las de entrenamiento: 
 
 Hasta 16 jugadores:  1 pista.  
 De17 a 24 jugadores:  2 pistas.  
 De 25 a 48 jugadores: 3 pistas.  
 De 49 a 64 jugadores: 5 pistas.  
 Más de 64 jugadores:  6 pistas.  
 
En competiciones y entrenamiento de alto nivel se debe disponer un gimnasio con una 
superficie de, al menos, 50m2 con equipos de entrenamiento cardiovasculares, equipos 
de musculación y zona  para flexibilidad y relajación con un espejo de cuerpo entero. 
 
Para determinadas condiciones de entrenamiento pueden disponerse medias pistas de 
entrenamiento contra muro de fondo de altura mínima de 3m donde se señala la red. 












19. ESPACIOS AUXILIARES PARA LOS DEPORTISTAS 
 
19.1 VESTUARIOS Y ASEOS DE DEPORTISTAS 
 
Se dispondrán, como mínimo, dos vestuarios independientes, si los vestuarios dan 
servicio a varias pistas de tenis se adecuará el tamaño y/o el nº de los mismos al nº de 
pistas de acuerdo con los criterios del punto 6.1 Pistas deportivas de la norma NIDE 
“Pistas Pequeñas” para pistas al aire libre o del punto 6 Condiciones de diseño: 
Tipología de salas y pabellones de la norma NIDE “Salas y Pabellones” para pistas de 
interior. Los vestuarios dispondrán de zona de cambio de ropa con bancos y perchas, 
zona de duchas con espacio para secado y zona de aseos con cabinas de inodoros y 
lavabos. Las características de dichos espacios se detallan en el punto 7 de la citada 
norma NIDE “Salas y Pabellones”. 
 
Para competiciones deportivas de alto nivel los vestuarios estarán situados lo más 
cerca posible de la pista de juego y con acceso directo protegido a la misma. 
 
19.2 VESTUARIOS, ASEOS DE JUECES 
 
Se dispondrá un vestuario para jueces, que podrá utilizarse, cuando no haya 
competición, como vestuario de entrenadores, monitores o profesores. Estos 
vestuarios dispondrán de zona de cambio de ropa con bancos y perchas, zona de 
duchas con espacio para secado y zona de aseos con cabinas de inodoros y lavabos. En 
el mismo vestuario o anexo a él habrá una zona para redacción de actas, informes, etc. 
con el mobiliario apropiado. Así mismo las características de dichos espacios se 
detallan en la norma NIDE “Salas y Pabellones”. 
 
19.3 VESTUARIO Y SALA DE DELEGADOS 
 
Para competiciones nacionales e internacionales de alto nivel, también es necesario 
prever una sala con llave, para cambio de ropa y dejar objetos personales para técnicos 
federativos, así como una pequeña sala de reuniones y descanso para ellos. Dispondrán 
de zona de aseos con inodoro y lavabo. 
 
19.4 VESTUARIO DE RECOGEPELOTAS 
 
En competiciones nacionales e internacionales, cuando así se requiera, deben preverse 
dos vestuarios independientes para niños y niñas recogepelotas. 
 
19.5 ENFERMERÍA – PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se dispondrá de forma que el acceso a ella desde la pista sea fácil y contará con una 









Estará equipada con una mesa de exploración, camilla, una mesa escritorio, sillón, un 
armario botiquín, perchero y el equipo de material médico imprescindible para los 
primeros auxilios. La sala de primeros auxilios deberá estar disponible tanto para los 
deportistas como para el público si no existe otra especifica para el público. 
 
En competiciones deportivas de alto nivel, puede ser necesaria una sala de primeros 
auxilios por separado para los jugadores y otra para el público. La sala de primeros 
auxilios para los jugadores se dispondrá de manera que pueda ser alcanzada directa y 
rápidamente por los servicios de emergencia desde el exterior, así como desde la pista 
de juego en sí.  Se situará a nivel de la pista con fácil y rápida salida al exterior, los 
accesos estarán libres de obstáculos, por lo que el jugador lesionado podrá ser 
trasladado allí rápidamente. La sala de primeros auxilios para el público permitirá 
administrar los primeros auxilios al público que lo necesite. Deberá ser fácilmente 
accesible desde el graderío y desde las ambulancias en el exterior a través de rutas 
reservadas. En ambas áreas se incluirá un inodoro y un lavabo preferiblemente con una 
antesala que permite el acceso directo desde la sala de primeros auxilios. Deberán 
estar equipadas con camilla, mesa, sillón y armario botiquín debidamente equipado con 
material para primeros auxilios.  
 
19.6 ÁREA DE CONTROL DE DOPAJE 
 
En competiciones oficiales se dispondrá el área de control de dopaje, que tendrá un 
uso exclusivo para este fin. Debe cumplir los requisitos que establece la Orden 
PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de control del dopaje, el 
material para la toma de muestras y el protocolo de manipulación y transporte de 
muestras de sangre y dispondrá de los siguientes espacios: 
 
• Una sala de espera con sillas y frigorífico para bebidas no alcohólicas ni otras 
substancias que pudieran dar resultado adverso, así como recipiente/s para 
recogida de los envases de las bebidas. 
• Una sala de trabajo contigua a la sala de espera y comunicada directamente con 
ella con mesa, sillas y un frigorífico con llave para guardar las muestras hasta su 
traslado. 
• Sala de toma de muestras de orina contigua a la sala de trabajo (En caso de 
competiciones para hombres y mujeres es recomendable dos) con inodoro, 
lavabo y espejo. 
• Sala de extracción de sangre como sala adicional contigua a la sala de trabajo o 
bien como un espacio incluido en dicha sala de trabajo. Si es sala adicional se 
dotará de frigorífico con llave para guardar las muestras hasta su traslado. 
 
19.7 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO 
 
Se dispondrá un almacén de material deportivo de tamaño suficiente para guardar 









directo a la pista deportiva y desde el exterior de la instalación deportiva sin 
obstáculos, cumplirá los requisitos de la norma NIDE “Salas y Pabellones”. 
 
20. ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES 
 
20.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DEL TORNEO Y SALA 
DE ACREDITACIÓN 
  
Son los espacios destinados a las personas encargadas de la gestión administrativa de la 
instalación deportiva. Su tamaño estará de acuerdo con el tamaño de la instalación 
deportiva a la que sirve. Cumplirá los requisitos de la norma NIDE “Salas y 
Pabellones”. 
 
Para las competiciones de alto nivel, se dispondrá oficina del torneo con la superficie y 
el equipamiento necesario para los eventos previstos. La oficina del Torneo tendrá 
línea telefónica y  conexión a Internet a disposición del Juez Árbitro de la competición. 
 
Se dispondrá espacio o sala para acreditación en el vestíbulo de entrada, con acceso 
directo desde el exterior. Los espacios de acreditación de Vips y medios de 
comunicación estarán diferenciados y separados del resto. Todos los espacios de 
acreditación estarán claramente señalizados. 
 
20.2 VESTUARIOS DE PERSONAL 
 
Los vestuarios de personal serán de un tamaño en función del número de personas 
que participan en la preparación de la pista de juego, limpieza, mantenimiento de 
instalaciones técnicas, etc. Estos vestuarios se dispondrán separados del área de 
vestuarios de deportistas y de árbitros. 
 
20.3 ESPACIOS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES 
 
En grandes instalaciones deportivas donde se vayan a celebrar competiciones 
deportivas relevantes, se dispondrá una zona de recepción y estancia de autoridades y 
personalidades, que se encontrará cerca de la Tribuna de autoridades a modo de 
antepalco.   
 
Para competiciones de alto nivel, se requiere reservar espacios destinados a recibir a 
los invitados VIP en una forma apropiada, cuya dimensión depende del tipo de evento. 
Así mismo se dispondrá de plazas de aparcamiento con acceso diferenciado y entrada 
directa al interior de la instalación y cerca de la sala de hospitalidad. 
 
20.4 ESPACIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
En grandes instalaciones deportivas donde se desarrollen importantes eventos 









comunicación y las instalaciones que requieren, dichos espacios estarán separados de 
las zonas de espectadores y con accesos independientes. 
 
Para competiciones de alto nivel, así mismo, se requiere que la instalación deportiva 
tenga entrada diferenciada para los medios de comunicación con zona de recepción y 
disponga de los siguientes espacios: 
 
• Tribunas para la prensa. 
• Cabinas para comentaristas de radio y TV. 
• Espacios para cámaras de TV. 
• Salas de trabajo de medios de comunicación. 
• Sala de conferencias de prensa. 
• Sala de trabajo para la prensa. 
• Zona mixta (zona que permite a los representantes de los medios de 
comunicación hablar y/o entrevistar a los jugadores) 
• Se preverá un aparcamiento reservado para zona de medios de comunicación, 
entrada directa y diferenciada al interior de la instalación deportiva. 
 
21. ESPACIOS PARA LOS ESPECTADORES 
 
Los espacios para los espectadores permitirán ver las competiciones deportivas que 
tengan lugar y dispondrán de los espacios auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s 
de acceso con zona y carteles de información, control de accesos, taquillas, bar – 
cafetería, aseos, guardarropa, etc. Los espacios para espectadores se diseñarán y 
construirán de forma que sean accesibles para personas con discapacidad de forma no 
discriminatoria, independiente y segura, se reservarán plazas para personas de 
movilidad reducida (1 para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción) y 
cumplirán la normativa nacional, autonómica y local al efecto. Los espacios destinados 
a los espectadores cumplirán los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
y demás normativa vigente, en especial la de espectáculos públicos, accesibilidad e 
incendios. Asimismo estos espacios cumplirán los requisitos de las normas NIDE 
“Pistas Pequeñas” y “Salas y Pabellones”. 
 
Las instalaciones deportivas donde se vayan a realizar competiciones deportivas de alto 
nivel deben disponer de accesos independiente para jugadores y jueces distintos de los 
de público, de forma que no puedan entrar en contacto físico con el público. 
 
En competiciones deportivas de alto nivel,  el público debe estar ubicado siempre fuera 
del área del campo de juego. 
 
El nº de espectadores a prever depende del nivel y del carácter del evento deportivo. 
 
En competiciones oficiales de la Real Federación Española de Tenis, se recomienda 










• Aforo mínimo de 500 espectadores sentados en Master Nacional, Campeonato 
de España absoluto y por Equipos de Clubes y Campeonato de España 
Veteranos. 
• Aforo mínimo de 300 espectadores sentados en Campeonatos de España 
Junior, Cadete, Infantil, Alevín, Autonómicos y otros. 
 
En competiciones internacionales de alto nivel se requiere un nº mínimo de asientos, 
dependiendo del tipo de torneo, según se indica a continuación: 
 
• ATP (Asociación de tenistas profesionales): 
Masters Series 1000: 12.000 (combinado masculino y femenino), 10.000 (no 
combinado) 
Masters Series 500:  7.000 (al aire libre), 6.000 (interior) 
Masters Series 250:  3.500 (al aire libre), 2.500 (interior) 
 
• WTA (Asociación de tenis femenino): 
Premier obligatorio: 10.000 (al aire libre), Tour (interior) 
Premier 5:   7.500 (al aire libre), 4.500 (interior) 
Premier:   5.000 (al aire libre), 4.000 (interior) 
Internacional   2.500 
 
• Copa Davis: 
Grupo Mundial: aforo mínimo de 4.000 asientos (A excepción primera ronda y 
ronda de clasificación del Grupo Mundial). 
 
Las instalaciones con una capacidad de más de 500 espectadores tendrán los graderíos 
divididos en sectores convenientemente separados. Los elementos de separación 
cumplirán la norma UNE-EN 13200-3 “Elementos de separación. Requisitos”. La 
capacidad de cada sector no deberá exceder de 500 espectadores. Cada sector tendrá 
al menos 2 salidas. Los sectores destinados a los espectadores deberán estar 
equipados con aseos y servicios de primeros auxilios. También se recomienda la 
disposición de áreas de refrigerio y descanso para los espectadores. 
 
La Tribuna de autoridades y personalidades estará en una posición central, cerca de la 
pista y frente a los bancos de jugadores y estará próxima a la sala de hospitalidad. La 
zona no deberá ser accesible para el público. En competiciones de alto nivel dispondrá 
de antepalco y será adecuada para, al menos, 50 personas. 
 
Tribunas de Participantes: Se reservarán un número suficiente de plazas en una tribuna 
especial para los miembros de los equipos y organizaciones participantes en el evento 
deportivo que no estén disputando el encuentro.  
 
Cuando estén constituidos por graderíos temporales desmontables, cumplirán los 
requisitos de la normativa vigente que les sea de aplicación, así mismo cumplirán las 









(temporales) desmontables y UNE-EN 13200-1 Instalaciones para espectadores. Parte 
1: Criterios generales de diseño, de acuerdo con lo siguiente: 
 
• Los graderíos temporales desmontables se preverán para espectadores 
sentados. 
• En cuanto a la correcta visibilidad del graderío por parte de los espectadores se 
cumplirán las recomendaciones en cuanto a las líneas de visión de la UNE-EN 
13200-1 Instalaciones para espectadores. Parte 1: Criterios generales de 
diseño, que se indican en la norma NIDE SP-Salas y Pabellones, en su apartado 
instalaciones para espectadores y las figuras correspondientes. 
• La estructura portante del graderío soportará las fuerzas estáticas y dinámicas 
producidas por los espectadores, así como otras acciones previsibles como 
peso propio, viento, etc. Se diseñará de forma que tenga la resistencia y 
estabilidad suficiente frente a dichas acciones. A continuación se indican las 
sobrecargas de uso a considerar: 
• Cargas uniformes en zonas de asientos fijos: 4,0 kN/m2 
• Cargas uniformes en zonas de aglomeración de personas: 5,0 kN/m2 
• Cargas puntuales de 1kN espaciadas según una retícula de 0,5 x 0,5 m, 
área de aplicación 0,2 x 0,2 m. 
• Carga horizontal teórica por movimientos de espectadores de, al menos, 
6% de la carga vertical. A esta carga debe añadirse la acción del viento y la 
posible acción sísmica. 
• Coeficiente parcial de seguridad de sobrecargas de uso: 1,50. 
• Flecha de elementos horizontales no mayor de 1/200. 
• Desplazamientos horizontales no mayores de 1/250. 
• Vibraciones por efecto del movimiento rítmico de personas, será mayor 
de 3,4 Hz. 
• Sistema de cimentación que permita el traslado de las cargas al terreno sin 
deformaciones ni asientos de la estructura. 
• Los graderíos temporales desmontables dispondrán en todo su perímetro de 
barreras de protección para seguridad frente al riesgo de caídas, con una altura 
mínima de 1,00 m y de 1,10 m para riego de caídas de altura mayor o igual a 6 
m. Las barreras o barandillas que puedan interferir las líneas de visión pueden 
tener una altura de 0,90 m pero la diferencia de cota del riesgo de caída será 
inferior a 6 m. Las barreras frente a pasillos escalonados o escaleras o situadas 
en vías de evacuación donde se produce cambio de dirección de los 
espectadores tendrán una altura mínima de 1,10 m. Las barreras de protección 
no serán fácilmente escalables para lo que no dispondrán de elementos 
horizontales que puedan servir de puntos de apoyo y no tendrán riesgo de 
atrapamiento, de forma que las aberturas en la misma no dejarán pasar una 
esfera de 10 cm de diámetro. Las barreras deberán resistir acciones de fuerzas 










• Las vías de entrada, distribución y salida de espectadores en el graderío 
temporal desmontable, tales como pasos, pasillos, pasillos escalonados, etc. 
garantizarán una entrada y salida cómoda y segura incluso en caso de 
emergencia. El tiempo de evacuación del graderío para que los espectadores 
alcancen un sitio seguro será como máximo de 8 minutos. 
• Los pasos o pasillos entre filas de asientos que tengan salida por los dos 
extremos, serán horizontales y tendrán un ancho mínimo de 0,35 m hasta 18 
asientos y 1,25 cm más por cada asiento adicional, para 30 asientos o más el 
ancho será mayor o igual de 0,45 m. El nº máximo de asientos en filas con 
salidas por los dos extremos será de 40. 
• Los pasos o pasillos entre filas de asientos que tengan salida solo por un 
extremo, serán horizontales y tendrán un ancho mínimo de 0,35 m hasta 9 
asientos y 2,50 cm más por cada asiento adicional con un máximo de 12 
asientos. 
• Cada asiento tendrá un ancho mínimo de 0,45 m si no tienen apoyabrazos y de 
0,50 m con apoyabrazos, cuando no haya asientos individuales cada plaza 
dispondrá de un ancho de 0,50 m, la altura del asiento será de 0,45 cm 
respecto de la plataforma horizontal de apoyo de los pies y el fondo del asiento 
será de 0,35 m como mínimo. 
• Los pasillos escalonados de acceso a las localidades del graderío y las escaleras 
tendrán escalones con dimensión constante de contrahuella la cual no será 
mayor de 0,20 m, darán acceso a nivel a las filas de espectadores y tendrán un 
ancho mínimo de 1,20 m. Los peldaños dispondrán de tabica sin bocel. 
• Las aberturas existentes en cualquier parte del graderío serán tales que no 
dejarán pasar una esfera de 10 cm de diámetro. 
• Se dispondrán aseos temporales suficientes de acuerdo con el nº de 
espectadores previsto, los cuales cumplirán las normas sanitarias vigentes. En 
ausencia de normativa específica se tomará como referencia para el nº de aseos 




Las instalaciones deportivas para tenis se diseñaran y construirán de forma que sean 
accesibles para personas con discapacidad, de forma no discriminatoria, independiente 
y segura. Dispondrán de un itinerario exterior accesible a la instalación y de itinerarios 
accesibles a la pista principal y al resto de pistas, así como a los espacios deportivos 
auxiliares (Vestuarios, enfermería, etc.) y a los espacios para espectadores. Los citados 
espacios deportivos, auxiliares y para espectadores serán accesibles, cumplirán la 
normativa nacional, autonómica y local al efecto. Se recomienda que cumplan los 
requisitos de las Normas UNE de “Accesibilidad”. 
 
23.  CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE NECESIDADES 
 
Para el cálculo de necesidades del nº de pistas de tenis que pueden servir a una 









dentro de un radio de 10 km, con tiempos de desplazamiento en transporte público o 
privado no superior a 20 minutos. Inicialmente se puede establecer un porcentaje de 
jugadores del 1% de la población, si consideramos una pista por cada 25 jugadores 
resulta un nº de cuatro pistas cada 10.000 personas, descontando las pistas ya 
disponibles para esa población. Para una buena planificación se debe considerar la 
afición y jugadores existentes, los aspectos demográficos y realizar un estudio de 
viabilidad. 
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El objeto de este anejo es justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) para 
todos los Documentos Básicos (DB) que componen el capítulo de Seguridad Estructural, el cual está 
compuesto por distintos apartados, de los cuales serán de aplicación los siguientes DBs:  
 Seguridad Estructural (SE). 
 Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación (SE-AE). 
 Seguridad Estructural - Cimientos (SE-C). 
 Seguridad Estructural - Acero (SE-A). 
 Seguridad Estructural - Fabrica (SE-F). 
 
α la aplicación del Eurocódigo para el cálculo de los perfiles mediante: 
 Eurocódigo 3: Proyectos de estructuras de acero (EC3). 
 
Para ello se utilizará el programa comercial de cálculo de estructuras RFEM 5 en su versión 5.19.01 
de 64 bits para Windows 10 de la marca DLUBAL, con el cual se establecerán las secciones óptimas 
atendiendo a las solicitaciones a las que están sometidas e intentando reducir su peso propio para 
aligerar la estructura y reducir costes en acero. 
 
Las uniones serán calculadas mediante la exportación de los esfuerzos de cara encuentro de barras 
a Excel, aplicando el cálculo recogido en el Documento Básico Seguridad Estructural - Acero (SE-A). 
Además, en el caso de tener que desarrollar un cálculo de manera más minuciosa será aplicada la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada en el Real Decreto 751/2011 del 27 de mayo.  
 
El mismo documento y bibliografía de referencia han sido utilizados para calcular las placas de 
anclaje de los pilares a las zapatas aisladas que conforman la cimentación de la estructura.  
 
Así mismo, las vigas de atado y las dimensiones y armaduras de las zapatas también han sido 
resultado del cálculo mediante la exportación de los esfuerzos en cada apoyo a Excel y aplicar el 
documento Seguridad Estructural - Cimientos (SE-C) y bibliografía de referencia. 
 
Por último, se realizará un dimensionamiento de la solera de hormigón que compone el suelo de la 
nave salvo en la propia pista de tenis. 
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2. ALCANCE  
En este anejo se calcularán todos los perfiles que conforman la estructura de sustentación de la 
cubierta, la sustentación de los cerramientos, correas de cubierta y fachada, placas de anclaje a 
cimentación y la propia cimentación. 
 
Importante: Este anejo sirve para justificar la seguridad estructural de ambas naves de manera 
conjunta, es decir, si se construye lo recogido en este proyecto y, si en el caso de que una de las dos 
naves no se fuera a ejecutar o se derribase en el futuro, dejándose una sola en pie, se deberá realizar 
la justificación de nuevo, adaptándose a la nueva geometría y solicitaciones.  
 
3. UBICACIÓN Y REQUISITOS 
3.1. UBICACIÓN 
El edifico se sitúa en el término municipal de βaragoza, en la provincia de βaragoza (España) y está 
situado a 303 metros sobre el nivel del mar. 
 
En su entorno no existen edificios de más de cuatro plantas. En una de sus cuatro fachadas puede 
observarse la presencia de edificaciones del tipo unifamiliar del barrio de Montecanal (al Sur de 
βaragoza) y en otra de sus fachadas se puede observar la presencia de edificios con el mismo uso 
deportivo a una distancia de unos 100 metros y con altura que no supera la del edificio objeto de 
este proyecto.  
 
Además, tampoco existe arbolado de importancia que pueda condicionar las acciones externas. 
Estas características paisajísticas y del entorno se pueden observar en el Anejo 1 donde se recogen 
fotografías reales de la parcela y en la siguiente ortofoto de esta.  
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Imagen 1. Ortofoto de la parcela. 
 
Por ello, se considera, estando del lado de la seguridad, que no es un entorno del tipo Urbano, sino 
más bien del tipo “βona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o 
construcciones pequeñas” recogida como tal en la tabla 3.4. del documento Seguridad Estructural - 
Acciones en la Edificación (SE-AE), el cual corresponde a un grado de aspereza de III.  
 
3.2.  REQUISITOS  
El edifico es capaz de albergar dos pista de tenis con sus respectivas gradas para espectadores. Dado 
que intentar albergar ambas pistas bajo una misma cubierta reduciría el confort y prestaciones del 
edificio, se ha optado por separar ambas pistas en dos naves adosadas de estructura metálica, 
compartiendo una alineación de pilares laterales en su dimensión mayor.  
 
En el interior de cada uno se debería poder llevar a cabo partidos de tenis de competiciones 
nacionales e internacionales tales como la Copa Davis y la Copa Federación en su fase zonal. Por ello, 
y siguiendo la normativa del Consejo Superior de Deportes para instalaciones homologadas, en su 
documento de Norma NIDE TEN de 2016, las dimensiones del campo de juego deberán ser de como 
mínimo 18.29 metros de ancho y 36.57 metros de largo, incluyendo las bandas exteriores 
estipuladas. 
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Además, se deberá tener en cuenta la instalación de gradas para el público, tal y como se recoge en 
el plano número 6.1, llegándose a aumentar la longitud hasta los 49 metros entre ejes de pilares y la 
anchura hasta los 30 metros, para cada una de las naves, alcanzando unas dimensiones totales de 60 
metros en fachadas hastiales y 49 metros de fondo o de fachada lateral (medidos entre los ejes de 
los pilares).  
 
Por último, se debe dejar constancia que la altura libre sobre la pista de tenis no debe ser menor a 
9.14 metros según la norma del CSD. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y SU GEOMETRÍA 
La estructura se compondrá de perfiles metálicos tanto laminados como huecos teniendo en cuenta 
que en pórticos que no son hastiales recae la capacidad portante de la cubierta en una celosía de 
tipo Warren con montantes intermedios. 
 
Esta celosía permite disminuir la densidad superficial de los perfiles metálicos respecto de otro tipo 
de celosías, interfiriendo menos en la iluminación natural del interior del edificio y resultando más 
estético.  
 
Las cubiertas tendrán una pendiente del 10%, así como el cordón inferior y superior de la celosía.  
 
Los pórticos estarán separados mediante una modulación de 7 metros, siendo un total de 8 pórticos.  
 
Los dos situados en los extremos serán distintos del resto, pues estarán formados por los pilares 
laterales, por los pilares hastiales cada 5 metros y por el dintel, con una luz total de 30 metros.  
 
El resto se sustentarán en los pilares laterales y la capacidad portante de la cubierta recaerá en una 
cercha de 30 metros de luz de perfiles huecos. 
 
Dado que se debe respetar una altura libre de obstáculos de 9.14 metros sobre la pista de tenis, el 
cordón inferior de la celosía tendrá su punto más bajo a 9 metros, que llegará hasta los 9.50 metros 
a los 5 metros cuando se situé en la por primera vez encima de la pista de tenis, cumpliendo así este 
requisito. En la cumbrera este alcanzará una altura máxima de 10.50 metros. 
 
Este cordón inferior se une cada 5 metros a una serie de perfiles cuya misión es limitar la longitud de 
pandeo de este, haciendo que estos perfiles “auxiliares” solo trabajen a tracción. 
En la siguiente imagen están destacados en color rojo.  
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Imagen 2. Limitación del pando para el cordón inferior 
 
El cordón superior tendrá una altura mínima de 11 metros en su unión con los pilares laterales y una 
altura máxima de 12.50 metros en la cumbrera.  
 
En las siguientes imágenes se puede observar la disposición de los perfiles en cada uno de los dos 
tipos de pórticos de ambas naves adosadas. 
En primer lugar, el pórtico tipo intermedio. 
 
Imagen 3. Pórtico tipo intermedio con celosía Warren con montantes 
 
α, en segundo lugar, el pórtico hastial 
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Imagen 4. Pórtico hastial en los extremos de las naves 
 
La distancia entre correas de la cubierta será de 2.50 metros, aprovechando la distribución de los 
pilares hastiales. En el caso de las cumbreras y de la limahoya central, estas variaciones de distancia 
son mínimas, tal y como se observa en Planos, aproximándose al apoyo de una correa única. 
 
En el caso del pórtico hastial, las uniones de estas correas se ubican encima de la unión del dintel 
con los pilares hastiales.  
 
Se muestran unas imágenes a modo de ejemplo a continuación. 
 
Imagen 5. Apoyo de las correas en el pórtico hastial 
 
Imagen 6. Apoyo de las correas en el pórtico tipo intermedio 
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Además, se ha dotado a los baños de una estructura cuyo sustento se basa en muros de bloques de 
hormigón armados y rellenos de hormigón fluido. Sobre los cuales apoyará una chapa que dará 
sustento a los focos de los baños y aislará esta zona del resto de la nave.  
 
Por último, el arriostramiento de cubierta y longitudinal de la estructura se ha llevado a cabo 
mediante un entramado de perfiles huecos formando triangulaciones. Aunque este método es 
menos convencional sobre otros métodos más usados (como, por ejemplo, tirantes a tracción) es 
una solución más estética que intenta distanciarse de un diseño más “industrial”. 
 
Se muestra a continuación la solución adoptada para el arriostramiento longitudinal y, después, la 
del arriostramiento en cubierta. 
 
Imagen 7. Entramado de triangulaciones para el arriostramiento longitudinal 
 
 
Imagen 8. Arriostramiento de cubierta 
 
Así pues, en cada esquina de las naves la apariencia es la siguiente. 
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Imagen 9. Apariencia de la estructura en las esquinas de las naves 
 
La vista en 3D de toda la estructura es la que se muestra a continuación. 
 
 
Imagen 10. Vista en 3D de la estructura 
 
No obstante, para una mayor información de la geometría y configuración de la nave, se recomienda 
acudir a Planos, donde queda detallada tanto la geometría de los perfiles como las uniones entre 
ellas, con acotaciones de distancias y características.  
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5. CARGAS CONSIDERADAS 
Para el cálculo de las cargas permanentes consideradas se ha tenido en cuenta tanto el peso propio 
de los elementos que componen el cerramiento de cubierta y fachada, como el peso propio de los 
elementos constructivos, siendo estos últimos pesos propios incluidos de manera automática en 
RFEM al seleccionar el perfil correspondiente. Sin embargo, el peso propio de la cubierta se debe 
introducir de manera manual por unidad de superficie en función de los materiales y espesores que 
compongan dicho cerramiento.  
 
En la determinación de las cargas variables (viento y nieve), se debe acudir al documento Seguridad 
Estructural - Acciones en la Edificación (SE-AE) teniendo en cuenta la morfología de la estructura 
global, tal y como se explica en el apartado 5.2. 
 
Por último, se ha tenido en cuenta la sobrecarga de uso de la cubierta debida a mantenimiento, la 
cual no se aplica con el resto de las cargas variables. 
 
En los siguientes apartados se recoge el cálculo a la hora de justificar las cargas en su valor y forma 
de aplicación. 
 
5.1. ACCCIONES PERMANENTES 
Resultando estas de sumar el peso propio de los perfiles que es introducido por el programa 
informático RFEM, peso propio de la cubierta y fachada, focos y conductos de climatización, los 
cuales van sujetos a la celosía. 
 
5.1.1. CUBIERTA  
Están formadas por las siguientes capas en la cubierta: 
 Perfil grecado de acero HIANSA MT 56 de 1.2 mm de espesor:  10.50 kg/m2. 
 Lana de roca de espesor 12 cm y densidad de 145 kg/m3:  17.40 kg/m2. 
 Bandeja metálica INCO 157.1 de espesor 0.7 mm:   9.15 kg/m2. 
 Barrera de vapor DANOPOL 250:     0.18 kg/m2. 
 Lamina impermeabilizante SURE SEAL NR EPDM:   1.40 kg/m2. 
 
Lo que suma una masa total de 38.63 kg/m2 aplicados en dirección vertical, y con un peso de 
378.9603 N/m2 en la cubierta 
 
5.1.2. FACHADA 
Está formada por las siguientes capas en la fachada: 
 Perfil grecado de acero HIANSA MT 52 de 0.8 mm de espesor:  8.16 kg/m2. 
 Lana de roca de espesor 12 cm y densidad de 145 kg/m3:  17.40 kg/m2. 
 Bandeja metálica INCO 157.1 de espesor 0.7 mm:   9.15 kg/m2. 
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 Barrera de vapor DANOPOL 250:     0.18 kg/m2. 
 Lamina impermeabilizante SURE SEAL NR EPDM:   1.40 kg/m2. 
 
Todo ello sujeto sobre las correas de fachada, perfiles UPE variables según el apartado 13 de este 
anejo y con un peso repartido sobre los pilares laterales. 
 
Lo que suma una masa total de 36.29 kg/m2 aplicados en dirección vertical, y con un peso de 356. 
N/m2 en la fachada. 
 
Cabe destacar que la partición de ambas naves también se realiza con este cerramiento por 
cuestiones de ahorro de energía en la climatización. 
 
5.1.3. FOCOS 
Según el Estudio de Iluminación cada uno de los focos seleccionados (PHILIPS MVP507 
1xMHNLA2000W/400V/842 WB/60) tiene una masa de 17.2 kg, por lo que, sumado a los accesorios, 
cableado, etc, se ha estimado su peso total, al alza, en 30 kg aplicados de manera puntual sobre los 
nudos del tipo KT del cordón inferior. La ubicación de los focos se puede observar en el Estudio de 
Iluminación y en Planos.  
 
5.1.4. CONDUCTOS DE CLIMATIβACIÓN 
Dado que han sido forrados con lana de roca de baja densidad (30 kg/m2) con un espesor de 10 cm, 
y que la sección máxima en el Cálculo de Climatización es de 700 x 600 en sus dimensiones interiores, 
cada metro lineal de estos conductos tiene una masa de 3.6 kg/m2. Como cada apoyo situado entre 
dos tramos tiene que soportar la distancia de 7 metros en el peor de los casos y se ha tenido en 
cuenta los accesorios de anclaje y sustentación, la masa puntualmente aplicada es de 30 kg en los 
nudos KT del cordón inferior (pero en otros a los que sustentan los focos, ver Planos). 
 
5.1.5. TECHO DE LOS BAÑOS 
El cual está formado por: 
 Perfil grecado de acero MO-18 de HIANSA de 1 mm :  9.81 kg/m2. 
 
Lo que suma una masa total de 9.81 kg/m2 aplicados en dirección vertical, añadiendo complementos 
de sujeción extra que elevan el peso a 14 kg/m2. 
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5.2. ACCIONES VARIABLES 
5.2.1. SOBRECARGA DE USO  
Siendo de aplicación únicamente la relacionada con la conservación de la cubierta, con una 
inclinación inferior a 20º.  Aplicando una carga de 1 kN/m2 tal y como recoge la tabla 3.1 del 
documento del CTE SE-AE. 
 
 
Imagen 11. Tabla 3.1 del CTE SE-AE para determinar la carga de sobrecarga por uso. 
 
En la nota a la que se hace referencia con el 7, se indica lo siguiente: 
“Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.” 
Lo cual es de vital importancia a la hora de interpretar y valorar los resultados que con su inclusión 
errónea podría generar.  
 
5.2.2. VIENTO 
De acuerdo con el CTE en el DB-SE-AE ‘Acciones en la edificación’, se debe comprobar la influencia 
del viento en función de la ubicación y entorno del edificio en distintas direcciones (fachada lateral 
y hastial) 
 
A la hora de considerar la altura del edificio, tanto en esta memoria como en RFEM, se ha tenido en 
cuenta el valor máximo de esta, es decir, 12.5 m. 
 
En el cálculo de la carga de viento influye la presión dinámica del viento (qb), el coeficiente de 
exposición (ce) y el coeficiente eólico o de presión (cp): qe = qb ∙ ce ∙ cp. 
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 qb : Presión dinámica: como la nave se encuentra en βaragoza, el valor básico de la velocidad 
del viento es de 27 m/s, con un periodo de retorno de 50 años. 
 
Por tanto, según el anejo D del CTE DB-SE-AE, la presión dinámica (qb) tiene un valor de 0.45 
kN/m2. 
 
Imagen 12. Velocidad básica del viento según en CTE SE-AE. 
 
 ce : Coeficiente de exposición. De la tabla 3.4 del DB-SE-AE se obtienen los valores tabulados 
para el coeficiente de exposición en función de la altura del punto considerado y el tipo de 
terreno. 
En el caso de esta edificación, la altura considerada es de 12.5 metros y un grado de aspereza 
III, lo que conduce a un valor interpolado de 2.51666. 
 
Imagen 13. Tabla 3.4 del CTE SE-AE para calcular el coeficiente de exposición. 
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 Cp: El coeficiente eólico o de presión, el cual depende de la dirección del viento sobre la 
fachada, la forma de la nave, la posición del elemento considerado y su área de influencia. 
Sus valores se encuentran recogidos en las tablas D.3 a D.13 (anejo D, CTE). 
 
5.2.2.1. PARAMENTOS VERTICALES 
 Viento en la fachada lateral 
Según la tabla 3 del anejo D. 
 
Imagen 14. Cálculo del coeficiente eólico para los paramentos verticales. 
 
Con “e” siendo el mínimo de “b” (49 metros) y 2 veces “h” (12.5 metros), es decir, 25 metros. α con “d” 
con un valor de 60 metros, el valor de h/d es de 0.2083 
 
Se debe destacar que, en este caso, son naves de cubierta múltiple, como se explicará en el apartado 
de cubiertas, por lo que no tiene sentido tratar una zona a succión en la fachada hastial cuando sigue 
conectada con la otra nave, dando continuidad a la fachada (de ahí tratar el valor “d” con 60 metros 
y no con 30 metros). 
 
Por lo que el resultado es el siguiente 
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βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
A 27.81 -1,200 -1,348 
B 268.44 -0,800 -0,899 
C 397.50 -0,500 -0,562 
D 539.00 0,700 0,786 
E 539.00 -0,300 -0,337 
Tabla 1. Resultado de las cargas en las fachadas y en el caso de viento en la fachada lateral 
 
 Viento en la fachada hastial 
 
Del mismo modo, si el viento incide sobre la fachada hastial, debemos realizar el mismo cálculo. 
 
En este caso, “b” es igual a 60 metros y a “d” le corresponde un valor de 49 metros, por tanto, el valor 
mínimo al que se refiere es, otra vez, 25 metros (dos veces la altura). Para entrar en la tabla se vuelve 
a calcular el valor de “h/d”, es decir, 0.255, lo que obliga a interpolar en la tabla.  
 
El resultando es el que se muestra en la siguiente tabla. 
 
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
A 27.50 -1,200 -1,348 
B 247.50 -0,800 -0,899 
C 264.00 -0,500 -0,562 
D 639.75 0.706 0,793 
E 639.75 -0.301 -0.338 
Tabla 2. Resultado de las cargas en fachadas y en el caso de viento en la fachada hastial 
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5.2.2.2. CUBIERTAS A DOS AGUAS 
 Viento en fachada hastial 
Se toma los valores proporcionados en la tabla “D6. B” para calcular los valores del coeficiente eólico 
de ambas cubiertas,  tratando ambas por separado. Como se puede observar se debe tener en cuenta 
la inclinación de la cubierta (10% = 5.71º) y las áreas de cada zona (F, G, H e I). 
 
Imagen 15. Distribución de las zonas con distinto comportamiento eólico. 
 
Imagen 16. Valores tabulados del coeficiente eólico  
 
El valor de “e” es 25 metros (“b” = 30 m, “h”=12.5) y “d” es igual a 49 metros. 
Por ello,  interpolando en la tabla de la Imagen 16 se obtiene el siguiente resultado: 
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βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 -1.579 -1.81 
G 21.88 -1.3 -1.49 
H 187.50 -0.693 -0.79 
I 510.00 -0.593 -0.68 
Tabla 3. Resultado de las cargas en la cubierta a dos aguas y en el caso de viento en la fachada hastial 
 
 Viento en fachada lateral 
En el caso del edificio objeto de esta justificación y cálculo, se debe tener en cuenta que las cubiertas 
de ambas naves adosadas tienen influencia la una sobre la otra para determinar el valor de las cargas 
a aplicar. Este caso se recoge en CTE SE-AE en la figura de la Tabla D.9. concretamente en la figura 
“a”, la cual se muestra a continuación. 
 
 
Imagen 17. Modificaciones en el coeficiente eólico según la figura “a” de la Tabla D.9. (Alzado) 
 
 
Imagen 18. Modificaciones en el coeficiente eólico según la figura “a” de la Tabla D.9. (Planta) 
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Es por ello, que en la última pendiente de la última cubierta, del lado opuesto donde incide del 
viento, se puede aplicar una reducción lineal de la carga de hasta un 40%. 
 
Además de estas figuras, se recogen unas notas acerca de la aplicación de las cargas: 
 
“Los coeficientes de presión para cada par de faldones se podrán tomar de la tabla relativa a 
cubiertas a dos aguas, modificándolos de acuerdo con las indicaciones de las figuras a) y b) 
anteriores.” 
 
“En el caso de la figura a) los coeficientes de presión cpe correspondientes a los módulos extremos 
se podrán tomar de la tabla relativa a cubiertas a un agua.” 
 
Es por ello, que a la hora de calcular e introducir los valores de las cargas se deberá realizar de la 
siguiente forma: 
 Para los faldones extremos, se aplicará la carga de la cubierta a un agua (tabla D5), 
respetando el sentido y dirección del viento, pudiéndose reducir la carga en uno de ellos de 
manera justificada con la figura anterior. 
 En los faldones centrales, se introducirá lo recogido en las tablas D6 (viento en fachada 
lateral). 
 
Finalmente, y dado que cada una de estas cargas presentan hipótesis no coincidentes, es decir, se 
pueden generar más combinaciones que en las recogidas en el CTE SE-AE, se procederá a 
combinarlas de manera manual.  
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 Viento en el primer y último faldón, considerado como cubierta a un agua: 
 
Imagen 19. Valores tabulados del coeficiente eólico para cubierta a un agua con viento en fachada 
lateral 
 
Imagen 20. Valores tabulados del coeficiente eólico para cubierta a un agua con viento en fachada 
hastial 
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 Para el caso del primer faldón:  
Carga en cubierta 1.1. 
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 -1.7 -1.9125 
G 91.25 -1.2 -1.35 
H 612.50 -0.6 -0.675 
Tabla 4. Resultados para el caso de cubierta a un agua y viento en fachada lateral (I) 
 
Carga en cubierta 1.2.  
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 0 0 
G 91.25 0 0 
H 612.50 0 0 
Tabla 5. Resultados para el caso de cubierta a un agua y viento en fachada lateral (II) 
 
 Para el caso del último faldón, con una reducción del 40%. 
Carga en cubierta 2.1.  
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 -1.388 -1.59 
G 91.25 -0.78 -0.894 
H 612.50 -0.484 -0.558 
Tabla 6. Resultados para el caso de cubierta a un agua y viento en fachada lateral con reducción al 60% 
(I) 
 
Carga en cubierta 2.2.  
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 0 0 
G 91.25 0 0 
H 612.50 0 0 
Tabla 7. Resultados para el caso de cubierta a un agua y viento en fachada lateral con reducción al 60% 
(II) 
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 Viento en los dos faldones intermedios (tabla D.6) para una pendiente de -5.71º. 
 
 
Imagen 21. Distribución de zonas con distinto comportamiento eólico en la cubierta a dos aguas y con 
viento en la fachada lateral. 
 
Imagen 22. Valores tabulados de las cargas en la cubierta a dos aguas y con viento en la fachada 
lateral. 
 
Carga en cubierta 3.1.  
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 -2.314 -2.65 
G 91.25 -1.207 -1.38 
H 612.50 -0.807 -0.93 
I 122.50 0.205 0.225 
J 612.50 0.205 0.225 
Tabla 8. Resultados para el caso de cubierta a dos agua y viento en fachada hastial (I) 
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Carga en cubierta 3.2.  
βONA Área (m2) Cp qe (kN/m2) 
F 15.63 -2.314 -2.65 
G 91.25 -1.207 -1.38 
H 612.50 -0.807 -0.93 
I 122.50 -0.593 -0.675 
J 612.50 -0.593 -0.675 
Tabla 9. Resultados para el caso de cubierta a dos agua y viento en fachada hastial (II) 
 
Por último, se resume en la siguiente tabla todas las posibles combinaciones que se pueden producir 
con las cargas de viento en las cubiertas, todas ellas con la carga correspondiente  
 
  
Carga en cubierta 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
Combinación 1 x   x   x   
Combinación 2  x  x   x 
Combinación 3   x x  x  
Combinación 4   x  x   x 
Combinación 5 x   x x  
Combinación 6 x   x  x 
Combinación 7  x  x x  
Combinación 8  x  x  x 
Tabla 10. Combinaciones que se pueden producir con las cargas de las Tablas 4, 5, 6, 7 , 8 y 9 
 
5.2.3. NIEVE 
Para calcular la carga de nieve, se debe acudir al apartado 3.5.1. del CTE SE-AE en el cual se establece 
que la carga de nieve en proyección horizontal puede tomarse como: 
qn=μ · sk 
Siendo:  
 
 sk: El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, el cual se recoge 
en la Tabla 3.8. “Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas” y es 
de 0.5 kN/m2 para la ciudad de βaragoza.  
 
 μ: El coeficiente de forma de la cubierta. Que en el caso de este edificio es de 1 al tener una 
cubierta con una inclinación menor de 30º.  
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Sin embargo, para los dos faldones centrales, que limitan con una limahoya, se deberá 
incrementar este valor mediante el incremento del coeficiente de forma. 
Este incremento se calcula de la siguiente manera: 
μ= 1 + Ȼ / 30º; 
Siendo: 
 Ȼ igual a 5.71º, al no superarse el valor de 30º al calcular la semisuma de ambas inclinaciones. 
Por ello, el valor del coeficiente de forma en esta franja central será de 1.19.  
 
Por tanto, el valor de la carga de nieve será de 0.5 kN/m2, y en los 2 metros centrales de la limahoya 
será incrementado este valor hasta 0.5951 kN/m2. 
 
5.3. ACCIONES ACCIDENTALES 
5.3.1. INCENDIO 
Tal y como se recoge en el Anejo 5, Protección Contra Incendios, en caso de incendio se han 
protegido los perfiles metálicos ante el calor producido por este, de modo que la integridad de los 
perfiles no se ve comprometida. Por ello, no se tiene en cuenta esta acción en el cálculo estructural. 
 
5.3.2. SISMO 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (NSCE) en la parte general y de 
edificación, en el punto 1.2.3. “Criterios de Aplicación de la Norma”, no es de aplicación esta norma 
pues la aceleración sísmica básica es menor que 0.04·g, siendo indiferente la clasificación de la 
construcción realizada en el apartado 1.2.2. “Clasificación de Construcciones”.  
 
En la siguiente imagen, se puede apreciar la distribución que establece la norma de la aceleración 
sísmica básica, figura 2.1. “Mapa de Peligrosidad Sísmica”. 
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Imagen 23. Mapa sísmico de la norma NCSE-02 
 
5.3.3. IMPACTO DE VEHÍCULOS 
No es de aplicación, pues no se proyectado el paso de vehículos ni aparcamientos en el interior del 
edificio ni en el exterior a una distancia inferior a los 9 metros. Además, en la ordenanza municipal 
de βaragoza no existe referencia alguna acerca del cumplimiento de este apartado.  
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6. CONSIDERACIONES PREVIAS DE CÁLCULO 
6.1. MATERIALES 
El material de las barras será el acero estructural S275-JR. Con las propiedades establecidas en la 
norma UNE 10.024. 
 
6.2. MODELIZACIÓN  
A la hora de introducir la estructura en el programa RFEM se debe tener en cuenta distintas 
consideraciones de cálculo. Se describen a continuación: 
 
1. Las uniones en las cabezas de los pilares hastiales con los dinteles se realiza mediante la 
modelización de una rotula, la cual permite los giros, pero no los desplazamientos 
relativos entre las barras que a ella confluyen. 
2. Del mismo modo, los apoyos de las correas se han considerado biapoyadas mediante 
dos rotulas (liberando sólo los giros) en ambos extremos de las barras. 
3. Las vigas de unión de los pórticos también se han modelizado como las correas. 
4. Las barras que forman los montantes y diagonales de la celosía sólo pueden tener 
esfuerzos axiales (tracción o compresión). 
5. La unión de los cordón superior e inferior a los pilares laterales se ha modelizado de 
manera rígida aunque el esfuerzo a trasmitir es mayoritariamente axial.  
6. Las barras de los distintos arriostramientos se han modelizado de manera que sólo 
trabajen con esfuerzos axiales. 
7. Los apoyos al terreno son del tipo empotrado, es decir, no permiten ni los 
desplazamientos ni los giros. 
8. El resto de uniones de barras se consideran rígidas. 
9. Las barras que arriostran el cordón inferior sólo trabajan a tracción, eliminando su 
influencia en el resto de la estructura si esto no se cumple. 
 
6.3. ESTABILIDAD E IMPERFECCIONES 
Una vez introducida la estructura, se ha analizado con el módulo adicional RF STABILITα de DLUBAL 
los modos de pandeo de la estructura para determinar si la estructura es traslacional o intraslacional.  
Este módulo analiza los modos de pandeo de la estructura, pero previamente se debe realizar el 
siguiente procedimiento: 
 
1.º Se calcula la estructura con unos perfiles estimados, mediante análisis lineal de primer orden. 
2.º Con los resultados obtenidos, se optimizan los perfiles en sucesivas iteraciones hasta que 
cumplen todas las secciones según el módulo adicional EC3, que aplica el Eurocódigo al 
analizar la resistencia y flecha de las barras con sus distintos perfiles.  
3.º Una vez obtenido el cálculo válido final, se ejecuta el programa RF STABILITα. 
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Este programa analiza los sucesivos modos de pandeo de las barras, incrementado el valor de las 
cargas verticales de manera paulatina.  
 
Este incremento de cargas se realiza con todas las hipótesis de cálculo, buscando los modos de 
pandeo, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes a modo de ilustrar los resultados 
obtenidos (cada hipótesis tiene de media alrededor de 200 modos de pandeo distintos) 
 
 
Imagen 24. Modo de pandeo del cordón inferior (I) 
 
 
Imagen 25. Modo de pandeo del cordón inferior (II) 
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Imagen 26. Modo de pandeo de correas y cordón superior. 
 
 
Imagen 27. Modo de pandeo de correas y cordones de la celosía. 
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Imagen 28. Modo de pandeo de las correas 
 
Como se observa, las barras pandean entre sus apoyos de manera local y no se observa un pandeo 
en los pilares. Esto no quiere decir que los pilares no tengan un modo de pandeo, sino que la carga 
se debe incrementar hasta valores muy altos.  
 
Además, RF STABILITα extrae una tabla con los valores del coeficiente de amplificación para cada 
hipótesis de carga. Esta lista es imprescindible para clasificar la estructura en traslacional o 
intraslacional, según lo recogido en el artículo 23.2. de la EAE. Este artículo establece lo siguiente: 
 
Imagen 29. Extracto del artículo 23.2 de la EAE (I). 
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Imagen 30. Extracto del artículo 23.2 de la EAE (II). 
 
Por tanto, como en los sucesivos análisis mediante RF STABILITα, en todas las hipótesis de cálculo, 
no se aprecia inestabilidad lateral de la estructura en los modos de pandeo considerados con valores 
de ȺCR menores que 15, la estructura se ha clasificado como intraslacional. 
 
Esto puede deberse distintas causas: relación de dimensiones entre planta y altura, perfiles de alta 
rigidez lateral, tipos de uniones, etc.  
 
Por tanto, a la hora de analizar esta estructura será suficiente considerar un análisis lineal en el que 
la deformada no altera de manera sustancial el cálculo de las secciones necesarias para soportar las 
cargas. 
 
Sin embargo, y dado que la estructura arroja ciertos modos de pandeo en elementos fundamentales 
para la sustentación de la cubierta, se han incluido imperfecciones que simulan las tensiones 
residuales en fabricación, así como falta de verticalidad, rectitud, etc. Por tanto, se considera que se 
actúa desde el lado de la seguridad al considerar estas imperfecciones mediante cargas adicionales 
equivalentes, con el método de cálculo descrito en la EAE, teniendo en cuenta la curva de pandeo 
que le corresponde a cada sección.  
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6.4. CONFIGURACIÓN DE ANEJOS NACIONALES Y DETALLES 
El módulo usado para comprobar la resistencia, estabilidad y flecha de las barras en función de su 
sección es EC3, el cual realiza la comprobación de dichas barras en función de la sección de estas. 
 
Para ello se configura del siguiente modo para llevar a cabo dichas comprobaciones. 
 
1. Configuración respecto al Anejo Nacional UNE. 
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2. Configuración de los detalles de cálculo. 
 
Imagen 32. Configuración realizada de los detalles de cálculo.  
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7. COMBINACIONES DE CARGA 
A continuación, se recoge el listado de combinaciones aplicadas en el cálculo, siendo: 
 CC1: Peso propio de los elementos estructurales, cerramientos e instalaciones. 
 CC2: Sobrecarga de uso en cubierta. 
 CC3: Carga de nieve. 
 CC4: Viento en fachada hastial 
 CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11 y CC12: Viento en fachada lateral según la tabla 
resumen del final del punto 5.2 desde la Combinación 1 (CC5) a la 8 (CC12) 
 CC21 y CC22, correspondientes a los casos de imperfecciones. 
7.1. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMO (ELU) 
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7.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVIVIO (ELS) 
 
8. GRUPOS DE BARRAS IGUALES Y CASOS DE ESTUDIO EN EC3 
Como la estructura es simétrica se deben agrupar las barras de tal forma que, independientemente 
de donde incida el viento, sea capaz de soportar las acciones de cálculo. Por tanto, se han realizado 
12 estudios de cálculo que son los siguientes. 
 
1. Correas de cubierta  
2. Pilares laterales  
3. Pilares hastiales  
4. Cordones superiores  
5. Cordones inferiores  
6. Montantes  
7. Diagonales  
8. Dinteles (hastiales)  
9. Vigas unión pórticos  
10. Arriostramiento Cordón inferior  
11. Arriostramiento Cubierta  
12. Arriostramiento Longitudinal  
 
En el apartado 9 se muestran los resultados y las barras consideradas para cada estudio.  
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9. RESULTADOS DEL MÓDULO EC3 
Para cada caso de estudio se recoge de manera gráfica las barras consideradas para cada uno de 
ellos (de color rojo), el resultado del cálculo y una representación en distintos colores del resultado 
individual por barra.  
 
Los resultados del módulo EC3 se muestran a continuación:  
 
9.1. ESTUDIO 1. CORREAS DE CUBIERTA. 
9.1.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 




Perfil 1: IPE 220 y HEA 220 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.93 y 0.27< 1 -> Correcto 
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Imagen 34. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 1. 
 
Imagen 35. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 1. 
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9.2. ESTUDIO 2. PILARES LATERALES. 
9.2.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 




Perfil 1: HEA 280 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.80< 1 -> Correcto 
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Imagen 37. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 2. 
 
Imagen 38. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 2. 
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9.3. ESTUDIO 3. PILARES HASTIALES 
9.3.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 





Perfil 1: HEA 280 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.69< 1 -> Correcto 
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Imagen 40. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 4. 
 
Imagen 41. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 3. 
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9.4.  ESTUDIO 4. CORDONES SUPERIORES 
9.4.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 




Perfil 1: QRO 100; 10.  
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.93< 1 -> Correcto 
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Imagen 43. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 4. 
 
Imagen 44. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 4 
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9.5. ESTUDIO 5. CORDONES INFERIORES 
9.5.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
 




Perfil 1: QRO 100; 10.  
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.53< 1 -> Correcto 
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Imagen 46. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 5 
 
Imagen 47. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 5 
 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 






9.6. ESTUDIO 6. MONTANTES 
9.6.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
 




Perfil 1: QRO 40; 2.6.  
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.54< 1 -> Correcto 
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Imagen 49. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 6 
 
Imagen 50. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 6. 
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9.7. ESTUDIO 7. DIAGONALES 
9.7.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
 






Perfil 1: QRO 70; 8.  
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.83< 1 -> Correcto 
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Imagen 52. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 7 
 
Imagen 53. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 7 
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9.8. ESTUDIO 8. DINTELES 
 
9.8.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 




Perfil 1: IPE 270  
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.61< 1 -> Correcto 
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Imagen 55. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 8. 
 
Imagen 56. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 8. 
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9.9. ESTUDIO 9. VIGAS DE UNIÓN DE PÓRTICOS 
9.9.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 




Perfil 1: HEA 100 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.22< 1 -> Correcto 
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Imagen 58. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 9. 
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9.10. ESTUDIO 10. ARRIOSTRAMIENTO CORDÓN INFERIOR 
9.10.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
 




Perfil 1: QRO 40; 2.6. 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.54< 1 -> Correcto 
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Imagen 61. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 10. 
 
Imagen 62. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 10. 
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9.11. ESTUDIO 11. ARRIOSTRAMIENTO CUBIERTA 
9.11.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
 




Perfil 1: QRO 40; 2.6. 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.48< 1 -> Correcto 
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Imagen 64. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 11. 
 
Imagen 65. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 11. 
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9.12. ESTUDIO 12. ARRIOSTRAMIENTO LONGITUDINAL 
9.12.1. BARRAS CONSIDERADAS 
 
Imagen 66. Barras analizadas en el estudio 12 (I). 
 
Imagen 67. Barras analizadas en el estudio 12 (II). 
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Perfil 1: QRO 40; 2.6. 
Razón de tensiones/desplazamientos máxima: 0.39< 1 -> Correcto 
 
Imagen 68. Resultado en RFEM EC3 para el estudio 12. 
 
Imagen 69. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 12 (I) 
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Imagen 70. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 12 (II). 
 
Imagen 71. Solicitación de los perfiles analizados para tensiones y flechas máximas admisibles en el 
estudio 12 (III). 
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9.13. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
 
 
Tabla 11. Resumen de los estudios realizados anteriormente. 
 
Por lo que, según la Tabla 11, el resultado del dimensionamiento de las barras es correcto. 
  
Nº
ϭ IPE ϮϮϬ, HEA ϮϮϬ Ϭ,ϵϯ Ϭ,Ϯϳ CORRECTO
Ϯ HEA ϮϴϬ CORRECTO
ϯ HEA ϮϴϬ CORRECTO
ϰ QRO ϭϬϬ;ϭϬ CORRECTO
ϱ QRO ϭϬϬ;ϭϬ CORRECTO
ϲ QRO ϰϬ;Ϯ,ϲ CORRECTO
ϳ QRO ϳϬ; ϴ CORRECTO
ϴ IPE ϮϳϬ CORRECTO
ϵ HEA ϭϬϬ CORRECTO
ϭϬ QRO ϰϬ;Ϯ,ϲ CORRECTO
ϭϭ QRO ϵϬ;ϰ CORRECTO
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10. DEFORMADA CARACTERÍSTICA DE LA ESTRUCTURA 
 
ESTRUCTURA GLOBAL 
Desplazamiento en X 
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En las siguientes imágenes se observa la deformada característica de la estructura, pórtico a pórtico 
y en sus alineaciones longitudinales. La escala es de 50:1 para ampliar dichas deformaciones.  
 
Pórtico 1 
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Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en X 
 
Desplazamiento en α 
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Desplazamiento en α 
 





Desplazamiento en X 
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Desplazamiento en α 
 
Desplazamiento en β 
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11. PERFILES GRECADOS EN CUBIERTA Y FACHADA 
Es necesario determinar el perfil de la chapa grecada que deberá sostener el peso propio de la 
cubierta y las acciones externas, del mismo modo que habrá que hacer dicha comprobación para el 
caso de la fachada. 
 
La cubierta, como ya se ha explicado, la componen dos perfiles metálicos que son la propia chapa 
grecada y un perfil en bandeja por el exterior, sin embargo, este último no se tiene en cuenta a la 
hora de determinar la capacidad portante, pues no se puede garantizar una unión perfecta entre 
ambos perfiles, los cuales están separados 12 cm por lana de roca, mayoritariamente.  
 
En la cubierta, la separación de las correas es de 2.50 metros como máximo mientras que, en las 
fachadas, la separación de las correas es de 3.00 metros.  
 
Otro punto importante es determinar cuántos apoyos tiene la modelización de las barras, que se va 
a considerar como biapoyada con un apoyo articulado intermedio y la carga máxima a soportar.  
 
11.1. CUBIERTA 
La carga máxima es de succión en la cumbrera, con un valor de 2.65 kN/m2 según lo recogido en el 
apartado 5.2. Acciones Variables, Viento, en las hipótesis de carga 3.1 y 3.2.  
 
La carga de presión difiere tanto de este valor que incluso sumando el peso propio se considera 
mucho menos desfavorable.  
 
Por ello, se considera la carga de 2.65 kN/m2 que deberá ser mayorada en un 50% al ser una Acción 
Variable, pero se pude descontar el peso propio de la cubierta en un 80%, es decir, la carga máxima 
a soportar será de succión con un valor de 3.  kN/m2. 
 
Para soportar esta carga se ha escogido el perfil comercial de la marca HIANSA, modelo MT-56, que 
tabula su resistencia a succión en la ficha técnica del producto, expresando la carga en kp/m2. 
 
Haciendo la conversión de unidades, la carga a soportar es de 374 kp/m2. 
 
En la siguiente imagen se muestra esta tabulación de las cargas, en la que si se entra a las tablas para 
carga a succión y 2.50 metros entre cada vano, siendo 2 el número de estos, el espesor de la chapa 
debe ser de 1.20 mm.  
 
La carga a presión que es capaz de soportar es bastante superior al valor de presión máxima que se 
ha hallado.  
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Imagen 72. Cargas admisibles de la chapa grecada HIANSA MT-56. 
 
11.2. FACHADA 
En la fachada, la carga máxima es de succión con un valor de 1.35 kN/m2 en la zona A, situada en la 
esquina de la fachada hastial cuando el viento incide en la fachada lateral, que con su coeficiente de 
mayoración correspondiente (1.5), la carga de cálculo será 2.03 kN/m2 a succión.  
Esta carga equivale a 206.94 kp/m2. 
 
Para esta carga se instalará un perfil menor que el de la cubierta, de la misma marca (HIANSA) pero 
el modelo MT52, para dos vanos de 3 metros cada uno.  
 
En la siguiente imagen se muestra esta tabulación de las cargas, en la que, si se entra a las tablas para 
carga a succión y 3 metros entre cada vano, siendo 2 el número de estos, el espesor de la chapa debe 
ser de 1 mm.  
 
La carga a presión que es capaz de soportar es bastante superior al valor de presión máxima que se 
ha hallado.  
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Imagen 73. Cargas admisibles de la chapa grecada HIANSA MT-52. 
 
11.3 TECHO DEL BAÑO 
Su carga estimada es de 14 kg/m2 y la distancia máxima de separación entre apoyos es de 2.7 metros, 
por lo que se busca un perfil mínimo que cumpla. Para ello, se escoge el perfil de minionda MO18 de 
HIANSA. Del mismo modo deberá incrementarse esta carga un 35% (por peso propio), hasta 18.9 
kp/m2. 
 
Imagen 74. Cargas admisibles de la chapa grecada HIANSA MO-18. 
 
Como se puede observar se cumple con el perfil con un espesor de 1 mm. 
Nota: Se deberá consultar con el instalador los anclajes de los focos a este tipo de chapa, por si 
fuera necesario aumentar el espesor de la chapa debido a instalar nuevos aislantes eléctricos y 
tener que cambiar el modelo de chapa por una con un mayor canto.  
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12. LUCERNARIOS Y VENTANAS DE POLICARBONATO 
En el caso de los lucernarios, se debe sustituir los perfiles metálicos de chapa grecada por un perfil 
grecado de policarbonato celular. Dado que hay fuertes efectos de succión provocados por el viento, 
los lucernarios deberán ser instalados fuera de estas zonas donde la carga máxima no permite una 
instalación convencional, pero se debe respetar la solución que se ha justificado en el Anejo 6 acerca 
del uso de iluminación natural con las dimensiones en él establecidas. 
 
12.1. LUCERNARIOS DE CUBIERTA 
12.1.1. CARGA DE VIENTO 
Dado que existen distintas zonas en las que el viento genera distintas magnitudes de carga, se 
procede a explicar de manera gráfica los valores de carga máxima que hay en las 9 zonas distintas 
que puede haber en un faldón situado en la esquina del edificio o inmediatamente después de la 
cumbrera, con succión máxima.  El lucernario tiene unas dimensiones de 10 x 1 metros 
 
Imagen 75. Situación analizada en el caso de los lucernarios. 
 
 
Imagen 76. Acotación y zonas de la Imagen 75. 
 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 






Si se analiza el resumen de la Tabla 12, se puede afirmar que la zona 5 tiene una de las zonas con 
menor carga de viento a succión, con un valor de 0.93 kN/m2 (sin mayorar), y si se mayora con el 
factor de acción variable (1.5), quedaría el máximo en 1.3949 kN/m2 
 
 
Tabla 12. Resumen de las cargas máximas de viento en el caso más desfavorable para un lucernario 
más cercano a la esquina. 
 
12.1.2. CARGA DE NIEVE  
En este caso, la carga de nieve es de 0.5 kN/m2 y no se da el caso que el lucernario tenga que estar 
situado en la zona con mayor carga debido al factor de forma de la limahoya. Además, si se mayora 
esta carga de acción variable (factor igual a 1.5) se obtiene un valor 0.75 kN/m2, valor inferior al de la 
carga de succión del viento. 
 
12.1.3. SELECCIÓN JUSTIFICADA 
Por tanto, la carga máxima y mayorada que deberá soportar el lucernario, en su posición actual 
definida, es de, aproximadamente, 1.40 kN/m2 si se da el caso más desfavorable en el que actúe sólo 
la carga de succión del viento. 
 
El modelo de lucernario escogido es ARCOPLUS SUPER 1000, de la marca AISLUX, formado por un 
panel de policarbonato celular de forma grecada para aumentar su resistencia, con una buena 
resistencia al granizo y choque accidental y una resistencia al fuego acorde a lo expuesto en el Anejo 
5 Protección Contra Incendios. 
  
En su ficha técnica se suministra la resistencia en daN/m2 en función de la separación de las correas, 
que como en este caso, se establece en sistemas en el que el panel del lucernario se encuentra entre 
los paneles que forman la cubierta.  
 
Por tanto, y tal y como se observa en la siguiente imagen, para una separación de los apoyos en las 
correas de 2.50 metros y más de 3 apoyos, la resistencia es de unos 180 daN/m2 o 1.8 kN/m2, por 
tanto, la selección es apropiada para esta geometría y ubicación proyectada en la cubierta. 
Maǆ. aďs.
VieŶto eŶ hastial ϭ.ϭ ϭ.Ϯ Ϯ.ϭ Ϯ.Ϯ ϯ.ϭ ϯ.Ϯ Máǆiŵa
ϭ -ϭ,ϴϭ -ϭ,ϵϭ Ϭ -ϭ,ϱϵ Ϭ -Ϯ,ϲϱ Ϭ Ϯ,ϲϱ
Ϯ -ϭ,ϴϭ -Ϭ,ϲϴ Ϭ -Ϭ,ϱϲ Ϭ -Ϭ,ϵϯ Ϭ ϭ,ϴϭ
ϯ -Ϭ,ϳϵ -Ϭ,ϲϴ Ϭ -Ϭ,ϱϲ Ϭ -Ϭ,ϵϯ Ϭ Ϭ,ϵϯ
ϰ -Ϭ,ϳϵ -ϭ,ϵϭ Ϭ -ϭ,ϱϵ Ϭ -Ϯ,ϲϱ Ϭ Ϯ,ϲϱ
ϱ -0,ϳϵ -0,ϲϴ 0 -0,ϱϲ 0 -0,ϵϯ 0 0,ϵϯ
ϲ -Ϭ,ϳϵ -Ϭ,ϲϴ Ϭ -Ϭ,ϱϲ Ϭ -Ϭ,ϵϯ Ϭ Ϭ,ϵϯ
ϳ -Ϭ,ϳϵ -ϭ,ϵϭ Ϭ -ϭ,ϱϵ Ϭ -Ϯ,ϲϱ Ϭ Ϯ,ϲϱ
ϴ -Ϭ,ϳϵ -Ϭ,ϲϴ Ϭ -Ϭ,ϱϲ Ϭ -Ϭ,ϵϯ Ϭ Ϭ,ϵϯ
ϵ -Ϭ,ϳϵ -Ϭ,ϲϴ Ϭ -Ϭ,ϱϲ Ϭ -Ϭ,ϵϯ Ϭ Ϭ,ϵϯ
)oŶa Caƌga ŵáǆiŵa segúŶ la hipótesis ;kN/ŵϮͿ
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Imagen 77. Carga admisible según la ficha técnica del perfil seleccionado arcoPLUS SUPER 1000 de 
policarbonato del lucernario  
 
12.2. VENTANAS  
12.2.1. CARGA DE VIENTO 
En el caso de las ventanas se realiza la justificación de la misma manera que para los lucernarios de 
cubierta, pero, en este caso, sólo hay ventanas en la fachada lateral, por lo que bastará con evaluar 
su resistencia con la mayor carga de viento que haya en dicha fachada. Según el apartado 5.2.2 en la 
fachada lateral se produce la mayor carga a presión con un valor de 0.8 kN/m2.  
 
Mayorando esta carga con el coeficiente de 1.5, el panel de la ventana deberá soportar 1.2 kN/m2. 
 
Dado que se han proyectado ventanas de 3x3 metros, estas dimensiones obligan a instalar perfiles 
intermedios entre los perfiles de las correas, que faciliten el apoyo del panel situando al menos uno 
intermedio, es decir, reduciéndose la distancia entre apoyos a 1.50 metros 
 
Para esta aplicación se ha escogido el mismo modelo ARCOPLUS 1000 de la marca AISLUX, formado 
por un panel de policarbonato celular de forma grecada, con una buena resistencia al granizo y 
choque accidental y una resistencia al fuego acorde a lo expuesto en el Anejo 5 Protección Contra 
Incendios. 
 
En este caso, se analiza desde el caso de modelización del panel como múltiple, obteniendo una 
resistencia de 1.8 kN/m2. 
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Imagen 78. Carga admisible según la ficha técnica del perfil seleccionado arcoPLUS SUPER 1000 de 
policarbonato del lucernario 
 
Por ello, la selección es apropiada para esta geometría y ubicación prevista en la fachada lateral, con 
una resistencia superior a la necesaria. 
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13. CORREAS DE FACHADAS 
Para realizar el cálculo de los perfiles de las correas de fachada (lateral y hastial por separado), se 
realizará la siguiente secuencia de cálculos: 
 
1. Cálculo del perfil mínimo por tensiones debido al momento flector dominante (causado por 
el viento) en el eje con más inercia del perfil.  
2. Comprobación de la flecha del perfil seleccionado y, si procede, aumento del tamaño de la 
sección de la barra. 
3. Comprobación de tensiones debido a los momentos flectores causados por el peso propio y 
el viento de manera conjunta y con el perfil seleccionado finalmente en el punto 2. 
 
13.1. FACHADA LATERAL 
Las correas de fachada están separadas 3.00 metros entre ellas y cubren 2 modulaciones, es decir, 
miden 14 metros. Por tanto, aparte de los dos apoyos articulados en los extremos, tiene un apoyo 
justo en la mitad, con 7 metros a cada lado. 
Como hay 7 modulaciones, una barra deberá medir 21 metros con dos apoyos intermedios a una 
distancia de 7 y 14 metros, conseguido mediante la unión de una barra de 4 metros y otra de 7 metros 
a través de una placa metálica unida por tornillería que le confiere continuidad. 
 
13.1.1. ACCIÓN DEL VIENTO 
En este caso, se analiza la barra como si fuera una viga de dos vanos iguales con carga repartida 
uniformemente, con una carga máxima de 0.8 kN/m2, que, si se considera lineal para 3 metros de 
anchura abarcada, se eleva hasta 2.4 kN/m, y si se mayora con el coeficiente de acción variable, 
resulta igual a 3.6 kN/m 
En la siguiente imagen se muestra el análisis de momentos flectores y cortantes para este caso. 
Siendo L igual a 7 metros y q igual a 3.6 kN/m. 
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Imagen 79. Distribución de esfuerzos para una viga de dos vanos iguales con una carga uniformemente 
repartida. 
 
Según lo expuesto en la Imagen 79, el momento flector máximo será de 22.05 kN·m o de 22.05 ·106  
N·mm. 
En un primer dimensionamiento, si se desea usar un perfil UPE, se debe determinar el módulo 
resistente mínimo de este: σ = MሺN · mmሻWሺmmଷሻ = ʹʹ.Ͳͷ · ͳͲ଺ሺN · mmሻWሺmmଷሻ ൑ ʹ͹ͷ MPaͳ.Ͳͷ → W ൒ ͺͲͳͺͳ.ͺʹ mmଷ ≈ ͺͲ.ͳͻ cmଷ  
 
Si se acude a un prontuario de secciones del perfil UPE, se obtiene que el perfil mínimo que cumple 
es el UPE 140. 
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Imagen 80. Características mecánicas y dimensiones de los perfiles UPE. 
 
 
Imagen 81. Distribución de momentos de las correas de la fachada lateral calculada con el programa 
MEFI para la carga de viento mayorada. 
 
13.1.2. FLECHA DEL PERFIL SELECCIONADO 
Se establece el límite de la flecha admisible como L/300, es decir, 23.33 mm 
 
La flecha se calcula con el programa informático MEFI seleccionando el perfil UPE 140. 
 
Pero como se puede observar en la Imagen 82, la flecha es de 61.2 mm, un valor muy por encima de 
lo admisible 
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Imagen 82. Distribución de la flecha en las correas de la fachada lateral calculada con el programa MEFI 
para un UPE  140 
 
Por ello se aumenta el tamaño del perfil hasta el UPE 180, con el que se obtiene el siguiente resultado 
con una flecha menor a la establecida.  
 
Imagen 83. Distribución de la flecha en las correas de la fachada lateral calculada con el programa MEFI 
para un UPE 180. 
 
Por tanto, el perfil seleccionado es UPE 180. 
 
13.1.3. PESO PROPIO DE LA FACHADA 
Del mismo modo que en el caso anterior, si se calcula el momento flector debido al peso propio de 
la fachada (0.36 kN/m2), con una mayoración con el factor de 1.35 por ser carga permanente, el 
momento flector máximo es igual a 9.92225 · 106 N·mm. 
 
Imagen 84. Distribución de momentos de las correas de la fachada lateral calculada con el programa 
MEFI para la carga de peso propio mayorada. 
 
Por lo que la suma de tensiones normales en el caso más desfavorable será aproximada del siguiente 
modo para el perfil seleccionado, el UPE 180. 
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 σ = M௫௫ሺN · mmሻW௫௫ሺmmଷሻ + M௬௬ሺN · mmሻW௬௬ሺmmଷሻ ; 
 σ = ͻ.ͻʹ͵ · ͳͲ଺ሺN · mmሻʹͺ.͸ · ͳͲସሺmmଷሻ + ʹʹ.Ͳͷ · ͳͲ଺ሺN · mmሻͳͷͲ · ͳͲସሺmmଷሻ = Ͷͻ.͵ͻ MPa ൑ ʹ͹ͷ MPaͳ.Ͳͷ → CORRECTO 
 
13.2. FACHADA HASTIAL 
Las correas de fachada están separadas 3.00 metros entre ellas y cubren 2 modulaciones, es decir, 
miden 10 metros. Por tanto, aparte de los dos apoyos articulados en los extremos, tiene un apoyo 
justo en la mitad, con 5 metros a cada lado. 
 
13.2.1. ACCIÓN DEL VIENTO 
En este caso, se analiza la barra como si fuera una viga de dos vanos iguales con carga repartida 
uniformemente, con una carga máxima de 1.35 kN/m2, que si se considera lineal para 3 metros de 
anchura abarcada, se eleva hasta 4.05 kN/m. Aplicando la mayoración por ser una acción variable 
(1.5), su resultado final es de 6.0751 kN/m.  
En la siguiente imagen se muestra el análisis de momentos flectores y cortantes para este caso. 
Siendo L igual a 5 metros y  q igual a 6.0751 kN/m. 
 
 
Imagen 85. Distribución de esfuerzos para una viga de dos vanos iguales con una carga uniformemente 
repartida. 
 
Por lo que el momento flector máximo será de 18.99 kN·m o de 18.99 ·106  N·mm. 
Si se desea usar un perfil UPE, se debe determinar el módulo resistente mínimo de este: 
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σ = MሺN · mmሻWሺmmଷሻ = ͳͺ.ͻͻ · ͳͲ଺ሺN · mmሻWሺmmଷሻ ൑ ʹ͹ͷ MPaͳ.Ͳͷ → W ൒ ͹ͳ͹Ͳ͵.ͷ͹ mmଷ ≈ ͹ͳ.͹ͳ cmଷ  
Un valor muy similar al de las correas de la fachada lateral en su cálculo inicial (UPE 140), aunque se 
podría reducir la sección a un UPE 120. 
 
Imagen 86. Distribución de momentos de las correas de la fachada hastial calculada con el programa 
MEFI para la carga de viento mayorada. 
 
13.2.2. FLECHA DEL PERFIL SELECCIONADO 
Se establece el límite de la flecha admisible como L/300, es decir, 16.67 mm 
La flecha se calcula con el programa informático MEFI seleccionando en  perfil UPE 120. 
Pero como se puede observar la flecha es de 26.9 mm, un valor que resulta superior a lo admisible. 
 
Imagen 87. Distribución de la flecha en las correas de la fachada hastial  calculada con el programa 
MEFI para un UPE 120. 
 
Por ello se aumenta el tamaño del perfil hasta el UPE 140, con el que se obtiene el siguiente resultado 
con una flecha menor a la establecida.  
 
Imagen 88. Distribución de la flecha en las correas de la fachada hastial  calculada con el programa 
MEFI para un UPE 140. 
 
Por tanto, el perfil seleccionado es UPE 140. 
 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 






13.2.3. PESO PROPIO DE LA FACHADA 
 
Del mismo modo que en el caso anterior, si se calcula el momento flector debido al peso propio de 
la fachada (0.36 kN/m2), con una mayoración con el factor de 1.35 por ser carga permanente, el 
momento flector máximo es igual a 5.0625 · 106 N·mm. 
 
Imagen 89. Distribución de momentos de las correas de la fachada hastial calculada con el programa 
MEFI para la de peso propio  mayorada. 
 
Por lo que la suma de tensiones normales en el caso más desfavorable será aproximada del siguiente 
modo para el perfil seleccionado, el UPE 140. 
 σ = M௫௫ሺN · mmሻW௫௫ሺmmଷሻ + M௬௬ሺN · mmሻW௬௬ሺmmଷሻ ; 
 σ = ͷ.Ͳ͸ʹͷ · ͳͲ଺ሺN · mmሻͳͺ.ʹ · ͳͲସሺmmଷሻ + ͳͺ.ͻͻ · ͳͲ଺ሺN · mmሻͺͷ.͸ · ͳͲସሺmmଷሻ = ͷͲ MPa ൑ ʹ͹ͷ MPaͳ.Ͳͷ → CORRECTO 
 
13.3. COMENTARIOS Y RESUMEN DE LAS CORREAS 
Con los cálculos realizados anteriormente queda justificado el uso de las secciones seleccionadas 
para las correas del edificio que deberán ser la que se una la chapa grecada (calculada en el apartado 
11 de este anejo) con los pilares laterales (HEA 280). 
 
En este cálculo se ha realizado una justificación de la flecha debida al momento dominante y una 
comprobación final de la tensión normal en el perfil. Aunque esta tensión no es realmente exacta, sí 
que es cierto que se obtienen tensiones de unos 50 MPa para las tensiones normales, es decir, aun 
se podría aumentar este valor alrededor de 215 MPa (sin limitación por flecha) hasta alcanzar el límite 
del acero. 
 
Por tanto, aunque se deberían sumar las tensiones de torsión y tangenciales debidas a cortante, con 
la experiencia acumulada en cálculos anteriores, en los que apenas aportaban tensión a la barra a la 
hora de evaluar la tensión equivalente de von Mises, este cálculo se da por suficientemente 
justificado y válido. 
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En resumen, las correas de la fachada lateral tendrán una sección UPE 180 y las de la fachada hastial, 
UPE 140. 
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14. UNIONES ENTRE BARRAS 
14.1. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE UNIÓN. 
Para el cálculo de las uniones de la estructura, se ha procedido a clasificar los distintos tipos de estas 
en función de su tipología y de las barras a unir, siendo 12 el número total de los tipos de uniones 
consideradas: 
1. Arriostramiento del cordón inferior. 
2. Unión del cordón superior con el pilar lateral. 
3. Unión del cordón inferior con el pilar lateral. 
4. Unión del dintel hastial con el pilar lateral. 
5. Unión de los pilares hastiales con el dintel. 
6. Unión de las vigas de unión de los pórticos al pilar lateral. 
7. Unión en cumbrera del dintel hastial con pilar hastial. 
8. Unión en cumbrera del cordón superior. 
9. Correas a dintel hastial o cordón superior 
 
En la celosía: 
10. Unión del tipo KT 
11. Unión del tipo T 
12. Unión del tipo K 
 
 
14.2. MÉTODO DE CÁLCULO 
Para el cálculo de las uniones se procede a exportar los esfuerzos que trasmite la barra considerada 
como viga a la barra considerada como pilar para cada una de las hipótesis de cálculo a un libro 
EXCEL. 
 
En esta hoja EXCEL se configura hojas adicionales en las que se propone una geometría, distribución 
y características de la tornillería, soldadura, comprobaciones de casquillo equivalente, rigidizadores 
y otros métodos si procede.  
 
Todos estos métodos están recogidos en el CTE- SE Acero, la EAE o en bibliografía de renombre como 
en el libro de los autores Ramon Argüelles Alvarez, Francisco Arriaga Martiegui, Ramon. José Maria 
Argüelles Bustillo y José Ramón Atienza Reales: 
ESTRUCTURAS DE ACERO. Fundamentos y Cálculo según CTE, EAE, y EC3  (3ª Edición)    
Además del libro de los autores R. Argüelles Álvarez, R. Argüelles Bustillo, F. Arriaga, José Mª Argüelles 
y J.R. Atienza 
ESTRUCTURAS DE ACERO 2. Uniones y sistemas estructurales. (2ª Edición Ampliada y Actualizada) 
 
Dada la gran cantidad de datos extraídos,  sirva la siguiente imagen a modo de ilustración del 
procedimiento usado, por ejemplo, en la unión del tipo 3 en una sola hipótesis de cálculo. 
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Imagen 90. Ejemplo de configuración de Excel para el cálculo de las uniones. 
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A continuación, se procede a describir las consideraciones en cada tipo de unión.  
Los resultados se resumen de manera abreviada para las hipótesis más críticas extraídas del cálculo 
en el punto 14.3.2  de este anejo y la geometría de cada unión está completamente definida en 
Planos. 
 
14.3. RESULTADOS Y COMENTARIOS 
Se decide dar prioridad al uso de tornillos pretensados por el hecho que los esfuerzos cortantes 
trasnmitidos son contrarrestados por la fuerza de rozamiento entre las superficies que une, sin 
generar tensiones tangenciales en los tornillos si esta fuerza no se supera.   
 
Todos los tornillos pretensados que se citan a continuación deben aplicar su fuerza sobre una 
superficie tratada según el punto 7.3.2. del CTE SE Acero:  
 
µ = 0,30 ”para superficies limpiadas a cepillo metálico o con llama, con eliminación de partes 
oxidadas” 
 
Los agujeros se estimarán con medidas normales y un solo plano de corte.  
 
Nota: Las uniones que no se hayan podido detallar con tanta precisión por su relativa menor 
importancia, se resolverán mediante unión soldada con un espesor de garganta igual a la mitad del 
espesor mínimo de los perfiles a unir, siendo consultadas las variaciones y modificaciones a la 
Dirección de la Obra y al Proyectista. 
 
14.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIONES 
 
14.3.1.1. ARRIOSTRAMIENTO DEL CORDÓN INFERIOR 
Perfil viga: QRO #100;10   Perfil viga (2): QRO #40; 2.6 
Se ha comprobado la plastificación del cordón inferior al que va unido que puede producirse debido 
a la acción de este tipo de barras y la configuración de la soldadura. 
 
Se considera “n” en el caso más desfavorable un valor de 0.48 y se obtiene que el valor del coeficiente 
de seguridad, para el esfuerzo axial máximo de 47.89 kN, es de 1.96 >1. No se produce plastificación 
del cordón. 
Además, se propone una soldadura en las cuatro caras de la barra que lo unan al cordón, con un 
espesor de garganta fijo. 
La soldadura propuesta tiene un coeficiente de seguridad mayor que 1. Cumple. 
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14.3.1.2. UNIÓN DEL CORDÓN SUPERIOR CON EL PILAR LATERAL. 
Perfil viga: QRO #100; 10  Perfil pilar: HEA 280 
Se propone la unión mediante una chapa frontal soldada al cordón superior de la celosía. Esta chapa 
irá unida al pilar lateral mediante 6 tornillos pretensados de métrica 16. El espesor de la chapa es de 
12 mm.  
Se comprueba la geometría, el método del casquillo equivalente, deslizamiento  y esfuerzo axil por 
tornillo, la soldadura, la necesidad de colocar rigidizadores o refuerzos en el alma del pilar y el 
punzonamiento de los tornillos sobre la chapa o ala del perfil del pilar. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
   
14.3.1.3. UNIÓN DEL CORDÓN INFERIOR CON EL PILAR LATERAL. 
Perfil viga: QRO #100; 10   Perfil pilar: HEA 280 
Se propone la unión mediante una chapa frontal soldada al cordón superior de la celosía. Esta chapa 
irá unida al pilar lateral mediante 6 tornillos pretensados de métrica 16. El espesor de la chapa es de 
12 mm.  
Se comprueba la geometría, el método del casquillo equivalente, deslizamiento  y esfuerzo axil por 
tornillo, la soldadura, la necesidad de colocar rigidizadores o refuerzos en el alma del pilar y el 
punzonamiento  de los tornillos sobre la chapa o ala del perfil del pilar. 
Su geometría es idéntica a la de la unión del cordón superior del punto 11.3.2. salvo por la necesidad 
de colocar una chapa de refuerzo en el alma del pilar debido al esfuerzo cortante trasmitido a esta 
sección.  
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
 
14.3.1.4. UNIÓN DEL DINTEL HASTIAL CON EL PILAR LATERAL 
Perfil viga: IPE 270   Perfil pilar: HEA 280 
La unión se realiza mediante una placa de testa de 11 mm de espesor a la que se suelda el perfil IPE 
270 mediante soldadura en alma y alas.  
Esta placa se une a su vez mediante 6 tornillos pretensados de métrica 16 situados a ambos lados 
del alma del perfil IPE y entre las alas de este. 
Se comprueba la geometría, el método del casquillo equivalente, deslizamiento y esfuerzo axil por 
tornillo, la soldadura, la necesidad de colocar rigidizadores o refuerzos en el alma del pilar y el 
punzonamiento de los tornillos sobre la chapa o ala del perfil del pilar. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
 
14.3.1.5. UNIÓN DE LOS PILARES HASTIALES CON EL DINTEL 
Perfil viga: IPE 270   Perfil pilar: HEA 280 
Esta unión según el modelizado realizado no absorbe momentos por parte del dintel. Por tanto, sólo 
deberá soportar esfuerzos cortantes y axiales. 
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En el extremo del pilar hastial, cortado con la inclinación de la cubierta (10%), se coloca una placa de 
testa soldada al alma del pilar HEA. El espesor de esta soldadura es de 10 mm. 
Esta placa se une al dintel mediante tornillería de métrica 16, con dos tornillos pretensados situados 
a ambos lados del alma del pilar y en las alas del IPE.  
Se comprueba la geometría, el método del casquillo equivalente, deslizamiento  y esfuerzo axil por 
tornillo,  la soldadura, la necesidad de colocar rigidizadores o refuerzos en el alma del perfil IPE y el 
punzonamiento de los tornillos sobre la chapa o ala del perfil del IPE.  
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
 
14.3.1.6. UNIÓN DE LAS VIGAS DE UNIÓN DE LOS PÓRTICOS AL PILAR LATERAL. 
Perfil viga: HEA 100   Perfil pilar: HEA 280 
Las vigas de unión de los pórticos se unen mediante el uso de una placa de espesor igual a 10 mm, 
soldada de manera perpendicular al alma del pilar y paralela a la del alma del perfil HEA 100, unida a 
este último mediante dos tornillos pretensados, de métrica 12, con una superficie tratada y diámetro 
de los agujeros normal. 
Se comprueba la geometría, el método del casquillo equivalente, deslizamiento  y esfuerzo axil por 
tornillo,  la soldadura, flexión del alma del pilar de manera simplificada, resistencia de la chapa lateral 
a esfuerzos y el punzonamiento de los tornillos sobre la chapa o ala del perfil del IPE.  
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
 
14.3.1.7. UNIÓN EN CUMBRERA DEL DINTEL HASTIAL CON PILAR HASTIAL. 
Perfil viga: IPE 270  Perfil pilar: HEA 280 
Mediante esta unión de cumbrera se puede unir un pilar hastial y dos dinteles que forman cada uno 
de ellos parte del faldón de la cubierta. 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, esta unión en cabeza de pilar hastial se comporta 
como una unión articulada, es decir, al pilar no se le aplica transferencia de esfuerzos en forma de 
momentos flectores o torsión por parte del dintel. 
Por ello, se une mediante una soldadura en las almas de los perfiles, tal y como queda reflejado en 
Planos. 
Dado que se produce un esfuerzo de punzonamiento en el alma de pilar, se debe reforzar esta alma 
con una chapa de igual espesor que el del alma.  
Se comprueba el esfuerzo de punzonamiento sobre el alma del pilar, la resistencia a flexión del alma 
del pilar y la resistencia de la soldadura. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
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14.3.1.8. UNIÓN EN CUMBRERA DEL CORDÓN SUPERIOR. 
Perfil viga: QRO #100; 10  Perfil viga: QRO #100; 10 
La unión en la cumbrera del que forman los cordones, tanto superior como inferior, será igual a la 
descrita en el punto 14.3.2 y 14.3.3 con el objetivo de facilitar su puesta en obra. Sólo que, en este 
caso, la unión se realiza enfrentando dos placas de testa.  
Esta placa de testa tendrá un espesor de 12 mm, calculado según la tabla A 9.13 de la EAE.  
Se comprueba la geometría, el método del casquillo, deslizamiento  y esfuerzo axil por tornillo,  la 
soldadura, el espesor de la chapa o refuerzos en el alma del pilar y el punzonamiento de los tornillos 
sobre la chapa o ala del perfil del pilar. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos.  
 
14.3.1.9. CORREAS A DINTEL HASTIAL O CORDÓN SUPERIOR 
La unión de las correas al cordón superior o al dintel se realiza mediante un ejión. Por un lado, este 
se suelda (en el caso del cordón superior) o se atornilla a las alas del perfil (dintel) y por otro lado, se 
atornilla al alma perfil IPE 220 o HEB 220 que constituyen las correas. Además, se la dota de una 
pequeña ménsula de apoyo que actué de rigidizador y evite tensiones no previstas en el cálculo. 
Esta unión es posible gracias a la modelización de esta unión como rotula, lo que lleva a que no tenga 
que absorber y/o trasmitir momentos flectores.  
Los tornillos son de métrica 16, no pretensados, dos por cada perfil a unir, es decir 4 en total, 
dispuestos en una única fila.  
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos. 
 
14.3.1.10. CELOSIA: UNIÓN DEL TIPO KT 
Este tipo de unión se encuentra en el cordón inferior, formado por este mismo, dos diagonales y un 
montante siendo todos ellos de sección hueca cuadrada. 
Se calcula el agotamiento de la cara del cordón, su esfuerzo cortante, el agotamiento de la diagonal 
y el punzonamiento que se pueda producir al cordón. 
Para ello se sigue el cálculo realizado en la tabla A 9.12 de la EAE, que realiza una puntualización de 
la tabla A 9.9 para adaptar el cálculo de la unión del tipo K a una del tipo KT, que es la que se debe  
calcular.    
Además, se tiene en cuenta si el esfuerzo axial que solicita al cordón inferior es de tracción o de 
compresión. 
La unión de los perfiles se realiza mediante soldadura en taller en el perímetro de las barras. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos, pues el cálculo 
realizado otorga valores mayores que 1 al coeficiente de seguridad.   
 
14.3.1.11. CELOSIA: UNIÓN DEL TIPO T 
Esta unión se localiza en el cordón superior y es la encargada de sustentar el apoyo de la correa para 
que el cordón no se encuentre solicitado mediante momentos flectores. 
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Para su cálculo se aplican las ecuaciones de la tabla 8.4 del CTE SE-A y la soldadura que une el 
montante y el cordón se realiza en el perímetro del primero. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos, pues el cálculo 
realizado otorga valores mayores que 1 al coeficiente de seguridad.   
 
14.3.1.12. CELOSIA: UNIÓN DEL TIPO K 
Este tipo de unión se encuentra en el cordón superior, formado por este y dos diagonales, todos ellos 
de sección hueca cuadrada, sin solapamiento de las barras y con una separación denominada con la 
letra “g” de 13.43 mm. 
Se calcula el agotamiento de la cara del cordón, su esfuerzo cortante, el agotamiento de la diagonal 
y el punzonamiento que se pueda producir al cordón. 
Para ello se sigue el cálculo realizado en la tabla A 9.9 de la EAE. 
Además, se tiene en cuenta si el esfuerzo axial que solicita al cordón inferior es de tracción o de 
compresión. 
La unión de los perfiles se realiza mediante soldadura en taller en el perímetro de las barras. 
Todos los resultados cumplen con la normativa para la geometría recogida en Planos, pues el cálculo 
realizado otorga valores mayores que 1 al coeficiente de seguridad.   
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14.3.2. RESULTADOS DE LAS UNIONES 
 




Calculado según la Tabla 8.4. del Documento Básico de Seguridad Estructural del Acero y una 
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Coef. De ĐoƌƌelaĐióŶ ;Taďla ϴ,ϭͿ




Aǆil líŵite poƌ teŶsióŶ ;kNͿ
Cs
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Noƌŵa CTE SE A ϴ.ϱ.ϭ
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϭ,ϴ ϮϬ,ϰ CUMPLE eϭ ϯϭ,ϴ ϮϬ,ϰ CUMPLE
eϮ ϯϭ,ϴ Ϯϱ,ϱ CUMPLE eϮ ϯϭ.ϴ Ϯϱ,ϱ CUMPLE
pϭ ϳϵ ϯϳ,ϰ CUMPLE pϭ ϭϱϲ,ϱ ϯϳ,ϰ CUMPLE
p_Ϯ ϭϱϲ,ϱ ϱϭ CUMPLE pϮ ϳϵ ϱϭ CUMPLE
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE eϭ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE
eϮ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE eϮ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE
pϭ ϳϵ ϭϲϴ CUMPLE pϭ ϭϱϲ,ϱ ϭϲϴ CUMPLE
p_Ϯ ϭϱϲ,ϱ ϭϲϴ CUMPLE pϮ ϳϴ ϭϲϴ CUMPLE
Geoŵetƌía















Carga límite Fd (kN)
Rotura en el ala del pilar 145,87 44,9Rotura en la placa de testa 324,75
Casquillo equivalente Norma CTE DB SE A 8.8.3
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*Sin axilResistencia deslizamiento (kN) 23,98
Para superficies limpiadas a cepillo metálico o con 
llama, con eliminación de partes oxidadas
Métrica









Máximo cortante por tornillo (kN)





Comprobación por esfuerzo axil
Axil máx. por tornillo (kN)



















Resistencia cordón (S275) (Mpa) 385,88
Cs
1,41Tensión máxima (Mpa) 273,45
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b_eff 203,875 Ft_rd (kN) 445,86 Sigma n max 9,42
b_c 280 196 bef 212,80






Cs 13,40 Cs 65,28396
kN CS=2,04
No necesario No necesario
Resistencia de cálculo (kN)
Ft,Rd 427,1666667








CTE SE A apartado 8.8.8















Punzonamiento CTE SE A apartado 8.5.2.3
Resistencia máxima Cs 4,281074Esfuerzo punzonamiento
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Noƌŵa CTE SE A ϴ.ϱ.ϭ
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϭ,ϴ ϮϬ,ϰ CUMPLE eϭ ϯϭ,ϴ ϮϬ,ϰ CUMPLE
eϮ ϯϭ,ϴ Ϯϱ,ϱ CUMPLE eϮ ϯϭ.ϴ Ϯϱ,ϱ CUMPLE
pϭ ϳϵ ϯϳ,ϰ CUMPLE pϭ ϭϱϲ,ϱ ϯϳ,ϰ CUMPLE
p_Ϯ ϭϱϲ,ϱ ϱϭ CUMPLE pϮ ϳϵ ϱϭ CUMPLE
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE eϭ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE
eϮ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE eϮ ϯϭ,ϴ ϴϴ CUMPLE
pϭ ϳϵ ϭϲϴ CUMPLE pϭ ϭϱϲ,ϱ ϭϲϴ CUMPLE
p_Ϯ ϭϱϲ,ϱ ϭϲϴ CUMPLE pϮ ϳϴ ϭϲϴ CUMPLE
Geoŵetƌía















Caƌga líŵite Fd ;kNͿ
Rotuƌa eŶ el ala del pilaƌ ϭϰϱ,ϴϳ ϯϭ,ϴϱRotuƌa eŶ la plaĐa de testa ϯϮϰ,ϳϱ














PlaĐa soldada al alŵa ŶeĐesaƌia 
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ďef,Đ Ϯϳϵ,ϳϵϴϵϵ ls, ŵiŶ ϰϴϱ
ďef,t ϮϬϯ,ϴϳϱ ts ϴ
ďs ϭϵϲ a ϴ
ls, ŵiŶ ϰϴϯ,ϲϳϯϵϵ tǁ ϭϮ
Medidas eŶ ŵŵ.
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*SiŶ aǆilResisteŶĐia deslizaŵieŶto ;kNͿ Ϯϯ,ϵϴ
Paƌa supeƌfiĐies liŵpiadas a Đepillo ŵetáliĐo o ĐoŶ llaŵa, 
ĐoŶ eliŵiŶaĐióŶ de paƌtes oǆidadas
MétƌiĐa









Máǆiŵo ĐoƌtaŶte poƌ toƌŶillo ;kNͿ





CoŵpƌoďaĐióŶ poƌ esfueƌzo aǆil
Aǆil ŵáǆ. poƌ toƌŶillo ;kNͿ







;ŵŵ^ϮͿ IǇǇ ;ŵŵϰͿ Izz
Ipp
ResisteŶĐia ĐoƌdóŶ ;SϮϳϱͿ ;MpaͿ ϯϴϱ,ϴϴ
ϱ,ϱ ϭϲϳϮ
ϮϳϯϬϳϮϰ,ϯ ϮϳϯϬϳϮϰ,ϯϯ
Nº de Đaƌas ϰ ϱϰϲϭϰϰϴ,ϲϳ
Soldaduƌa
LoŶgitud ĐoƌdoŶes Ǉ espesoƌ de la gaƌgaŶta
Peƌfil #ϭϬϬ,ϭϬ
LoŶgitud poƌ Đaƌa ϳϲ
ϯϬϰ
 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 










ď_eff ϮϬϯ,ϴϳϱ Ft_ƌd ;kNͿ ϰϰϱ,ϴϲ Sigŵa Ŷ ŵaǆ ϵ,ϰϮ
ď_Đ ϮϴϬ ϭϵϲ ďef ϮϭϮ,ϴϬ






Cs ϭϴ,ϵϬ Cs ϵϮ,ϬϯϮϵϲϳ
kN CS=Ϯ,Ϭϰ
Rigidizadoƌes
CTE SE A apaƌtado ϴ.ϴ.ϴ
No ŶeĐesaƌio No ŶeĐesaƌio
ResisteŶĐia de ĐálĐulo ;kNͿ
Ft,Rd ϰϮϳ,ϭϲϲϲϲϲϳ






















PuŶzoŶaŵieŶto CTE SE A apaƌtado ϴ.ϱ.Ϯ.ϯ
ResisteŶĐia ŵáǆiŵa Cs ϰ,ϮϴϭϬϳϯϳEsfueƌzo puŶzoŶaŵieŶto
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Noƌŵa CTE SE A ϴ.ϱ.ϭ
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϴϬ ϮϬ,ϰ CUMPLE eϭ ϯϱ ϮϬ,ϰ CUMPLE
eϮ ϯϱ Ϯϱ,ϱ CUMPLE eϮ ϴϬ Ϯϱ,ϱ CUMPLE
pϭ ϲϱ ϯϳ,ϰ CUMPLE pϭ ϵϬ ϯϳ,ϰ CUMPLE
p_Ϯ ϵϬ ϱϭ CUMPLE pϮ ϲϱ ϱϭ CUMPLE
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϴϬ ϴϰ CUMPLE eϭ ϯϱ ϴϰ CUMPLE
eϮ ϯϱ ϴϰ CUMPLE eϮ ϴϬ ϴϰ CUMPLE
pϭ_eǆt ϲϱ ϭϱϰ CUMPLE pϭ_eǆt ϵϬ ϭϱϰ CUMPLE





Deďe seƌ ŵaǇoƌ o 
igual al líŵite









Caƌga líŵite Fd ;kNͿ
Noƌŵa CTE DB SE A ϴ.ϴ.ϯ
Rotuƌa eŶ el ala del pilaƌ
Rotuƌa eŶ la plaĐa de testa
ϭϲϰ,ϱϮ
ϰϯϵ,ϲ ϴϯ,ϲϰ
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CTE DB SE A ϴ.ϴ.ϯ
Líŵite elástiĐo ;MPaͿ
Fueƌza pƌeteŶsado
CTE DB SE A








Aǆil ŵáǆ. poƌ toƌŶillo ;kNͿ
ϴ.ϱ.ϯ.ϯ CTE DB SE AResisteŶĐia a aǆil poƌ toƌŶillo ;kNͿ ϭϬϵ,ϵ
Cs
Cs
ϳ.ϯ.Ϯ. Ϯ CTE DB SE A
CoŵpƌoďaĐióŶ poƌ esfueƌzo aǆil
CoŵpƌoďaĐióŶ a deslizaŵieŶto
Máǆiŵo ĐoƌtaŶte poƌ toƌŶillo ;kNͿ






;ŵŵ^ϮͿ IǇǇ ;ŵŵϰͿ Izz
SUPERIOR ϭϯϬ Alŵa ϯϭϲϱ ϯϭϱϳϯϬϳϳ Ϯϭϱϲϳ,ϯϳϱ
iŶf. IzƋ ϰϬ
iŶf. Deƌe ϰϬ WǇǇ Wzz L total ;ŵŵͿ




e ala ϭϬ,Ϯ CaŶto ϮϳϬ tŵiŶ
e alŵa ϲ,ϲ Liŵite ϰ,ϲϮ ϲ,ϲ alŵa IPE ϮϳϬ
Espesoƌ ;ŵŵͿ ϳ,ϭϰ ϭϬ,Ϯ ala Ipe ϮϳϬ






LoŶgitud ĐoƌdoŶes Ǉ espesoƌ de la gaƌgaŶta
Ala supeƌioƌ
Cs






Rigidizadoƌes ĐoŶtƌa aďolladuƌa del alŵa
d·t




espesoƌ alŵa IPE ϮϳϬ ;tͿ
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CoŵpƌoďaĐióŶ áƌea a ĐoƌtaŶte de la viga
Esfueƌzo ŵáǆiŵo a ĐoƌtaŶte ;kNͿ
Áƌea a ĐoƌtaŶte ;ŵŵϮͿ
ResisteŶĐia ŵáǆ. a ĐoƌtaŶte ;kNͿ
ϯϵϵ,ϵϭ kN
ϭϬϵ,ϵ kN
PuŶzoŶaŵieŶto CTE SE A apaƌtado ϴ.ϱ.Ϯ.ϯ
ResisteŶĐia ŵáǆiŵa ϯ,ϲϰEsfueƌzo puŶzoŶaŵieŶto
;deďido al pƌeteŶsadoͿ
Cs
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Norma CTE SE A 8.5.1
Medida Límite Medida Límite
e1 30 20,4 CUMPLE e1 30 20,4 CUMPLE
e2 30 25,5 CUMPLE e2 30 25,5 CUMPLE
p1 75 37,4 CUMPLE p1 75 37,4 CUMPLE
p_2 75 51 CUMPLE p2 65 51 CUMPLE
Medida Límite Medida Límite
e1 30 80 CUMPLE e1 30 80 CUMPLE
e2 30 80 CUMPLE e2 30 80 CUMPLE
p1_ext 75 140 CUMPLE p1_ext 75 140 CUMPLE
p1_ext 75 140 CUMPLE p1_ext 75 140 CUMPLE
Geometría
Comprobación esfuerzo vertical Comprobación esfuerzo horizontal
Minimas Minimas
Debe ser mayor o 
igual al límite
Máximas Máximas





Casquillo equivalente Norma CTE DB SE A 8.8.3
Carga límite Fd (kN)
Rotura en el ala de la viga 121,39 60,86Rotura en la placa de testa 159,11
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Máximo cortante por tornillo (kN)
7.3.2. 2 CTE DB SE AResistencia a deslizamiento por 
tornillo (kN) 27,6
Cs
Comprobación por esfuerzo axil
Axil máx. por tornillo (kN)












Espesor de garganta 
(mm) Longitud por cara (mm)
5,5 70
Caras Longitud total (mm) Área total (mm2)
Cs
9,81Tensión máxima (Mpa) 39,34
b_eff 171,98039 Ft_rd 450,47407 Sigma n max 44,76
b_c 280 196 bef 214,99899 Sigma n min 1,05














CTE SE A apartado 8.8.8









debido a Fc,Rd 
max
No necesario No necesario
Resistencia de cálculo (kN)
Ft,Rd 459,4333333
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Punzonamiento CTE SE A apartado 8.5.2.3
Resistencia máxima Cs 3,567516Esfuerzo punzonamiento
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Noƌŵa CTE SE A ϴ.ϱ.ϭ
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϬ ϭϱ,ϲ CUMPLE eϭ ϯϱ ϭϱ,ϲ CUMPLE
eϮ ϯϱ ϭϵ,ϱ CUMPLE eϮ ϯϬ ϭϵ,ϱ CUMPLE
p_Ϯ ϲϬ ϯϵ CUMPLE pϭ ϲϬ ϯϵ CUMPLE
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϯϬ ϴϬ CUMPLE eϭ ϯϱ ϴϬ CUMPLE
eϮ ϯϱ ϴϬ CUMPLE eϮ ϯϬ ϴϬ CUMPLE
CUMPLE
P_Ϯ ϲϬ ϭϰϬ CUMPLE pϭ ϲϬ ϭϰϬ CUMPLE
Deďe seƌ ŵaǇoƌ o 
igual al líŵite
Máǆiŵas Máǆiŵas
Deďe seƌ ŵeŶoƌ o 
igual al líŵite
Geoŵetƌía
CoŵproďaĐióŶ esfuerzo vertiĐal CoŵproďaĐióŶ esfuerzo horizoŶtal
MiŶiŵas MiŶiŵas







*SiŶ aǆilResisteŶĐia deslizaŵieŶto ;kNͿ Ϯϯ,ϵϴ
Paƌa supeƌfiĐies liŵpiadas a Đepillo ŵetáliĐo o ĐoŶ llaŵa, ĐoŶ 
eliŵiŶaĐióŶ de paƌtes oǆidadas
MétƌiĐa










CoŵpƌoďaĐióŶ poƌ esfueƌzo aǆil
Aǆil ŵáǆ. poƌ toƌŶillo ;kNͿ
ϴ.ϱ.ϯ.ϯ CTE DB SE AResisteŶĐia a aǆil poƌ toƌŶillo ;kNͿ ϰϳ,Ϯϭ
Cs
CoŵpƌoďaĐióŶ a deslizaŵieŶto
Máǆiŵo ĐoƌtaŶte poƌ toƌŶillo ;kNͿ
ϳ.ϯ.Ϯ. Ϯ CTE DB SE AResisteŶĐia a deslizaŵieŶto poƌ toƌŶillo ;kNͿ ϴϲ,ϳϯ
Cs
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;ŵŵ^ϮͿ IǇǇ ;ŵŵϰͿ Izz
Alŵa ϲϬϬ ϭϮϱϬϬϬ ϱϰϬϰϱϬ




ResisteŶĐia ĐoƌdóŶ ;SϮϳϱͿ ;MpaͿ ϯϴϱ,ϴϴ
Soldaduƌa











kŵ ϭ ďϬ ϭϵϲ
fǇϬ Ϯϳϱ tϭ ϭϬ
tϬ ϴ gaŵŵa_ŵϱ ϭ
hϭ ϱϱ
* ApƌoǆiŵaĐióŶ de taďla ϳ,ϭϯ 
UNE-EN ϭϵϵϯ-ϭ-ϴ:ϮϬϭϯ
Áƌea a ĐoƌtaŶte
Paƌáŵetƌos paƌa ĐálĐulo a fleǆióŶ
Cs deďido a ĐoƌtaŶte
Cs deďido a fleǆióŶ
Aǆil ŵáǆiŵo
ResisteŶĐia a ĐoƌtaŶte
ResisteŶĐia a fleǆióŶ *
ResisteŶĐia alŵa del pilaƌ a ĐoƌtaŶte Ǉ fleǆióŶ CTE SE A apaƌtado ϴ.ϱ.Ϯ.ϯ
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Áƌea a ĐoƌtaŶte ϰϳϬ ŵŵϮ
ResisteŶĐia ϳϰ,Ϭϳ kN









ResisteŶĐia de la Đhapa lateƌal
Mateƌial ;MpaͿ
Ϯϳϱ
ResisteŶĐia de las seĐĐioŶes a fleǆióŶ ;CTE DB SE-A, ϲ,Ϯ,ϲͿ
IŶeƌĐia ŵiŶiŵa Đhapa ǇǇ IŶeƌĐia ŵiŶiŵa Đhapa zz
TeŶsióŶ ŵáǆiŵa ;MpaͿ
MoŵeŶto ŵaǆ. Adŵisiďle Ǉ-Ǉ
MoŵeŶto ŵaǆ. Adŵisiďle z-z
CoŵpƌoďaĐióŶ Ŷºϭ 
ResisteŶĐia de las seĐĐioŶes a Đoƌte ;CTE DB SE-A, ϲ,Ϯ,ϰͿ
Líŵite adŵisiďle
MoŵeŶto ŵaǆ. CálĐulo Ǉ-Ǉ




IŶteƌaĐĐióŶ de esfueƌzos eŶ seĐĐioŶes ;CTE DB SE-A, ϲ.Ϯ.ϴͿ
CoŵpƌoďaĐióŶ Ŷºϰ
TeŶsióŶ ǀoŶ Mises de la Chapa
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Viga IPE ϮϳϬ ϭϯϱ ϮϳϬ
Pilaƌ HEA ϮϴϬ ϮϴϬ ϮϳϬ
ϴϴϬ ŵŵϮ
ϭϲϲ,ϲϰ kN
Áƌea ĐoƌtaŶte ;peƌiŵetƌo * espesoƌͿ
ResisteŶĐia a ĐoƌtaŶte










EŶ ella se ĐalĐula el esfueƌzo aǆil 
ŵáǆiŵo Ƌue se puede apliĐaƌ a tƌaǀes 
de uŶa plaĐa a uŶa Đhapa de uŶ ĐoƌdóŶ, 
Ƌue se apƌoǆiŵa al alŵa del pilaƌ. EL 
ŵás paƌeĐido es la plaĐa loŶgitudiŶal
ApƌoǆiŵaĐióŶ de taďla ϳ,ϭϯ 
UNE-EN ϭϵϵϯ-ϭ-ϴ:ϮϬϭϯ
Coŵo Ŷo Đuŵple poƌ puŶzoŶaŵieŶto, ĐoŶ el espesoƌ del alŵa del pilaƌ de ϴŵŵ, se 
pƌopoŶe ĐoloĐaƌ uŶa plaĐa soldada de espesoƌ igual a ϴŵŵ a uŶ solo lado, Đoŵo 
suĐede eŶ las uŶioŶes de los ĐoƌdoŶes ĐoŶ los pilaƌes
 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 










LoŶgitud ;ŵŵͿ Espesoƌ ;ŵŵͿ
Áƌea total 
;ŵŵ^ϮͿ IǇǇ ;ŵŵϰͿ Izz
SUPERIOR ϭϬϬ Alŵa ϭϱϱϬ,ϬϬ ϭϲϵϲϰϳϲϲ,ϲϳ ϳϭϭϵϮϲ,ϲϳ
iŶf. IzƋ Ϭ
iŶf. Deƌe Ϭ WǇǇ Wzz L total ;ŵŵͿ




e ala ϭϬ,Ϯ CaŶto ϮϳϬ tŵiŶ
e alŵa ϲ,ϲ Liŵite ϰ,ϲϮ ϲ,ϲ alŵa IPE ϮϳϬ




Coef. De ĐoƌƌelaĐióŶ ;Taďla ϴ,ϭͿ
AĐeƌo fu ;MpaͿ Beta_ǁ
LoŶgitud ĐoƌdoŶes Ǉ espesoƌ de la gaƌgaŶta
Ala supeƌioƌ ϰ
ResisteŶĐia ĐoƌdóŶ ;SϮϳϱͿ ;MPaͿ ϯϴϱ,ϴϴ
Soldaduƌa
SϮϳϱ ϰϯϬ;ϰϭϬ Ϭ,ϴϱ
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ϭ,ϯϵTeŶsióŶ ŵáxiŵa ;MpaͿ Ϯϳϳ,ϰϲ
Cs
ϭ,ϵϳ
TeŶsióŶ ŵáǆiŵa de ǀoŶ Mises ;MPaͿ
ϭϵϲ,ϬϮ
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Geometría b h t





Caras Longitud total (mm) Área total (mm2)
4 396,68
Soldadura
Espesor de garganta (mm) Longitud por cara (mm)
5 76
2181,72






Tensión máxima de von Mises (Mpa)
196,02
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Máximo cortante por tornillo (kN)




Comprobación por esfuerzo axil
Axil máx. por tornillo (kN)





Punzonamiento CTE SE A apartado 8.5.2.3
Resistencia máxima Cs 3,14Esfuerzo punzonamiento
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Noƌŵa CTE SE A ϴ.ϱ.ϭ
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϰϱ ϮϬ,ϰ CUMPLE eϭ ϱϰ ϮϬ,ϰ CUMPLE
eϮ ϱϰ Ϯϱ,ϱ CUMPLE eϮ ϰϱ Ϯϱ,ϱ CUMPLE
pϭ - ϯϳ,ϰ CUMPLE pϭ ϲϬ ϯϳ,ϰ CUMPLE
p_Ϯ ϲϬ ϱϭ CUMPLE pϮ - ϱϭ CUMPLE
Medida Líŵite Medida Líŵite
eϭ ϰϱ ϲϴ CUMPLE eϭ ϱϰ ϲϴ CUMPLE
eϮ ϱϰ ϲϴ CUMPLE eϮ ϰϱ ϲϴ CUMPLE
pϭ_eǆt - ϵϴ CUMPLE pϭ_eǆt ϲϬ ϵϴ CUMPLE
pϭ_eǆt ϲϬ ϵϴ CUMPLE pϭ_eǆt - ϵϴ CUMPLE
Geoŵetƌía
CoŵproďaĐióŶ esfuerzo vertiĐal CoŵproďaĐióŶ esfuerzo horizoŶtal
MiŶiŵas MiŶiŵas
Deďe seƌ ŵaǇoƌ o igual 
al líŵite
Máǆiŵas Máǆiŵas

















Nº plaŶos de Đoƌte
ϴ.ϱ.Ϯ. a CTE DB SE AÁƌea ;ŵŵϮͿ ϭϱϳ
Fǀ,Rd ;kNͿ
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AplastaŵieŶto de la Đhapa














ResisteŶĐia poƌ aǆil ;kNͿ

















Espesoƌ de gaƌgaŶta 
;ŵŵͿ LoŶgitud poƌ Đaƌa ;ŵŵͿ IǇǇ ;ŵŵϰͿ
ϰ ϳϬ ϭϮϰϱϯϯϳϯ,ϯϯIzz ;ŵŵϰͿ
Coef. De ĐoƌƌelaĐióŶ ;Taďla ϴ,ϭͿ
AĐeƌo fu ;MpaͿ Beta_ǁ
SϮϳϱ ϰϯϬ;ϰϭϬ Ϭ,ϴϱ
Fuerza de resisteŶĐia ŵáxiŵa por uŶidad de loŶgitud ;N/ŵŵͿ ϴϵϭ,ϭϱϳ
Cs
ϭϲ,ϵϭFuerza ŵáxiŵa por uŶidad de loŶgitud ϱϮ,ϳϭ
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Para el cálculo según el anejo A de la instrucción EAE: 
 
Geoŵetƌía ď h t
CoƌdóŶ #ϭϬϬ:ϭϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬ
MoŶtaŶte #ϰϬ;Ϯ,ϲ ϰϬ ϰϬ Ϯ,ϲ
DiagoŶal #ϳϬ;ϴ ϳϬ ϳϬ ϴ
AGOTAMIENTO CARA CORDÓN Taďla Aϵ.ϵ EAE
Ni,Rd, tƌaĐĐióŶ ϰϮϬ,ϯϳ kN
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Máǆiŵo esfueƌzo tƌaĐĐióŶ ϭϴϲ,ϳϭ kN
Máǆiŵo esfueƌzo ĐoŵpƌesióŶ ϭϲϵ,ϰ kN
Ni,Rd, tƌaĐĐióŶ ϱϭϬ,ϰϰ kN Cs Ϯ,ϳϯ
Ni,Rd, ĐoŵpƌesióŶ ϰϲϭ,ϴϬ kN Cs Ϯ,ϳϯ
Ni,Rd ϰϳϴ,ϴϵ kN Cs Ϯ,ϱϲ
Ni,Rd ϰϰϯ,ϯϳ kN Cs Ϯ,ϯϳ





 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 














Espesoƌ de gaƌgaŶta ;ŵŵͿ LoŶgitud poƌ Đaƌa ;ŵŵͿ
ϱ ϱϬ




Aǆil líŵite poƌ teŶsióŶ
ϮϳϮ,ϴϲ
Cs
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;ŵŵͿ ď h t
CoƌdóŶ #ϭϬϬ:ϭϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬ








ResisteŶĐia tƌaĐĐióŶ ϭϭϰ,ϱϯ kN
ResisteŶĐia ĐoŵpƌesióŶ ϱϮ,ϲϬ kN
PlastifiĐaĐióŶ del ĐoƌdóŶ ;CTE SE A Taďla ϴ.ϰͿ
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Máǆiŵo esfueƌzo tƌaĐĐióŶ ϰϰ,ϰϭ kN
Cs Ϯ,ϱϴ




Espesoƌ de gaƌgaŶta ;ŵŵͿ LoŶgitud poƌ Đaƌa ;ŵŵͿ






Aǆil líŵite poƌ teŶsióŶ
ϱϰ,ϱϳ
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Geoŵetƌía ď h t
CoƌdóŶ #ϭϬϬ:ϭϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬ
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Máǆiŵo esfueƌzo tƌaĐĐióŶ ϭϴϵ,ϯϱ kN
Máǆiŵo esfueƌzo ĐoŵpƌesióŶ ϮϰϮ,ϲϵ kN
Ni,Rd, tƌaĐĐióŶ ϱϭϬ,ϰϰ kN








Ni,Rd, tƌaĐĐióŶ ϱϭϬ,ϰϰ kN Cs Ϯ,ϳϬ
Ni,Rd, ĐoŵpƌesióŶ ϰϲϭ,ϴϬ kN Cs ϭ,ϵϬ
Ni,Rd ϰϳϴ,ϴϵ kN Cs ϭ,ϵϳ
Ni,Rd ϰϰϯ,ϯϳ kN Cs ϭ,ϴϯ







Espesoƌ de gaƌgaŶta ;ŵŵͿ LoŶgitud poƌ Đaƌa ;ŵŵͿ
ϱ ϱϬ
Caƌas LoŶgitud total ;ŵŵͿ Áƌea total ;ŵŵϮͿ
ϭ,ϰϰ
Aǆil líŵite poƌ teŶsióŶ
ϮϳϮ,ϴϲ
Cs
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15. PLACAS DE ANCLAJE 
Para el cálculo de las placas de anclaje se sigue el procedimiento descrito en el apartado 8.8 del CTE 
DB SE Acero y desarrollado en el libro de R. Argüelles, R y J.M. Argüelles Bustillo, F. Arriaga Matitegui 
y J.R. Atienza Reales (2ª Edición, año 2007) “Estructuras de Acero. Uniones y Sistemas Estructurales. 
Tomo 2” en el apartado 11.2. “Basas”. 
 
En él se realizan las comprobaciones de: 
 Resistencia portante del hormigón. 
 Reparto de la presión portante. 
 Dimensiones de la placa de asiento. 
 Anclajes (pernos). 
 Espesor de la placa. 
 Rigidización de la placa de asiento. 
 Cartelas.  
 Resistencia del esfuerzo cortante. 
 
15.1. CONSIDERACIONES INICIALES Y BREVE EXPLICACIÓN 
15.1.1. RESISTENCIA PORTANTE DEL HORMIGÓN 
Se debe tener en cuenta la capacidad del hormigón situado bajo la placa para resistir el esfuerzo 
transmitido por la placa de anclaje. 
 
La resistencia portante de la unión de la placa de asiento y zapata, fid, es igual a: 
 f୨ୢ =  βj · kj · fck ൑ ͵.͵ ·  fୡୢ  (ecuación 8.31 del Documento Básico SE-A Acero) 
 
Siendo:  
 f୨ୢ: resistencia portante de la superficie de asiento. 
 βj: el coeficiente de la unión. Se toma igual a 2/3 al ser resistencia característica del 
mortero de nivelación superior a 0,2 veces la resistencia característica del hormigón. 
 fck: 35 MPa 
 fcd: valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta 
cilíndrica, para el caso de HA-35, 23.33 MPa. 
 kj =  ටୟభ·ୠభୟ·ୠ ൑ 5, Siendo cada uno de estos valores aquellos que se deducen de las siguientes 
imágenes.  
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Imagen 91. Cálculo de las áreas eficaces en el cálculo de las placas de anclaje. 
 
  
Imágenes 92 y 93. Representación de la nomenclatura a usar en el cálculo. 
 
Estos valores serán los menores de los recogidos en la Tabla 8.2, que se muestra a continuación.  
 
Imagen 94. Tabla 8.2 del CTE SE-A “Dimensiones del área portante equivalente”. 
 
 
15.1.2. REPARTO DE LA PRESIÓN PORTANTE 
El cálculo que se pudiera demostrar en este apartado ya se ha tenido en cuenta gracias a que la 
Documento Básico SE Acero lo incluye en lo indicado en el apartado anterior. No obstante, se indica 
el fundamento del cálculo.  
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Se debe comprobar que los casquillos de presiones equivalentes no supera la resistencia de cálculo 
del mortero en cuento a la presión resultante. Por lo que la placa deberá ser dotada de una anchura 
suplementaria de apoyo c, con su límite mínimo de “c”, calculado como:  c =  t୮ ·  ඨ f୷͵ · f୨ୢ 
Siendo:  
 t୮: el espesor de la placa de asiento de acero. 
 f୷: límite elástico del acero de la placa de asiento (275 MPa) 
 f୨ୢ: resistencia portante de la unión, apartado 15.1. 
 
15.1.3. DIMENSIONES DE LA PLACA DE ASIENTO 
El procedimiento de cálculo es el siguiente: 
Se propone una dimensión para el largo (a) y el ancho (b) de la placa de asiento, después, según lo 
expuesto en el apartado 15.1 se calcula las distintas dimensiones auxiliares.  
Acto seguido, se calcula la excentricidad de los esfuerzos cómo el cociente del momento flector 
entre el esfuerzo axial y, dependiendo de este valor, se obtienen distintas distribuciones de tensiones 
en la placa de anclaje.  
En el libro de R. Argüelles, R y J.M. Argüelles Bustillo, F. Arriaga Matitegui y J.R. Atienza Reales (2ª 
Edición, año 2007) “Estructuras de Acero. Uniones y Sistemas Estructurales. Tomo 2” en el apartado 
11.2. “Basas” se recogen dichas distribuciones en la figura 11.2.11: 
 
Imagen 95. Figura 11.2.11 del libro de R. Argüelles, R y J.M. Argüelles Bustillo, F. Arriaga Matitegui y 
J.R. Atienza Reales (2ª Edición, año 2007) “Estructuras de Acero. Uniones y Sistemas Estructurales. 
Tomo 2” que se encuentra el apartado 11.2. “Basas” 
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Dependiendo del valor de la excentricidad se calcula la tensión máxima transmitida de distintos 
modos, debiendo ser esta menor en todo momento a lo admisible por el hormigón de la zapata 
según lo calculado en el apartado 15.1. 
 
Por motivos obvios, se recomienda acudir al apartado correspondiente del libro anteriormente 
mencionado, siendo aquí recogido únicamente los resultados. 
 
15.1.4. ANCLAJES (PERNOS) 
El libro desarrolla la igualdad entre la tensión máxima a tracción que puede soportar un perno y la 
fuerza de adherencia de una barra llegando a la siguiente igualdad: 
 T୮,୫ୟ୶ = Ͳ.ͺ · f୷,୮ · Aୗ = ሺɎ · ∅ୟሻ · lୠ · τୠ୫ 
Siendo:  
 lୠ: Longitud básica de anclaje.  
 f୷,୮: El límite elástico del acero 
 Aୗ: Área resistente de la rosca 
 τୠ୫: Tensión de adherencia deducida a partir de la resistencia característica del hormigón, 
en MPa y siendo igual a: τୠ୫ =  ଴.ଷ଺ஓౙ · ඥfୡ୩  
Con γୡ = ͳ.ͷ y fୡ୩ = ͵ͷ MPa. 
 
Por tanto, si se desarrolla la anterior ecuación, se puede determinar la longitud básica de anclaje 
necesaria para el perno. 
 
Además, si se tiene en cuenta el número de anclajes, los momentos flectores y el esfuerzo axial se 
puede determinar los esfuerzos a los que está sometida cada barra de los anclajes, calculando así el 
área de acero para evitar su rotura por tracción. T୮,ୗୢ < Ͳ.ͻ ·  f୳ୠ · Aୗγ୑ଶ  
Siendo:  f୳ୠ: Resistencia a la tracción del acero del perno. Aୗ: Área de la sección del acero. γ୑ଶ: 1.25 
 
15.1.5. ESPESOR DE LA PLACA  
Mediante el procedimiento de simular una viga ficticia se fracciona la tensión transmitida a la zapata 
en rebanadas de 1 mm de ancho, asemejando cada una de dichas rebanadas a una viga con los 
extremos en voladizo cuyos apoyos coinciden con las cartelas y cuya carga uniformemente repartida 
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está determinada para cada rebanada. En la figura 11.2.17 del libro de R. Argüelles, R y J.M. Argüelles 
Bustillo, F. Arriaga Matitegui y J.R. Atienza Reales (2ª Edición, año 2007) “Estructuras de Acero. 
Uniones y Sistemas Estructurales. Tomo 2” en el apartado 11.2. “Basas”, se muestra dicho 
planteamiento. 
 
Imagen 96. Figura 11.2.17 del libro de R. Argüelles, R y J.M. Argüelles Bustillo, F. Arriaga Matitegui y 
J.R. Atienza Reales (2ª Edición, año 2007) “Estructuras de Acero. Uniones y Sistemas Estructurales. 
Tomo 2” que se encuentra el apartado 11.2. “Basas” 
 
Mediante la resolución de las ecuaciones de equilibrio de esfuerzos y tensión del límite elástico del 
acero, se llega a la siguiente ecuación para determinar el espesor de la placa.  
 t୮ = ඨ͸ · M୫ୟ୶,ୗୢ · γ୑଴f୷  
Siendo:  
 γ୑଴: 1.05. 
 f୷: 275 MPa. 
Para el caso del límite elástico del acero resulta: t୮ = ඨͶ · M୫ୟ୶,ୗୢ · γ୑଴f୷  
Debido a la diferencia del módulo resistente de ambos planteamientos. 
 
15.1.6. RIGIDIβACIÓN DE LA PLACA DE ASIENTO 
Teniendo en cuenta que se debe proyectar el uso de cartelas y como el espesor de la placa no supera 
los 40 mm, no es necesario rigidizar más la placa de acero para transmitir con mayor uniformidad la 
carhga, según lo recomendado en la bibliografía consultada. 
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15.1.7. CARTELAS  
Son necesarias para evitar esfuerzos muy grandes de cortadura sobre la placa de asiento, de modo 
que no se dañe ni el pilar y la placa.  
Se debe analizar mediante la analogía de vigas pared.  
Para el cálculo será necesario definir, la altura de la cartela, espesor y longitud de esta.  
 
15.1.8. RESISTENCIA DEL ESFUERβO CORTANTE    
En este caso, en el libro se desarrollan las mismas ecuaciones que en Documento Básico SE-A Acero, 
en el apartado 8.8.1.6. 
 
Imagen 96. Ecuaciones a desarrollar en el cálculo del esfuerzo cortante según el apartado 8.8.1.6 del CTE 
DB-SE Acero 
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Para cada apoyo y cada hipótesis de cálculo se ha calculado lo anteriormente expuesto, buscando 
una propuesta de dimensionamiento satisfactorio y razonable económicamente, llegándose a la 
siguiente solución.  
 
























Área (mm2) 5400000 a1·b1








Tensión de cálculo real
Cs







Por presión en el hormigón en la zona comprimida
Por resistencia portante aplicada en los casquillos en T
Debido a la tracción del anclaje
Espesor placa de anclaje 
Diámetro 25 mm
Área (mm2) 490,87 mm2
Límite tracción 213,42 kN





Resistencia de los anclajes
Longitud perno
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Esfuerzo a cortante total (kN)
Esfuerzo a cortante total (kN)





(mm^2) Iyy (mm4) Izz
SUPERIOR 250 Alma 4060 50710366,7 11076786,7
inf. Izq 100
inf. Dere 100 Wyy Wzz L total (mm)




e ala 13 Canto 270 tmin
e alma 8 Limite 5,6 8 alma HEA 280
Espesor (mm) 9,1 13 ala HEA 280
Ala superior 3




Longitud cordones y espesor de la garganta
Soldadura
Cs
6,68Tensión máxima (Mpa) 57,8
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Áƌea ;ŵŵϮͿ ϱϰϬϬϬϬϬ aϭ·ďϭ
















Poƌ pƌesióŶ eŶ el hoƌŵigóŶ eŶ la zoŶa Đoŵpƌiŵida
Poƌ ƌesisteŶĐia poƌtaŶte apliĐada eŶ los ĐasƋuillos eŶ T
Deďido a la tƌaĐĐióŶ del aŶĐlaje
Espesoƌ plaĐa de aŶĐlaje 
Diáŵetƌo Ϯϱ ŵŵ
Áƌea ;ŵŵϮͿ ϰϵϬ,ϴϳ ŵŵϮ
Líŵite tƌaĐĐióŶ Ϯϭϯ,ϰϮ kN




ResisteŶĐia de los aŶĐlajes
LoŶgitud peƌŶo
lď ŵŵEŶ patilla
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En primer lugar, se consigue homogeneizar las distintas placas de anclaje lo que facilita su 
fabricación y montaje, quedando toda la geometría de las placas de anclaje queda definida en 
Planos.  
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Imagen 97. Ejemplo de una hoja Excel configurada para calcular las placas de anclaje. 
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Según los resultados reflejados en el estudio geotécnico del terreno del Anejo 2, el valor mínimo de 
resistencia del terreno recomendada es de 2.1 kg/cm2 y el ángulo de rozamiento del terreno es 30º. 
 
16.2. HORMIGÓN DE LAS ZAPATAS. CARACTERÍSTICAS. 
Además, debido a la composición química de la zona y posible presencia de yeso en el terreno y 
humedad de clase normal con subclase de humedad media, el hormigón deberá tener la resistencia 
de IIb, según la tabla 8.2.2 de la EHE-08, para una precipitación anual menor a los 600 litros por metro 
cuadrado, que como se puede observar en la siguiente imagen no se superan. 
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Imagen 99. Tabla 8.2.2 de la EHE-08 que recoge las clases generales de exposición relativas a la 
corrosión de las armaduras. 
α debido a la presencia del yeso, debe ser de clase Qc según la Tabla 8.2.3.a de la EHE-08.  
 
Imagen 100. Tabla 8.2.3 a de la EHE-08 que recoge las clases generales de exposición relativas a otros 
procesos de corrosión 
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Por tanto, se puede seleccionar la resistencia y relación máxima agua/cemento del hormigón según 
lo recomendado en la tabla 37.3.2 a y b. 
 
Imagen 101.Tablas 37.3.2 a y b a de la EHE-08 que recoge la relación máxima de agua/cemento y 
mínimo contenido de cemento en la primera, y resistencia mínima recomendada según distintos  
requisitos de durabilidad en la segunda.  
 
Por ello, el hormigón de las zapatas y riostras será HA-35/ IIb + Qc, con un contenido mínimo de 350 
kg de cemento por metro cúbico y una relación máxima de 0.45 de agua/cemento.  Con un 
recubrimiento mínimo de 20 mm(*) según la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-08, pues se va a usar cemento 
Portland CEM I. 
El tamaño máximo del árido deberá ser de 20 mm. 
 
Imagen 102. Recubrimientos mínimo en mm según la Tabla 37.2.4.a de la EHE-08. 
 
Su designación según la EHE debe ser I-42,5 R. 
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(*) Si las zapatas se hormigonan contra el terreno, como es este caso, el recubrimiento debe ser de 
70 mm, salvo en la parte inferior, en la cual se verterá un hormigón de limpieza de, al menos, 10 cm 
de espesor.  
El resto de las características se rigen por lo recogido en el Pliego y, en su defecto, en la EHE-08.  
 
16.3. HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
Se debe disponer de un hormigón de limpieza HL-150/B/30. 
 
16.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
16.4.1. PLANTEAMIENTO PREVIO 
Para el cálculo del tamaño de las zapatas aisladas, se exportan desde el programa RFEM los esfuerzos 
en los apoyos que modelizan las zapatas a una hoja Excel en la que poder filtrar y tratar la 
información.  
En primer lugar, se agrupan las zapatas en función de su localización, con el fin de realizar el mínimo 
posible de tipos de zapatas según su geometría.  
Los grupos de zapatas son: 
 Hastiales 
 Laterales 
 De esquina 
 Resto 
En la siguiente imagen se muestran dicha agrupación, con su numeración en RFEM 
 
Imágenes 103 y 104. Agrupaciones de las zapatas a calcular.  
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Imagen 105. Numeración de las zapatas en RFEM 5 y exportadas a Excel 
 
Después de agruparlas, se propone una geometría de las zapatas (largo, ancho y canto) y, 
dependiendo del fallo que se produzca para esa geometría, se realizan iteraciones buscando el 
mínimo volumen de las zapatas y no ocasionar posibles solapamientos entre ellas.  
 
Las comprobaciones que se han realizado son las siguientes:  
 Vuelco 
 
 Deslizamiento  
 
 Hundimiento  
 
 Despegue  
 
El procedimiento consiste en conseguir coeficientes de seguridad parciales iguales o superiores a lo 
establecido en el CTE DB SE C, los cuales se muestran a continuación:  
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Imagen 106. Coeficientes de seguridad parciales para cada tipo de fallo de las zapatas. 
 
Siendo:  
 ȼR (=3): El coeficiente parcial de seguridad del terreno, el cual es igual a 1, pues en el Estudio 
Geotécnico el valor de resistencia del terreno es proporcionado ya con este coeficiente 
tenido en cuenta para el caso del hundimiento. 
 ȼ E: Coeficiente parcial para las acciones en el caso de vuelco  
 ȼR (=1.5): Coeficiente parcial de seguridad del terreno en el caso de deslizamiento. 
 
16.4.2. OTRAS CONSIDERACIONES 
Se comprueba la zapata tanto para su lado de mayor longitud como para el de longitud menor. 
 Hundimiento:  
Se deberá tener en cuenta la distribución de presiones en el terreno, pudiendo ser triangular o 
trapezoidal, dependiendo de los esfuerzos que lo soliciten.  
  
Imágenes 107 y 108. Posibles distribuciones de tensiones producidas al terreno.  
 
Para ello se calcula la excentricidad de la barra (momento entre axil), y si supera la sexta parte de la 
longitud de la zapata estudiada se trata de un caso de distribución triangular.  
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En la siguiente imagen se muestra en gris la zona con distribución de tensiones trapezoidal y, en 
azul, el caso en que una excentricidad grande genera una distribución triangular.  
 
Imagen 109. Distribución de reparto del tipo de distribución de tensiones en función de la excentricidad. 
  
Después se plantean las ecuaciones de equilibrio y cálculo de tensiones, siendo necesario en el caso 
de la distribución triangular calcular la profundidad de la fibra neutra.  
 
 DESLIβAMIENTO 
Se tendrá en cuenta el coeficiente de rozamiento interno del terreno para calcular el coeficiente de 
rozamiento en la base de la zapata, pues se trata de un terreno no cohesivo. 
 
 DESPEGUE 
Dado que existen fuertes fenómenos de succión, se deberá tener en cuenta si se produce el 
despegue de la zapata. Se considerará que se produce este fenómeno si el esfuerzo axil, en sentido 
contrario a la gravedad, es superior al propio peso de la zapata.  
 
En la siguiente página se recoge una imagen de la Excel programada para calcular estas zapatas.  
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Imagen 109. Hoja Excel configurada para el cálculo del tamaño de las zapatas. 
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La numeración de las zapatas es la siguiente.  
 
Imagen 110. Numeración de las zapatas en RFEM 5 y en los resultados que se muestran a continuación.  
 
16.5.1. TAMAÑO DE LAS βAPATAS 
 
 RESUMEN 
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Tabla 15. Dimensiones de las zapatas de las esquinas            Tabla 16. Dimensiones del resto de zapatas. 
 
 DETALLES DE LAS HIPÓTESIS MÁS CRITICAS 
En la siguientes tablas se puede observar para cada tipo de zapata y geometría anteriormente 
recogida,  los coeficientes de seguridad de las hipótesis más críticas en función del estado límite 
último considerado. En ningún caso se produce el fenómeno de despegue de la zapata.  
 
 

































Nudo 214lado corto >=1(Trapezoidal)
Vuelco 161,285 >= 1,8












Zapatas de pilares Laterales
5,007
(Casos más desfavorables)
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Tabla 18. Resumen de los resultados de las zapatas hastiales en los casos más críticos. 
 
 
Tabla 19. Resumen de los resultados de las zapatas de esquina en los casos más críticos. 
 




Vuelco 2,307 >= 1,8
Deslizamiento 1,847 >= 1,5
Nudo 214lado corto
Deslizamiento 1,565 >= 1,5
Nudo 358 Hundimiento 1,964160577 >=1(Triángular)





Vuelco 1,983 >= 1,8
lado largo
Vuelco 1,909 >= 1,8
Deslizamiento 1,583 >= 1,5
Caso de estudio




Cs CTE DB SE C
>= 1,5













Vuelco 5,6631 >= 1,8
Deslizamiento 2,055 >= 1,5
Nudo 348
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Tabla 20. Resumen de los resultados del resto de zapatas en los casos más críticos. 
 
16.5.2.  ARMADURAS DE LAS βAPATAS. 
El cálculo de las armaduras ha sido calculado siguiendo el procedimiento del libro de Juan Carlos 
Arroyo Portero, Francisco Morán y Álvaro García Meseguer (16ª Edición revisada) “Jimenez Montoya 
Esencial. Hormigón Armado”, Ed. Cinter, capítulo 23 “Cimentaciones y muros”, apartado 3, “βapatas 
aisladas bajo carga centrada o excéntrica” y subapartado 23.3.3 “Dimensionamiento de zapatas 
rígidas” 
 
Al ser rígidas todas las zapatas, no es necesario disponer de armadura superior. Solamente en el caso 
de que las zapatas tuvieran que soportar una carga de tierras muy elevada, se debería valorar esta 
armadura para casos de distribución de tensiones triangular en el terrero. Como no se da el caso de 
tener proyectada la construcción de zapatas a una gran profundidad, no se proyecta su instalación. 
 
En esta bibliografía de referencia se realiza un dimensionamiento de mediante un modelo de bielas 
y tirantes que se muestra a continuación en la Imagen 111. 
Cs CTE DB SE C 
 <= 2(Trapezoidal)












Vuelco 4,359 >= 1,8
Deslizamiento 1,669 >= 1,5
Nudo 347
>= 1,5








Vuelco 4,359 >= 1,8
Deslizamiento 1,669
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Imagen 111. Modelo de bielas y tirantes para calcular la armadura inferior de las zapatas de este 
proyecto y extraído de la figura 23.7 del libro de Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán y Álvaro 
García Meseguer (16ª Edición revisada) “Jimenez Montoya Esencial. Hormigón Armado”, Ed. Cinter. 
 
En él desarrolla las ecuaciones de equilibrio para determinar la capacidad mecánica total de la 
armadura inferior (Td), de manera que el resultado es el siguiente: 
 Tୢ = RଵୢͲ.ͺͷ · d ቀxଵ − aͶቁ = Uୱ =  Aୱ · f୲ୢ 
 
Siendo: 
 Rଵୢ = ୒ౚଶ · ሺͳ + ͵ · ηሻ con η = ெ೏ே೏·௔  
 xଵ =  ଵାସ·஗ସାଵଶ·஗ · a 
 fyd = 500 MPa 
 
Por tanto, se procede a calcular las armaduras de las zapatas, agrupando por un lado las zapatas 
laterales y las de esquina en un mismo tipo de disposición de armadura (grupo 1) y por otro, las 
hastiales y las de “resto” (grupo 2). 
 
Cabe recordar que la cuantía mínima para las armaduras inferiores de las zapatas es de 0.9 ‰, según 
la tabla 42.3.5 de la norma EHE 08 y la nota número 1 que se cita a continuación: 
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“Cuantía mínima de cada una de las armaduras longitudinal y transversal repartidas en las dos caras. 
Para losas de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la mitad de estos valores en cada dirección 
dispuestos en la cara inferior” 
 
En el cálculo de la cantidad mínima de acero, se ha tendido en cuenta que se han agrupado zapatas 
de distinto tamaño y canto, por tanto, se han calculado para las superficies más desfavorables (las 
de mayor valor).  
 
Aunque no se optimiza al detalle cada armadura, el hecho de obviar este aspecto no influye en la 
seguridad de la estructura ni al coste de esta, pues el aumento de la medición de la ferralla que 
compone la armadura y su precio no tienen un impacto final en el presupuesto que exceda el coste 
de la mano de obra, necesaria para fabricar y colocar distintos tipos de barras.  
 
Por tanto, para el grupo 1, la cantidad mínima será, superior a: 
 6480 mm2 en la dirección paralela al eje y (ver figuras del apartado 16.5.1). 
 3240 mm2 en la dirección paralela al eje x. 
 
α, para el grupo 2, la cantidad mínima será, superior a: 
 4725 mm2 en la dirección paralela a ambos ejes. 
 
16.5.2.1.1. ARMADURA DEL GRUPO 1 
La armadura debe ser capaz de desarrollar una fuerza de 15.8 kN. 
El caso más desfavorable se produce en la hipótesis número 93 de combinación de cargas, en los 
apoyos número 60, 113, 166 y 219, en el lado largo de zapata.  
El resumen de valores auxiliares del cálculo y los esfuerzos se muestran a continuación.  
 
Tabla 21. Resumen del cálculo de la armadura del grupo 1. 
 
Con ello, se puede deducir que el área de acero (B500S) a colocar es de 31.6 mm2, un valor claramente 



















 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 






16.5.2.1.2. ARMADURA DEL GRUPO 2 
La armadura debe ser capaz de desarrollar una fuerza de 12.25 kN. 
El caso más desfavorable se produce en la hipótesis número 48 de combinación de cargas, en el 
apoyo número 359, en el lado largo de zapata.  
El resumen de valores auxiliares del cálculo y los esfuerzos se muestran a continuación. 
 
 
Tabla 22. Resumen del cálculo de la armadura del grupo 2. 
 
Con ello, se puede deducir que el área de acero (B500S) a colocar es de 24.5 mm2, un valor claramente 
inferior al de la cuantía mínima exigida.  
 
16.5.3. ARMADURAS DE LAS βAPATAS. RESULTADOS 
A continuación, se procede a describir la disposición de las armaduras inferiores en las zapatas. 
 
16.5.3.1. LATERALES 
En la siguiente imagen se puede observar la geometría de las zapatas laterales. 
 
Imagen 112. Geometría, orientación y superficies de las zapatas laterales. 
 
Como se indica en el apartado 16.5.2, la armadura en la dirección paralela al eje y debe ser de, al 

















ResuŵeŶ aƌŵaduƌa Gƌupo Ϯ
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debido al encofrado contra el terreno, la finalización de las barras se realizará en patilla y la 
separación de las barras no será superior a 30 cm (artículos 42.3.1 y 69.4.1.1 de la EHE 08). 
 
Dado que con la longitud de las zapatas se supera ampliamente la longitud de anclaje, el final de 
cada una de las barras terminará con el procedimiento normalizado de patilla, con un ángulo girado 
de 120º aprox. y una prolongación superior a los 100 mm, como se puede observar en la siguiente 
imagen. 
 
Imagen 113. Acabado de barra en patilla (I). 
 
Armadura en y 
Por tanto, la distancia en la que disponer las barras será de 3860 mm y la instrucción EHE08 
recomienda usar barras de diámetro igual o superior a 12 mm. Por tanto, si se colocan barras de 
diámetro igual a 20 mm,  el número de barras será igual a 21, separadas una distancia libre entre ellas 
de 16 cm. Distancias que cumplen con lo requerido en la instrucción EHE 08. 
 
Armadura en x 
Por tanto, la distancia en la que disponer las barras será de 1860 mm y la instrucción EHE08 
recomienda usar barras de diámetro igual o superior a 12 mm. Por tanto, si se colocan barras de 
diámetro igual a 20 mm,  el número de barras será igual a 13, separadas una distancia libre entre ellas 
de 16 cm.  
Distancias que homogeneiza la armadura en cuando a su disposición cumplen con lo requerido en 
la instrucción EHE 08. 
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16.5.3.2. βAPATAS HASTIALES 
En la siguiente imagen se puede observar la geometría de las zapatas hastiales. 
 
Imagen 114. Geometría, orientación y superficies de las zapatas hastiales. 
 
Como se indica en el apartado 16.5.1.2, la armadura en la dirección paralela al eje y debe ser de, al 
menos, 4725 mm2 y en la paralela al eje x, de 4725 mm2. Se debe dejar un recubrimiento de 70 mm 
debido al encofrado contra el terreno, la finalización de las barras se realizará en patilla y la 
separación de las barras no será superior a 30 cm (artículos 42.3.1 y 69.4.1.1 de la EHE 08). 
 
Dado que con la longitud de las zapatas se supera ampliamente la longitud de anclaje, el final de 
cada una de las barras terminará con el procedimiento normalizado de patilla, con un ángulo girado 
de 120º aprox. y una prolongación superior a los 100 mm, como se puede observar en la siguiente 
imagen. 
 
Imagen 115. Acabado de barra en patilla (II). 
Armadura en y 
Por tanto, la distancia en la que disponer las barras será de 1860 mm y la instrucción EHE08 
recomienda usar barras de diámetro igual o superior a 12 mm. Por tanto, si se colocan barras de 
diámetro igual a 20 mm,  el número de barras será igual a 9, separadas una distancia libre entre ellas 
de 18 cm. Distancias que cumplen con lo requerido en la instrucción EHE 08. 
 
Armadura en x 
Por tanto, la distancia en la que disponer las barras será de 3360 mm y la instrucción EHE08 
recomienda usar barras de diámetro igual o superior a 12 mm. Por tanto, si se colocan barras de 
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diámetro igual a 20 mm,  el número de barras será igual a 17, separadas una distancia libre entre ellas 
de 18 cm.  
Distancias que homogeneiza la armadura en cuando a su disposición cumplen con lo requerido en 
la instrucción EHE 08. 
 
16.5.3.3. βAPATAS DE ESQUINA α RESTO 
En la siguiente imagen se puede observar la geometría de las zapatas hastiales. 
               
Imagen 116. Geometría, orientación y superficies de las zapatas de esquina y del resto no incluidas 
hasta ahora. 
 
Como se indica en el apartado 16.5.1.2, la armadura en la dirección paralela al eje y debe ser de, al 
menos, 4725 mm2 y en la paralela al eje x, de 4725 mm2. Se debe dejar un recubrimiento de 70 mm 
debido al encofrado contra el terreno, la finalización de las barras se realizará en patilla y la 
separación de las barras no será superior a 30 cm (artículos 42.3.1 y 69.4.1.1 de la EHE 08). 
 
Dado que con la longitud de las zapatas se supera ampliamente la longitud de anclaje, el final de 
cada una de las barras terminará con el procedimiento normalizado de patilla, con un ángulo girado 
de 120º aprox. y una prolongación superior a los 100 mm, como se puede observar en la siguiente 
imagen. 
 
Imagen 117. Acabado de barra en patilla (III). 
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Armadura en x e y 
Dado que la disposición de las barras será la misma, la distancia en la que disponer las barras será de 
3360 mm y la instrucción EHE08 recomienda usar barras de diámetro igual o superior a 12 mm. Por 
tanto, si se colocan barras de diámetro igual a 20 mm,  el número de barras será igual a 17, separadas 




 PROαECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE βARAGOβA. 
 






16.5.4. VIGAS DE ATADO 
Dado que la viga de atado no es necesaria debido a la aplicación de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (NSCE), pues la aceleración sísmica básica menor que 0.04·g. tal y como se ha 
indicado en el punto 5.3.2, su función será la de servir de sustento al muro perimetral proyectado, 
de 60 cm de alto y 30 cm de ancho.  
 
Sin embargo, la carga más crítica se producirá cuando esté acabada la cimentación y se produzca a 
la compactación del terreno superior mediante un rodillo mecánico o similar.  
 
Esta carga se estima en 10 kN/m2 según el libro, J. Calavera (4ª Edición) “Cálculo de Estructuras de 
Cimentación”, Ed. Intemac, en la página 137. 
 
Además, especifica que el momento a resistir será el máximo de la equivalencia de una barra 
biempotrada, es decir, q·L2/12.  
 
16.5.4.1. VIGA DE ATADO DE 7 METROS 
Según lo anteriormente expuesto, el momento flector solicitante es igual a 40 833 333.33 N·mm, y la 
sección propuesta se muestra a continuación: 
.  
Imagen 118. Sección propuesta de las vigas de atado de 7 metros. 
 
α siguiendo el procedimiento del libro Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán y Álvaro García 
Meseguer (16ª Edición revisada) “Jimenez Montoya Esencial. Hormigón Armado”, Ed. Cinter, con un 
coeficiente de agotamiento del hormigón de 0.85, se procede a comprobar la necesidad de disponer 
de barras a compresión.  
 
Además, se procede a realizar la comprobación de su diámetro, disposición y cálculo de los estribos.  
 μ = Mୢb · dଶ · fୡୢ ; 
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 Md igual a 40 833 333.33 N·mm 
 b igual a 400 mm 
 d igual a 330 m (recubrimiento de 70 mm por ser contra el terreno sin encofrar). 
 fcd= 35/1,5 = 23.33 MPa  
 μ = Ͳ.ͲͶ ൑ Ͳ.ʹͷʹͳ͹ → No es necesaria armadura a compresión. 
 
Para μ=0.04, le corresponde un valor de ω=0.0415, lo que lleva a calcular la capacidad del acero a 
disponer para la tracción como: 
 U =  ω · b · d · fୡୢ = ͳʹ͹.ͺʹ kN. 
 
Lo cual se consigue con dos barras de acero B500S de diámetro igual a 14 mm. 
 
En cuanto al cortante y para estribos formando 90º con el eje de la pieza, se calcula del siguiente 
modo:  
 
 Máximo cortante (q·L/2) igual a 52.5 kN  
 Contribución del hormigón al cortante 
 Vcu = Ͳ.ͳ · ξ · ሺͳͲͲ ∗ ɏଵ · fୡୢሻଵଷ · d · b; 
Siendo:  
 ξ = ͳ + ටଶ଴଴ୢ ; 
 ɏଵ = ୅౩ୠబ·ୢ 
 
Por tanto, Vcu es igual a 41.28 kN, es decir, como el hormigón por sí mismo no es capaz de soportar 
el cortante, se dispondrá mayor armadura transversal que soporten los 11.21 kN restantes. 
 Vsu = Ͳ.ͻ · d · �ଽ଴ · f୷,ଽ଴,ୢ = Ͳ.͸ · ͵͵Ͳ ·  �ଽ଴ · ͶͲͲ 
 Us =  �ଽ଴ ·  f୷,ଽ଴,ୢ =  ͳͳ.ʹͳͲ.ͻ · Ͳ.͵͵ = ͵͹.͹Ͷ kNm  
 
Si se comprueba para estribos de diámetro de 8 mm.  
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Us଼ =  ʹ · � · ͺଶͶ ·  Ͳ.Ͷ = ͶͲ.ʹͳ kN 
 
Luego, haría falta colocar los estribos cada 94.36 cm, como excede el límite se separación permitido 
de 30 cm, se instalará el mínimo, es decir, estribos de acero B400S, de diámetro 8 mm cada 30 cm.  
 
Después, se calcula la resistencia oblicua del hormigón, que es superior al cortante máximo e igual 
a:  V௨ଵ = Ͳ.͵ · fୡୢ · d · b = ͻʹʹ.ͺͳ kN ൒ ͵ͷkN 
 
Por último, se comprueba la cuantía geométrica mínima, la cual para vigas es de 2.8 ‰. En la solución 
propuesta inicialmente, se conseguía un valor de 2.566 ‰, lo que no era correcto, por tanto, se 
colocará la mismas barras en la parte superior. En la siguiente tabla se resume la armadura de esta 
viga de atado.  
 
 
Tabla 23. Resumen de las armaduras en las vigas de atado de 7 metros. 
 
Nota: No se ha considerado la opción de ajustar el diámetro de las barras longitudinales en la zona 
con menor solicitación debido a que este hecho conllevaría la puesta en obra de solapamientos de 
las barras, aumentando el coste de mano de obra por encima del ahorro al haber reducido la sección 
de 14 mm2 a 12 mm2. 
 
16.5.3.2. VIGA DE ATADO DE 5 METROS. 
El momento flector solicitante es igual a 20 833 333 N· mm, y la sección propuesta se muestra a 
continuación: 
 
Imagen 119. Sección propuesta de las vigas de atado de 5  metros. 
Ϯ Ø ϭϰ
Ϯ Ø ϭϰ
Øϴ Đada ϯϬ Đŵ
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α siguiendo el procedimiento del libro Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán y Álvaro García 
Meseguer (16ª Edición revisada) “Jimenez Montoya Esencial. Hormigón Armado”, Ed. Cinter, con un 
coeficiente de agotamiento del hormigón de 0.85, se procede a comprobar la necesidad de disponer 
de barras a compresión. Además, se procede a realizar la comprobación de su diámetro, disposición 
y cálculo de los estribos.  μ = Mୢb · dଶ · fୡୢ ; 
Siendo:  
 Md igual a 20 833 333 N·mm 
 b igual a 400 mm 
 d igual a 330 m (recubrimiento de 70 mm por ser contra el terreno sin encofrar). 
 fcd= 35/1,5 = 23.33 MPa  
 μ = Ͳ.ͲʹͲͷ ൑ Ͳ.ʹͷʹͳ͹ → No es necesaria armadura a compresión. 
 
Para μ=0.023914, le corresponde un valor de ω=0.031 (mínimo tabulado), lo que lleva a calcular la 
capacidad del acero a disponer para la tracción como: 
 U =  ω · b · d · fୡୢ = ͺͳ.ͺͶ  kN. 
 
Lo cual se consigue con dos barras de acero B500S de diámetro igual a 12 mm. 
 
En cuanto al cortante y para estribos formando 90º con el eje de la pieza, se calcula del siguiente 
modo:  
 
 Máximo cortante (q·L/2) igual a 37.5 kN  
 Contribución del hormigón al cortante 
 Vcu = Ͳ.ͳ · ξ · ሺͳͲͲ ∗ ɏଵ · fୡୢሻଵଷ · d · b; 
Siendo:  
 
 ξ = ͳ + ටଶ଴଴ୢ ; 
 ɏଵ = ୅౩ୠబ·ୢ 
 
Por tanto, Vcu es igual a 35.39 kN, es decir, como el hormigón por sí mismo no es capaz de soportar 
el cortante, se dispondrá mayor armadura transversal que soporten los 2.11 kN restantes. 
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Vsu = Ͳ.ͻ · d · �ଽ଴ · f୷,ଽ଴,ୢ = Ͳ.͸ · ͵͵Ͳ ·  �ଽ଴ · ͶͲͲ 
 Us =  �ଽ଴ ·  f୷,ଽ଴,ୢ =  ʹ.ͳͳͲ.ͻ · Ͳ.͵͵ = ͹.ͳ kNm  
 
Si se comprueba para estribos de diámetro de 8 mm.  
 Us଼ =  ʹ · � · ͺଶͶ ·  Ͳ.Ͷ = ͶͲ.ʹͳ kN 
 
Luego, haría falta colocar los estribos cada 565.98 cm, como excede el límite se separación permitido 
de 30 cm, se instalará el mínimo, es decir, estribos de B400S de diámetro 8 mm cada 30 cm.  
 
Por último, se comprueba la cuantía geométrica mínima, la cual para vigas es de 2.8 ‰. En la solución 
propuesta inicialmente, se conseguía un valor de 1.88 ‰, lo que no era correcto, por tanto, se 
colocará la mismas barras en la parte superior. En la siguiente tabla se resume la armadura de esta 
viga de atado.  
 
 
Tabla 24. Resumen de las armaduras en las vigas de atado de 5 metros. 
 
La geometría de ambas vigas de atado es definida con mayor precisión en Planos y su disposición 
en obra deberá seguir las indicaciones de la norma EHE-08. 
 
16.5.3.3. ENCUENTRO DE LAS VIGAS DE ATADO α LAS βAPATAS 
 Las barras longitudinales serán prolongadas en el interior de las zapatas una distancia igual a la 
longitud de anclaje, medida a partir de los ejes axiles de los pilares. Esta disposición se muestra de 
manera clara en Planos.  
 
La longitud de anclaje, medida según el artículo 69.5.1 de la norma EHE 08 (en prolongación recta) 
es la siguiente: 
 Barras de diámetro 12 mm: 300 mm 




Øϴ Đada ϯϬ Đŵ
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17. MURO PERIMETRAL DE FACHADAS 
El muro perimetral de la base de las fachadas tendrá como misión la de limitar las posibles filtraciones 
de agua que se pudieran producir en un futuro debido a la degradación del encuentro de la fachada 
con el terreno. 
 
Para ello, se realizará el cálculo de manera análoga a la de la viga de atado, determinando las 
secciones de las barras corrugadas, su separación y su disposición.  
 
Este muro se unirá a la viga de atado mediante unas esperas para poderse ejecutar después el muro. 
 
El hormigón utilizado será el mismo que para la cimentación (HA-35), su carga será meramente 
provocada por la acción del viento, pues no se espera el tráfico rodado por la zona cercana, y se 
analizará como si fuera un muro de 1 metro de largo, extendiendo los resultados al resto.  
 
Imagen 120. Vista en 3D del muro perimetral. 
 
Dado que no se puede garantizar una unión que restinga los movimientos en su encuentro con la 
fachada, el análisis se asemejará a una viga en voladizo empotrada.  
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Imagen 121. Distribución de momentos flectores y valores de las reacciones y solicitaciones. 
 
Como la carga máxima de viento en fachadas es 1.35 kN/m2, “q” será igual a este valor al realizar la 
modelización de una viga con un ancho de 1 metro. 
 
La viga de atado tenía una geometría de 40x40 cm, por lo que se propone un canto de 30 cm y una  
altura de 60 cm.  
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras deberá ser de 20 mm según lo recogido para este 
hormigón en la tabla 37.2.4.1 de la Instrucción EHE 08. 
 
16.6. CÁLCULO DEL MURO 
El momento flector que debe resistir es igual a 242640 N · mm que si se mayora un 50 % por ser 
causado por una acción variable resulta ser de 363960 N · mm. Por tanto:  
 μ = Mୢb · dଶ · fୡୢ ; 
Siendo:  
 Md igual a 363 960 N·mm 
 b igual a 1000 mm (analizamos por metro de muro) 
 d igual a 280 m (recubrimiento de 20 mm por ser encofrado). 
 fcd= 35/1,5 = 23.3 MPa  
 μ = Ͳ.ͳͻͻͻ ൑ Ͳ.ʹͷʹͳ͹ → No es necesaria armadura a compresión, pero al ser una acción que pude 
ser a succión o a presión, se dispondrá de manera simétrica. 
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Para μ=0.1999, le corresponde un valor de ω=0.27292, lo que lleva a calcular la capacidad del acero 
a disponer para la tracción como:  U =  ω · b · d · fୡୢ = ͷ͹ͺ.ͻͳ kNm  
 
Lo cual se consigue con dos barras de acero B500S de diámetro igual a 12 mm, situadas cada 20 cm. 
En este caso, la cuantía mínima es de 0.9 ‰ de una sección de 0.3 m2, con lo que su cuantía mínima 
es de 270 mm2. Con las dos barras cada 20 cm de diámetro 12 mm, se consigue una sección de acero 
de 1130 mm2, siendo este valor superior al mínimo requerido. 
 
En cuanto al cortante y para estribos formando 90º con el eje de la pieza, se calcula del siguiente 
modo:  
 Máximo cortante (q·L/2) igual a 1.22 kN  
 Contribución del hormigón al cortante Vcu = Ͳ.ͳ · ξ · ሺͳͲͲ ∗ ɏଵ · fୡୢሻଵଷ · d · b; 
Siendo:  
 ξ = ͳ + ටଶ଴଴ୢ ; 
 ɏଵ = ୅౩ୠబ·ୢ 
 
Por tanto, Vcu es igual a 76.38 kN, es decir, como el hormigón por sí mismo es capaz de soportar el 
cortante, no se dispondrá mayor armadura transversal que la mínima, estribos de B400S de diámetro 
8 mm cada 30 cm.  
 
Después, se calcula la resistencia oblicua del hormigón, que es superior al cortante máximo e igual 
a:  V௨ଵ = Ͳ.͵ · fୡୢ · d · b = ͻʹͶ kN ൒ ͵ͷkN 
 
Por último, se comprueba la cuantía geométrica mínima, la cual para el armado horizontal es de 3.2 
‰. En la solución propuesta inicialmente, se consigue un valor de 11.17 ‰, Por tanto, la solución 
cumple con las limitaciones de la EHE-08 
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18. MURO DEL CERRAMIENTO DE LOS BAÑOS 
Este muro perimetral estará constituido por bloques de hormigón (40 x 20 x 20 cm) hasta una altura 
de 3 metros, siguiendo la reglamentación del CTE SE Fabrica y recomendaciones de la guía de 
NormaBloc. 
 
Para darle la consistencia necesaria se deberá reforzar mediante barras de refuerzo vertical y 
longitudinal, sujetas mediante estribos y en contacto con hormigón, mínimo HA-25, vertido dentro 
de los huecos para dar una mayor resistencia al muro.  
 
Dado que se sitúa en el interior de la nave, su carga es meramente vertical que proviene del peso de 
la cubierta de los baños. Además, habrá que tener en cuenta la abertura de la puerta para dotar de 
un zuncho a la parte superior a esta y que la unión de la chapa al muro se hará mediante anclaje por 
tornillería.  
 
A continuación, se muestra una imagen del muro tipo al que se hace referencia.  
  
Imagen 122. Muro de bloques de hormigón reforzado con armadura y detalles. 
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Para transmitir los esfuerzos al terreno,  se dispondrá de una continuación de las vigas riostras del 
apartado 16.5.4.1, pues se ha demostrado que es capaz de soportar una carga de 10 kN/m2, siendo 
esta carga bastante superior al peso del muro añadiendo el del techo de los baños.  
 
En cuanto al armado del muro, este se realizará mediante pilastras no separadas más de 2.25 
metros mediante un armado de 4 redondos de diámetro igual a 8 milímetros siendo los redondos y 
estribos de acero B500. 
 
En cuanto a los zunchos, se dispondrán cada 1 metro de altura con 2 redondos de 8 milímetros y 
estribos de 6 mm. Tal y como se muestra a continuación.  
 
Imagen 123. Detalle del armado horizontal. 
 
De este modo, se considera muy superior la resistencia del muro respecto a las solicitaciones de 
peso propio que actual sobre él.  
 
En Planos se define una sección tipo de este muro.  
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19. SOLERA DE HORMIGÓN 
 
16.7. DATOS INICIALES 
La solera de hormigón debe soportar una gran carga debido al peso de las gradas, siendo su carga 
casi nula en el caso de que se haga un uso deportivo sin competiciones ni público.  
 
El modelo de las gradas desmontables es HC85-32 de la marca DAPLAST, que se muestra en la 
siguiente imagen.  
 
 
Imagen 124. Gradas HC85-32 de DAPALST 
 
Su módulo de ocupación máxima es de 4 personas por fila y como en este proyecto se ha optado 
por una zona con módulos de 4 filas, su carga será de 16 personas.  
 
Según la información del fabricante, cada módulo tiene 4 apoyos (uno en cada esquina) si es de tres 
filas y, en el caso de que haya 4 filas, se realiza un apoyo intermedio en los laterales, sumando un 
total de 6 apoyos.  
 
Si se tiene en cuenta que según la norma UNE 12200:2008. “Instalaciones para espectadores.”, se 
puede estimar la sobrecarga ya mayorada en 4 kN/m2. Por tanto, para el caso del módulo de 4 filas, 
el peso recaería sobre 6 apoyos, recibiendo cada uno 5.33 kN, y para el caso de 3 filas (4 apoyos), a 
cada apoyo le correspondería 6 kN, siendo este el caso más desfavorable. 
Según el fabricante, el apoyo cuadrado tiene unas dimensiones de 225 mm de lado, por lo que si la 
transición de cargas se realiza de manera correcta como él indica, a la solera se transmite una carga 
de 24 kN/m2, o lo que es lo mismo 2.44 toneladas/m2.  
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Las Normas Técnicas de la Edificación tienen un capítulo dedicado para soleras, se denomina NTE-
RSS “Revestimiento de Suelos. Soleras”, en la cual se recomiendan distintas disposiciones según la 
carga a soportar por metro cuadrado. Estas son una buena aproximación a la realidad basado en la 
experiencia constructiva, inicialmente basado en modelos teóricos de Westergaard y Hetenyi.  
Para una carga entre 1 y 5 toneladas por metro cuadrado se recomienda la solera Semipesada, que 
se muestra a continuación: 
 
Imagen 125. Solera recomendada por la NTE-RSS “Revestimiento de Suelos. Soleras”. 
Siendo: 
 EFH 7: Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, 15 cm de espesor como mínimo y 
sobre lámina aislante. Curado mediante riego sin producir deslavado.  
 RSL-9: Lámina aislante de polietileno. 
 EFH-2: Arena de río, con tamaño de grano máximo 5 mm, formando una capa de 15 cm como 
mínimo sobre un terreno compactado a más del 85% del Proctor Normal. Se terminará 
enrasándola en dos capas.  
Además los controles a realizar, frecuencia y valores de no aceptación son los siguientes: 
 
Imagen 126. Controles, frecuncia de estos y condiciones de no aceptación 
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Como se ha demostrado en este anejo y en el informe del programa RFEM 5 del punto 19, se ha 
logrado una estructura que cumple con las exigencias de la actividad a desarrollar en su interior, 
siendo justificada de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación e Instrucciones del Hormigón 
(EHE 08) y del Acero (EAE), basándose en un programa que analiza las barras de acuerdo al 
Eurocódigo 3. 
 
Se han evaluado las distintas uniones principales mediante la aplicación de las normas, instrucciones 
y bibliografía de referencia en el sector de la construcción, llegándose a soluciones funcionales 
racionales. 
 
Por último, se debe destacar que siempre se ha buscado la optimización del uso de material y de 
mano de obra, intentando abaratar el coste siempre manteniendo la seguridad estructural de 
manera incondicional.  
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2.4  Combinaciones de acciones 23 2.2  Cálculo por sección 149
2.5  Combinaciones de carga 23 2.3  Cálculo por conjunto de barras 149
2.5.2  Combinaciones de carga - Parámetros de cálculo 32 CA6 - Montantes
2.7  Combinaciones de resultados 53 1.1  Datos generales 154
3 Cargas 1.1.1  Detalles 155
 CC1 - Peso propio de elementos estructurales 53 1.1.2  Anejo Nacional 156
  - 3.1 Cargas en nudos - Por componentes 1.2  Materiales 157
  Sistema de coordenadas 1.3  Secciones 157
 CC1 - Peso propio de elementos estructurales 54 1.9  Datos de servicio 157
  - 3.15 Cargas generadas 2.2  Cálculo por sección 158
 CC2 - Sobrecarga Uso Cubiertas - 3.15 Cargas 57 CA7 - Diagonales
  generadas 1.1  Datos generales 158
 CC3 - Nieve (Zaragoza) - 3.15 Cargas generadas 59 1.1.1  Detalles 159
 CC4 - Viento en pórtico hastial - 3.15 Cargas 61 1.1.2  Anejo Nacional 160
  generadas 1.2  Materiales 161
 CC5 - Viento lateral con combinación nº 1 - 66 1.3  Secciones 161
  3.15 Cargas generadas 1.9  Datos de servicio 161
 CC6 - Viento lateral con combinación nº 2 - 72 2.2  Cálculo por sección 163
  3.15 Cargas generadas CA9 - Dinteles (hastiales)
 CC7 - Viento lateral con combinación nº 3 - 78 1.1  Datos generales 163
  3.15 Cargas generadas 1.1.1  Detalles 164
 CC8 - Viento lateral con combinación nº 4 - 84 1.1.2  Anejo Nacional 165
  3.15 Cargas generadas 1.2  Materiales 166
 CC9 - Viento lateral con combinación nº 5 - 90 1.3  Secciones 166
  3.15 Cargas generadas 1.9  Datos de servicio 166
 CC10 - Viento lateral con combinación nº 6 - 95 2.2  Cálculo por sección 167
  3.15 Cargas generadas 2.3  Cálculo por conjunto de barras 167
 CC11 - Viento lateral con combinación nº 7 - 99 CA10 - Vigas unión pórticos
  3.15 Cargas generadas 1.1  Datos generales 170
 CC12 - Viento lateral con combinación nº 8 - 104 1.1.1  Detalles 171
  3.15 Cargas generadas 1.1.2  Anejo Nacional 172
 CC21 - Imperfección Y - 3.14 Imperfecciones 110 1.2  Materiales 173
 CC22 - Imperfección X - 3.14 Imperfecciones 112 1.3  Secciones 173
RF-STEEL EC3 1.9  Datos de servicio 173
CA1 - Correas de cubierta 2.2  Cálculo por sección 174
1.1  Datos generales 114 2.3  Cálculo por conjunto de barras 174
1.1.1  Detalles 115 CA11 - Arriostramiento cord. inf
1.1.2  Anejo Nacional 116 1.1  Datos generales 176
1.2  Materiales 117 1.1.1  Detalles 177
1.3  Secciones 117 1.1.2  Anejo Nacional 178
1.9  Datos de servicio 117 1.2  Materiales 179
2.2  Cálculo por sección 119 1.3  Secciones 179
2.3  Cálculo por conjunto de barras 120 1.9  Datos de servicio 179
CA2 - Pilares laterales 2.2  Cálculo por sección 180
1.1  Datos generales 121 CA12 - Arriostramiento cubierta
1.1.1  Detalles 122 1.1  Datos generales 180
1.1.2  Anejo Nacional 123 1.1.1  Detalles 181
1.2  Materiales 124 1.1.2  Anejo Nacional 182
1.3  Secciones 124 1.2  Materiales 183
1.9  Datos de servicio 124 1.3  Secciones 183
2.2  Cálculo por sección 124 1.9  Datos de servicio 183
2.3  Cálculo por conjunto de barras 125 2.2  Cálculo por sección 184
CA3 - Pilares hastiales 2.3  Cálculo por conjunto de barras 184
1.1  Datos generales 132 CA13 - Arriostramiento longitudinal
1.1.1  Detalles 133 1.1  Datos generales 187
1.1.2  Anejo Nacional 134 1.1.1  Detalles 189
1.2  Materiales 135 1.1.2  Anejo Nacional 189
1.3  Secciones 135 1.2  Materiales 190
1.9  Datos de servicio 135 1.3  Secciones 191
2.2  Cálculo por sección 135 1.9  Datos de servicio 191
CA4 - Cordones superiores 2.2  Cálculo por sección 191
1.1  Datos generales 136 2.3  Cálculo por conjunto de barras 192
1.1.1  Detalles 137 RF-STABILITY
1.1.2  Anejo Nacional 138 1.1  Datos generales 194
1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
1 Estándar - Cartesiano 60.000 7.000 0.000
2 Estándar - Cartesiano 30.000 7.000 0.000
3 Estándar - Cartesiano 60.000 7.000 9.000
4 Estándar - Cartesiano 60.000 7.000 11.000
5 Estándar - Cartesiano 30.000 7.000 11.000
6 Estándar - Cartesiano 30.000 7.000 9.000
7 Estándar - Cartesiano 0.000 7.000 0.000
8 Estándar - Cartesiano 57.500 7.000 11.250
9 Estándar - Cartesiano 55.000 7.000 11.500
10 Estándar - Cartesiano 52.500 7.000 11.750
11 Estándar - Cartesiano 50.000 7.000 12.000
12 Estándar - Cartesiano 47.500 7.000 12.250
13 Estándar - Cartesiano 45.000 7.000 12.500
14 Estándar - Cartesiano 42.500 7.000 12.250
              Cartesiano
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
15 Estándar - Cartesiano 40.000 7.000 12.000
16 Estándar - Cartesiano 37.500 7.000 11.750
17 Estándar - Cartesiano 35.000 7.000 11.500
18 Estándar - Cartesiano 32.500 7.000 11.250
19 Estándar - Cartesiano 0.000 7.000 9.000
20 Estándar - Cartesiano 0.000 3.500 11.000
21 Estándar - Cartesiano 55.000 7.000 9.500
22 Estándar - Cartesiano 56.250 3.500 11.375
23 Estándar - Cartesiano 50.000 7.000 10.000
24 Estándar - Cartesiano 30.000 49.000 4.500
25 Estándar - Cartesiano 45.000 7.000 10.500
26 Estándar - Cartesiano 0.000 45.500 11.000
27 Estándar - Cartesiano 40.000 7.000 10.000
28 Estándar - Cartesiano 30.000 7.000 4.500
29 Estándar - Cartesiano 35.000 7.000 9.500
30 Estándar - Cartesiano 60.000 3.500 11.000
31 Estándar - Cartesiano 0.000 7.000 11.000
32 Estándar - Cartesiano 60.000 14.000 0.000
33 Estándar - Cartesiano 30.000 14.000 0.000
34 Estándar - Cartesiano 2.500 7.000 11.250
35 Estándar - Cartesiano 5.000 7.000 11.500
36 Estándar - Cartesiano 7.500 7.000 11.750
37 Estándar - Cartesiano 10.000 7.000 12.000
38 Estándar - Cartesiano 12.500 7.000 12.250
39 Estándar - Cartesiano 15.000 7.000 12.500
40 Estándar - Cartesiano 17.500 7.000 12.250
41 Estándar - Cartesiano 20.000 7.000 12.000
42 Estándar - Cartesiano 22.500 7.000 11.750
43 Estándar - Cartesiano 25.000 7.000 11.500
44 Estándar - Cartesiano 27.500 7.000 11.250
45 Estándar - Cartesiano 60.000 45.500 11.000
46 Estándar - Cartesiano 5.000 7.000 9.500
47 Estándar - Cartesiano 41.151 3.500 12.115
48 Estándar - Cartesiano 10.000 7.000 10.000
49 Estándar - Cartesiano 48.849 3.500 12.115
50 Estándar - Cartesiano 15.000 7.000 10.500
51 Estándar - Cartesiano 34.000 3.500 11.400
52 Estándar - Cartesiano 20.000 7.000 10.000
53 Estándar - Cartesiano 26.000 3.500 11.400
54 Estándar - Cartesiano 25.000 7.000 9.500
55 Estándar - Cartesiano 11.151 3.500 12.115
56 Estándar - Cartesiano 60.000 14.000 9.000
57 Estándar - Cartesiano 60.000 14.000 11.000
58 Estándar - Cartesiano 30.000 14.000 11.000
59 Estándar - Cartesiano 30.000 14.000 9.000
60 Estándar - Cartesiano 0.000 14.000 0.000
61 Estándar - Cartesiano 57.500 14.000 11.250
62 Estándar - Cartesiano 55.000 14.000 11.500
63 Estándar - Cartesiano 52.500 14.000 11.750
64 Estándar - Cartesiano 50.000 14.000 12.000
65 Estándar - Cartesiano 47.500 14.000 12.250
66 Estándar - Cartesiano 45.000 14.000 12.500
67 Estándar - Cartesiano 42.500 14.000 12.250
68 Estándar - Cartesiano 40.000 14.000 12.000
69 Estándar - Cartesiano 37.500 14.000 11.750
70 Estándar - Cartesiano 35.000 14.000 11.500
71 Estándar - Cartesiano 32.500 14.000 11.250
72 Estándar - Cartesiano 0.000 14.000 9.000
73 Estándar - Cartesiano 18.850 3.500 12.115
74 Estándar - Cartesiano 55.000 14.000 9.500
75 Estándar - Cartesiano 3.750 3.500 11.375
76 Estándar - Cartesiano 50.000 14.000 10.000
77 Estándar - Cartesiano 11.200 45.453 12.120
78 Estándar - Cartesiano 45.000 14.000 10.500
79 Estándar - Cartesiano 56.250 45.500 11.375
80 Estándar - Cartesiano 40.000 14.000 10.000
81 Estándar - Cartesiano 18.800 45.453 12.120
82 Estándar - Cartesiano 35.000 14.000 9.500
83 Estándar - Cartesiano 3.750 45.500 11.375
84 Estándar - Cartesiano 0.000 14.000 11.000
85 Estándar - Cartesiano 2.500 14.000 11.250
86 Estándar - Cartesiano 5.000 14.000 11.500
87 Estándar - Cartesiano 7.500 14.000 11.750
88 Estándar - Cartesiano 10.000 14.000 12.000
89 Estándar - Cartesiano 12.500 14.000 12.250
90 Estándar - Cartesiano 15.000 14.000 12.500
91 Estándar - Cartesiano 17.500 14.000 12.250
92 Estándar - Cartesiano 20.000 14.000 12.000
93 Estándar - Cartesiano 22.500 14.000 11.750
94 Estándar - Cartesiano 25.000 14.000 11.500
95 Estándar - Cartesiano 27.500 14.000 11.250
96 Estándar - Cartesiano 41.200 45.453 12.120
97 Estándar - Cartesiano 5.000 14.000 9.500
98 Estándar - Cartesiano 48.800 45.453 12.120
99 Estándar - Cartesiano 10.000 14.000 10.000
100 Estándar - Cartesiano 34.000 45.500 11.400
101 Estándar - Cartesiano 15.000 14.000 10.500
102 Estándar - Cartesiano 26.000 45.500 11.400
103 Estándar - Cartesiano 20.000 14.000 10.000
104 Estándar - Cartesiano 0.000 45.500 6.750
105 Estándar - Cartesiano 25.000 14.000 9.500
106 Estándar - Cartesiano 30.000 45.500 6.750
107 Estándar - Cartesiano 60.000 21.000 0.000
108 Estándar - Cartesiano 30.000 21.000 0.000
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1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
109 Estándar - Cartesiano 60.000 21.000 9.000
110 Estándar - Cartesiano 60.000 21.000 11.000
111 Estándar - Cartesiano 30.000 21.000 11.000
112 Estándar - Cartesiano 30.000 21.000 9.000
113 Estándar - Cartesiano 0.000 21.000 0.000
114 Estándar - Cartesiano 57.500 21.000 11.250
115 Estándar - Cartesiano 55.000 21.000 11.500
116 Estándar - Cartesiano 52.500 21.000 11.750
117 Estándar - Cartesiano 50.000 21.000 12.000
118 Estándar - Cartesiano 47.500 21.000 12.250
119 Estándar - Cartesiano 45.000 21.000 12.500
120 Estándar - Cartesiano 42.500 21.000 12.250
121 Estándar - Cartesiano 40.000 21.000 12.000
122 Estándar - Cartesiano 37.500 21.000 11.750
123 Estándar - Cartesiano 35.000 21.000 11.500
124 Estándar - Cartesiano 32.500 21.000 11.250
125 Estándar - Cartesiano 0.000 21.000 9.000
126 Estándar - Cartesiano 60.000 45.500 6.750
127 Estándar - Cartesiano 55.000 21.000 9.500
128 Estándar - Cartesiano 60.000 3.500 6.750
129 Estándar - Cartesiano 50.000 21.000 10.000
130 Estándar - Cartesiano 30.000 3.500 6.750
131 Estándar - Cartesiano 45.000 21.000 10.500
132 Estándar - Cartesiano 0.000 3.500 6.750
133 Estándar - Cartesiano 40.000 21.000 10.000
135 Estándar - Cartesiano 35.000 21.000 9.500
137 Estándar - Cartesiano 0.000 21.000 11.000
138 Estándar - Cartesiano 2.500 21.000 11.250
139 Estándar - Cartesiano 5.000 21.000 11.500
140 Estándar - Cartesiano 7.500 21.000 11.750
141 Estándar - Cartesiano 10.000 21.000 12.000
142 Estándar - Cartesiano 12.500 21.000 12.250
143 Estándar - Cartesiano 15.000 21.000 12.500
144 Estándar - Cartesiano 17.500 21.000 12.250
145 Estándar - Cartesiano 20.000 21.000 12.000
146 Estándar - Cartesiano 22.500 21.000 11.750
147 Estándar - Cartesiano 25.000 21.000 11.500
148 Estándar - Cartesiano 27.500 21.000 11.250
150 Estándar - Cartesiano 5.000 21.000 9.500
152 Estándar - Cartesiano 10.000 21.000 10.000
154 Estándar - Cartesiano 15.000 21.000 10.500
156 Estándar - Cartesiano 20.000 21.000 10.000
158 Estándar - Cartesiano 25.000 21.000 9.500
160 Estándar - Cartesiano 60.000 28.000 0.000
161 Estándar - Cartesiano 30.000 28.000 0.000
162 Estándar - Cartesiano 60.000 28.000 9.000
163 Estándar - Cartesiano 60.000 28.000 11.000
164 Estándar - Cartesiano 30.000 28.000 11.000
165 Estándar - Cartesiano 30.000 28.000 9.000
166 Estándar - Cartesiano 0.000 28.000 0.000
167 Estándar - Cartesiano 57.500 28.000 11.250
168 Estándar - Cartesiano 55.000 28.000 11.500
169 Estándar - Cartesiano 52.500 28.000 11.750
170 Estándar - Cartesiano 50.000 28.000 12.000
171 Estándar - Cartesiano 47.500 28.000 12.250
172 Estándar - Cartesiano 45.000 28.000 12.500
173 Estándar - Cartesiano 42.500 28.000 12.250
174 Estándar - Cartesiano 40.000 28.000 12.000
175 Estándar - Cartesiano 37.500 28.000 11.750
176 Estándar - Cartesiano 35.000 28.000 11.500
177 Estándar - Cartesiano 32.500 28.000 11.250
178 Estándar - Cartesiano 0.000 28.000 9.000
180 Estándar - Cartesiano 55.000 28.000 9.500
182 Estándar - Cartesiano 50.000 28.000 10.000
184 Estándar - Cartesiano 45.000 28.000 10.500
186 Estándar - Cartesiano 40.000 28.000 10.000
188 Estándar - Cartesiano 35.000 28.000 9.500
190 Estándar - Cartesiano 0.000 28.000 11.000
191 Estándar - Cartesiano 2.500 28.000 11.250
192 Estándar - Cartesiano 5.000 28.000 11.500
193 Estándar - Cartesiano 7.500 28.000 11.750
194 Estándar - Cartesiano 10.000 28.000 12.000
195 Estándar - Cartesiano 12.500 28.000 12.250
196 Estándar - Cartesiano 15.000 28.000 12.500
197 Estándar - Cartesiano 17.500 28.000 12.250
198 Estándar - Cartesiano 20.000 28.000 12.000
199 Estándar - Cartesiano 22.500 28.000 11.750
200 Estándar - Cartesiano 25.000 28.000 11.500
201 Estándar - Cartesiano 27.500 28.000 11.250
203 Estándar - Cartesiano 5.000 28.000 9.500
205 Estándar - Cartesiano 10.000 28.000 10.000
207 Estándar - Cartesiano 15.000 28.000 10.500
209 Estándar - Cartesiano 20.000 28.000 10.000
211 Estándar - Cartesiano 25.000 28.000 9.500
213 Estándar - Cartesiano 60.000 35.000 0.000
214 Estándar - Cartesiano 30.000 35.000 0.000
215 Estándar - Cartesiano 60.000 35.000 9.000
216 Estándar - Cartesiano 60.000 35.000 11.000
217 Estándar - Cartesiano 30.000 35.000 11.000
218 Estándar - Cartesiano 30.000 35.000 9.000
219 Estándar - Cartesiano 0.000 35.000 0.000
220 Estándar - Cartesiano 57.500 35.000 11.250
221 Estándar - Cartesiano 55.000 35.000 11.500
222 Estándar - Cartesiano 52.500 35.000 11.750
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1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
223 Estándar - Cartesiano 50.000 35.000 12.000
224 Estándar - Cartesiano 47.500 35.000 12.250
225 Estándar - Cartesiano 45.000 35.000 12.500
226 Estándar - Cartesiano 42.500 35.000 12.250
227 Estándar - Cartesiano 40.000 35.000 12.000
228 Estándar - Cartesiano 37.500 35.000 11.750
229 Estándar - Cartesiano 35.000 35.000 11.500
230 Estándar - Cartesiano 32.500 35.000 11.250
231 Estándar - Cartesiano 0.000 35.000 9.000
233 Estándar - Cartesiano 55.000 35.000 9.500
235 Estándar - Cartesiano 50.000 35.000 10.000
237 Estándar - Cartesiano 45.000 35.000 10.500
239 Estándar - Cartesiano 40.000 35.000 10.000
241 Estándar - Cartesiano 35.000 35.000 9.500
243 Estándar - Cartesiano 0.000 35.000 11.000
244 Estándar - Cartesiano 2.500 35.000 11.250
245 Estándar - Cartesiano 5.000 35.000 11.500
246 Estándar - Cartesiano 7.500 35.000 11.750
247 Estándar - Cartesiano 10.000 35.000 12.000
248 Estándar - Cartesiano 12.500 35.000 12.250
249 Estándar - Cartesiano 15.000 35.000 12.500
250 Estándar - Cartesiano 17.500 35.000 12.250
251 Estándar - Cartesiano 20.000 35.000 12.000
252 Estándar - Cartesiano 22.500 35.000 11.750
253 Estándar - Cartesiano 25.000 35.000 11.500
254 Estándar - Cartesiano 27.500 35.000 11.250
256 Estándar - Cartesiano 5.000 35.000 9.500
258 Estándar - Cartesiano 10.000 35.000 10.000
260 Estándar - Cartesiano 15.000 35.000 10.500
262 Estándar - Cartesiano 20.000 35.000 10.000
264 Estándar - Cartesiano 25.000 35.000 9.500
266 Estándar - Cartesiano 60.000 42.000 0.000
267 Estándar - Cartesiano 30.000 42.000 0.000
268 Estándar - Cartesiano 60.000 42.000 9.000
269 Estándar - Cartesiano 60.000 42.000 11.000
270 Estándar - Cartesiano 30.000 42.000 11.000
271 Estándar - Cartesiano 30.000 42.000 9.000
272 Estándar - Cartesiano 0.000 42.000 0.000
273 Estándar - Cartesiano 57.500 42.000 11.250
274 Estándar - Cartesiano 55.000 42.000 11.500
275 Estándar - Cartesiano 52.500 42.000 11.750
276 Estándar - Cartesiano 50.000 42.000 12.000
277 Estándar - Cartesiano 47.500 42.000 12.250
278 Estándar - Cartesiano 45.000 42.000 12.500
279 Estándar - Cartesiano 42.500 42.000 12.250
280 Estándar - Cartesiano 40.000 42.000 12.000
281 Estándar - Cartesiano 37.500 42.000 11.750
282 Estándar - Cartesiano 35.000 42.000 11.500
283 Estándar - Cartesiano 32.500 42.000 11.250
284 Estándar - Cartesiano 0.000 42.000 9.000
286 Estándar - Cartesiano 55.000 42.000 9.500
288 Estándar - Cartesiano 50.000 42.000 10.000
290 Estándar - Cartesiano 45.000 42.000 10.500
292 Estándar - Cartesiano 40.000 42.000 10.000
294 Estándar - Cartesiano 35.000 42.000 9.500
296 Estándar - Cartesiano 0.000 42.000 11.000
297 Estándar - Cartesiano 2.500 42.000 11.250
298 Estándar - Cartesiano 5.000 42.000 11.500
299 Estándar - Cartesiano 7.500 42.000 11.750
300 Estándar - Cartesiano 10.000 42.000 12.000
301 Estándar - Cartesiano 12.500 42.000 12.250
302 Estándar - Cartesiano 15.000 42.000 12.500
303 Estándar - Cartesiano 17.500 42.000 12.250
304 Estándar - Cartesiano 20.000 42.000 12.000
305 Estándar - Cartesiano 22.500 42.000 11.750
306 Estándar - Cartesiano 25.000 42.000 11.500
307 Estándar - Cartesiano 27.500 42.000 11.250
309 Estándar - Cartesiano 5.000 42.000 9.500
311 Estándar - Cartesiano 10.000 42.000 10.000
313 Estándar - Cartesiano 15.000 42.000 10.500
315 Estándar - Cartesiano 20.000 42.000 10.000
317 Estándar - Cartesiano 25.000 42.000 9.500
319 Estándar - Cartesiano 0.000 0.000 0.000
320 Estándar - Cartesiano 0.000 0.000 11.000
321 Estándar - Cartesiano 30.000 0.000 0.000
322 Estándar - Cartesiano 60.000 0.000 0.000
323 Estándar - Cartesiano 60.000 0.000 11.000
324 Estándar - Cartesiano 30.000 0.000 11.000
325 Estándar - Cartesiano 0.000 49.000 0.000
326 Estándar - Cartesiano 15.000 0.000 12.500
327 Estándar - Cartesiano 5.000 0.000 0.000
328 Estándar - Cartesiano 10.000 0.000 0.000
329 Estándar - Cartesiano 15.000 0.000 0.000
330 Estándar - Cartesiano 0.000 49.000 11.000
331 Estándar - Cartesiano 25.000 0.000 0.000
332 Estándar - Cartesiano 20.000 0.000 0.000
333 Estándar - Cartesiano 45.000 0.000 12.500
334 Estándar - Cartesiano 55.000 0.000 0.000
335 Estándar - Cartesiano 50.000 0.000 0.000
336 Estándar - Cartesiano 45.000 0.000 0.000
337 Estándar - Cartesiano 5.000 0.000 11.500
338 Estándar - Cartesiano 10.000 0.000 12.000
339 Estándar - Cartesiano 25.000 0.000 11.500
340 Estándar - Cartesiano 20.000 0.000 12.000
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1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
341 Estándar - Cartesiano 35.000 0.000 0.000
342 Estándar - Cartesiano 40.000 0.000 0.000
343 Estándar - Cartesiano 55.000 0.000 11.500
344 Estándar - Cartesiano 50.000 0.000 12.000
345 Estándar - Cartesiano 35.000 0.000 11.500
346 Estándar - Cartesiano 40.000 0.000 12.000
347 Estándar - Cartesiano 30.000 49.000 0.000
348 Estándar - Cartesiano 60.000 49.000 0.000
349 Estándar - Cartesiano 60.000 49.000 11.000
350 Estándar - Cartesiano 30.000 49.000 11.000
351 Estándar - Cartesiano 15.000 49.000 12.500
352 Estándar - Cartesiano 5.000 49.000 0.000
353 Estándar - Cartesiano 10.000 49.000 0.000
354 Estándar - Cartesiano 15.000 49.000 0.000
355 Estándar - Cartesiano 25.000 49.000 0.000
356 Estándar - Cartesiano 20.000 49.000 0.000
357 Estándar - Cartesiano 45.000 49.000 12.500
358 Estándar - Cartesiano 55.000 49.000 0.000
359 Estándar - Cartesiano 50.000 49.000 0.000
360 Estándar - Cartesiano 45.000 49.000 0.000
361 Estándar - Cartesiano 5.000 49.000 11.500
362 Estándar - Cartesiano 10.000 49.000 12.000
363 Estándar - Cartesiano 25.000 49.000 11.500
364 Estándar - Cartesiano 20.000 49.000 12.000
365 Estándar - Cartesiano 35.000 49.000 0.000
366 Estándar - Cartesiano 40.000 49.000 0.000
367 Estándar - Cartesiano 60.000 0.000 9.000
368 Estándar - Cartesiano 29.500 7.000 11.050
369 Estándar - Cartesiano 35.000 49.000 11.500
370 Estándar - Cartesiano 40.000 49.000 12.000
371 Estándar - Cartesiano 29.500 14.000 11.050
372 Estándar - Cartesiano 47.500 0.000 12.250
373 Estándar - Cartesiano 57.500 0.000 11.250
374 Estándar - Cartesiano 52.500 0.000 11.750
375 Estándar - Cartesiano 42.500 0.000 12.250
376 Estándar - Cartesiano 32.500 0.000 11.250
377 Estándar - Cartesiano 37.500 0.000 11.750
378 Estándar - Cartesiano 29.500 21.000 11.050
379 Estándar - Cartesiano 29.500 28.000 11.050
380 Estándar - Cartesiano 29.500 35.000 11.050
381 Estándar - Cartesiano 12.500 0.000 12.250
382 Estándar - Cartesiano 2.500 0.000 11.250
383 Estándar - Cartesiano 7.500 0.000 11.750
384 Estándar - Cartesiano 17.500 0.000 12.250
385 Estándar - Cartesiano 27.500 0.000 11.250
386 Estándar - Cartesiano 22.500 0.000 11.750
387 Estándar - Cartesiano 29.500 42.000 11.050
388 Estándar - Cartesiano 30.000 0.000 9.000
389 Estándar - Cartesiano 29.500 0.000 11.050
390 Estándar - Cartesiano 29.500 49.000 11.050
391 Estándar - Cartesiano 30.500 7.000 11.050
392 Estándar - Cartesiano 60.000 49.000 9.000
393 Estándar - Cartesiano 30.000 49.000 9.000
394 Estándar - Cartesiano 30.500 14.000 11.050
395 Estándar - Cartesiano 30.500 21.000 11.050
396 Estándar - Cartesiano 30.500 28.000 11.050
397 Estándar - Cartesiano 0.000 0.000 9.000
398 Estándar - Cartesiano 0.000 49.000 9.000
399 Estándar - Cartesiano 30.500 35.000 11.050
400 Estándar - Cartesiano 30.500 42.000 11.050
401 Estándar - Cartesiano 30.500 0.000 11.050
402 Estándar - Cartesiano 57.500 49.000 11.250
403 Estándar - Cartesiano 52.500 49.000 11.750
404 Estándar - Cartesiano 47.500 49.000 12.250
405 Estándar - Cartesiano 30.500 49.000 11.050
406 Estándar - Cartesiano 45.199 7.000 12.480
407 Estándar - Cartesiano 45.199 14.000 12.480
408 Estándar - Cartesiano 45.199 21.000 12.480
409 Estándar - Cartesiano 45.199 28.000 12.480
410 Estándar - Cartesiano 45.199 35.000 12.480
411 Estándar - Cartesiano 45.199 42.000 12.480
412 Estándar - Cartesiano 45.199 0.000 12.480
413 Estándar - Cartesiano 45.199 49.000 12.480
414 Estándar - Cartesiano 44.801 7.000 12.480
415 Estándar - Cartesiano 44.801 14.000 12.480
416 Estándar - Cartesiano 44.801 21.000 12.480
417 Estándar - Cartesiano 44.801 28.000 12.480
418 Estándar - Cartesiano 44.801 35.000 12.480
419 Estándar - Cartesiano 44.801 42.000 12.480
420 Estándar - Cartesiano 44.801 0.000 12.480
421 Estándar - Cartesiano 44.801 49.000 12.480
422 Estándar - Cartesiano 15.199 7.000 12.480
423 Estándar - Cartesiano 15.199 14.000 12.480
424 Estándar - Cartesiano 15.199 21.000 12.480
425 Estándar - Cartesiano 15.199 28.000 12.480
426 Estándar - Cartesiano 15.199 35.000 12.480
427 Estándar - Cartesiano 15.199 42.000 12.480
428 Estándar - Cartesiano 15.199 0.000 12.480
429 Estándar - Cartesiano 15.199 49.000 12.480
430 Estándar - Cartesiano 14.801 7.000 12.480
431 Estándar - Cartesiano 14.801 14.000 12.480
432 Estándar - Cartesiano 14.801 21.000 12.480
433 Estándar - Cartesiano 14.801 28.000 12.480
434 Estándar - Cartesiano 14.801 35.000 12.480
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 NUDOS
Nudo Nudo de Sistema de Coordenadas del nudo
núm. Tipo de nudo referenc. coordenadas X  [m] Y  [m] Z  [m] Comentario
435 Estándar - Cartesiano 14.801 42.000 12.480
436 Estándar - Cartesiano 14.801 0.000 12.480
437 Estándar - Cartesiano 14.801 49.000 12.480
438 Estándar - Cartesiano 0.000 46.500 0.000
439 Estándar - Cartesiano 0.000 46.500 11.000
440 Estándar - Cartesiano 60.000 46.500 0.000
441 Estándar - Cartesiano 60.000 46.500 11.000
442 Estándar - Cartesiano 0.000 24.000 0.000
443 Estándar - Cartesiano 0.000 24.000 11.000
444 Estándar - Cartesiano 60.000 24.000 0.000
445 Estándar - Cartesiano 60.000 24.000 11.000
446 Estándar - Cartesiano 15.000 42.750 12.500
447 Estándar - Cartesiano 15.000 6.250 12.500
451 Estándar - Cartesiano 30.000 42.000 4.500
456 Estándar - Cartesiano 30.000 0.000 4.500
474 Estándar - Cartesiano 42.500 49.000 12.250
475 Estándar - Cartesiano 37.500 49.000 11.750
476 Estándar - Cartesiano 32.500 49.000 11.250
477 Estándar - Cartesiano 2.500 49.000 11.250
478 Estándar - Cartesiano 7.500 49.000 11.750
479 Estándar - Cartesiano 12.500 49.000 12.250
480 Estándar - Cartesiano 17.500 49.000 12.250
481 Estándar - Cartesiano 22.500 49.000 11.750
482 Estándar - Cartesiano 27.500 49.000 11.250
483 Estándar - Cartesiano 27.500 47.900 11.250
493 Estándar - Cartesiano 55.000 49.000 11.500
494 Estándar - Cartesiano 50.000 49.000 12.000
554 Estándar - Cartesiano 30.000 0.000 10.500
735 Estándar - Cartesiano 32.000 0.000 11.200
736 Estándar - Cartesiano 28.000 0.000 11.200
737 Estándar - Cartesiano 32.000 49.000 11.200
738 Estándar - Cartesiano 28.000 49.000 11.200
741 Estándar - Cartesiano 12.500 42.750 12.250
742 Estándar - Cartesiano 12.500 6.250 12.250
743 Estándar - Cartesiano 0.000 2.333 4.500
744 Estándar - Cartesiano 0.000 4.666 4.500
745 Estándar - Cartesiano 0.000 2.333 9.000
746 Estándar - Cartesiano 30.000 2.333 4.500
747 Estándar - Cartesiano 0.000 4.667 9.000
748 Estándar - Cartesiano 30.000 4.666 4.500
749 Estándar - Cartesiano 30.000 2.333 9.000
750 Estándar - Cartesiano 30.000 4.666 9.000
751 Estándar - Cartesiano 60.000 2.333 4.500
752 Estándar - Cartesiano 60.000 4.667 4.500
753 Estándar - Cartesiano 60.000 2.333 9.000
754 Estándar - Cartesiano 60.000 4.667 9.000
755 Estándar - Cartesiano 0.000 46.667 4.500
756 Estándar - Cartesiano 0.000 44.333 4.500
757 Estándar - Cartesiano 0.000 44.333 9.000
758 Estándar - Cartesiano 60.000 7.000 4.500
759 Estándar - Cartesiano 0.000 46.667 9.000
760 Estándar - Cartesiano 30.000 46.667 4.500
761 Estándar - Cartesiano 30.000 44.333 9.000
762 Estándar - Cartesiano 30.000 46.667 9.000
763 Estándar - Cartesiano 60.000 0.000 4.500
764 Estándar - Cartesiano 30.000 44.333 4.500
765 Estándar - Cartesiano 60.000 44.333 9.000
766 Estándar - Cartesiano 60.000 46.667 9.000
769 Estándar - Cartesiano 60.000 46.667 4.500
770 Estándar - Cartesiano 60.000 44.333 4.500
771 Estándar - Cartesiano 60.000 49.000 4.500
772 Estándar - Cartesiano 60.000 42.000 4.500
781 Estándar - Cartesiano 0.000 7.000 4.500
782 Estándar - Cartesiano 0.000 0.000 4.500
785 Estándar - Cartesiano 0.000 49.000 4.500
786 Estándar - Cartesiano 0.000 42.000 4.500
816 Estándar - Cartesiano 41.228 45.478 12.074
821 Estándar - Cartesiano 41.170 45.418 12.082
855 Estándar - Cartesiano 45.170 42.025 12.434
860 Estándar - Cartesiano 45.229 41.965 12.442
1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
1 Polilínea 330,26 3.500 Y
2 Polilínea 349,45 3.500 Y
3 Polilínea 2,28 4.500 Z
4 Polilínea 6,5 2.000 Z
5 Polilínea 8,4 2.512 XZ
6 Polilínea 9,8 2.512 XZ
7 Polilínea 10,9 2.512 XZ
8 Polilínea 11,10 2.512 XZ
9 Polilínea 12,11 2.512 XZ
10 Polilínea 13,406 0.200 XZ
11 Polilínea 14,414 2.312 XZ
12 Polilínea 15,14 2.512 XZ
13 Polilínea 16,15 2.512 XZ
14 Polilínea 17,16 2.512 XZ
15 Polilínea 18,17 2.512 XZ
16 Polilínea 5,391 0.502 XZ
17 Polilínea 319,743 5.069 YZ
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1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
18 Polilínea 743,744 2.333 Y
19 Polilínea 7,744 5.069 YZ
20 Polilínea 744,747 4.500 Z
21 Polilínea 747,745 2.334 Y
22 Polilínea 743,745 4.500 Z
23 Polilínea 31,20 3.500 Y
24 Polilínea 745,397 2.333 Y
25 Polilínea 29,27 5.025 XZ
26 Polilínea 27,25 5.025 XZ
27 Polilínea 6,29 5.025 XZ
28 Polilínea 25,23 5.025 XZ
29 Polilínea 355,363 11.500 Z
30 Polilínea 8,3 3.363 XZ
31 Polilínea 21,8 3.052 XZ
32 Polilínea 21,9 2.000 Z
33 Polilínea 10,21 3.363 XZ
34 Polilínea 23,10 3.052 XZ
35 Polilínea 23,11 2.000 Z
36 Polilínea 12,23 3.363 XZ
37 Polilínea 25,12 3.052 XZ
38 Polilínea 25,13 2.000 Z
39 Polilínea 14,25 3.052 XZ
40 Polilínea 27,14 3.363 XZ
41 Polilínea 27,15 2.000 Z
42 Polilínea 16,27 3.052 XZ
43 Polilínea 29,16 3.363 XZ
44 Polilínea 29,17 2.000 Z
45 Polilínea 18,29 3.052 XZ
46 Polilínea 6,18 3.363 XZ
47 Polilínea 356,364 12.000 Z
48 Polilínea 31,34 2.512 XZ
49 Polilínea 34,35 2.512 XZ
50 Polilínea 35,36 2.512 XZ
51 Polilínea 36,37 2.512 XZ
52 Polilínea 37,38 2.512 XZ
53 Polilínea 38,430 2.312 XZ
54 Polilínea 39,422 0.200 XZ
55 Polilínea 40,41 2.512 XZ
56 Polilínea 41,42 2.512 XZ
57 Polilínea 42,43 2.512 XZ
58 Polilínea 43,44 2.512 XZ
59 Polilínea 44,368 2.010 XZ
60 Polilínea 23,21 5.025 XZ
61 Polilínea 21,3 5.025 XZ
62 Polilínea 82,80 5.025 XZ
63 Polilínea 80,78 5.025 XZ
64 Polilínea 59,82 5.025 XZ
65 Polilínea 78,76 5.025 XZ
66 Polilínea 76,74 5.025 XZ
67 Polilínea 74,56 5.025 XZ
68 Polilínea 135,133 5.025 XZ
69 Polilínea 133,131 5.025 XZ
70 Polilínea 112,135 5.025 XZ
71 Polilínea 131,129 5.025 XZ
72 Polilínea 19,34 3.363 XZ
73 Polilínea 34,46 3.052 XZ
74 Polilínea 46,35 2.000 Z
75 Polilínea 46,36 3.363 XZ
76 Polilínea 36,48 3.052 XZ
77 Polilínea 48,37 2.000 Z
78 Polilínea 48,38 3.363 XZ
79 Polilínea 38,50 3.052 XZ
80 Polilínea 50,39 2.000 Z
81 Polilínea 50,40 3.052 XZ
82 Polilínea 40,52 3.363 XZ
83 Polilínea 52,41 2.000 Z
84 Polilínea 52,42 3.052 XZ
85 Polilínea 42,54 3.363 XZ
86 Polilínea 54,43 2.000 Z
87 Polilínea 54,44 3.052 XZ
88 Polilínea 44,6 3.363 XZ
89 Polilínea 321,456 4.500 Z
90 Polilínea 388,324 2.000 Z
91 Polilínea 33,59 9.000 Z
92 Polilínea 59,58 2.000 Z
93 Polilínea 61,57 2.512 XZ
94 Polilínea 62,61 2.512 XZ
95 Polilínea 63,62 2.512 XZ
96 Polilínea 64,63 2.512 XZ
97 Polilínea 65,64 2.512 XZ
98 Polilínea 66,407 0.200 XZ
99 Polilínea 67,415 2.312 XZ
100 Polilínea 68,67 2.512 XZ
101 Polilínea 69,68 2.512 XZ
102 Polilínea 70,69 2.512 XZ
103 Polilínea 71,70 2.512 XZ
104 Polilínea 58,394 0.502 XZ
105 Polilínea 129,127 5.025 XZ
106 Polilínea 127,109 5.025 XZ
107 Polilínea 188,186 5.025 XZ
108 Polilínea 186,184 5.025 XZ
109 Polilínea 165,188 5.025 XZ
110 Polilínea 184,182 5.025 XZ
111 Polilínea 182,180 5.025 XZ
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
112 Polilínea 180,162 5.025 XZ
113 Polilínea 241,239 5.025 XZ
114 Polilínea 239,237 5.025 XZ
115 Polilínea 218,241 5.025 XZ
116 Polilínea 237,235 5.025 XZ
117 Polilínea 354,351 12.500 Z
118 Polilínea 61,56 3.363 XZ
119 Polilínea 74,61 3.052 XZ
120 Polilínea 74,62 2.000 Z
121 Polilínea 63,74 3.363 XZ
122 Polilínea 76,63 3.052 XZ
123 Polilínea 76,64 2.000 Z
124 Polilínea 65,76 3.363 XZ
125 Polilínea 78,65 3.052 XZ
126 Polilínea 78,66 2.000 Z
127 Polilínea 67,78 3.052 XZ
128 Polilínea 80,67 3.363 XZ
129 Polilínea 80,68 2.000 Z
130 Polilínea 69,80 3.052 XZ
131 Polilínea 82,69 3.363 XZ
132 Polilínea 82,70 2.000 Z
133 Polilínea 71,82 3.052 XZ
134 Polilínea 59,71 3.363 XZ
135 Polilínea 353,362 12.000 Z
136 Polilínea 84,85 2.512 XZ
137 Polilínea 85,86 2.512 XZ
138 Polilínea 86,87 2.512 XZ
139 Polilínea 87,88 2.512 XZ
140 Polilínea 88,89 2.512 XZ
141 Polilínea 89,431 2.312 XZ
142 Polilínea 90,423 0.200 XZ
143 Polilínea 91,92 2.512 XZ
144 Polilínea 92,93 2.512 XZ
145 Polilínea 93,94 2.512 XZ
146 Polilínea 94,95 2.512 XZ
147 Polilínea 95,371 2.010 XZ
148 Polilínea 235,233 5.025 XZ
149 Polilínea 233,215 5.025 XZ
150 Polilínea 294,292 5.025 XZ
151 Polilínea 292,290 5.025 XZ
152 Polilínea 271,294 5.025 XZ
153 Polilínea 290,288 5.025 XZ
154 Polilínea 288,286 5.025 XZ
155 Polilínea 52,54 5.025 XZ
156 Polilínea 50,52 5.025 XZ
157 Polilínea 54,6 5.025 XZ
158 Polilínea 48,50 5.025 XZ
159 Polilínea 46,48 5.025 XZ
160 Polilínea 72,85 3.363 XZ
161 Polilínea 85,97 3.052 XZ
162 Polilínea 97,86 2.000 Z
163 Polilínea 97,87 3.363 XZ
164 Polilínea 87,99 3.052 XZ
165 Polilínea 99,88 2.000 Z
166 Polilínea 99,89 3.363 XZ
167 Polilínea 89,101 3.052 XZ
168 Polilínea 101,90 2.000 Z
169 Polilínea 101,91 3.052 XZ
170 Polilínea 91,103 3.363 XZ
171 Polilínea 103,92 2.000 Z
172 Polilínea 103,93 3.052 XZ
173 Polilínea 93,105 3.363 XZ
174 Polilínea 105,94 2.000 Z
175 Polilínea 105,95 3.052 XZ
176 Polilínea 95,59 3.363 XZ
177 Polilínea 19,46 5.025 XZ
178 Polilínea 743,397 5.069 YZ
179 Polilínea 108,112 9.000 Z
180 Polilínea 112,111 2.000 Z
181 Polilínea 114,110 2.512 XZ
182 Polilínea 115,114 2.512 XZ
183 Polilínea 116,115 2.512 XZ
184 Polilínea 117,116 2.512 XZ
185 Polilínea 118,117 2.512 XZ
186 Polilínea 119,408 0.200 XZ
187 Polilínea 120,416 2.312 XZ
188 Polilínea 121,120 2.512 XZ
189 Polilínea 122,121 2.512 XZ
190 Polilínea 123,122 2.512 XZ
191 Polilínea 124,123 2.512 XZ
192 Polilínea 111,395 0.502 XZ
193 Polilínea 103,105 5.025 XZ
194 Polilínea 101,103 5.025 XZ
195 Polilínea 105,59 5.025 XZ
196 Polilínea 99,101 5.025 XZ
197 Polilínea 97,99 5.025 XZ
198 Polilínea 72,97 5.025 XZ
199 Polilínea 156,158 5.025 XZ
200 Polilínea 154,156 5.025 XZ
201 Polilínea 158,112 5.025 XZ
202 Polilínea 152,154 5.025 XZ
203 Polilínea 150,152 5.025 XZ
204 Polilínea 125,150 5.025 XZ
205 Polilínea 365,369 11.500 Z
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1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
206 Polilínea 114,109 3.363 XZ
207 Polilínea 127,114 3.052 XZ
208 Polilínea 127,115 2.000 Z
209 Polilínea 116,127 3.363 XZ
210 Polilínea 129,116 3.052 XZ
211 Polilínea 129,117 2.000 Z
212 Polilínea 118,129 3.363 XZ
213 Polilínea 131,118 3.052 XZ
214 Polilínea 131,119 2.000 Z
215 Polilínea 120,131 3.052 XZ
216 Polilínea 133,120 3.363 XZ
217 Polilínea 133,121 2.000 Z
218 Polilínea 122,133 3.052 XZ
219 Polilínea 135,122 3.363 XZ
220 Polilínea 135,123 2.000 Z
221 Polilínea 124,135 3.052 XZ
222 Polilínea 124,112 3.363 XZ
223 Polilínea 352,361 11.500 Z
224 Polilínea 137,138 2.512 XZ
225 Polilínea 138,139 2.512 XZ
226 Polilínea 139,140 2.512 XZ
227 Polilínea 140,141 2.512 XZ
228 Polilínea 141,142 2.512 XZ
229 Polilínea 142,432 2.312 XZ
230 Polilínea 143,424 0.200 XZ
231 Polilínea 144,145 2.512 XZ
232 Polilínea 145,146 2.512 XZ
233 Polilínea 146,147 2.512 XZ
234 Polilínea 147,148 2.512 XZ
235 Polilínea 148,378 2.010 XZ
236 Polilínea 209,211 5.025 XZ
237 Polilínea 207,209 5.025 XZ
238 Polilínea 211,165 5.025 XZ
239 Polilínea 205,207 5.025 XZ
240 Polilínea 203,205 5.025 XZ
241 Polilínea 178,203 5.025 XZ
242 Polilínea 262,264 5.025 XZ
243 Polilínea 260,262 5.025 XZ
244 Polilínea 264,218 5.025 XZ
245 Polilínea 258,260 5.025 XZ
246 Polilínea 256,258 5.025 XZ
247 Polilínea 231,256 5.025 XZ
248 Polilínea 125,138 3.363 XZ
249 Polilínea 138,150 3.052 XZ
250 Polilínea 150,139 2.000 Z
251 Polilínea 150,140 3.363 XZ
252 Polilínea 140,152 3.052 XZ
253 Polilínea 152,141 2.000 Z
254 Polilínea 152,142 3.363 XZ
255 Polilínea 142,154 3.052 XZ
256 Polilínea 154,143 2.000 Z
257 Polilínea 154,144 3.052 XZ
258 Polilínea 144,156 3.363 XZ
259 Polilínea 156,145 2.000 Z
260 Polilínea 156,146 3.052 XZ
261 Polilínea 146,158 3.363 XZ
262 Polilínea 158,147 2.000 Z
263 Polilínea 158,148 3.052 XZ
264 Polilínea 148,112 3.363 XZ
265 Polilínea 744,19 5.069 YZ
266 Polilínea 744,132 2.534 YZ
267 Polilínea 161,165 9.000 Z
268 Polilínea 165,164 2.000 Z
269 Polilínea 167,163 2.512 XZ
270 Polilínea 168,167 2.512 XZ
271 Polilínea 169,168 2.512 XZ
272 Polilínea 170,169 2.512 XZ
273 Polilínea 171,170 2.512 XZ
274 Polilínea 172,409 0.200 XZ
275 Polilínea 173,417 2.312 XZ
276 Polilínea 174,173 2.512 XZ
277 Polilínea 175,174 2.512 XZ
278 Polilínea 176,175 2.512 XZ
279 Polilínea 177,176 2.512 XZ
280 Polilínea 164,396 0.502 XZ
281 Polilínea 315,317 5.025 XZ
282 Polilínea 313,315 5.025 XZ
283 Polilínea 317,271 5.025 XZ
284 Polilínea 311,313 5.025 XZ
285 Polilínea 309,311 5.025 XZ
286 Polilínea 284,309 5.025 XZ
287 Polilínea 4,30 3.500 Y
288 Polilínea 321,746 5.069 YZ
289 Polilínea 746,748 2.333 Y
290 Polilínea 2,748 5.069 YZ
291 Polilínea 748,750 4.500 Z
292 Polilínea 746,749 4.500 Z
293 Polilínea 366,370 12.000 Z
294 Polilínea 167,162 3.363 XZ
295 Polilínea 180,167 3.052 XZ
296 Polilínea 180,168 2.000 Z
297 Polilínea 169,180 3.363 XZ
298 Polilínea 182,169 3.052 XZ
299 Polilínea 182,170 2.000 Z
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1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
300 Polilínea 171,182 3.363 XZ
301 Polilínea 184,171 3.052 XZ
302 Polilínea 184,172 2.000 Z
303 Polilínea 173,184 3.052 XZ
304 Polilínea 186,173 3.363 XZ
305 Polilínea 186,174 2.000 Z
306 Polilínea 175,186 3.052 XZ
307 Polilínea 188,175 3.363 XZ
308 Polilínea 188,176 2.000 Z
309 Polilínea 177,188 3.052 XZ
310 Polilínea 165,177 3.363 XZ
311 Polilínea 360,357 12.500 Z
312 Polilínea 190,191 2.512 XZ
313 Polilínea 191,192 2.512 XZ
314 Polilínea 192,193 2.512 XZ
315 Polilínea 193,194 2.512 XZ
316 Polilínea 194,195 2.512 XZ
317 Polilínea 195,433 2.312 XZ
318 Polilínea 196,425 0.200 XZ
319 Polilínea 197,198 2.512 XZ
320 Polilínea 198,199 2.512 XZ
321 Polilínea 199,200 2.512 XZ
322 Polilínea 200,201 2.512 XZ
323 Polilínea 201,379 2.010 XZ
324 Polilínea 746,388 5.069 YZ
325 Polilínea 748,6 5.069 YZ
326 Polilínea 748,130 2.534 YZ
327 Polilínea 750,749 2.333 Y
328 Polilínea 749,388 2.333 Y
329 Polilínea 322,751 5.069 YZ
330 Polilínea 751,752 2.334 Y
331 Polilínea 1,752 5.069 YZ
332 Polilínea 752,754 4.500 Z
333 Polilínea 751,753 4.500 Z
334 Polilínea 751,367 5.069 YZ
335 Polilínea 752,3 5.069 YZ
336 Polilínea 178,191 3.363 XZ
337 Polilínea 191,203 3.052 XZ
338 Polilínea 203,192 2.000 Z
339 Polilínea 203,193 3.363 XZ
340 Polilínea 193,205 3.052 XZ
341 Polilínea 205,194 2.000 Z
342 Polilínea 205,195 3.363 XZ
343 Polilínea 195,207 3.052 XZ
344 Polilínea 207,196 2.000 Z
345 Polilínea 207,197 3.052 XZ
346 Polilínea 197,209 3.363 XZ
347 Polilínea 209,198 2.000 Z
348 Polilínea 209,199 3.052 XZ
349 Polilínea 199,211 3.363 XZ
350 Polilínea 211,200 2.000 Z
351 Polilínea 211,201 3.052 XZ
352 Polilínea 201,165 3.363 XZ
353 Polilínea 752,128 2.535 YZ
354 Polilínea 754,753 2.334 Y
355 Polilínea 214,218 9.000 Z
356 Polilínea 218,217 2.000 Z
357 Polilínea 220,216 2.512 XZ
358 Polilínea 221,220 2.512 XZ
359 Polilínea 222,221 2.512 XZ
360 Polilínea 223,222 2.512 XZ
361 Polilínea 224,223 2.512 XZ
362 Polilínea 225,410 0.200 XZ
363 Polilínea 226,418 2.312 XZ
364 Polilínea 227,226 2.512 XZ
365 Polilínea 228,227 2.512 XZ
366 Polilínea 229,228 2.512 XZ
367 Polilínea 230,229 2.512 XZ
368 Polilínea 217,399 0.502 XZ
369 Polilínea 753,367 2.333 Y
370 Polilínea 755,325 5.069 YZ
371 Polilínea 756,755 2.334 Y
372 Polilínea 756,272 5.069 YZ
373 Polilínea 757,756 4.500 Z
374 Polilínea 759,755 4.500 Z
375 Polilínea 398,755 5.069 YZ
376 Polilínea 284,756 5.069 YZ
377 Polilínea 759,104 2.535 YZ
378 Polilínea 760,347 5.069 YZ
379 Polilínea 764,760 2.334 Y
380 Polilínea 764,267 5.069 YZ
381 Polilínea 359,494 12.000 Z
382 Polilínea 220,215 3.363 XZ
383 Polilínea 233,220 3.052 XZ
384 Polilínea 233,221 2.000 Z
385 Polilínea 222,233 3.363 XZ
386 Polilínea 235,222 3.052 XZ
387 Polilínea 235,223 2.000 Z
388 Polilínea 224,235 3.363 XZ
389 Polilínea 237,224 3.052 XZ
390 Polilínea 237,225 2.000 Z
391 Polilínea 226,237 3.052 XZ
392 Polilínea 239,226 3.363 XZ
393 Polilínea 239,227 2.000 Z
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394 Polilínea 228,239 3.052 XZ
395 Polilínea 241,228 3.363 XZ
396 Polilínea 241,229 2.000 Z
397 Polilínea 230,241 3.052 XZ
398 Polilínea 218,230 3.363 XZ
399 Polilínea 358,493 11.500 Z
400 Polilínea 243,244 2.512 XZ
401 Polilínea 244,245 2.512 XZ
402 Polilínea 245,246 2.512 XZ
403 Polilínea 246,247 2.512 XZ
404 Polilínea 247,248 2.512 XZ
405 Polilínea 248,434 2.312 XZ
406 Polilínea 249,426 0.200 XZ
407 Polilínea 250,251 2.512 XZ
408 Polilínea 251,252 2.512 XZ
409 Polilínea 252,253 2.512 XZ
410 Polilínea 253,254 2.512 XZ
411 Polilínea 254,380 2.010 XZ
412 Polilínea 761,764 4.500 Z
413 Polilínea 762,760 4.500 Z
414 Polilínea 393,760 5.069 YZ
415 Polilínea 271,764 5.069 YZ
416 Polilínea 762,106 2.535 YZ
417 Polilínea 769,348 5.069 YZ
418 Polilínea 770,769 2.334 Y
419 Polilínea 770,266 5.069 YZ
420 Polilínea 765,770 4.500 Z
421 Polilínea 766,769 4.500 Z
422 Polilínea 392,769 5.069 YZ
423 Polilínea 268,770 5.069 YZ
424 Polilínea 231,244 3.363 XZ
425 Polilínea 244,256 3.052 XZ
426 Polilínea 256,245 2.000 Z
427 Polilínea 256,246 3.363 XZ
428 Polilínea 246,258 3.052 XZ
429 Polilínea 258,247 2.000 Z
430 Polilínea 258,248 3.363 XZ
431 Polilínea 248,260 3.052 XZ
432 Polilínea 260,249 2.000 Z
433 Polilínea 260,250 3.052 XZ
434 Polilínea 250,262 3.363 XZ
435 Polilínea 262,251 2.000 Z
436 Polilínea 262,252 3.052 XZ
437 Polilínea 252,264 3.363 XZ
438 Polilínea 264,253 2.000 Z
439 Polilínea 264,254 3.052 XZ
440 Polilínea 254,218 3.363 XZ
441 Polilínea 766,126 2.535 YZ
442 Polilínea 759,757 2.334 Y
443 Polilínea 267,451 4.500 Z
444 Polilínea 271,270 2.000 Z
445 Polilínea 273,269 2.512 XZ
446 Polilínea 274,273 2.512 XZ
447 Polilínea 275,274 2.512 XZ
448 Polilínea 276,275 2.512 XZ
449 Polilínea 277,276 2.512 XZ
450 Polilínea 278,411 0.200 XZ
451 Polilínea 279,419 2.312 XZ
452 Polilínea 280,279 2.512 XZ
453 Polilínea 281,280 2.512 XZ
454 Polilínea 282,281 2.512 XZ
455 Polilínea 283,282 2.512 XZ
456 Polilínea 270,400 0.502 XZ
457 Polilínea 286,268 5.025 XZ
458 Polilínea 755,104 2.535 YZ
459 Polilínea 757,284 2.333 Y
460 Polilínea 762,761 2.334 Y
461 Polilínea 761,271 2.333 Y
462 Polilínea 766,765 2.334 Y
463 Polilínea 765,268 2.333 Y
464 Polilínea 19,20 4.031 YZ
465 Polilínea 20,320 3.500 Y
466 Polilínea 397,20 4.031 YZ
467 Polilínea 398,26 4.031 YZ
468 Polilínea 284,26 4.031 YZ
469 Polilínea 331,339 11.500 Z
470 Polilínea 273,268 3.363 XZ
471 Polilínea 286,273 3.052 XZ
472 Polilínea 286,274 2.000 Z
473 Polilínea 275,286 3.363 XZ
474 Polilínea 288,275 3.052 XZ
475 Polilínea 288,276 2.000 Z
476 Polilínea 277,288 3.363 XZ
477 Polilínea 290,277 3.052 XZ
478 Polilínea 290,278 2.000 Z
479 Polilínea 279,290 3.052 XZ
480 Polilínea 292,279 3.363 XZ
481 Polilínea 292,280 2.000 Z
482 Polilínea 281,292 3.052 XZ
483 Polilínea 294,281 3.363 XZ
484 Polilínea 294,282 2.000 Z
485 Polilínea 283,294 3.052 XZ
486 Polilínea 271,283 3.363 XZ
487 Polilínea 406,12 2.312 XZ
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488 Polilínea 296,297 2.512 XZ
489 Polilínea 297,298 2.512 XZ
490 Polilínea 298,299 2.512 XZ
491 Polilínea 299,300 2.512 XZ
492 Polilínea 300,301 2.512 XZ
493 Polilínea 301,435 2.312 XZ
494 Polilínea 302,427 0.200 XZ
495 Polilínea 303,304 2.512 XZ
496 Polilínea 304,305 2.512 XZ
497 Polilínea 305,306 2.512 XZ
498 Polilínea 306,307 2.512 XZ
499 Polilínea 307,387 2.010 XZ
500 Polilínea 26,296 3.500 Y
501 Polilínea 3,30 4.031 YZ
502 Polilínea 367,30 4.031 YZ
503 Polilínea 392,45 4.031 YZ
504 Polilínea 268,45 4.031 YZ
505 Polilínea 45,269 3.500 Y
506 Polilínea 30,323 3.500 Y
507 Polilínea 752,758 2.333 Y
508 Polilínea 758,3 4.500 Z
509 Polilínea 451,271 4.500 Z
510 Polilínea 24,393 4.500 Z
511 Polilínea 763,751 2.333 Y
512 Polilínea 284,297 3.363 XZ
513 Polilínea 297,309 3.052 XZ
514 Polilínea 309,298 2.000 Z
515 Polilínea 309,299 3.363 XZ
516 Polilínea 299,311 3.052 XZ
517 Polilínea 311,300 2.000 Z
518 Polilínea 311,301 3.363 XZ
519 Polilínea 301,313 3.052 XZ
520 Polilínea 313,302 2.000 Z
521 Polilínea 313,303 3.052 XZ
522 Polilínea 315,303 3.363 XZ
523 Polilínea 315,304 2.000 Z
524 Polilínea 315,305 3.052 XZ
525 Polilínea 305,317 3.363 XZ
526 Polilínea 317,306 2.000 Z
527 Polilínea 317,307 3.052 XZ
528 Polilínea 307,271 3.363 XZ
529 Polilínea 332,340 12.000 Z
530 Polilínea 347,24 4.500 Z
531 Polilínea 393,350 2.000 Z
532 Polilínea 763,367 4.500 Z
533 Polilínea 769,771 2.333 Y
534 Polilínea 772,770 2.333 Y
535 Polilínea 326,436 0.200 XZ
536 Polilínea 329,326 12.500 Z
537 Polilínea 337,382 2.512 XZ
538 Polilínea 328,338 12.000 Z
539 Polilínea 338,383 2.512 XZ
540 Polilínea 341,345 11.500 Z
541 Polilínea 384,340 2.512 XZ
542 Polilínea 327,337 11.500 Z
543 Polilínea 389,324 0.502 XZ
544 Polilínea 342,346 12.000 Z
545 Polilínea 386,339 2.512 XZ
546 Polilínea 372,344 2.512 XZ
547 Polilínea 336,333 12.500 Z
548 Polilínea 373,323 2.512 XZ
549 Polilínea 335,344 12.000 Z
550 Polilínea 374,343 2.512 XZ
551 Polilínea 334,343 11.500 Z
552 Polilínea 333,420 0.200 XZ
553 Polilínea 772,268 4.500 Z
554 Polilínea 345,376 2.512 XZ
555 Polilínea 771,392 4.500 Z
556 Polilínea 346,377 2.512 XZ
557 Polilínea 351,437 0.200 XZ
558 Polilínea 748,28 2.334 Y
559 Polilínea 361,477 2.512 XZ
560 Polilínea 28,6 4.500 Z
561 Polilínea 362,478 2.512 XZ
562 Polilínea 456,388 4.500 Z
563 Polilínea 364,480 2.512 XZ
564 Polilínea 456,746 2.333 Y
565 Polilínea 350,390 0.502 XZ
566 Polilínea 760,24 2.333 Y
567 Polilínea 363,481 2.512 XZ
568 Polilínea 494,404 2.512 XZ
569 Polilínea 743,132 2.535 YZ
570 Polilínea 349,402 2.512 XZ
571 Polilínea 451,764 2.333 Y
572 Polilínea 493,403 2.512 XZ
573 Polilínea 744,781 2.334 Y
574 Polilínea 357,421 0.200 XZ
575 Polilínea 782,743 2.333 Y
576 Polilínea 369,476 2.512 XZ
577 Polilínea 755,785 2.333 Y
578 Polilínea 370,475 2.512 XZ
579 Polilínea 326,39 7.000 Y
580 Polilínea 39,90 7.000 Y
581 Polilínea 90,143 7.000 Y
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582 Polilínea 143,196 7.000 Y
583 Polilínea 196,249 7.000 Y
584 Polilínea 249,302 7.000 Y
585 Polilínea 302,351 7.000 Y
586 Polilínea 41,340 7.000 Y
587 Polilínea 43,339 7.000 Y
588 Polilínea 391,401 7.000 Y
589 Polilínea 37,338 7.000 Y
590 Polilínea 35,337 7.000 Y
591 Polilínea 786,756 2.333 Y
592 Polilínea 422,428 7.000 Y
593 Polilínea 15,346 7.000 Y
594 Polilínea 17,345 7.000 Y
595 Polilínea 11,344 7.000 Y
596 Polilínea 9,343 7.000 Y
597 Polilínea 786,284 4.500 Z
598 Polilínea 92,41 7.000 Y
599 Polilínea 94,43 7.000 Y
600 Polilínea 394,391 7.000 Y
601 Polilínea 88,37 7.000 Y
602 Polilínea 86,35 7.000 Y
603 Polilínea 84,31 7.000 Y
604 Polilínea 423,422 7.000 Y
605 Polilínea 68,15 7.000 Y
606 Polilínea 70,17 7.000 Y
607 Polilínea 64,11 7.000 Y
608 Polilínea 62,9 7.000 Y
609 Polilínea 57,4 7.000 Y
610 Polilínea 145,92 7.000 Y
611 Polilínea 147,94 7.000 Y
612 Polilínea 395,394 7.000 Y
613 Polilínea 141,88 7.000 Y
614 Polilínea 139,86 7.000 Y
615 Polilínea 137,84 7.000 Y
616 Polilínea 424,423 7.000 Y
617 Polilínea 121,68 7.000 Y
618 Polilínea 123,70 7.000 Y
619 Polilínea 117,64 7.000 Y
620 Polilínea 115,62 7.000 Y
621 Polilínea 110,57 7.000 Y
622 Polilínea 198,145 7.000 Y
623 Polilínea 200,147 7.000 Y
624 Polilínea 396,395 7.000 Y
625 Polilínea 194,141 7.000 Y
626 Polilínea 192,139 7.000 Y
627 Polilínea 190,137 7.000 Y
628 Polilínea 425,424 7.000 Y
629 Polilínea 174,121 7.000 Y
630 Polilínea 176,123 7.000 Y
631 Polilínea 170,117 7.000 Y
632 Polilínea 168,115 7.000 Y
633 Polilínea 163,110 7.000 Y
634 Polilínea 251,198 7.000 Y
635 Polilínea 253,200 7.000 Y
636 Polilínea 399,396 7.000 Y
637 Polilínea 247,194 7.000 Y
638 Polilínea 245,192 7.000 Y
639 Polilínea 243,190 7.000 Y
640 Polilínea 426,425 7.000 Y
641 Polilínea 227,174 7.000 Y
642 Polilínea 229,176 7.000 Y
643 Polilínea 223,170 7.000 Y
644 Polilínea 221,168 7.000 Y
645 Polilínea 216,163 7.000 Y
646 Polilínea 304,251 7.000 Y
647 Polilínea 306,253 7.000 Y
648 Polilínea 400,399 7.000 Y
649 Polilínea 300,247 7.000 Y
650 Polilínea 298,245 7.000 Y
651 Polilínea 296,243 7.000 Y
652 Polilínea 427,426 7.000 Y
653 Polilínea 280,227 7.000 Y
654 Polilínea 282,229 7.000 Y
655 Polilínea 276,223 7.000 Y
656 Polilínea 274,221 7.000 Y
657 Polilínea 269,216 7.000 Y
658 Polilínea 364,304 7.000 Y
659 Polilínea 363,306 7.000 Y
660 Polilínea 405,400 7.000 Y
661 Polilínea 362,300 7.000 Y
662 Polilínea 361,298 7.000 Y
663 Polilínea 785,398 4.500 Z
664 Polilínea 429,427 7.000 Y
665 Polilínea 370,280 7.000 Y
666 Polilínea 369,282 7.000 Y
667 Polilínea 494,276 7.000 Y
668 Polilínea 493,274 7.000 Y
669 Polilínea 781,19 4.500 Z
670 Polilínea 782,397 4.500 Z
671 Polilínea 12,372 7.000 Y
672 Polilínea 10,374 7.000 Y
673 Polilínea 8,373 7.000 Y
674 Polilínea 412,372 2.312 XZ
675 Polilínea 343,373 2.512 XZ
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676 Polilínea 344,374 2.512 XZ
677 Polilínea 65,12 7.000 Y
678 Polilínea 63,10 7.000 Y
679 Polilínea 61,8 7.000 Y
680 Polilínea 118,65 7.000 Y
681 Polilínea 116,63 7.000 Y
682 Polilínea 114,61 7.000 Y
683 Polilínea 171,118 7.000 Y
684 Polilínea 169,116 7.000 Y
685 Polilínea 167,114 7.000 Y
686 Polilínea 224,171 7.000 Y
687 Polilínea 222,169 7.000 Y
688 Polilínea 220,167 7.000 Y
689 Polilínea 277,224 7.000 Y
690 Polilínea 275,222 7.000 Y
691 Polilínea 273,220 7.000 Y
692 Polilínea 404,277 7.000 Y
693 Polilínea 403,275 7.000 Y
694 Polilínea 402,273 7.000 Y
695 Polilínea 404,413 2.312 XZ
696 Polilínea 402,493 2.512 XZ
697 Polilínea 403,494 2.512 XZ
698 Polilínea 14,375 7.000 Y
699 Polilínea 16,377 7.000 Y
700 Polilínea 18,376 7.000 Y
701 Polilínea 375,346 2.512 XZ
702 Polilínea 376,401 2.010 XZ
703 Polilínea 377,345 2.512 XZ
704 Polilínea 38,381 7.000 Y
705 Polilínea 36,383 7.000 Y
706 Polilínea 34,382 7.000 Y
707 Polilínea 40,384 7.000 Y
708 Polilínea 42,386 7.000 Y
709 Polilínea 44,385 7.000 Y
710 Polilínea 381,338 2.512 XZ
711 Polilínea 382,320 2.512 XZ
712 Polilínea 383,337 2.512 XZ
713 Polilínea 326,428 0.200 XZ
714 Polilínea 339,385 2.512 XZ
715 Polilínea 340,386 2.512 XZ
716 Polilínea 67,14 7.000 Y
717 Polilínea 69,16 7.000 Y
718 Polilínea 71,18 7.000 Y
719 Polilínea 89,38 7.000 Y
720 Polilínea 87,36 7.000 Y
721 Polilínea 85,34 7.000 Y
722 Polilínea 91,40 7.000 Y
723 Polilínea 93,42 7.000 Y
724 Polilínea 95,44 7.000 Y
725 Polilínea 120,67 7.000 Y
726 Polilínea 122,69 7.000 Y
727 Polilínea 124,71 7.000 Y
728 Polilínea 142,89 7.000 Y
729 Polilínea 140,87 7.000 Y
730 Polilínea 138,85 7.000 Y
731 Polilínea 144,91 7.000 Y
732 Polilínea 146,93 7.000 Y
733 Polilínea 148,95 7.000 Y
734 Polilínea 173,120 7.000 Y
735 Polilínea 175,122 7.000 Y
736 Polilínea 177,124 7.000 Y
737 Polilínea 195,142 7.000 Y
738 Polilínea 193,140 7.000 Y
739 Polilínea 191,138 7.000 Y
740 Polilínea 197,144 7.000 Y
741 Polilínea 199,146 7.000 Y
742 Polilínea 201,148 7.000 Y
743 Polilínea 226,173 7.000 Y
744 Polilínea 228,175 7.000 Y
745 Polilínea 230,177 7.000 Y
746 Polilínea 248,195 7.000 Y
747 Polilínea 246,193 7.000 Y
748 Polilínea 244,191 7.000 Y
749 Polilínea 250,197 7.000 Y
750 Polilínea 252,199 7.000 Y
751 Polilínea 254,201 7.000 Y
752 Polilínea 279,226 7.000 Y
753 Polilínea 281,228 7.000 Y
754 Polilínea 283,230 7.000 Y
755 Polilínea 301,248 7.000 Y
756 Polilínea 299,246 7.000 Y
757 Polilínea 297,244 7.000 Y
758 Polilínea 303,250 7.000 Y
759 Polilínea 305,252 7.000 Y
760 Polilínea 307,254 7.000 Y
761 Polilínea 474,279 7.000 Y
762 Polilínea 475,281 7.000 Y
763 Polilínea 476,283 7.000 Y
764 Polilínea 479,301 7.000 Y
765 Polilínea 478,299 7.000 Y
766 Polilínea 477,297 7.000 Y
767 Polilínea 480,303 7.000 Y
768 Polilínea 481,305 7.000 Y
769 Polilínea 407,65 2.312 XZ
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770 Polilínea 479,362 2.512 XZ
771 Polilínea 477,330 2.512 XZ
772 Polilínea 478,361 2.512 XZ
773 Polilínea 480,429 2.312 XZ
774 Polilínea 482,363 2.512 XZ
775 Polilínea 481,364 2.512 XZ
776 Polilínea 474,370 2.512 XZ
777 Polilínea 476,405 2.010 XZ
778 Polilínea 475,369 2.512 XZ
779 Polilínea 760,106 2.535 YZ
780 Polilínea 130,750 2.535 YZ
781 Polilínea 56,3 7.000 Y
782 Polilínea 109,56 7.000 Y
783 Polilínea 162,109 7.000 Y
784 Polilínea 215,162 7.000 Y
785 Polilínea 268,215 7.000 Y
786 Polilínea 754,128 2.535 YZ
787 Polilínea 769,126 2.535 YZ
788 Polilínea 269,79 5.143
789 Polilínea 59,6 7.000 Y
790 Polilínea 112,59 7.000 Y
791 Polilínea 165,112 7.000 Y
792 Polilínea 218,165 7.000 Y
793 Polilínea 271,218 7.000 Y
794 Polilínea 411,98 5.002
795 Polilínea 96,419 5.002
796 Polilínea 100,475 4.962
797 Polilínea 6,750 2.334 Y
798 Polilínea 72,19 7.000 Y
799 Polilínea 125,72 7.000 Y
800 Polilínea 178,125 7.000 Y
801 Polilínea 231,178 7.000 Y
802 Polilínea 284,231 7.000 Y
803 Polilínea 3,754 2.333 Y
804 Polilínea 19,747 2.333 Y
805 Polilínea 398,330 2.000 Z
806 Polilínea 284,296 2.000 Z
807 Polilínea 219,231 9.000 Z
808 Polilínea 272,786 4.500 Z
809 Polilínea 231,243 2.000 Z
810 Polilínea 166,178 9.000 Z
811 Polilínea 398,759 2.333 Y
812 Polilínea 178,190 2.000 Z
813 Polilínea 113,125 9.000 Z
814 Polilínea 325,785 4.500 Z
815 Polilínea 125,137 2.000 Z
816 Polilínea 60,72 9.000 Z
817 Polilínea 7,781 4.500 Z
818 Polilínea 72,84 2.000 Z
819 Polilínea 319,782 4.500 Z
820 Polilínea 393,762 2.333 Y
821 Polilínea 19,31 2.000 Z
822 Polilínea 397,320 2.000 Z
823 Polilínea 392,766 2.333 Y
824 Polilínea 100,281 4.962
825 Polilínea 367,323 2.000 Z
826 Polilínea 102,390 4.962
827 Polilínea 3,4 2.000 Z
828 Polilínea 32,56 9.000 Z
829 Polilínea 56,57 2.000 Z
830 Polilínea 107,109 9.000 Z
831 Polilínea 109,110 2.000 Z
832 Polilínea 160,162 9.000 Z
833 Polilínea 162,163 2.000 Z
834 Polilínea 213,215 9.000 Z
835 Polilínea 215,216 2.000 Z
836 Polilínea 1,758 4.500 Z
837 Polilínea 268,269 2.000 Z
838 Polilínea 322,763 4.500 Z
839 Polilínea 392,349 2.000 Z
840 Polilínea 266,772 4.500 Z
841 Polilínea 387,102 4.962
842 Polilínea 348,771 4.500 Z
843 Polilínea 481,81 5.139
844 Polilínea 77,435 5.002
845 Polilínea 83,478 5.143
846 Polilínea 323,22 5.143
847 Polilínea 36,75 5.143
848 Polilínea 49,10 5.070
849 Polilínea 420,47 5.070
850 Polilínea 75,320 5.143
851 Polilínea 377,51 4.962
852 Polilínea 430,55 5.070
853 Polilínea 53,368 4.962
854 Polilínea 422,73 5.070
855 Polilínea 73,386 5.070
856 Polilínea 73,42 5.070
857 Polilínea 436,55 5.070
858 Polilínea 42,53 4.962
859 Polilínea 75,31 5.143
860 Polilínea 22,374 5.143
861 Polilínea 16,47 5.070
862 Polilínea 53,389 4.962
863 Polilínea 49,412 5.070
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864 Polilínea 401,51 4.962
865 Polilínea 51,16 4.962
866 Polilínea 36,55 5.070
867 Polilínea 377,47 5.070
868 Polilínea 391,51 4.962
869 Polilínea 53,386 4.962
870 Polilínea 47,414 5.070
871 Polilínea 406,49 5.070
872 Polilínea 73,428 5.070
873 Polilínea 49,374 5.070
874 Polilínea 75,383 5.143
875 Polilínea 77,299 5.074
876 Polilínea 98,403 5.139
877 Polilínea 429,81 5.068
878 Polilínea 330,83 5.143
879 Polilínea 96,281 5.074
880 Polilínea 413,98 5.068
881 Polilínea 100,400 4.962
882 Polilínea 403,79 5.143
883 Polilínea 275,79 5.143
884 Polilínea 475,96 5.139
885 Polilínea 305,102 4.962
886 Polilínea 405,100 4.962
887 Polilínea 481,102 4.962
888 Polilínea 81,427 5.002
889 Polilínea 478,77 5.139
890 Polilínea 83,296 5.143
891 Polilínea 104,757 2.535 YZ
892 Polilínea 104,756 2.535 YZ
893 Polilínea 106,764 2.535 YZ
894 Polilínea 126,770 2.535 YZ
895 Polilínea 106,761 2.535 YZ
896 Polilínea 126,765 2.535 YZ
897 Polilínea 128,753 2.535 YZ
898 Polilínea 130,749 2.535 YZ
899 Polilínea 132,747 2.535 YZ
900 Polilínea 22,10 5.143
901 Polilínea 128,751 2.535 YZ
902 Polilínea 132,745 2.535 YZ
903 Polilínea 130,746 2.534 YZ
904 Polilínea 55,383 5.070
905 Polilínea 79,349 5.143
1056 Polilínea 368,5 0.502 XZ
1057 Polilínea 371,58 0.502 XZ
1058 Polilínea 378,111 0.502 XZ
1059 Polilínea 379,164 0.502 XZ
1060 Polilínea 380,217 0.502 XZ
1061 Polilínea 387,270 0.502 XZ
1062 Polilínea 385,389 2.010 XZ
1063 Polilínea 390,482 2.010 XZ
1064 Polilínea 391,18 2.010 XZ
1065 Polilínea 394,71 2.010 XZ
1066 Polilínea 395,124 2.010 XZ
1067 Polilínea 396,177 2.010 XZ
1068 Polilínea 399,230 2.010 XZ
1069 Polilínea 400,283 2.010 XZ
1070 Polilínea 401,324 0.502 XZ
1071 Polilínea 405,350 0.502 XZ
1072 Polilínea 368,389 7.000 Y
1073 Polilínea 371,368 7.000 Y
1074 Polilínea 378,371 7.000 Y
1075 Polilínea 379,378 7.000 Y
1076 Polilínea 380,379 7.000 Y
1077 Polilínea 387,380 7.000 Y
1078 Polilínea 390,387 7.000 Y
1178 Polilínea 428,384 2.312 XZ
1198 Polilínea 364,315 7.280 YZ
1203 Polilínea 482,307 7.000 Y
1208 Polilínea 408,118 2.312 XZ
1209 Polilínea 29,345 7.280 YZ
1210 Polilínea 27,346 7.280 YZ
1211 Polilínea 25,333 7.280 YZ
1212 Polilínea 21,343 7.280 YZ
1213 Polilínea 23,344 7.280 YZ
1214 Polilínea 54,339 7.280 YZ
1215 Polilínea 52,340 7.280 YZ
1216 Polilínea 50,326 7.280 YZ
1217 Polilínea 46,337 7.280 YZ
1218 Polilínea 48,338 7.280 YZ
1219 Polilínea 369,294 7.280 YZ
1220 Polilínea 370,292 7.280 YZ
1221 Polilínea 357,290 7.280 YZ
1222 Polilínea 493,286 7.280 YZ
1223 Polilínea 494,288 7.280 YZ
1224 Polilínea 363,317 7.280 YZ
1225 Polilínea 351,313 7.280 YZ
1226 Polilínea 361,309 7.280 YZ
1227 Polilínea 362,311 7.280 YZ
1228 Polilínea 74,21 7.000 Y
1229 Polilínea 76,23 7.000 Y
1230 Polilínea 78,25 7.000 Y
1231 Polilínea 82,29 7.000 Y
1232 Polilínea 80,27 7.000 Y
1233 Polilínea 105,54 7.000 Y
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versió  de estudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
1234 Polilínea 103,52 7.000 Y
1235 Polilínea 97,46 7.000 Y
1236 Polilínea 99,48 7.000 Y
1237 Polilínea 101,50 7.000 Y
1238 Polilínea 127,74 7.000 Y
1239 Polilínea 129,76 7.000 Y
1240 Polilínea 131,78 7.000 Y
1241 Polilínea 135,82 7.000 Y
1242 Polilínea 133,80 7.000 Y
1243 Polilínea 158,105 7.000 Y
1244 Polilínea 156,103 7.000 Y
1245 Polilínea 150,97 7.000 Y
1246 Polilínea 152,99 7.000 Y
1247 Polilínea 154,101 7.000 Y
1248 Polilínea 180,127 7.000 Y
1249 Polilínea 182,129 7.000 Y
1250 Polilínea 184,131 7.000 Y
1251 Polilínea 188,135 7.000 Y
1252 Polilínea 186,133 7.000 Y
1253 Polilínea 211,158 7.000 Y
1254 Polilínea 209,156 7.000 Y
1255 Polilínea 203,150 7.000 Y
1256 Polilínea 205,152 7.000 Y
1257 Polilínea 207,154 7.000 Y
1258 Polilínea 233,180 7.000 Y
1259 Polilínea 235,182 7.000 Y
1260 Polilínea 237,184 7.000 Y
1261 Polilínea 241,188 7.000 Y
1262 Polilínea 239,186 7.000 Y
1263 Polilínea 264,211 7.000 Y
1264 Polilínea 262,209 7.000 Y
1265 Polilínea 256,203 7.000 Y
1266 Polilínea 258,205 7.000 Y
1267 Polilínea 260,207 7.000 Y
1268 Polilínea 286,233 7.000 Y
1269 Polilínea 288,235 7.000 Y
1270 Polilínea 290,237 7.000 Y
1271 Polilínea 294,241 7.000 Y
1272 Polilínea 292,239 7.000 Y
1273 Polilínea 317,264 7.000 Y
1274 Polilínea 315,262 7.000 Y
1275 Polilínea 309,256 7.000 Y
1276 Polilínea 311,258 7.000 Y
1277 Polilínea 313,260 7.000 Y
1290 Polilínea 305,81 5.074
1294 Polilínea 77,437 5.068
1295 Polilínea 83,299 5.143
1298 Polilínea 96,421 5.068
1302 Polilínea 275,98 5.074
1321 Polilínea 22,4 5.143
1322 Polilínea 409,171 2.312 XZ
1323 Polilínea 410,224 2.312 XZ
1324 Polilínea 411,277 2.312 XZ
1325 Polilínea 333,412 0.200 XZ
1326 Polilínea 413,357 0.200 XZ
1327 Polilínea 430,436 7.000 Y
1328 Polilínea 431,430 7.000 Y
1329 Polilínea 432,431 7.000 Y
1330 Polilínea 433,432 7.000 Y
1331 Polilínea 434,433 7.000 Y
1332 Polilínea 435,434 7.000 Y
1333 Polilínea 437,435 7.000 Y
1334 Polilínea 414,13 0.200 XZ
1335 Polilínea 415,66 0.200 XZ
1336 Polilínea 416,119 0.200 XZ
1337 Polilínea 417,172 0.200 XZ
1338 Polilínea 418,225 0.200 XZ
1339 Polilínea 419,278 0.200 XZ
1340 Polilínea 420,375 2.312 XZ
1341 Polilínea 421,474 2.312 XZ
1342 Polilínea 430,39 0.200 XZ
1343 Polilínea 422,40 2.312 XZ
1344 Polilínea 431,90 0.200 XZ
1345 Polilínea 423,91 2.312 XZ
1346 Polilínea 432,143 0.200 XZ
1347 Polilínea 424,144 2.312 XZ
1348 Polilínea 433,196 0.200 XZ
1349 Polilínea 425,197 2.312 XZ
1350 Polilínea 434,249 0.200 XZ
1351 Polilínea 426,250 2.312 XZ
1352 Polilínea 435,302 0.200 XZ
1353 Polilínea 427,303 2.312 XZ
1354 Polilínea 436,381 2.312 XZ
1355 Polilínea 437,479 2.312 XZ
1357 Polilínea 429,351 0.200 XZ
1362 Polilínea 406,412 7.000 Y
1363 Polilínea 414,420 7.000 Y
1364 Polilínea 407,406 7.000 Y
1365 Polilínea 415,414 7.000 Y
1366 Polilínea 408,407 7.000 Y
1367 Polilínea 416,415 7.000 Y
1368 Polilínea 409,408 7.000 Y
1369 Polilínea 417,416 7.000 Y
1370 Polilínea 410,409 7.000 Y
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 LÍNEAS
Línea Long. de línea
núm. Tipo de línea Nudos núm. L [m] Comentario
1371 Polilínea 418,417 7.000 Y
1372 Polilínea 411,410 7.000 Y
1373 Polilínea 419,418 7.000 Y
1374 Polilínea 413,411 7.000 Y
1375 Polilínea 421,419 7.000 Y
1.13 SECCIONES
Secc. Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Ejes princip. Giro Dimens. totales [mm]
núm. núm. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2]  [°] ' [°] Ancho b Altura h
1 IPE 270
    2 15.94 5790.00 419.90 0.00 0.00 135.0 270.0
45.95 23.00 16.57
2 QRO 100x10 (conformadas en caliente)
    2 761.00 462.00 462.00 0.00 0.00 100.0 100.0
34.90 15.32 15.32
3 QRO 100x10 (conformadas en caliente)
    2 761.00 462.00 462.00 0.00 0.00 100.0 100.0
34.90 15.32 15.32
4 QRO 40x2.6 (conformadas en caliente)
    2 14.00 8.80 8.80 0.00 0.00 40.0 40.0
3.82 1.64 1.64
5 HEA 280
    2 62.10 13670.00 4763.00 0.00 0.00 280.0 270.0
97.26 60.60 19.05
6 IPE 220
    2 9.07 2772.00 204.90 0.00 0.00 110.0 220.0
33.37 16.93 12.01
7 HEA 220
    2 28.46 5410.00 1955.00 0.00 0.00 220.0 210.0
64.34 40.30 12.80
8 HEA 100
    2 5.24 349.20 133.80 0.00 0.00 100.0 96.0
21.24 13.34 4.03
9 QRO 70x8 (conformadas en caliente)
    2 200.00 120.00 120.00 0.00 0.00 70.0 70.0
19.20 8.46 8.46
10 QRO 90x4 (conformadas en caliente)
    2 260.00 166.00 166.00 0.00 0.00 90.0 90.0
13.60 5.79 5.79
IPE 270 QRO 100x10 (con...
QRO 100x10 (con...QRO 40x2.6 (conf...
HEA 280 IPE 220
HEA 220 HEA 100
QRO 70x8 (confo...QRO 90x4 (confo...
1.14 ARTICULACIONES EN BARRA
Articul. Sistema de Articulación axial/a cortante o muelle[kN/m Articul. de momento o muelle[kNm/rad]
núm. referencia ux uy uz x y z Comentario
1 Local x,y,z
2 Local x,y,z
1.21 CONJUNTOS DE BARRAS
Conj. Descripción del Longitud
núm. conjunto de barras Tipo Barra núm. [m] Comentario
69 Dintel 1 Barra continua 709,532,710,533,711,
1353,534
15.075
70 Dintel 2 Barra continua 1444,1445,540,713,539,
712,1061,538
15.075
71 Dintel 3 Barra continua 1069,700,548,701,549,
702,1339,550
15.075
72 Dintel 4 Barra continua 537,571,544,674,545,
675,1324
15.075
73 Dintel 5 Barra continua 769,557,770,558,771,
1354,559
15.075
74 Dintel 6 Barra continua 563,1062,772,564,773,
565,774,1356
15.075
75 Dintel 7 Barra continua 1070,1197,573,776,574,
777,1340,575
15.075
76 Dintel 8 Barra continua 562,694,569,695,570,
696,1325
15.075
79 Pilar 3 Barra continua 1388,1389 11.000
80 Pilar 4 Barra continua 1386,1387 11.000
81 Pilar 5 Barra continua 1384,1385 11.000
82 Pilar 6 Barra continua 1382,1383 11.000
83 Pilar 6 Barra continua 1435,68,1434 11.000
84 Pilar 6 Barra continua 1437,69,1436 11.000
85 Pilar 9 Barra continua 44,147,82 11.000
88 Pilar 19 Barra continua 1418,1419 11.000
89 Pilar 20 Barra continua 1420,1421 11.000
90 Pilar 21 Barra continua 1422,1423 11.000
91 Pilar 22 Barra continua 1424,1425 11.000
94 Cordón superior 1 Barra continua 1-5,775,6 15.075
95 Cordón superior 2 Barra continua 89-93,1198,94 15.075
96 Cordón superior 3 Barra continua 125,178-181,1207,182 15.075
97 Cordón superior 4 Barra continua 265-269,1321,270 15.075
98 Cordón superior 5 Barra continua 353-357,1322,358 15.075
99 Cordón superior 6 Barra continua 441-445,1323,446 15.075
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.21 CONJUNTOS DE BARRAS
Conj. Descripción del Longitud
núm. conjunto de barras Tipo Barra núm. [m] Comentario
100 Cordón superior 7 Barra continua 452,1068,451-447,1338 15.075
101 Cordón superior 8 Barra continua 364,1067,363-359,1337 15.075
102 Cordón superior 9 Barra continua 276,1066,275-271,1336 15.075
103 Cordón superior 10 Barra continua 188,1065,187-183,1335 15.075
104 Cordón superior 11 Barra continua 100,1064,99-95,1334 15.075
105 Cordón superior 12 Barra continua 12,1063,11-7,1333 15.075
106 Cordón superior 13 Barra continua 1055,57-53,1342,52 15.075
107 Cordón superior 14 Barra continua 1056,145-141,1344,140 15.075
108 Cordón superior 15 Barra continua 1057,233-229,1346,228 15.075
109 Cordón superior 16 Barra continua 1058,321-317,1348,316 15.075
110 Cordón superior 17 Barra continua 1059,409-405,1350,404 15.075
111 Cordón superior 18 Barra continua 1060,497-493,1352,492 15.075
112 Cordón superior 19 Barra continua 486-491,1351 15.075
113 Cordón superior 20 Barra continua 398-403,1349 15.075
114 Cordón superior 21 Barra continua 310-315,1347 15.075
115 Cordón superior 22 Barra continua 222-227,1345 15.075
116 Cordón superior 23 Barra continua 134-139,1343 15.075
117 Cordón superior 24 Barra continua 46-51,1341 15.075
118 Cordón inf 1 Barra continua 1485-1487 15.075
119 Cordón inf 2 Barra continua 1484,1482,1483 15.075
120 Cordón inf 3 Barra continua 1448,1446,1447 15.075
121 Cordón inf 4 Barra continua 1449-1451 15.075
122 Cordón inf 5 Barra continua 1491-1493 15.075
123 Cordón inf 6 Barra continua 1490,1488,1489 15.075
124 Cordón inf 7 Barra continua 1454,1452,1453 15.075
125 Cordón inf 8 Barra continua 1455-1457 15.075
126 Cordón inf 9 Barra continua 1497-1499 15.075
127 Cordón inf 10 Barra continua 1496,1494,1495 15.075
128 Cordón inf 11 Barra continua 1460,1458,1459 15.075
129 Cordón inf 12 Barra continua 1461-1463 15.075
130 Cordón inf 14 Barra continua 1502,1500,1501 15.075
131 Cordón inf 13 Barra continua 1503-1505 15.075
132 Cordón inf 15 Barra continua 1466,1464,1465 15.075
133 Cordón inf 16 Barra continua 1467-1469 15.075
134 Cordón inf 17 Barra continua 1509-1511 15.075
135 Cordón inf 18 Barra continua 1508,1506,1507 15.075
136 Cordón inf 19 Barra continua 1472,1470,1471 15.075
137 Cordón inf 20 Barra continua 1473-1475 15.075
138 Cordón inf 21 Barra continua 1515-1517 15.075
139 Cordón inf 22 Barra continua 1514,1512,1513 15.075
140 Cordón inf 23 Barra continua 1478,1476,1477 15.075
142 Pilar 1 Barra continua 1393,67,1392 11.000
143 Pilar 2 Barra continua 1391,66,1390 11.000
144 Pilar 17 Barra continua 1415,63,1428 11.000
145 Pilar 18 Barra continua 1417,62,1426 11.000
146 Pilar 23 Barra continua 1427,64,1438 11.000
147 Pilar 24 Barra continua 1429,65,1439 11.000
148 Pilar 10 Barra continua 43,146,45 11.000
149 Pilar 11 Barra continua 131,133 11.000
150 Pilar 12 Barra continua 219,221 11.000
151 Pilar 13 Barra continua 307,309 11.000
152 Pilar 14 Barra continua 395,397 11.000
153 Pilar 15 Barra continua 483,106,485 11.000
154 Pilar 16 Barra continua 484,107,517 11.000
155 u1 Barra continua 795,18,19 7.000
156 u2 Barra continua 804,24,37 7.000
157 u3 Barra continua 1659,1619,1658 7.000
158 u4 Barra continua 1661,1643,1660 7.000
159 u5 Barra continua 794,16,17 7.000
160 u6 Barra continua 1662,1611,1663 7.000
161 u7 Barra continua 803,22,23 7.000
162 u8 Barra continua 1665,1635,1664 7.000
163 u9 Barra continua 1669,1627,1668 7.000
164 u10 Barra continua 802,20,21 7.000
165 u11 Barra continua 796,14,15 7.000
166 u12 Barra continua 1666,1603,1667 7.000
167 Cordón inf 24 Barra continua 1479-1481 15.075
168 a1 Barra continua 212,1609 5.069
170 a3 Barra continua 220,1625 5.069
171 a4 Barra continua 195,1633 5.069
172 a5 Barra continua 196,1641 5.069
173 a6 Barra continua 197,1649 5.069
179 c6 Barra continua 111,1708 10.141
180 c7 Barra continua 148,1709 10.141
181 c8 Barra continua 13,1702 10.287
190 Correa1 Barra continua 58,1600 7.000
191 Correa 2 Barra continua 61,1601 7.000
192 Correa 3 Barra continua 59,1597 7.000
193 Correa 4 Barra continua 60,1598 7.000
194 a2 Barra continua 237,1701 5.069
195 c5 Barra continua 110,1707 9.924
196 c4 Barra continua 108,1706 9.924
197 c3 Barra continua 104,1705 10.141
198 c2 Barra continua 149,1710 10.141
199 c1 Barra continua 101,1703 10.287
200 c9 Barra continua 153,1711 10.287
201 c10 Barra continua 156,1712 10.141
202 c11 Barra continua 170,1713 10.141
203 c12 Barra continua 176,1714 9.924
204 c13 Barra continua 189,1715 9.924
205 c14 Barra continua 1716,1719 10.141
206 c15 Barra continua 190,1720 10.141
207 c16 Barra continua 192,1721 10.287
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.1 CASOS DE CARGA
Descripción EN 1990 | UNE Peso propio - Factor en dirección
CC de caso de carga Categoría de acción Activo X Y Z
CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
Permanente 0.000 0.000 -1.000
CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas Sobrecarga de uso - Categoría H: 
cubiertas
CC3 Nieve (Zaragoza) Nieve (H  1000 m.s.n.m.)
CC4 Viento en pórtico hastial Viento
CC5 Viento lateral con combinación nº 
1
Viento
CC6 Viento lateral con combinación nº 
2
Viento
CC7 Viento lateral con combinación nº 
3
Viento
CC8 Viento lateral con combinación nº 
4
Viento
CC9 Viento lateral con combinación nº 
5
Viento
CC10 Viento lateral con combinación nº 
6
Viento
CC11 Viento lateral con combinación nº 
7
Viento
CC12 Viento lateral con combinación nº 
8
Viento
CC21 Imperfección Y Imperfección
CC22 Imperfección X Imperfección
2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Descripción
CC de caso de carga Parámetros de cálculo
CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC3 Nieve (Zaragoza) Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC4 Viento en pórtico hastial Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC5 Viento lateral con combinación 
nº 1
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC6 Viento lateral con combinación 
nº 2
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC7 Viento lateral con combinación 
nº 3
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC8 Viento lateral con combinación 
nº 4
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC9 Viento lateral con combinación 
nº 5
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC10 Viento lateral con combinación 
nº 6
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC11 Viento lateral con combinación 
nº 7
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC12 Viento lateral con combinación 
nº 8
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC21 Imperfección Y Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales
: Newton-Raphson
CC22 Imperfección X Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no l
: Newton-Raphson
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Descripción
CC de caso de carga Parámetros de cálculo
lineales
2.2 ACCIONES
Descripción EN 1990 | UNE
Acción de acciones Categoría de acción Actuación Casos de carga en acción
A2 Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso - 
Categoría H: cubiertas
CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
A3 Nieve Nieve (H  1000 m.s.n.m.) CC3 Nieve (Zaragoza)
A4 Viento Viento Alternativo CC4 Viento en pórtico hastial
CC12 Viento lateral con combinación 
nº 8
CC11 Viento lateral con combinación 
nº 7
CC10 Viento lateral con combinación 
nº 6
CC9 Viento lateral con combinación 
nº 5
CC8 Viento lateral con combinación 
nº 4
CC7 Viento lateral con combinación 
nº 3
CC6 Viento lateral con combinación 
nº 2
CC5 Viento lateral con combinación 
nº 1
A5 Permanente Permanente CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2.3 EXPRESIONES DE COMBINACIÓN
EC EN 1990 | UNE
núm Descripción Situación de proyecto Configuración
EC1 ELU ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
Considerar : Acciones permanentes
favorables




Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados
Opciones Cargas de tráfico y
sobrecargas de uso a considerar 




combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)
Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación
Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
EC2 ELS ELS - Característica Considerar : Acciones permanentes
favorables




Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados
Opciones Cargas de tráfico y
sobrecargas de uso a considerar 




combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)
Generar además una
combinación de resultados o bien/o 
individual para cada expresión de 
combinación
Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
EC4 ELS ELS - Cuasipermanente Considerar : Acciones permanentes
favorables




Primer número de combinación 
generada:
1 - Combinaciones de carga
1 - Combinaciones de resultados
Opciones Cargas de tráfico y
sobrecargas de uso a considerar 




combinación de resultados o bien/o 
(envolventes resultantes)
Generar además una
combinación de resultados o bien/o i
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 EXPRESIONES DE COMBINACIÓN
EC EN 1990 | UNE
núm Descripción Situación de proyecto Configuración
individual para cada expresión de 
combinación
Combinaciones de carga 
generadas
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
2.3.5 CASOS DE CARGA DE IMPERFECCIÓN
Descripción
CC de caso de carga Alternar Sólo con CC Nunca con CC
CC21 Imperfección Y
CC22 Imperfección X
2.4 COMBINACIONES DE ACCIONES
Comb. Descripción de EN 1990 | UNE
de acc. combin. de acc. Situación de proyecto Nº Factor Acción
CA1 1.35G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.35 A5 Permanente
CA2 1.50QiH + 1.35G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A2 Sobrecarga de uso
2 1.35 A5 Permanente
CA3 1.50Qs + 1.35G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A3 Nieve
2 1.35 A5 Permanente
CA4 1.50Qs + 0.90Qw 
+ 1.35G
ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A3 Nieve
2 0.90 A4 Viento
3 1.35 A5 Permanente
CA5 1.50Qw + 1.35G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A4 Viento
2 1.35 A5 Permanente
CA6 0.75Qs + 1.50Qw 
+ 1.35G
ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 0.75 A3 Nieve
2 1.50 A4 Viento
3 1.35 A5 Permanente
CA7 1.00G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.00 A5 Permanente
CA8 1.50QiH + 1.00G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A2 Sobrecarga de uso
2 1.00 A5 Permanente
CA9 1.50Qs + 1.00G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A3 Nieve
2 1.00 A5 Permanente
CA10 1.50Qs + 0.90Qw 
+ 1.00G
ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A3 Nieve
2 0.90 A4 Viento
3 1.00 A5 Permanente
CA11 1.50Qw + 1.00G ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 1.50 A4 Viento
2 1.00 A5 Permanente
CA12 0.75Qs + 1.50Qw 
+ 1.00G
ELU (STR/GEO) - Permanente / 
transitoria - Ec. 6.10
1 0.75 A3 Nieve
2 1.50 A4 Viento
3 1.00 A5 Permanente
CA13 1.00G ELS - Característica 1 1.00 A5 Permanente
CA14 1.00QiH + 1.00G ELS - Característica 1 1.00 A2 Sobrecarga de uso
2 1.00 A5 Permanente
CA15 1.00Qs + 1.00G ELS - Característica 1 1.00 A3 Nieve
2 1.00 A5 Permanente
CA16 1.00Qs + 0.60Qw 
+ 1.00G
ELS - Característica 1 1.00 A3 Nieve
2 0.60 A4 Viento
3 1.00 A5 Permanente
CA17 1.00Qw + 1.00G ELS - Característica 1 1.00 A4 Viento
2 1.00 A5 Permanente
CA18 0.50Qs + 1.00Qw 
+ 1.00G
ELS - Característica 1 0.50 A3 Nieve
2 1.00 A4 Viento
3 1.00 A5 Permanente
CA19 1.00G ELS - Cuasipermanente 1 1.00 A5 Permanente
CA20 0.00QiH + 1.00G ELS - Cuasipermanente 1 0.00 A2 Sobrecarga de uso
2 1.00 A5 Permanente
CA21 0.00Qs + 1.00G ELS - Cuasipermanente 1 0.00 A3 Nieve
2 1.00 A5 Permanente
CA22 0.00Qw + 1.00G ELS - Cuasipermanente 1 0.00 A4 Viento
2 1.00 A5 Permanente
2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
CO1 STR 1.35*CC1 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC21 Imperfección Y
CO2 STR 1.35*CC1 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC22 Imperfección X
CO3 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos e
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2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
estructurales
2 1.50 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO4 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO5 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO6 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO7 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO8 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO9 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO10 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO11 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO12 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO13 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO14 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO15 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO16 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO17 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO18 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO19 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO20 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO21 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO22 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
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2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO23 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO24 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO25 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO26 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO27 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO28 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO29 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO30 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO31 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO32 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO33 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO34 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO35 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO36 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO37 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO38 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO39 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO40 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO41 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO42 STR 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO43 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO44 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO45 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos e
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2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO46 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO47 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO48 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO49 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO50 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO51 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO52 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO53 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO54 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO55 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO56 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO57 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO58 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO59 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO60 STR 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22 1 1.35 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO61 STR CC1 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC21 Imperfección Y
CO62 STR CC1 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC22 Imperfección X
CO63 STR CC1 + 1.5*CC2 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO64 STR CC1 + 1.5*CC2 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO65 STR CC1 + 1.5*CC3 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos e
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2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO66 STR CC1 + 1.5*CC3 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO67 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO68 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO69 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO70 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO71 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO72 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO73 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO74 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO75 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO76 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO77 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO78 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO79 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO80 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO81 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO82 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO83 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO84 STR CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
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2.5 COMBINACIONES DE CARGA
Comb. Combinación de carga
carga SP Descripción Núm. Factor Caso de carga
2 1.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.90 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO85 STR CC1 + 1.5*CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO86 STR CC1 + 1.5*CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO87 STR CC1 + 1.5*CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO88 STR CC1 + 1.5*CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO89 STR CC1 + 1.5*CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO90 STR CC1 + 1.5*CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO91 STR CC1 + 1.5*CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO92 STR CC1 + 1.5*CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO93 STR CC1 + 1.5*CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO94 STR CC1 + 1.5*CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO95 STR CC1 + 1.5*CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO96 STR CC1 + 1.5*CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO97 STR CC1 + 1.5*CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO98 STR CC1 + 1.5*CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO99 STR CC1 + 1.5*CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO100 STR CC1 + 1.5*CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO101 STR CC1 + 1.5*CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO102 STR CC1 + 1.5*CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO103 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO104 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO105 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO106 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
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4 1.00 CC22 Imperfección X
CO107 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO108 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO109 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO110 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO111 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO112 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO113 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO114 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO115 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO116 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO117 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO118 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO119 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO120 STR CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.75 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.50 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO121 S Ch CC1 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC21 Imperfección Y
CO122 S Ch CC1 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC22 Imperfección X
CO123 S Ch CC1 + CC2 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO124 S Ch CC1 + CC2 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC2 Sobrecarga Uso Cubiertas
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO125 S Ch CC1 + CC3 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO126 S Ch CC1 + CC3 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO127 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos e
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estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO128 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO129 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO130 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO131 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO132 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO133 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO134 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO135 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO136 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO137 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO138 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO139 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO140 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO141 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO142 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO143 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO144 S Ch CC1 + CC3 + 0.6*CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 0.60 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO145 S Ch CC1 + CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO146 S Ch CC1 + CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos e
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estructurales
2 1.00 CC4 Viento en pórtico hastial
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO147 S Ch CC1 + CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO148 S Ch CC1 + CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO149 S Ch CC1 + CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO150 S Ch CC1 + CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO151 S Ch CC1 + CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO152 S Ch CC1 + CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO153 S Ch CC1 + CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO154 S Ch CC1 + CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO155 S Ch CC1 + CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO156 S Ch CC1 + CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO157 S Ch CC1 + CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO158 S Ch CC1 + CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO159 S Ch CC1 + CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO160 S Ch CC1 + CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO161 S Ch CC1 + CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC21 Imperfección Y
CO162 S Ch CC1 + CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
3 1.00 CC22 Imperfección X
CO163 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC4 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO164 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC4 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC4 Viento en pórtico hastial
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO165 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC12 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO166 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC12 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC12 Viento lateral con combinación nº 8
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO167 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC11 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO168 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC11 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
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2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC11 Viento lateral con combinación nº 7
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO169 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC8 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO170 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC8 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC8 Viento lateral con combinación nº 4
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO171 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC7 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO172 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC7 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC7 Viento lateral con combinación nº 3
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO173 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC10 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO174 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC10 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC10 Viento lateral con combinación nº 6
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO175 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC9 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO176 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC9 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC9 Viento lateral con combinación nº 5
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO177 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC6 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO178 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC6 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC6 Viento lateral con combinación nº 2
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO179 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC5 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC21 Imperfección Y
CO180 S Ch CC1 + 0.5*CC3 + CC5 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 0.50 CC3 Nieve (Zaragoza)
3 1.00 CC5 Viento lateral con combinación nº 1
4 1.00 CC22 Imperfección X
CO181 S Qp CC1 + CC21 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC21 Imperfección Y
CO182 S Qp CC1 + CC22 1 1.00 CC1 Peso propio de elementos 
estructurales
2 1.00 CC22 Imperfección X
2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
CO1 1.35*CC1 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO2 1.35*CC1 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema d
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
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deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC12 + CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC12 + CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
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Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC11 + CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC11 + CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC10 + CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 
1.5*CC10 + CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
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Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 
+ CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 
+ CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO61 CC1 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO62 CC1 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
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: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
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Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
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: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO91 CC1 + 1.5*CC8 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO92 CC1 + 1.5*CC8 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO93 CC1 + 1.5*CC7 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO94 CC1 + 1.5*CC7 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO95 CC1 + 1.5*CC10 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO96 CC1 + 1.5*CC10 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO97 CC1 + 1.5*CC9 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
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Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO98 CC1 + 1.5*CC9 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO99 CC1 + 1.5*CC6 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO100 CC1 + 1.5*CC6 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO101 CC1 + 1.5*CC5 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO102 CC1 + 1.5*CC5 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO103 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO104 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO105 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO106 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
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: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO107 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO108 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO109 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO110 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO111 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO112 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO113 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO114 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
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Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO115 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO116 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO117 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO118 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO119 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + 
CC21
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO120 CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + 
CC22
Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO121 CC1 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO122 CC1 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
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CO123 CC1 + CC2 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO124 CC1 + CC2 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO125 CC1 + CC3 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO126 CC1 + CC3 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO127 CC1 + CC3 + 0.6*CC4 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO128 CC1 + CC3 + 0.6*CC4 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO129 CC1 + CC3 + 0.6*CC12 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO130 CC1 + CC3 + 0.6*CC12 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO131 CC1 + CC3 + 0.6*CC11 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO132 CC1 + CC3 + 0.6*CC11 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
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Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO133 CC1 + CC3 + 0.6*CC8 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO134 CC1 + CC3 + 0.6*CC8 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO135 CC1 + CC3 + 0.6*CC7 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO136 CC1 + CC3 + 0.6*CC7 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO137 CC1 + CC3 + 0.6*CC10 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO138 CC1 + CC3 + 0.6*CC10 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO139 CC1 + CC3 + 0.6*CC9 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO140 CC1 + CC3 + 0.6*CC9 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO141 CC1 + CC3 + 0.6*CC6 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
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: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO142 CC1 + CC3 + 0.6*CC6 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO143 CC1 + CC3 + 0.6*CC5 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO144 CC1 + CC3 + 0.6*CC5 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO145 CC1 + CC4 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO146 CC1 + CC4 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO147 CC1 + CC12 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO148 CC1 + CC12 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO149 CC1 + CC11 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO150 CC1 + CC11 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema d
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deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO151 CC1 + CC8 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO152 CC1 + CC8 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO153 CC1 + CC7 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO154 CC1 + CC7 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO155 CC1 + CC10 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO156 CC1 + CC10 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO157 CC1 + CC9 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO158 CC1 + CC9 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO159 CC1 + CC6 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
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Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO160 CC1 + CC6 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO161 CC1 + CC5 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO162 CC1 + CC5 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO163 CC1 + 0.5*CC3 + CC4 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO164 CC1 + 0.5*CC3 + CC4 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO165 CC1 + 0.5*CC3 + CC12 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO166 CC1 + 0.5*CC3 + CC12 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO167 CC1 + 0.5*CC3 + CC11 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO168 CC1 + 0.5*CC3 + CC11 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO169 CC1 + 0.5*CC3 + CC8 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO170 CC1 + 0.5*CC3 + CC8 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO171 CC1 + 0.5*CC3 + CC7 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO172 CC1 + 0.5*CC3 + CC7 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO173 CC1 + 0.5*CC3 + CC10 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO174 CC1 + 0.5*CC3 + CC10 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO175 CC1 + 0.5*CC3 + CC9 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO176 CC1 + 0.5*CC3 + CC9 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO177 CC1 + 0.5*CC3 + CC6 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
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2.5.2 COMBINACIONES DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Comb.
carga Descripción Parámetros de cálculo
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO178 CC1 + 0.5*CC3 + CC6 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO179 CC1 + 0.5*CC3 + CC5 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO180 CC1 + 0.5*CC3 + CC5 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO181 CC1 + CC21 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CO182 CC1 + CC22 Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Opciones : Considerar efectos favorables por tracción
: Referir los esfuerzos internos al sistema 
deformado para:
Esfuerzos axiles N
Esfuerzos cortantes Vy y Vz
Momentos My, Mz y MT
Activar coeficientes de rigidez de: : Materiales (coeficiente parcial M)
: Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS
Comb.de
result. Descripción Carga
CR1 ELU (STR/GEO) - Permanente 
/ transitoria - Ec. 6.10
CO1/p o hasta CO120
CR2 ELS - Característica CO121/p o hasta CO180
CR3 ELS - Cuasipermanente CO181/p o CO182/p
3.1 CARGAS EN NUDOS 
- POR COMPONENTES
 SISTEMA DE COORDENADAS CC1: Peso propio de elementos estructurales
En los nudos Sistema de Fuerza [kN] Momento [kNm]





















0  |  Global XYZ 0.000 0.000 -0.400 0.000 0.000 0.000
CC1
Peso propio de elementos
estructurales
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC1: Peso propio de elementos estructurales
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 324,333,357,350
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 154,1297
Barras paralelas a la barra : 11,103,177,1691,1708
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -6876.980 kNm
Y : 10526.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -6876.980 kNm
Y : 10523.500 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 8
 área de celda : 738.666 m2










2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 333,323,349,357
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 4,88,102,148,155,1301
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -6876.980 kNm
Y : 14736.400 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -6876.980 kNm
Y : 14741.200 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 738.666 m2







3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 320,326,351,330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 149,152,153,487,1293,
1712
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC1: Peso propio de elementos estructurales
núm. Descripción de carga
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -6876.980 kNm
Y : 2105.200 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -6876.980 kNm
Y : 2100.400 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 738.666 m2








4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 351,350,324,326
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 53,104,109,112,151,
1289,1682
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -280.693 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -6876.980 kNm
Y : 6315.590 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -6876.980 kNm
Y : 6318.050 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 8
 área de celda : 738.666 m2









5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,325,330,351,350,
357,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 558,773
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -267.900 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -267.900 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -13127.100 kNm
Y : 8037.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -13127.100 kNm
Y : 8037.000 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 12
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC1: Peso propio de elementos estructurales
núm. Descripción de carga
 área de celda : 705.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,69,107,484,517,
1394-1403,1429,1436,
1437,1439
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 320,319,322,323,333,
324,326
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 532,1445
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -267.900 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -267.900 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : 8037.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : 8037.000 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 12
 área de celda : 705.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,63,67,82,147,1392,
1393,1404-1413,1415,
1428
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 319,325,330,320
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 1605,1606,1629,1630
Barras paralelas a la barra : 212,797,1602,1607,
1609,1650,1651,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -204.820 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -204.820 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -5018.090 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -5018.090 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área real: : ZL
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.38 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,348,349,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC1: Peso propio de elementos estructurales
núm. Descripción de carga
1656,1657,1658,1659,
1660,1661,1674,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -204.820 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -204.820 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -5018.090 kNm
Y : 12289.200 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -5018.090 kNm
Y : 12289.200 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
3.15 CARGAS GENERADAS CC2: Sobrecarga Uso Cubiertas
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : ZP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.40 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 320,326,351,330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 149,150,152,487,1293,
1697
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -7203.000 kNm
Y : 2205.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -7203.000 kNm
Y : 2199.970 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 735.000 m2








2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : ZP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.40 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 326,324,350,351
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,1289
Barras paralelas a la barra : 104,109,494,1682,1696
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -7203.000 kNm
Y : 6615.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -7203.000 kNm
CC2
Sobrecarga Uso Cubiertas
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC2: Sobrecarga Uso Cubiertas
núm. Descripción de carga
Y : 6617.580 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 8
 área de celda : 735.000 m2









3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : ZP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.40 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 357,350,324,333
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 8,154,177,1297,1689,
1691,1708
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -7203.000 kNm
Y : 11025.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -7203.000 kNm
Y : 11022.400 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 8
 área de celda : 735.000 m2










4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : ZP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.40 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 349,357,333,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 1,88,102,155,1301,
1709
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 0.000 kN
Z : -294.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -7203.000 kNm
Y : 15435.000 kNm
Z : 0.000 kNm
M Barras X : -7203.000 kNm
Y : 15440.000 kNm
Z : 0.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 735.000 m2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC2: Sobrecarga Uso Cubiertas
núm. Descripción de carga
1601
3.15 CARGAS GENERADAS CC3: Nieve (Zaragoza)
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas de nieve (cubierta a dos aguas)
Parámetros de carga de nieve Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de carga de nieve Z : 2
Altitud A : 210.000 m
Carga de nieve del terreno sk : 0.50 kN/m2
Tipo de topografía : Normal
Coeficientes Exposición Ce : 1.00






Generar CC CC s1,a : CC3
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
























Barras paralelas a la barra : 88,102,110,154,155,
157,1297,1301,1676,
1689,1691,1708,1709
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC3: Nieve (Zaragoza)








Parámetros AR : 1477.332 m2
1 : 5.7 °
2 : 5.7 °
Sk : 0.50 kN/m2
Lado con 1 1 : 1.000
s1 : 0.50 kN/m2
Lado con 2 1 : 1.000
s1 : 0.50 kN/m2
Cargas totales generadas  P Áreas : 742.350 kN
 P : 742.350 kN
Momento total al origen  M Áreas : 38035.900 kNm
 M : 38038.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 15
 área de celda : 1470.000 m2
4 Desde cargas de nieve (cubierta a dos aguas)
Parámetros de carga de nieve Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de carga de nieve Z : 2
Altitud A : 210.000 m
Carga de nieve del terreno sk : 0.50 kN/m2
Tipo de topografía : Normal
Coeficientes Exposición Ce : 1.00






Generar CC CC s1,a : CC3
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,1289
Barras paralelas a la barra : 104,109,112,149,150,
152,191,489,493,1293,
1697
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC3: Nieve (Zaragoza)








Parámetros AR : 1477.235 m2
1 : 5.7 °
2 : 5.6 °
Sk : 0.50 kN/m2
Lado con 1 1 : 1.000
s1 : 0.50 kN/m2
Lado con 2 1 : 1.000
s1 : 0.50 kN/m2
Cargas totales generadas  P Áreas : 742.350 kN
 P : 742.350 kN
Momento total al origen  M Áreas : 21326.100 kNm
 M : 21324.400 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 15
 área de celda : 1470.001 m2
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC4
Establecer el viento en la cara A - B - C
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 154,1297
Barras paralelas a la barra : 88,90,102,103,105,155,
177,360,1301,1708,
1709










Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 30.000 m
d : 49.000 m
CC4
Viento en pórtico hastial
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : 5.7 °
 2 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 10.000 m
d I : 36.500 m
 : 90.0 °





Cargas totales generadas  P Áreas : 1104.570 kN
 P : 1104.570 kN
Momento total al origen  M Áreas : 57695.000 kNm
 M : 57699.200 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 62
 área de celda : 2620.505 m2
2 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC4
Establecer el viento en la cara A - B - C
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado

















Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 30.000 m
d : 49.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : 5.7 °
 2 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
d H : 10.000 m
d I : 36.500 m
 : 90.0 °





Cargas totales generadas  P Áreas : 1104.570 kN
 P : 1104.570 kN
Momento total al origen  M Áreas : 33653.900 kNm
 M : 33651.600 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 62
 área de celda : 2620.505 m2
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : YP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.79 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 349,348,325,330,351,
350,357
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 570,1340
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -554.801 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -554.801 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 3263.890 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -16644.000 kNm
M Barras X : 3263.890 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -16644.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 12
 área de celda : 705.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,69,107,484,517,
1394-1403,1429,1436,
1437,1439
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,439,438,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 1626,1630,1631,1633,
1652,1670
Barras paralelas a la barra : 20,802
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -37.063 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -37.063 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -203.847 kNm
Z : 1769.770 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -203.847 kNm
Z : 1816.100 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 27.500 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,1436,1437
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,440,441,349
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 1642,1646,1647,1649,
1656,1675
Barras paralelas a la barra : 24,804
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 37.063 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 37.063 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : 203.847 kNm
Z : -1769.770 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : 203.847 kNm
Z : -1816.100 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 27.500 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1429,1439
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 440,441,445,444
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 197,200,1644,1645,
1648,1649,1656,1657,
1675
Barras paralelas a la barra : 657
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 222.379 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 222.379 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : 1223.080 kNm
Z : -7838.860 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : 1223.080 kNm
Z : -7817.860 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 247.500 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 64,1422-1425,1427,1438
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 438,442,443,439
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 195,198,1628,1629,
1632,1633,1670
Barras paralelas a la barra : 800,1652,1653
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -222.379 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -222.379 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -1223.080 kNm
Z : 7838.860 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -1223.080 kNm
Z : 7817.860 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 247.500 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 68,1382-1385,1434,1435
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,445,444,322
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 220,236,1618,1620,
1621,1622,1623,1624,
1625,1654,1655,1674
Barras paralelas a la barra : 781
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 148.253 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 148.253 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : 815.390 kNm
Z : -1779.030 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : 815.390 kNm
Z : -1751.240 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 264.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62,63,1415,1417-1421,
1426,1428
9 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : XP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 442,319,320,443
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 212,234,1602,1604,
1605,1606,1607,1608,
1609,1650,1651,1671
Barras paralelas a la barra : 797
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -147.840 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -147.840 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -813.120 kNm
Z : 1774.080 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -813.120 kNm
Z : 1746.360 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 264.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66,67,1386-1393
10 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Global relativa al área proyectada: : YP
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.34 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,319,320,326,324,
333,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 548,1061
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -238.618 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -238.618 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1403.790 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -7158.540 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC4: Viento en pórtico hastial
núm. Descripción de carga
M Barras X : 1403.790 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -7158.540 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 12
 área de celda : 705.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,63,67,82,147,1392,
1393,1404-1413,1415,
1428
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 200,236,609
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 801,1670,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 696,777
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 545,702
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 771,773
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 533,713
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC6
CC w+/- : CC5
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °
Zona Coef. de presión externa cpe, 10 Presión externa we [kN/m2]
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1






Cargas totales generadas  P Áreas : 626.480 kN
 P : 626.479 kN
Momento total al origen  M Áreas : 31302.300 kNm
 M : 31306.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w- : CC5
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 88,148,155,157,267,
1720







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 590.820 kN
 P : 590.820 kN
Momento total al origen  M Áreas : 34037.100 kNm
 M : 34037.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
11 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
Magnitud carga superficial Constante : -0.87 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 447,742,741,446
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 51,156,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
P Barras X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1944.990 kNm
Y : -1189.820 kNm
Z : 194.499 kNm
M Barras X : 1944.990 kNm
Y : -1189.190 kNm
Z : 194.499 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 2
 área de celda : 91.705 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,718,727,736,745,
754,763,1326-1332
12 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 381,742,447,326;
479,741,446,351
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 1293,1354,1697,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -4.872 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.719 kN
P Barras X : -4.872 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.719 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1193.610 kNm
Y : -730.172 kNm
Z : 119.361 kNm
M Barras X : 1193.610 kNm
Y : -729.782 kNm
Z : 119.361 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 31.406 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,763,1326,1332
13 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.54 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 320,381,479,330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 132,149,150,711,1293,
1685
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
P Barras X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 8103.380 kNm
Y : -2451.680 kNm
Z : 810.338 kNm
M Barras X : 8103.370 kNm
Y : -2451.690 kNm
Z : 810.338 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 5
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC5: Viento lateral con combinación nº 1
núm. Descripción de carga
 área de celda : 615.555 m2







3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 609,1674,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 198,234,651
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 570,777
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 537
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 675,701
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 1062,1197
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 540,710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versió  de estudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w- : CC6
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 155,1301
Barras paralelas a la barra : 88,102,157,267,1709







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 590.820 kN
 P : 590.820 kN
Momento total al origen  M Áreas : 34037.100 kNm
 M : 34037.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
10 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.87 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 447,742,741,446
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 51,156,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
P Barras X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1944.990 kNm
Y : -1189.820 kNm
Z : 194.499 kNm
M Barras X : 1944.990 kNm
Y : -1189.190 kNm
Z : 194.499 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 2
 área de celda : 91.705 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,718,727,736,745,
754,763,1326-1332
11 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 381,742,447,326;
479,741,446,351
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 156,1293,1354,1697,
1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -4.872 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.719 kN
P Barras X : -4.872 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.719 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1193.610 kNm
Y : -730.172 kNm
Z : 119.361 kNm
M Barras X : 1193.610 kNm
Y : -729.782 kNm
Z : 119.361 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 31.406 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,763,1326,1332
12 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.54 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 320,381,479,330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 152,1293
Barras paralelas a la barra : 132,149,150,711,1685
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
P Barras X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 8103.380 kNm
Y : -2451.680 kNm
Z : 810.338 kNm
M Barras X : 8103.370 kNm
Y : -2451.690 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
Z : 810.338 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 5
 área de celda : 615.555 m2







13 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC6
CC w+/- : CC5
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC6: Viento lateral con combinación nº 2
núm. Descripción de carga
Cargas totales generadas  P Áreas : 1278.060 kN
 P : 1278.060 kN
Momento total al origen  M Áreas : 51852.800 kNm
 M : 51853.200 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 200,784,1674
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 198,651,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 570,1340
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 675,702
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 564,1197
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 539,709
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w+ : CC7
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 155,1301
Barras paralelas a la barra : 88,190,267,1676,1709







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 12.037 kN
 P : 12.037 kN
Momento total al origen  M Áreas : 681.829 kNm
 M : 681.845 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC8
CC w+/- : CC7
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °






Cargas totales generadas  P Áreas : 626.480 kN
 P : 626.479 kN
Momento total al origen  M Áreas : 31302.300 kNm
 M : 31306.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
11 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.55 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 381,742,447,326;
741,446,351,479
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 534,559,1293,1353,
1354
Barras paralelas a la barra : 156,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -4.844 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.438 kN
P Barras X : -4.844 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.438 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1186.720 kNm
Y : -725.957 kNm
Z : 118.672 kNm
M Barras X : 1186.720 kNm
Y : -725.570 kNm
Z : 118.672 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 31.406 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,763,1326,1332
12 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.87 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 447,742,741,446
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 51,156,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
P Barras X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1944.990 kNm
Y : -1189.820 kNm
Z : 194.499 kNm
M Barras X : 1944.990 kNm
Y : -1189.190 kNm
Z : 194.499 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 2
 área de celda : 91.705 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,718,727,736,745,
754,763,1326-1332
13 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.54 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,479,381,320
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 47,132,149,150,152,
1293
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
P Barras X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 8103.380 kNm
Y : -2451.680 kNm
Z : 810.338 kNm
M Barras X : 8103.370 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC7: Viento lateral con combinación nº 3
núm. Descripción de carga
Y : -2451.690 kNm
Z : 810.338 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 5
 área de celda : 615.555 m2







3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 609,1674,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 198,627,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm




RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versión e estudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 569,1340
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 562
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 675,702
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 774,1354
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 709,1445
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w+ : CC8
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 13,88,102,148,155,267







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 12.037 kN
 P : 12.037 kN
Momento total al origen  M Áreas : 681.829 kNm
 M : 681.845 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC8
CC w+/- : CC7
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °






Cargas totales generadas  P Áreas : 1278.060 kN
 P : 1278.060 kN
Momento total al origen  M Áreas : 51852.800 kNm
 M : 51853.200 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
11 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.55 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 381,742,447,326;
741,446,351,479
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 156,1293,1697,1710
Barras paralelas a la barra : 1354
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -4.844 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.438 kN
P Barras X : -4.844 kN
Y : 0.000 kN
Z : 48.438 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1186.720 kNm
Y : -725.957 kNm
Z : 118.672 kNm
M Barras X : 1186.720 kNm
Y : -725.570 kNm
Z : 118.672 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 31.406 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,763,1326,1332
12 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.87 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 447,742,741,446
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 51,156,1710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
P Barras X : -7.939 kN
Y : 0.000 kN
Z : 79.387 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1944.990 kNm
Y : -1189.820 kNm
Z : 194.499 kNm
M Barras X : 1944.990 kNm
Y : -1189.190 kNm
Z : 194.499 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 2
 área de celda : 91.705 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 703,718,727,736,745,
754,763,1326-1332
13 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.54 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,479,381,320
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras simples : 152,1293
Barras paralelas a la barra : 47,149,1685,1699,1712
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
P Barras X : -33.075 kN
Y : 0.000 kN
Z : 330.750 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 8103.380 kNm
Y : -2451.680 kNm
Z : 810.338 kNm
M Barras X : 8103.370 kNm
Y : -2451.690 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC8: Viento lateral con combinación nº 4
núm. Descripción de carga
Z : 810.338 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 5
 área de celda : 615.555 m2







3.15 CARGAS GENERADAS CC9: Viento lateral con combinación nº 5
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 200,784,1674
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 651,1670,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC9: Viento lateral con combinación nº 5
núm. Descripción de carga
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 570,1340
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC9: Viento lateral con combinación nº 5
núm. Descripción de carga
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 674,702
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 772,1354
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 540,710
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC9: Viento lateral con combinación nº 5
núm. Descripción de carga
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC10
CC w+/- : CC9
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versión de estu iantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC9: Viento lateral con combinación nº 5
núm. Descripción de carga






Cargas totales generadas  P Áreas : 626.480 kN
 P : 626.479 kN
Momento total al origen  M Áreas : 31302.300 kNm
 M : 31306.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w- : CC9
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 88,148,155,267,1301,
1688







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 590.820 kN
 P : 590.820 kN
Momento total al origen  M Áreas : 34037.100 kNm
 M : 34037.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC10: Viento lateral con combinación nº 6
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 621,1674,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 198,651,1671
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC10: Viento lateral con combinación nº 6
núm. Descripción de carga
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC10: Viento lateral con combinación nº 6
núm. Descripción de carga
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 544,702
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 774,1354
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 710,1445
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC10: Viento lateral con combinación nº 6
núm. Descripción de carga
9 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC10
CC w+/- : CC9
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °






Cargas totales generadas  P Áreas : 1278.060 kN
 P : 1278.060 kN
Momento total al origen  M Áreas : 51852.800 kNm
 M : 51853.200 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC10: Viento lateral con combinación nº 6
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w- : CC10
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 155,1301
Barras paralelas a la barra : 88,148,157,190,267







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 590.820 kN
 P : 590.820 kN
Momento total al origen  M Áreas : 34037.100 kNm
 M : 34037.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7





Barras paralelas a la barra : 657,1674,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano





Barras paralelas a la barra : 198,234,639
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 574,696
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7
núm. Descripción de carga
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 571
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 545,1339
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7
núm. Descripción de carga
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 565,771
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 540,1353
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC12
CC w+/- : CC11
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °






Cargas totales generadas  P Áreas : 626.480 kN
 P : 626.479 kN
Momento total al origen  M Áreas : 31302.300 kNm
 M : 31306.700 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC11: Viento lateral con combinación nº 7
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w+ : CC11
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 155,190,192,267,1676,
1709







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 12.037 kN
 P : 12.037 kN
Momento total al origen  M Áreas : 681.829 kNm
 M : 681.845 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8
núm. Descripción de carga
1 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.81 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 323,322,348,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8





Barras paralelas a la barra : 236,621,1675
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -436.590 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -2401.250 kNm
Z : 10696.500 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 62-65,1415,1417-1429,
1438,1439
2 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.33 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 330,320,319,325
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano






Barras paralelas a la barra : 798
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : -177.870 kN
Y : 0.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.820 kNm
M Barras X : 0.000 kNm
Y : -978.285 kNm
Z : 4357.810 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 539.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 66-69,1382-1393,
1434-1437
3 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 358,365,369,357,493
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 696,1340
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 216.000 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
M Barras X : -1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 9720.000 kNm
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8
núm. Descripción de carga
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1398,1400-1403
4 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 348,358,493,349
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 694
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 75.938 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
M Barras X : -427.219 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 4365.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 65,1403,1429,1439
5 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -1.35 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 322,334,343,323
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 537
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -75.811 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
M Barras X : 426.507 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4357.730 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 1
 área de celda : 56.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 63,1413,1415,1428
6 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.90 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 334,341,345,333,343
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 675,1339
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -216.000 kN
Z : 0.000 kN
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8
núm. Descripción de carga
Momento total al origen  M Áreas X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
M Barras X : 1296.750 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -9720.000 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 240.000 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 1408,1410-1413
7 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : 0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 325,365,369,350,351,
330
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 564,771
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : 228.900 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
M Barras X : -1338.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : 3985.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 7
 área de celda : 408.750 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 69,107,484,517,
1394-1399,1436,1437
8 Desde cargas superficiales por plano
Direcc. carga superf. Perpendicular al plano : z
Direcc. carga en barra Dirección de cargas generadas en 
barras:
: Global en X, Y, Z
Área de aplicación de carga Plano cerrado completamente
Tipo de distribución de carga: Combinado
Magnitud carga superficial Constante : -0.56 kN/m2
Contorno del plano de carga superficial Nudos de esquina : 341,319,320,326,345
Nota : Cada fila de la lista del 
menú desplegable indica 
un plano
Eliminar influencia de z Barras paralelas a la barra : 539,710
Generación de cargas totales en dirección  P Áreas X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
P Barras X : 0.000 kN
Y : -233.100 kN
Z : 0.000 kN
Momento total al origen  M Áreas X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
M Barras X : 1387.520 kNm
Y : 0.000 kNm
Z : -4097.330 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 4
 área de celda : 416.250 m2
Convertir cargas de las barras núm. : 44,67,82,147,1392,
1393,1404-1409
9 Desde cargas de viento (cubierta/doble cubierta a dos aguas)
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versió  de estudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s






Generar CC CC w- : CC12
CC w+/- : CC11
Establecer el viento en la cara C - D
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado
Eliminar influencia de z Barras simples : 151,154,1289,1297
Barras paralelas a la barra : 104,176,189,360,407,
1679,1682,1708,1713,
1716














Dimensiones de cubierta a dos aguas h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 30.000 m
e : 25.000 m
A : 1477.332 m2
 1 : -5.7 °
 2 : -5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
d I : 12.500 m
d J : 2.500 m
 : 0.0 °






Cargas totales generadas  P Áreas : 1278.060 kN
 P : 1278.060 kN
Momento total al origen  M Áreas : 51852.800 kNm
 M : 51853.200 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 64
 área de celda : 3331.534 m2
10 Desde cargas de viento (cubierta a un agua)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.15 CARGAS GENERADAS CC12: Viento lateral con combinación nº 8
núm. Descripción de carga
Presión de velocidad Según la norma : CTE DB-SE-AE
Anejo Nacional : España
Zona de viento : B
Categoría de terreno : Categoría III
Altura de la estructura h : 12.500 m
Velocidad básica del viento vb,0 : 27.0 m/s




Generar CC CC w+ : CC12
Establecer el viento en la cara D - A
Crear tipo de carga Cargas en barras
Tipo de distribución de carga Combinado













Barras paralelas a la barra : 13,190,1709,1721







Dimensiones de cubierta a un agua h : 12.500 m
b : 49.000 m
d : 15.000 m
e : 25.000 m
A : 738.666 m2
 : 5.7 °
b F : 6.250 m
d F : 2.500 m
d H : 12.500 m
 : 0.0 °




Cargas totales generadas  P Áreas : 12.037 kN
 P : 12.037 kN
Momento total al origen  M Áreas : 681.829 kNm
 M : 681.845 kNm
Celdas seleccionadas para generar  número de celdas : 42
 área de celda : 1854.202 m2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.14 IMPERFECCIONES CC21: Imperfección Y
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0
Núm. Referido a En barras núm. Dir. 1/0, [-,mm] L/e0,e0 [-,mm] desde 0 [-] Comentario
1 Conjunto de barras 85 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
2 Barras 1404 z 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
3 Barras 1394-1403,1405-1413 z 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
4 Conjunto de barras 79-82,88-91 y 0.00 200.00 -      






























y 0.00 300.00 -      




























y 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
7 Barras 1461,1463 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
8 Barras 91 y 0.00 300.00 -      








y 0.00 300.00 -      







y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
11 Barras 534 y 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
12 Barras 1061 y 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
13 Barras 700 y 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
14 Barras 569 y 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
15 Barras 562 y 0.00 250.00 -      
CC21
Imperfección Y
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.14 IMPERFECCIONES CC21: Imperfección Y
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0
Núm. Referido a En barras núm. Dir. 1/0, [-,mm] L/e0,e0 [-,mm] desde 0 [-] Comentario
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
16 Barras 694 y 0.00 -250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
17 Conjunto de barras 154 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
18 Conjunto de barras 153 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
19 Conjunto de barras 143 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
20 Conjunto de barras 148-152 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
21 Conjunto de barras 84 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
22 Conjunto de barras 147 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
23 Conjunto de barras 144 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
24 Barras 1652,1656 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
25 Lista de barras 1633,195 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
26 Lista de barras 1641,196 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
27 Lista de barras 1649,197 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
28 Conjunto de barras 168 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
29 Conjunto de barras 142 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
30 Lista de barras 1625,220 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
31 Barras 1671 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
32 Conjunto de barras 83,145,146 y 0.00 200.00 -      








y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
34 Barras 1614,1622 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
35 Barras 198 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
36 Barras 234 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
37 Barras 1673 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
38 Barras 1674 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
39 Barras 1670 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
40 Barras 1672 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
41 Barras 1632,1640,1648 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
42 Barras 236 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
43 Barras 1675 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
44 Barras 213 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
45 Conjunto de barras 194 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
46 Conjunto de barras 179,180,195-197,205 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
47 Conjunto de barras 198-202 y 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
48 Conjunto de barras 181,204 y 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
49 Conjunto de barras 203 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
50 Conjunto de barras 206,207 y 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
51 Barras 1481 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
52 Barras 1628,1636,1644 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
53 Barras 1626,1634,1642 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
54 Barras 1631,1639,1647 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
55 Barras 1638,1646 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
56 Barras 1630 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
57 Barras 1637,1645 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
58 Barras 1629 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
59 Barras 199,200 z 0.00 300.00 -      
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.14 IMPERFECCIONES CC21: Imperfección Y
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0
Núm. Referido a En barras núm. Dir. 1/0, [-,mm] L/e0,e0 [-,mm] desde 0 [-] Comentario
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
60 Barras 1602,1610,1618 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
61 Barras 1604,1612,1620 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
62 Barras 1607,1615,1623 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
63 Barras 1608,1616,1624 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
64 Barras 1605 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
65 Barras 1613,1621 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
66 Barras 1606 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
67 Barras 1650,1654 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
68 Barras 1651,1655 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
69 Barras 1653,1657 z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
3.14 IMPERFECCIONES CC22: Imperfección X
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0
Núm. Referido a En barras núm. Dir. 1/0, [-,mm] L/e0,e0 [-,mm] desde 0 [-] Comentario
1 Conjunto de barras 79-82 z 0.00 -250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
2 Conjunto de barras 88-90 z 0.00 -250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
3 Conjunto de barras 91 z 0.00 -200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
4 Conjunto de barras 85 z 0.00 250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
5 Barras 1401,1402,1411,1412 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
6 Barras 1397,1407 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
7 Barras 1403,1413 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
8 Lista de barras 1481 z 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
9 Barras 1394-1396,1404-1406 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
10 Barras 1399,1409 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
11 Barras 1398,1400,1408,1410 y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
12 Conjunto de barras 83,84,142-154 z 0.00 250.00 -      































z 0.00 300.00 -      











z 0.00 -300.00 -      
CC22
Imperfección X
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.14 IMPERFECCIONES CC22: Imperfección X
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0














Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
15 Barras 780,782,784,788,790,
792,797,799,801
y 0.00 200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
16 Barras 781,783,789,791,798,
800
y 0.00 -200.00 -      







y 0.00 300.00 -      





y 0.00 -300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
19 Lista de barras 1633,195 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
20 Lista de barras 1641,196 y 0.00 300.00 -      






z 0.00 300.00 -      








z 0.00 -300.00 -      







z 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
24 Lista de barras 1649,197 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
25 Lista de barras 1609,212 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
26 Lista de barras 1625,220 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
27 Barras 1500 z 0.00 300.00 -      






y 0.00 250.00 -      








y 0.00 200.00 -      




y 0.00 -250.00 -      






y 0.00 -250.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
32 Conjunto de barras 191 y 0.00 -200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
33 Conjunto de barras 190 y 0.00 -200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
34 Conjunto de barras 192 y 0.00 -200.00 -      
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 Proyecto:  Modelo: TFM
3.14 IMPERFECCIONES CC22: Imperfección X
Verticalidad Imp. en arco Aplicar e0
Núm. Referido a En barras núm. Dir. 1/0, [-,mm] L/e0,e0 [-,mm] desde 0 [-] Comentario
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
35 Conjunto de barras 193 y 0.00 -200.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
36 Barras 1661 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
37 Barras 1659 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
38 Barras 1665 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
39 Barras 1663 y 0.00 300.00 -      
Criterio de actividad de la curvatura: EN 1993-1-1 (5.8)
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 58-61,522,586-590,592-596,598-662,664-668,671-673,676-693,697-699,
703-708,715-767,1071-1077,1326-1332,1360-1373,1597,1598,1600,1601
Conjuntos de barras para el cálculo: 190-193
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21




RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versió  de estudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario
6 2 IPE 220 Sección en I laminada 0.93
7 2 HEA 220 Sección en I laminada 0.27
IPE 220 HEA 220
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 522 7.000 y, z 0.0 Viga
2 Barra 586 7.000 y, z 0.0 Viga
3 Barra 587 7.000 y, z 0.0 Viga
4 Barra 588 7.000 y, z 0.0 Viga
5 Barra 589 7.000 y, z 0.0 Viga
6 Barra 590 7.000 y, z 0.0 Viga
7 Barra 58 3.500 y, z 0.0 Viga
8 Barra 592 7.000 y, z 0.0 Viga
9 Barra 593 7.000 y, z 0.0 Viga
10 Barra 594 7.000 y, z 0.0 Viga
11 Barra 595 7.000 y, z 0.0 Viga
12 Barra 596 7.000 y, z 0.0 Viga
13 Barra 59 3.500 y, z 0.0 Viga
14 Barra 598 7.000 y, z 0.0 Viga
15 Barra 599 7.000 y, z 0.0 Viga
16 Barra 600 7.000 y, z 0.0 Viga
17 Barra 601 7.000 y, z 0.0 Viga
18 Barra 602 7.000 y, z 0.0 Viga
19 Barra 603 7.000 y, z 0.0 Viga
20 Barra 604 7.000 y, z 0.0 Viga
21 Barra 605 7.000 y, z 0.0 Viga
22 Barra 606 7.000 y, z 0.0 Viga
23 Barra 607 7.000 y, z 0.0 Viga
24 Barra 608 7.000 y, z 0.0 Viga
25 Barra 609 7.000 y, z 0.0 Viga
26 Barra 610 7.000 y, z 0.0 Viga
27 Barra 611 7.000 y, z 0.0 Viga
28 Barra 612 7.000 y, z 0.0 Viga
29 Barra 613 7.000 y, z 0.0 Viga
30 Barra 614 7.000 y, z 0.0 Viga
31 Barra 615 7.000 y, z 0.0 Viga
32 Barra 616 7.000 y, z 0.0 Viga
33 Barra 617 7.000 y, z 0.0 Viga
34 Barra 618 7.000 y, z 0.0 Viga
35 Barra 619 7.000 y, z 0.0 Viga
36 Barra 620 7.000 y, z 0.0 Viga
37 Barra 621 7.000 y, z 0.0 Viga
38 Barra 622 7.000 y, z 0.0 Viga
39 Barra 623 7.000 y, z 0.0 Viga
40 Barra 624 7.000 y, z 0.0 Viga
41 Barra 625 7.000 y, z 0.0 Viga
42 Barra 626 7.000 y, z 0.0 Viga
43 Barra 627 7.000 y, z 0.0 Viga
44 Barra 628 7.000 y, z 0.0 Viga
45 Barra 629 7.000 y, z 0.0 Viga
46 Barra 630 7.000 y, z 0.0 Viga
47 Barra 631 7.000 y, z 0.0 Viga
48 Barra 632 7.000 y, z 0.0 Viga
49 Barra 633 7.000 y, z 0.0 Viga
50 Barra 634 7.000 y, z 0.0 Viga
51 Barra 635 7.000 y, z 0.0 Viga
52 Barra 636 7.000 y, z 0.0 Viga
53 Barra 637 7.000 y, z 0.0 Viga
54 Barra 638 7.000 y, z 0.0 Viga
55 Barra 639 7.000 y, z 0.0 Viga
56 Barra 640 7.000 y, z 0.0 Viga
57 Barra 641 7.000 y, z 0.0 Viga
58 Barra 642 7.000 y, z 0.0 Viga
59 Barra 643 7.000 y, z 0.0 Viga
60 Barra 644 7.000 y, z 0.0 Viga
61 Barra 645 7.000 y, z 0.0 Viga
62 Barra 646 7.000 y, z 0.0 Viga
63 Barra 647 7.000 y, z 0.0 Viga
64 Barra 648 7.000 y, z 0.0 Viga
65 Barra 649 7.000 y, z 0.0 Viga
66 Barra 650 7.000 y, z 0.0 Viga
67 Barra 651 7.000 y, z 0.0 Viga
68 Barra 652 7.000 y, z 0.0 Viga
69 Barra 653 7.000 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
70 Barra 654 7.000 y, z 0.0 Viga
71 Barra 655 7.000 y, z 0.0 Viga
72 Barra 656 7.000 y, z 0.0 Viga
73 Barra 657 7.000 y, z 0.0 Viga
74 Barra 658 7.000 y, z 0.0 Viga
75 Barra 659 7.000 y, z 0.0 Viga
76 Barra 660 7.000 y, z 0.0 Viga
77 Barra 661 7.000 y, z 0.0 Viga
78 Barra 662 7.000 y, z 0.0 Viga
80 Barra 664 7.000 y, z 0.0 Viga
81 Barra 665 7.000 y, z 0.0 Viga
82 Barra 666 7.000 y, z 0.0 Viga
83 Barra 667 7.000 y, z 0.0 Viga
84 Barra 668 7.000 y, z 0.0 Viga
86 Barra 671 7.000 y, z 0.0 Viga
87 Barra 672 7.000 y, z 0.0 Viga
88 Barra 673 7.000 y, z 0.0 Viga
89 Barra 676 7.000 y, z 0.0 Viga
90 Barra 677 7.000 y, z 0.0 Viga
91 Barra 678 7.000 y, z 0.0 Viga
92 Barra 679 7.000 y, z 0.0 Viga
93 Barra 680 7.000 y, z 0.0 Viga
94 Barra 681 7.000 y, z 0.0 Viga
95 Barra 682 7.000 y, z 0.0 Viga
96 Barra 683 7.000 y, z 0.0 Viga
97 Barra 684 7.000 y, z 0.0 Viga
98 Barra 685 7.000 y, z 0.0 Viga
99 Barra 686 7.000 y, z 0.0 Viga
100 Barra 687 7.000 y, z 0.0 Viga
101 Barra 688 7.000 y, z 0.0 Viga
102 Barra 689 7.000 y, z 0.0 Viga
103 Barra 690 7.000 y, z 0.0 Viga
104 Barra 691 7.000 y, z 0.0 Viga
105 Barra 692 7.000 y, z 0.0 Viga
106 Barra 693 7.000 y, z 0.0 Viga
107 Barra 697 7.000 y, z 0.0 Viga
108 Barra 698 7.000 y, z 0.0 Viga
109 Barra 699 7.000 y, z 0.0 Viga
110 Barra 703 7.000 y, z 0.0 Viga
111 Barra 704 7.000 y, z 0.0 Viga
112 Barra 705 7.000 y, z 0.0 Viga
113 Barra 706 7.000 y, z 0.0 Viga
114 Barra 707 7.000 y, z 0.0 Viga
115 Barra 708 7.000 y, z 0.0 Viga
116 Barra 715 7.000 y, z 0.0 Viga
117 Barra 716 7.000 y, z 0.0 Viga
118 Barra 717 7.000 y, z 0.0 Viga
119 Barra 718 7.000 y, z 0.0 Viga
120 Barra 719 7.000 y, z 0.0 Viga
121 Barra 720 7.000 y, z 0.0 Viga
122 Barra 721 7.000 y, z 0.0 Viga
123 Barra 722 7.000 y, z 0.0 Viga
124 Barra 723 7.000 y, z 0.0 Viga
125 Barra 724 7.000 y, z 0.0 Viga
126 Barra 725 7.000 y, z 0.0 Viga
127 Barra 726 7.000 y, z 0.0 Viga
128 Barra 727 7.000 y, z 0.0 Viga
129 Barra 728 7.000 y, z 0.0 Viga
130 Barra 729 7.000 y, z 0.0 Viga
131 Barra 730 7.000 y, z 0.0 Viga
132 Barra 731 7.000 y, z 0.0 Viga
133 Barra 732 7.000 y, z 0.0 Viga
134 Barra 733 7.000 y, z 0.0 Viga
135 Barra 734 7.000 y, z 0.0 Viga
136 Barra 735 7.000 y, z 0.0 Viga
137 Barra 736 7.000 y, z 0.0 Viga
138 Barra 737 7.000 y, z 0.0 Viga
139 Barra 738 7.000 y, z 0.0 Viga
140 Barra 739 7.000 y, z 0.0 Viga
141 Barra 740 7.000 y, z 0.0 Viga
142 Barra 741 7.000 y, z 0.0 Viga
143 Barra 742 7.000 y, z 0.0 Viga
144 Barra 743 7.000 y, z 0.0 Viga
145 Barra 744 7.000 y, z 0.0 Viga
146 Barra 745 7.000 y, z 0.0 Viga
147 Barra 746 7.000 y, z 0.0 Viga
148 Barra 747 7.000 y, z 0.0 Viga
149 Barra 748 7.000 y, z 0.0 Viga
150 Barra 749 7.000 y, z 0.0 Viga
151 Barra 750 7.000 y, z 0.0 Viga
152 Barra 751 7.000 y, z 0.0 Viga
153 Barra 752 7.000 y, z 0.0 Viga
154 Barra 753 7.000 y, z 0.0 Viga
155 Barra 754 7.000 y, z 0.0 Viga
156 Barra 755 7.000 y, z 0.0 Viga
157 Barra 756 7.000 y, z 0.0 Viga
158 Barra 757 7.000 y, z 0.0 Viga
159 Barra 758 7.000 y, z 0.0 Viga
160 Barra 759 7.000 y, z 0.0 Viga
161 Barra 760 7.000 y, z 0.0 Viga
162 Barra 761 7.000 y, z 0.0 Viga
163 Barra 762 7.000 y, z 0.0 Viga
164 Barra 763 7.000 y, z 0.0 Viga
165 Barra 764 7.000 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
166 Barra 765 7.000 y, z 0.0 Viga
167 Barra 766 7.000 y, z 0.0 Viga
168 Barra 767 7.000 y, z 0.0 Viga
169 Barra 1071 7.000 y, z 0.0 Viga
170 Barra 1072 7.000 y, z 0.0 Viga
171 Barra 1073 7.000 y, z 0.0 Viga
172 Barra 1074 7.000 y, z 0.0 Viga
173 Barra 1075 7.000 y, z 0.0 Viga
174 Barra 1076 7.000 y, z 0.0 Viga
175 Barra 1077 7.000 y, z 0.0 Viga
176 Barra 1326 7.000 y, z 0.0 Viga
177 Barra 1327 7.000 y, z 0.0 Viga
178 Barra 1328 7.000 y, z 0.0 Viga
179 Barra 1329 7.000 y, z 0.0 Viga
180 Barra 1330 7.000 y, z 0.0 Viga
181 Barra 1331 7.000 y, z 0.0 Viga
182 Barra 1332 7.000 y, z 0.0 Viga
183 Barra 1360 7.000 y, z 0.0 Viga
184 Barra 1361 7.000 y, z 0.0 Viga
185 Barra 1362 7.000 y, z 0.0 Viga
186 Barra 1363 7.000 y, z 0.0 Viga
187 Barra 1364 7.000 y, z 0.0 Viga
188 Barra 1365 7.000 y, z 0.0 Viga
189 Barra 1366 7.000 y, z 0.0 Viga
190 Barra 1367 7.000 y, z 0.0 Viga
191 Barra 1368 7.000 y, z 0.0 Viga
192 Barra 1369 7.000 y, z 0.0 Viga
193 Barra 1370 7.000 y, z 0.0 Viga
194 Barra 1371 7.000 y, z 0.0 Viga
195 Barra 1372 7.000 y, z 0.0 Viga
196 Barra 1373 7.000 y, z 0.0 Viga
197 Barra 60 3.500 y, z 0.0 Viga
198 Barra 61 3.500 y, z 0.0 Viga
199 Barra 1597 3.500 y, z 0.0 Viga
200 Barra 1598 3.500 y, z 0.0 Viga
201 Barra 1600 3.500 y, z 0.0 Viga
202 Barra 1601 3.500 y, z 0.0 Viga
203 Lista de barras 190 7.000 y, z 0.0 Viga
204 Lista de barras 191 7.000 y, z 0.0 Viga
205 Lista de barras 192 7.000 y, z 0.0 Viga
206 Lista de barras 193 7.000 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
6 IPE 220
628 7.000 CO54 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1365 0.000 CO90 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
649 0.000 CO6 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
676 0.000 CO20 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
737 3.500 CO43 0.10  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
599 0.000 CO15 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
689 0.000 CO14 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
598 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
676 0.000 CO20 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
737 3.500 CO43 0.10  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
723 3.500 CO19 0.22  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1365 0.000 CO90 0.09  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
727 3.500 CO50 0.10  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
740 3.500 CO16 0.26  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
721 0.000 CO16 0.93  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
611 0.000 CO15 0.88  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
7 HEA 220
1598 0.000 CO8 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
59 0.000 CO86 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1600 0.000 CO8 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
60 1.750 CO91 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
697 3.500 CO19 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
697 7.000 CO89 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
58 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
60 1.750 CO91 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
697 3.500 CO19 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
706 3.500 CO16 0.06  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo c
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1600 0.000 CO8 0.05  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
593 3.500 CO46 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
587 3.500 CO15 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1373 3.500 CO89 0.20  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
697 0.000 CO91 0.27  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
587 0.000 CO15 0.23  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
190 Correa1 (Barra núm. 58,1600)
58 0.000 CO7 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1600 0.000 CO8 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
58 3.500 CO49 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1600 3.500 CO33 0.02  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
58 0.000 CO5 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
58 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
58 3.500 CO49 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1600 3.500 CO33 0.02  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1600 1.750 CO41 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1600 0.000 CO8 0.05  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1600 1.750 CO50 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1600 3.500 CO52 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
58 0.000 CO5 0.14  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
58 0.000 CO11 0.13  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1600 0.000 CO12 0.16  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
191 Correa 2 (Barra núm. 61,1601)
61 0.000 CO7 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1601 0.000 CO8 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
61 3.500 CO91 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
61 0.000 CO56 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
61 0.000 CO15 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
61 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
61 3.500 CO91 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
61 0.000 CO56 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
61 0.000 CO58 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1601 0.000 CO8 0.05  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
61 0.000 CO38 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
61 1.750 CO15 0.15  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
61 0.000 CO7 0.10  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1601 0.000 CO6 0.15  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
192 Correa 3 (Barra núm. 59,1597)
1597 0.000 CO7 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
59 0.000 CO86 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
59 0.000 CO5 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
59 3.500 CO40 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
59 0.000 CO33 0.02  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1597 3.500 CO5 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
59 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
59 3.500 CO40 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
59 0.000 CO33 0.02  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
59 0.000 CO32 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
59 3.500 CO5 0.04  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y e
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
esfuerzo axil según 6.2.9.1
59 1.750 CO50 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1597 3.500 CO86 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1597 1.250 CO5 0.14  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1597 0.000 CO11 0.13  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
59 0.000 CO11 0.16  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
193 Correa 4 (Barra núm. 60,1598)
1598 0.000 CO8 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
60 0.000 CO85 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
60 0.000 CO5 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
60 1.750 CO91 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1598 3.500 CO55 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1598 3.500 CO15 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
60 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
60 1.750 CO91 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1598 3.500 CO55 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1598 3.500 CO59 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
60 3.500 CO5 0.04  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1598 3.500 CO37 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1598 0.000 CO15 0.15  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
60 0.000 CO85 0.07  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
60 0.000 CO5 0.15  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo:
Conjuntos de barras para el cálculo: 79-85,88-91,142-154
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
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1.1 DATOS GENERALES
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.10
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
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1.1.1 DETALLES
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
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1.1.2 ANEJO NACIONAL
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario
5 2 HEA 280 Sección en I laminada 0.80
HEA 280
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Lista de barras 77 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
2 Lista de barras 78 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
3 Lista de barras 79 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
4 Lista de barras 80 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
5 Lista de barras 81 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
6 Lista de barras 82 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
7 Lista de barras 83 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
8 Lista de barras 84 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
9 Lista de barras 85 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
10 Lista de barras 34 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
11 Lista de barras 35 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
12 Lista de barras 36 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
13 Lista de barras 37 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
14 Lista de barras 38 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
15 Lista de barras 39 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
16 Lista de barras 40 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
17 Lista de barras 86 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
18 Lista de barras 87 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
19 Lista de barras 88 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
20 Lista de barras 89 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
21 Lista de barras 90 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
22 Lista de barras 91 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
23 Lista de barras 92 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
24 Lista de barras 93 11.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
5 HEA 280
146 4.500 CO85 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
397 0.000 CO5 0.17  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1418 0.000 CO41 0.78  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
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2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
484 0.000 CO86 0.34  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1383 2.000 CO47 0.18  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
484 0.000 CO86 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
43 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1418 0.000 CO41 0.78  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
484 0.000 CO86 0.34  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
395 0.000 CO31 0.20  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1418 0.000 CO33 0.80  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
107 4.500 CO85 0.33  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1426 0.000 CO33 0.59  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
221 0.000 CO1 0.15  1 ST322) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2
1418 0.000 CO41 0.79  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
62 1.500 CO41 0.78  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1426 0.000 CO41 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
79 Pilar 3 (Barra núm. 1388,1389)
1388 9.000 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1388 0.000 CO19 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1389 0.000 CO51 0.53  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1388 1.800 CO85 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1389 2.000 CO47 0.18  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1388 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1389 0.000 CO51 0.53  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1388 1.800 CO85 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1388 0.000 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1388 0.000 CO51 0.75  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1389 0.000 CO47 0.31  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1389 0.000 CO47 0.70  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1388 1.800 CO85 0.26  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1388 0.000 CO47 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
80 Pilar 4 (Barra núm. 1386,1387)
1386 9.000 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1386 0.000 CO19 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1387 0.000 CO51 0.53  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1386 1.800 CO85 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1387 2.000 CO47 0.18  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1386 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1387 0.000 CO51 0.53  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1386 1.800 CO85 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1386 0.000 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1386 0.000 CO51 0.75  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1386 0.000 CO44 0.05  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1387 0.000 CO47 0.70  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1386 1.800 CO85 0.24  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1386 0.000 CO47 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
81 Pilar 5 (Barra núm. 1384,1385)
1384 9.000 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1384 0.000 CO19 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1385 0.000 CO51 0.53  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1385 2.000 CO47 0.18  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el e
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eje z según 6.2.6
1384 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1385 0.000 CO51 0.53  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1384 0.000 CO85 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1384 0.000 CO51 0.75  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1384 0.000 CO43 0.11  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1385 0.000 CO47 0.70  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1384 0.000 CO85 0.43  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1384 0.000 CO47 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
82 Pilar 6 (Barra núm. 1382,1383)
1382 9.000 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1382 0.000 CO19 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1383 0.000 CO51 0.53  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1383 2.000 CO47 0.18  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1382 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1383 0.000 CO51 0.53  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1382 0.000 CO85 0.07  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1382 0.000 CO51 0.75  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1382 9.000 CO47 0.33  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1383 0.000 CO47 0.70  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1382 0.000 CO85 0.40  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1382 0.000 CO47 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
83 Pilar 6 (Barra núm. 1435,68,1434)
1435 2.000 CO33 0.00  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1434 0.000 CO19 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1435 0.000 CO33 0.43  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1435 2.000 CO31 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1435 2.000 CO47 0.15  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1435 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1435 0.000 CO33 0.43  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1435 2.000 CO31 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1435 0.000 CO91 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1434 0.000 CO91 0.52  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1435 2.000 CO34 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1434 0.000 CO51 0.47  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
68 4.500 CO91 0.37  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1435 2.000 CO47 0.65  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1434 0.000 CO47 0.69  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
84 Pilar 6 (Barra núm. 1437,69,1436)
69 4.500 CO85 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1436 0.000 CO11 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1437 1.000 CO68 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1436 0.000 CO43 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1436 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1437 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1437 1.000 CO68 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1436 0.000 CO43 0.12  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1436 1.500 CO48 0.24  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1436 4.500 CO5 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1436 0.000 CO52 0.18  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1437 2.000 CO1 0.01  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1437 2.000 CO52 0.35  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1436 0.000 CO52 0.38  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 6
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6.3.3, método 2
85 Pilar 9 (Barra núm. 44,147,82)
44 2.000 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
82 0.000 CO25 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
44 0.000 CO7 0.21  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
44 0.000 CO51 0.03  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
44 0.000 CO43 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
44 0.000 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
44 0.000 CO7 0.21  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
147 4.500 CO73 0.07  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
44 1.500 CO33 0.21  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
44 0.000 CO43 0.27  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
82 0.000 CO51 0.18  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
147 4.500 CO51 0.31  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
82 0.000 CO51 0.33  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
88 Pilar 19 (Barra núm. 1418,1419)
1418 9.000 CO38 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1418 0.000 CO5 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1418 0.000 CO41 0.78  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1418 1.800 CO85 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1418 0.000 CO41 0.16  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1418 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1418 0.000 CO41 0.78  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1418 1.800 CO85 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1419 0.000 CO37 0.10  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1418 0.000 CO33 0.80  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1418 0.000 CO51 0.58  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1418 0.000 CO41 0.79  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1418 1.800 CO85 0.26  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1418 0.000 CO33 0.75  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
89 Pilar 20 (Barra núm. 1420,1421)
1420 9.000 CO38 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1420 0.000 CO5 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1420 0.000 CO41 0.78  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1420 1.800 CO85 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1420 0.000 CO41 0.16  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1420 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1420 0.000 CO41 0.78  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1420 1.800 CO85 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1420 0.000 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1420 0.000 CO33 0.80  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1420 0.000 CO43 0.05  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1420 0.000 CO41 0.79  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1420 1.800 CO85 0.24  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1420 0.000 CO33 0.75  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
90 Pilar 21 (Barra núm. 1422,1423)
1422 9.000 CO38 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1422 0.000 CO5 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1422 0.000 CO41 0.78  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1422 0.000 CO41 0.16  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1422 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1422 0.000 CO41 0.78  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1422 0.000 CO85 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1422 0.000 CO33 0.80  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y e
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esfuerzo axil según 6.2.9.1
1422 0.000 CO43 0.11  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1422 0.000 CO41 0.79  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1422 0.000 CO85 0.43  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1422 0.000 CO33 0.75  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
91 Pilar 22 (Barra núm. 1424,1425)
1424 9.000 CO38 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1424 0.000 CO5 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1424 0.000 CO41 0.78  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1424 0.000 CO41 0.16  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1424 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1424 0.000 CO41 0.78  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1425 0.000 CO42 0.13  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1424 0.000 CO33 0.79  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1424 9.000 CO14 0.00  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1424 0.000 CO52 0.58  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1424 0.000 CO41 0.79  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1424 0.000 CO86 0.40  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1424 0.000 CO33 0.75  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
142 Pilar 1 (Barra núm. 1393,67,1392)
1393 2.000 CO85 0.00  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1392 0.000 CO7 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1393 1.000 CO85 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1392 0.000 CO51 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1392 0.000 CO47 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1393 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1393 1.000 CO85 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1393 0.000 CO26 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1392 1.500 CO47 0.24  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1392 4.500 CO6 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1392 0.000 CO51 0.18  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1393 2.000 CO1 0.02  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1393 2.000 CO51 0.35  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1392 0.000 CO51 0.38  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
143 Pilar 2 (Barra núm. 1391,66,1390)
66 4.500 CO85 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1390 0.000 CO11 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1391 0.000 CO33 0.42  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1391 2.000 CO31 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1391 2.000 CO47 0.15  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1391 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1391 0.000 CO33 0.42  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1391 2.000 CO31 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1391 0.000 CO91 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
66 3.000 CO33 0.32  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1391 2.000 CO34 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1390 0.000 CO52 0.47  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
66 4.500 CO91 0.36  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1391 2.000 CO48 0.65  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1390 0.000 CO48 0.69  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
144 Pilar 17 (Barra núm. 1415,63,1428)
63 4.500 CO42 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1428 0.000 CO7 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
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1415 1.000 CO36 0.09  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1415 1.000 CO85 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1428 0.000 CO33 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1428 0.000 CO47 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1415 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1415 1.000 CO36 0.09  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1415 1.000 CO85 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1428 1.500 CO42 0.09  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1428 1.500 CO76 0.17  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
63 0.000 CO87 0.06  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1428 0.000 CO51 0.31  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1415 2.000 CO2 0.02  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1415 2.000 CO33 0.45  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1428 0.000 CO51 0.47  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
145 Pilar 18 (Barra núm. 1417,62,1426)
62 4.500 CO85 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1426 0.000 CO5 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
62 4.500 CO59 0.28  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1426 0.000 CO42 0.15  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1417 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
62 4.500 CO59 0.28  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
62 3.000 CO40 0.07  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1426 1.500 CO42 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1417 0.000 CO9 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1426 0.000 CO33 0.59  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1417 0.000 CO62 0.08  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1417 2.000 CO41 0.78  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1426 0.000 CO41 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
146 Pilar 23 (Barra núm. 1427,64,1438)
64 4.500 CO38 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1438 0.000 CO6 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
64 4.500 CO60 0.28  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1438 0.000 CO42 0.15  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1427 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
64 4.500 CO60 0.28  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
64 3.000 CO39 0.07  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1438 1.500 CO42 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1427 0.000 CO9 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1438 0.000 CO34 0.58  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1427 0.000 CO62 0.08  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1427 2.000 CO41 0.78  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1438 0.000 CO41 0.79  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
147 Pilar 24 (Barra núm. 1429,65,1439)
65 4.500 CO85 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1439 0.000 CO5 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1429 1.000 CO35 0.09  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1429 1.000 CO68 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1439 0.000 CO33 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1439 0.000 CO45 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1429 0.000 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1429 1.000 CO35 0.09  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1429 1.000 CO68 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
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1439 0.000 CO44 0.12  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1439 1.500 CO76 0.17  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
65 0.000 CO87 0.06  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1439 0.000 CO51 0.31  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1429 2.000 CO2 0.02  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1429 2.000 CO33 0.45  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1439 0.000 CO51 0.47  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
148 Pilar 10 (Barra núm. 43,146,45)
146 4.500 CO85 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
45 0.000 CO6 0.14  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
43 0.000 CO89 0.29  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
43 0.000 CO44 0.23  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
43 0.000 CO51 0.13  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
43 0.000 CO44 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
43 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
43 0.000 CO89 0.29  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
43 0.000 CO44 0.23  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
43 0.000 CO33 0.15  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
146 4.500 CO46 0.30  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
146 4.500 CO43 0.23  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
45 0.000 CO52 0.27  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
43 0.000 CO51 0.49  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
45 0.000 CO51 0.54  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
149 Pilar 11 (Barra núm. 131,133)
133 9.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
133 0.000 CO5 0.17  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
131 1.000 CO57 0.15  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
131 0.000 CO25 0.13  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
131 0.000 CO91 0.14  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
131 0.000 CO43 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
131 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
131 1.000 CO57 0.15  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
131 0.000 CO25 0.13  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
133 0.000 CO28 0.18  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
133 0.000 CO34 0.54  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
133 9.000 CO43 0.13  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
133 0.000 CO51 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
133 0.000 CO61 0.11  1 ST322) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2
131 0.000 CO49 0.52  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
131 0.000 CO51 0.53  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
133 0.000 CO51 0.59  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
150 Pilar 12 (Barra núm. 219,221)
221 9.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
221 0.000 CO5 0.17  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
221 0.000 CO28 0.42  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
219 0.000 CO25 0.12  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
219 0.000 CO49 0.14  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
219 0.000 CO43 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
219 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
221 0.000 CO28 0.42  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
219 0.000 CO25 0.12  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
219 0.000 CO87 0.11  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo c
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cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
221 0.000 CO52 0.54  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
221 9.000 CO43 0.13  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
221 0.000 CO51 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
221 0.000 CO1 0.15  1 ST322) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2
221 0.000 CO91 0.58  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
219 0.000 CO51 0.52  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
221 0.000 CO51 0.59  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
151 Pilar 13 (Barra núm. 307,309)
309 9.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
309 0.000 CO5 0.17  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
307 2.000 CO41 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
307 1.000 CO85 0.07  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
307 0.000 CO49 0.14  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
307 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
307 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
307 2.000 CO41 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
307 1.000 CO85 0.07  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
309 0.000 CO27 0.18  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
309 0.000 CO52 0.54  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
309 9.000 CO85 0.13  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
309 0.000 CO33 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
309 0.000 CO1 0.15  1 ST322) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2
309 0.000 CO91 0.58  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
307 0.000 CO15 0.33  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
309 0.000 CO51 0.58  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
152 Pilar 14 (Barra núm. 395,397)
397 9.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
397 0.000 CO5 0.17  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
395 1.000 CO42 0.13  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
395 0.000 CO25 0.14  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
395 0.000 CO91 0.14  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
395 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
395 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
395 1.000 CO42 0.13  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
395 0.000 CO25 0.14  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
395 0.000 CO31 0.20  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
397 0.000 CO52 0.54  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
397 9.000 CO85 0.14  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
397 0.000 CO33 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
397 0.000 CO61 0.11  1 ST322) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2
395 0.000 CO49 0.52  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
397 0.000 CO91 0.53  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
397 0.000 CO51 0.58  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
153 Pilar 15 (Barra núm. 483,106,485)
106 4.500 CO91 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
485 0.000 CO5 0.14  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
483 0.000 CO85 0.28  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
483 0.000 CO51 0.13  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
483 0.000 CO85 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
483 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
483 0.000 CO85 0.28  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
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483 0.000 CO49 0.16  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
485 0.000 CO91 0.46  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
106 4.500 CO85 0.27  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
485 0.000 CO52 0.26  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
483 0.000 CO51 0.48  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
485 0.000 CO51 0.54  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
154 Pilar 16 (Barra núm. 484,107,517)
107 4.500 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
517 0.000 CO41 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
484 0.000 CO86 0.34  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
484 0.000 CO33 0.03  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
484 0.000 CO86 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
484 0.000 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
484 0.000 CO86 0.34  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
107 4.500 CO71 0.10  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
484 1.000 CO33 0.18  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
107 4.500 CO85 0.33  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
517 0.000 CO52 0.18  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
107 4.500 CO51 0.31  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
517 0.000 CO51 0.32  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 1394-1413
Conjuntos de barras para el cálculo:
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.07
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo o
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.1 DETALLES
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario
5 2 HEA 280 Sección en I laminada 0.69
HEA 280
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 1394 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
2 Barra 1395 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
3 Barra 1396 12.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
4 Barra 1397 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
5 Barra 1398 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
6 Barra 1399 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
7 Barra 1400 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
8 Barra 1401 12.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
9 Barra 1402 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
10 Barra 1403 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
11 Barra 1404 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
12 Barra 1406 12.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
13 Barra 1407 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
14 Barra 1405 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
15 Barra 1408 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
16 Barra 1409 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
17 Barra 1410 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
18 Barra 1411 12.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
19 Barra 1412 12.000 y, z 0.0 Final libre de voladizo
20 Barra 1413 11.500 y, z 0.0 Final libre de voladizo
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
5 HEA 280
1401 12.500 CO85 0.01  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1406 0.000 CO19 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1396 0.000 CO85 0.43  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1403 0.000 CO47 0.13  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1394 0.000 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1396 0.000 CO85 0.43  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1396 0.000 CO86 0.19  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo c
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1395 0.000 CO85 0.43  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1413 3.833 CO8 0.00  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1403 0.000 CO52 0.39  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1396 0.000 CO5 0.07  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
1396 0.000 CO85 0.56  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
1403 11.500 CO90 0.65  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
1403 0.000 CO52 0.69  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo:
Conjuntos de barras para el cálculo: 94-117
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.1 DETALLES
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Lista de barras 94 15.075 y, z 0.0 Viga
2 Lista de barras 95 15.075 y, z 0.0 Viga
3 Lista de barras 96 15.075 y, z 0.0 Viga
4 Lista de barras 97 15.075 y, z 0.0 Viga
5 Lista de barras 98 15.075 y, z 0.0 Viga
6 Lista de barras 99 15.075 y, z 0.0 Viga
7 Lista de barras 100 15.075 y, z 0.0 Viga
8 Lista de barras 101 15.075 y, z 0.0 Viga
9 Lista de barras 102 15.075 y, z 0.0 Viga
10 Lista de barras 103 15.075 y, z 0.0 Viga
11 Lista de barras 104 15.075 y, z 0.0 Viga
12 Lista de barras 105 15.075 y, z 0.0 Viga
13 Lista de barras 106 15.075 y, z 0.0 Viga
14 Lista de barras 107 15.075 y, z 0.0 Viga
15 Lista de barras 108 15.075 y, z 0.0 Viga
16 Lista de barras 109 15.075 y, z 0.0 Viga
17 Lista de barras 110 15.075 y, z 0.0 Viga
18 Lista de barras 111 15.075 y, z 0.0 Viga
19 Lista de barras 112 15.075 y, z 0.0 Viga
20 Lista de barras 113 15.075 y, z 0.0 Viga
21 Lista de barras 114 15.075 y, z 0.0 Viga
22 Lista de barras 115 15.075 y, z 0.0 Viga
23 Lista de barras 116 15.075 y, z 0.0 Viga
24 Lista de barras 117 15.075 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
2 QRO 100x10 (conformadas en caliente)
361 1.256 CO78 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
409 0.000 CO6 0.63  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
403 0.000 CO20 0.46  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
311 0.000 CO49 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
56 1.256 CO7 0.05  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1059 0.502 CO11 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
492 0.000 CO15 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1 1.256 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
452 0.000 CO25 0.13  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1055 0.502 CO15 0.09  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
452 0.000 CO25 0.04  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
311 0.000 CO49 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
56 1.256 CO7 0.05  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
98 2.512 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1059 0.502 CO5 0.87  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1060 0.251 CO10 0.39  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
145 0.000 CO11 0.53  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1055 0.000 CO16 0.35  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
364 0.000 CO6 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
12 0.000 CO5 0.20  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
12 0.000 CO5 0.93  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
94 Cordón superior 1 (Barra núm. 1-5,775,6)
6 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
4 2.512 CO6 0.34  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
3 1.256 CO54 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
6 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
6 0.000 CO8 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1 1.256 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
3 1.256 CO54 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
3 2.512 CO53 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
6 0.200 CO46 0.06  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
4 2.512 CO86 0.14  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
6 0.200 CO44 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
95 Cordón superior 2 (Barra núm. 89-93,1198,94)
94 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
92 2.512 CO5 0.37  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
89 2.512 CO43 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
94 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
94 0.000 CO8 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
89 1.256 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
89 2.512 CO43 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
89 0.000 CO44 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
92 0.000 CO69 0.28  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
93 0.000 CO14 0.35  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
91 0.000 CO44 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
96 Cordón superior 3 (Barra núm. 125,178-181,1207,182)
182 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
180 2.512 CO5 0.37  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
125 2.512 CO44 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
182 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
179 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
125 1.256 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
125 2.512 CO44 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
125 0.000 CO44 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1207 1.156 CO5 0.37  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
181 0.000 CO14 0.34  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
180 2.512 CO26 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
97 Cordón superior 4 (Barra núm. 265-269,1321,270)
270 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
268 2.512 CO5 0.37  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
268 1.256 CO89 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
270 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
267 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
265 1.256 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
268 1.256 CO89 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
269 0.000 CO89 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1321 1.156 CO5 0.37  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
269 0.000 CO13 0.34  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
267 0.000 CO86 0.05  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
98 Cordón superior 5 (Barra núm. 353-357,1322,358)
358 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
356 2.512 CO5 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
358 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
355 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
353 1.256 CO3 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
356 2.512 CO90 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
356 0.000 CO69 0.28  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
357 0.000 CO13 0.36  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
355 0.000 CO86 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
99 Cordón superior 6 (Barra núm. 441-445,1323,446)
446 0.000 CO37 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
444 2.512 CO5 0.34  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
441 0.000 CO62 0.02  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
446 0.000 CO5 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
446 0.000 CO5 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
441 1.256 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
441 0.000 CO62 0.02  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
443 2.512 CO54 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1323 0.000 CO49 0.08  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
443 0.000 CO8 0.13  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
443 0.000 CO86 0.08  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
100 Cordón superior 7 (Barra núm. 452,1068,451-447,1338)
452 0.502 CO6 0.45  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
447 0.000 CO5 0.33  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
452 0.000 CO5 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1338 0.000 CO5 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
452 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
452 0.000 CO25 0.13  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
452 0.000 CO6 0.08  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
452 0.000 CO25 0.04  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1338 0.000 CO48 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1068 1.005 CO9 0.31  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
452 0.502 CO67 0.28  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1068 1.005 CO4 0.40  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
452 0.502 CO14 0.30  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
452 0.000 CO5 0.19  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
452 0.000 CO6 0.20  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
452 0.000 CO6 0.91  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
101 Cordón superior 8 (Barra núm. 364,1067,363-359,1337)
361 1.256 CO78 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1067 2.010 CO5 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
359 0.000 CO5 0.35  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
360 1.256 CO78 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
361 1.256 CO77 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
364 0.000 CO6 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
364 0.000 CO85 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
364 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
360 1.256 CO78 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
361 1.256 CO77 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
361 0.000 CO77 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versión de estudi tes





 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
364 0.251 CO3 0.67  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1067 2.010 CO7 0.43  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
364 0.000 CO6 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
102 Cordón superior 9 (Barra núm. 276,1066,275-271,1336)
273 1.256 CO78 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1066 2.010 CO5 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
271 0.000 CO5 0.35  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
272 1.256 CO78 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
273 1.256 CO77 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
276 0.000 CO6 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
276 0.000 CO85 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
276 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
272 1.256 CO78 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
273 1.256 CO77 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
273 0.000 CO77 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1066 0.000 CO5 0.64  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1066 2.010 CO8 0.44  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
276 0.000 CO6 0.28  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
103 Cordón superior 10 (Barra núm. 188,1065,187-183,1335)
185 1.256 CO78 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1065 2.010 CO5 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
183 0.000 CO5 0.35  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
184 2.512 CO77 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
185 1.256 CO77 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
188 0.000 CO6 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
188 0.000 CO43 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
188 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
184 2.512 CO77 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
185 1.256 CO77 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
184 0.000 CO77 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1065 1.005 CO6 0.63  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1065 2.010 CO8 0.43  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
188 0.000 CO6 0.28  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
104 Cordón superior 11 (Barra núm. 100,1064,99-95,1334)
97 1.256 CO78 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1064 2.010 CO5 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
95 0.000 CO5 0.35  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
97 1.256 CO77 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
100 0.000 CO6 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
100 0.000 CO43 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
100 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
97 1.256 CO77 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
98 2.512 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1064 1.005 CO5 0.63  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1064 2.010 CO8 0.44  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
100 0.000 CO5 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
105 Cordón superior 12 (Barra núm. 12,1063,11-7,1333)
12 0.502 CO5 0.46  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
7 0.000 CO6 0.33  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
11 1.256 CO8 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1333 0.000 CO89 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1333 0.000 CO8 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
12 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
12 0.000 CO35 0.09  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
12 0.000 CO5 0.08  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
12 0.000 CO38 0.04  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
11 1.256 CO8 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1333 0.000 CO47 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1063 2.010 CO71 0.33  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
12 0.251 CO46 0.01  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1063 1.005 CO11 0.40  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
12 0.502 CO13 0.30  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
12 0.000 CO65 0.14  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
12 0.000 CO5 0.20  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
12 0.000 CO5 0.93  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
106 Cordón superior 13 (Barra núm. 1055,57-53,1342,52)
1055 0.000 CO5 0.46  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1342 2.312 CO19 0.39  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
55 0.000 CO14 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
56 1.256 CO7 0.05  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1055 0.502 CO71 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
52 0.000 CO16 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1055 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1055 0.000 CO31 0.08  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1055 0.502 CO15 0.09  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1055 0.000 CO55 0.04  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
55 0.000 CO14 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
56 1.256 CO7 0.05  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
57 2.010 CO38 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1342 1.156 CO37 0.31  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1055 0.251 CO9 0.39  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
52 0.200 CO20 0.43  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1055 0.000 CO16 0.35  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1055 0.502 CO71 0.14  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1055 0.502 CO5 0.20  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1055 0.502 CO5 0.92  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
107 Cordón superior 14 (Barra núm. 1056,145-141,1344,140)
145 0.000 CO6 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1344 2.312 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1056 0.502 CO11 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1056 0.000 CO11 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1056 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
143 0.000 CO85 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1056 0.251 CO12 0.65  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
145 0.000 CO11 0.53  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1056 0.502 CO5 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
108 Cordón superior 15 (Barra núm. 1057,233-229,1346,228)
233 0.000 CO6 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1346 2.312 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1057 0.502 CO11 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1057 0.000 CO43 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1057 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1057 0.251 CO12 0.65  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
233 0.000 CO11 0.52  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1057 0.502 CO5 0.28  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
109 Cordón superior 16 (Barra núm. 1058,321-317,1348,316)
321 0.000 CO6 0.62  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1348 2.312 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
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1058 0.502 CO11 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1058 0.000 CO85 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1058 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1058 0.251 CO12 0.65  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
321 0.000 CO11 0.51  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1058 0.502 CO5 0.28  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
110 Cordón superior 17 (Barra núm. 1059,409-405,1350,404)
409 0.000 CO6 0.63  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1350 2.312 CO20 0.46  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1059 0.502 CO11 0.08  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1059 0.000 CO85 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1059 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1059 0.502 CO5 0.87  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
409 0.000 CO11 0.52  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1059 0.502 CO6 0.29  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
111 Cordón superior 18 (Barra núm. 1060,497-493,1352,492)
1060 0.000 CO6 0.45  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1352 2.312 CO20 0.39  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
495 0.000 CO74 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
496 1.256 CO9 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1060 0.502 CO5 0.07  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
492 0.000 CO15 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1060 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1060 0.000 CO25 0.13  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1060 0.502 CO16 0.09  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1060 0.000 CO85 0.04  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
495 0.000 CO74 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
496 1.256 CO9 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
497 2.010 CO89 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1352 1.156 CO30 0.28  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1060 0.251 CO10 0.39  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1352 2.312 CO56 0.42  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1060 0.000 CO37 0.14  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1060 0.502 CO5 0.19  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1060 0.502 CO12 0.20  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1060 0.502 CO6 0.90  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
112 Cordón superior 19 (Barra núm. 486-491,1351)
490 2.512 CO85 0.17  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1351 0.000 CO20 0.39  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
486 2.512 CO61 0.02  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1351 0.200 CO19 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1351 0.000 CO15 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
486 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
486 2.512 CO61 0.02  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1351 0.000 CO43 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
489 0.000 CO10 0.32  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
491 0.000 CO20 0.44  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
488 2.512 CO86 0.08  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
113 Cordón superior 20 (Barra núm. 398-403,1349)
402 2.512 CO91 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
403 0.000 CO20 0.46  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
399 1.256 CO49 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1349 0.200 CO20 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
400 0.000 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el e
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
eje y, según 6.2.6
398 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
399 1.256 CO49 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
399 0.000 CO49 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
401 0.000 CO18 0.36  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1349 0.000 CO19 0.50  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
400 2.512 CO86 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
114 Cordón superior 21 (Barra núm. 310-315,1347)
311 1.256 CO49 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
314 2.512 CO91 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
315 0.000 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
311 0.000 CO49 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1347 0.200 CO20 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
312 0.000 CO86 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
310 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
311 0.000 CO49 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
312 0.000 CO49 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
315 1.156 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1347 0.000 CO19 0.47  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
312 2.512 CO86 0.05  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
115 Cordón superior 22 (Barra núm. 222-227,1345)
223 1.256 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
226 2.512 CO91 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
227 0.000 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
223 0.000 CO49 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1345 0.200 CO20 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
224 0.000 CO86 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
222 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
223 0.000 CO49 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
222 2.512 CO44 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
227 1.156 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1345 0.000 CO20 0.46  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
225 0.000 CO26 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
116 Cordón superior 23 (Barra núm. 134-139,1343)
138 2.512 CO91 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
139 0.000 CO20 0.45  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
136 1.256 CO50 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
135 1.256 CO50 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1343 0.200 CO20 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
136 0.000 CO43 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
134 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
136 1.256 CO50 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
135 1.256 CO50 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
134 2.512 CO44 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
139 1.156 CO71 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1343 0.000 CO20 0.50  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
136 2.512 CO44 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
117 Cordón superior 24 (Barra núm. 46-51,1341)
50 2.512 CO91 0.10  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1341 0.000 CO20 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
51 0.000 CO39 0.04  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1341 0.200 CO19 0.06  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1341 0.000 CO16 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
46 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
51 0.000 CO39 0.04  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1341 0.000 CO39 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
49 0.000 CO78 0.28  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
51 0.000 CO19 0.44  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1341 0.000 CO44 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo:
Conjuntos de barras para el cálculo: 118-140,167
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
RFEM Student 5.20.02 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
Versión d  e tudiantes





 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Lista de barras 118 15.075 y, z 0.0 Viga
2 Lista de barras 119 15.075 y, z 0.0 Viga
3 Lista de barras 120 15.075 y, z 0.0 Viga
4 Lista de barras 121 15.075 y, z 0.0 Viga
5 Lista de barras 122 15.075 y, z 0.0 Viga
6 Lista de barras 123 15.075 y, z 0.0 Viga
7 Lista de barras 124 15.075 y, z 0.0 Viga
8 Lista de barras 125 15.075 y, z 0.0 Viga
9 Lista de barras 126 15.075 y, z 0.0 Viga
10 Lista de barras 127 15.075 y, z 0.0 Viga
11 Lista de barras 128 15.075 y, z 0.0 Viga
12 Lista de barras 129 15.075 y, z 0.0 Viga
13 Lista de barras 130 15.075 y, z 0.0 Viga
14 Lista de barras 131 15.075 y, z 0.0 Viga
15 Lista de barras 132 15.075 y, z 0.0 Viga
16 Lista de barras 133 15.075 y, z 0.0 Viga
17 Lista de barras 134 15.075 y, z 0.0 Viga
18 Lista de barras 135 15.075 y, z 0.0 Viga
19 Lista de barras 136 15.075 y, z 0.0 Viga
20 Lista de barras 137 15.075 y, z 0.0 Viga
21 Lista de barras 138 15.075 y, z 0.0 Viga
22 Lista de barras 139 15.075 y, z 0.0 Viga
23 Lista de barras 140 15.075 y, z 0.0 Viga
24 Lista de barras 167 15.075 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
3 QRO 100x10 (conformadas en caliente)
1488 3.350 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1509 5.025 CO20 0.44  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1472 0.000 CO11 0.41  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1488 5.025 CO49 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1504 1.675 CO86 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1472 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1508 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1446 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1488 5.025 CO49 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1504 1.675 CO86 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1487 0.000 CO29 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1466 0.000 CO48 0.53  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1509 5.025 CO19 0.45  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1472 0.000 CO16 0.10  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
118 Cordón inf 1 (Barra núm. 1485-1487)
1485 5.025 CO20 0.30  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1485 0.000 CO91 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1487 0.000 CO48 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1485 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1487 0.000 CO29 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1485 3.350 CO20 0.32  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1485 5.025 CO80 0.27  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1487 0.000 CO47 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
119 Cordón inf 2 (Barra núm. 1484,1482,1483)
1483 0.000 CO56 0.28  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1484 5.025 CO6 0.37  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1484 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1484 0.000 CO65 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1484 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1483 0.000 CO43 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1484 1.675 CO6 0.42  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1484 1.675 CO7 0.32  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1484 5.025 CO43 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
120 Cordón inf 3 (Barra núm. 1448,1446,1447)
1447 5.025 CO5 0.17  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1448 0.000 CO12 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1448 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1448 5.025 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1448 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1447 5.025 CO43 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1448 3.350 CO6 0.41  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1448 1.675 CO12 0.39  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1448 0.000 CO16 0.09  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
121 Cordón inf 4 (Barra núm. 1449-1451)
1449 0.000 CO5 0.26  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1449 5.025 CO37 0.20  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1449 1.675 CO28 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1449 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1449 5.025 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1449 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1449 1.675 CO28 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1449 0.000 CO28 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1449 1.675 CO5 0.27  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1449 1.675 CO37 0.07  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1451 5.025 CO5 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
122 Cordón inf 5 (Barra núm. 1491-1493)
1491 5.025 CO20 0.44  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1491 0.000 CO91 0.11  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1493 0.000 CO47 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1491 5.025 CO91 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1491 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1491 3.350 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1491 5.025 CO56 0.41  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1491 5.025 CO44 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
123 Cordón inf 6 (Barra núm. 1490,1488,1489)
1488 3.350 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1489 0.000 CO56 0.40  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1490 5.025 CO6 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1488 5.025 CO49 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1490 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1490 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1490 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1488 5.025 CO49 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1490 3.350 CO27 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1490 1.675 CO6 0.43  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1489 0.000 CO56 0.40  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1490 3.350 CO65 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
124 Cordón inf 7 (Barra núm. 1454,1452,1453)
1453 5.025 CO5 0.27  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1454 0.000 CO11 0.41  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1454 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1454 5.025 CO15 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1454 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1454 3.350 CO12 0.45  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1454 1.675 CO72 0.36  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1454 0.000 CO16 0.10  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
125 Cordón inf 8 (Barra núm. 1455-1457)
1455 0.000 CO5 0.37  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1455 5.025 CO38 0.22  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1456 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1455 0.000 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1455 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1455 1.675 CO5 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1455 0.000 CO65 0.32  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1455 3.350 CO37 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
126 Cordón inf 9 (Barra núm. 1497-1499)
1497 5.025 CO20 0.44  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1497 0.000 CO91 0.11  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1499 0.000 CO47 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1497 5.025 CO91 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1497 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1497 3.350 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1497 5.025 CO65 0.32  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1497 5.025 CO44 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
127 Cordón inf 10 (Barra núm. 1496,1494,1495)
1494 3.350 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1495 0.000 CO56 0.40  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1496 5.025 CO6 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1494 5.025 CO50 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1496 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1496 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1496 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1494 5.025 CO50 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1494 5.025 CO49 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1496 5.025 CO5 0.45  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1496 3.350 CO9 0.34  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1496 3.350 CO65 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
128 Cordón inf 11 (Barra núm. 1460,1458,1459)
1459 5.025 CO5 0.27  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1460 0.000 CO11 0.41  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1460 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1460 5.025 CO15 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1460 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1460 3.350 CO12 0.45  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1460 1.675 CO72 0.36  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1460 0.000 CO16 0.10  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
129 Cordón inf 12 (Barra núm. 1461-1463)
1461 0.000 CO5 0.37  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1461 5.025 CO38 0.22  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1462 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1461 0.000 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1461 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1461 1.675 CO5 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1461 0.000 CO65 0.32  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1461 3.350 CO37 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
130 Cordón inf 14 (Barra núm. 1502,1500,1501)
1500 3.350 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1501 0.000 CO56 0.40  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1502 5.025 CO6 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1500 5.025 CO50 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1502 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1502 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1502 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1500 5.025 CO50 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1500 5.025 CO49 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1502 1.675 CO6 0.43  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1501 0.000 CO19 0.39  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1502 3.350 CO65 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
131 Cordón inf 13 (Barra núm. 1503-1505)
1503 5.025 CO20 0.44  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1503 0.000 CO91 0.11  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1504 1.675 CO86 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1505 0.000 CO47 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1503 5.025 CO91 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1503 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1504 1.675 CO86 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1504 0.000 CO86 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1503 3.350 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1503 5.025 CO19 0.44  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1504 3.350 CO91 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
132 Cordón inf 15 (Barra núm. 1466,1464,1465)
1465 5.025 CO5 0.27  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1466 0.000 CO11 0.41  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1465 3.350 CO85 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1466 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1466 5.025 CO15 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1466 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1465 3.350 CO85 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1465 0.000 CO86 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1466 0.000 CO48 0.53  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1464 3.350 CO37 0.35  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1466 0.000 CO16 0.10  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
133 Cordón inf 16 (Barra núm. 1467-1469)
1467 0.000 CO5 0.37  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1467 5.025 CO38 0.22  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1468 3.350 CO85 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1468 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1467 0.000 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1467 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1468 3.350 CO85 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1468 5.025 CO85 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1467 1.675 CO5 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1467 1.675 CO37 0.10  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1467 3.350 CO37 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
134 Cordón inf 17 (Barra núm. 1509-1511)
1509 5.025 CO20 0.44  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1509 0.000 CO91 0.11  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1511 0.000 CO47 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1509 5.025 CO91 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1509 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1509 3.350 CO20 0.47  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1509 5.025 CO19 0.45  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1509 5.025 CO44 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
135 Cordón inf 18 (Barra núm. 1508,1506,1507)
1506 3.350 CO50 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1507 0.000 CO56 0.40  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1508 5.025 CO6 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1506 5.025 CO50 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1508 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1508 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1508 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1506 5.025 CO50 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1506 5.025 CO49 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1508 1.675 CO6 0.44  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1507 0.000 CO55 0.41  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1508 3.350 CO65 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
136 Cordón inf 19 (Barra núm. 1472,1470,1471)
1471 5.025 CO5 0.27  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1472 0.000 CO11 0.41  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1472 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1472 0.000 CO71 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1472 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1472 3.350 CO12 0.45  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1472 1.675 CO72 0.36  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1472 0.000 CO16 0.10  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
137 Cordón inf 20 (Barra núm. 1473-1475)
1473 0.000 CO5 0.37  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1473 5.025 CO38 0.22  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1474 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1473 0.000 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1473 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1473 1.675 CO5 0.39  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1474 5.025 CO3 0.29  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1473 3.350 CO37 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
138 Cordón inf 21 (Barra núm. 1515-1517)
1515 5.025 CO20 0.31  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1516 0.000 CO91 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1517 0.000 CO47 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1515 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1515 3.350 CO20 0.33  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1515 5.025 CO79 0.27  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1517 0.000 CO47 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
139 Cordón inf 22 (Barra núm. 1514,1512,1513)
1513 0.000 CO55 0.29  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1514 5.025 CO5 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1514 1.675 CO43 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1514 5.025 CO66 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1514 0.000 CO65 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1514 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1514 1.675 CO43 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1514 5.025 CO44 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo c
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1514 1.675 CO6 0.42  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1514 3.350 CO11 0.33  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1514 3.350 CO65 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
140 Cordón inf 23 (Barra núm. 1478,1476,1477)
1477 5.025 CO7 0.17  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1478 0.000 CO11 0.38  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1478 3.350 CO44 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1478 0.000 CO16 0.02  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1478 0.000 CO15 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1478 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1478 3.350 CO44 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1478 0.000 CO43 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1478 3.350 CO6 0.41  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1478 1.675 CO12 0.39  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1478 0.000 CO16 0.09  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
167 Cordón inf 24 (Barra núm. 1479-1481)
1479 0.000 CO6 0.25  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1479 5.025 CO38 0.20  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1479 0.000 CO27 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1479 5.025 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1479 5.025 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1479 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1479 0.000 CO27 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1479 0.000 CO28 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1479 1.675 CO6 0.27  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1479 1.675 CO37 0.07  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1481 5.025 CO6 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 38-42,83-87,126-130,171-175,214-218,259-263,302-306,347-351,390-394,
435-439,478-482,523-527
Conjuntos de barras para el cálculo:
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras s 6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
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Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la e
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 38 2.000 y, z 0.0 Viga
2 Barra 39 2.000 y, z 0.0 Viga
3 Barra 40 2.000 y, z 0.0 Viga
4 Barra 41 2.000 y, z 0.0 Viga
5 Barra 42 2.000 y, z 0.0 Viga
6 Barra 83 2.000 y, z 0.0 Viga
7 Barra 84 2.000 y, z 0.0 Viga
8 Barra 85 2.000 y, z 0.0 Viga
9 Barra 86 2.000 y, z 0.0 Viga
10 Barra 87 2.000 y, z 0.0 Viga
11 Barra 126 2.000 y, z 0.0 Viga
12 Barra 127 2.000 y, z 0.0 Viga
13 Barra 128 2.000 y, z 0.0 Viga
14 Barra 129 2.000 y, z 0.0 Viga
15 Barra 130 2.000 y, z 0.0 Viga
16 Barra 171 2.000 y, z 0.0 Viga
17 Barra 172 2.000 y, z 0.0 Viga
18 Barra 173 2.000 y, z 0.0 Viga
19 Barra 174 2.000 y, z 0.0 Viga
20 Barra 175 2.000 y, z 0.0 Viga
21 Barra 214 2.000 y, z 0.0 Viga
22 Barra 215 2.000 y, z 0.0 Viga
23 Barra 216 2.000 y, z 0.0 Viga
24 Barra 217 2.000 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
25 Barra 218 2.000 y, z 0.0 Viga
26 Barra 259 2.000 y, z 0.0 Viga
27 Barra 260 2.000 y, z 0.0 Viga
28 Barra 261 2.000 y, z 0.0 Viga
29 Barra 262 2.000 y, z 0.0 Viga
30 Barra 263 2.000 y, z 0.0 Viga
31 Barra 302 2.000 y, z 0.0 Viga
32 Barra 303 2.000 y, z 0.0 Viga
33 Barra 304 2.000 y, z 0.0 Viga
34 Barra 305 2.000 y, z 0.0 Viga
35 Barra 306 2.000 y, z 0.0 Viga
36 Barra 347 2.000 y, z 0.0 Viga
37 Barra 348 2.000 y, z 0.0 Viga
38 Barra 349 2.000 y, z 0.0 Viga
39 Barra 350 2.000 y, z 0.0 Viga
40 Barra 351 2.000 y, z 0.0 Viga
41 Barra 390 2.000 y, z 0.0 Viga
42 Barra 391 2.000 y, z 0.0 Viga
43 Barra 392 2.000 y, z 0.0 Viga
44 Barra 393 2.000 y, z 0.0 Viga
45 Barra 435 2.000 y, z 0.0 Viga
46 Barra 436 2.000 y, z 0.0 Viga
47 Barra 437 2.000 y, z 0.0 Viga
48 Barra 438 2.000 y, z 0.0 Viga
49 Barra 439 2.000 y, z 0.0 Viga
50 Barra 478 2.000 y, z 0.0 Viga
51 Barra 394 2.000 y, z 0.0 Viga
52 Barra 480 2.000 y, z 0.0 Viga
53 Barra 481 2.000 y, z 0.0 Viga
54 Barra 482 2.000 y, z 0.0 Viga
55 Barra 523 2.000 y, z 0.0 Viga
56 Barra 524 2.000 y, z 0.0 Viga
57 Barra 525 2.000 y, z 0.0 Viga
58 Barra 526 2.000 y, z 0.0 Viga
59 Barra 527 2.000 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
4 QRO 40x2.6 (conformadas en caliente)
84 0.000 CO41 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
437 2.000 CO56 0.54  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
216 0.000 CO37 0.31  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
216 0.000 CO38 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
216 0.000 CO37 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
38 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
216 1.000 CO38 0.42  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
216 1.000 CO37 0.42  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 25-36,70-81,113-124,158-169,201-211,246-257,289-300,334-345,377-388,
422-433,465-476,510-516,518-521,1376,1377
Conjuntos de barras para el cálculo:
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.1 DETALLES
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 25 3.363 y, z 0.0 Viga
2 Barra 26 3.052 y, z 0.0 Viga
3 Barra 27 3.363 y, z 0.0 Viga
4 Barra 28 3.052 y, z 0.0 Viga
5 Barra 29 3.363 y, z 0.0 Viga
6 Barra 30 3.052 y, z 0.0 Viga
7 Barra 31 3.052 y, z 0.0 Viga
8 Barra 32 3.363 y, z 0.0 Viga
9 Barra 33 3.052 y, z 0.0 Viga
10 Barra 34 3.363 y, z 0.0 Viga
11 Barra 35 3.052 y, z 0.0 Viga
12 Barra 36 3.363 y, z 0.0 Viga
13 Barra 70 3.363 y, z 0.0 Viga
14 Barra 71 3.052 y, z 0.0 Viga
15 Barra 72 3.363 y, z 0.0 Viga
16 Barra 73 3.052 y, z 0.0 Viga
17 Barra 74 3.363 y, z 0.0 Viga
18 Barra 75 3.052 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
19 Barra 76 3.052 y, z 0.0 Viga
20 Barra 77 3.363 y, z 0.0 Viga
21 Barra 78 3.052 y, z 0.0 Viga
22 Barra 79 3.363 y, z 0.0 Viga
23 Barra 80 3.052 y, z 0.0 Viga
24 Barra 81 3.363 y, z 0.0 Viga
25 Barra 113 3.363 y, z 0.0 Viga
26 Barra 114 3.052 y, z 0.0 Viga
27 Barra 115 3.363 y, z 0.0 Viga
28 Barra 116 3.052 y, z 0.0 Viga
29 Barra 117 3.363 y, z 0.0 Viga
30 Barra 118 3.052 y, z 0.0 Viga
31 Barra 119 3.052 y, z 0.0 Viga
32 Barra 120 3.363 y, z 0.0 Viga
33 Barra 121 3.052 y, z 0.0 Viga
34 Barra 122 3.363 y, z 0.0 Viga
35 Barra 123 3.052 y, z 0.0 Viga
36 Barra 124 3.363 y, z 0.0 Viga
37 Barra 158 3.363 y, z 0.0 Viga
38 Barra 159 3.052 y, z 0.0 Viga
39 Barra 160 3.363 y, z 0.0 Viga
40 Barra 161 3.052 y, z 0.0 Viga
41 Barra 162 3.363 y, z 0.0 Viga
42 Barra 163 3.052 y, z 0.0 Viga
43 Barra 164 3.052 y, z 0.0 Viga
44 Barra 165 3.363 y, z 0.0 Viga
45 Barra 166 3.052 y, z 0.0 Viga
46 Barra 167 3.363 y, z 0.0 Viga
47 Barra 168 3.052 y, z 0.0 Viga
48 Barra 169 3.363 y, z 0.0 Viga
49 Barra 201 3.363 y, z 0.0 Viga
50 Barra 202 3.052 y, z 0.0 Viga
51 Barra 203 3.363 y, z 0.0 Viga
52 Barra 204 3.052 y, z 0.0 Viga
53 Barra 205 3.363 y, z 0.0 Viga
54 Barra 206 3.052 y, z 0.0 Viga
55 Barra 207 3.052 y, z 0.0 Viga
56 Barra 208 3.363 y, z 0.0 Viga
57 Barra 209 3.052 y, z 0.0 Viga
58 Barra 210 3.363 y, z 0.0 Viga
59 Barra 211 3.052 y, z 0.0 Viga
60 Barra 0.000 y, z 0.0 Viga
61 Barra 246 3.363 y, z 0.0 Viga
62 Barra 247 3.052 y, z 0.0 Viga
63 Barra 248 3.363 y, z 0.0 Viga
64 Barra 249 3.052 y, z 0.0 Viga
65 Barra 250 3.363 y, z 0.0 Viga
66 Barra 251 3.052 y, z 0.0 Viga
67 Barra 252 3.052 y, z 0.0 Viga
68 Barra 253 3.363 y, z 0.0 Viga
69 Barra 254 3.052 y, z 0.0 Viga
70 Barra 255 3.363 y, z 0.0 Viga
71 Barra 256 3.052 y, z 0.0 Viga
72 Barra 257 3.363 y, z 0.0 Viga
73 Barra 289 3.363 y, z 0.0 Viga
74 Barra 290 3.052 y, z 0.0 Viga
75 Barra 291 3.363 y, z 0.0 Viga
76 Barra 292 3.052 y, z 0.0 Viga
77 Barra 293 3.363 y, z 0.0 Viga
78 Barra 294 3.052 y, z 0.0 Viga
79 Barra 295 3.052 y, z 0.0 Viga
80 Barra 296 3.363 y, z 0.0 Viga
81 Barra 297 3.052 y, z 0.0 Viga
82 Barra 298 3.363 y, z 0.0 Viga
83 Barra 299 3.052 y, z 0.0 Viga
84 Barra 300 3.363 y, z 0.0 Viga
85 Barra 334 3.363 y, z 0.0 Viga
86 Barra 335 3.052 y, z 0.0 Viga
87 Barra 336 3.363 y, z 0.0 Viga
88 Barra 337 3.052 y, z 0.0 Viga
89 Barra 338 3.363 y, z 0.0 Viga
90 Barra 339 3.052 y, z 0.0 Viga
91 Barra 340 3.052 y, z 0.0 Viga
92 Barra 341 3.363 y, z 0.0 Viga
93 Barra 342 3.052 y, z 0.0 Viga
94 Barra 343 3.363 y, z 0.0 Viga
95 Barra 344 3.052 y, z 0.0 Viga
96 Barra 345 3.363 y, z 0.0 Viga
97 Barra 377 3.363 y, z 0.0 Viga
98 Barra 378 3.052 y, z 0.0 Viga
99 Barra 379 3.363 y, z 0.0 Viga
100 Barra 380 3.052 y, z 0.0 Viga
101 Barra 381 3.363 y, z 0.0 Viga
102 Barra 382 3.052 y, z 0.0 Viga
103 Barra 383 3.052 y, z 0.0 Viga
104 Barra 384 3.363 y, z 0.0 Viga
105 Barra 385 3.052 y, z 0.0 Viga
106 Barra 386 3.363 y, z 0.0 Viga
107 Barra 387 3.052 y, z 0.0 Viga
108 Barra 388 3.363 y, z 0.0 Viga
109 Barra 422 3.363 y, z 0.0 Viga
110 Barra 423 3.052 y, z 0.0 Viga
111 Barra 424 3.363 y, z 0.0 Viga
112 Barra 425 3.052 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
113 Barra 426 3.363 y, z 0.0 Viga
114 Barra 427 3.052 y, z 0.0 Viga
115 Barra 428 3.052 y, z 0.0 Viga
116 Barra 429 3.363 y, z 0.0 Viga
117 Barra 430 3.052 y, z 0.0 Viga
118 Barra 431 3.363 y, z 0.0 Viga
119 Barra 432 3.052 y, z 0.0 Viga
120 Barra 433 3.363 y, z 0.0 Viga
121 Barra 465 3.363 y, z 0.0 Viga
122 Barra 466 3.052 y, z 0.0 Viga
123 Barra 467 3.363 y, z 0.0 Viga
124 Barra 468 3.052 y, z 0.0 Viga
125 Barra 469 3.363 y, z 0.0 Viga
126 Barra 470 3.052 y, z 0.0 Viga
127 Barra 471 3.052 y, z 0.0 Viga
128 Barra 472 3.363 y, z 0.0 Viga
129 Barra 473 3.052 y, z 0.0 Viga
130 Barra 474 3.363 y, z 0.0 Viga
131 Barra 475 3.052 y, z 0.0 Viga
132 Barra 476 3.363 y, z 0.0 Viga
133 Barra 510 3.363 y, z 0.0 Viga
134 Barra 511 3.052 y, z 0.0 Viga
135 Barra 512 3.363 y, z 0.0 Viga
136 Barra 513 3.052 y, z 0.0 Viga
137 Barra 514 3.363 y, z 0.0 Viga
138 Barra 515 3.052 y, z 0.0 Viga
139 Barra 516 3.052 y, z 0.0 Viga
140 Barra 1376 3.363 y, z 0.0 Viga
141 Barra 518 3.052 y, z 0.0 Viga
142 Barra 519 3.363 y, z 0.0 Viga
143 Barra 520 3.052 y, z 0.0 Viga
144 Barra 521 3.363 y, z 0.0 Viga
145 Barra 1377 3.363 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
9 QRO 70x8 (conformadas en caliente)
514 0.000 CO28 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
432 3.052 CO12 0.49  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
433 3.363 CO12 0.63  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
514 1.682 CO46 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
433 0.000 CO16 0.03  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
433 0.000 CO15 0.02  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
25 0.000 CO2 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
514 1.682 CO46 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
433 1.682 CO12 0.83  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
433 1.682 CO15 0.13  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo:
Conjuntos de barras para el cálculo: 69-76
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.1 DETALLES
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en I
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario
1 2 IPE 270 Sección en I laminada 0.61
IPE 270
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Lista de barras 69 15.075 y, z 0.0 Viga
2 Lista de barras 70 15.075 y, z 0.0 Viga
3 Lista de barras 71 15.075 y, z 0.0 Viga
4 Lista de barras 72 15.075 y, z 0.0 Viga
5 Lista de barras 73 15.075 y, z 0.0 Viga
6 Lista de barras 74 15.075 y, z 0.0 Viga
7 Lista de barras 75 15.075 y, z 0.0 Viga
8 Lista de barras 76 15.075 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1 IPE 270
1339 0.000 CO43 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
574 2.512 CO85 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
709 2.512 CO51 0.37  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
712 0.000 CO51 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1444 0.000 CO59 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
532 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1324 0.000 CO37 0.20  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
550 0.200 CO90 0.07  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
575 0.000 CO91 0.10  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
709 2.512 CO51 0.37  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1070 0.251 CO46 0.21  1 CS146) Comprobación de la sección - Flexión, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
569 2.512 CO44 0.24  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1069 0.000 CO37 0.25  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
709 2.512 CO59 0.30  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1070 0.502 CO51 0.32  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
549 2.512 CO25 0.17  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
575 0.200 CO91 0.18  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
770 0.000 CO86 0.27  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1069 0.000 CO55 0.25  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1069 0.000 CO47 0.61  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
69 Dintel 1 (Barra núm. 709,532,710,533,711,1353,534)
534 0.000 CO43 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
534 0.200 CO91 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
709 2.512 CO51 0.37  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
709 2.512 CO47 0.04  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
534 0.000 CO33 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
709 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
534 0.000 CO31 0.14  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
534 0.000 CO6 0.05  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
534 0.000 CO31 0.03  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
709 2.512 CO51 0.37  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
709 2.512 CO52 0.14  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
709 2.512 CO59 0.30  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
534 0.200 CO57 0.01  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
711 2.512 CO26 0.11  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
534 0.000 CO49 0.10  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
710 0.000 CO44 0.18  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
534 0.000 CO6 0.13  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
534 0.000 CO6 0.39  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
70 Dintel 2 (Barra núm. 1444,1445,540,713,539,712,1061,538)
1445 0.000 CO43 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
538 0.502 CO91 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
712 1.256 CO58 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
712 0.000 CO51 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1444 0.000 CO59 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1444 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
538 0.000 CO43 0.18  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1444 0.000 CO12 0.06  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1444 0.000 CO6 0.07  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
712 1.256 CO58 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo c
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1061 2.010 CO58 0.07  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
538 0.000 CO58 0.07  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
1061 0.000 CO90 0.15  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
538 0.502 CO33 0.24  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
713 2.512 CO25 0.17  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1444 0.000 CO49 0.10  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
538 0.000 CO90 0.23  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
538 0.000 CO38 0.23  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
538 0.000 CO47 0.55  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
71 Dintel 3 (Barra núm. 1069,700,548,701,549,702,1339,550)
1339 0.000 CO43 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1069 0.502 CO91 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
701 1.256 CO29 0.05  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
548 2.512 CO33 0.04  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
550 0.000 CO1 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1069 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
550 0.000 CO37 0.20  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
550 0.200 CO90 0.07  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
550 0.000 CO91 0.10  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
701 1.256 CO29 0.05  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1339 2.312 CO55 0.11  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1069 0.000 CO37 0.25  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
701 0.000 CO13 0.07  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1069 0.502 CO29 0.26  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
549 2.512 CO25 0.17  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
550 0.200 CO91 0.18  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
700 2.010 CO55 0.21  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1069 0.000 CO55 0.25  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1069 0.000 CO47 0.61  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
72 Dintel 4 (Barra núm. 537,571,544,674,545,675,1324)
1324 0.000 CO43 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
674 2.512 CO35 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
537 0.000 CO33 0.15  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
571 0.000 CO51 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1324 0.000 CO43 0.03  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
537 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1324 0.000 CO37 0.20  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1324 0.000 CO5 0.05  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1324 0.000 CO50 0.03  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
537 0.000 CO33 0.15  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
675 0.000 CO34 0.18  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1324 0.200 CO34 0.22  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
537 0.000 CO32 0.13  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
571 0.000 CO36 0.12  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1324 0.200 CO82 0.06  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
675 0.000 CO91 0.20  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1324 0.200 CO91 0.24  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1324 0.200 CO91 0.48  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
73 Dintel 5 (Barra núm. 769,557,770,558,771,1354,559)
559 0.000 CO5 0.08  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
559 0.200 CO85 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
769 2.512 CO51 0.36  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y, 
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
769 2.512 CO48 0.04  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
559 0.000 CO85 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
769 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
559 0.000 CO5 0.14  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
559 0.000 CO5 0.05  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
559 0.000 CO25 0.05  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
769 2.512 CO51 0.36  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
770 0.000 CO44 0.24  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
769 1.256 CO25 0.11  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
559 0.100 CO7 0.03  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
770 2.512 CO26 0.16  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
559 0.000 CO50 0.10  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
770 0.000 CO86 0.27  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
559 0.200 CO25 0.21  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
559 0.200 CO25 0.41  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
74 Dintel 6 (Barra núm. 563,1062,772,564,773,565,774,1356)
563 0.502 CO5 0.10  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
773 0.000 CO85 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
772 2.512 CO52 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1356 0.000 CO60 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
563 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
563 0.000 CO5 0.14  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1356 0.200 CO12 0.06  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1356 0.000 CO5 0.07  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
563 0.502 CO89 0.24  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
563 0.502 CO41 0.22  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
1062 2.010 CO90 0.15  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
563 0.502 CO14 0.11  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
565 1.256 CO85 0.10  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1356 0.200 CO50 0.10  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
773 0.000 CO86 0.25  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
563 0.502 CO37 0.23  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
563 0.502 CO29 0.55  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
75 Dintel 7 (Barra núm. 1070,1197,573,776,574,777,1340,575)
1070 0.000 CO5 0.10  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
574 2.512 CO85 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1070 0.000 CO86 0.04  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
575 0.000 CO1 0.04  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1070 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
575 0.000 CO38 0.19  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
575 0.200 CO90 0.07  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
575 0.000 CO91 0.10  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1070 0.251 CO46 0.21  1 CS146) Comprobación de la sección - Flexión, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
1197 2.010 CO60 0.19  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1070 0.000 CO38 0.24  1 CS166) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, esfuerzo 
cortante y torsión según 6.2.5 hasta 6.2.8
1197 0.502 CO15 0.07  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1070 0.502 CO51 0.32  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
777 1.256 CO85 0.10  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
575 0.200 CO91 0.18  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
574 2.512 CO86 0.25  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1070 0.000 CO56 0.24  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1070 0.000 CO48 0.59  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión -
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
- Cálculo elástico
76 Dintel 8 (Barra núm. 562,694,569,695,570,696,1325)
1325 0.200 CO5 0.08  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1325 0.000 CO85 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
562 2.512 CO33 0.15  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
694 2.512 CO52 0.05  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1325 0.000 CO85 0.05  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
562 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1325 0.000 CO38 0.20  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1325 0.200 CO6 0.05  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1325 0.000 CO26 0.05  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
562 2.512 CO33 0.15  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
569 2.512 CO44 0.24  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
562 2.512 CO32 0.13  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
569 0.000 CO26 0.16  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1325 0.000 CO81 0.07  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
569 2.512 CO86 0.27  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1325 0.000 CO91 0.25  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1325 0.000 CO91 0.48  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 14-24,37,780-784,788-792,794-804
Conjuntos de barras para el cálculo: 155,156,159,161,164,165
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.1 DETALLES
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario
8 2 HEA 100 Sección en I laminada 0.22
HEA 100
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 14 2.334 y, z 0.0 Viga
2 Barra 15 2.333 y, z 0.0 Viga
3 Barra 16 2.333 y, z 0.0 Viga
4 Barra 17 2.333 y, z 0.0 Viga
5 Barra 18 2.334 y, z 0.0 Viga
6 Barra 19 2.333 y, z 0.0 Viga
7 Barra 20 2.334 y, z 0.0 Viga
8 Barra 21 2.333 y, z 0.0 Viga
9 Barra 22 2.334 y, z 0.0 Viga
10 Barra 23 2.333 y, z 0.0 Viga
11 Barra 24 2.334 y, z 0.0 Viga
12 Barra 37 2.333 y, z 0.0 Viga
13 Barra 780 7.000 y, z 0.0 Viga
14 Barra 781 7.000 y, z 0.0 Viga
15 Barra 782 7.000 y, z 0.0 Viga
16 Barra 783 7.000 y, z 0.0 Viga
17 Barra 784 7.000 y, z 0.0 Viga
18 Barra 788 7.000 y, z 0.0 Viga
19 Barra 789 7.000 y, z 0.0 Viga
20 Barra 790 7.000 y, z 0.0 Viga
21 Barra 791 7.000 y, z 0.0 Viga
22 Barra 792 7.000 y, z 0.0 Viga
23 Barra 794 2.334 y, z 0.0 Viga
24 Barra 795 2.333 y, z 0.0 Viga
25 Barra 796 2.333 y, z 0.0 Viga
26 Barra 797 7.000 y, z 0.0 Viga
27 Barra 798 7.000 y, z 0.0 Viga
28 Barra 799 7.000 y, z 0.0 Viga
29 Barra 800 7.000 y, z 0.0 Viga
30 Barra 801 7.000 y, z 0.0 Viga
31 Barra 802 2.333 y, z 0.0 Viga
32 Barra 803 2.333 y, z 0.0 Viga
33 Barra 804 2.333 y, z 0.0 Viga
34 Lista de barras 155 7.000 y, z 0.0 Viga
35 Lista de barras 156 7.000 y, z 0.0 Viga
36 Lista de barras 159 7.000 y, z 0.0 Viga
37 Lista de barras 161 7.000 y, z 0.0 Viga
38 Lista de barras 164 7.000 y, z 0.0 Viga
39 Lista de barras 165 7.000 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
8 HEA 100
794 0.000 CO63 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
804 0.000 CO11 0.09  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
802 0.000 CO86 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
788 3.500 CO11 0.06  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
16 1.166 CO68 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
782 0.000 CO11 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
788 0.000 CO26 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
14 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
788 3.500 CO11 0.06  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
16 1.166 CO68 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
14 2.334 CO26 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
782 3.500 CO11 0.06  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
16 2.333 CO44 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
788 3.500 CO26 0.12  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
802 0.000 CO86 0.10  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
799 3.500 CO17 0.10  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
37 0.000 CO26 0.06  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
788 1.750 CO26 0.22  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
155 u1 (Barra núm. 795,18,19)
19 0.000 CO12 0.09  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
795 0.000 CO86 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
795 1.166 CO7 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
795 2.333 CO44 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
795 2.333 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
795 1.166 CO7 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
18 2.334 CO26 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
795 2.333 CO26 0.02  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
18 2.334 CO86 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
795 2.333 CO90 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
795 0.000 CO86 0.06  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
18 2.334 CO25 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
18 0.000 CO44 0.04  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
795 1.166 CO26 0.07  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
156 u2 (Barra núm. 804,24,37)
804 0.000 CO11 0.09  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
804 0.000 CO86 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
804 1.166 CO38 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
804 2.333 CO26 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
804 2.333 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
804 1.166 CO38 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
804 2.333 CO38 0.01  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
37 0.000 CO2 0.01  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
804 1.166 CO26 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
804 2.333 CO86 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
804 0.000 CO86 0.10  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
804 2.333 CO7 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
37 0.000 CO26 0.06  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
804 1.166 CO86 0.13  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
159 u5 (Barra núm. 794,16,17)
794 0.000 CO63 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
17 0.000 CO47 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
794 0.000 CO86 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
16 0.000 CO68 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
16 1.166 CO68 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
794 2.334 CO44 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
794 2.334 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
16 0.000 CO68 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
16 1.166 CO68 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
16 2.333 CO68 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
794 2.334 CO43 0.02  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
16 2.333 CO44 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
17 0.000 CO44 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
794 0.000 CO86 0.09  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
794 2.334 CO5 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
17 0.000 CO26 0.04  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
794 1.167 CO26 0.11  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
161 u7 (Barra núm. 803,22,23)
23 0.000 CO43 0.06  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
803 0.000 CO86 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
22 2.334 CO43 0.01  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
803 2.333 CO44 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
803 2.333 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
22 2.334 CO43 0.01  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
22 0.000 CO44 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
23 0.000 CO85 0.02  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
22 2.334 CO86 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
803 2.333 CO86 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
803 0.000 CO86 0.09  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
23 0.000 CO5 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
22 0.000 CO26 0.05  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
803 1.166 CO86 0.11  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
164 u10 (Barra núm. 802,20,21)
802 0.000 CO11 0.08  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
802 0.000 CO86 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
802 2.333 CO26 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
802 2.333 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
20 2.334 CO8 0.01  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
20 2.334 CO86 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
802 2.333 CO86 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
802 0.000 CO86 0.10  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
802 2.333 CO7 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
21 0.000 CO48 0.04  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
802 1.166 CO86 0.11  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
165 u11 (Barra núm. 796,14,15)
15 0.000 CO12 0.08  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
796 0.000 CO86 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
796 1.166 CO8 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
796 2.333 CO44 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
796 2.333 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
796 1.166 CO8 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
14 2.334 CO26 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
15 1.166 CO85 0.01  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
14 2.334 CO86 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
14 2.334 CO44 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
796 0.000 CO86 0.06  1 ST321) Análisis de estabilidad - Pandeo torsional según 6.3.1.4 
y 6.3.1.2(4)
796 2.333 CO2 0.03  1 ST331) Análisis de estabilidad - Pandeo lateral según 6.3.2.1 y 
6.3.2.3 - Sección en I
14 0.000 CO44 0.04  1 ST363) Análisis de estabilidad - Flexión biaxial según 6.3.3, 
método 2
796 1.166 CO26 0.08  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 1208-1210,1212-1276,1374,1375
Conjuntos de barras para el cálculo:
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
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1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
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1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 1208 7.280 y, z 0.0 Viga
2 Barra 1209 7.280 y, z 0.0 Viga
3 Barra 1210 7.280 y, z 0.0 Viga
4 Barra 1374 7.280 y, z 0.0 Viga
5 Barra 1375 7.280 y, z 0.0 Viga
6 Barra 1212 7.280 y, z 0.0 Viga
7 Barra 1213 7.280 y, z 0.0 Viga
8 Barra 1214 7.280 y, z 0.0 Viga
9 Barra 1215 7.280 y, z 0.0 Viga
10 Barra 1216 7.280 y, z 0.0 Viga
11 Barra 1217 7.280 y, z 0.0 Viga
12 Barra 1218 7.280 y, z 0.0 Viga
13 Barra 1219 7.280 y, z 0.0 Viga
14 Barra 1220 7.280 y, z 0.0 Viga
15 Barra 1221 7.280 y, z 0.0 Viga
16 Barra 1222 7.280 y, z 0.0 Viga
17 Barra 1223 7.280 y, z 0.0 Viga
18 Barra 1224 7.280 y, z 0.0 Viga
19 Barra 1225 7.280 y, z 0.0 Viga
20 Barra 1226 7.280 y, z 0.0 Viga
21 Barra 1227 7.000 y, z 0.0 Viga
22 Barra 1228 7.000 y, z 0.0 Viga
23 Barra 1229 7.000 y, z 0.0 Viga
24 Barra 1230 7.000 y, z 0.0 Viga
25 Barra 1231 7.000 y, z 0.0 Viga
26 Barra 1232 7.000 y, z 0.0 Viga
27 Barra 1233 7.000 y, z 0.0 Viga
28 Barra 1234 7.000 y, z 0.0 Viga
29 Barra 1235 7.000 y, z 0.0 Viga
30 Barra 1236 7.000 y, z 0.0 Viga
31 Barra 1237 7.000 y, z 0.0 Viga
32 Barra 1238 7.000 y, z 0.0 Viga
33 Barra 1239 7.000 y, z 0.0 Viga
34 Barra 1240 7.000 y, z 0.0 Viga
35 Barra 1241 7.000 y, z 0.0 Viga
36 Barra 1242 7.000 y, z 0.0 Viga
37 Barra 1243 7.000 y, z 0.0 Viga
38 Barra 1244 7.000 y, z 0.0 Viga
39 Barra 1245 7.000 y, z 0.0 Viga
40 Barra 1246 7.000 y, z 0.0 Viga
41 Barra 1247 7.000 y, z 0.0 Viga
42 Barra 1248 7.000 y, z 0.0 Viga
43 Barra 1249 7.000 y, z 0.0 Viga
44 Barra 1250 7.000 y, z 0.0 Viga
45 Barra 1251 7.000 y, z 0.0 Viga
46 Barra 1252 7.000 y, z 0.0 Viga
47 Barra 1253 7.000 y, z 0.0 Viga
48 Barra 1254 7.000 y, z 0.0 Viga
49 Barra 1255 7.000 y, z 0.0 Viga
50 Barra 1256 7.000 y, z 0.0 Viga
51 Barra 1257 7.000 y, z 0.0 Viga
52 Barra 1258 7.000 y, z 0.0 Viga
53 Barra 1259 7.000 y, z 0.0 Viga
54 Barra 1260 7.000 y, z 0.0 Viga
55 Barra 1261 7.000 y, z 0.0 Viga
56 Barra 1262 7.000 y, z 0.0 Viga
57 Barra 1263 7.000 y, z 0.0 Viga
58 Barra 1264 7.000 y, z 0.0 Viga
59 Barra 1265 7.000 y, z 0.0 Viga
60 Barra 1266 7.000 y, z 0.0 Viga
61 Barra 1267 7.000 y, z 0.0 Viga
62 Barra 1268 7.000 y, z 0.0 Viga
63 Barra 1269 7.000 y, z 0.0 Viga
64 Barra 1270 7.000 y, z 0.0 Viga
65 Barra 1271 7.000 y, z 0.0 Viga
66 Barra 1272 7.000 y, z 0.0 Viga
67 Barra 1273 7.000 y, z 0.0 Viga
68 Barra 1274 7.000 y, z 0.0 Viga
69 Barra 1275 7.000 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
70 Barra 1276 7.000 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
4 QRO 40x2.6 (conformadas en caliente)
1209 0.000 CO25 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1214 7.280 CO19 0.54  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1.1 DATOS GENERALES
Barras para el cálculo: 13,88,101-105,108-112,132,148-157,170,176,177,189-192,194,1289,1293,
1297,1301,1676,1679,1682,1685,1688,1689,1691,1693,1696,1697,1699,
1700,1702,1703,1705-1716,1719-1721
Conjuntos de barras para el cálculo: 179-181,195-207
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22




Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.08
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11









Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 13 5.143 y, z 0.0 Viga
2 Barra 88 5.143 y, z 0.0 Viga
3 Barra 101 5.143 y, z 0.0 Viga
4 Barra 102 5.070 y, z 0.0 Viga
5 Barra 103 5.070 y, z 0.0 Viga
6 Barra 104 5.070 y, z 0.0 Viga
7 Barra 105 4.962 y, z 0.0 Viga
8 Barra 108 4.962 y, z 0.0 Viga
9 Barra 109 4.962 y, z 0.0 Viga
10 Barra 110 4.962 y, z 0.0 Viga
11 Barra 111 5.070 y, z 0.0 Viga
12 Barra 112 5.070 y, z 0.0 Viga
13 Barra 132 5.070 y, z 0.0 Viga
14 Barra 148 5.070 y, z 0.0 Viga
15 Barra 149 5.070 y, z 0.0 Viga
16 Barra 150 5.143 y, z 0.0 Viga
17 Barra 151 5.068 y, z 0.0 Viga
18 Barra 152 5.074 y, z 0.0 Viga
19 Barra 153 5.143 y, z 0.0 Viga
20 Barra 154 5.074 y, z 0.0 Viga
21 Barra 155 5.068 y, z 0.0 Viga
22 Barra 156 5.002 y, z 0.0 Viga
23 Barra 157 5.143 y, z 0.0 Viga
24 Barra 170 5.139 y, z 0.0 Viga
25 Barra 176 4.962 y, z 0.0 Viga
26 Barra 177 4.962 y, z 0.0 Viga
27 Barra 189 4.962 y, z 0.0 Viga
28 Barra 190 5.139 y, z 0.0 Viga
29 Barra 191 4.962 y, z 0.0 Viga
30 Barra 192 5.143 y, z 0.0 Viga
31 Barra 193 5.139 y, z 0.0 Viga
32 Barra 194 5.143 y, z 0.0 Viga
33 Barra 1289 5.074 y, z 0.0 Viga
34 Barra 1293 5.068 y, z 0.0 Viga
36 Barra 1297 5.068 y, z 0.0 Viga
37 Barra 1301 5.074 y, z 0.0 Viga
41 Barra 1676 5.143 y, z 0.0 Viga
44 Barra 1679 4.962 y, z 0.0 Viga
45 Barra 1680 4.962 y, z 0.0 Viga
46 Barra 1682 4.962 y, z 0.0 Viga
47 Barra 0.000 y, z 0.0 Viga
50 Barra 1685 5.143 y, z 0.0 Viga
51 Barra 1719 5.002 y, z 0.0 Viga
52 Barra 1688 5.070 y, z 0.0 Viga
53 Barra 1689 5.070 y, z 0.0 Viga
54 Barra 1716 5.139 y, z 0.0 Viga
55 Barra 1691 4.962 y, z 0.0 Viga
56 Barra 1715 4.962 y, z 0.0 Viga
57 Barra 1693 4.962 y, z 0.0 Viga
58 Barra 1714 4.962 y, z 0.0 Viga
59 Barra 1711 5.143 y, z 0.0 Viga
60 Barra 1696 5.070 y, z 0.0 Viga
61 Barra 1697 5.070 y, z 0.0 Viga
62 Barra 1710 5.070 y, z 0.0 Viga
63 Barra 1699 5.143 y, z 0.0 Viga
64 Barra 1700 5.143 y, z 0.0 Viga
65 Lista de barras 179 10.141 y, z 0.0 Viga
66 Lista de barras 180 10.141 y, z 0.0 Viga
67 Lista de barras 181 10.287 y, z 0.0 Viga
68 Lista de barras 195 9.924 y, z 0.0 Viga
69 Lista de barras 196 9.924 y, z 0.0 Viga
70 Lista de barras 197 10.141 y, z 0.0 Viga
71 Lista de barras 198 10.141 y, z 0.0 Viga
72 Lista de barras 199 10.287 y, z 0.0 Viga
73 Lista de barras 200 10.287 y, z 0.0 Viga
74 Lista de barras 201 10.141 y, z 0.0 Viga
75 Lista de barras 202 10.141 y, z 0.0 Viga
76 Lista de barras 203 9.924 y, z 0.0 Viga
77 Lista de barras 207 10.287 y, z 0.0 Viga
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
78 Lista de barras 205 10.141 y, z 0.0 Viga
79 Lista de barras 206 10.141 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
10 QRO 90x4 (conformadas en caliente)
192 0.000 CO86 0.16  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
194 5.143 CO86 0.16  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
152 0.000 CO38 0.11  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1685 5.143 CO31 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1682 0.000 CO25 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
194 5.143 CO85 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
13 3.429 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
151 0.000 CO5 0.05  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1707 0.000 CO51 0.01  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
151 0.000 CO5 0.00  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
152 0.000 CO38 0.11  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1685 5.143 CO31 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1711 0.000 CO34 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
177 4.962 CO8 0.18  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
151 3.378 CO19 0.11  1 CS186) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
151 0.000 CO83 0.10  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
151 0.000 CO11 0.09  1 CS206) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante, torsión y esfuerzo axil según 6.2.9.1
177 4.962 CO25 0.09  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
151 5.068 CO11 0.03  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
151 5.068 CO5 0.24  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
1721 5.143 CO5 0.48  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
179 c6 (Barra núm. 111,1708)
111 5.070 CO20 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
111 0.000 CO91 0.06  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
111 1.690 CO13 0.08  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
111 5.070 CO7 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
111 5.070 CO31 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
111 1.690 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
111 1.690 CO13 0.08  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
111 0.000 CO13 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
111 0.000 CO26 0.11  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
111 0.000 CO6 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1708 0.000 CO31 0.28  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
180 c7 (Barra núm. 148,1709)
1709 0.000 CO38 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1709 5.070 CO7 0.09  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1709 0.000 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1709 0.000 CO7 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
148 1.690 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
148 0.000 CO16 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1709 5.070 CO5 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1709 5.070 CO8 0.44  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
181 c8 (Barra núm. 13,1702)
1702 5.143 CO40 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1702 0.000 CO8 0.14  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
13 5.143 CO58 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1702 0.000 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1702 0.000 CO43 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
13 3.429 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
13 5.143 CO58 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1702 0.000 CO57 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1702 0.000 CO18 0.15  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1702 1.714 CO91 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1702 0.000 CO5 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
195 c5 (Barra núm. 110,1707)
110 4.962 CO6 0.10  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1707 0.000 CO86 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1707 0.000 CO44 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1707 0.000 CO38 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
110 1.654 CO8 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1707 0.000 CO52 0.05  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1707 0.000 CO51 0.01  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1707 0.000 CO51 0.00  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
110 0.000 CO44 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1707 0.000 CO47 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1707 0.000 CO51 0.03  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1707 0.000 CO51 0.24  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
1707 0.000 CO85 0.23  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
196 c4 (Barra núm. 108,1706)
1706 0.000 CO6 0.10  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
108 4.962 CO86 0.04  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1706 1.654 CO56 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
108 4.962 CO43 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
108 0.000 CO55 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
108 1.654 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1706 1.654 CO56 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
108 4.962 CO56 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1706 4.962 CO44 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
108 4.962 CO55 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
197 c3 (Barra núm. 104,1705)
1705 0.000 CO6 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1705 5.070 CO35 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
104 5.070 CO50 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1705 0.000 CO25 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1705 0.000 CO35 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
104 1.690 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
104 5.070 CO50 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1705 5.070 CO17 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1705 5.070 CO26 0.11  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1705 5.070 CO19 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
198 c2 (Barra núm. 149,1710)
1710 0.000 CO91 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
149 5.070 CO8 0.09  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
149 5.070 CO40 0.05  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1710 0.000 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1710 0.000 CO43 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
149 1.690 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
149 5.070 CO40 0.05  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1710 5.070 CO40 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1710 3.380 CO7 0.09  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1710 5.070 CO5 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
199 c1 (Barra núm. 101,1703)
1703 0.000 CO91 0.03  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
101 5.143 CO8 0.14  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1703 1.714 CO34 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
101 5.143 CO52 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
101 5.143 CO43 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
101 0.000 CO9 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1703 1.714 CO34 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
101 5.143 CO34 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
101 3.429 CO29 0.09  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
101 1.714 CO72 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
101 5.143 CO47 0.09  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
200 c9 (Barra núm. 153,1711)
1711 5.143 CO86 0.16  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1711 0.000 CO5 0.12  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
153 3.429 CO34 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1711 0.000 CO52 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1711 0.000 CO85 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
153 3.429 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
153 3.429 CO34 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1711 0.000 CO34 0.08  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1711 1.714 CO29 0.09  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1711 3.429 CO72 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1711 0.000 CO47 0.09  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
201 c10 (Barra núm. 156,1712)
1712 5.139 CO86 0.07  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1712 0.000 CO11 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
156 5.002 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
156 5.002 CO15 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
156 1.667 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1712 5.139 CO18 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
156 0.000 CO5 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1712 0.000 CO11 0.40  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
202 c11 (Barra núm. 170,1713)
170 5.139 CO5 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
170 0.000 CO36 0.07  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
170 0.000 CO49 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1713 5.002 CO5 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1713 5.002 CO35 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
170 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
170 0.000 CO49 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1713 0.000 CO50 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
170 5.139 CO56 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1713 0.000 CO20 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1713 0.000 CO36 0.36  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
203 c12 (Barra núm. 176,1714)
176 0.000 CO5 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1714 4.962 CO35 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
176 0.000 CO33 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1714 4.962 CO5 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1714 0.000 CO56 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
176 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
176 0.000 CO33 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo c
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
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cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1714 4.962 CO56 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
176 4.962 CO4 0.08  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1714 4.962 CO38 0.02  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
204 c13 (Barra núm. 189,1715)
189 4.962 CO5 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
189 0.000 CO91 0.03  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1715 0.000 CO15 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1715 0.000 CO37 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
189 1.654 CO11 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1715 0.000 CO51 0.05  1 CS131) Comprobación de la sección - Torsión según 6.2.7
1715 0.000 CO52 0.01  1 CS132) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
1715 0.000 CO34 0.00  1 CS137) Comprobación de la sección - Torsión y esfuerzo 
cortante según 6.2.7(9)
189 0.000 CO17 0.09  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1715 0.000 CO37 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1715 0.000 CO34 0.03  1 CS226) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante, 
torsión y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1715 0.000 CO52 0.23  1 CS271) Comprobación de la sección - Tensión normal y torsión 
- Cálculo elástico
189 0.000 CO91 0.38  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
205 c14 (Barra núm. 1716,1719)
1716 5.139 CO5 0.06  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1719 0.000 CO91 0.06  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1716 0.000 CO36 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1719 5.002 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1719 5.002 CO31 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
1716 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1716 0.000 CO36 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1719 0.000 CO14 0.02  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1716 5.139 CO4 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1719 0.000 CO5 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
206 c15 (Barra núm. 190,1720)
190 0.000 CO86 0.07  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
190 5.139 CO5 0.08  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1720 0.000 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1720 0.000 CO5 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
190 1.713 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
190 0.000 CO16 0.10  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1720 5.002 CO5 0.03  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1720 5.002 CO5 0.41  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
207 c16 (Barra núm. 192,1721)
192 0.000 CO86 0.16  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
192 5.143 CO5 0.12  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1721 0.000 CO57 0.04  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
192 5.143 CO6 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
192 0.000 CO85 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
192 1.714 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1721 0.000 CO57 0.04  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
192 5.143 CO53 0.04  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
192 5.143 CO18 0.15  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
192 3.429 CO91 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
192 5.143 CO5 0.06  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1721 5.143 CO5 0.48  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
1.1 DATOS GENERALES
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1 DATOS GENERALES
Conjuntos de barras para el cálculo: 157,158,160,162,163,166,168,170-173,194
Anejo Nacional: UNE
Cálculo del estado límite último
Combinaciones de carga para el cálculo: CO1 1.35*CC1 + CC21
CO2 1.35*CC1 + CC22
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO4 1.35*CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO5 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO6 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO9 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO10 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO11 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO12 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO13 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO14 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO15 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO16 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO17 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO18 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO19 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO20 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO21 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO22 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO23 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO24 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO25 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO26 1.35*CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO27 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO28 1.35*CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO29 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO30 1.35*CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO31 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC21
CO32 1.35*CC1 + 1.5*CC8 + CC22
CO33 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC21
CO34 1.35*CC1 + 1.5*CC7 + CC22
CO35 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC21
CO36 1.35*CC1 + 1.5*CC10 + CC22
CO37 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC21
CO38 1.35*CC1 + 1.5*CC9 + CC22
CO39 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC21
CO40 1.35*CC1 + 1.5*CC6 + CC22
CO41 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC21
CO42 1.35*CC1 + 1.5*CC5 + CC22
CO43 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC21
CO44 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC4 + CC22
CO45 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC21
CO46 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC12 + CC22
CO47 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC21
CO48 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC11 + CC22
CO49 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC21
CO50 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC8 + CC22
CO51 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC21
CO52 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC7 + CC22
CO53 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC21
CO54 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC10 + CC22
CO55 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC21
CO56 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC9 + CC22
CO57 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC21
CO58 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC6 + CC22
CO59 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC21
CO60 1.35*CC1 + 0.75*CC3 + 1.5*CC5 + CC22
CO61 CC1 + CC21
CO62 CC1 + CC22
CO63 CC1 + 1.5*CC2 + CC21
CO64 CC1 + 1.5*CC2 + CC22
CO65 CC1 + 1.5*CC3 + CC21
CO66 CC1 + 1.5*CC3 + CC22
CO67 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC21
CO68 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 + CC22
CO69 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC21
CO70 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC12 + CC22
CO71 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC21
CO72 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC11 + CC22
CO73 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC21
CO74 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC8 + CC22
CO75 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC21
CO76 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC7 + CC22
CO77 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC21
CO78 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC10 + CC22
CO79 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC21
CO80 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC9 + CC22
CO81 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC21
CO82 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC6 + CC22
CO83 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC21
CO84 CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 + CC22
CO85 CC1 + 1.5*CC4 + CC21
CO86 CC1 + 1.5*CC4 + CC22
CO87 CC1 + 1.5*CC12 + CC21
CO88 CC1 + 1.5*CC12 + CC22
CO89 CC1 + 1.5*CC11 + CC21
CO90 CC1 + 1.5*CC11 + CC22
CO91 CC1 + 1.5*CC8 + CC21
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Flexión respecto al eje y mayor
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Flexión respecto al eje menor z
Método de barra equivalente según 6.3
Incluir efectos de segundo orden según 5.2.2(4) incrementando 
el momento flector
Determinación del momento crítico elástico para pandeo 
lateral
para barras: Automáticamente por el método de valores propios
Aplicación de carga de cargas positivas transversales: En el borde de la sección dirigida al centro de cortante 
(p.ej. ala superior, efecto desestabilizador)
Tipo de modelo según la tabla B.3
Traslacional y - y (Cmy = 0.9)
Traslacional z - z (Cmz = 0.9)
Valores límite para análisis de estabilidad
No considerar momentos y esfuerzos de compresión pequeños 
si:
Nc,Ed / Npl  0.01
My,Ed / Mpl,y,Rd  0.01
Mz,Ed / Mpl,z,Rd  0.01
Tensión tangencial límite debido a torsión:
t,Ed / t,Rd  0.05
Método de análisis de estabilidad para conjuntos de barras 
según
6.3.1 - 6.3.3  Método de barras equivalentes
Clasificación de secciones
Tipo de determinación de  y  según la tabla 5.2: Incrementar NEd y MEd uniformemente
Para c/t límite de clase 3, aumente el coef. de material  según 5.5.2(9)
Usar SHAPE-THIN para la clasificación de todos los tipos de 
sección apoyadas (sólo las clases 3 y 4 son posibles)
Omitir la clasificación de partes curvas
if c/t  5.00
Opciones
Cálculo elástico (también para secciones de clase 1 ó 2)
Análisis de estabilidad con esfuerzos internos de segundo 
orden
Usar M1 para la determinación de la resistencia de la sección
Comprobación de la sección para M+N
Usar interacción lineal según 6.2.1(7)
Secciones con clase 4 y torsión
t,Ed / t,Rd  0.05
Torsión de alabeo
Realizar el análisis de alabeo (7 grados de libertad)
Plasticidad





compresión / flexión: 200
Cálculo de soldaduras
Permitir cálculo de soldaduras
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Coeficientes parciales según 6.1, nota 2B
Para la resistencia de las secciones M0 : 1.05
Para la resistencia de barras a pandeo (evaluado para 
comprobaciones en la cláusula 6.3) M1 :
1.05
Para la resistencia a rotura de las secciones en tracción M2 : 1.25
Propiedades del fuego
M,fi 1.00
Cortante según 6.2.6(3) y abolladura por tensiones 
tangenciales según UNE EN 1993-1-5
Factor  : 1.20
Parámetros para pandeo lateral
Coeficientes de imperfección de curvas de pandeo lateral 
según la tabla 6.3:
Curva de pandeo a: 0.21
Curva de pandeo b: 0.34
Curva de pandeo c: 0.49
Curva de pandeo d: 0.76
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.1.2 ANEJO NACIONAL
Usar factor f para modificación de LT según 6.3.2.3(2)
Parámetros para LT según 6.3.2.3(1):
Secciones en I laminadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Secciones en I soldadas
LT,0 : 0.40
 : 0.75
Determine las curvas de pandeo lateral: Si es posible, según 6.3.2.3, ec. (6.57), en caso contrario 
según 6.3.2.2, ec. (6.56)
Determinar coeficientes de interacción para 6.3.3(4) según el 
método:
2 según el anexo B
Límites de servicio (flechas) según 7.2
Combinación de acciones (Tabla A1.4 de EN 1990):
Voladizos
SC : Característica L / 300 Lc / 150
SF : Frecuente L / 300 Lc / 150
SQ : Cuasipermanente L / 300 Lc / 150
Método general según 6.3.4
Usar método general también para secciones que no sean en 
I
Usar siempre método general para análisis de estabilidad 
según 6.3.4
Usar curva europea de pandeo lateral según [5]
Usar el método de Johanes Caspar Naumes para la 
evaluación de estabilidad fuera del plano
Usar interpolación según la ecuación (6.66)
Acero inoxidable (EN 1993-1-4) Parámetros
Coef. parciales según 5.1
Para resistencia de secciones
M0 1.10
Para la resistencia de barras a pandeo (calculado para 
comprobaciones en el apartado 6.3)
M1 1.10
Para la resistencia de secciones a la rotura debido a tracción
M2 1.25
Cortante según 5.6(2) y abolladura por tensiones tangenciales
 1.20
Parámetros para análisis de estabilidad
Coeficiente de imperfección 
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.49
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.49
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.76
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.34
Parámetro para  0
Pandeo
Secciones abiertas conformadas en frío 0.40
Secciones huecas (soldadas o sin soldar) 0.40
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje mayor) 0.20
Secciones abiertas soldadas (respecto al eje menor) 0.20
Pandeo torsional y pandeo lateral
Todas los elementos estructurales 0.20
Coeficiente de imperfección LT
Secciones conformadas en frío y secciones huecas (soldadas 
y sin soldar)
0.34
Secciones abiertas soldadas y otras secciones 0.76
1.2 MATERIALES
Mat. Descripción Módulo elást. Mód. de cortante Coef. de Poisson Límite elástico Espesor máx.
núm. del material E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-] fyk [kN/cm2] t [mm]
2 Acero S 275 JR | EN 
10025-2:2004-11
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 Proyecto:  Modelo: TFM
1.3 SECCIONES
Secc. Mat. Descripción Tipo de Razón máx.
núm. núm. de la sección sección tensiones Comentario




1.9 DATOS DE SERVICIO
Long. de referenc. Contraflecha
núm. Referido a Barras/conjuntos núm. Manualmente l [m] Direcc. e0 [mm] Tipo de viga
1 Barra 1602 5.069 y, z 0.0 Viga
3 Barra 1604 5.069 y, z 0.0 Viga
4 Barra 1605 4.500 y, z 0.0 Viga
5 Barra 1606 4.500 y, z 0.0 Viga
6 Barra 1607 5.069 y, z 0.0 Viga
7 Barra 1608 5.069 y, z 0.0 Viga
8 Barra 1609 2.534 y, z 0.0 Viga
9 Barra 1610 5.069 y, z 0.0 Viga
11 Barra 1612 5.069 y, z 0.0 Viga
12 Barra 1613 4.500 y, z 0.0 Viga
13 Barra 1614 4.500 y, z 0.0 Viga
14 Barra 1615 5.069 y, z 0.0 Viga
15 Barra 1616 5.069 y, z 0.0 Viga
16 Barra 1617 2.534 y, z 0.0 Viga
17 Barra 1618 5.069 y, z 0.0 Viga
19 Barra 1620 5.069 y, z 0.0 Viga
20 Barra 1621 4.500 y, z 0.0 Viga
21 Barra 1622 4.500 y, z 0.0 Viga
22 Barra 1623 5.069 y, z 0.0 Viga
23 Barra 1624 5.069 y, z 0.0 Viga
24 Barra 1625 2.535 y, z 0.0 Viga
25 Barra 1626 5.069 y, z 0.0 Viga
27 Barra 1628 5.069 y, z 0.0 Viga
28 Barra 1629 4.500 y, z 0.0 Viga
29 Barra 1630 4.500 y, z 0.0 Viga
30 Barra 1631 5.069 y, z 0.0 Viga
31 Barra 1632 5.069 y, z 0.0 Viga
32 Barra 1633 2.535 y, z 0.0 Viga
33 Barra 1634 5.069 y, z 0.0 Viga
35 Barra 1636 5.069 y, z 0.0 Viga
36 Barra 1637 4.500 y, z 0.0 Viga
37 Barra 1638 4.500 y, z 0.0 Viga
38 Barra 1639 5.069 y, z 0.0 Viga
39 Barra 1640 5.069 y, z 0.0 Viga
40 Barra 1641 2.535 y, z 0.0 Viga
41 Barra 1642 5.069 y, z 0.0 Viga
43 Barra 1644 5.069 y, z 0.0 Viga
44 Barra 1645 4.500 y, z 0.0 Viga
45 Barra 1646 4.500 y, z 0.0 Viga
46 Barra 1647 5.069 y, z 0.0 Viga
47 Barra 1648 5.069 y, z 0.0 Viga
48 Barra 1649 2.535 y, z 0.0 Viga
49 Barra 1650 4.031 y, z 0.0 Viga
50 Barra 1651 4.031 y, z 0.0 Viga
51 Barra 1652 4.031 y, z 0.0 Viga
52 Barra 1653 4.031 y, z 0.0 Viga
53 Barra 1654 4.031 y, z 0.0 Viga
54 Barra 1655 4.031 y, z 0.0 Viga
55 Barra 1656 4.031 y, z 0.0 Viga
56 Barra 1657 4.031 y, z 0.0 Viga
69 Lista de barras 157 7.000 y, z 0.0 Viga
70 Lista de barras 158 7.000 y, z 0.0 Viga
71 Lista de barras 160 7.000 y, z 0.0 Viga
72 Lista de barras 162 7.000 y, z 0.0 Viga
73 Lista de barras 163 7.000 y, z 0.0 Viga
74 Lista de barras 166 7.000 y, z 0.0 Viga
75 Lista de barras 169 5.069 y, z 0.0 Viga
76 Lista de barras 168 5.069 y, z 0.0 Viga
78 Lista de barras 170 5.069 y, z 0.0 Viga
79 Lista de barras 171 5.069 y, z 0.0 Viga
80 Lista de barras 172 5.069 y, z 0.0 Viga
81 Lista de barras 173 5.069 y, z 0.0 Viga
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
9 QRO 70x8 (conformadas en caliente)
1637 1.500 CO39 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1634 0.000 CO85 0.22  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1636 5.069 CO44 0.21  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1611 0.000 CO51 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1661 2.333 CO37 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1636 0.000 CO43 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1636 5.069 CO44 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
195 0.000 CO25 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1611 0.000 CO51 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1661 2.333 CO37 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z y
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.2 CÁLCULO POR SECCIÓN
Secc. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1632 0.000 CO33 0.03  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1636 0.000 CO43 0.13  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1628 5.069 CO86 0.13  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1632 0.000 CO47 0.04  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1653 0.000 CO85 0.39  1 ST364) Análisis de estabilidad - Flexión y compresión según 
6.3.3, método 2
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
157 u3 (Barra núm. 1659,1619,1658)
1619 2.334 CO43 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1659 0.000 CO38 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1619 0.000 CO5 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1619 0.000 CO16 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1658 0.000 CO38 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1659 0.000 CO43 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1659 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1619 0.000 CO16 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1658 0.000 CO38 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1619 0.000 CO43 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1659 0.000 CO43 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1658 0.000 CO89 0.03  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1619 0.000 CO45 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
158 u4 (Barra núm. 1661,1643,1660)
1660 0.000 CO62 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1660 0.000 CO37 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1660 0.000 CO44 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1643 2.334 CO10 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1661 2.333 CO37 0.03  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1661 0.000 CO25 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1661 0.000 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1643 2.334 CO10 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1661 2.333 CO37 0.03  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1643 2.334 CO13 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1643 2.334 CO5 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1661 2.333 CO89 0.03  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1661 2.333 CO44 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
160 u6 (Barra núm. 1662,1611,1663)
1663 0.000 CO85 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1663 0.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1611 0.000 CO5 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1611 0.000 CO51 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1662 2.334 CO43 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1662 1.167 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1611 0.000 CO51 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1663 2.333 CO86 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1662 2.334 CO43 0.04  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1611 2.333 CO44 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1662 2.334 CO7 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
162 u8 (Barra núm. 1665,1635,1664)
1635 1.167 CO56 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1664 0.000 CO91 0.04  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1635 0.000 CO6 0.05  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1635 2.334 CO51 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1665 2.333 CO29 0.00  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
1664 2.333 CO25 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1665 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1635 2.334 CO51 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1665 2.333 CO29 0.00  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1635 2.334 CO52 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1635 0.000 CO25 0.04  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1635 2.334 CO44 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1665 0.000 CO5 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
163 u9 (Barra núm. 1669,1627,1668)
1668 0.000 CO61 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1668 0.000 CO91 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1668 0.000 CO44 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1668 2.333 CO1 0.02  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1669 2.333 CO8 0.02  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1669 0.000 CO25 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1669 0.000 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1668 2.333 CO1 0.02  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1669 2.333 CO8 0.02  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1669 2.333 CO67 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1627 2.334 CO9 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1668 0.000 CO25 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1669 2.333 CO43 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
166 u12 (Barra núm. 1666,1603,1667)
1603 2.333 CO43 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
1667 0.000 CO91 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1603 0.000 CO5 0.02  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
1603 0.000 CO26 0.03  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1666 0.000 CO41 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
1667 0.000 CO43 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
1603 0.000 CO1 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
1603 0.000 CO26 0.03  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1666 0.000 CO41 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
1603 0.000 CO43 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
1667 0.000 CO43 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1667 2.333 CO48 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1667 2.333 CO44 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
168 a1 (Barra núm. 212,1609)
212 1.267 CO91 0.00  1 CS100) Esfuerzos internos insignificantes
212 2.535 CO44 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1609 0.000 CO91 0.00  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
212 0.000 CO91 0.00  1 CS111) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje y,
 según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
212 0.000 CO91 0.00  1 CS141) Comprobación de la sección - Flexión y esfuerzo 
cortante según 6.2.5 y 6.2.8
212 0.000 CO44 0.02  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1609 1.267 CO48 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1609 0.000 CO47 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
170 a3 (Barra núm. 220,1625)
220 2.535 CO44 0.11  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1625 0.000 CO39 0.01  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
220 0.000 CO26 0.01  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1625 1.267 CO41 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
1625 0.000 CO41 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
171 a4 (Barra núm. 195,1633)
1633 0.000 CO11 0.05  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
195 2.535 CO85 0.13  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
195 1.267 CO40 0.01  1 CS116) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
según 6.2.5 - Clase 1 ó 2
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 Proyecto:  Modelo: TFM
2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conj. Barra Posición CC/CO/ Razón Ecuación del conjunto
núm. núm. x [m] CR núm.
195 2.535 CO25 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
195 2.535 CO86 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
195 0.000 CO25 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
195 1.267 CO40 0.01  1 CS151) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z 
y esfuerzo cortante según 6.2.5 y 6.2.8
195 2.535 CO32 0.00  1 CS161) Comprobación de la sección - Flexión biaxial y esfuerzo 
cortante según 6.2.6, 6.2.7 y 6.2.9
195 0.000 CO25 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1633 1.267 CO86 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
195 2.535 CO86 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
172 a5 (Barra núm. 196,1641)
1641 0.000 CO12 0.02  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
196 2.535 CO85 0.15  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
196 2.535 CO25 0.01  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
196 2.535 CO86 0.01  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
196 0.000 CO7 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
196 0.000 CO85 0.04  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1641 1.267 CO86 0.03  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
196 2.535 CO26 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
173 a6 (Barra núm. 197,1649)
1649 0.000 CO11 0.06  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
197 2.535 CO85 0.13  1 CS102) Comprobación de la sección - Compresión según 6.2.4
197 2.535 CO25 0.00  1 CS121) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje z según 6.2.6
197 2.535 CO86 0.00  1 CS123) Comprobación de la sección - Esfuerzo cortante en el 
eje y, según 6.2.6
197 0.000 CO25 0.00  1 CS126) Comprobación de la sección - Abolladura según 6.2.6(6)
197 0.000 CO25 0.03  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1649 1.267 CO86 0.02  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
197 2.535 CO26 0.01  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
194 a2 (Barra núm. 237,1701)
237 2.535 CO44 0.12  1 CS101) Comprobación de la sección - Tracción según 6.2.3
1701 0.000 CO43 0.02  1 CS181) Comprobación de la sección - Flexión, cortante y 
esfuerzo axil según 6.2.9.1
1701 1.267 CO50 0.01  1 CS201) Comprobación de la sección - Flexión respecto al eje z,
 cortante y esfuerzo axil según 6.2.9.1
237 2.535 CO44 0.00  1 CS221) Comprobación de la sección - Flexión biaxial, cortante 
y esfuerzo axil según 6.2.10 y 6.2.9
1.1 DATOS GENERALES
Número de los menores valores propios (vectores 
propios para pandeo):
-
Normalización de vectores propios: Tal que |u|=1
Importar esfuerzos axiles de RFEM de: CC1 - Peso propio de elementos estructurales
Considerar efectos favorables por tracción:
Considerar esfuerzos axiles como pretensados:
Método de Lanczos
Raíces del polinomio característico
Método de cálculo de valores propios: Método de iteración del subespacio
Método de iteración ICG
Análisis de estabilidad de resultados de CC/CO
Análisis de estabilidad para carga incrementada 
hasta el fallo estructural:
Tipo de matriz: estándar
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El edificio objeto de este proyecto se encuentra en un complejo deportivo de la ciudad de Zaragoza 
y está constituido por dos naves adosadas de estructura metálica. Cada una de ellas, tiene una luz 
de 30 metros y una longitud de 49 metros en total entre ejes de pilares laterales y hastiales, 
respectivamente.  
En total, a cada una de las naves le corresponde un total de 1529.99 m2 construidos y 1233.82 m2 
útiles.  
 
Está separado del resto de los edificios un mínimo de 7,25 metros medidos desde una de sus 
fachadas externas, y a 5 metros de cualquier elemento decorativo o de arbolado dentro del 
complejo.  
 
Este edificio se destina tanto a entrenamientos como a partidos de tenis con un número variable de 
público en función del uso que se esté llevando a cabo.  
 
En cada una de las naves va alojada una pista y en sus cuatro lados, gradas desmontables con 
estructura de acero y asientos de material plástico. Dichas gradas son capaces de alojar un total de 
456 personas sentadas por cada pista como valor máximo cuando se esté disputando un partido de 
tenis. 
 
Además, se estima la presencia adicional de 20 personas con dedicación variable (seguridad, 
jugadores, árbitros, mantenimiento, ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida, 
etc.), llegando a un total de 476 personas.  
 
Cuando se destine dicha instalación a entrenamientos sólo parte de las gradas quedarán accesibles, 
con una capacidad de 96 personas y 10 personas adicionales, es decir, un total de 106 personas.  
 
Se proyectan cuatro puertas que comunican cada una de las naves con el exterior, con dimensiones 
que cumplen lo exigido en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios del Código 
Técnico de la Edificación (CTE DB-SI). La ubicación de estas puertas se muestra en los planos y es el 
resultado de un proceso iterativo para dar cumplimiento al anteriormente citado documento.  
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2 NORMATIVA APLICABLE 
Las Normas, Reglamentos y recomendaciones que se han tenido en cuenta en el diseño de las 
instalaciones de protección contra incendios han sido las que se indican a continuación. 
 CTE, DB Seguridad en caso de incendios, SI 
 Real Decreto 513/2017: Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 
 Real Decreto 842/2013, de 18 de marzo, por la que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia ante el fuego. 
 Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, aprobado el 23 de 
diciembre de 2010 y publicado en el BOPZ el 7 de enero de 2011. 
Normas específicas de obligado cumplimiento: 
 Normas UNE que sean de aplicación a los equipos y a las diferentes instalaciones de la 
edificación. 
 Norma UNE 157653:2008, criterios generales para la elaboración de Proyectos de Protección 
Contra Incendios en edificios y en establecimientos. 
 
3 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 
DOCUMENTO BÁSICO. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (CTE DB SI). 
3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Dado que la aplicación del Real Decreto 2267/2004 “Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales” no es de aplicación, tal y como se expone en el apartado segundo 
de la Introducción de CTE DB SI, se debe dar cumplimiento al propio DB-SI del CTE. 
 
Además, este documento se refiere a los requisitos y exigencias básicas de la “Seguridad en caso de 
incendio”, lo que no inhibe del cumplimiento de otros documentos de obligado cumplimiento del 
CTE con el objeto de limitar el riesgo de incendio.  
 
3.2.  SECCIÓN SI 1. Propagación interior. 
1. Compartimentación en sectores de incendio.  
Dada la imposibilidad de compartimentar una pista de tenis, se debe comprobar la posibilidad de 
establecer como un sector de incendios cada una de las dos naves adosadas. 
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Según el CTE DB-SI Anejo A. Terminología, un sector de incendio se define de la siguiente manera:  
“Espacio de un edificio separado de otras zonas de este por elementos constructivos delimitadores 
resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede 
confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. 
(DPC - DI2). “ 
 
Así pues, de acuerdo con la Tabla 1.1. “Condiciones de compartimentación en sectores de incendio” 
de este Documento Básico, para un uso previsto del edificio de “Publica Concurrencia”, se puede 
constituir un sector de incendio si este no supera, como así es, la superficie construida de 2.500 m2.  
 
Por tanto, queda justificada la compartimentación de los dos sectores de incendios propuestos. Sin 
embargo, se deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Zaragoza, lo que obliga a 
proteger los cuadros eléctricos, tal y como se explica en el punto 4 de este anejo. 
 
2. Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 
En cuanto al cumplimiento de la Tabla 1.2. “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio”, se establece que la resistencia de puertas y paredes limitadoras del 
sector con uso previsto de “Pública concurrencia”, en EI 90, dado que no existen plantas sobre 
rasante con una altura de evacuación mayor a 15 metros ni plantas bajo rasante.  
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3. Locales y zonas de riesgo especial.  
No es de aplicación al no tener previsto en este proyecto un uso recogido en la Tabla 2.1 
“Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios”. 
 
4. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
Según lo recogido en el apartado número 3, cuando se exceda elementos pasantes de más de 50 
cm2 en sección de paso, se debe garantizar que la resistencia al fuego del elemento pasante sea igual 
al elemento atravesado, en este caso EI 90. Según lo proyectado, en este edificio no se da el caso de 
que ninguna instalación atraviese el cerramiento que cumple la misión de compartimentar ambos 
sectores de incendios, pero cualquier modificación durante la construcción deberá cumplir dicha 
condición. 
 
5. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Los elementos constructivos deberán cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 




Imagen 2. Tabla 4.1 del DB-SI del Código Técnico de la Edificación 
 
Además, según lo establecido en el punto 4, apartado A, y al no tener contemplado el uso de butacas 
y/o asientos fijos tapizados, no deberá exigirse al proveedor la conformidad de la norma UNE-EN 
1021:2006 partes primera y segunda.  
 
3.3. SECCIÓN SI 2. Propagación Exterior. 
3.3.1. Medianerías y fachadas. 
En primer lugar, los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120 pero 
como no se limita con ningún otro edificio dentro del complejo deportivo, no deberá aplicarse este 
punto, ni siquiera en la partición de ambos sectores de incendios dentro de un mismo edificio, 
establecido antes como (EI-90).   
 
Sin embargo, en el resto de las fachadas, no se aplica esta exigencia salvo en los siguientes puntos: 
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 Para evitar la propagación exterior por la fachada entre los dos sectores de incendios y dado 
que no se ha establecido exigencia contra el fuego en las fachadas anteriormente expuestas, 
se deberá instalar una franja de 0,5 metros en total en las fachadas hastiales de material con 
una resistencia al fuego de al menos EI60.  
 
 
 Imagen 3. Exigencia de integridad (E) y aislamiento (I)  
 
Imagen 4. Encuentro en fachada hastial de ambos sectores de incendios. 
 
En el punto 4 se especifica que la resistencia al fuego de los materiales del acabado exterior de la 
fachada debe ser clasificado como B-s3, d2, hasta 3,5 metros de altura pues ocupa una superficie una 
superficie superior al 10%. 
 
3.3.2. Cubiertas. 
Buscando la simplicidad en la instalación en los materiales resistentes al fuego se opta, basándose 
en el texto de este Documento Básico, por prolongar el elemento compartimentador de la alineación 
central de pilares laterales (compartidos por ambas cubiertas) 60 centímetros por encima del 
acabado de la cubierta, como se muestra en los planos y en la Imagen 5. 
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Por tanto, el encuentro de ambas cubiertas en cuanto a geometría y resistencia al fuego una vez 
analizado este documento se puede plasmar en la siguiente imagen. 
 
Imagen 5. Encuentro en cubierta de que evita la propagación del fuego entre ambos faldones. 
 
3.4. SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación. 
Dado el uso exclusivo de “Pública concurrencia” del edificio no da lugar a la diferenciación de las 
salidas establecidas en el primer punto de esta sección del Documento Básico.  
 
2. Cálculo de la evacuación. 
De acuerdo con la Tabla 2.1. “Densidades de ocupación”, se ha establecido la ocupación de una 
persona por asiento proyectado más una previsión de 20 personas extra como trabajadores 
(seguridad, jugadores, mantenimiento, etc.) durante partidos a ocupación completa, elevando la 
ocupación total hasta 476 personas como máximo. 
 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.  
Según la Tabla 3.1. “Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación”, como 
la ocupación excede las 100 personas y aun habiendo proyectado 4 puertas que pueden ser 
utilizadas como salidas de evacuación, se comprueba según el plano 17.7 que la longitud de 
evacuación no excede los 50 metros en ningún recorrido de evacuación.  
 
A continuación, se recoge una imagen de dicho plano.  
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Imagen 6. Longitud de los recorridos de evacuación más desfavorables.  
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación. 
Este apartado debe apoyarse en el plano de distribución en planta para ilustrar las hipótesis de 
evacuación mediante la inutilización de una de las cuatro salidas en cada hipótesis como establece 
este Documento Básico 
 
Realizando dicho procedimiento se obtiene que para cada una de las cuatro hipótesis de cálculo se 
obtiene una salida con una evacuación de 228 personas, a las que hay que añadir las 20 personas 
extra repartidas entre las 3 puertas restantes, alcanzando un valor total de 235 personas. 
 
Se debe tener en cuenta que se ha supuesto la opción más probable que una persona siguiera, al 
evacuar el sector de incendios hacia el exterior, las indicaciones visuales y luminosas que guían los 
ocupantes en el recorrido de evacuación hacia la puerta más cercana. 
 
En las siguientes imágenes se observa el flujo de personas en la evacuación del sector de incendios.  
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Imágenes 7 y 8. Flujo de personas en la evacuación inutilizando la puerta Sur y Sureste, 
respectivamente.   
 
Imágenes 9 y 10. Flujo de personas en la evacuación inutilizando la puerta Norte y Noreste, 
respectivamente.  
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






Además, la comprobación de la capacidad de evacuación de las escaleras de las gradas, definidas 
suficientemente para este anejo en su ficha técnica recogida en el Anejo 17, se realiza a la par con la 
comprobación de anchura mínima del Documento Básico de Accesibilidad 1-42.2. en la tabla 4.1. 
habiendo dotado a las escaleras de las gradas con una anchura de paso o evacuación libre de al 
menos 1 metro. 
 
En cuanto el cálculo de las dimensiones de los elementos de la evacuación se debe realizar siguiendo 
las especificaciones de la Tabla 4.1. “Dimensionado de los elementos de la evacuación” y se resumen 
a continuación:  
 Anchura de la puerta mayor que el cociente de 235 entre 200, es decir, 1.18 metros. 
Habiéndose establecido la anchura en 1.20 metros, cumple lo requerido.  
 Pasillos y rampas: Con una evacuación de hasta 235 personas en pasillos exteriores a la grada, 
de anchura mínima de 1.49 m, se cumple lo requerido, se recomienda consultar el plano 17.7.  
 Pasillos entre filas de asientos con salidas a ambos lados: Dado que se especifica que las 
dimensiones de los pasillos entre filas son de 0.55 metros, se da por suficientemente 
espaciado. 
 
5. Protección de las escaleras. 
Dado que cada una de las graderías no excede una altura mayor a 10 metros y según la Tabla 5.1. 
“Protección de las escaleras”, se da por satisfecho este aspecto al no requerir una condición superior 
a escalera “No protegida” para la evacuación descendente.  
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
Todas las puertas proyectadas tienen prevista la evacuación de más de 50 personas en cada una de 
ellas por lo que se instalarán puertas abatibles de eje vertical, con mecanismo de fácil y rápida 
apertura desde el lado de donde provenga la persona que está evacuando el edificio y sin ser 
necesario el uso de llave desde el lado de origen de la evacuación.  
Dicho mecanismo de fácil apertura estará formado por una barra horizontal de empuje conforme a 
la norma UNE-EN 1125:2009 “Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.” 
 
Dado que no se proyectan puertas con otro mecanismo de apertura no son de aplicación los puntos 
siguientes (4 y 5). 
 
7. Señalización de los medios de evacuación.  
En cada una de las puertas de salida de emergencia quedará rotulada mediante el cartel “Salida de 
emergencia” y en las zonas que puedan conducir a error serán colocadas señalizaciones que 
indiquen la dirección y sentido de evacuación a la puerta más cercana.  
Todas estas señales deberán estar ubicadas según lo indicado en el plano 17.5 y cumplir la norma 
UNE-EN ISO 7010/A7:2017. Además, siendo fotoluminiscentes con lo establecido en las normas UNE 
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23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
8. Control del humo de incendio. 
No es necesario al tratarse de un establecimiento de “Pública Concurrencia” con una ocupación que 
no excede las 1.000 personas (952 según lo expuesto en el apartado Introducción de este anejo, 
teniendo en cuenta los dos sectores de incendio que constituyen el establecimiento).  
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
No son necesarias tener en consideración nuevas directrices respecto a lo anteriormente expuesto 
pues el sector de incendio de “Pública concurrencia” no tiene una altura de evacuación superior a 10 
metros.  
 
Aun así, se considera que la ubicación de los asientos reservados a personas con discapacidad y la 
anchura de los pasillos en el recorrido de evacuación, así como lo establecido en el Anejo A del DB 
SUA en la definición de “Itinerario accesible” da cumplimiento al punto tercero referente a las salidas 
del edificio.  
 
3.5. SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
3.5.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
Cada uno de los sectores de incendio deberá disponer las siguientes dotaciones de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 1.1. “Dotación de instalaciones de protección contra incendios”, para los 
requerimientos generales y para un uso previsto de “Pública concurrencia”. 
 
 Extintores portátiles: Cada 15 metros, como máximo, de recorrido de evacuación. Con una 
eficacia 21A-113B o superior. 
 Hidrantes exteriores: Pues la densidad de ocupación es superior a lo establecido y que,  el 
establecimiento tiene una superficie construida entre 2.000 m2 y 10.000 m2 (según la efinición 
dada para “establecimiento”).  
Según “NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación.” Se colocarán dos 
por nave para que la distancia entre ambas sea menos de 45 metros y deben conectarse de 
manera independiente a la red de suministro de agua de la parcela con el fin de garantizar el 
suministro de agua en caso de incendio. 
 Bocas de incendio equipadas (de 25 mm) separadas menos de 50 metros entre ellas, según 
“NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación.” 
 Sistema de detección de incendio. 
 Sistema de alarma: Capaz de emitir mensajes por megafonía y capaz de transmitir señales 
visuales y acústicas. 
 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






3.5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán mediante señales 
de 420 x 420 mm según lo definido en la UNE 23033-1 y estimando la distancia de observación entre 
10 y 20 metros.  
 
Además, deberán ser fotoluminiscentes, cumpliendo lo establecido en las normas UNE 23035 en las 
partes 1, 2 y 4. Realizándose su mantenimiento según la norma UNE 23035 parte 3 
 
Estableciendo esta distribución de señales de evacuación y de medios de extinción, recogida en la 




Imagen 11. Ubicación de las señales de recorridos de evacuación y de los medios de extinción.  
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3.6. SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS. 
3.6.1. Condiciones de aproximación y entorno. 
3.6.1.1. Aproximación a los edificios. 
Como se puede observar en los planos número 3.1 y 6.1 , se dan las condiciones de aproximación 
requeridas.  
 
3.6.1.2. Entorno de los edificios. 
El punto 1 no es de aplicación al no existir una altura de evacuación descendente superior a 9 metros.  
 
Sin embargo, en el cumplimiento de los siguientes puntos se debe establecer la resistencia de las 
tapas de registro con dimensiones superiores a 15 x 15 cm en D-400, con una carga de rotura superior 
a 40 Tn (como así se ha recogido en el Presupuesto). 
 
Además, se mantendrá el exterior del edificio libre arbolado, mobiliario y otros obstáculos hasta una 
distancia de 5 metros medidos desde cada una de las fachadas del edificio.  
 
Por último, al no tener dos accesos a la parcela, se ha establecido un fondo de saco de 12,50 metros 
de radio (ver plano 3.1) cercano al edificio objeto de este proyecto. 
 
3.6.2. Accesibilidad por la fachada 
Según lo recogido de manera gráfica en el plano 9.1 de cerramientos, en el que se muestra la 
disposición de las ventanas de policarbonato, se da por satisfechos los apartados referentes a la 
altura del alféizar respecto al nivel de planta, el referente al tamaño mínimo de estas, así como a su 
distancia máxima de separación, y no habiéndose instalado elementos que impiden la accesibilidad 
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3.7. SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Los elementos estructurales deberán ser R 30 salvo en los pilares y elementos que estén en contacto 
con la compartimentación de ambos sectores de incendios, que según el apartado 3.2. “Propagación 
interior”, debe ser R 90.  
 
Esta condición ha sido analizada en base a lo expuesto en el apartado 2, que se recoge del siguiente 
modo: 
  
“La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad 
de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su 
cerramiento no exceda de 1 kN/m².” 
 
Cumpliéndose al:  
 
 No realizarse evacuación en caso de incendio por la cubierta. 
 Ser una cubierta con peso menor a 1 kN/m2. 
 No excede en ningún punto los 28 metros de altura.  
 Sólo sustentan la cubierta o su estructura (celosía). 
 Se considera que su fallo no causa daños graves a edificios o establecimientos cercanos, pues 
los elementos compartidos cumplen R90, que es lo establecido para “Pública Concurrencia”.  
 No compromete la compartimentación del otro sector de incendio,  
 
Para dar cumplimiento a dicha resistencia, todas las barras serán recubiertas con un espesor 
suficiente de pintura intumescente, capaz de garantizar la resistencia mecánica de los elementos 
estructurales.  Este procedimiento está avalado por el punto número 5 del apartado D.1 del anejo D. 
“Resistencia al fuego de los elementos de acero” que se cita a continuación:  
 
“En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de 
protección con marcado CE, los valores de protección que éstos aportan serán los avalados por dicho 
marcado.” 
 
Dicha capa debe ser determinada en función de la masividad (factor de forma en el CTE) de cada uno 
de los perfiles de acero, siguiendo la norma UNE-EN 13381-8: “Ensayos para determinar la 
contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 8: Protección reactiva 
aplicada a los elementos de acero.”, recogidos en la siguiente tabla: 
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Perfil Masividad a cuatro caras 
HEA 280 164,508 
IPE 270 226,33 
IPE 220 254,72 
HEA 220 195,835 
HEA 100 263,653 
QRO 100.10 131,597 
QRO 40-2,6 400,524 
QRO 70-8 169,231 
QRO 90-4 257,353 
Tabla 1. Masividad de los distintos perfiles de la estructura metálica. 
 
Además, se debe tener en cuenta la exposición al fuego, expresadas en número de caras expuestas 
al fuego.  
Perfil Caras expuestas 
HEA 280 4 
IPE 270 4 
IPE 220 3 
HEA 220 3 
HEA 100 4 
QRO 100.10 4 
QRO 40-2,6 4 
QRO 70-8 4 
QRO 90-4 4 
Tabla 2. Caras expuestas al fuego de los distintos perfiles de la estructura metálica. 
 
Los perfiles QRO 100:8 , 40:2.6 , 90:4 forman la celosía por lo que están expuestas por las cuatro caras, 
al igual que los perfiles de HEA-100, QRO 70-8 y el IPE 270. 
 
Además, los perfiles IPE 220 y HEA 220 componen las correas de cubierta, por lo que estarán 
expuestos a 3 caras en caso de incendio, debiendo corregirse su factor de forma, siendo 221.1 y 
161.7, respectivamente.  
 
Así pues, dependiendo de la marca y modelo de la pintura intumescente, del tratamiento inicial a la 
superficie y del acabado final, el contratista encargado de la ejecución de este recubrimiento deberá 
justificar el cumplimiento de este apartado, aportando la documentación necesaria referente a las 
fichas técnicas, procedimientos de aplicación y ensayos realizados al producto aplicado siguiendo 
las normas UNE pertinentes. 
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4 CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
En cuanto a la normativa municipal de Zaragoza (Ordenanza Municipal de Protección contra 
Incendios de Zaragoza), en el Anexo I “Disposiciones comunes”, se da por satisfecha, especificando 
ciertos puntos en concreto:  
 Se debe especificar que las gradas no son desplazables, tal y como exige el punto número 4 
“Evacuación de ocupantes”. 
 Ambos cuadros eléctricos se ubican en cajas de protección en un habitáculo protegido 
mediante sistemas de aislamiento REI 90 y cerrados con llave que evite su manipulación.  
Dicha ubicación se muestra en Planos, y el cerramiento se realiza mediante bloques de 
hormigón prefabricados con mortero de protección contra incendios.  
Dichos habitáculos deben ser tratados como un sector de incendios de Riesgo especial bajo, 
por lo que se debe garantizar su estabilidad contra el fuego de acuerdo con lo recogido en 
el CTE. 
 El suelo soporta un esfuerzo de punzonamiento de 100 kN sobre 20 cm, según el anejo 2 
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Este estudio tiene como objetivo estimar el consumo eléctrico y justificar la instalación final de los 
equipos y cableado de la instalación eléctrica que garantice la correcta iluminación de la pista de 
tenis, baños y graderíos.  
 
Para ello se utilizará el programa libre IDALUX, que permite introducir distintos parámetros del 
edificio o estancia (materiales y color de las paredes, altura, lucernarios) y evaluar la eficacia de la 
instalación propuesta.  
 
Así pues, el objetivo de iluminación de la pista de tenis se dará por satisfecho si se cumple lo 
establecido en la noma NIDE (Normativa de Instalaciones Deportivas) de 2016 del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) que establece las disposiciones mínimas a cumplir en la instalación de una pista 
de tenis donde se vayan a celebrar competiciones de la Real Federación Española de Tenis (RFET).  
 
Así pues, en la tabla del apartado 6. “Iluminación” se fijan los valores mínimos exigibles para 
competiciones nacionales, tal y como se muestra en la siguiente imagen.  
 
 
Imagen 1. Extracto de la norma NIDE acerca de la iluminación mínima requerida. 
 
Siendo: 
 Emrd (Iluminancia media) : Se describe como la cantidad de luz emitida por la fuente de luz 
que define sobre una superficie 
 Uniformidad: La relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media. 
 Rendimiento del color (Ra): Mide la apariencia del color de la luz con respecto a la luz día. 
 
En resumen, la pista de tenis deberá estar iluminada de tal forma que su iluminancia media sea de, 
al menos, 750 lux en partidos de competición, pudiendo reducirse a 500 lux en entrenamientos, una 
uniformidad de 0.7 y un rendimiento de color de 60. 
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2. NORMATIVA APLICABLE 
Las Normas, Reglamentos y recomendaciones que se han tenido en cuenta en el diseño de las 
instalaciones de iluminación han sido las que se indican a continuación. 
 CTE, DB Ahorro de Energía, sección HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de 
Iluminación. 
 Norma NIDE 2016 TEN. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 
3. SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 
3.1.  EDIFICIO EXCEPTUANDO LOS BAÑOS SIN LUZ NATURAL EXTERIOR. 
 
3.1.1. PISTA DE TENIS, GRADAS Y PASILLOS. 
Se propone la colocación de 12 luminarias de PHILIPS, modelo MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 
WB/60 a ambos lados de la pista de tenis, sujetos en la celosía de la estructura a una altura de 7 
metros fuera de la proyección vertical de los límites del terreno de juego de la pista de tenis.  
 
En estos modelos se pueden regular la intensidad eléctrica que se les aplica en función de sensores 
lumínicos, reduciendo su potencia en función de las características ambientales exteriores (soleado, 
nublado, etc.). 
 
Se deberán colocar en las siguientes ubicaciones dentro del edificio.  
 
Imagen 2. Ubicación en planta de los focos MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60 (PHILIPS) 
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Imagen 3. Coordenadas de los focos de la pista de tenis 
 
Importante: No se deberán colocar en los fondos de pista para evitar el deslumbramiento en los 
jugadores, orientando los focos más cercanos a estos fondos hacia abajo para evitar dicho efecto 
perjudicial.  
 
Además, el acabado en pintura de la parte interior del edificio deberá ser en color verde mate, tal y 
como se especifica en la norma NIDE 2016 TEN en el apartado 6.  
 




Imagen 4. Condiciones de fachadas interiores contra deslumbramientos. 
 
Con la siguiente vista en 3D de la instalación 
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Imagen 5. Vista en 3D del interior. 
 
Así pues, se conseguirá en toda la nave, excepto en los baños y con ausencia de luz solar, una 
distribución en luxes como se muestra a continuación con isolineas en el plano útil, situado a 1 metro 
del suelo. 
 
Imagen 6. Distribución de la iluminancia en luxes con luz artificial. 
 
 
 Con el siguiente resumen de los resultados obtenidos.  
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Imagen 7. Resultados de la instalación simulada en el interior de cada nave 
 
Siendo el valor de eficiencia energética igual a  2.86 W/m2 por cada 100 lux, medido en el plano útil 
situado a 1 metro del suelo.  
 
Imagen 8. Valor de Eficiencia Energética 
 
3.1.2. PISTA DE TENIS. 
 
En cuanto a la pista de tenis en sí, y a nivel del suelo, se consiguen los siguientes resultados.  
 
Imagen 9. Resultados de la instalación simulada en la pista de tenis. 
 
Con una distribución de isolíneas que favorece la visión del juego en el recorrido mayoritario de la 
pelota de tenis y con reducciones mínimas en las zonas de fondo gracias a la orientación de los focos.  
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Imagen 10. Distribución de la luminancia en luxes en la pista de tenis con luz artificial. 
 
Representando los valores númericos en los puntos de análisis:  
 
Imagen 11. Iluminancia en los puntos de análisis con luz artificial. 
 
3.2. CONCLUSIÓN 
En lo que respecta a gradas, pista de tenis y pasillos, se da por correcta la solución adoptada en 
ausencia de luz natural. 
 
3.1. Edificio exceptuando los baños con luz natural de valor medio en Zaragoza. 
 
3.1.1. Pista de tenis, gradas y pasillos. 
Dado que sólo se pueden colocar ventanas en uno los laterales de la nave y lucernarios de 
policarbonato en la cubierta se comprueba que la luz natural de valor medio en Zaragoza para un 
día despejado de marzo a octubre es capaz otorgar valores de iluminación óptimos mediante los 
lucernarios en cubierta  y ventanas en dos alturas.  
 
Los tragaluces se han estimado con una capacidad de paso de la luz de 0.65 para asemejarlo al 
modelo de policarbonato escogido en el cálculo estructural. 
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Siendo la distribución de los elementos que permiten el paso de luz natural la siguiente. 
 
Imagen 12. Planta de la distribución de ventanas y lucernarios. 
 
Imagen 13. Resumen del número de elementos considerados. 
 
Situando las ventanas en las siguientes coordenadas.  
 
Imagen 14. Coordenadas de las ventanas 
Y los lucernarios en las siguientes:  
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







Imagen 15. Coordenadas de los lucernarios 
 
Con la siguiente vista en 3D de la instalación 
 
Imagen 16. Vista en 3D del interior del edificio. 
 
Así pues, se conseguirá una distribución en toda la nave en luxex, excepto en los baños y con 
solamente con luz solar, como se muestra a continuación con isolíneas en el plano útil a 1 metro del 
suelo. 
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Imagen 17. Distribución de la iluminancia en luxes con luz natural. 
 
 Con el siguiente resumen. 
 
Imagen 18. Resultados de la iluminancia con luz natural. 
 
 
3.1.2. Pista de tenis. 
En cuanto a la pista de tenis en sí, y a nivel del suelo, se consiguen los siguientes resultados.  
 
Imagen 19. Resultados de la iluminancia con luz natural en la pista de tenis. 
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Con una distribución de isolíneas que favorece la visión del juego en el recorrido mayoritario de la 
pelota de tenis y con reducciones mínimas en las zonas de fondo.  
  
Imagen 20. Distribución de la iluminancia en luxes con luz natural en la pista de tenis. 
 
Representando los valores númericos en los puntos de análisis:  
 




Esta solución debería ser complementada con las luminarias (reguladas o no) en caso de 
competición, pero en el caso de entrenamientos y uso recreativo se logra una solución más que 
óptima sólo con luz natural, y muy cercana a lo necesario para los entrenamientos, lo que supondría 
un consumo ínfimo en términos de energía eléctrica.  
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Se propone la colocación de 4 luminarias de PHILIPS, modelo WT120C L600 1xLED18S/840 en cada 
baño.  
 
Se deberán colocar en las siguientes ubicaciones dentro de los baños. 
 
Imagen 22. Ubicación en planta de las luminarias WT120C L600 1xLED18S/840 (PHILIPS) 
 
 
Imagen 23. Coordenadas de las luminarias en los baños. 
 
Con la siguiente vista en 3D de la instalación 
 
Imagen 24. Vista en 3D de los focos en los baños. 
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Así pues, se conseguirá una distribución en los baños y con ausencia de luz solar, como se muestra 
a continuación con isolineas en el plano útil a 1 metro del suelo. 
 
Imagen 25. Distribución de la iluminancia en luxes con luz artificial en los baños 
 
 Con el siguiente resumen. 
 
Imagen 26. Distribución de la iluminancia en luxes con luz artificial en los baños 
 
Y el valor de eficiencia energética de 4.66 W/m2 por cada 100 lux. En el plano útil situado a 1 metro 
del suelo.  
 
Imagen 27. Resumen de la iluminancia en los baños 
 
3.4. CONCLUSIÓN 
En lo que respecta a los baños, se consigue una iluminancia media de 292 a nivel del suelo, con una 
uniformidad de 0.68., lo que aunque en un principio parece muy superior a lo exigido, evita el cambio 
brusco de luz al usuario que hace uso de estos baños al entrar o salir a la zona de gradas y pistas.  
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4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 
DOCUMENTO BÁSICO: AHORRO DE ENERGÍA, SECCIÓN HE 3. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
 
4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Procede su aplicación al ser un edificio de nueva construcción el objeto de este proyecto. 
 
4.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
4.2.1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
Según la definición del propio documento, el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) 
en W/m2, se determina por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
 P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar en W;  
 S la superficie iluminada en m2; 
 Em la iluminancia media horizontal mantenida en lux. 
 
Como se ha obtenido anteriormente en el punto 3 de este anejo, los valores del VEEI son: 
 1.66 W/m2 en baños 
 2.86 W/m2 en gradas, pistas y pasillos con las luminarias a su potencia nominal. 
 
Según la tabla 2.1 de este Documento Básico del CTE, para espacios deporticos y zonas comunes 
(baños), el valor límite de VEEI es de 4.00, por tanto, cumple.  
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Imagen 28. Tabla 2.1  de la sección HE 3 del DB-HE Ahorro de Energía. 
 
4.2.2. POTENCIA INSTALADA EN EDIFICIO 
 
Según la tabla 2.2. la potencia instalada no debe ser superior a 25 W/m2 en este edifico al tener una 
iluminación superior a 600 lux con los focos a potencia máxima y en baños, se considera a 10 W/m2 
 
Para la zona de pistas, gradas y pasillos se ha obtenido 17.33 W/m2 y para los baños, 4.66 W/m2, por 
lo que cumple la instalación con lo exigido.  
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Imagen 29. Tabla 2.2  de la sección HE 3 del DB-HE Ahorro de Energía. 
 
 
4.2.3. Sistemas de control y regulación. 
 
Las luces de las pistas de tenis deberán encenderse y apagarse de manera manual y no desde el 
cuadro eléctrico.    
 
En el caso de uso recreativo se podrá implementar un método de encendido telemático desde una 
central para que el personal de mantenimiento no tenga que acudir a encender y apagar las luces a 
los usuarios, manteniéndose siempre bajo llave el acceso al interruptor de mando prioritario dentro 
del recinto de cada pista.  
 
En los baños se encenderán las luces con sensores de movimiento en función de la zona (lavabos  e 
urinarios por un lado e inodoros por otro). 
 
Como método de regulación se dotará al edificio de una instalación de sensores electrónicos que 
regule las luminarias en el lado opuesto a las ventanas en primer lugar, y el total de ellas en segundo, 
en caso de que las condiciones lumínicas naturales se vean afectadas (horas de salida y puesta del 
Sol, días nublados, etc.). 
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5. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
EXIGENCIA  
Según lo desarrollado en este anejo se da por satisfecho el cumplimiento de este apartado del CTE 
en cuanto a los requisitos de iluminación con las soluciones propuestas y los cálculos desarrollados 
en el apartado 3 y su justificación en el apartado 4.  
 
6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 
En función de la solución adoptada finalmente por el contratista adjuditario de la construcción o de 
la instalación de la iluminación, se le exigirá un plan de mantenimiento desarrollado en base a las 
especificaciones técnicas de los equipos instalados, garantizando que se cumpla lo recogido en este 
anejo y su cumplimiento con el CTE, comunicando y consultando los cambios que se lleven a cabo 
en su planteamiento a la Dirección Facultativa.  
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PHILIPS WT120C L600 1xLED18S/840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  81  95  97  100
CoreLine Estanca: excelente rendimiento y diseño elegante Tanto si 
se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los 
clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de 
calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar 
para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas 
fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.








PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  64  98  100  80
Optivision – la revolución en la iluminación con asimétricos 
Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina 
unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La 
disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una 
mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del 
flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación 
lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para 
ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión 
para obtener un rendimiento más económico.
Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del 
deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda 
asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su 
máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. 
Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color 
agradable y una atmósfera natural.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 










general y tenis / Resumen
Altura del local: 10.000 m, Factor mantenimiento: 0.67 Valores en Lux, Escala 1:386
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 605 181 1225 0.299
Suelo 27 576 186 1138 0.323
Techo 80 452 146 1583 0.323
Paredes (4) 24 555 257 1032 /
Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.33 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 1470.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de 















general y tenis / Lista de luminarias
12 Pieza PHILIPS MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 176000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 220000 lm
Potencia de las luminarias: 2123.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  64  98  100  80
Lámpara: 1 x MHN-LA2000W/400V/842 








general y tenis / Luminarias (ubicación)
Escala 1 : 500
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación








general y tenis / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60
176000 lm, 2123.0 W, 1 x 1 x MHN-LA2000W/400V/842 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 25.000 7.000 30.0 0.0 -150.0
2 14.000 25.000 7.000 45.0 0.0 -180.0
3 35.000 25.000 7.000 45.0 0.0 -180.0
4 42.000 25.000 7.000 30.0 0.0 150.0
5 21.000 25.000 7.000 45.0 0.0 -180.0
6 28.000 25.000 7.000 45.0 0.0 -180.0
7 7.100 5.000 7.000 30.0 0.0 -30.0
8 14.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0
9 35.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0
10 42.100 5.000 7.000 30.0 0.0 35.0
11 21.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0








general y tenis / Centros deportivos (plano de situación)
Escala 1 : 500










general y tenis / Trama de cálculo (lista de coordenadas)
Escala 1 : 500
Lista de tramas de cálculo
N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A X Y Z








general y tenis / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 2112000 lm
Potencia total: 25476.0 W
Factor mantenimiento: 0.67
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 298 308 605 / / 
Suelo 275 300 576 27 49
Techo 297 154 452 80 115
Pared 1 439 200 639 24 49
Pared 2 235 179 414 24 32
Pared 3 435 202 637 24 49
Pared 4 247 177 424 24 32
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.299 (1:3) 
Emin / Emax: 0.148 (1:7) 
















general y tenis / Suelo / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








general y tenis / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Resumen
Escala 1 : 351
Posición: (24.500 m, 15.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (36.000 m, 18.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Tenis 1
Sumario de los resultados






















general y tenis / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








general y tenis / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








general y tenis / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
16.714 653 692 636 679 697 710 723 732 724 711
14.143 691 703 875 903 912 1026 1033 948 1036 1027
11.571 574 737 837 857 941 942 961 1011 959 939
9.000 580 718 775 822 892 929 950 975 948 922
6.429 577 733 841 861 940 944 966 1018 971 952
3.857 697 703 879 913 922 1032 1044 956 1037 1032
1.286 655 696 644 683 702 715 725 732 727 719
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








general y tenis / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Tabla (E, perpendicular)
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
16.714 698 680 638 690 645
14.143 912 903 874 706 681
11.571 940 855 837 739 566
9.000 893 822 774 720 570
6.429 945 852 837 750 568
3.857 911 924 891 707 697
1.286 704 675 662 671 653
m 25.200 27.600 30.000 32.400 34.800
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax









Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:75
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 292 166 391 0.569
Suelo 32 226 155 277 0.686
Techo 48 84 64 117 0.764
Paredes (4) 50 174 87 312 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.66 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Base: 15.12 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 PHILIPS WT120C L600 1xLED18S/840 (1.000) 2100 2100 17.6








Baños / Lista de luminarias
4 Pieza PHILIPS WT120C L600 1xLED18S/840
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 17.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  81  95  97  100


















Baños / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS WT120C L600 1xLED18S/840
2100 lm, 17.6 W, 1 x 1 x LED18S/840/- (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 2.750 3.000 2.800 0.0 0.0 0.0
2 1.000 3.000 2.800 0.0 0.0 0.0
3 1.000 1.200 2.800 0.0 0.0 0.0








Baños / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 8400 lm
Potencia total: 70.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 223 69 292 / / 
Suelo 156 70 226 32 23
Techo 0.00 84 84 48 13
Pared 1 95 72 167 50 27
Pared 2 116 71 187 50 30
Pared 3 95 71 166 50 26
Pared 4 105 71 176 50 28
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.569 (1:2) 
Emin / Emax: 0.425 (1:2) 
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PHILIPS WT120C L600 1xLED18S/840 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  81  95  97  100
CoreLine Estanca: excelente rendimiento y diseño elegante Tanto si 
se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los 
clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de 
calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar 
para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas 
fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.








PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60 / Hoja de datos de 
luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  64  98  100  80
Optivision – la revolución en la iluminación con asimétricos 
Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina 
unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La 
disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una 
mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del 
flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación 
lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para 
ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión 
para obtener un rendimiento más económico.
Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del 
deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda 
asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su 
máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. 
Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color 
agradable y una atmósfera natural.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 










General y tenis / Lista de luminarias
6 Pieza PHILIPS MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/842 WB/60
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 176000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 220000 lm
Potencia de las luminarias: 2123.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  64  98  100  80
Lámpara: 1 x MHN-LA2000W/400V/842 








General y tenis / Planta








General y tenis / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/842 WB/60
176000 lm, 2123.0 W, 1 x 1 x MHN-LA2000W/400V/842 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 7.100 5.000 7.000 30.0 0.0 -30.0
2 14.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0
3 35.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0
4 42.100 5.000 7.000 30.0 0.0 35.0
5 21.100 5.000 7.000 45.0 0.0 0.0








General y tenis / Objetos (plano de situación)












General y tenis / Objetos (lista de coordenadas)
Ventana
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 3.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
2 3.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
3 10.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
4 10.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
5 17.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
6 17.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
7 24.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
8 24.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
9 31.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
10 31.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
11 38.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /
12 38.509 30.000 6.000 / 3.000 1.500 / / /
13 45.509 30.000 2.000 / 3.000 1.500 / / /








General y tenis / Objetos (lista de coordenadas)
Tragaluz
N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z
1 3.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
2 3.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
3 10.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
4 10.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
5 17.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
6 17.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
7 24.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
8 24.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
9 31.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
10 31.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
11 38.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
12 38.509 22.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /
13 45.509 7.711 10.000 / 1.500 10.000 / / /








General y tenis / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)
Tenis





X Y Z L A L A X Y Z








General y tenis / Escena de luz 1 / Resumen
Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 7.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:500
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 558 148 874 0.264
Suelo 27 534 157 753 0.294
Techo 80 121 70 166 0.579
Paredes (4) 24 334 84 902 /
Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m








General y tenis / Escena de luz 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 0 lm
Potencia total: 0.0 W
Factor mantenimiento: 0.67
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 
Grado de reflexión 
[%]
Densidad lumínica media 
[cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 472 86 558 / / 
Suelo 447 86 534 27 46
Techo 0.00 121 121 80 31
Pared 1 220 106 327 24 25
Pared 2 410 115 525 24 40
Pared 3 162 120 282 24 22
Pared 4 150 91 241 24 18
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.264 (1:4) 
Emin / Emax: 0.169 (1:6) 
















General y tenis / Escena de luz 1 / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Resumen
Escala 1 : 500
Posición: (24.500 m, 15.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (36.000 m, 18.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Tenis 1
Sumario de los resultados






















General y tenis / Escena de luz 1 / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








General y tenis / Escena de luz 1 / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








General y tenis / Escena de luz 1 / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Tabla (E, 
perpendicular)
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
16.714 531 606 653 694 662 690 720 721 685 724
14.143 501 566 624 665 641 675 695 697 661 703
11.571 449 525 554 593 607 619 633 641 617 638
9.000 408 469 493 532 539 569 577 560 577 593
6.429 414 471 516 542 542 556 571 579 559 588
3.857 450 504 558 590 575 586 624 629 602 628
1.286 454 514 564 600 577 597 630 632 606 638
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








General y tenis / Escena de luz 1 / Tenis 1 trama de cálculo (PA) / Tabla (E, 
perpendicular)
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado: (6.500 m, 
6.000 m, 0.000 m)
16.714 704 708 736 680 708
14.143 691 692 705 646 694
11.571 639 630 630 607 616
9.000 568 575 574 555 558
6.429 588 576 582 559 562
3.857 625 624 637 593 610
1.286 627 628 651 597 630
m 25.200 27.600 30.000 32.400 34.800
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 15 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax








General y tenis / Escena de luz 1 / Suelo / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 500
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
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El objeto de este estudio es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 
a BT51. 
 
Cabe destacar que este anejo estudia la instalación de cada una de las naves, por separado, que será 
idéntica debido a la igualdad de condiciones de distribución de superficies, uso y condiciones de las 
mismas.  
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 REBT2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
 UNEHD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 UNE 2043-4: Sistema de designación de cables. 
 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 UNE-EN 602691: Fusibles de baja tensión. 
 UNEHD 60364-443: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
 UNE-EN 609090: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Cálculo de corrientes. 
 UNEIEC/TR 609092: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
 
  
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
 Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados. 
4. CALCULO DE LA INSTALACIÓN 
Las secciones del conductor se calcularán teniendo en cuenta la densidad de corriente y caída de 
tensión, no siendo ésta superior al 3% para alumbrado y al 5% para fuerza, desde el origen de la 
instalación, según las prescripciones reglamentarias: 
 
4.1. FÓRMULAS 
4.1. DENSIDAD DE CORRIENTE 
Así pues, el cálculo de la densidad de corriente varía si se trata de una carga monofásica o trifásica, 
siendo las fórmulas de cálculo: 
 Tramos monofásicos 
 
 Tramos trifásicos 
 
Siendo:  
 P: Potencia de cálculo en Vatios (W). 
 E: Tensión de alimentación en Voltios (V). 230 para monofásica y 400 para trifásica 
 Cos ϕ: Factor de potencia de la carga. 
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4.2. CAIDA DE TENSIÓN 
 Tramos monofásicos 
 
 Tramos trifásicos 
 
Siendo: 
 L: Longitud del conductor en metros (m) 
 P: Potencia de cálculo en Vatios (W). 
 C: Coeficiente de Conductividad (56 Cu, 33 Al). 
 S: Sección del conductor en mm2. 
 E: Tensión de alimentación, 
 
Nunca debiendo superar estos valores según la Figura A, de la ITC-BT-19 de la Imagen 1. 
 
Caída de tensión acumulada: 
 1.5%: para la derivación individual. 
Circuitos interiores de la instalación acumulando la caída de la derivación individual: 
 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
 6.5%: para el resto de los circuitos. 
 
Imagen 1. Esquema de la instalación estudiada según la ITC-BT-19. 
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4.3. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
Si se desprecia la impedancia de alta tensión: 
 
Siendo:  
 S = Potencia del transformador en kVA. 
 Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 
 Us = Tensión secundaria en carga en voltios (V). 
 Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 
 
4.4. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN. 
La potencia total demandada por la instalación será: 
Potencia total demandada: 194.50 kW 
Que se distribuye de la siguiente manera: 
 
FUERZA C1 (Luz pista 1/4)                        6500 W 
FUERZA C2  (Luz pista 2/4)                            6500 W 
FUERZA C3  (Luz pista 3/4)                            6500 W 
FUERZA C4  (Luz pista 4/4)                            6500 W 
FUERZA C4  (Alumbrado emergencia)                   1000 W 
 
FUERZA C6 (Baños)                 2500 W 
FUERZA C7 (Uso común 1)        6000 W 
 
FUERZA C8 (Climatización)                 159 000 W 
 
              TOTAL                        194.5  kW 
 
 Potencia Instalada Alumbrado:   29.5 kW  
 Potencia Instalada Fuerza:    165 kW  
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4.5. CÁLCULOS DE CADA SECCIÓN 
4.5.1. CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 Tensión de servicio: 400 V. 
 Canalización: Enterrado en suelo 
 Longitud: 50 m; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
 Potencia a instalar: 194.5 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad para fuerza: 0.8 
Coeficiente de simultaneidad para alumbrado: 1 
Mayoración de descarga de luminarias: 1.8 
Mayoración de descarga de climatización: 1.25 
 TOTAL= 218.1 kW (1.8*29.5*1+165*1.25*0.8) 
 
Intensidad (A): 218.1*1000/(400*1*30.5) = 314.8 A  
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Tetrapolares 1*3+TT x 185 mm² Cu 
 
 
Imagen 2. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (I). 
Nivel Aislamiento: 
 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE2+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
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Una vez llega al edificio se conecta al cuadro eléctrico sin pasar por paredes, por lo que se consulta 
la norma UNE 60364-5-562 para conductos enterrados con el terreno a 25ºC con el fin de justificar su 
instalación mediante una de estas secciones de zanja.  
 
 
Imagen 3. Posibles soluciones constructivas a adoptar para el tubo enterrado. 
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Imagen 4. Corriente admisible en Amperios para una conducción enterrada. 
 
Por tanto, de acuerdo con la imagen 4 y para una corriente de 314.8 Amperios, se cumple con una 
sección de 185 mm2 de Cobre al admitir una densidad de corriente superior a la requerida.  
 
 Diámetro exterior del tubo: 200 mm (mayor que 185) según la Imagen 5. 
 
Imagen 5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos de las canalizaciones. 
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 Caída de tensión 
Temperatura cable (ºC): 78.19 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial y total)=50x218.1*1000/(56x400x185)=2.63 V.= 0.6578 % ≤ 1.5 %. Por lo que cumple lo 
requerido. 
 
 Protección Térmica 
Interruptor  Magnetotérmico  Tetrapolar de Intensidad igual a 630 A.  
 
 Protección diferencial 
Interruptor  Diferencial  Tetrapolar de Intensidad igual a 630 A. Sensibilidad de Intensidad.: 3 A. Clase 
AC (detección de corrientes alternas). 
 
4.5.2. CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN DE PISTA 
Los cuales discurren por canalizaciones sujetadas entre pórticos en la celosía. 
 Tensión de servicio: 400 V. 
 Canalización: Aislados en tubos y montaje superficial o empotrados en obra 
 Longitud: 69 m en el peor de los casos; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
 Potencia a instalar: 6.5 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad para alumbrado: 1 
Mayoración de descarga de luminarias: 1.8 
 TOTAL= 11.7 kW 
Intensidad (A): 11.7*1000/(400*1*30.5) = 16.88 A  
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Tetrapolares 1*3+TT x 6 mm² Cu 
 
Imagen 6. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (II). 
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 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
 Máxima corriente admisible según  ITC-BT-19 (Tabla 1): 37 A Ż 16.88 A. 
 
Imagen 7. Tabla 1 de la ITC-BT-19. Carga máxima admisible para el entorno e instalación del conductor.  
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 Diámetro exterior del tubo: 30 mm (mayor que 20), según  ITC-BT-21, para tubos con 
sujeciones empotradas en pared y techo 
 
Imagen 8. Diámetros exteriores mínimos de los tubos de las canalizaciones para los circuitos de los 
focos de las pistas. 
 
 Caída de tensión para longitud de 69 m, siendo este caso el más desfavorable y teniendo en 
cuenta la altura del edificio.   
 
Temperatura cable (ºC): 50.41 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=69*11.7*1000/(56x400x6)=6 V.=2.58 % ≤ 3 %. Por lo que cumple lo requerido. 
e(total)= 3.25 % ≤ 4.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Protección Térmica 
Interruptor  Magnetotérmico Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A.  
 
 Protección diferencial 
Interruptor  Diferencial  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A. Sensibilidad de Intensidad.: 500 mA. 
Clase AC (detección de corrientes alternas). 
 
4.5.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Los cuales discurren por los cerramientos con paredes aislantes 
 Tensión de servicio: 230 V. 
 Canalización: A 
 Longitud: 20 m; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
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 Potencia a instalar: 1 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad para alumbrado: 1 
Mayoración de descarga de luminarias: 1.8 
 TOTAL= 1.8 kW 
 Intensidad (A): 1.8*1000/(230*1) = 7.826 A 
 
 
Imagen 9. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (III). 
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Unipolares 2+TT x 6 mm² Cu 
 
Nivel Aislamiento: 
 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
 Máxima corriente admisible según  ITC-BT-19 (Tabla 1): 37 A Ż 7.826 A. 
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Imagen 10. Tabla 1 de la ITC-BT-19. Carga máxima admisible para el entorno e instalación del 
conductor. 
 
 Diámetro exterior del tubo: 30 mm (mayor que 20), según  ITC-BT-21, para tubos empotrados 
en pared empotrada con aislante 
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Imagen 11. Diámetros exteriores mínimos de los tubos de las canalizaciones para los circuitos de las 
luminarias del alumbrado de emergencia. 
 
 Caída de tensión para longitud de 77 m si se tiene en cuenta la luminaria más alejada. 
 
Temperatura cable (ºC): 42.23 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=70*4.5*1000/(56x230x6)=4.07 V.=1.77 % ≤ 3 %. Por lo que cumple lo requerido. 
e(total)=2.427 % ≤ 4.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Protección Térmica 
 
Interruptor Magnetotérmico Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A.  
 
 Protección diferencial 
 
Interruptor Diferencial Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A. Sensibilidad de Intensidad.: 500 mA. 
Clase AC (detección de corrientes alternas). 
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Los cuales discurren por los cerramientos con paredes aislantes 
 Tensión de servicio: 230 V. 
 Canalización: A 
 Longitud: 50 y 10 m; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
 Potencia a instalar: 2.5 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad para alumbrado: 1 
Mayoración de descarga de luminarias: 1.8 
 TOTAL= 4.5 kW 
 Intensidad (A): 4.5*1000/(230*1) = 19.56 A 
 
 
Imagen 12. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (IV). 
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Unipolares 2+TT x 6 mm² Cu 
 
Nivel Aislamiento: 
 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
 Máxima corriente admisible según  ITC-BT-19 (Tabla 1): 37 A Ż 16.88 A. 
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Imagen 13 Tabla 1 de la ITC-BT-19. Carga máxima admisible para el entorno e instalación del 
conductor. 
 
 Diámetro exterior del tubo: 30 mm (mayor que 20), según  ITC-BT-21, para tubos empotrados 
en pared empotrada con aislante 
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Imagen 14. Diámetros exteriores mínimos de los tubos de las canalizaciones para los circuitos de las 
luminarias de los baños. 
 
 Caída de tensión para longitud de 10 m 
 
Temperatura cable (ºC): 43.69 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=10*4.5*1000/(56x230x6)=0.58 V.=0.25 % ≤ 3 %. 
e(total)=0.91 % ≤ 4.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Caída de tensión para longitud de 50 m 
 
Temperatura cable (ºC): 43.69 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=50*4.5*1000/(56x230x6)=2.91 V.=1.26 % ≤ 3 %. Por lo que cumple lo requerido. 
e(total)=1.986 % ≤ 4.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Protección Térmica 
 
Interruptor  Magnetotérmico  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A.  
 
 Protección diferencial 
 
Interruptor  Diferencial  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A. Sensibilidad de Intensidad.: 500 mA. 
Clase AC (detección de corrientes alternas). 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







4.5.5. USO COMÚN 
Los cuales discurren por los cerramientos con paredes aislantes 
 Tensión de servicio: 230 V. 
 Canalización: A 
 Longitud: 25 m; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
 Potencia a instalar: 6 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad (estimado): 0.8 
Mayoración de descarga: 1.8 
 TOTAL= 8.64 kW 
 
 Intensidad (A): 8.64*1000/(230*1) = 37.56 A 
 
Imagen 15. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (V). 
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Unipolares 2+TT x 10 mm² Cu 
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Unipolares 1+TT x 10 mm² Cu 
 
Nivel Aislamiento: 
 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
 Por paredes aislantes 
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Imagen 16. Tabla 1 de la ITC-BT-19. Carga máxima admisible para el entorno e instalación del 
conductor. 
 
Dado que lo admisible son 52 A, se cumple con lo exigido.  
 
 Diámetro exterior del tubo: 40 mm. 
 
 Caída de tensión 
 
Temperatura cable (ºC): 49.49 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=25x8.64*1000/(56x230x10)=1.67 V.= 0.73 % ≤ 5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
e(total)=1.38% ≤ 6.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Protección Térmica 
Interruptor  Magnetotérmico  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A.  
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 Protección diferencial 
Interruptor  Diferencial  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A. Sensibilidad de Intensidad.: 500 mA. 
Clase AC (detección de corrientes alternas). 
 
4.5.6. CLIMATIZACIÓN 
Los cuales discurren por canalizaciones sujetadas entre pórticos en la celosía. 
 Tensión de servicio: 400 V. 
 Canalización: Canalización enterrada en terreno 
 Longitud: 15 m; Cos ᵩ: 1; Xu(mΩ /m): 0;  
 Potencia a instalar: 159 kW. 
 Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
Coeficiente de simultaneidad para fuerza: 0.8 
Mayoración de descarga de fuerza: 1.25 
TOTAL= 159 kW 
 
 Intensidad (A): 159*1000/(400*1*30.5) = 229.5 A 
 
 
Imagen 17. Tabla 5 de la ITC-BT-07 (VI). 
 
Se acude a la tabla 5 de la ITC-BT-07 y se eligen conductores Tetrapolares 1*3+TT x 95 mm² Cu 
Nivel Aislamiento: 
 Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE2+Pol  
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida. Desig. UNE: RZ1K(AS) 
Ccas1b,d1,a1 
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 Máxima corriente admisible según  UNE 60634-5-52 Anexo B : 241 A Ż 229 A. 
 
Imagen 18. Corriente admisible en Amperios para una conducción enterrada. 
 
Diámetro exterior del tubo: 150 mm (mayor que 140), según  ITC-BT-21, para tubos enterrados en 
terreno, según estas secciones a adoptar.  
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Imagen 19. Posibles soluciones constructivas a adoptar para el tubo enterrado. 
 
 Caída de tensión para longitud de 15 m 
 
Temperatura cable (ºC): 83.94 ≤ 90ºC (resistencia del XLPE) 
e(parcial)=15*159*1000/(56x400x95)=1.49 V.=0.378 % ≤ 5 %. 
e(total)=1.031 % ≤ 6.5 %. Por lo que cumple lo requerido. 
 
 Protección Térmica 
 
Interruptor  Magnetotérmico  Tetrapolar de Intensidad igual a 630 A.  
 
 Protección diferencial 
 
Interruptor  Diferencial  Tetrapolar de Intensidad igual a 40 A. Sensibilidad de Intensidad.: 3A. Clase 
AC (detección de corrientes alternas). 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Se ha dimensionado cada una de las secciones de la instalación eléctrica, comprobando su caída de 
tensión, temperatura de trabajo, tamaño de la canalización e intensidades admisibles en función de 
su sección y ubicación del cable, de manera que cumple lo requerido en la normativa vigente.  
 
En el apartado de planos, se incluye la correspondiente documentación gráfica del trazado de 
cableado en planta, así como de las ubicaciones de los equipos y cuadro.   
 
Denominación P.Cálculo (W) Dist.Cálc. (m) 
Sección 
(mm²) 




DERIVACIÓN INDIVIDUAL 218.1 (III) 50 185 Cu 314.8 348 0.657 0.657 200 
ILUMINACIÓN 1/4 11.7 (III) 29 6 Cu 16.88 37 0.63 1.29 30 
ILUMINACIÓN 1/4 11.7 (III) 49 6 Cu 16.88 37 1.85 2.51 30 
ILUMINACIÓN 1/4 11.7 (III) 47 6 Cu 16.88 37 1.78 2.44 30 
ILUMINACIÓN 1/4 11.7 (III) 69 6 Cu 16.88 37 2.58 3.24 30 
BAÑOS 4.5 10/50 6 Cu 19.56 37 0.25/0.91 0.91/1.57 30 
USO COMÚN 8.64 25 10 Cu 37.56 52 0.76 1.38 40 
CLIMATIZACIÓN 159 (III) 15 95 Cu 229.5 241 0.378 1.031 150 
ALUMBRADO 
EMERGENCIA 1.8 77 (max) 6 Cu 7.86 37 1.77 2.43 30 
Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos y correctos según la legislación vigente. 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







5.1.1. ESQUEMA UNIFILAR 
Imagen 19. Esquema unifilar de la instalación para una de las naves.  
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5.1.2. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
- La resistividad del terreno es 300 ohmios x m. 
- El electrodo en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo    35 mm²  10 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado  95 mm²   
 Picas verticales de Cobre   14 mm  
  de Acero recubierto Cu      14 mm 1 picas de 2m. 
  de Acero galvanizado     25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 150 ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado 
del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 70 mm² en Cu, y la línea de 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Este estudio tiene como objetivo justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 
respecto al ahorro de la demanda energética comparándose al edificio de referencia, según el 
Documento Básico de Ahorro de Energía, Sección HE 1, para un edificio en Zaragoza con un uso 
distinto al de Residencial Privado, a 303 msnm (zona climática en verano, 3) y con cargas media de 
las fuentes internas.  Además, servirá como base para el cálculo del estudio de climatización del 
Anejo 9. 
 
Para el edificio objeto de este proyecto se exige un porcentaje de ahorro mínimo del 20% según la 
tabla 2.2.  
 
Imagen 1. Tabla 2.2 del DB HE (Ahorro de Energía). 
2. CÁLCULO Y RESULTADOS GENERALES 
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Para este estudio térmico se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Se ha evaluado una sola nave con el objeto de simplificar el proceso de introducción de datos, 
teniendo en cuenta los distintos aspectos constructivos como, por ejemplo, que ambos edificios 
disponen la misma distribución en planta y una misma altura. 
• Ambos edificios comparten una partición que los separa. Dicha partición no tiene ventanas ni 
puertas que los comunique y sus capas de aislamiento son idénticas al de las fachadas con el fin 
de sectorizar el gasto energético entre otros motivos ya descritos en el cálculo estructural y 
memoria.  
• Como ambos edificios son iguales, se estudia un edificio con la condición antes expuesta y se 
extrapola al otro.  
• La zona de la pista de tenis se usa unas 12 horas al día (de 9 de la mañana a 9 de la noche) y los 
baños el mínimo disponible en normativa (8h) pues su ocupación es esporádica, temporal y de 
corta duración. 
• Se buscan situaciones desfavorables que garanticen que este estudio térmico contempla la 
inmensa mayoría de las situaciones climáticas y de uso. 
• Orientación del edificio: Alrededor de 33º rotación horaria respecto al eje Norte-Sur en su 
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• Se ha modelizado los cerramientos, particiones, suelos, techos, equipos, lucernarios y ventanas 
de acuerdo con lo descrito en este proyecto, con la información facilitada por el fabricante y con 
aproximaciones lo más veraces posibles respecto a la realidad y materiales de características 
térmicas de nivel medio que en la actualidad se instalan en la mayoría de este tipo de obras. 
• Se debe contemplar una ocupación máxima de 476 personas por pista y con condiciones 
interiores óptimas, lo cual difiere claramente del uso típico que se da este tipo de instalaciones 
de manera habitual para un uso recreativo, pero el cual no se debe tener en cuenta dado que, 
en campeonato con afluencia de público es de obligado cumplimiento el dotar a la instalación 
de las condiciones óptimas y legalmente exigibles.  
 
2.2. RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética 




Horario de uso, 
Carga interna 











Pista tenis 1389.06 12 h, Media 7.9 133195.4 95.9 167493.4 120.6 20.5 
Baños 63.79 8 h, Baja 2.4 9050.4 141.9 12387.8 194.2 26.9 
  1452.85   7.7 142245.8 97.9 179881.3 123.8 20.9 
Tabla 1. Resumen de datos y resultados del cálculo realizado. 
 
Siendo: 
• Su: Superficie útil de la zona, m2. 
 
• CFI: Densidad de las fuentes internas. Calculada como el promedio horario de la carga 
térmica total debida a las fuentes internas, repercutida sobre la superficie, calculada 
a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (ocupación, carga 
debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
El promedio horario se obtiene estimando el uso de los focos a su potencia nominal 
cinco hora de las 12  que se hace uso de la pista, es decir, el 41.67 % del tiempo, algo 
que garantiza una hipótesis cerca de la más desfavorable y del lado de la seguridad 
para una semana tipo, que incluye variaciones de clima y disposición horaria de luz 
natural. 
 
• %AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 
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• DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, 
calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, 
según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m2·año). 
 
• DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de 
referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, 
obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1. 
 
2.2. RESULTADOS MENSUALES. 
2.1.1. BALANCE ENERGÉTICO ANUAL.  
En la Gráfica 1 se muestra el balance energético del edificio por meses, contabilizando el balance de 
la energía que varía debido a la transmisión térmica al exterior a través los distintos elementos 
pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w,), acoplamiento térmico entre las distintas zonas (Qtr,ac), la energía 
intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta 
(Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de 
calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
Mediante la realización de dos simulaciones se determina la demanda energética, correspondiente 
al edificio objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a lo 
establecido para la definición del edificio de referencia según se recoge en Apéndice D de CTE DB 
HE 1.  
Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica 
muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color 
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Gráfica 1. Comparativa del edificio estudiado (barras más anchas) y del edificio de referencia (barras 
más estrechas). 
 
Los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético del edificio 
completo y de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio se 
muestran en la Tabla 2. 


































Balance energético anual del edificio. 
Qtr,op 
-- -- 0.1 2.6 39.4 291.7 883.3 800.4 385.9 9.9 0.4 0.1 
-94078.5 -64.8 
-12163.8 -10251.2 -10523.8 -9381.8 -8045.4 -5269.0 -4009.1 -3705.6 -4524.1 -7193.5 -9699.8 -11725.0 
Qtr,w 
-- -- 0.0 0.1 7.8 117.9 378.9 348.3 159.7 0.7 0.0 0.0 
-38930.7 -26.8 
-5089.9 -4271.3 -4372.1 -3894.1 -3330.8 -2144.1 -1598.9 -1473.4 -1837.2 -2987.7 -4039.0 -4905.6 
Qtr,ac 
58.6 54.5 76.8 107.8 140.4 132.8 92.3 85.2 114.0 108.5 55.4 55.9 
  
-58.6 -54.5 -76.8 -107.8 -140.4 -132.8 -92.3 -85.2 -114.0 -108.5 -55.4 -55.9 
Qve 
-- -- -- 0.1 92.3 1179.2 2883.9 2743.2 1229.1 0.7 -- -- 
-116730.0 -80.3 
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8459.8 7471.7 8351.4 7801.0 8459.8 8022.1 8130.4 8459.8 7692.7 8459.8 8130.4 8022.1 
96807.8 66.6 
-56.7 -50.1 -56.0 -52.3 -56.7 -53.8 -54.5 -56.7 -51.5 -56.7 -54.5 -53.8 
Qsol 
3837.1 4739.2 6944.8 8522.5 9672.3 9632.9 9226.6 8562.3 7347.1 5788.4 3966.3 3436.4 
80592.2 55.5 
-51.2 -63.1 -92.3 -113.2 -128.2 -127.4 -122.0 -113.3 -97.5 -77.0 -52.9 -45.8 
Qedif -166.8 -78.1 -175.8 256.9 -517.2 -165.7 -152.2 31.2 464.9 268.9 176.2 57.7   
QH 24444.7 17372.9 14302.6 8259.7 4419.9 129.6 -- -- 9.8 5011.7 16137.1 23372.9 113460.8 78.1 
QC -- -- -- -34.5 -1164.5 -7381.6 -12953.3 -12698.3 -6829.0 -60.3 -- -- -41121.5 -28.3 
QHC 24444.7 17372.9 14302.6 8294.2 5584.4 7511.1 12953.3 12698.3 6838.8 5071.9 16137.1 23372.9 154582.2 106.4 
Tabla 2. Valores numéricos de la Gráfica 2. 
 
donde: 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos 
pesados en contacto con el exterior, kWh/(m2·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros 
en contacto con el exterior, kWh/(m2·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento 
térmico entre zonas, kWh/(m2·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, 
kWh/(m2·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m2·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m2·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la 
masa térmica del edificio, kWh/(m2·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m2·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m2·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m2·año). 
 
2.1.2. DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. 
Si únicamente se tiene en cuenta la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y 
refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a durante la simulación de 
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Gráficas 2 y 3. Energía de climatización y potencia útil de esta, respectivamente. 
 
Además, en las siguientes gráficas, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación 
en los que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, junto 
a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada 
día de cálculo: 
 
Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m2) 
 
Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m2) 
 
Gráficas 4 y 5. Demandas diarias de calefacción y refrigeración junto con la demanda de ambas. 
 
La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte 
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Demanda típica por día 
activo 
(kWh/m2) 
Calefacción 352 208 2153 10 36.27 0.3755 
Refrigeración 215 112 982 8 28.82 0.2527 
Tabla 3. Resumen numérico de las Gráficas 4 y 5. 
 
2.2.3.  Evolución de la temperatura. 
Un resultado a tener en cuenta es el comportamiento de la evolución de la temperatura interior en 
las zonas del edificio objeto de este proyecto que se muestra en las siguientes gráficas, en las que se 
observa la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la 
temperatura exterior media diaria, en cada zona: 
 
Pista tenis, gradas y pasillos. 
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2.2.4.  Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
Los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total y 
ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de 
cálculo del edificio se ha recogido en la tabla 4. 
Del mismo modo que en la tabla 2, los valores positivos se emplean para energías aportadas a la 
zona analizada, y negativos para la energía extraída. 
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a 
la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, 
conforme al método de cálculo utilizado. 
También se ha recogido el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada 


































Pista tenis (Af = 1389.06 m2; V = 15022.63 m3; Atot = 4442.66 m2; Cm = 262155.226 kJ/K; Am = 3014.16 m2) 
Qtr,op 
-- -- -- -- 17.3 214.2 731.3 656.2 300.7 1.0 -- -- 
-86036.9 -61.9 
-10991.4 -9275.9 -9556.8 -8576.0 -7409.8 -4884.6 -3687.3 -3404.5 -4189.0 -6607.1 -8782.8 -10592.4 
Qtr,w 
-- -- -- -- 6.6 113.1 369.2 339.2 154.4 0.2 -- -- 
-38395.3 -27.6 
-5011.5 -4206.2 -4307.6 -3840.5 -3288.6 -2119.2 -1578.2 -1454.2 -1815.6 -2948.8 -3977.7 -4829.9 
Qtr,ac 
1.3 0.5 0.2 -- -- 0.0 0.2 0.1 0.0 -- 0.3 1.7 
-1073.3 -0.8 
-57.3 -54.0 -76.6 -107.8 -140.4 -132.8 -92.1 -85.1 -113.9 -108.5 -55.0 -54.2 
Qve 
-- -- -- -- 89.9 1158.8 2833.9 2700.3 1203.8 0.0 -- -- 
-112841.9 -81.2 
-18615.3 -14393.1 -13909.4 -10989.8 -9145.8 -4101.2 -2514.7 -2784.9 -3822.8 -8868.3 -14100.1 -17583.4 
Qint,s 
8342.7 7367.6 8234.3 7692.6 8342.7 7909.3 8017.6 8342.7 7584.2 8342.7 8017.6 7909.3 
95451.1 68.7 
-56.6 -50.0 -55.9 -52.2 -56.6 -53.7 -54.4 -56.6 -51.5 -56.6 -54.4 -53.7 
Qsol 
3764.0 4635.0 6782.4 8314.5 9414.6 9358.4 8956.7 8321.3 7161.2 5658.9 3886.7 3370.7 
78543.6 56.5 
-51.1 -62.9 -92.0 -112.8 -127.8 -127.0 -121.6 -112.9 -97.2 -76.8 -52.7 -45.7 
Qedif -152.6 -73.1 -164.7 236.3 -482.8 -140.4 -136.5 28.0 417.3 254.0 160.5 54.0   
QH 22827.7 16112.2 13146.1 7470.2 3945.2 95.3 -- -- 0.7 4469.6 14957.8 21823.6 104848.4 75.5 
QC -- -- -- -34.5 -1164.5 -7290.3 -12724.4 -12489.5 -6732.4 -60.3 -- -- -40495.8 -29.2 
QHC 22827.7 16112.2 13146.1 7504.7 5109.7 7385.6 12724.4 12489.5 6733.1 4529.9 14957.8 21823.6 145344.2 104.6 
 
Baños (Af = 63.79 m2; V = 669.79 m3; Atot = 666.20 m2; Cm = 23536.465 kJ/K; Am = 404.59 m2) 
Qtr,op 
-- -- 0.1 2.6 22.1 77.5 152.0 144.2 85.2 8.9 0.4 0.1 
-8041.7 -126.1 
-1172.4 -975.3 -967.0 -805.8 -635.7 -384.4 -321.9 -301.1 -335.1 -586.4 -917.0 -1132.6 
Qtr,w 
-- -- 0.0 0.1 1.3 4.7 9.7 9.1 5.3 0.5 0.0 0.0 
-535.5 -8.4 
-78.4 -65.2 -64.6 -53.7 -42.1 -24.9 -20.6 -19.2 -21.6 -39.0 -61.2 -75.7 
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-1.3 -0.5 -0.2 -- -- -0.0 -0.2 -0.1 -0.0 -- -0.3 -1.7 
Qve 
-- -- -- 0.1 2.3 20.4 50.0 42.9 25.3 0.7 -- -- 
-3888.1 -60.9 
-597.9 -476.8 -469.6 -377.5 -303.0 -130.6 -98.5 -112.9 -127.1 -296.5 -464.1 -575.5 
Qint,s 
117.1 104.1 117.1 108.4 117.1 112.8 112.8 117.1 108.4 117.1 112.8 112.8 
1356.7 21.3 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
Qsol 
73.1 104.1 162.5 208.1 257.7 274.6 269.9 241.0 185.9 129.6 79.6 65.7 
2048.5 32.1 
-0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 
Qedif -14.3 -5.1 -11.1 20.7 -34.4 -25.3 -15.7 3.2 47.6 14.9 15.7 3.7   
QH 1617.0 1260.7 1156.4 789.5 474.7 34.2 -- -- 9.1 542.0 1179.3 1549.4 8612.4 135.0 
QC -- -- -- -- -- -91.2 -229.0 -208.8 -96.6 -- -- -- -625.7 -9.8 
QHC 1617.0 1260.7 1156.4 789.5 474.7 125.5 229.0 208.8 105.7 542.0 1179.3 1549.4 9238.1 144.8 
Tabla 4. Balances energéticos de la zona deportiva y de los baños. 
 
donde: 
Af: Superficie útil de la zona térmica, m2. 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m3. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m2. 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 
(método detallado), kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m2. 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos 
pesados en contacto con el exterior, kWh/(m2·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros 
en contacto con el exterior, kWh/(m2·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento 
térmico entre zonas, kWh/(m2·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, 
kWh/(m2·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m2·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m2·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la 
masa térmica de la zona, kWh/(m2·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m2·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m2·año). 
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3. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO Y DETALLE DE LOS RESULTADOS 
3.1. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Zaragoza, a una altura sobre el nivel del 
mar de 303 m. Según al Apéndice B de CTE DB HE 1 le corresponde la zona climática D3. Esta 
definición es de importancia para determinar las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda 
energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado por la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
 
Imagen 2. Recorte del Apéndice B de CTE HE 1. 
 
3.2. ZONAS DEL EDIFICIO, PERFIL DE USO Y NIVEL DE ACONDICIONAMIENTO. 
3.2.1. AGRUPACIONES DE RECINTOS. 
A continuación se muestra la caracterización de cada uno los espacios que componen cada una de 
las zonas de cálculo del edificio.  
Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales 
conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus 


























Pista tenis (Zona habitable, Perfil: Media, 12 h) 
Pista tenis y gradas 1389.06 15022.63 1.00 0.80 9856.7 7392.6 78853.9 20.0 25.0  
  1389.06 15022.63 1.00 0.80/0.328* 9856.7 7392.6 78853.9 20.0 25.0  
 
Baños (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 
Baño 1 32.02 96.06 1.00 0.80 160.3 120.3 400.8 20.0 25.0  
Baño 2 31.78 95.34 1.00 0.80 159.1 119.4 397.9 20.0 25.0  
  63.79 191.4 1.00 0.80/0.229* 319.5 239.6 798.7 20.0 25.0  
Tabla 5. Caracterización de las distintas superficies del edificio.  
 
Siendo 
• S: Superficie útil interior del recinto, m2. 
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• bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación 
• renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
• *: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, 
incluyendo las infiltraciones calculadas. 
• Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo 
del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
• Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo 
del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
• Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, 
conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
• Tª 
calef.media: 
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3.2.2. PERFILES DE USO UTILIZADOS. 
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son 
los siguientes: 
   
Distribución horaria  
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h  
Perfil: Baja, 12 h (uso no residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Temp. Consigna Baja (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Ocupación sensible (W/m2) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Iluminación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipos (W/m2) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)  
Temp. Consigna Alta (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Temp. Consigna Baja (°C) 
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Ocupación sensible (W/m2) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Iluminación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Equipos (W/m2) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ventilación (%) 
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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3.3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO. 
3.3.1. COMPOSICIÓN CONSTRUCTIVA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PESADOS. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la 
envolvente térmica de las zonas todas habitables del edificio (-57.0 kWh/(m2·año)) supone el 62.3% 
de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-91.6 kWh/(m2·año)). 
 
Los cerramientos de las tres fachadas y la partición entre las pistas está caracterizada por tres capas, 
dos de metal de alrededor 1 cm de espesor y lana de roca de 12 cm de espesor, siguiendo lo descrito 
en la memoria y descartando el poder aislante de la barrera de vapor y de la capa impermeabilizante 
por su bajo espesor. 
 
La solera se ha supuesto de hormigón de 20 cm sin tener en cuenta el poder aislante del forjado 
sanitario CAVITI en el perímetro debido a que la superficie de este es casi despreciable si se compara 
con la superficie de la solera y que su transmisión de calor es mucho menor, por lo que al no incluirla 
se está del lado de la seguridad.  






















Bandeja+Lana+Grecada  335.68 37.48 0.32 -7856.0 0.4 V NO(-55.57) 1.00 592.0 
Bandeja+Lana+Grecada  278.60 37.48 0.32 -6520.2 0.4 V NE(34.43) 1.00 297.5 
Bandeja+Lana+Grecada  278.59 37.48 0.32 -6519.9 0.4 V SO(-145.59) 1.00 1156.1 
Bandeja+Lana+Grecada  523.94 37.48 0.32 -12261.9 0.4 V SE(124.41) 1.00 2011.3 
Tabique de una hoja con trasdosado en ambas 
caras  
265.40 17.51 0.30 -943.1 Hacia 'Baños' 
Solera  1389.06 117.42 0.19 -18794.0      
Cubierta según memoria  1389.06 38.19 0.31 -24347.0 0.4 H  1.00 4984.0 
       -76299.1 -943.1* 9040.9 
 
Baños 
Bandeja+Lana+Grecada  188.08 37.48 0.32 -3525.8 0.4 V NO(-55.56) 1.00 331.7 
Bandeja+Lana+Grecada  39.81 37.48 0.32 -746.3 0.4 V SO(-145.58) 1.00 165.2 
Tabique de bloques de hormigón + baldosa 
cerámica  
265.40 17.51 0.30 943.1 Desde 'Pista tenis' 
Solera  63.80 117.42 0.19 -691.4        
Cubierta de chapa ondulada  58.10 23.68 0.24 -810.6 0.4 H  1.00 206.5 
Bandeja+Lana+Grecada  39.53 37.48 0.32 -741.1 0.4 V NE(34.43) 1.00 42.2 
       -6515.2 +943.1* 745.6 
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• S: Superficie del elemento. 
• c: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 
• U: Transmitancia térmica del elemento. 
• Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
• *: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo 
largo del año. 
• a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
• I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
• O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 
• Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
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3.3.2. COMPOSICIÓN CONSTRUCTIVA. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS LIGEROS. 
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-26.8 kWh/(m2·año)) supone el 29.3% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-91.6 kWh/(m2·año)). 
 























Pista tenis                           
Puerta cortafuegos, de acero 
galvanizado  
2.20   1.00 2.34 -359.5   0.6 V NE(34.43) 0.00 1.00 38.2 
Puerta cortafuegos, de acero 
galvanizado  
2.20   1.00 2.34 -359.5   0.6 V SO(-145.59) 0.00 1.00 112.4 
Puertas (2) cortafuegos, de acero 
galvanizado  
4.40   1.00 2.34 -718.9   0.6 V SE(124.41) 0.00 1.00 209.8 
Lucernario (ventanas)  476 1.93     -31941.6 0.76 0.6 H   0.60 0.36 60015.1 
Lucernario (lucernarios)  215 1.93     -5015.8 0.76 0.6 H   0.60 0.39 10207.9 
Puerta de paso interior  6.70   1.00 1.64 -130.2 Hacia 'Baños' 
            -38395.3 -130.2*     70583.4 
    
Baños                           
Puerta de paso interior  6.70   1.00 1.64 130.2 Desde 'Pista tenis' 
            -535.5 +130.2*     1306.1 




• S: Superficie del elemento. 
• Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 
• FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 
• Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 
• Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 
• *: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo 
largo del año. 
• ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 
• a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 
• I.: Inclinación de la superficie (elevación). 
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• Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra 
móviles. 
• Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 
• Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año. 
 
3.3.3. COMPOSICIÓN CONSTRUCTIVA. PUENTES TÉRMICOS. 
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las 
zonas habitables del edificio (-7.8 kWh/(m2·año)) supone el 8.5% de la transmisión térmica total a 
través de dicha envolvente (-91.6 kWh/(m2·año)). 
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y 
puentes térmicos de la envolvente habitable del edificio (-64.8 kWh/(m2·año)), el porcentaje debido 
a los puentes térmicos es el 12.0%. 








Pista tenis         
Esquina saliente  21.63 0.061 -97.1 
Suelo en contacto con el terreno  131.82 0.500 -4820.3 
Cubierta plana  131.82 0.500 -4820.3 
        -9737.8 
    
Baños         
Esquina saliente  21.63 0.061 -77.8 
Suelo en contacto con el terreno  24.73 0.500 -724.3 
Cubierta plana  24.73 0.500 -724.3 
        -1526.4 
Tabla 9. Balance de transmisión de calor a de puentes térmicos. 
 
Siendo: 
• L: Longitud del puente térmico lineal. 
• y: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 
• n: Número de puentes térmicos puntuales. 
• X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
Para calcular la demanda energética se ha realizado una simulación anual de un modelo del edificio 
que contempla el acoplamiento energético y térmico entre las distintas zonas que se incluyen en él. 
El método completo es descrito en la norma UNE-EN ISO 52016-1:2017. “Eficiencia energética de los 
edificios. Cálculo de las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, temperaturas 
interiores y carga calorífica y de enfriamiento. Parte 1: Procedimientos de cálculo”.  
 
Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente al eléctrico de resistencia-capacitancia 
(R-C) de tres nodos en base horaria. Haciendo una distinción entre la temperatura del aire interior y 
la temperatura media radiante en el revestimiento de la zona del edificio, ajustando su uso en 
comprobaciones de calidad del ambiente en cuanto a condiciones  térmicas, y facilitando una mayor 
exactitud en la consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, 
luminosas e internas.  
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4. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Esta comprobación es de obligado cumplimiento según lo expuesto en la Sección 0 del DB Ahorro 
de Energía (DB-HE) del CTE que establece en el punto 2.2.2 que “la calificación energética para el 
indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en 
su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril.” 
 
Por tanto, se ha exportado la modelización del edifico a la herramienta informática libre HULC, 
resultado de la unificación de LIDER-CALENER, cuyos resultados son los siguientes: 
 
Zona climática D3 Uso Centro deportivo 
Tabla 10. Datos de uso y zona climática. 
 
4.1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 















Tabla 11. Calificación energética del edificio en emisiones. 
 
 kgCO2/m2·año kgCO2·año 
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 13.10 5776.95 
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.02 10.69 
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4.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 
RENOVABLE 






















Tabla 14. Calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable. 
 
4.3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 
 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
  
Demanda de calefacción[kWh/m2·año] Demanda de refrigeración[kWh/m2·año] 
Tabla 15. Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. 
 
4.4. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 
Como se puede observar se ha obtenido una calificación global superior a la requerida, por lo que 
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Así pues, se puede concluir que: 
1. Se cumple la Limitación de Demanda Energética del Documento Básico de Salubridad del 
Código Técnico de la Edificación en su apartado HS-1 pues se consigue un 20.9% de ahorro 
respecto al edificio de referencia, siendo mayor al 20% exigido. 
 
%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (123.8 - 97.9) / 123.8 = 20.9 %   
 





• %AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración respecto al edificio de referencia. 
 
• %AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos en zona 
climática de verano 3 y Media carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, 
CTE DB HE 1), 20.0 %. 
 
• DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, 
calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, 
según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m2·año). 
 
• DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de 
referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, 
obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1. 
   
2. Se ha podido obtener la aportación necesaria de calefacción y refrigeración para cada mes 
del año, pudiendo servir de base para calcular la instalación de climatización. 
 
3. Con este consumo mensual, la propiedad podrá estimar costes de uso y explotación de la 
instalación de climatización y, si estimase oportuno, aumentar el aislamiento de lana de roca 
de las paredes, siendo esta la opción más económica que de las estimadas inicialmente.  
 
4. El edificio tiene una calificación energética superior a lo exigido en el Código Técnico de la 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
El estudio desarrollado en este anejo tiene como objeto definir la instalación y equipos de cada una 
de las dos naves que componen el edifico que permita tanto regular la temperatura (climatización y 
refrigeración), teniendo en cuenta el estudio térmico realizado en el correspondiente anejo, como 
renovar el aire del interior. 
 
Para realizar dicha regulación se opta por un sistema de regulación por aire que conduce el aire a 
una determinada temperatura desde el exterior mediante unos conductos rectangulares con 
aislante de lana de roca, evitando así perdidas de calor en las conducciones antes de llegar a las 
rejillas de impulsión. 
 
Además de dimensionar esta red de impulsión, se debe dimensionar los conductos de retorno del 
aire, tanto de la zona de la pista de tenis como de los baños.  
 
2. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
Las Normas, Reglamentos y Recomendaciones que se han tenido en cuenta en el diseño de las 
instalaciones de climatización, ventilación y extracción de aire han sido las que se indican a 
continuación. 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITE) y se crea la Comisión Asesora para Instalaciones Térmicas de los Edificios.  
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión.  18/09/2002. BOE núm. 224. 
  
3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
Para llevar a cabo esta climatización, se propone la instalación recogida en la documentación gráfica 
de Planos, en la que se observa que: 
 
 Los conductos deben ser anclados a la celosía como sistema sustentador principal. En 
concreto, debajo de los nudos KT donde se unen las diagonales, montante y cordón inferior, 
evitando que haya barras trabajando a flexión por esta instalación. 
 El sistema de impulsión se traza por la parte central de la nave, expulsando el aire hacia las 
fachadas y hacia la pista de tenis, con el objeto de primar el confort de los jugadores y 
espectadores. 
 El sistema de retorno se lleva por la zona exterior, con el fin de crear una circulación óptima 
con el sistema de impulsión en primer lugar, y aprovechar el calor generado en las fachadas 
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en invierno para reducir el consumo de calefacción mediante un intercambiador de calor en 
el equipo del exterior. 
 Las dimensiones de los conductos que discurran por encima de la pista de tenis no podrán 
comprometer la altura libre de obstáculos establecida en la norma NIVE 2016 TEN, de 9 
metros. Por lo que, si es preciso aumentar la sección, se deberá aumentar la anchura del 
conducto hasta límites razonables. 
 La velocidad en las rejillas no deberá exceder los 2.2 m/s, orientando estas hacia zonas donde 
los espectadores y jugadores no reciban el flujo directo y permanente de la salida del aire.  
 
3.1. PARÁMETROS DE CÁLCULO 
Se deben tener en cuenta ciertos aspectos debidos a la ubicación dimensionar la instalación. 
• Emplazamiento: Zaragoza 
• Latitud (grados): 41.65 grados 
• Altitud sobre el nivel del mar: 303 m 
• Percentil para verano: 5.0 % 
• Temperatura seca verano: 32.33 °C 
• Temperatura húmeda verano: 20.80 °C 
• Oscilación media diaria: 13.1 °C 
• Oscilación media anual: 38.3 °C 
• Percentil para invierno: 97.5 % 
• Temperatura seca en invierno: -0.80 °C 
• Humedad relativa en invierno: 90 % 
• Velocidad del viento: 7.4 m/s 
• Temperatura del terreno: 5.60 °C 
• Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
• Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
• Suplemento de intermitencia para calefacción: 20 % 
• Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
• Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
• Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 
 
3.2. DISEÑO Y DIMENSIONADO 
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones 
térmicas se sigue la secuencia de verificaciones siguiente: 
1. Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del ambiente del apartado 1.4.1. 
2. Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2. 
3. Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.3.d. 
4. Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.4. 
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3.2.1. CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE 
La calidad térmica del ambiente se considerará satisfecha en diseño y dimensionado si los 
parámetros como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, temperatura radiante 
media del recinto, velocidad media del aire e intensidad de la turbulencia se mantienen en la zona 
ocupada dentro de los valores que se muestran a continuación. 
 
3.2.2. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. 
 
Imagen 1. Condiciones interiores de diseño. (Tabla 1.4.1 del RITE) 
 
Se podrá aceptar una humedad relativa del 35% en condiciones extremas de invierno durante un 
periodo corto de tiempo. 
 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 
Tabla 1. Valores de distintos objetivos a alcanzar según normativa. 
 
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el cálculo; 
 
Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño no calefactado 24 21 50 
TFM Pista tenis 24 21 50 
Tabla 2. Valores de distintos objetivos a alcanzar en las distintas zonas de uso. 
 Velocidad media del aire. 
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la siguiente forma 
teniendo en cuenta que la difusión se producirá por mezcla, con una intensidad de la turbulencia 
del 40 % y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) por corriente de aire es del 15 %. 
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Siendo t, la temperatura seca del aire dentro de los márgenes de 20 °C a 27 °C. 
 
Por tanto, la velocidad oscilará entre 0.13 m/s y 0.20 m/s, lo que hace que la velocidad de diseño 
considerada ese dentro de este valores.  
 
3.2.3. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Atendiendo a las categorías de la calidad del aire interior (IDA) se deberá alcanzar, como mínimo la 
categoría de IDA 3. 
 
Siendo las categorías: 
• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
• IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
3.2.4. CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR. 
Se aplicará el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, pues no se conocen con 
seguridad los tipos de contaminantes por personas y, aunque en interior se dedique a actividades 
deportivas, prácticamente la totalidad de la ocupación se clasifica como espectadores. 
 
Además, no está permitido fumar en el edificio y la producción de sustancias contaminantes por 
fuentes del ser humano se consideran bajas, por lo que se debe garantizar un caudal de, al menos,  
8 dm3/persona. Es por ello por lo que para una ocupación de 476 personas, deberá haber un caudal 
de 3.8 m3/h en total para cada una de las pistas de tenis 
 
3.2.5. FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN 
El aire exterior de ventilación se introducirá filtrado en los edificios, considerando aire con 
concentraciones altas de partículas y/o gases contaminantes, requiriendo una clase de filtración de 
acuerdo a una calidad del aire exterior ODA 2 y a lo anteriormente expuesto, IDA 3. Exigiéndose una 
clase de filtración F5 y F7.  
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Imagen 2. Clases de filtración. (Tabla 1.4.2.5 del RITE) 
 
Además, se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 
ventilación y tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros finales. Estos prefiltros 
se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire 
de retorno. 
 
Todas las secciones de filtración deberán trabajar en seco, excepto en las situadas en tomas de aire 
exterior. 
 
3.2.6. AIRE DE EXTRACCIÓN 
La extracción es clasificada en la categoría de bajo nivel de contaminación (AE 1) al encontrase en 
ella los locales de uso público y siendo el emisor principal de contaminantes el grupo de los 
materiales de construcción. 
 
Así pues, el caudal de aire será de 2 dm3/s  por m2 en planta, con lo que resulta un caudal de 2.94 
m3/s para cada uno de las zonas que albergan cada pista de tenis. 
 
Las categorías del aire de extracción (AE) son: 
• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y 
decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se 
permite fumar. 
 
• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
 
• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
 
• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas 
en el aire interior de la zona ocupada. 
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3.2.7. APERTURAS DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE CONDUCTOS Y PLENUMS DE AIRE. 
Las redes de conductos estarán equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la 
norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. Los elementos 
instalados en una red de conductos serán desmontables y tendrán una apertura de acceso o una 
sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 
No se tiene prevista la instalación de falsos techos. 
 
3.2.8. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO 
Las instalaciones y equipos térmicos deberán cumplir con el CTE DB-HR “Protección frente al ruido” 
y para el uso del edificio por parte de jugadores y de espectadores, se ha desarrollado un estudio 
acústico en el Anejo 11. 
 
3.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
3.3.1. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
A continuación se procede a la justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
 
3.3.1.1. Generalidades 
Los equipos de climatización del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de los edificios respecto a sus ganancias o pérdidas de calor a través de las redes 
de conductos de aire, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos. 
  
3.3.1.2. Cargas térmicas 
Son obtenidas mediante el cálculo realizado en el Anejo8 “Estudio Térmico”, valorando las pérdidas 
y ganancias de energía del edificio en su interacción con el ambiente exterior a lo largo del año en la 
ciudad de Zaragoza. 
 
3.3.1.3. Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada una de las 
superficies del recinto extraídas del Anejo 8 que desarrolla en profundidad el estudio térmico del 
edificio.  
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Conjunto: Pista 1 
Recinto Planta 


































115604 67244 72093 138334 123183 6250 3318 7519 144 141652 154132.8 154132.8 
Total 6250.7 Carga total simultánea 154132.8  
Tabla 3. Cargas térmicas para refrigeración. 
  
Calefacción 
Conjunto: Pista 1 
Superficie Planta 













Pista tenis y gradas Planta baja 43934.30 6250.75 17503.86 44.23 61438.16 61438.16 
Total   6250.7 Carga total simultánea   61438.2   
 Tabla 4. Cargas térmicas para calefacción. 
 
Hay que señalar que, como se puede observar, se supera el caudal mínimo que se ha impuesto en el 
apartado 3.2.4.  
 
  
3.3.1.4. Cargas parciales y mínimas 
Se muestra a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de las superficies con 




Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Pista 1 79,8 98,5 121,4 134,2 148,3 151,9 154,7 150,4 137,1 116,0 95,7 78,3 
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Superficie      
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Pista 1 61.44 61.44 61.44 
Tabla 6. Cargas térmicas máximas simultáneas por meses para calefacción. 
 
3.3.1.5. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 
A continuación se procede a la justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 
En primer lugar, se muestra la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus 
valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.  
  
Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Planta baja - Planta 0) Climatización SFP2 SFP4 
Tabla 7. Categoría del sistema de climatización respecto al límite permitido. 
 
En las siguientes tablas se describen los equipos necesarios en la instalación y, como se puede 
observar, se ha optado por instalar un recuperador de calor, con lo que se reduce notablemente el 
consumo de energía eléctrica al aprovechar el calor de los gases que son expulsados del edificio, 
para aproximar a la temperatura del aire que se impulsa por los conductos de climatización a la 
propia del interior del edificio.  
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Equipos  Descripción 
Tipo 1 
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 4816x2205x2095 mm, 
potencia frigorífica total nominal 158,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 
temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia frigorífica sensible nominal 98 kW 
(temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 
35°C), potencia calorífica nominal 159,9 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3,3, COP 
(coeficiente energético nominal) 3,3, potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior 
con compuerta motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, equipado 
con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, 
circuito exterior con 4 ventiladores axiales con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería 
de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 3 
turbinas con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), batería de tubos 
de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión 
termostáticas, circuito frigorífico con 4 compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, 





Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 6500 
m3/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 1630x1240x2300 mm y 
nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y 
plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes 
antivibratorios, embocaduras de 1000 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con 
eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de, aislamiento F, 
protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55 
Tablas 8 y 9. Descripción del equipo de climatización y del intercambiador de calor, respectivamente. 
 
Cabe destacar que: 
• Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
• El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento 
de cada instalación, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de equipos instalados según 
lo arriba  descrito.  
 
3.3.1.6. Control de las Instalaciones Térmicas. 
En este apartado se justifica el cumplimiento del apartado 1.2.4.3 mediante la instalación de los 
sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las 
condiciones térmicas de diseño previstas. 
  
• Control de las condiciones termohigrométricas 
Es necesario el equipamiento de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, y que debe cumplir con la 
denominación THM-C1, la cual se define como: 
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“Variación de la temperatura del fluido portador (aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica”. 
 
Es decir, en función de la temperatura exterior y del ajuste de la temperatura de consigna interior, se 
deberá modificar la temperatura del aire de impulsión para garantizar que el ambiente se encuentra 
a una temperatura apropiada según lo anteriormente mencionado.   
 
• Control de la calidad del aire interior 
Aunque la ocupación de las pistas no siempre será la máxima disponible ni su horario será 
ininterrumpido, se dotará a la instalación de un sistema de control permanente. 
Esto se debe a la presencia de una instalación deportiva que puede ser irrigada (“tierra batida”) que 
debe mantener sus condiciones óptimas de juego, y que por fenómenos naturales de evaporación 
incrementa la humedad en el ambiente.  
 
Por ello el sistema de control será clasificado dentro de la categoría IDA-C1.  
 
En la siguiente tabla se muestra los distintos tipos de control recogidos en la norma en la tabla 
2.4.3.2. 
 
Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 




El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior 
Tabla 10. Tipos de control de las condiciones ambientales. 
 
• Recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 
Con este apartado se justifica el cumplimiento del apartado 1.2.4.5. mediante la instalación de 
recuperadores de energía, descritos con anterioridad en los equipos citados en el apartado 3.3.1.5.  
 
1. Debido a la estratificación. 
Dado que no existen en el proyecto recintos de gran altura, la estratificación de los locales de 
gran altura no ha sido tenida en cuenta en el dimensionamiento. 
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2.  Zonificación. 
El dimensionado de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la distribución de las zonas 
de usos diferenciados para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía, considerando los 
espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
 
3. Lista de los equipos consumidores de energía. 
Estos equipos han sido descritos en el apartado 3.3.1.5 destacando que: 
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica. 
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento. 
• No se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en 
las instalaciones térmicas. 
•  
3.3.2. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
Con este apartado se justifica el cumplimiento del apartado 3.4.1 mediante la instalación de equipos 
de generación de calor y frío.   
 
3.3.2.1. Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE, exigiéndose la correspondiente 
documentación y garantía de seguridad al instalador y/o fabricante del equipo 
 
3.3.2.2. Redes de tuberías y conducciones  
Se procede a realizar la justificación del apartado 3.4.2. mediante la instalación de conductos y 




La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 
que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
 
Por ello, el diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
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P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P 32 40 
Tabla 11. Diámetros Nominales de las instalaciones según la potencia térmica. 
 
2.  Vaciado y purga 
Las redes de tuberías se podrán vaciar de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto 
accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 







P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 
400 < P 40 50 
Tabla 12. Diámetros Nominales mínimos en función de la potencia térmica. 
 
Además, los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
 
3. Expansión, circuito cerrado y filtración. 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de 
tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación 
del fluido según la norma UNE 100155. 
Asimismo, cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 
 
4. Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos y de los elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se 
ha realizado según lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
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5. Protección contera incendios.  
Todos los conductos están forrados con una capa de lana de roca, que cumple lo especificado en el 
anejo de protección contra incendios en cuanto a la propagación del fuego, gases emisores, caída 
de gotas de material fundido al suelo, etc.  
 
6. Protección de superficies a alta temperatura.  
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 
emisores de calor, situadas en el exterior del edificio, de manera protegida mediante elementos que 
restringen el acceso a ellos, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Y aquellas que puedan ser accesibles para mantenimiento tienen una temperatura inferior a 80 ºC 
 
4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

















(Pa) Inicio Final 
A1-Planta baja N4-Planta baja 2661.3 250x250 9,45 273.3 0.77  253.52  
A1-Planta baja N8-Planta baja 17741.9 700x600 9,38 707.9 16.38 8.75 297.88 173.03 
A1-Planta baja N8-Planta baja 16854.8 700x500 10,80 644.5 2.85 8.75 333.40 137.51 
A1-Planta baja N8-Planta baja 15967.7 700x500 10,20 644.5 4.31 8.75 344.06 126.85 
A1-Planta baja N8-Planta baja 15080.6 700x500 9,60 644.5 5.39 8.75 378.20 92.71 
A1-Planta baja N8-Planta baja 13306.5 700x500 8,48 644.5 4.26 8.75 385.65 85.27 
A1-Planta baja N8-Planta baja 11532.3 700x500 7,35 644.5 4.88  396.37  
A1-Planta baja N9-Planta baja 7096.8 500x500 6,30 546.6 10.56 8.75 248.18 22.21 
A1-Planta baja N9-Planta baja 5322.6 500x500 6,30 546.6 5.02 8.75 256.54 13.85 
A1-Planta baja N9-Planta baja 3548.4 500x500 4,20 546.6 3.66  249.00  
N2-Planta baja A2-Planta baja 3548.4 400x300 6,60 377.7 1.45 8.75 458.48 12.43 
N2-Planta baja A2-Planta baja 887.1 500x400 1,30 488.1 2.33 8.75 458.90 12.02 
N2-Planta baja A3-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 6.10 8.75 455.04 15.88 
N2-Planta baja A4-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 5.76 8.75 455.01 15.90 
N5-Planta baja N2-Planta baja 7983.9 500x400 8,93 488.1 7.21 8.75 446.02 24.89 
N5-Planta baja N2-Planta baja 5322.6 600x500 5,30 598.1 7.21  440.53  
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(Pa) Inicio Final 
N5-Planta baja A5-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 3.93 8.75 470.88 0.03 
N5-Planta baja A6-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 4.30 8.75 470.91  
N8-Planta baja N5-Planta baja 9758.1 500x500 8,70 546.6 6.90  415.97  
N8-Planta baja A8-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 3.93 8.75 422.94 47.97 
N8-Planta baja A7-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 4.30 8.75 422.97 47.95 
N11-Planta baja N6-Planta baja 1774.2 300x300 5,80 327.9 4.91  258.77  
N11-Planta baja A9-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 6.17 8.75 260.60 9.79 
A11-Planta baja A42-Planta baja 1666.7 450x450 2,40 491.9 2.81 5.96 217.98 0.11 
A11-Planta baja A42-Planta baja 833.3 450x450 1,20 491.9 2.81 5.96 218.10  
N3-Planta baja A11-Planta baja 18333.3 800x500 10,35 686.7 6.81 5.96 60.09 158.00 
N3-Planta baja A11-Planta baja 17500.0 800x500 9,83 686.7 6.11 5.96 73.20 144.89 
N3-Planta baja A11-Planta baja 16666.7 800x500 9,38 686.7 7.16 5.96 87.18 130.91 
N3-Planta baja A11-Planta baja 15833.3 600x600 9,75 655.9 5.67 5.96 120.38 97.72 
N3-Planta baja A11-Planta baja 14166.7 600x600 8,70 655.9 5.43 5.96 130.18 87.92 
N3-Planta baja A11-Planta baja 13333.3 600x600 8,25 655.9 5.43 5.96 138.91 79.18 
N3-Planta baja A11-Planta baja 11666.7 600x500 8,63 598.1 3.88 5.96 146.59 71.51 
N3-Planta baja A11-Planta baja 10833.3 600x500 8,03 598.1 3.88 5.96 153.26 64.84 
N3-Planta baja A11-Planta baja 9166.7 500x500 8,18 546.6 9.11 5.96 171.14 46.95 
N3-Planta baja A11-Planta baja 7500.0 500x500 6,68 546.6 8.81 5.96 182.98 35.11 
N3-Planta baja A11-Planta baja 5833.3 500x400 6,53 488.1 5.24 5.96 190.69 27.41 
N3-Planta baja A11-Planta baja 5000.0 400x400 6,90 437.3 4.51 5.96 209.63 8.47 
N3-Planta baja A11-Planta baja 3333.3 450x450 4,90 491.9 2.70 5.96 215.24 2.86 
N3-Planta baja A11-Planta baja 2500.0 450x450 3,70 491.9 2.54 5.96 217.60 0.50 
N3-Planta baja A1-Planta baja 27500.0 1500x1000 5,50 1332.0 4.20  13.02  
N3-Planta baja A12-Planta baja 9166.7 500x500 8,18 546.6 8.95 5.96 52.23 165.86 
N3-Planta baja A12-Planta baja 8333.3 500x500 7,43 546.6 4.13 5.96 59.01 159.09 
N3-Planta baja A12-Planta baja 7500.0 500x500 6,68 546.6 3.33 5.96 63.48 154.61 
N3-Planta baja A12-Planta baja 6666.7 500x500 7,90 546.6 4.91 5.96 68.77 149.32 
N3-Planta baja A12-Planta baja 5833.3 500x500 6,90 546.6 4.09 5.96 72.20 145.90 
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(Pa) Inicio Final 
N3-Planta baja A12-Planta baja 5000.0 500x500 5,90 546.6 3.27 5.96 74.25 143.85 
N3-Planta baja A12-Planta baja 4166.7 300x300 10,28 327.9 5.71 5.96 106.64 111.45 
N3-Planta baja A12-Planta baja 3333.3 500x500 3,90 546.6 3.89 5.96 110.81 107.29 
N3-Planta baja A12-Planta baja 2500.0 500x500 3,00 546.6 11.26 5.96 113.83 104.26 
N3-Planta baja A12-Planta baja 1666.7 500x500 2,00 546.6 3.26 5.96 114.10 103.99 
N3-Planta baja A12-Planta baja 833.3 500x500 1,00 546.6 3.33  108.22  
N1-Planta baja A39-Planta baja 2661.3 500x500 3,20 546.6 4.15 8.75 349.69 0.28 
N1-Planta baja A39-Planta baja 887.1 500x500 1,10 546.6 2.36 8.75 349.97  
N6-Planta baja A10-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 1.15 8.75 269.72 0.67 
N6-Planta baja A41-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 6.47 8.75 270.39  
N9-Planta baja N11-Planta baja 2661.3 600x600 2,20 655.9 2.75  250.04  
N9-Planta baja A40-Planta baja 887.1 400x400 1,60 437.3 5.75 8.75 259.21 11.18 
N4-Planta baja N7-Planta baja 2661.3 250x250 9,45 273.3 0.77  277.43  
N7-Planta baja N1-Planta baja 2661.3 250x250 9,45 273.3 7.22  340.10  
A12-Planta baja A12-Planta baja 833.3 500x500 1,00 546.6 1.00 5.96 114.32 103.77 
 
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión 
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 
F Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
 
Tabla 13. Resultados de los cálculos de los conductos. 
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4.2. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS.  




















A2-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 458.90 12.02 
A3-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 455.04 15.88 
A4-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 455.01 15.90 
A5-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 470.88 0.03 
A6-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 470.91 0.00 
A8-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 422.94 47.97 
A7-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 422.97 47.95 
A10-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 269.72 0.67 
A9-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 260.60 9.79 
A11-Planta baja: Rejilla de retorno  525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 217.60 0.50 
A39-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 349.97 0.00 
A41-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 270.39 0.00 
A40-Planta baja: Rejilla de impulsión  525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 259.21 11.18 
A42-Planta baja: Rejilla de retorno  525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 218.10 0.00 
A12-Planta baja: Rejilla de retorno  525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 114.32 103.77 
A1 -> N8, (6.23, 40.05), 16.38 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 297.88 173.03 
A1 -> N8, (8.61, 39.58), 19.23 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 333.40 137.51 
A1 -> N8, (12.92, 39.58), 23.54 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 344.06 126.85 
A1 -> N8, (15.17, 36.43), 28.93 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 378.20 92.71 
A1 -> N8, (15.17, 36.43), 28.93 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 378.20 92.71 
A1 -> N8, (15.17, 32.18), 33.19 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 385.65 85.27 
A1 -> N8, (15.17, 32.18), 33.19 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 385.65 85.27 
A1 -> N9, (8.11, 46.21), 10.56 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 248.18 22.21 
A1 -> N9, (8.11, 46.21), 10.56 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 248.18 22.21 
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A1 -> N9, (11.50, 44.58), 15.57 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 256.54 13.85 
A1 -> N9, (11.50, 44.58), 15.57 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 256.54 13.85 
N2 -> A2, (15.17, 5.52), 1.45 m: Rejilla de 
impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 458.48 12.43 
N2 -> A2, (15.17, 5.52), 1.45 m: Rejilla de 
impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 458.48 12.43 
N2 -> A2, (15.17, 5.52), 1.45 m: Rejilla de 
impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 458.48 12.43 
N5 -> N2, (15.17, 14.18), 7.21 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 446.02 24.89 
N5 -> N2, (15.17, 14.18), 7.21 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 446.02 24.89 
N5 -> N2, (15.17, 14.18), 7.21 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 446.02 24.89 
A11 -> A42, (19.79, 1.56), 2.81 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 217.98 0.11 
N3 -> A11, (9.95, 48.03), 6.81 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 60.09 158.00 
N3 -> A11, (16.06, 48.03), 12.92 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 73.20 144.89 
N3 -> A11, (23.22, 48.03), 20.08 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 87.18 130.91 
N3 -> A11, (27.78, 46.92), 25.75 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 120.38 97.72 
N3 -> A11, (27.78, 46.92), 25.75 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 120.38 97.72 
N3 -> A11, (27.78, 41.49), 31.18 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 130.18 87.92 
N3 -> A11, (27.78, 36.06), 36.62 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 138.91 79.18 
N3 -> A11, (27.78, 36.06), 36.62 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 138.91 79.18 
N3 -> A11, (27.78, 32.18), 40.50 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 146.59 71.51 
N3 -> A11, (27.78, 28.30), 44.38 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 153.26 64.84 
N3 -> A11, (27.78, 28.30), 44.38 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 153.26 64.84 
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N3 -> A11, (27.78, 19.19), 53.48 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 171.14 46.95 
N3 -> A11, (27.78, 19.19), 53.48 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 171.14 46.95 
N3 -> A11, (27.78, 10.38), 62.30 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 182.98 35.11 
N3 -> A11, (27.78, 10.38), 62.30 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 182.98 35.11 
N3 -> A11, (27.78, 5.13), 67.54 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 190.69 27.41 
N3 -> A11, (26.84, 1.56), 72.05 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 209.63 8.47 
N3 -> A11, (26.84, 1.56), 72.05 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 209.63 8.47 
N3 -> A11, (24.14, 1.56), 74.75 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 215.24 2.86 
N3 -> A12, (3.14, 39.07), 8.95 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 52.23 165.86 
N3 -> A12, (3.14, 34.94), 13.09 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 59.01 159.09 
N3 -> A12, (3.14, 31.61), 16.42 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 63.48 154.61 
N3 -> A12, (3.14, 26.70), 21.33 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 68.77 149.32 
N3 -> A12, (3.14, 22.61), 25.42 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 72.20 145.90 
N3 -> A12, (3.14, 19.34), 28.69 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 74.25 143.85 
N3 -> A12, (3.14, 13.63), 34.40 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 106.64 111.45 
N3 -> A12, (3.14, 9.74), 38.29 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 110.81 107.29 
N3 -> A12, (6.22, 1.56), 49.55 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 113.83 104.26 
N3 -> A12, (9.48, 1.56), 52.81 m: Rejilla 
de retorno 
 525x225 833.3 550.00  27.7 5.96 114.10 103.99 
N1 -> A39, (6.81, 43.19), 4.15 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 349.69 0.28 
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N1 -> A39, (6.81, 43.19), 4.15 m: Rejilla 
de impulsión 
 525x225 887.1 720.00 11.7 22.4 8.75 349.69 0.28 
 
Abreviaturas utilizadas 
F Diámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) DP1 Pérdida de presión 
Q Caudal DP Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
X Alcance   
 
Tabla 14. Resultados de los cálculos en las rejillas de impulsión y de retorno. 
 
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
La ubicación de rejillas, difusores y equipos, así como el trazado de los conductos de ventilación, en 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Este estudio tiene como objeto definir la instalación de suministro de agua fría tanto a los baños 
como a una toma de agua en la pista de tenis y la evacuación del agua pluvial desde las arquetas de 
las bajantes a cota cero del edificio y de las aguas residuales de los baños.  
Como la distribución en planta es idéntica para ambas naves de manera simétrica, se procederá a 
diseñar la instalación para una nave extrapolándola a la otra, teniendo en cuenta que realizarán dos 
tomas de agua de la red de suministro de la parcela. 
 
2. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
Se ha aplicado el Documento Básico (DB) de Salubridad (HS) del Código Técnico de la Edificación en 
cuanto a las exigencias de caudal, presión y equipos mínimos a instalar.  
 
3. SUMINISTRO DE AGUA  
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
El suministro de agua se llevará a cabo desde una acometida de la parcela, la cual está conectada a 
la red general de suministro de la ciudad de Zaragoza. Desde la acometida de la parcela se dispondrá 
de una conducción de aproximadamente 50 m hasta el contador de cada pista de tenis.  
 
Se ha dispuesto de un contador individual con el fin de determinar el consumo de agua en el caso 
de que empresas externas quisieran alquilar una sola pista para celebrar eventos y fuera necesario 
facturar el consumo de agua de ese periodo de tiempo. 
 
Una vez supere el contador, el agua se introducirá en el grupo de presión de 8 kW, conectado 
eléctricamente a la red general de electricidad de la parcela, pero con contador individual por la 
misma razón. Y, posteriormente a un depósito de agua a presión. 
 
A continuación, y antes de ser introducido en el edificio se dispondrá de una llave de abonado 
general para que, en el caso de avería, mantenimiento o casos similares, no se pueda introducir más 
caudal en el circuito.  
 
Por último, se distribuirá el caudal en los distintos baños y toma de riego de la pista de tenis, tal y 
como se puede observar en el plano 13.1 de color azul. 
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3.2. MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA RED 
3.2.1. ACOMETIDAS 
Se procederá a la instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 52,24 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la red pública de agua de la 
parcela con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre 
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red con una llave de corte 
de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, dentro de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm siendo colocada sobre una solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
 
3.2.2. TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN 
Tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según 
ISO 15875-2 
 
3.2.3. INSTALACIONES INTERIORES 
Tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, según 
ISO 15875-2 
 
3.3. CÁLCULO DE LA RED 
3.3.1. BASES DE CÁLCULO 
En base al caudal mínimo recogido en la tabla 2.1. del DB- HS 4 del CTE y datos de fabricantes, con 
una presión nunca superior a los 50 m.c.a.  
 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Lavabo con grifo electrónico (agua fría) 
Urinario con grifo temporizado 
Inodoro con fluxómetro 
















Caudal instantáneo mínimo de agua fría 
Caudal instantáneo mínimo de A.C.S. 
Pmin Presión mínima 
Tabla 1. Caudal mínimo en cada punto de consumo. 
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El cálculo de la se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente 
formulación. 
 
3.3.2. FÓRMULAS UTILIZADAS EN TRAMOS DE TUBERÍAS. 




 ε: Rugosidad absoluta  
 D: Diámetro en mm 
 Re: Número de Reynolds 
 




 Re: Número de Reynolds 
 εr: Rugosidad relativa  
 L: Longitud [m] 
 D: Diámetro 
 v: Velocidad en m/s 
 g: Aceleración de la gravedad en m/s2 
 
3.3.3. CAUDAL DEL CIRCUITO MÁS DESFAVORABLE  
El dimensionado de la red se ha realizado partiendo del circuito más desfavorable a partir del 
dimensionado de cada tramo, y para ello se ha contado cual era el que tenía la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
1. El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por cada tramo. 
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2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201. “bastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones 
de agua para consumo humano dentro de los edificios”): 
 
 Para conducciones verticales:  
 
Siendo: 
 Qc: Caudal simultáneo  
 Qt: Caudal bruto 
 
 Y, para instalación interior: 
 
Siendo: 
 Qc: Caudal simultáneo  
 Qt: Caudal bruto 
 
3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
4. Elección de una velocidad de cálculo comprendida entre 0.50 y 3.50 m/s. 
5. Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
3.3.4. PÉRDIDAS DE CARGA 
Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo, siendo las pérdidas de carga localizadas estimadas entre un 20% y un 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la 
pérdida de carga localizada por datos del fabricante. 
 
Una vez realizado este cálculo total, se estima la presión necesaria en el grupo de presión para 
cumplir las especificaciones. 
 
3.3.5. DERIVACIONES A CADA APARATO SANITARIO 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavabo con grifo electrónico (agua fría) --- 16 
Urinario con grifo temporizado --- 16 
Inodoro con fluxómetro --- 40 
Tabla 2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
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Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico 
(mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
Tabla 3. Diámetros mínimos de alimentación. 
 
3.3.6. GRUPO DE PRESIÓN 
3.3.6.1. DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN 




 V: Volumen del depósito en litros 
 Q: Caudal máximo simultáneo en dm3/s.  
 t: Tiempo estimado 18 minutos. 
 
3.3.6.2. CÁLCULO DE LAS BOMBAS. 
Se ha realizado teniendo en cuenta la presión necesaria debido a las pérdidas de carga de la 
instalación de suministro, la presión de entrada a la bomba,  el número de arranques y paradas e 
intentando variar el caudal que suministra cada una de ellas intentando así reducir el número de 
ciclos de arranque y parada.  
 
3.3.6.3. CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN.  
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del 
grupo, prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2.5 y 




Vn: Volumen útil del depósito de membrana en 
litros 
Pb: Presión absoluta mínima en m.c.a. 
Va: Volumen mínimo de agua en litros 
Pa: Presión absoluta máxima en m.c.a. 
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3.4. RESULTADOS  
3.4.1. ACOMETIDAS 
Tubo de polietileno PE 40, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
 































Longitud medida sobre planos 
Longitud total de cálculo (Lr + Leq) 
Caudal bruto 
Coeficiente de simultaneidad 











Pérdida de carga del tramo 
Presión de entrada 
Presión de salida 
Tabla 4. Resultados de las acometidas. 
 
3.4.2. TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
Tubo de polietileno PE 40, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 






























Longitud medida sobre planos 
Longitud total de cálculo (Lr + Leq) 
Caudal bruto 
Coeficiente de simultaneidad 











Pérdida de carga del tramo 
Presión de entrada 
Presión de salida 
Tabla 5. Resultados de los tubos de alimentación. 
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3.4.3. GRUPOS DE PRESIÓN 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de 
regulación electrónica potencia nominal total de 8 kW (4). 





















Grupo de presión 
 Caudal de cálculo 
 Presión de cálculo 





Presión de diseño  
Capacidad del depósito de membrana Presión de 
entrada 
Presión de salida 
Tabla 6. Resultados de los grupos de presión. 
3.4.4. TUBERÍAS INTERIORES 
Tubo de polietileno PE 40, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 









































Instalación interior (F)    
Instalación interior (F) 
Instalación interior (F) 
Cuarto húmedo (F) 
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)   
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F)  
Cuarto húmedo (F) 
Puntal  (F) 






























































































































































































































 K  
Q 
h 
Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente)  
Longitud medida sobre planos 
Longitud total de cálculo (Lr  + Leq)  
Caudal bruto 
Coeficiente de simultaneidad 







Diámetro interior Diámetro 
comercial  
Velocidad 
Pérdida de carga del tramo 
Presión de entrada 
Presión de salida 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Ugt): Urinario con grifo temporizado 
Tabla 7. Resultados de la red interior de abastecimiento de agua 
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Con esta solución propuesta y justificada según lo anteriormente expuesto, se da cumplimiento al 
CTE DB HS-4 además de satisfacer las necesidades de la instalación y sus usos.  
  
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 Anejo Nº10. Estudio de Suministro y 







4. EVACUACIÓN DEL AGUA  
En este apartado se define la red de evacuación residuales y pluviales, así como su conexión a la red 
de saneamiento a la ciudad de Zaragoza. 
 
4.1. DESCRIPCIÓN  DE LA RED . 
Esta red deberá desalojar el agua procedente de la red de bajantes que recoge el agua de lluvia que 
cae sobre la cubierta. Además, recogerá el agua evacuada de los aparatos sanitarios de los baños y 
del canal con rejilla metálica instalado en la pista de tenis con el objetivo de evacuar el agua de riego 
de esta si, por ejemplo, se produjera una rotura de la manguera anegando la pista.  
 
En resumen, en la parte inferior de cada bajante se instalará una arqueta, con salida hacia a una 
arqueta general a la llegará tanto la procedente de los baños como la de la rigola de la pista.  
 
Después, desde esta arqueta general de cada pista, se conducirá en agua a un pozo de registro al 
que se podrán conectar otras conducciones de la parcela hasta su final desagüe de estas a la red de 
la ciudad.  
 
4.2. CÁLCULO DE LA RED 
4.2.1. BASES DE CÁLCULO 
4.2.1.1. AGUAS RESIDUALES.  
En función del aparato sanitario que se analice, se deberá tener en cuenta un diámetro mínimo de 
diseño de sifones y derivaciones individuales con longitud menor a 1.5 metros. Es por ello por lo que 
en este proyecto se ha estimado según la siguiente tabla: 
 








Lavabo 1 2 32 40 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Sumidero 1 3 40 50 
Tabla 8. Adjudicación de unidades de desagüe por aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales 
 
Por lo que los ramales colectores de los ramales individuales deberán tener un diámetro mayor al 
especificado en la Tabla 8. 
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Por último, para los colectores generales, las dimensiones mínimas estimadas en el cálculo de este 
proyecto, que garantizan que la sección de la tubería ocupada por el agua no supera el 50% bajo 




Máximo número de unidades en función 
de la pendiente: 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
Tabla 9. Máximo número de unidades en función de la pendiente y diámetro de la tubería. 
 
Todas estas tablas están basadas en las recogidas en el Documento Básico del CTE, Salubridad, 
Sección 5.  
 
4.2.1.2 AGUAS PLUVIALES.  
Se ha tenido en cuenta la pluviometría corregida para la ciudad de Zaragoza con su isoyeta, la 
superficie de recogida de cada una de las bajantes y canalones, así como su disposición de anclaje a 
la estructura del edificio.  
 
4.2.2. FÓRMULAS DEL CÁLCULO HIDRÁULICO  
 El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
 




 Qtot: caudal total (l/s)  
 Qc: caudal continuo (l/s) 
 Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 Anejo Nº10. Estudio de Suministro y 











 K: coeficiente por frecuencia de uso  
 Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
 
Para el cálculo de las tuberías horizontales se ha empleado la fórmula de Manning para determinar 




 Q: caudal (m3/s). 
 n: coeficiente de Manning para el material de la tubería. 
 A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) . 
 Rh: radio hidráulico (m). 
 i: pendiente (m/m). 
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4.3. RESULTADOS  
4.3.1. CANALONES 
Puesto que el edificio se sitúa en Zaragoza, se determina su Intensidad Pluviométrica (mm/h), de 
acuerdo con el Anejo B con la Figura y Tabla B.1.  
 
Imagen 1. Figura y Tabla B.1 del DB Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
 
Imagen 2. Ampliación de la figura B.1 de la imagen 1. 
 
Como Zaragoza se sitúa en la isoyeta 30 y la zona B, su Intensidad Pluviométrica es de 90 mm/h, 
corrigiendo la máxima superficie de cubierta con un factor “f” igual a 0.9. 
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La superficie cubierta por cada bajante y la disposición de los canalones se muestra a continuación. 
 
Imagen 3. Disposición de las bajantes en las fachadas laterales. 
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Por tanto, para cada uno de los canalones se debe evacuar el agua caída en una superficie de 105 
m2. Por lo que si se dota al canalón con una pendiente del 4% para una superficie corregida de 116.66 
m2 se puede instalar una sección circular de 125 mm de diámetro nominal o cumplir lo establecido 
para secciones rectangulares, aumentando su superficie necesaria un 10%. 
 
 
Imagen 5. Tabla 4.7 del DB Salubridad del Código Técnico de la Edificación. Cálculo del diámetro 
nominal del canalón. 
 
4.3.2. BAJANTES. 
Del mismo modo, la superficie a cubrir por una bajante de fachada exterior es 210 m2 que corregida 
con el factor “f” es de 233 m2. Así pues, deberán ser bajantes con diámetro nominal de 90 mm o 
superior según se recoge en la tabla 4.8 de la Imagen 6. 
 
Imagen 6. Tabla 4.8 del DB Salubridad del Código Técnico de la Edificación. Cálculo del diámetro de 
las bajantes de cubierta. 
 
Para dar cumplimiento a este Documento, las bajantes llevarán incorporado un sistema de 
ventilación consistente en una prolongación de la tubería con el mismo diámetro. 
 
Sin embargo, las bajantes de la limahoya deben recoger un área de 420 m2 por lo que se deberá dar 
una pendiente del 4% e instalar una sección circular de 110 mm de diámetro nominal siguiendo el 
mismo procedimiento de cálculo basado en la tabla 4.8 de la Imagen 6. 
Este tipo de bajante debe ir instalada en el interior del cerramiento de separación ambas naves, 
siendo obligatorio dotarla de medios que eviten la propagación de incendios según está definido 
en el Anejo 5.   
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4.3.3. RED DE TUBERÍAS INTERIORES Y CONDUCCIONES DESDE ARQUETAS DE BAJANTE 
Red de pequeña evacuación (Tubería de PVC) 


















9-10 0.27 62.48 2.00 50 3.38 1.00 3.38 26.89 2.85 44 50 
10-11 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
12-13 0.28 54.60 2.00 50 3.38 1.00 3.38 27.83 2.72 44 50 
13-14 0.64 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
17-18 0.30 21.05 2.00 50 3.38 1.00 3.38 35.66 1.93 44 50 
18-19 0.63 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
17-20 0.66 6.39 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67 1.25 44 50 
20-21 0.33 6.39 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67 1.25 44 50 
21-22 0.60 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
16-23 0.31 36.26 4.00 75 6.77 1.00 6.77 23.88 2.74 69 75 
23-24 0.71 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
15-25 0.33 39.12 4.00 75 6.77 1.00 6.77 23.43 2.82 69 75 
25-26 0.68 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
37-38 1.19 6.39 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67 1.25 44 50 
38-39 0.53 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
37-40 0.80 5.54 20.00 125 33.84 1.00 33.84 42.58 2.10 119 125 
40-41 1.12 3.81 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
40-42 2.13 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
36-43 0.98 8.92 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
35-44 1.21 7.82 4.00 75 6.77 1.00 6.77 35.45 1.58 69 75 
44-45 0.63 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
34-46 1.26 9.35 4.00 75 6.77 1.00 6.77 33.81 1.69 69 75 
46-47 0.57 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
54-55 0.52 19.23 2.00 50 3.38 1.00 3.38 36.54 1.87 44 50 
55-56 1.05 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
57-58 0.50 16.54 2.00 50 3.38 1.00 3.38 38.04 1.77 44 50 
58-59 1.03 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
60-61 1.48 5.26 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
60-62 0.91 3.17 20.00 125 33.84 1.00 33.84 49.93 1.70 119 125 
62-63 1.48 3.31 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
62-64 2.45 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
69-70 0.96 3.17 20.00 125 33.84 1.00 33.84 49.93 1.70 119 125 
70-71 0.16 74.07 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
71-72 0.84 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
70-73 5.88 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
73-74 0.84 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
69-75 0.15 96.11 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
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Red de pequeña evacuación (Tubería de PVC) 


















75-76 0.84 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
68-77 0.15 19.68 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
77-78 0.84 2.00 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110 
 
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
Tabla 10. Resultados de la red interior de evacuación de los baños y canal de la pista de tenis. 
 
Colectores  (Tubería de PVC) 


















1-2 38.82 2.00 130.00 160 219.96 0.22 49.18 48.28 1.57 152 160 
2-3 10.69 2.00 130.00 160 219.96 0.22 49.18 47.51 1.57 154 160 
3-4 2.89 2.00 130.00 160 219.96 0.22 49.18 47.51 1.57 154 160 
4-5 2.58 2.00 130.00 160 219.96 0.22 49.18 47.51 1.57 154 160 
5-6 0.24 2.00 130.00 160 219.96 0.22 49.18 47.51 1.57 154 160 
6-7 0.57 21.35 56.00 160 94.75 0.30 28.57 19.30 3.17 154 160 
7-8 3.56 2.00 56.00 160 94.75 0.30 28.57 35.68 1.36 152 160 
8-9 0.26 46.47 16.00 110 27.07 0.45 12.11 10.66 6.85 105 110 
9-12 0.64 2.57 14.00 110 23.69 0.50 11.84 35.57 1.20 105 110 
12-15 0.96 2.59 12.00 110 20.30 0.58 11.72 35.30 1.20 105 110 
15-16 0.58 3.03 8.00 110 13.54 0.71 9.57 30.47 1.20 105 110 
16-17 1.25 4.00 4.00 110 6.77 1.00 6.77 23.79 1.20 105 110 
8-27 5.72 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
27-28 9.45 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
28-29 11.49 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
29-30 7.19 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
30-31 0.47 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
31-32 0.26 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
32-33 0.30 2.00 40.00 160 67.68 0.45 30.27 36.80 1.38 152 160 
33-34 0.85 13.04 40.00 125 67.68 0.45 30.27 31.80 2.77 119 125 
34-35 0.88 2.54 36.00 125 60.91 0.50 30.46 49.96 1.53 119 125 
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Colectores  (Tubería de PVC) 


















35-36 0.73 2.68 32.00 125 54.14 0.58 31.26 49.94 1.57 119 125 
36-37 0.03 2.00 22.00 125 37.22 0.71 26.32 49.19 1.35 119 125 
6-48 9.83 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
48-49 9.45 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
49-50 11.49 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
50-51 7.73 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
51-52 0.26 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
52-53 0.22 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
53-54 5.31 2.27 34.00 125 57.53 0.50 28.76 49.93 1.44 119 125 
54-57 0.66 2.68 32.00 125 54.14 0.58 31.26 49.94 1.57 119 125 
57-60 0.72 3.53 30.00 125 50.76 0.71 35.89 49.95 1.80 119 125 
6-65 0.19 5.31 40.00 160 67.68 0.58 39.08 10.35 10.70 154 160 
65-66 0.24 2.00 40.00 160 67.68 0.58 39.08 41.73 1.48 154 160 
66-67 0.85 4.18 40.00 125 67.68 0.58 39.08 49.96 1.96 119 125 
67-68 0.27 4.18 40.00 125 67.68 0.58 39.08 49.96 1.96 119 125 
68-69 0.88 3.53 30.00 125 50.76 0.71 35.89 49.95 1.80 119 125 
 
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad   
 
Tabla 11. Resultados de la red de colectores de aguas pluviales y aguas residuales por el exterior 
del edificio.  
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4 2.89 2.00 160 125x125x145 cm 
27 5.72 2.00 160 100x100x110 cm 
28 9.45 2.00 160 70x70x90 cm 
29 11.49 2.00 160 60x60x65 cm 
33 3.00 2.00 160 60x60x50 cm 
48 9.83 2.27 125 100x100x115 cm 
49 9.45 2.27 125 80x80x95 cm 
50 11.49 2.27 125 60x60x70 cm 
53 2.20 2.27 125 50x50x50 cm 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 
Tabla 12. Detalles y dimensiones de las arquetas en la instalación de evacuación de aguas. 
 
4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
En este documento se ha justificado la solución adoptada para la red de evaluación de agua pluvial 
y residual de ambas naves, así como su dimensionamiento, mediante el cumplimiento justificado de 
la Sección 5 del Documento Básico “Salubridad”.  
 
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
El trazado propuesto para la red de suministro y de evacuación de aguas residuales y pluviales se 
recoge de manera gráfica en los planos 13.1 y 13.2. 
 
6. CÁLCULO MECÁNICO DE LA TUBERÍA DE PVC 
En el Anejo 16 se recoge el cálculo mecánico de una tubería de PVC DN 160 sometida a la carga de 
aplastamiento producida por el peso de la tierra encima de ella en la zanja, estimando la profundidad 
de esta en 2.50 m.  
Como se puede observar en dicho Anejo, los coeficientes de seguridad son claramente superiores a 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
Este estudio tiene como objeto justificar que el uso de las instalaciones proyectadas en este proyecto 
no perjudica la convivencia con edificios cercanos de uso residencial al general un nivel de ruido que 
pueda resultar molesto.  
El Código Técnico de la Edificación (CTE) no exige su cumplimento según lo en él expuesto, sino que 
nos indica que se debe realizar un estudio especializado, por lo que se procede a describir dicho 
estudio. 
 
2. CONSIDERACIONES INICIALES 
En este estudio se ha considerado el posible ruido del público que pudiera producir al celebrar 
puntos durante un partido y el producido por la instalación de climatización, pues se ha entendido 
que no hay otras circunstancias que pueda producir niveles sonoros altos en el exterior que molesten 
a parcelas aledañas y que provengan del interior del edificio. 
 
Cada uno de estos focos emisores con niveles de potencia sonora de 95 dB, lo cual se considera alto, 
del nivel de un claxon, por ejemplo, pero que puede llegar a producirse.   
 
3. MÉTODO DE CÁLCULO. 
 
3.1. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE 
En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones que 
las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los límites fijados por los 
objetivos de calidad acústica expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 
Para estimar los niveles de inmisión sonora producidos por cada emisor, se procede a calcular los 
niveles de presión sonora cada uno de estos así como de las aberturas del sistema de ventilación y 
después combinar los equipos según sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro 
continuo equivalente que soporta, en cada franja horaria. 
 
3.2. CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINÚO EQUIVALENTE PRODUCIDO POR 
CADA FUENTE 
El cálculo del nivel de presión sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, con 
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La expresión depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la fuente y su 
distancia al receptor, de la reverberación que se produce en el recinto donde se produce la emisión 
sonora, si la fuente está confinada en un espacio cerrado, y del aislamiento acústico del elemento de 
separación entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto receptor. La presencia del 
término logarítmico en la resta del aislamiento acústico responde a la necesidad de deshacer la 
estandarización (subíndice nT) de la diferencia de niveles calculada (DnT,A ó D2m,nT,A). 
 
3.3. CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA PRODUCIDO POR EL SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN 
Para las aberturas del sistema de climatización, se procesa cada camino sonoro desde cada uno de 
los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la atenuación sonora de cada 
tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de octava, de 125Hz a 4kHz, según el método 
de cálculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la potencia sonora resultante 
de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la salida de cada abertura, según la 
expresión: 
 
Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuación producida en el 
recinto receptor, estimando así los niveles de presión sonora producidos por cada abertura, en 
bandas de octava y en variables globales ponderadas A, obteniendo también la clasificación según 
curvas NR de evaluación del ruido provocado por cada abertura. 
 
3.4. CÁLCULO DEL NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE POR INTERVALO HORARIO. 
Se muestra en este apartado la composición de niveles de presión sonora continua equivalente de 
cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados conforme 
a los periodos temporales de evaluación definidos en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados según: 
 
Donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado, siendo 
estos de 12 h para el día (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h para la tarde (T = e, de 19 h a 23 h) y 8 h para la 
noche (T = n, de 23 h a 7 h). 
 
Se muestra también el índice de ruido día-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global producida 
a lo largo del día por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La 
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formulación utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido en el periodo nocturno, es la 
siguiente: 
 
La composición de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como suma 
de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es necesario, con 
los valores límite Ld, Le y Ln fijados como objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio 
interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores límite LK,d, LK,e y LK,n, para el 
ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2, Anexo III, RD 1367/2007). 
 
 
3.5. FOCOS EMISORES. CARACTERIZACIÓN.  
Se muestra a continuación una tabla con los recintos con resultados más desfavorables de nivel de 
inmisión sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, realizando su clasificación 
según la normativa vigente. 
 
Esto valores representan los niveles alcanzados de inmisión sonora continuos equivalentes para los 
intervalos horarios de día, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el índice 
de ruido día-tarde-noche, Lden. 
 
Se debe volver a de indicar que estos valores se producen de manera puntual durante la celebración 
de un evento con aforo máximo. 
 
Llegando a valores que, como en este caso, no son permanentes y, por tanto, no generan molestias 
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Nivel de inmisión sonora producido en el edificio 
 
Id Recinto receptor Tipo de recinto receptor 
LAeq,T (dBA) LAeq,e (dBA) LAeq,n (dBA) Lden 
exigido proyecto exigido proyecto exigido proyecto (dB) 
1 Pista tenis y gradas Habitable --- 87.0 --- 84.0 --- --- 85.8 
2 Baño 1 Habitable (Zona común) --- 57.0 --- 54.0 --- --- 55.8 
Notas: 
LAeq,T:  Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB. 
 





R DnT,A Lp 
(dBA) (m) (mħ) (mħ) (dBA) (dBA) 
Pista tenis y gradas 
A13 70 2 10.8 
4447.33 0.32 93.88 --- 
56.4 
A14 95 2 4.3 82.1 
A15 70 2 4.4 57.1 
A16 70 2 3.1 57.7 
A17 95 2 2.2 83.8 
A18 95 2 3.9 82.2 
A19 95 2 3.9 82.2 
A20 95 2 4.9 81.9 
A21 95 2 3.9 82.2 
A22 95 2 3.1 82.7 
A23 95 2 4.3 82.1 
A24 95 2 3.9 82.3 
A25 95 2 4.4 82.1 
A26 95 2 5.7 81.8 
A27 95 2 5.7 81.8 
A28 95 2 2.2 83.8 
A29 95 2 3.5 82.5 
A30 95 2 2.2 83.8 
A31 95 2 1.2 86.8 
A32 95 2 3.7 82.3 
A33 95 2 10.8 81.4 
A34 95 2 2.0 84.1 
A35 95 2 3.9 82.3 
A36 95 2 2.9 82.9 
A37 95 2 4.3 82.1 
A38 95 2 2.0 84.1 
Exterior** A1 95 1 8.8 --- --- --- 36.0 46.4 
Nivel en los baños         58.7 
Nivel en el exterior         64.3 
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 Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. 
 D: ²actor de directividad de la fuente. 
 r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al cerramiento exterior del recinto receptor en 
caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. 
 Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, mħ. 
 em: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. 
 R: Componente del campo reverberante, mħ. 
 DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. 
 Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
 ** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor 
 
Tabla 1. Caracterización de los focos emisores  y resultados del estudio 
4. RESULTADOS 
 
Dado que el nivel sonoro en situaciones puntuales no sobrepasa los 64.3 dB en el exterior, se 
considera que no se alcanzan valores superiores a, por ejemplo, una oficina grande en horario de 
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En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se procede a la 
redacción del presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD para el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS 
NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO 
COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 
En este ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD y en función del sistema constructivo y maquinaria a 
utilizar y medios auxiliares a emplear, se recogen los medios preventivos a utilizar en función de los 
riesgos que conlleva la construcción de la obra a la que se destina, enfermedades profesionales, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores. 
 
La elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud sirve para desarrollar la Acción Preventiva y la 
redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud para efectuar una Evaluación de los 
Riesgos existentes, como consecuencia del Desarrollo de la Obra. 
 
En caso de modificación del Proyecto de Ejecución así como de los medios y sistemas constructivos 
previstos que pudiesen variar los riesgos o situaciones de trabajo, se adjuntarán a este ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD las correspondientes hojas complementarias, previa aprobación de la 
Dirección de Obra específica. 
 
2 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS. 
De aparecer interferencias no previstas, se paralizarán los trabajos en ejecución en proximidad a 
dichos servicios y se adoptarán las medidas preventivas con el fin de evitar o minimizar, si no es 
posible evitarlos completamente, riesgos derivados de estos servicios, mediante la solicitud a la 
Compañía suministradora de información sobre las características del servicio y medidas a adoptar.  
 
Una vez conocido esto, y antes del comienzo de los trabajos se efectuará reunión, de la que se 
levantará acta, con presencia del representante de la compañía propietaria del servicio para 
confirmar lo enviado por la misma. Esta información, será facilitada al encargado de los trabajos y al 
Recurso Preventivo del Contratista. 
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3 INSTALACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 
El plazo estimado para la ejecución de esta obra es de 5 meses y medio. Para este plazo de tiempo el 
número total de trabajadores al mismo tiempo en obra que se ha estimado necesario es de 20, de 
acuerdo al siguiente cálculo: 
 
A Presupuesto de ejecución material (PEM): 2 088 209,13 € 
B Coste total estimado de la mano de obra (29 % PEM): 605 580.65 € 
C Duración estimada de la obra: 5.5 meses 
D Horas trabajadas al año: 1 736 horas 
E Total horas trabajadas en la ejecución de la obra ((D/12)*C): 795 66 horas 
F Coste medio de un trabajador: 20 euros/hora 
G Coste total por trabajador (F*E): 15 913.33 euros 
H Número total de trabajadores (B/G), al redondeo: 38 
 
3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 
En caso de que los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, deberán disponer en obra de 
vestuarios adecuados. Si los vestuarios no son necesarios, el trabajador deberá disponer de un 
espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
 
Si la actividad o la salubridad así lo requieren, se dispondrán duchas apropiadas y en número 
suficiente, de dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos 
y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y 
fría. 
 
Si las duchas no fueran necesarias, sí deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios se encuentran separados, la comunicación entre unos y 
otros deberá ser fácil. 
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CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
VESTUARIOS-ASEOS 
Superficie de vestuario: 38 trabajadores x 2 m2 = 76 m2. 
N.º de módulos necesarios: 76 m2 : 10 m2 = 8 uds. 
N.º armarios taquilla: 38 uds. 
N.º bancos para 5 personas: 8 ud. 
N.º calentadores eléctricos 100 l: 38 trabajadores : 20 trabajadores: 2 ud. 
N.º convectores eléctricos 2000W: 76 m2 : 40 m2: 2 ud. 
 
N.º de retretes: 38 trabajadores : 25 trabajadores = 2 ud.  
N.º de lavabos: 38 trabajadores : 10 trabajadores = 4 ud. 
N.º de urinarios: 38 trabajadores : 10 trabajadores = 4 ud. 
N.º de duchas: 38 trabajadores : 10 trabajadores = 4 ud. 
N.º módulos aseo: 2 uds  
COMEDOR 
Superficie del comedor: 38 trabajadores x 2 m2 = 76 m2. 
N.º de módulos necesarios: 76 m2 : 18 = 5 ud. 
N.º de mesas: 38 trabajadores: 10 trabajadores = 4 ud.  
N.º bancos para 5 personas: 8 ud. 
N.º calienta comidas: 38 trabajadores: 25 trabajadores = 2 ud. 
N.º convectores eléctricos 2000W: 76 m2 : 40 m2: 2 ud. 
 
El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá desarrollar de forma detallada y bien 
justificada, las instalaciones de higiene y bienestar a disponer en obra. 
 
En relación a su ubicación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos preventivos:  
• Emplazamiento adecuado a los desplazamientos de los trabajadores en sus entradas y 
salidas de la obra.  
• Emplazamiento cercano a un punto próximo donde puedan realizarse las correspondientes 
acometidas de suministro eléctrico y agua.  
• Emplazamiento alejado de vaciados y excavaciones para evitar sobrecargar los mismos.  
En relación a los apoyos de las instalaciones se recomienda que se consulte la documentación del 
fabricante o suministrador de las mismas a fin de proceder según se indique en la misma. Si no se 
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dispone de esta documentación, es importante para asegurar el correcto montaje de las 
instalaciones:  
a) Que se conozcan previamente las dimensiones de las casetas.  
b) Que los apoyos sean lo suficientemente sólidos en los pilares de las casetas.  
c) Que los apoyos se construyan antes de que se suministren en la obra las casetas.  
 
4 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 
Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que establece el R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según su utilización 
y empleo. 
 
En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y que por 
ello se denominan Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
El resto se conoce como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de una 
manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la 
misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios agresivos existentes. 
 
Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más eficaces y no 
causar molestias al usuario. Sin embargo, esto no siempre es factible, de aquí que sea necesario el 
empleo de ambas. 
 
La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los trabajadores sea la 
máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 
 
4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E. y como mínimo, las siguientes: 
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 
incluidos visitantes. 
• Botas de seguridad para todo el personal. 
• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
• Ropa adecuada de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
el Convenio Colectivo Provincial de aplicación. 
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• Botas de agua, en trabajos en suelos enfangados o mojados. 
• Gafas contraimpactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 
proyecciones de partículas. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla. 
• Protectores auditivos. 
• Chalecos reflectantes para el personal de señalización y protección. 
 
4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar pueden 
ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo de trabajo y que son válidas 
en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentes vigentes. Los más representativos se 
relacionan a continuación: 
• Señalización general 
a) Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 
b) Señales de limitación de velocidad (TR-301) 
c) Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 
auditivos, botas y guantes. 
d) Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 
movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
e) Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 
f) Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 
g) Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 
 
• Instalación eléctrica 
a) Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
b) Iluminación de emergencia. 
c) Pórticos de protección de línea eléctrica. 
d) Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 
e) Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 
f) Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas. 
 
• Vallas de limitación y protección de peatones 
Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas en las que 
exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes, así como carteles con 
leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas que no tengan una 
definitiva. 
• Barandillas y plintos 
 Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, siendo 
la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 
 Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de altura. 
• Medios de extinción de incendios 
 Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número adecuado al 
riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. 
 
• Escaleras de mano 
Cumplirán lo establecido en la normativa vigente. 
No se utilizarán para alturas mayores de 5,00 m. 
Dispondrán de dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. 
Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones impuestas por el 
fabricante. 
• Topes para desplazamiento de camiones 
 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
 
4.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN: 
De acuerdo con el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y posteriores, todos 
los trabajadores deberán acreditar haber recibido formación homologada en Prevención de Riesgos 
Laborales. Esta formación estará compuesta como mínimo de un primer ciclo de 8 horas de duración, 
y un segundo ciclo de 20 horas de duración específico a cada puesto de trabajo. 
 
Todo el personal recibirá al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo, y los 
riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
• Botiquín 
Se instalará una caseta con este fin debidamente señalizada, dotada de todos los artículos que se 
precisan para una primera asistencia. Como mínimo se dispondrá de desinfectantes, antisépticos 
autorizados (Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco), gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquetes, antiespasmódicos, 
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analgésicos, bolsas de agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes 
desechables. 
En dicha caseta prestará atención el servicio sanitario correspondiente. 
• Asistencia a accidentados 
Se prestará por el equipo sanitario de la obra y si se diera un caso de gravedad manifiesta, se evacuará 
al herido en camilla y ambulancia siguiendo las instrucciones de dicho personal sanitario. 
 
• Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al 
trabajo y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su trabajo no justifique 
que lo haya realizado previamente y dentro del plazo. 
 
5 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: EN ACTIVIDADES 
5.1.TRABAJOS PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
5.1.1 CERRAMIENTOS Y ACCESOS 
Se procurará, en la medida de lo posible, delimitar la zona de la obra. 
Las zonas de paso se señalizarán, y se mantendrán limpias y sin obstáculos. 
 
5.1.2 SEÑALIZACIÓN 
a. Deberán estar señalizados todos aquellos riesgos que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente mediante medios técnicos de protección colectiva. 
b. Deberá señalizarse, igualmente, las pautas de comportamiento a seguir ante cada situación de 
riesgo (obligando, prohibiendo, informando…). 
c. Y, por último, con el fin de facilitar su localización e identificación, se señalizarán los medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios de la obra. 
d. Todos los carteles de señalización serán normalizados, de tamaño y dimensiones tales que 
permitan su clara visibilidad. 
e. Las señales estarán localizadas en lugares visibles. 
5.2. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
Se comprobará la posible presencia de infraestructura de servicios que entrañase un riesgo para el 
personal. Si fuese necesario se recabará la existencia técnica de las compañías suministradoras. 
 
Se realizará un plan de trabajo con los recorridos a realizar, puntos de observación, etc., atendiendo 
a la seguridad y efectividad de estos. 
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RIESGOS MÁS COMUNES 
• Deslizamientos de tierras o rocas. 
• Atropellos. 
• Caídas del personal, rasguños. 
• Picaduras de insectos. 
• Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará un recorrido, con objeto de señalar los 
lugares de observación y los recorridos a realizar, detectando los posibles peligros y la forma 
de sortearlos o eliminarlos. 
• Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser de material 
no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes metálicas u otros materiales 
capaces de crear campos de electricidad estática. 
• Los trabajadores irán provistos de todos los equipos de protección individual necesarios para 
garantizar su seguridad. 
 
5.3. ACOPIOS Y SUMINSTRO DE MATERIAL 
Una de las actividades de la obra será el suministro de los materiales y productos que conforman las 
unidades de obra o que son necesarios para la ejecución de las mismas y de los equipos auxiliares y 
equipos de trabajo necesarios para la ejecución de obra, la manipulación y acopio en obra hasta su 
utilización de estos materiales y equipos, así como la carga de los sobrantes para su retirada de la 
obra.  
 
Estos trabajos, que no forman parte de las actividades relacionadas con la construcción, deberán 
estar previstos y, por lo tanto, deberán ser analizados, desarrollados y complementados.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
En primer lugar, los fabricantes están obligados a envasar y etiquetar los materiales de forma que se 
permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su 
contenido, los riesgos y las medidas preventivas que debe tomarse para la seguridad y la salud de 
los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.  
 
Respecto a los suministros: 
1.Se deberá informar a los trabajadores de los riesgos y medidas proporcionados por el fabricante, 
importador o suministrador. Aquellas que tengan relevancia en obra por la manipulación, utilización 
o almacenamiento en las mismas de dichos materiales, equipos, productos, etc. deberán incluirse 
dentro de la planificación preventiva de la obra.  
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2.Se deberá controlar, previo a la entrada en la obra del material, equipo, producto, etc. que dispone 
de la información de los riesgos y medidas preventivas.  
Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los suministros y acopios y que suele constituir una 
fuente de riesgos deriva de los equipos auxiliares empleados para la manipulación y descarga de los 
materiales o equipos suministrados y de la observación del radio de acción en torno a las cargas.  
 
Los aspectos preventivos referentes al empleo de equipos auxiliares de manipulación de cargas 
(camión pluma, grúa autopropulsada, entre otros) son los siguientes: 
• Seguir las indicaciones contenidas en el manual del fabricante en lo referente a los trabajos 
que pueden desarrollar, operaciones de elevación y mantenimiento del equipo.  
• Aplicar la información contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de usos y 
de un uso seguro de la grúa.  
• Adecuación de superficies horizontales. 
• Uso de gatos estabilizadores solo para estabilizar el vehículo.  
• Apoyo de estabilizadores sobre placas de reparto de suficiente en tamaño.  
• En caso de placas conformadas con tablones, estos deberán trabarse para que trabajen de 
forma solidaria. 
• No superar nunca las cargas máximas permitidas, prohibiendo terminantemente violar los 
sistemas de seguridad de la máquina.  
• Se mantendrá la zona de trabajo despejada, prohibiendo el paso o los trabajos en la zona de 
movimiento de las cargas.  
• Zona de maniobra libre de obstáculos y señalizada y acotada para evitar el paso de personas 
mientras se ejecute la maniobra.  
• Maniobras dirigidas por un señalista.  
• Presencia de recurso preventivo para vigilar la correcta ejecución de los trabajos cuando se 
manipulen elementos prefabricados pesados.  
• Operador del equipo de elevación, señalista y recurso preventivo con la capacidad, 
formación e información necesaria para la realización de dichos trabajos.  
• Los paquetes de la ferralla no se engancharán para su elevación de los alambres de acero 
empleados para juntar el manojo de barras, debiendo exigirse al suministrador la 
información para llevar a cabo tal descarga. 
• Comprobación que el terreno tiene la consistencia suficiente, dejando además una distancia 
de seguridad balizada entre los estabilizadores y el borde de talud, zanja o pozo. 
• Comprobación del funcionamiento del indicador/limitador de cargas, así como de todos los 
dispositivos de seguridad de la grúa. 
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5.4. EXCAVACIÓN Y TRABAJO EN ZANJAS.  
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la Dirección Técnica, el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. 
 
Se solicitará a las correspondientes Compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones 
que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica.  
 
Se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno, con el objeto de conocer su estabilidad. La 
experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrá avalar las características de cortes del terreno.  
 
En todo caso se procederá a entibar las zanjas en los siguientes supuestos: 
1.Cuando la excavación se realice por debajo del nivel freático, salvo que el material en esta zona sea 
roca. 
2.En particular, cuando la excavación sea por debajo del nivel freático, y se constate la existencia de 
gravas bajo este nivel. 
3.Siempre que el contratista observe síntomas de inestabilidad. 
4.Cuando así lo determinen la Dirección Facultativa o la Coordinación de seguridad y salud. 
 
Cuando la excavación se ejecute por encima del nivel freático, se adoptarán las precauciones 
necesarias para evitar derrumbamientos, según naturaleza y condiciones del terreno. 
 
La excavación se ejecutará con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del 
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud 
natural. 
 
Se podrán emplear bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contra mesetas no 
mayores de 1,30 metros en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura 
máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y de su resistencia simple.  
 
En caso de emplearse taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, se 
realizarán bermas que reúnan las condiciones adecuadas, o se dispondrá una entibación que ofrezca 
absoluta seguridad. 
El acopio de materiales y las tierras extraídas se dispondrán a una distancia superior a 2 metros del 
borde de la excavación. 
 
Si en los trabajos de excavación se emplean máquinas, camiones etc. que supongan una sobrecarga, 
así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan originar 
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desprendimientos en los taludes, se adoptarán medidas oportunas de: refuerzo de entibaciones, 
balizamientos, señalización de las diferentes zonas etc. 
 
Siempre que haya operarios trabajando en el interior de las zanjas, se mantendrá uno de retén en el 
exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse una 
emergencia. No se trabajará en distintos niveles de la misma vertical, ni sin caso de seguridad. 
 
Las zanjas estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que rebasen 1 metro sobre el 
nivel superior de las mismas. Se dispondrá de 1 escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de 
este valor, que deberá estar libre de obstrucción y perfectamente arriostrada transversalmente. 
 
En la obra se dispondrá de palancas. Cuñas, barras, puntales, tablones etc., y se reservarán para 
equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer 
a los operarios que puedan accidentarse. 
 
Si al excavar surge cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. 
Provisionalmente, el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 
 
5.4.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
Se protegerá todo el borde de la excavación con barandillas adecuadas, entre 0,8 y 1 m de distancia 
del borde, 1 m de altura y de suficiente resistencia. 
El acceso al interior de la zanja se realizará mediante escalera. 
 
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
La obra estará ordenada, creando zonas de acopio separadas de las de tránsito y trabajo. 




CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO 
Se estudiarán todos los factores que intervengan en la excavación a realizar para decidir la forma de 
ejecutar el trabajo, y las protecciones necesarias para garantizar la seguridad. 
 
Si se emplean entibaciones u otro tipo de estructuras para contener las tierras, éstas estarán 
perfectamente diseñadas y montadas, cumplirán con la normativa al respecto, y un técnico se 
responsabilizará por escrito de su montaje y mantenimiento. 
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CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
No se izarán cargas por encima de los trabajadores. 
En la colocación de prefabricados, ferrallas, etc., los colocadores se separarán de la zona de 
recepción, y no regresarán hasta que las piezas hayan sido descargadas y estén junto a la zona de 
colocación. 
Los ganchos, cadenas, eslingas estarán en buen estado de conservación, serán de características 
adecuadas al peso a mover, y constarán de la homologación correspondiente. 
El montaje de entibaciones u otro tipo de estructuras, se realizará bajo la supervisión de personal 
competente. 
 
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
Las tierras y materiales estarán separados del borde de la excavación como mínimo 2 veces la 
profundidad de la excavación, y nunca a menos de 2 metros. 
En materiales con tendencia a rodar (tubos), los apilamientos estarán asegurados con topes. 
 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
La obra estará ordenada, creando zonas de acopio separadas de las de tránsito y trabajo. 
Los trabajadores utilizarán botas de seguridad adecuadas al tipo de terreno en que estén trabajando. 
 
CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
Las zanjas tendrán un ancho acorde a su profundidad, y en ningún caso la zona de trabajo será 
inferior a 0,8 metros. 
 
CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES 
Las zonas de trabajo de maquinaria estarán balizadas para impedir el paso del personal. 
Las reparaciones se realizarán con los materiales y condiciones adecuados y siempre por técnicos 
autorizados. 
Los trabajadores se distribuirán en los distintos tajos abiertos, de manera que no se estorben entre 
sí. 
 
GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS 
Se utilizarán herramientas en buen estado, desechando las que tengan mangos astillados o rotos. 
Cada herramienta se utilizará únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 
Los operaros utilizarán los EPI adecuados a las tareas que estén realizando, como norma general: 
botas de seguridad, ropa de trabajo, casco y guantes. 
 
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
Las máquinas dispondrán de cabinas cerradas. 
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Siempre que exista la posibilidad de materialización de este riesgo, los operarios dispondrán de gafas 
de seguridad. 
 
ATRAPAMIENTO ENTRE OBJETOS 
Las reparaciones se realizarán con los materiales y condiciones adecuados y siempre por técnicos 
autorizados. 
 
ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
Las maquinas se utilizarán únicamente para los trabajos para los que han sido concebidas y 
siguiendo en todo momento el manual de utilización. 
Las máquinas dispondrán de cabina antivuelco homologada. 
Las máquinas se mantendrán bien cuidadas y con todas las revisiones actualizadas. 
 
SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS 
Cada trabajador realizará los trabajos físicos de acuerdo a su capacidad. 
Las máquinas cumplirán con condiciones mínimas desde el punto de vista ergonómico: posición de 
trabajo, absorción de vibraciones etc. 
 
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS 
Los trabajadores dispondrán de ropa de trabajo, en función del clima del lugar. 
 
CONTACTOS TÉRMICOS 




Todas las líneas aéreas que sean susceptibles de entrar en contacto con una máquina, operario etc., 
serán balizadas y si es necesario protegidas con alguna estructura que impida el contacto. 
Se recabará toda la información que sea posible de la Compañía suministradora de energía eléctrica, 
sobre líneas enterradas y se dispondrá de un método de trabajo seguro en la zona en que se 
localicen. 
El cuadro eléctrico de obra estará debidamente protegido y a él sólo tendrá acceso personal 
autorizado. 
 
EXPOSICIÓN AL RUIDO 
Las máquinas dispondrán de cabina insonorizada, se mantendrán las puertas y ventanillas cerradas. 
Los trabajadores en el entorno de máquinas ruidosas emplearán protectores auditivos adecuados. 
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EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
Las máquinas dispondrán de asientos con amortiguación independiente y mandos amortiguados. 
En los casos que se precise, los trabajadores irán provistos de EPI para amortiguar los efectos de las 
vibraciones: guantes, manguitos, cinturones etc. 
 
5.5. TRABAJOS CON HORMIGÓN.  
5.5.1. ENCOFRADOS 
RIESGOS MÁS COMUNES 
• Desprendimiento de la madera 
• Golpes en las manos con herramientas manuales 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Cortes en las manos 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
• Golpes en general por objetos 
• Dermatosis por contacto con el cemento 
• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 
• Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
b. Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán. 
c. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
adecuado. 
d. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante 
que se apilará en un lugar sin riesgo. 
e. Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación. 
f. El personal encofrador dispondrá de los equipos de protección individual adecuados (casco, 
calzado, ropa de trabajo, guantes, gafas). Deberá utilizar herramientas y medios auxiliares en 
buen estado, desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
g. El uso de cinturón portaherramientas será imprescindible. 
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5.5.2. TRABAJOS CON FERRALLA 
RIESGOS MÁS COMUNES 
• Cortes y heridas en manos y pies 
• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras 
• Sobreesfuerzos 
• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Se habilitará en obra un espacio destinado al acopio de los redondos de ferralla. 
b. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa, evitando las alturas de las pilas superiores a 1,50 metros. 
c. El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa, se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
d. La ferralla montada se almacenará en lugares designado para tal efecto, separado del lugar de 
montaje. 
e. Los desperdicios o recortes de hierro se recogerán acopiándose en el lugar predeterminado 
para su posterior carga y transporte a vertedero. 
f. Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla. 
 
5.5.3. HORMIGONADO 
RIESGOS MÁS COMUNES 
• Dermatosis por contacto con el cemento 
• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 
• Proyección de partículas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
El trabajador encargado de realizar los trabajos de hormigonado irá provisto de los siguientes 
equipos de protección individual: 
• Gafas de seguridad certificadas a fin de protegerse de la proyección de partículas. 
• Guantes, preferiblemente de goma, para no tocar el mortero directamente con las manos. 
• Ropa de trabajo que no sea especialmente suelta para evitar que pueda ser atrapada por 
elementos en movimiento. 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 







• Botas de goma que aíslen al trabajador tanto de la humedad, como de posibles contactos 
eléctricos indirectos. 
 
5.6. COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS 
RIESGOS MÁS COMUNES 
• Desprendimiento de tierras. 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
• Desprendimiento de tubos durante su izado. 





a. Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 
b. Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a 
medida que se va abriendo la zanja. 
c. La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas 
condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 
d. Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que se 
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo 
el tubo. 
e. Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción 
de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 
f. Se les ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se 
retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por una falsa maniobra del 
gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 
g. El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
h. Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 
60 Km./h. 
i. Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de cuero, 
casco y botas de seguridad. 
j. Los trabajadores irán provistos de todos los equipos de protección individual necesarios para la 
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5.7. TRABAJO EN ALTURA. 
RIESGOS MÁS COMUNES 
Los riesgos en esta actividad fundamentalmente afectan al trabajador individual y se refieren a las 
caídas de altura. Sin embargo, estos riesgos están controlados cuando el trabajo está bien evaluado 
y planificado, el trabajador es profesionalmente competente y el equipo se ajusta a las garantías de 
seguridad. 
 
Si falla alguno de los factores reseñados, se suele producir el accidente, siendo especialmente causa 
de dichos accidentes el uso inadecuado de los equipos, la deficiente aplicación de los anclajes y la 
falta de formación del trabajador. A estas causas puede añadirse el estado físico del trabajador a 
causa del estrés o la fatiga por el excesivo tiempo de trabajo o inadecuación en las condiciones 
ergonómicas inadecuadas. 
 
Sobre los riesgos en este tipo de actividad, sin embargo, no se puede tampoco obviar el hecho de 
que en muchas ocasiones la deficiente utilización de la herramienta es causa de accidente sobre 
terceras personas por caída de los materiales o parte del equipo auxiliar, al no mantenerse sujetas al 
arnés del trabajador. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
• En relación con los equipos de trabajo 
Todos los elementos que componen el equipo de trabajo deberán comprobarse y verificarse por 
cada trabajador, que ha de estar formado y capacitado para el trabajo, antes de iniciar su actividad, 
debiendo desecharse cualquier elemento que presente alguna anomalía.  
 
En relación con las cuerdas deben utilizarse las que estén debidamente homologadas y certificadas. 
Debe controlarse y limitarse el período de utilización de las cuerdas, puesto que su resistencia 
disminuye progresivamente. 
 
Ha de evitarse la exposición de las cuerdas de pequeño diámetro (inferior a 16 mm) a la luz solar 
intensa y, sobre todo el contacto de las cuerdas (sobre todo si son de poliamida) con el agua, ya que 
su resistencia puede reducirse hasta un 10 por ciento. 
Así mismo, ha de evitarse el desgaste de las cuerdas por el rozamiento continuo con superficies 
afiladas o rugosas. 
 
La limpieza de las cuerdas ha de realizarse con detergente neutro. 
 
Las cuerdas han de ajustarse en su diámetro al mínimo establecido según el tipo de cuerda utilizada, 
el tipo A (11 mm) que son más adecuadas para las operaciones de acceso, o el tipo B (9,2 mm). 
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En relación con los anclajes ha de calcularse su resistencia cuando se instalan en la estructura. En 
ningún caso se instalarán anclajes de cabecera en paredes o elementos de bloques o ladrillos huecos, 
ya que éstos no están fabricados para soportar las cargas producidas en los trabajos verticales. El 
anclaje en trabajos con soldadura se realizará mediante cadena metálica. 
 
No es conveniente que el trabajador esté suspendido de las bandas acolchadas del arnés de cintura, 
pues le podría generar lesiones importantes. Sólo en caso de progresión (períodos cortos) puede 
estar suspendido del arnés. 
 
En los trabajos en suspensión de duración prolongada el trabajador debe disponer de una silla 
conectada al equipo descendedor. La silla no pertenece a la cadena de suspensión, sino que es un 
elemento de confort para el trabajador. 
 
El dispositivo anticaída deslizante es el primer aparato que se debe instalar y el último en retirar de 
la cuerda de seguridad, con la finalidad de proteger el descenso incontrolado en cualquier tarea o 
maniobra de trabajo. El dispositivo debe bloquearse por la acción de una fuerza de 5 kg. El aparato 
debe acompañar al trabajador durante los desplazamientos sin requerir intervención manual. 
 
Respecto del arnés, en los trabajos verticales, es necesario el uso del arnés anticaídas que debe 
cumplir con la norma UNE EN 361. En estos trabajos verticales se suele utilizar el tipo C con la forma 
de un cinturón con soportes subpélvicos dispuestos de modo adecuado para sostener a una persona 
en posición sedente. En caso de que exista riesgo de caída, ha de completarse con un arnés de pecho 
(tipo A) que se ajusta a la parte superior del cuerpo y a los muslos.  
 
El trabajador debe utilizar casco, ropa, guantes y calzado de seguridad, que se adaptarán al tipo de 
trabajo realizado. 
 
• En relación con los trabajos: 
Los trabajos no deben improvisarse. Deben estar previamente evaluados los riesgos y planificada la 
actividad preventiva y las medidas que se deben adoptar. 
 
Es obligatorio el uso del dispositivo anticaídas, que debe estar colocado en la cuerda de seguridad. 
 
En la operación de descenso, no se superará la velocidad de 2 m por segundo. En esta operación ha 
de manejarse el mosquetón de freno. 
 
En la operación de ascenso, el dispositivo anticaídas se situará en la cuerda de seguridad. 
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Los trabajos deben interrumpirse ante cualquier fallo de los equipos que pueda poner en peligro la 
seguridad.  
 
Debe extremarse la precaución en los trabajos realizados con inclemencias meteorológicas que 
puedan acentuar la inseguridad. 
 
Se pondrá especial atención a los trabajos que puedan implicar contactos eléctricos directos o 
indirectos por proximidad a líneas eléctricas de alta o baja tensión, ya sean aéreas o de fachada. 
 
La zona perimetral de la vertical donde se vayan a realizar los trabajos, cuando haya peligro de 
accidente a terceros, deberá delimitarse mediante vallado para evitar el acceso de personas. 
 
En relación con los trabajadores: 
Únicamente los trabajadores adecuadamente formados específicamente sobre los trabajos 
verticales pueden desarrollar esta actividad. 
 
Deben extremarse los cuidados en el uso de las herramientas, para evitar cortes y heridas que 
compliquen la operación de descenso. 
 
Los trabajadores deben poseer una serie de conocimientos específicos sobre las técnicas de uso del 
equipo de acceso, con dos cuerdas, una de suspensión y otra de seguridad para cada operario, y 
deben estar formados sobre técnicas de instalación que incluyan los elementos de fijación naturales 
o instalados y sobre técnicas de progresión una vez instalado el equipo. 
 
Los trabajadores deberán pasar un examen médico que descarte problemas de tipo físico o 
psicológico en relación con este tipo de trabajos. 
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5.8. MONTAJES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
A continuación, se analizan los riesgos y las medidas preventivas a adoptar en cada una de las 
operaciones básicas del montaje de estructuras metálicas. 
1. Descarga de, material y trabajos previos 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caídas de personas a distinto nivel Información, señalización y balizado. 
Instalación de protección vertical. 
Caída de personal al mismo nivel Señalización y balizado. Orden y limpieza. 
Caída de objetos derrumbamiento. Revisión, mantenimiento y marcado CE. 
Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
Comprobar la capacidad resistente de las 
cadenas. 
No manipular los cables en la puesta de tensión. 
Permanecer alejado del radio de acción de las 
máquinas o bajo cargas suspendidas. 
Pisadas sobre objetos Orden y limpieza. 
Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos. 
 
No manipular los cables en el momento de su 
puesta en tensión. 
Retener la carga mediante cables o cuerdas. 
Soportar la carga sobre calzos. 
Equipos de protección individual (guantes y 
botas, marcado CE). 
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 
 
Señalización y balizado. 
Evitar estacionamiento cerca de terraplenes y 
zanjas. 
Utilizar estabilizadores de máquinas. 
Nivelación y compactación de suelos antes de 
utilizar maquinaria de elevación. 
Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. Uso de maquinaria, formación e información. 
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2. Traslado e izado de piezas 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caídas de personas a distinto nivel Información, señalización y balizado. 
Instalación de protección vertical. 
Caída de personal al mismo nivel Señalización y balizado. Orden y limpieza. 
Caída de objetos derrumbamiento. Manejo de la grúa por personas especializadas. 
Evitar recorrido de la grúa cerca de terraplenes. 
Pestillos de seguridad en ganchos. 
Revisión de cadenas. Marcado CE de accesorios 
y elementos (cables, eslingas, ganchos, etc.). 
Tensión previa de los cables, una vez 
enganchada la carga. 
Elevar la carga lo suficiente para evitar 
obstáculos. 
Realizar el recorrido a velocidad moderada. 
Dirigir la carga mediante cables o cuerdas. 
No situarse ningún operario debajo de la carga. 
Adecuación de los equipos de trabajo al RD 
1215/97. 
Seguir los manuales de trabajo de los 
fabricantes de los equipos.  
Caída de objetos desprendidos Revisión de la pieza antes del izado. 
Acotar zona de trabajo. 
Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos. 
 
Orden y limpieza. 
No manipular el cable en el momento de la 
puesta en tensión. 
Retener y dirigir la carga mediante cables o 
cuerdas. 
Equipos de protección individual: guantes y 
botas. 
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 
 
Verificar el estado de compactación del suelo. 
Evitar el recorrido cercano a zanjas, terraplenes 
taludes y fosos. 
Utilizar estabilizadores de máquinas. 
Atropello o golpes con vehículos. Área de trabajo despejada. 
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Acompañamiento de un operario a pie con 
conocimiento de señales. 
Exposición a temperaturas ambiente extremas. Protección individual, ropa adecuada. 
Interrupción de los trabajos. 
 
3. Presentación de las piezas y fijación provisional 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caídas de personas a distinto nivel Utilización de plataformas elevadoras. 
Amarre de operario con cinturón de seguridad 
en maniobras peligrosas. 
Verificación del suelo sobre el que se apoya la 
plataforma. 
Protección individual: cinturones, cascos, 
guantes. Marcado CE de todos los EPI´s 
Caída de objetos derrumbamiento. Señalización y balizado de las zonas de trabajo 
en altura. Acotar los niveles de la zona de 
trabajo. 
Especificación clara de mínimos en tornillos y 
cordones de soldadura para que la unión sea 
resistente al peso propio y al viento. 
Colocación de elementos provisionales como 
cables, puntales, etc., para garantizar la 
estabilidad. 
Marcado CE de los equipos y accesorios de 
trabajo. 
Manejo de la grúa por persona especializada 
con carnet de gruista. 
Caída de objetos desprendidos Señalización, balizado y acotado de los niveles 
inferiores de las zonas de trabajo. 
Amarre de las herramientas a la plataforma. 
Uso de cinturones portaherramientas. 
Choques y golpes contra objetos inmóviles Protecciones individuales: guantes, botas, 
casco. Marcado CE de todos los EPI´s 
Golpes y cortes por objetos y herramientas. Protecciones individuales: guantes, botas... 
Marcado CE de todos los EPI´s 
Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos. 
Protecciones individuales: guantes, botas... 
Marcado CE de todos los EPI´s 
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No tocas superficies calientes. 
Contactos eléctricos Revisión de cables, protecciones y conexiones. 
Interrupción de los trabajos si la distancia a 
líneas de alta tensión es inferior a 6 m. 
Exposición a radiaciones.  Protección individual: caretas, guantes, 
madiles. 
Exposición a temperaturas ambiente extremas. Protección individual, ropa adecuada. 
Interrupción de los trabajos. 
 
4. Fijación definitiva: atornillado o soldadura. 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Caídas de personas a distinto nivel Utilización de plataformas elevadoras. 
Amarre de operario con cinturón de seguridad 
en maniobras peligrosas. 
Verificación del suelo sobre el que se apoya la 
plataforma. 
Protección individual: cinturones, cascos, 
guantes. Marcado CE de todos los EPI´s 
Caída de objetos derrumbamiento. Señalización y balizado de las zonas de trabajo. 
Amarre de herramientas a barquilla de 
plataforma. 
Choques y golpes contra objetos inmóviles Protecciones individuales: guantes, botas, 
casco. Marcado CE de todos los EPI´s 
Golpes y cortes por objetos y herramientas. Protecciones individuales: guantes, botas... 
Marcado CE de todos los EPI´s 
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. Uso de maquinaria adecuada: atornilladora 




No tocar superficies calientes. 
Protección individual: guantes. 
Contactos eléctricos Revisión de cables, protecciones y conexiones.  
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Marcado CE de todos los EPI´s. 
Exposición a radiaciones.  Protección individual: caretas, guantes, gafas, 
botas, mandiles. 
Marcado CE de todos los EPI´s. 
Exposición a temperaturas ambiente extremas. Protección individual, ropa adecuada. 
Interrupción de los trabajos. 
 
REGLAS DE SEGURIDAD. 
1. Antes de iniciar el montaje 
Estudio de las características de la estructura a montar: plan de montaje, plan de seguridad. 
Estudio de las características del terreno: Horizontalidad y compactación del suelo, capacidad 
resistente del terreno, presencia de terraplenes, presencia de zanjas y fosos. 
Áreas de almacenamiento general y locales. 
Instalación eléctrica: presencia de líneas aéreas, puesta a tierra, protecciones diferenciales, estado de 
cables, etc. 
 
2. Verificación de maquinaria, útiles y herramientas 
Grúa camión: capacidad de elevación, estado de cables, libro de mantenimiento, ganchos con 
pestillo, gatos hidráulicos de apoyo, carnet de gruista de los conductores. 
Plataforma telescópica: Altura máxima de elevación, libro de mantenimiento, estado de la barquilla, 
pruebas previas, marcado CE. 
Máquinas de soldar: Estado de conexiones, puesta a tierra, estado de pinzas, estado de los cables, 
marcado CE. 
Pequeña maquinaria: estado de conservación, estado de las conexiones estado de cables, marcado 
CE. 
Herramientas manuales: estado de conservación, fijación de mangos, homologación y marcado CE. 
Eslingas, cadenas, cinchas: verificación de capacidad resistente, estado de conservación, 
homologación y marcado CE. 
Ganchos, pinzas, mordazas: capacidad resistente, pestillos en ganchos, homologación y marcado CE. 
Protecciones individuales: Homologación y marcado CE, estado de conservación. 
 
3. Descarga y almacenamiento de piezas. 
Carga de piezas sobre camión: calzos sobre cama de camión, empaquetado de pieza pequeña, calzos 
de separación entre piezas, costales en laterales de la cama, cadenas envolventes de carga. 
Descarga de piezas: Calzos de madera sobre el terreno, existencia de pestillos en ganchos, 
durmientes en patas de grúa camión, etc. 
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Amarre previo de piezas: tensar los cables una vez enganchada la carga, EPI´s, asegurarse de que los 
cables no patinen y están tendidos por igual. 
Izado de cargas: Tomar precauciones para evitar la caída de la carga, elevarla lentamente hasta 
alcanzar su posición y equilibrio, no sujetar nunca los cables en el momento de su puesta en tensión. 
Almacenamiento de la carga: No apilar en altura, altura máxima aproximada 1,5 m. Verificar la 
estabilidad de la carga apilada, apoyar sobre calzos de madera. 
 
4. Izado y transporte de piezas al punto de montaje. 
Área de trabajo señalizada y despejada. 
Recorrido de la grúa: Elevar la carga una altura suficiente para evitar obstáculos, visibilidad total del 
gruista y velocidad moderada. No dejar la carga suspendida en zonas de paso. Acompañamiento de 
un operario con conocimiento de señales. 
 
5. Presentación y fijación provisional de las piezas. 
Comprobar horizontalidad del terreno, área de trabajo libre de obstáculos, operarios expertos en 
conducción y manejo de maquinaria, con conocimiento de señales. Utilizar cinturón de seguridad 
bien amarrado a la barandilla de la barquilla, fijación de las llaves para apretar tornillos y de las pinas 
de soldar, para evitar caídas. Nunca salir de la barquilla sin el cinturón de seguridad, evitar realizar 
esfuerzos grandes. 
 
6. Fijación definitiva de las piezas. 
Uso apropiado de escaleras de mano, puesta a tierra de la pieza a soldar, comprobación del, estado 
de las pinzas, de cables y conexiones, dos operarios para apriete manual de tornillos, o con 
atornillador de alta resistencia. Comprobar que no ha quedado ningún tornillo sin apretar, no dejar 
olvidad ninguna herramienta sobre las piezas. No desplazarse sobre las piezas sin cinturón de 
seguridad y cable fiador. 
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6 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: EN MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES 
6.1. PALA CARGADORA 
RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Atropello. 
• Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
• Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina). 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora.). 
• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
• Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
• Incendio. 
• Quemaduras (trabajo de mantenimiento). 
• Atrapamiento. 
• Proyección de objetos durante el trabajo. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 
• Vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.) 
• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
• Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
1 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuesto para tal función. 
2 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos. 
3 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
4 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
5 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
6 Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de 
motor y de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la batería o abastecer de 
combustibles, etc.) 
7 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma 
cuando utilice aire a presión. 
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8 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
9 No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina anitivuelco 
instalada (o pórtico de seguridad). 
10 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 
el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
11 Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
12 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
13 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
14 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
15 Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
16 Tendrán luces y bocina de retroceso. 
17 Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de 
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 
18 Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
 
6.2. MARTILLO NEUMÁTICO 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Rotura de manguera bajo presión. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Proyección de objetos y/o partículas. 
• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
b. Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 
sometidos a un examen médico específico. 
c. En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “OBLIGATORIO 
EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y 
“OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACION”. 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS: 
1 No deje el martillo hincado en el suelo. 
2 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al puntero. 
3 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
4 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
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5 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad 
de desprendimiento por las vibraciones transmitidas al entorno. 
6 Utilice prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de 
partículas. 
 
6.3. PEQUEÑAS COMPACTADORAS PISONES MECÁNICOS 




• Explosión de combustible 
• Máquina en marcha fuera de control 
• Proyecciones de objetos 
• Vibraciones 
• Caídas al mismo nivel 
• Los derivados de los trabajos monótonos 
• Sobre-esfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 
b. Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 
descontrolarse la máquina. 
c. El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o 
usar la mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
d. Utilizar siempre casco o taponcillos antirruido. 
e. Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 
f. No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 
g. Utilizar faja elástica 
h. Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según 
el detalle de planos. 
i. El personal que deba manejar los pisones mecánicos conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales. 
Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 
• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
• Casco de polietileno 
• Protectores auditivos 
• Guantes de cuero 
• Botas de seguridad 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
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RIESGOS MAS COMUNES: 
• Atropellos. 
• Vuelcos de maquinaria. 
• Atrapamiento por partes móviles de las máquinas. 
• Electrocuciones. 
• Interferencias con servicios existentes. 
• Polvo y ruido. 
• Incendios y explosiones. 
• Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 
• Maquinaria en marcha fuera de control. 
• Caídas a distinto nivel 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o puntas 
de diente. 
b. Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no debe poner la palanca de 
velocidades en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el 
control del vehículo. 
c. Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina excepto el maquinista que 
no deberá distraerse en ningún momento. 
d. El engrase y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 
e. Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 
f. En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 
g. Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con el fin 
de que no pueda caer y producir un accidente. 
h. No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para ello. 
i. Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pudiera haber en 
las proximidades del radio de acción de la máquina, observando la distancia de seguridad, 
3m en baja tensión y 5m en alta tensión. 
j. Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar la jornada. 
k. Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 
l. El maquinista conducirá sentado. 
m. Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas al 
borde de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 
n. Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o excavaciones. 
o. Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 
p. Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se encuentre parada 
y la cuchara apoyada en el suelo. 
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q. Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la cuchara bajada. 
r. La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 
s. En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 
t. Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar levantada 
la cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible movimiento y 
retirando la llave de contacto. 
u. Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización 
existente. 
v. No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en 
lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 
w. Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo advertir 
esta con señales acústicas. 
x. En los trabajos de desbroce o demoliciones etc., eliminará previamente todos los objetos 
que se puedan caer o desprender inesperadamente. 
y. Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 
z. La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su buen 
funcionamiento. 
aa. Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de “MÁQUINA AVERIADA” 
bb. Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
cc. El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en el manejo de la 
misma. 
NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 
1. En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 
2. Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
3. Para evitar lesiones durante estas operaciones: 
4. Apoye la cuchara en el suelo. 
5. Pare el motor. 
6. Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 
7. Realice las operaciones de servicio que necesite. 
8. Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 
9. No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 
10. Procure no aparcar al pie de taludes. 
11. Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, tuberías o 
taludes. 
12. No cargue por encima de la cabina del camión o dúmper. 
13. El cazo debe tener una carga estable. 
14. Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes 
15. Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 
16. Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
17. Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 
efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria. 
18. Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ser 
puesta en conocimiento del inmediato superior. 
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19. Use el equipo de protección personal definido en la obra. 
20. Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 
21. Gafas antiproyecciones. 
22. Calzado para conducción de vehículos. 
23. Botas impermeables en terrenos embarrados. 
24. Botas antideslizantes en terrenos secos. 
25. Guantes de cuero. 
26. Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 
27. PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
28. Mandil de cuero. 
29. Polainas de cuero. 
30. Botas de seguridad con puntera reforzada. 
 
6.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Atropello de personas. 
• Choque contra otros vehículos. 




a. Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 
las ruedas. 
b. El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
c. Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 
d. Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja 
del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del 
final del plano no habrá nunca personas. 
e. El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendiente ideal del 5% 
y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
f. Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 
g. El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
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6.6. CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• RIESGOS MAS COMUNES: 




• Proyección de objetos. 
• Desplome de tierras. 
• Vibraciones. 
• Ruido ambiental. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Quemaduras. 
• Golpes por la manguera de suministro de aire. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del 
motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocina, neumáticos. 
b. Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos. 
c. Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 
d. La carga se regará superficialmente par evitar posibles polvaredas. 
e. Se prohíbe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante. 
f. Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m. del borde de los 
taludes. 
g. Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicada a 15 m. de los lugares de 
vertido de los dumper. 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE CAMIONES DUMPER: 
1. Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
2. Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
3. manos. 
4. No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
5. No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
6. Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite 
7. del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería 
o abastecer de combustible, etc.). 
8. No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado lo tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
9. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 
marcada por el fabricante. 
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6.7. PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Golpes o aplastamientos por el equipo 
• Sobreesfuerzos o lumbalgias 
• Vibraciones transmitidas por la máquina 
• Exposición a importantes niveles de ruido 
• Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de que 
habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 
b. Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención 
de los riesgos por impericia. 
c. Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario 
deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
d. El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
e. Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es aconsejable 
el uso de mascarilla antipolvo. 
f. Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
g. Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 
h. Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o 
i. rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 
j. La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización. 
 
6.8. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Atropello. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Vuelco. 
• Caída por pendientes. 
• Choque contra vehículos. 
• Incendio. 
• Quemaduras. 
• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de trabajos continuados, monótonos y ambientes pulvígenos. 
• Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, 
b. en prevención de riesgos por impericia. 
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c. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 
d. los mandos responden perfectamente. 
e. Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 
f. Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 
g. Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, y fumar durante las 
operaciones de carga del combustible. 
h. Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 
i. Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 
j. Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
k. Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno 
de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
l. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 
incendios. 
m. Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite 
del motor del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería 
o abastecer de combustible, etc.) 
n. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido corrosivo. Utilice además gafas 
antiproyecciones 
NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 
1. Antes de usar la máquina debe Vd. conocer su manejo y adecuada utilización. 
2. En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 
3. Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 
4. Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 
5. Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
6. Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 
7. No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
8. Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la jornada. 
9. No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de los rodillos. 
10. En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, seleccione 
éstas con la máquina parada y en terreno horizontal. 
11. Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, 
evitará caídas y lesiones. 
12. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 
13. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Casco de seguridad. 
2. Protectores auditivos. 
3. Calzado para conducción de vehículos. 
4. Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
5. Traje impermeable en caso necesario. 
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PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 
1. Polainas de cuero. 
2. Guantes de cuero. 
3. Mandil de cuero. 
 
6.9. CAMIÓN CUBA DE AGUA 
RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 
• Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
• Caídas de personas desde la cabina de los tractores 
• Choques de vehículos con otros o con máquinas 
• Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
• Atrapamiento por útiles o transmisiones 
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
• Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 
• Exposición a elevados niveles de ruido 
• Vibraciones transmitidas por el vehículo 
• Embarramientos en charcos o blandones del terreno 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Se cumplirán las medidas especificadas para los camiones 
 
6.10. CAMIÓN GRUA 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Vuelco del camión 
• Atrapamiento 
• Caídas al subir y/o bajar a la zona de mandos 
• Atropello de personas 
• Desplome de carga 
• Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, se instalarán calzo inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
b. Las maniobras de carga/descarga serán dirigidas por un especialista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
c. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
d. Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible, fijada por el fabricante del 
camión, en función de la extensión del brazo-grúa. 
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e. El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida; si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un Señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
f. Las rampas para acceso del camión-grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma 
general (salvo características especiales del camión en concreto) en prevención de los 
riesgos de vuelco. 
g. Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo del 
camión-grúa esté inclinada hacía el lado de la carga, en prevención de los accidentes por 
vuelco. 
h. Se prohíbe estacionar o circular con el camión-grúa a distancias inferiores a 2 m. como norma 
general, del corte del terreno (o situación similar, próximo al muro de contención y 
asimilables) en previsión de los accidentes por vuelco. 
i. Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
j. Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. El remolcado se efectuará según las 
características del camión. 
k. Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 
l. Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a 5 
m. 
m. Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 
6.11. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
• Deslizamiento por planos inclinados. 
• Vuelco por fallo mecánico. 
• Proyecciones de objetos (reventón de tubería). 
• Golpes por objetos que vibran. 
• Atrapamiento. 
• Contacto con la corriente eléctrica. 
• Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
• Rotura de la tubería. 
• Rotura de la manguera. 
• Caída de personas. 
• Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el "cono" 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
b. El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado por la misión a la que 
ha sido dedicado por su diseño. 
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c. Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se comprobará que las ruedas de la bombona están 
bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento 
mecánico o hidráulico instalado. 
d. La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los vibrantes. 
e. Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la 
tubería de transporte mediante medidor de espesores. 
f. Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. Invierta el 
bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 
g. Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapones" de hormigón. 
h. El lugar de ubicación de la bomba será horizontal, y no diste menos de 3 m. del borde de un 
talud, zanja o corte del terreno. 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO 
7. Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en 
posición de inmovilización los pasadores. 
8. Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla. 
9. No toque nunca directamente con las manos la toba o el tubo oscilante si la máquina está en 
marcha. 
10. Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de 
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que 
se requiera. 
11. Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión. 
12. No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá 
probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 
 
6.12. CAMIÓN HORMIGONERA 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Caída de personas. 
• Golpes por el manejo de las canaletas. 
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
• Golpes por el cubil0ote del hormigón. 
• Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Los derivados del contacto con el hormigón. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 
atoramientos o vuelco. 
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b. La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
c. La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, 
serán dirigidos por un señalista. 
d. Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 
e. ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 
m. del borde. 
f. Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. 
g. Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 
h. Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
i. Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 
j. Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 
k. Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 
l. El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el manejo de 
la misma. 
m. Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la señalización 
existente. 
NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR 
1. En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 
2. Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
3. Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
4. Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 
5. Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 
6. Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las 
ruedas delanteras o traseras contra talud. 
7. Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 
8. No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 
9. No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 
10. Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1 Casco de seguridad. 
2 Botas de seguridad. 
3 Calzado para conducción de vehículos. 
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RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Contacto eléctrico directo o indirecto 
• Caídas de altura 





a. El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
b. Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en zonas de 
paso de la obra. 
c. Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabricante. 
d. El operador estará dotado de los equipos de protección individual correspondientes. 
e. Se mantendrá al personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona de 
influencia 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
1. Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor de protección 
conectado a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
1. Casco homologado 
2. Botas de goma 
3. Guantes de goma 
4. Gafas para protección contra las salpicaduras 
 
6.14. HORMIGONERA 
Nos referimos a las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la fabricación de 
morteros. 
RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Contacto eléctrico directo o indirecto 
• Atrapamiento (poleas, correas, engranajes, etc.) 
• Sobreesfuerzos 
• Golpes por elementos móviles 
• Polvo ambiental 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las prendas de 
protección personal necesarias, guantes, botas, etc. 
b. Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros de los 
bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc. 
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c. Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de “Prohibido 
utilizar a personas no autorizadas”. 
d. Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación en buen estado. 
e. La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
1. Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un conductor de 
protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (interruptor 
diferencial) de 30 mA. ó 300 mA. En este último caso la resistencia a tierra será inferior a 80 
Ohmios. 
2. La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica será de accionamiento estanco. 
3. Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, engranajes. 
4. Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos 
descontrolados y los sobreesfuerzos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Mono de trabajo 
2. Casco 
3. Botas de agua 
4. Guantes de goma 
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 
 La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 
 La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desconectada de la red 
eléctrica. 
 El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina desconectada de la red 
eléctrica. 
 
6.15. COMPACTADOR DE RODILLOS 
RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 
• Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 
• Caídas de personas desde la cabina de los tractores 
• Choques de vehículos con otros o con máquinas 
• Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
• Atrapamiento por útiles o transmisiones 
• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
• Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 
• Exposición a elevados niveles de ruido 
• Vibraciones transmitidas por el vehículo 
• Choques de la máquina con otras o con vehículos 
• Ambiente térmico a elevada temperatura 
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• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
• Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
b. Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante los movimientos de ésta. 
c. La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 
revestimiento antideslizante 
d. El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular 
sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado 
e. Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 
f. Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de 
carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 
g. Se dispondrá de asiento antivibratorios o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 
antivibratoria. 
 
6.16. MESA DE SIERRA CIRCULAR 
RIESGOS MÁS COMUNES: 
• Contacto eléctrico directo o indirecto, si es eléctrica. 
• Atrapamiento por las correas de transmisión. 
• Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la madera, etc.). 
• Rotura del disco y proyección de sus partes, (dientes al aparecer clavos en la madera, etc.) 
• Cortes y amputaciones en las extremidades superiores. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
a. Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen 
estado. 
b. Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 
c. La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 
d. La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
1. Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(diferenciales) de 30 mA ó 300 mA. En este último caso de resistencia de la toma de tierra debe 
ser inferior a 80 Ohmios. 
2. Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y 
cómodo y que el operario no tenga que pasar el brazo por encima del disco al conectarla o 
pararla. 
3. El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de órganos 
móviles. 
4. Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
1. Casco homologado 
2. Guantes de cuero 
3. Gafas de protección contra proyección de partículas 
4. Calzado con plantilla anticlavo. 
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 
1. Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 
2. No distraerse. 
3. Triscado del disco con el ángulo adecuado. 
4. Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 
5. Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su manejo. 
6. Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 
7. El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red eléctrica. 
 
6.17. PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas a distinto nivel 
Pueden ser debidas a: 
Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en mal 
estado, falta de estabilizadores, etc.  
Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma. Efectuar trabajos 
utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar altura. 
Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados. 
Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma. 
• Vuelco del equipo 
Puede originarse por: 
Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada.  
Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis. 
No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre 
superficies poco resistentes. 
Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 
• Caída de materiales sobre personas y/o bienes 
Pueden deberse a: 
Vuelco del equipo. 
Plataforma de trabajo desprotegida. 
Rotura de una plataforma de trabajo. 
Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 
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Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la plataforma. 
• Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos 
o móviles 
Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo 
en proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.  
• Choques contra objetos fijos en la fase de elevación de la plataforma 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 
La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.  
• Caídas al mismo nivel 
Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo. 
• Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 
Se producen por: 
Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la misma. 
Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de trabajo. 
Fig. 6. 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 
Características constructivas de seguridad 
Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la 
presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles. 
 
Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades. 
El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, 
puntos de aplicación, direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las 
condiciones más desfavorables.  
 
Chasis y estabilizadores 
La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 
• Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte.  
Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está 
dentro de los límites establecidos por el fabricante.  
Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse 
a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 
 
Plataforma de trabajo 
Equipamiento 
La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a 
una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
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debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre 
lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma 
UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, 
un zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil 
superior; en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla 
debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la 
dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 
Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el 
exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo 
movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y bloqueada. Los distintos 
elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa 
intencionada. 
El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. 
enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una 
esfera de 15 mm. de diámetro. 
Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. 
No deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. 
 
Sistemas de mando 
La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe 
estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben estar 
diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo. 
Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil 
comprensión según códigos normalizados. 
Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición 
de paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar 
diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma inadvertida o por personal no 
autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable). 
 
Sistemas de seguridad de inclinación máxima 
La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar más de 5º respecto a la horizontal o al plano 
del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas 
de servicio. En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un 
dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia suplementaria 
de 5º. 
 
Sistema de bajada auxiliar 
Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema 
retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario. 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 








Sistema de paro de emergencia 
La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente 
accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la 
norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos 
funcionales. 
 
Sistemas de advertencia 
La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se 
active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina más de 5º de la inclinación 
máxima permitida en cualquier dirección. 
 
Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 
Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la 
plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de 
control deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar mientras los 




Los motores o partes calientes de las plataformas de elevación deben estar protegidas 
convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal 
autorizado. 
Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de 
mando. 
 
Plataforma de trabajo después de ser utilizada 
Otras recomendaciones 
No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor 
en marcha. 
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, 
fuegos y con prohibición de fumar. 
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 
 
Verificación y señalización 
Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 
• Placas de identificación y de característica 
• Diagramas de cargas y alcances. 
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• Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
Mantenimiento 
Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben 
estar contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los 
plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal especializado.  
Para evitar el riesgo de accidente con estas máquinas, es importante entre otras medidas que se usen 
según el manual de instrucciones y por personal autorizado y formado para su manejo. Solo las 
personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las 
plataformas elevadoras móviles de personal. 
Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 
• Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los 
instrumentos de control. 
• Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de 
funcionamiento entregados por el fabricante 
•  Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de 
personal cualificado. 
 
Antes de iniciar los trabajos, es preciso que se compruebe la estabilidad y resistencia del apoyo de la 
máquina.  
Para evitar el golpe a los trabajadores por la máquina, es importante delimitar la zona de trabajo para 
evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.  
Es importante que las plataformas elevadoras se utilicen para trabajos en altura, no están pensadas 
para utilizarse como medio de acceso a elementos en altura. Las plataformas se deben utilizar para 
los trabajos para los que han sido diseñadas. 
 
6.18. MINICARGADORA DE RUEDAS: BARREDORA 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caída de personas al acceder o salir de la cabina 
• Golpes contra elementos móviles 
• Proyección de objetos y/o partículas 
• Choque con otras máquinas 
• Quemaduras 
• Atropello de personas 
• Vuelco 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la cabina. 
Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 
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Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una 
sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el conjunto. 
Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 
Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 
Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante. 
Maquinaria con marcado CE. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario). 
Mascarilla antipolvo desechable (para trabajos con la barredora). 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero (mantenimiento). 
Guantes de goma (mantenimiento). 
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes. 
 
6.19. RADIAL 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Contacto eléctrico directo e indirecto. 
• Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas de transmisión. 
• Proyección de partículas del material que se corta. 
• Rotura del disco por uso inadecuado. 
• Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % de sílice 
libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 
 Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 
 La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 
 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 
 La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en 
oblicuo o por el lateral. 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(diferenciales) de 30 mA ó 300 mA. En este último caso de resistencia de la toma de tierra debe ser 
inferior a 80 Ohmios. 
 Cubrimiento de correas y poleas con una carcasa adecuada. 
 Utilización de la protección del disco de corte. 
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 Casco homologado. 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 
 No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza. 
 No colocar la máquina al borde de forjados sin protección. 
 Cuando las máquinas no se utilicen deberán estar desconectadas y con el disco cubierto. 
 El mantenimiento o cualquier reparación o revisión se hará con la máquina desconectada de la red. 
 
6.20. ESCALERAS DE MANO 
RIESGOS MAS COMUNES: 
• Caída de personal. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
a. Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
b. Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 
apoyarán sobre superficies planas. 
c. Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
d. Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se anclarán 
de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 
e. Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar. 
f. Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 
1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
g. Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
h. Estarán fuera de las zonas de paso. 
i. El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 3 
m. se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo 
por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 
j. Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. Sobre 
escaleras de mano. 
k. El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 
l. El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se estén utilizando. 
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m. Nunca se efectuarán trabajos sobe las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
n. Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que éstas 
se abran al utilizarse. 
o. Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con peldaños 
ensamblados. 
6.21. UÑA CONTRAPESADA DE MOTAJE DE TUBERIAS EN ZANJAS 
Este medio auxiliar consiste en una pieza de acero, doblada sobre sí misma, que permite, enhebrar 
en uno de sus extremos un tramo de tubería mientras que el otro, posee una argolla descentrada 
que permite el enganche a un gancho de grúa. 
Este aparato, sostiene por contrapeso, en equilibrio seguro, el tramo de tubería si existe coordinación 
coherente ente el tubo y la uña; es decir, cada grupo de modelos de tubo, tiene correspondencia con 
un tipo de uña, capaz de transportarlos de manera segura. 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la uña 
contrapesada, para montaje de tuberías en el interior de zanjas. 
1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las zanjas y montaje 
de tuberías. 
2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo de tubo 
que va a introducir en la zanja. 
3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 
4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 
5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro. 
6. Haga la señal al gruista para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla que no pendulee. 
7. Guíe al gruista hasta el acopio de los tubos. 
8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con el tubo, haga 
la señal de descenso lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, ayuda a que la uña se introduzca 
lentamente en el interior del tubo. 
9. Pida al gruista que quite tensión al gancho. 
10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda el tubo, 
éste quede en posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo curvo de la uña. 
11. Guíe al gruista hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted el penduleo 
y golpes del tubo mediante la cuerda. 
12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, para evitar 
golpes y atrapamiento con el tubo. Considere que si, por error, se desprende o rompe el tubo, sus 
compañeros pueden accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas en el 
interior de la zanja. 
13. Haga la señal al gruista para que descienda lentamente el tubo en el interior de la zanja, de tal 
manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con anterioridad. 
14. Dé la señal al gruista para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo sobre el fondo 
de la zanja. 
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15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña. 
16. Avise al gruista para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo. 
17. Dé la señal al gruista, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la cuerda de guía 
segura de cargas. 
18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería. 
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7. PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO EN LA OBRA 
Será obligatoria la presencia del recurso preventivo en la obra en los siguientes supuestos, de 
acuerdo con la ley 54/2003, que se recoge a continuación de manera textual en las partes que 
encumbren a este Proyecto en el artículo 52. “Presencia de recursos preventivos” 
 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real decreto 1627/97. 
 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 
 
A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se refiere el RD 1627/97, 
dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, 
que por otro lado reglamentariamente ya han sido definidos con carácter no exhaustivo en el anexo 
II del RD 1627/97 y entre los que se incluyen: 
• 1.Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  
• 6.Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos. 
• 10.Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa 
que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y procesos y cuenten con 
la formación preventiva correspondiente. 
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8. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
 
9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguros 
a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra 
sin accidentes. 
 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 artículo 11, el Contratista como empresario 
principal, y a través de su control, tanto los empresarios subcontratistas como los trabajadores 
autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo 
seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 
A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
 
Todos los trabajadores deberán acreditar haber recibido formación en materia de seguridad y salud, 
de acuerdo con los establecido en el IV Convenio de la construcción de 2007 y posteriores. 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS 
Y, EN CONSECUENCIA, SE EVITAN 
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el 
estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones.  
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con 
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con 
los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 
eléctrica. 
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 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 
mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 
protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 
 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 
 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de 
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de 
mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 
 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, 
que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 
 
En Zaragoza, octubre de 2019 
 
Fdo.  Enrique José Sánchez Erruz 
Ingeniero Mecánico 



















































































































































SEÑALES PARA MANEJO DE GRUAS
ATENCION SUBIDA SUBIDA LENTA
DESCENSO LENTODESCENSODETENCION






























































Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:




































































































































































































































































































APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejara una longitud de cable adecuada
para poder aplicar las grapas en numero y espaciamiento dados por la tabla.
Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura
de la base de la grapa. La concavidad del perno en forma de U aprieta el
extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.
COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS



































APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocara tan proxima a la gaza como
sea posible.
La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.
NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.
mendado.
APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocaran distanciandolas a partes igua-
les entre las dos primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base
de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.
APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco-
mendado.
ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.
1000 Kg.
850 Kg. 750 Kg.
500 Kg.
















La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado
por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.
Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

























(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
SI
PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)
NO
NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE
LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.
FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:
GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA
DIAMETRO DEL CABLE (mm) Nº DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS
Hasta 12
de 12 a 20
de 20 a 25







Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas
para los trabajos normales en obra.
Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al maximo accidentes
de cualquier tipo.
Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes tensiones,
con lo que puede producir graves accidentes.
El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.
Una orientación la da la tabla siguiente:
Normas a tener en cuenta :
Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.




















ramales, norma DIN 695












































Eslingas de cadena de dos
5 62 150 110 80 80 77 1157 55 11 30 18 22 6
83626 230 125180 2192 1175 66 13 36 26 7
107827 330 185250 25107 1214 77 16 42 30 9
110828 500 275400 28122 1232 88 18 48 34 10
14811310 850 475650 35157 1305 110 22 60 47 13
17913313 1450 8001100 46200 1379 145 25 78 55 16
22316716 2250 12501750 56245 1468 175 35 96 70 19
27421118 2700 15002100 63276 1550 200 40 108 76 21
28121120 3400 19002650 70305 1586 220 45 120 85 25
31723623 4500 25003500 81354 1671 255 51 138 99 27
35626526 5800 32004500 91398 1754 285 57 156 113 31
39729928 6800 37505200 98430 1827 310 63 168 120 35
40429930 7700 42506000 105460 1864 330 66 180 130 38
44933433 9000 50007000 115503 1952 360 72 200 143 40
49937336 11000 62508700 126536 2035 380 78 215 156 43
55942239 13500 750010500 137570 2129 400 87 235 170 47
56942242 15000 850012000 147600 2169 420 93 250 180 49
63247245 18000 1000014000 160635 2267 440 100 270 195 54
69852848 20000 1100015400 170665 2363 460 105 290 205 58
70852851 22500 1250017500 180700 2408 480 110 305 220 62
78259254 25000 1400019500 190730 2512 500 120 325 230 65
79259257 28000 1550021700 200765 2557 520 125 340 245 69
80259260 30000 1700024000 210800 2602 540 130 360 260 73
Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.
Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.
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Zona de acopio 
de materiales
Aparcamiento de trabajadores y maquinaria
Comedores, 
vestuarios y 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR 
DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 
Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
Este Pliego refleja la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, el 
establecimiento de las prescripciones técnicas y organizativas que son exigibles en todo aquello que 
concierne a la prevención de riesgos laborales durante la obra y a la definición de la organización 
preventiva que corresponde tanto a cada uno de los contratistas como a los subcontratistas de la 
obra, si corresponde, en las actuaciones preventivas que deban estos adoptar.  
 
Además de definir las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 
trabajo. 
 
El contenido de este Pliego se encuentra complementado con las definiciones efectuadas en la 
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, así como en lo que se refiere tanto a las condiciones 
de trabajo de los equipos y maquinaria como a los equipos de protección individuales y colectivas 
(en lo que se refiere a su transporte, almacenamiento y reposición). 
 
Por tanto, el contenido normativo de este Pliego se debe tener en cuenta en el conjunto que, con las 
previsiones técnicas de la Memoria, forman ambos documentos, siendo este considerado como el 
pliego de prescripciones exigibles durante la ejecución de la ejecución de la obra. 
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 
El grupo de normas de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas, actualmente 
condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, además de sus posteriores modificaciones. 
 
Por tanto, la legislación a tener en cuenta sobre la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es la siguiente: 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
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• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo), actualizado a fecha 
23 de julio de 2012. 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril, B.O.E. 01-05-98) 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (Orden TIN/2504/2010 de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 
que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo 
de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-
97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 
12-06-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 
• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
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• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Ley ordinaria LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de laConstrucción. BOE 
núm. 250 de 19 de octubre BOE n. 250 19-9-2 
• El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción. 
• Ampliación 1 normativa del Estado 
 
Además, se deberá ampliar el conjunto de normas de prevención laboral con otras que permanecen 
vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. 
 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; 
vigente el capítulo 6 del título II) 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual 
(B.O.E. 28-12-92) 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo, especialmente del Ministerio de 
Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas o  como referencias técnicas de 
interés para esta obra. Son las siguientes: 
 
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 
• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales. 
• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del 
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo 
que pueda quedar vigentes. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias 
• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 
unidades de obra o actividades correspondientes. 
• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que 
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. 
Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 
2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador 
de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 
• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, 
por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede 
verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
• Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA 
OBRA 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el promotor tiene la obligación de designar el coordinador de seguridad 
y salud de la obra y la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la 
obra global parcial, emitiendo tanto un informe y  una propuesta del coordinador, así como remitir 
el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 
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En cuanto al contratista de la obra, viene está obligado a redactar y presentar, antes del comienzo 
de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, mediante la aplicación y desarrollo de este 
Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997.  
 
El Plan de Seguridad y Salud a presentar contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra 
y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, el programa de los trabajos con 
indicación de los trabajadores a llevar a cabo en cada fase (como el desarrollado en el Anejo 15 de 
este proyecto) y la evaluación de los riesgos que puedan imputables al desarrollo de la obra.  
 
Además, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en este Estudio y que 
el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y 
presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificando dichos 
cambios por escrito y de manera técnica de acuerdo a la naturaleza de este proyecto. 
 
Finalmente, el plan recogerá la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto de este estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista deberá hacer 
referencia concreta a los contenidos incluidos en este estudio y desarrollarlos específicamente, de 
modo que serán directamente aplicables a la obra, excepto las alternativas preventivas definidas y 
con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez que este sea aprobado reglamentariamente. 
 
Las medidas y normas preventivas que se incluyen en este Estudio y en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista está obligado a cumplir durante 
la ejecución de la obra, sin contradecir las normas legales y reglamentarias que le obligan como 
empresario.  
 
En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación 
de actividades preventivas entre los trabajadores autónomos y las empresas concurrentes en la obra, 
en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y 
medidas a adoptar. Además, deberá emitir las instrucciones internas que estime necesarias para 
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el 
artículo 42.2 de la ley mencionada anteriormente. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos están obligados a cumplir cuantas medidas 
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y vigilar el 
empleo de los equipos de protección individual (EPIs) y de las protecciones colectivas o sistemas 
preventivos que deban ser instalados o usados en función de las normas aplicables, no siendo estas 
contradictorias a la legislación vigente. 
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Además, deberá cumplir las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y 
Salud o en documentos jurídicos particulares. 
 
En cualquier caso, los contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 
estarán obligados a atender todas las indicaciones y requerimientos que el coordinador de 
seguridad y salud les formule, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del 
Plan de Seguridad y Salud de la obra y  aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a 
supuestos de riesgos graves e inminentes durante la ejecución de la obra. 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria estará obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997 en su 
artículo 14, cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado y en cualquier caso debidamente acreditado ante la 
Autoridad laboral competente. 
 
En el caso de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores 
a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), 
adecuadamente formados y acreditados en el ámbito básico, según lo establecido en el mencionado 
R.D. 39/1997. 
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de cumplimiento 
de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo 
de la construcción.  
 
Cuando la empresa contratista este obligada a disponer de un servicio técnico de prevención deberá 
designar un técnico de dicho servicio para que desarrolle su actuación específica en la obra. Este 
técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o de grado medio a según lo recogido en 
el Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado 
y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del Jefe de Obra. 
 
Todos y cada uno de los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos y de capacidad para el trabajo a desarrollar. Estos reconociemientos 
deberán pasarse anualmente y serán realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 
Servicio de Prevención legalmente acreditado. 
 
En la obra deberá estar designado, al menos, un trabajador posea formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos 
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aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 
pequeños que éstos sean. 
 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en las que se realizará la información de los 
riesgos previsibles en la obra a los trabajadores. 
 
Al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial, el coste económico de las 
actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo de estas, estando incluidos 
como gastos generales en los precios de cada una de las unidades productivas de la obra. 
 
5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
Los comedores, vestuarios, servicios higiénicos, duchas y lavabos que se deban instalar en la obra 
deberán quedar definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de 
aplicación y, siendo más específicos, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 
1627/1997. 
 
En cualquier caso, se dispondrá de: 
• Un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los 
lugares de trabajo 
• Un lavabo por cada 10 trabajadores  
• Una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador.  
• Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas 
condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
• Un botiquín, ubicado en un local de la obra, en adecuadas condiciones de conservación y 
contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a 
utilizar.  
• Un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrá a cargo del contratista. Sin embargo, de acuerdo con lo recogido en el Presupuesto de este 
Estudio se deberá abonar el alquiler mensual de estos de manera que se retribuya su amortización 
en función los usos previstos de estas instalaciones. 
 
Todas estas instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar con la 
conservación y limpieza precisas para su utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe 
de obra designará personal específico en tales funciones. 
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6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
Cada uno de los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 
vida útil que, cuando llegue a su fin, deberá ser desechado obligatoriamente.  
 
Si algún equipo sufriera un trato límite para su uso para el que fue diseñado (como un accidente, 
caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente una degradación, envejecimiento o deterioro en un 
tiempo menor del previsto sin importar la causa será igualmente desechado y sustituido, aunque no 
haya alcanzado el fin su vida útil previsto. Del mismo modo, cuando haya adquirido mayor holgura 
que las tolerancias establecidas por el fabricante deberá ser desechado. Para estos equipos, nunca 
será permitido en su empleo si se detecta que representa o genera un riesgo por su mera utilización. 
 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas que se establecen en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, si no se puede aplicar dichos Reales Decretos en 
algún equipo que no tengan contemplados, se considerarán aplicables las Normas Técnicas 
Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 
(recogido en el B.O.E. el día 29 de mayo de 1974). 
 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 
trabajadores de la obra queda recogido en el Presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, 
dichos costes se estiman de manera que durante la obra se realice la a amortización proporcional 
del equipo de manera que se relacione el plazo de ejecución de la obra con la vida útil estimada del 
equipo. Estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, 
siempre que se utilicen efectivamente en la obra 
 
7. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se recogen definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 
colectivas que están previstos aplicar en la obra, actividades o unidades de obra. 
 
Sin embargo, se estima preciso recoger una serie de prescripciones técnicas mínimas de algunas de 
las protecciones que serán muy utilizadas durante el transcurso de la obra Estas prescripciones se 
han recogido de distintas fuentes que han intervenido en obras anteriores. 
 
• Vallas autónomas de protección y delimitación de espacios: Construidas por tubos metálicos 
soldados y con una altura mínima de 90 cm. Estarán pintadas en amarillo o naranja 
luminosos, debiéndose mantener la pintura en correcto estado de conservación y no 
presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 
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• Barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo: Tendrán suficiente resistencia, por sí 
mismas y por su sistema de fijación y anclaje, de modo que garanticen la retención de los 
trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La 
resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en, como mínimo, 150 kg/m. 
 
• Pasarelas y plataformas de trabajo: Provistas de barandillas de al menos 90 cm cuando se 
sitúen a más de 2 metros del suelo y tendrán anchos mínimos de 60 cm. Además, llevarán 
incorporadas un listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 
• Escaleras de mano: Siempre provistas de zapatas antideslizantes. Nunca se utilizarán 
escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, 
como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
 
• Tomas de tierra: De acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como 
mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza, además, no será superior a 
aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V. 
 
• Cuadro eléctrico general y elementos eléctricos: Deberá estar totalmente aislado en sus 
partes activas e ir provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a 
toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus 
partes metálicas conectadas a tierra para evitar daños a los trabajadores por contactos 
fortuitos. Además, se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la 
máquina en ausencia de corriente.  
 
• Lámparas eléctricas portátiles: Su mango será aislante y dispondrá de un dispositivo 
protector, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, por medio de un 
transformador de separación de circuitos para una mayor seguridad ante contactos 
involuntarios. 
 
• Máquinas eléctricas: Dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de 
los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, las mangueras de conexión a las tomas de tierra 
llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente.  
 
• Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE-EN 2, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el 
suelo y estarán adecuadamente señalizados y visibles desde una distancia de, al menos, 30 
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metros. En el caso de realizarse trabajos con baja luminosidad, el extintor deberá ser 
señalizado mediante indicaciones luminosas que faciliten su localización. 
 
• En cuanto a la señalización de la obra, se debe distinguir entre aquella que aporta 
información a los trabajadores y entre la que incumbe al tráfico exterior afectado por la obra 
tanto en la Avenida Gómez como en el resto de las vías públicas o privadas que puedan ser 
afectadas por el desarrollo de la obra. 
En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, y en el caso del tráfico exterior de la obra, la señalización y el 
balizamiento del tráfico viene regulado por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras.  
 
Se mantendrán en correcto estado de conservación y limpieza todas las protecciones colectivas de 
empleo en la obra, controlándose las condiciones de conservación en los plazos y condiciones que 
se fijen en cada uno de los planes de seguridad y salud que sean de aplicación en esta obra.  
 
En Zaragoza, octubre de 2019 
 

































































































































PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
SEGURIDAD Y SALUD (TFM Enrique Sánchez)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA  
ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 1  
C01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
C0101 PROTECCION HUECOS ABIERTOS  
PC0101 ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.  
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
 totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de 
 sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
 coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
 madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
 Amortizable en 4 usos.  
  
  __________________________  
 10,00 3,77 37,70 
 
PC0102 ud Tapa de madera para protección de pozo registro abierto  
 Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
 totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo 
 de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de 
 construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
 formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos 
 entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
   
  __________________________  
 2,00 6,27 12,54 
 
PC0103 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante su  
 construcción.  
 Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de 
 pozo de registro, durante su proceso de construcción, de 1 
 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, 
 compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de 
 tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de 
 madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a 
 cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus 
 esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.  
  
  __________________________  
 4,00 22,20 88,80 
 
PC0104 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante los  
 trabajos de inspección.  
 Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco 
 abierto de pozo de registro, durante los trabajos de 
 inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo 
 de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y 
 cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. 
  
  __________________________  
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PC0105 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción.  
 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en 
 construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e 
 intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de 
 tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
 guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. 
 Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos 
 y los rodapiés en 4 usos.  
  
  __________________________  
 64,00 5,99 383,36 
PC0107 m Sistema provisional de protección de borde de forjado  
 Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 
 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de 
 acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
 guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica 
 embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 
 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.  
  __________________________  
 110,00 5,02 552,20 
PC0108 ud Protección de hueco de ventana en cerramiento exterior.  
 Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en 
 cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, 
 amortizables en 20 usos. 
  
  __________________________  
 25,00 8,08 202,00 
PC0110 m2 Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado.  
 Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal 
 de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero 
 de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos. 
  
  __________________________  
 15,00 7,74 116,10 
PC0111 m Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.  
 Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M , 
 primera puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca 
 fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero 
 corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes 
 en 15 usos.  
  
  __________________________  
 110,00 14,61 1.607,10 
  _________  
 TOTAL C0101 .................................................................. 3.014,62 
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C0102 DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN BORDES DE EXCAVACIÓN  
PC0201 m Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.  
 Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
 de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación 
 de excavaciones abiertas.  
  
  __________________________  
 250,00 1,80 450,00 
PC0202 ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.  
 Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
 máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
 barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 
 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
 abiertas.  
  
  __________________________  
 5,00 13,49 67,45 
  _________  
 TOTAL C0102 .................................................................. 517,45 
 
C0103 PROTECCION EXTREMOS DE ARMADURAS  
PC0301 ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.  
 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de 
 extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 
 3 usos.  
  
  __________________________  
 250,00 0,03 7,50 
  _________  
 TOTAL C0103 .................................................................. 7,50 
C0104 LÍNEAS Y DISPOSITIVOS DE ANCLAJE  
PC0402 ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de  
 caídas.  
 Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, 
 con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, 
 compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio 
 L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con 
 amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 1 anclaje 
 intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 
 térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm 
 de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor 
 de caja abierta; conjunto de tres sujetacables y un 
 guardacable; protector para cabo; placa de señalización y 
 conjunto de dos precintos de seguridad.  
  
  __________________________  
 10,00 313,99 3.139,90 
  _________  
 TOTAL C0104 .................................................................. 3.139,90 
  _________  
 TOTAL C01 ....................................................................................................... 6.679,47 
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C02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
PI01 ud Casco  
 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
  
  __________________________  
 38,00 0,24 9,12 
PI02 ud Protección ocular  
 Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
 amortizable en 5 usos.  
  
  __________________________  
 38,00 2,67 101,46 
PI03 ud Par de guantes  
 Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 
 usos.  
  __________________________  
 38,00 3,44 130,72 
PI04 ud Par de manoplas  
 Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.  
  __________________________  
 20,00 1,66 33,20 
PI05 ud Par de manguitos para soldador  
 Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.  
  __________________________  
 20,00 3,50 70,00 
PI06 ud Juego de orejeras  
 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 
 dB, amortizable en 10 usos.  
  __________________________  
 38,00 1,02 38,76 
PI07 ud Juego de tapones  
 Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación 
 acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.  
  __________________________  
 38,00 0,02 0,76 
PI08 ud Calzado de seguridad  
 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al 
 deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 
 2 usos.  
  
  __________________________  
 38,00 19,34 734,92 
PI09 ud Par de polainas  
 Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 
  __________________________  
 20,00 4,31 86,20 
PI10 ud Ropa de protección  
 Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
  __________________________  
 38,00 7,99 303,62 
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PI11 ud Ropa de protección para trabajos expuestos a la lluvia  
 Mono de protección para trabajos expuestos al frío, 
 sometidos a una temperatura ambiente hasta -5°C, 
 amortizable en 5 usos.  
  __________________________  
 38,00 5,46 207,48 
PI12 ud Ropa de protección para trabajos expuestos al calor  o las llamas  
 Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a 
 una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 
 usos.  
  __________________________  
 38,00 28,42 1.079,96 
PI13 ud Ropa de protección de alta visibilidad  
 Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos.  
  
  __________________________  
 38,00 8,39 318,82 
PI14 ud Faja de protección lumbar  
 Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  
  __________________________  
 20,00 4,90 98,00 
PI15 ud Bolsa portaherramientas  
 Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
  __________________________  
 38,00 2,47 93,86 
PI16 ud Equipo de protección respiratoria no asistido  
 Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
 compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable 
 en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), 
 amortizable en 3 usos.  
  
  __________________________  
 20,00 22,90 458,00 
PI17 ud Mascarilla autoflitrante  
 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula 
 de exhalación, amortizable en 1 uso.  
  
  __________________________  
 38,00 2,88 109,44 
PI18 ud Sistema anticaidas  
 Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase 
 B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 
 deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 
 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
 amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 
 amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto 
 de amarre, amortizable en 4 usos.  
  
  __________________________  
 20,00 73,04 1.460,80 
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PI19 ud Sistema de sujeción y rentención  
 Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
 básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
 de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 
 arnés de asiento, amortizable en 4 usos.  
  
  __________________________  
 20,00 67,50 1.350,00 
  _________  
 TOTAL C02 ....................................................................................................... 6.685,12 
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C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
HB01 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
  
 (7,00 m²).  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
 de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 
 de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
 reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de 
 fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
 exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
 exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 
 correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
 rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
 con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa 
 fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado 
 en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, 
 de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
 pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina 
 en ducha. Según R.D. 1627/1997. 
  
Act0010 4 5,50 22,00 
  __________________________  
 22,00 165,32 3.637,04 
HB02 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
  
 m (9,80 m²).  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 
 obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; 
 cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
 galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
 aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza 
 con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de 
 luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
 luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 
 galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado 
 revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 
 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
 trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en 
 paredes. Según R.D. 1627/1997. 
Act0010 8 5,50 44,00 
  __________________________  
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HB03 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
  
 m (18,40 m²).  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; 
 cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
 acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con 
 toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
 exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 
 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
 con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo 
 de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
 galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
 melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 
  
Act0010 5 5,50 27,50 
  __________________________  
 27,50 188,81 5.192,28 
HB05 ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.  
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
 prefabricada de obra.  
  
  __________________________  
 3,00 105,54 316,62 
HB06 ud Accesorios en caseta de obra para comedor  
 Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno 
 microondas, nevera y depósito de basura en local o caseta 
 de obra para comedor.  
  
  __________________________  
 2,00 263,73 527,46 
HB07 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.  
 Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, 
 portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para 
 vestuarios y/o aseos.  
  
  __________________________  
 6,00 108,18 649,08 
  _________  
 TOTAL C03 ....................................................................................................... 14.877,36 
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C04 SEÑALIZACIÓN  
 
C0401 BALIZAMIENTO  
 
SB001 m Cinta bicolor  
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
 anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 
 y blanco.  
  
  __________________________  
 300,00 0,11 33,00 
SB002 ud Barrera de seguridad  
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 
 de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de 
 lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 
 usos.  
  
  __________________________  
 5,00 7,74 38,70 
SB003 ud Cono  
 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 
 banda reflectante de 300 mm de anchura y 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.  
  
  __________________________  
 20,00 1,60 32,00 
  _________  
 TOTAL C0401 .................................................................. 103,70 
 
C0403 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
  _________  
 TOTAL C0403 .................................................................. 600,00 
 
C0404 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
SSS01 ud Cartel general indicativo de riesgos  
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  
  
  __________________________  
 2,00 3,87 7,74 
SSS02 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.  
 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
 con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
 amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
  
  __________________________  
 5,00 1,17 5,85 
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SSS03 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.  
 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
 con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
  
  __________________________  
 5,00 1,17 5,85 
SSS04 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.  
 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
 con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
 amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
  
  __________________________  
 5,00 1,17 5,85 
SSS06 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de evacuación, salvamento y socorro.  
 Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
 forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas.  
  
  __________________________  
 2,00 1,55 3,10 
  _________  
 TOTAL C0404 .................................................................. 28,39 
 
C0405 SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO  
SZT02 m Cinta de señalización con vallas móviles.  
 Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
 anchura, impresa por ambas caras en franjas de color 
 amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 
 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, 
 amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y 
 delimitación de zonas de trabajo.  
  
  __________________________  
 100,00 0,56 56,00 
  _________  
 TOTAL C0405 .................................................................. 56,00 
  _________  
 TOTAL C04 ....................................................................................................... 788,09 
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C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
MP001 ud Botoquín de urgencia  
 Botiquín de urgencia en caseta de obra, provisto de 
 desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
 algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
 un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 
  
  __________________________  
 2,00 99,04 198,08 
MP002 ud Reposición de material de botiquín  
 Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
 algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
 acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 
 agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura 
 de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.  
  
  __________________________  
 3,00 21,99 65,97 
  _________  
 TOTAL C06 ....................................................................................................... 264,05 
 ___________________________________________________________________________________________  
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Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El objeto de este Estudio, es servir de base para que el Constructor redacte de manera lo más 
detallada y precisa posible un Plan de Gestión de Residuos que entregue al Promotor recogiéndose 
en él la forma en que la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en 
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
 
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el 
Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
2. NORMATIVA 
NORMATIVA COMUNITARIA  
 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.  
 Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.  
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.  
 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.  
 Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.  
 
NORMATIVA NACIONAL  
 R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
 R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.  
 Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006.  
 Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de 
errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.  
 R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  
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 R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, 
PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.  
 Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.  
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 
que la desarrollan y modifican.  
 R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.  
 R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 
desarrollan.  
 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido 
a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  
3.1. GENERALIDADES  
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el correspondiente 
"Proyecto de Ejecución". Éste recoge la definición total de las fases de construcción. El plazo de 
ejecución que se ha estimado para realizar la obra completa es de 5 meses y medio. 
 
3.2. EMPLAZAMIENTO  
El edificio está situado en la ciudad de Zaragoza, en la Avenida Gómez Laguna, cercano a la 
Cooperativa de Taxis y del Punto Limpio fijo de los barrios Universidad-Delicias. 
Para localizar con precisión la parcela en la que irá ubicado se remite a los planos 1 y 2.  
 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo caso a los planos de 
este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones y presupuesto para un mayor detalle. 
Se debe destacar que aquí se describe el proceso a seguir en la construcción del edificio, pero en 
todas y cada una de las fases se deberá instalar las medidas de protección recogidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, así como seguir las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra 
designado.  
 
Aunque se intenta describir el proceso de manera cronológica, se recomienda la consulta del Anejo 
15 para una mayor información de los plazos estimados para cada una de las tareas que se engloban 
en la construcción del edificio. 
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3.3.1. TRABAJOS PREVIOS 
Antes de realizar cualquier actuación se deberá limitar el acceso a la zona de construcción con la 
señalización pertinente y exigir el uso de los equipos de protección a las personas que accedan a la 
zona de trabajos. 
 
Se instalará una valla metálica electrosoldada y galvanizada desmontable de 3.5 por 1.9 metros de 
altura, apoyada en pies de hormigón y unida mediante alambres o bridas para evitar su movimiento 
de manera sencilla.   
 
Además, se deberá dotar a los viales de acceso a la zona de trabajo de la señalización necesaria que 
alerte de la presencia de una entrada y salida de vehículos pesados y de maquinaria trabajando.  
 
3.3.2. EXPLANACIONES 
Se ha definido la cota +303 metros como la cota +0,00 metros del edificio. Por tanto todas las 
mediciones de la altura del edificio están referidas a dicha cota. 
 
Se excavará hasta la cota correspondiente para cada canto de cada una de las zapatas y riostras. 
Además, dada la naturaleza del suelo existente en el solar, el resto de la superficie se excavará hasta 
la cota -1.00 metros con el fin de realizar el relleno de suelo seleccionado y zahorra artificial que 
constituye la base de la solera de hormigón, realizándose sucesivas pasadas de compactación 
intermedias. El material resultante de esta excavación deberá llevarse a un vertedero autorizado. 
 
Teniendo en cuenta que la rasante actual está situada a la cota +303 metros y que debe excavarse 
1,00 metros, la rasante media de comienzo del relleno estará situada a la cota +302 metros. 
 
La compactación necesaria es de 85% PN durante la obra debido al uso de maquinaria pesada al 
levantar los perfiles estructurales de pilares, vigas y celosías. Antes del uso de este tipo de 
maquinaria, deberán realizarse al menos dos pasadas de compactación en la zona donde vaya a ser 
ubicada el medio de elevación o similar.  
 
Además, una vez finalizada la obra, se procederá a la compactación y rasanteo de una franja de 7 
metros medidos por todo su perímetro, siendo estos contados desde los ejes de los pilares, es decir:  
(49 + 2 x 7 = 63) x (60 + 2 x 7 = 74) = 3780 m2. 
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3.3.3. CIMENTACIONES  
La cimentación del edificio se realiza mediante zapatas aisladas unidas entre sí mediante vigas 
riostras, tal y como se puede observar en el Plano número 7.1. 
 
El hormigón a   en la cimentación se denomina como HA−35/B/20/IIb+Qc. 
 
En primer lugar, se verterá el hormigón de limpieza tanto en las zapatas como en las riostras. Acto 
seguido se colocan las armaduras inferiores de las zapatas, separadas del hormigón de limpieza 
mediante calzos. Después se realizará la colocación del resto de armaduras y pernos de anclaje tanto 
de las riostras como de las zapatas, dejándose las esperas para realizar el muro perimetral exterior y 
el del cerramiento de los baños posteriormente. 
 
Una vez aseguradas las posiciones de las armaduras, se procederá al hormigonado mediante el 
vertido y vibrado del hormigón.   
 
Al finalizar esta fase, en la cimentación se habrá dejado las esperas para el posterior levantamiento 
del muro de compartimentación de los baños, las esperas del muro perimetral proyectado en la zona 
baja de las fachadas exteriores y la parte roscada de los pernos donde se colocarán las placas de 
anclaje.  
 
Deberá tenerse en cuenta el posterior paso de tuberías de saneamiento y de suministro de energía 
eléctrica mediante la instalación de pasos protegidos bajo las riostras. 
 
3.3.4. ESTRUCTURA METÁLICA  
Una vez finalizada la cimentación del edificio y transcurridos al menos 10 días desde el hormigonado 
de cada zapata y riostra, se procederá a colocar los perfiles metálicos que componen la estructura.  
 
Como es lógico, el tiempo de esperas se reduce al máximo, pues cuando acabe el relleno de la última 
zapata se podrá proceder a colocar la placa de anclaje aquella en la que se vertió el hormigón 
primero. En el caso de que se hiciera en un tiempo menor, se realizarán labores de canalización de 
servicios en zanjas, tal y como se recogen en el Plan de Obra del Anejo 15.  
 
Los pilares HEA-280 irán apoyados en placas de anclaje de manera que ambos se unen mediante 
soldadura. Esta placa de anclaje se une a los pernos de la cimentación mediante la colocación de 
tuercas que permitan su nivelación en caso de mínimas desviaciones en la alineación de estos 
pilares. 
 
Una vez colocados, se rellenará el espacio entre la placa de anclaje y la cota superior de la zapata a 
ras del suelo mediante mortero de nivelación. 
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Las celosías, que son unidas mediante soldadura en taller se atornillarán a los pilares uniendo estos 
tanto al cordón superior como inferior. 
 
En primer lugar y dada la altura del edificio,  se colocarán las alineaciones de los extremos que 
permitan la unión de las barras que componen los arriostramientos tanto en cubierta como entre los 
pórticos en la primera y última modulación. Estas modulaciones se designan con los números, 1 y 2 
en primer lugar y, 7 y 8 en segundo. 
 
Hay que destacar que no se podrá colocar una nueva alineación de pórticos si no se ha colocado la 
alineación completa, es decir, los tres pilares con las dos celosías. Cuando se coloque un nuevo 
pórtico, se deberán colocar las barras de unión de pórticos, situadas en los pilares laterales y el perfil 
hueco que limita el pandeo del cordón inferior.  
 
Cuando se hayan colocado todos los pórticos y las estructuras de arriostramiento, se deberá colocar 
las redes, líneas de vida y otras medidas de seguridad como paso previo a la instalación de las correas 
de cubierta.  
 
De manera simultánea, se deberá ejecutar la instalación del saneamiento que discurre por el exterior 
y que recoge el agua pluvial de las bajantes de la cubierta.  
 
Por último, se colocarán los perfiles que componen las correas de fachada exceptuando una de las 
correa situadas a 3 metros con el fin de dejar una altura libre de paso para la maquinaria de 
construcción de las pistas de tenis y otras instalaciones interiores.  
 
Antes de dar por acabada esta fase de ejecución, se aplicará la pintura intumescente a las secciones 
estructurales que garanticen su resistencia mecánica según lo expuesto en el Anejo 5. El espesor de 
esta capa de pintura debe ser determinado en función del modelo comercial escogido por el 
Promotor y con la correspondiente garantía y certificados por parte del fabricante y/o contratista. 
 
3.3.5. CERRAMIENTOS 
Terminada la estructura metálica, se procederá a instalar los cerramientos de cubierta (incluidos los 
lucernarios) de manera que se realice de manera simétrica y descendente desde la cumbrera, 
evitando los posibles efectos de succión por la acción del viento al realizar primero sólo un faldón 
de cada cubierta. Una vez acabada, se instalarán los canalones y las bajantes de recogida de agua 
pluvial.  
 
Después, se realizará el cerramiento de las fachadas, incluyendo la modificación de la disposición de 
las bajantes para adaptarlas al cerramiento de fachada, si es preciso. También se completará en esta 
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fase el cerramiento interior de los baños mediante un muro de bloques de hormigón, así como su 
cubierta que los aísle del resto del edificio. 
 
Deberá tenerse en cuenta la instalación de las conducciones del cableado de la red eléctrica según 
proceda antes de unir todos los componentes del cerramiento.  
 
Antes de completarse el cerramiento exterior, se deberá dar por finalizadas y completamente 
aprobadas las instalaciones en el interior del edificio (pista de tenis, climatización, etc.) dejando el 
espacio que se estime oportuno que permita el paso de material y equipos para la finalización de 
estas instalaciones interiores. 
 
3.3.6. INSTALACIONES 
Se procederá a realizar la instalación de la red eléctrica (incluida la iluminación), el saneamiento y el 
suministro de agua de los baños (incluyendo su conexión con la red del complejo deportivo o la 
municipal, según proceda).  
 
En el caso de la climatización, se instalarán los conductos según lo diseñado en el Anejo 9, 
asegurando los conductos de manera correcta y se realizará una solera de hormigón en el exterior 
donde apoyar cada una de las unidades de climatización del edificio de 5.5 x 2.5 metros de tamaño.  
 
Después de asegurar la maquina a la solera de hormigón, se instalará el vallado a 2 metros que evite 
su manipulación por personal no autorizado.  
 
3.3.7. PISTA DE TENIS Y SOLERA DE HORMIGÓN. 
En primer lugar, se realizará la construcción de la pista de tenis para, acto seguido, ejecutar la 
construcción de la solera de hormigón con el fin de que esta no se pueda deteriorar por el uso de la 
maquinaria utilizada para la superficie de la pista de tenis. 
 
3.3.8. ACABADOS 
En esta fase, se realizará el acabado de los baños (instalación de baldosas en suelo y paredes, 
colocación y conexionado de los aparatos sanitarios y montaje de las cabinas de panel fenólico),  la 
instalación de las redes y acabados de la pista de tenis, pintado interior de las paredes y chapa 
metálica interior en color verde y acabado final de los perfiles metálicos encima de la pintura 
intumescente, debiéndose cubrir las instalaciones para evitar manchas de pintura. 
  
3.3.9. GRADAS 
Una vez finalizadas todas las fases anteriores, se procederá a colocar los módulos de las gradas 
metálicas sobre la solera de hormigón, finalizando con la puesta de los paneles fenólicos de 
protección. 
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3.3.10. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES 
Cada vez que se acabe una fase y una vez acabado el edificio, se deberán realizar los ensayos 
recogidos en este proyecto y aquellos que determine la Dirección Facultativa, y cuyas 
comprobaciones sobre las instalaciones, materiales, acabados y suelos acrediten su buen 
funcionamiento y una correcta puesta en obra.  
 
Se han previsto una serie de elementos de seguridad:  
- Placas de señalización foto luminiscente según norma UNE-23035-4:2003 para extintor, de 
PVC, 2 mm de espesor, medidas 297x210mm. 
- Placas de señalización foto luminiscente según norma UNE-23035-4:2003 para recorrido de 
evacuación, de PVC, 2 mm de espesor, medidas 297x210mm. 
- Extintores manuales de polvo polivalente ABC, de 9 Kg de capacidad, de eficacia 34A-233B 
con soporte, con manómetro comprobable, boquilla con difusor, válvula de disparo, según 
Norma UNE 23110, con certificado AENOR.  
- Sirena analógica con flash. 
- Bocas de incendios equipadas (de 25 mm). 
- Placas de señalización foto luminiscente para boca de incendio equipada. 
- Placas de señalización foto luminiscente de dirección y sentido del recorrido de evacuación. 
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) 
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos de la 
construcción y demolición”, y son los derivados del proceso específico de la obra.  
 
No se han tenido en cuenta los residuos que pudieran derivar de los sistemas de envío, embalajes 
de materiales, etc., que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el 
correspondiente Plan de Residuos de la obra, a redactar por el Contratista. 
 
Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Peso (t) 
17 01 01 Hormigón 3.61 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 3010.15 
17 04 05 Hierro y acero 6.7 
17 04 07 Metales mezclados 12.34 
TOTAL: 3032.80 
Tabla 1. Estimación de la cantidad de residuos generados. 
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
En cumplimiento de la disposición final cuarta del R.D. 105/2005, que establece la obligatoriedad de 
cumplir lo establecido en al artículo 5.5 del mismo R.D, se separarán los residuos de construcción y 
demolición en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
Hormigón 80 t 
Ladrillos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel en cartón 0,5 t 
Tabla 2. Fracciones de separación de residuos generados. 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior.  
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser llevadas 
a cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez 
efectuada la retirada de los Residuos de construcción y demolición (RCDs) de la obra. 
 
La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto. 
7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte 
del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que 
la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 
 En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales 
(Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o 
madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un control documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  
 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 
de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
 
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición 
de la obra descrita en el presente proyecto no está incluido en cada uno de los costes de las unidades 
y partidas de obra, debiendo ser valorado y abonado de manera independiente al haberse 
considerado fuera de los costes indirectos de éstas. 
 
La valoración es la siguiente: 
 
 CANTIDAD TRANSPORTE + GESTIÓN TOTAL 
Residuos procedentes de 
construcción/demolición 
19.04 Tn 12 €/Tn 228.48 € 
Residuos procedentes de 
excavación de tierras 
3010.15 Tn 3,80 €/Tn 11 438.57 € 
  TOTAL: 11667.05 € 
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Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
DATOS GENERALES DE LA OBRA 
Nombre 
Proyecto de ejecución de dos naves adosadas de estructura metálica para 
albergar dos pistas de tenis en un nuevo complejo deportivo en la ciudad de 
Zaragoza 
Situación  Avenida de Gómez Laguna (50009) 
Municipio Zaragoza 
Promotor MENI S.A.  
Proyectista Enrique José Sánchez Erruz 
Tabla 1. Datos generales de la obra. 
2. ALCANCE 
El control de calidad de las obras incluye: 
• El control de recepción de productos. 
• El control de la ejecución. 
• El control de la obra terminada. 
 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
comprobando que se ajusta a lo establecido en este proyecto en los distintos documentos. 
 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalados. 
Además, le facilitará sus instrucciones de uso y mantenimiento, cuando proceda, y las garantías 
correspondientes. 
 
La documentación de calidad recogida por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Tiene como objeto comprobar las características técnicas mínimas exigibles que deben reunir los 
materiales, equipos y sistemas que sean instalados de manera permanente en el edificio proyectado. 
 
Además, se controlará sus condiciones de suministro y sus garantías de calidad.  
 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 
 
3.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
Los suministradores harán entrega al constructor de los documentos de identificación de los 
productos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto y/o 
dirección facultativa. 
 
Esta documentación estará formada por, al menos, los siguientes documentos:  
• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas por 
reglamentación vigente, incluyéndose la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
 
3.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD 
El suministrador deberá proporcionar documentación precisa sobre: 
• Los distintivos de calidad que hayan sido otorgados a los productos, equipos o sistemas 
suministrados según sus características de los mismos que hayan sido exigidas en el 
proyecto. Además, se documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
3.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
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proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
3.3.1. HORMIGONES ESTRUCTURALES 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE y la modalidad de 
control estadístico. 
 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido y el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 
 
Se debe seguir lo dispuesto en el artículo 86.5. “Control durante el suministro” de la Instrucción EHE-
08, realizando diferentes controles: 
• Control documental (Art. 86.5.1): cada partida de hormigón suministrada en la obra deberá 
ir acompañada de su correspondiente hoja de suministro. 
• Control de la docilidad del hormigón (Art. 86.5.2): una vez suministrado el hormigón fresco 
en obra se realizarán ensayos de consistencia, teniendo en cuenta las tolerancias 
establecidas en la tabla 86.5.2.1 de la EHE 08. 
• Control de la resistencia. 
 
 
Imagen 1. Límites establecidos en el control del hormigón. 
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Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o 




Tipo de elemento estructural 
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 
0 0 8 
Tabla 2. Límites establecidos en el control del hormigón con certificado y número de amasadas  a 
ensayar. 
 
Así pues,  de las mediciones del proyecto se extrae según los planos de proyecto se construirán 
zapatas corridas y aisladas de cimentación y teniendo en cuenta las características de esta obra se 
realizará la siguiente división en lotes: 
 
ELEMENTO ESTRUCTURAL Tipo de hormigón Medición aproximada Nº de lotes 
Zapatas de cimentación, 
muro perimetral y vigas de 
atado 
HA-35 / IIb+Qc 729,47 m3 8 
 Tabla 3. Número de amasadas a ensayar. 
 
Siguiendo la tabla 86.5.4.2. de la EHE-08 el número de amasadas mínimas para una resistencia 
característica 35≤ fck ≤ 50 N/mm2 es 4. En esta obra fck = 35 N/mm2, por lo tanto cada amasada 
tendrá 2 series (de 2 probetas mínimo a romper a los 28 días las dos), con las siguientes condiciones: 
 
• La toma de muestras se realizará al azar entre las amasadas de la obra. 
• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 
y disposiciones que lo desarrollan. 
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3.3.2.  CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
Se realizará de la siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central y 
está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control 
de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
b) Para el resto de los casos se establece en el Anejo A el número de ensayos por lote 
para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón 
según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE. 
 
3.3.2.1. ARMADURAS 
El armado de las zapatas se realizará con acero B 500 S Ø20 y el armado de las vigas de atado se 
realizará con redondos B 400 S de Ø14 y 12 con estribos de B 400 S Ø8. Se realizará un control de 
nivel tipo normal 
 
Siguiendo el artículo 87º de la EHE 08 se realizará el control de las armaduras. 
 
Para el control experimental de armaduras elaboradas y ferrallas armadas todo el acero a utilizar será 
de calidad certificada, no se habrá enderezado ni se habrá utilizado soldadura en su armado. 
 
Cuando el acero disponga de marcado CE se comprobará mediante la verificación documental que 
los valores declarados permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones de proyecto. 
 
En las siguientes tablas se recoge los distintos criterios de aceptación o rechazo de los ensayos. 
 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa Ф ≥ 25 mm 
Tabla 4. Clasificación de las armaduras según su diámetro. 
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 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del 
control del acero 
deben 
ser conocidos 
Antes de la puesta en uso de la 
estructura 
Antes del hormigonado de la parte 
de obra correspondiente 
Lotes Serán de un mismo suministrador 
Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 
 
Cantidad 













o 20 toneladas 
fracción 
o 20 toneladas o 
fracción 
10 toneladas o 
fracción 
Nº de probetas Dos probetas por cada lote 
Tabla 5. Modo de los ensayos a realizar en las armaduras. 
 
Condiciones de aceptación o rechazo 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados: 
 
• Comprobación de la sección equivalente del siguiente modo en conjunto con la comprobación 
de presencia de grietas. 
 
• Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición 
suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
 
• Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos  
obligará  a rechazar el lote correspondiente. 
 




Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en  
obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos 
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos 
resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que 
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
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aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los 
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
 
• Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 
 
3.3.3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
3.3.3.1. CONTROL DE LOS MATERIALES 
En la obra el montaje de la estructura metálica se realizará mediante uniones atornilladas 
mayoritariamente. Se controlará la fabricación de las cerchas en taller mediante uniones soldadas, 
así como el resto de uniones soldadas proyectadas.  
 
De las mediciones de proyecto se extrae que la totalidad de la estructura se fabricará con acero de 
calidad S‐275‐JR. 
 
En el caso acompañarse con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde 
de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección 
facultativa. 
 
3.3.3.2. CONTROL DE LA FABRICACIÓN 
Se realizará mediante el control de calidad basado en la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A en sus 
distintos apartados según proceda.  
 
3.4. NORMATIVA 
A continuación, se recoge la normativa básica de control de calidad para distintas partes de este 
proyecto. 
3.4.1. HORMIGÓN ARMADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.  
 
• Artículo 86. Control del hormigón. 
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• Artículo 87. Control del acero de las armaduras pasivas. 
• Artículo 88. Control de las armaduras pasivas. 
• Artículo 92. Criterios generales para el control de ejecución. 
• Artículo 93. Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 
• Artículo 94. Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura. 
• Artículo 95. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas 
• Artículo 97. Control de los procesos de hormigonado. 
• Artículo 98. Control de procesos posteriores al hormigonado. 
 
3.4.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad. 
 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales   
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
Aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo.  
 
• Artículo 81. Criterios generales del control. 
• Artículo 82. Condiciones para la conformidad de la estructura. 
 
Apriete de los tornillos 
La Dirección Facultativa exigirá a la empresa encargada del montaje de la estructura la elaboración 
de un plan de calidad propio. Dicho control de calidad deberá contemplar la conformidad del apriete 
de los tornillos pretensados una vez colocados. La cantidad de tornillos contemplados en dicho 
control no será menor del 20% del total, pudiendo ser superior si la Dirección Facultativa lo estimase 
oportuno.  
 
3.4.3. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Epígrafe 6. Productos de construcción. 
Epígrafe 7. Construcción. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
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Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).  
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Pates para pozos de registro enterrados. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
3.4.4. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005).  
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.  
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Aditivos para hormigones y pastas  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
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Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
3.4.5. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción.  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
 
Especificaciones para morteros de albañilería  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
3.4.6. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
4 Productos de construcción  
Apéndice C. Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005). 
 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
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• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
3.4.7. IMPERMEABILIZANTES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
3.4.8. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
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Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE-EN 179 
Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 
UNE-EN 1125 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por 




3.4.9.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
3.4.9.2. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
3.4.9.3. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
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Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio 
de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-
54-12. 
 
3.4.9.4. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
 
3.4.9.5. OTROS 
Para otras partidas no especificadas será igualmente aplicable la legislación vigente en cuanto a la 
obligatoriedad del marcado de calidad CE. 
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4. CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles 
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
 
4.1. NORMATIVA 
A continuación se recoge la normativa básica de control de calidad para distintas partes de este 
proyecto. 
 
4.1.1. HORMIGÓN ARMADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.  
 
• Artículo 86. Control del hormigón. 
• Artículo 87. Control del acero de las armaduras pasivas. 
• Artículo 88. Control de las armaduras pasivas. 
• Artículo 92. Criterios generales para el control de ejecución. 
• Artículo 93. Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución. 
• Artículo 94. Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura. 
• Artículo 95. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas 
• Artículo 97. Control de los procesos de hormigonado. 
• Artículo 98. Control de procesos posteriores al hormigonado. 
 
4.1.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad. 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
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Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
Aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo.  
 
• Artículo 81. Criterios generales del control. 
• Artículo 82. Condiciones para la conformidad de la estructura. 
 
4.1.3. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
5 Construcción  
Apéndice C. Normas de referencia. Normas de producto. 
 
4.1.4. IMPERMEABILIZANTES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 




4.1.5.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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4.1.5.2. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
4.1.5.3. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de 
luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 




4.1.5.4. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
 
4.1.5.5. OTROS 
Para otras partidas no especificadas será igualmente aplicable la legislación vigente en cuanto a la 
obligatoriedad del marcado de calidad CE. 
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5. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE, así como en el resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
5.1. NORMATIVA 
5.1.1. HORMIGÓN ARMADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 
Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.  
 
5.1.2. IMPERMEABILIZANTES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 
5.1.3. INSTALACIONES 
5.1.3.1. INSTALACIONES TÉRMICAS 
• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
5.1.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
5.1.3.2. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
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Para materiales que no hayan sido recogidos anteriormente, se deberá justificar igualmente el 
cumplimiento de la legislación vigente en el momento del suministro del material o instalación de 
este.  
Además, los equipos deberán ser certificados mediante un informe de puesta en macha que avale el 
buen funcionamiento de estos por parte del contratista o un laboratorio de ensayos a cargo del 
contratista encargado de la colocación del equipo a certificar. 
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6. INFORMES. CONTROL MATERIAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la ejecución de la obra la Entidad de Control de Calidad está obligada a remitir un informe 
resumen cada mes, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha que incluya tanto 
información de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, 
como de control de ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente Plan de 
Control y desarrollo del mismo según las condiciones de la obra de este proyecto, en coherencia con 
las exigencias e indicaciones establecidas por el CTE al respecto.  
 
Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente 
los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad 
de control. 
 
Además, estas evaluaciones o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos 
como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución o las posibles indicaciones  
que eventualmente pudiera establecer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante 
un medio de comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y 
expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega 
de resultados de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede 
desglosarse en: 
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los 
distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según 
el siguiente desglose y contenidos: 
 
• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de 
productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de 
calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la 
documentación y contenido del proyecto. 
 
• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director 
de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 
 
• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de 
la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte 
del Laboratorio. 
 
• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción 
Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 
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7. ANEJO A. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 
(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un 
control de producción reconocido) 
 
7.1. ÁRIDOS 
• Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 
 
• Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos 
emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 
 
ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE 933-1(97): Análisis granulométrico  1 
2 UNE933-1(97): Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE  
0,063 mm,  
1 
3 UNE 7133 (58): Terrones de arcilla  1 
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UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en  





UNE 7134 (58): Determinación de partículas blandas  
1 
7 UNE 1744-1:99 Cloruros 1 
8 UNE 933-9:99 Azul de metileno 1 
9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 1 
10 UNE 1097-1:97 Friabilidad de la arena 1 
11 UNE 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 1 
12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 1 
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 1 
14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 1 
15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 1 
Tabla 6. Número de ensayos en los áridos. 
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7.2. ADITIVOS  
• No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los 
aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del cemento. 
 
• Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los 
resultados de los ensayos prescritos. 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
• Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 
calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se 
comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan 
favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 
 
• Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados. 
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos 
sobre adiciones 
• Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada 3 meses 
de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, 
pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido 
de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
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ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE 83207:85 Pérdida por calcinación 1 
2 UNE 83227:86 Determinación del pH 1 
3 UNE 83208:85 Residuo insoluble en agua destilada 1 
4 UNE 83209:86 Determinación del agua no combinada  
1 








7 UNE 83240:86 Obtención del espectro infrarrojo 1 
8 UNE 80217:91 Cloruros 1 
9 UNE 196-2:96 Pérdida al fuego 1 
10 UNE 83258:88 Determinación de la consistencia por el método 
de la mesa de sacudidas 
1 
11 UNE 196-2:96 Óxido de silicio 1 
12 
 
UNE 83259:87 Determinación del contenido de aíre ocluido 1 
13 UNE 83260:89 Determinación del tiempo de fraguado 1 
14 UNE 83299:93 Determinación de la pérdida de agua por 
evaporación 
1 
15 UNE 83265:86 Determinación de la densidad aparente 1 
16 UNE 83206:85 Pérdida de masa a 105 ºC 1 
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Se efectuarán, al menos, los indicados en las tablas A1 del Pliego RC-08, los cuales se realizarán de 
acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 
 
ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE 196-2:96: Pérdida al fuego 1 
2 UNE 196-2:96: Residuo insoluble 1 
3 UNE 196-2:96: Trióxido de azufre 1 
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   UNE 196-2:96: Determinación del óxido de aluminio  
1 
7 UNE 196-5:96 Puzolanidad 1 
8 UNE 196-3 96 Determinación del principio y fin de fraguado 1 
9 UNE 196-3 96 Determinación de la estabilidad de volumen 1 
10 UNE EN 198-1 96Determinación de las resistencias mecánicas 1 
11 UNE EN 196-8 05 Determinación del calor de hidratación 1 
12 UNE 80 117/87 Blancura 1 
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 1 
14 UNE 80 304/06 Determinación de la composición potencial 1 




































































































































PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Id Noŵďƌe de taƌea DuƌaĐióŶ CoŵieŶzo FiŶ
ϭ PISTAS DE TENIS CUBIERTAS EN ZARAGOZA 159,1 días lun 16/03/20 vie 23/10/20
Ϯ PERMISOS DE OBRA 0 días lun 16/03/20 lun 16/03/20
ϯ TRABAJOS PREVIOS 2,6 días lun 16/03/20 mié 18/03/20
ϰ Búsqueda de la base de replanteo 0,1 días lun 16/03/20 lun 16/03/20
ϱ Localización de toma de servicios 0,5 días lun 16/03/20 lun 16/03/20
ϲ Localización de límites de actuación 0,5 días lun 16/03/20 lun 16/03/20
ϳ Colocación del vallado de seguridad 2 días lun 16/03/20 mié 18/03/20
ϴ INICIO DE LAS OBRAS 0 días mié 18/03/20 mié 18/03/20
ϵ MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,5 días mié 18/03/20 jue 14/05/20
ϭϬ Limpieza de capa de tierra vegetal 3 días mié 18/03/20 lun 23/03/20
ϭϭ Formación de explanada a 303 metros 4 días lun 23/03/20 vie 27/03/20
ϭϮ Formación de los taludes 1 día jue 26/03/20 vie 27/03/20
ϭϯ Medidas de pendiente en parcela y taludes 0,2 días vie 27/03/20 vie 27/03/20
ϭϰ Compactaciones intermedias 4 días lun 23/03/20 vie 27/03/20
ϭϱ Ensayos de prueba de carga 0,5 días vie 27/03/20 lun 30/03/20
ϭϲ Excavación de zapatas y riostras 5 días lun 30/03/20 lun 06/04/20
ϭϳ Excavación de zanjas a servicios 1 día vie 17/04/20 lun 20/04/20
ϭϴ Relleno de zanjas 2 días mar 12/05/20 jue 14/05/20
ϭϵ Transporte a vertedero de tierras 38 días lun 23/03/20 jue 14/05/20
ϮϬ Relleno de pozos de zapatas y riostras 1 día vie 17/04/20 lun 20/04/20
Ϯϭ CIMENTACIÓN 19 días lun 06/04/20 vie 01/05/20
ϮϮ Vertido del hormigón de limpieza 2 días lun 06/04/20 mié 08/04/20
Ϯϯ Colocación de las armaduras de las zapatas y riostra 3 días lun 13/04/20 jue 16/04/20
Ϯϰ Colocación de los pernos de anclaje 1 día jue 16/04/20 vie 17/04/20
Ϯϱ Vertido del hormigón HA-30 (y vibrado) 10 días vie 17/04/20 vie 01/05/20
Ϯϲ FIN DE LA CIMENTACIÓN 0 días vie 01/05/20 vie 01/05/20
Ϯϳ ESTRUCTURA METÁLICA 70,1 días lun 16/03/20 lun 22/06/20
Ϯϴ Colocación de las placas de anclaje 3 días mar 28/04/20 vie 01/05/20
Ϯϵ Comprobación de las cotas de las placas de anclaje 3 días vie 01/05/20 mié 06/05/20
ϯϬ Colocación de los pilares HEA-280 14 días mié 06/05/20 mar 26/05/20
ϯϭ Unión de perfiles de la celosía en taller (y arriostrami 30 días lun 16/03/20 vie 24/04/20
ϯϮ Colocación de dinteles 3 días lun 08/06/20 jue 11/06/20
ϯϯ Colocación de celosías en obra 6 días vie 29/05/20 lun 08/06/20
ϯϰ Colocación de arriostramientos 3 días mar 26/05/20 vie 29/05/20
ϯϱ Correas de cubierta 7 días jue 11/06/20 lun 22/06/20
ϯϲ FIN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 0 días lun 22/06/20 lun 22/06/20
ϯϳ CERRAMIENTOS 28 días lun 22/06/20 jue 30/07/20
ϯϴ Cubierta 17 días lun 22/06/20 mié 15/07/20
ϯϵ Muro de hormigón del baño 5 días mié 15/07/20 mié 22/07/20
ϰϬ Techo de los baños 1 día mié 22/07/20 jue 23/07/20
ϰϭ Fachadas metálicas 21 días lun 29/06/20 mar 28/07/20
ϰϮ Puertas de los baños 1 día jue 23/07/20 vie 24/07/20
ϰϯ Puertas exteriores 2 días mar 28/07/20 jue 30/07/20
ϰϰ Ajuste de las bajantes 2 días mar 28/07/20 jue 30/07/20
ϰϱ PLUVIALES 67,5 días lun 20/04/20 mié 22/07/20
ϰϲ Canalones 2 días mié 15/07/20 vie 17/07/20
ϰϳ Bajantes 3 días vie 17/07/20 mié 22/07/20
ϰϴ Arquetas 1 día lun 20/04/20 mar 21/04/20
ϰϵ Tuberías 2 días lun 20/04/20 mié 22/04/20
ϱϬ Unión a red municipal 0,5 días mié 22/07/20 mié 22/07/20
ϱϭ FIN DE ELEMENTOS EXTERIORES 0 días jue 30/07/20 jue 30/07/20
ϱϮ INSTALACIONES 33 días jue 30/07/20 mar 15/09/20
ϱϯ Climatización 25 días jue 30/07/20 jue 03/09/20
ϱϰ Instalación de la maquina exterior 8 días jue 30/07/20 mar 11/08/20
ϱϱ Colocación de conductos y rejillas 14 días mar 11/08/20 lun 31/08/20
ϱϲ Vallado de protección de maquinaría 2 días lun 31/08/20 mié 02/09/20
ϱϳ Prueba de funcionamiento 1 día mié 02/09/20 jue 03/09/20
ϱϴ Electricidad 26 días jue 30/07/20 vie 04/09/20
ϱϵ Toma de red eléctrica 0,5 días jue 30/07/20 jue 30/07/20
ϲϬ Cableado + Cuadro de luz 8 días jue 30/07/20 mar 11/08/20
ϲϭ Iluminación 4 días jue 30/07/20 mié 05/08/20
ϲϮ Pararrayos 1 día jue 30/07/20 vie 31/07/20
ϲϯ Prueba de funcionamiento 1 día jue 03/09/20 vie 04/09/20
ϲϰ FIN DE TRABAJOS EN ALTURA 0 días vie 04/09/20 vie 04/09/20
ϲϱ Saneamiento 7 días vie 04/09/20 mar 15/09/20
ϲϲ Sumideros en los baños 2 días vie 04/09/20 mar 08/09/20
ϲϳ Tuberías de conexión 4 días mar 08/09/20 lun 14/09/20
ϲϴ Unión en arqueta a red de pluviales 1,5 días mar 08/09/20 mié 09/09/20
ϲϵ Unión a red de aguas residuales municipales 0,5 días lun 14/09/20 lun 14/09/20
ϳϬ Prueba de funcionamiento 0,5 días lun 14/09/20 mar 15/09/20
ϳϭ Suministro de agua 7 días vie 04/09/20 mar 15/09/20
ϳϮ Toma de red de la red municipal 1 día vie 04/09/20 lun 07/09/20
ϳϯ Instalación de bombas 2 días vie 04/09/20 mar 08/09/20
ϳϰ Instalación de  los contadores 2 días vie 04/09/20 mar 08/09/20
ϳϱ Fontanería de los baños 1,5 días vie 04/09/20 lun 07/09/20
ϳϲ Tubería de conexión 2 días mar 08/09/20 jue 10/09/20
ϳϳ Prueba de funcionamiento 0,5 días lun 14/09/20 mar 15/09/20
ϳϴ PISTA DE TENIS Y SOLERA 16 días mar 15/09/20 mié 07/10/20
ϳϵ Pista de tenis  11 días mar 15/09/20 mié 30/09/20
ϴϬ Solera de hormigón 5 días mié 30/09/20 mié 07/10/20
ϴϭ Lamina impermeabilizante 1,5 días mié 30/09/20 jue 01/10/20
ϴϮ ACABADOS 12 días mié 07/10/20 vie 23/10/20
ϴϯ Baldosas del baño 2 días mié 07/10/20 vie 09/10/20
ϴϰ Pintura 10 días mié 07/10/20 mié 21/10/20
ϴϱ Accesorios de la pista de tenis 1 día mié 07/10/20 jue 08/10/20
ϴϲ Cerramiento final de los cerramientos 2 días mié 21/10/20 vie 23/10/20
ϴϳ GRADAS 10 días mié 07/10/20 mié 21/10/20
ϴϴ Colocación de las gradas 10 días mié 07/10/20 mié 21/10/20
ϴϵ FIN DE LAS OBRAS 0 días mié 21/10/20 mié 21/10/20
ϵϬ ENSAYOS Y PRUEBAS 100 días mar 24/03/20 lun 10/08/20
ϵϭ Ensayos de hormigón 20 días lun 20/04/20 vie 15/05/20
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Datos sobre el informe 
Informe número: 01
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Referencia de la obra : TFM Pistas tenis Zaragoza
RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)TFM Pistas tenis Zaragoza
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)
1. Características del tubo y la instalación.
TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA
Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 160 mm
Espesor:  e=4.7 mm
Diámetro interior:  di= 150.6 mm
Radio medio:  Rm= 77.65 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN
Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar
Altura de la zanja:  H1=2.5 m
Anchura de la zanja:  B1=1 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=80º
Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=180º
Tipo de relleno:  No cohesivo
Tipo de suelo:  No cohesivo
Relleno de la zanja compactado por capas solo en la zona del tubo
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=2.5 N/mm2   E4=  2.5 N/mm2
Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo
2.1. Presión vertical de las tierras.
 Debida a las tierras:  qv=26,15098 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=26,15098 kN/m2
2.2. Presión lateral de las tierras
Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=11,53798 kN/m2
2.3. Deformación Relativa:  dv=1,70546 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%
2.4. Momentos flectores circunferenciales.
2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)
En Clave:  Mqvt (Clave)=0,03942 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,03942 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,03942 kN m/m
2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)
En Clave:  Mqh (Clave)=-0,01608 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,01608 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,01608 kN m/m
2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)
En Clave:  Mqht (Clave)=-0,01259 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,01447 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,01259 kN m/m
2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)
En Clave:  Mt (Clave)=0,00014 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00016 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00017kN m/m
2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)
En Clave:  Ma (Clave)=0,00081 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00092kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00103 kN m/m
2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)
En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m
2.4.7. Momento flector total (M)
En Clave:  M (Clave)=0,01169 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,00995 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,01196kN m/m
Programa ASETUB PVC
Versión 2.1
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2.5. Fuerzas axiles.
2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)
En Clave:  Nqvt (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-2,03062 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=0 kN m/m
2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)
En Clave:  Nqh (Clave)=-0,82816 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-0,82816 kN m/m
2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)
En Clave:  nqht (Clave)=-0,51695 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-0,51695 kN m/m
2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)
En Clave:  Nt (Clave)=0,00085 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,00803 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00085kN m/m
2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)
En Clave:  Na (Clave)=0,03515 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,01296 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,08544 kN m/m
2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)
En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m
2.5.7. Fuerza axil total (N)
En Clave:  N (Clave)=-1,3091 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-2,02569 kN m/m
En Base:  N (Base)=-1,26052kN m/m
2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.
En Clave: 2,96159 kN/mm2
En Riñones: -3,07803 kN/mm2
En Base: 3,04475 kN/mm2
2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)
En Clave: 16,88285 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 16,24414 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 16,42172 --ADMISIBLE: cumple >2.5
2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).
Debido al terreno: 11,53145 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :312,96957 --ADMISIBLE: cumple >2.5




















































































































































































































































































Espesor variable de 13÷20mm
Altura greca 80mm
Estructura 5 paredes
Ancho útil del módulo 1.000 ± 15mm
Colores disponibles ver página 11
Aislamiento térmico 1,8 W/m2K
Aislamiento acústico 18 dB
Dilatación lineal 0,065mm/m°C
Temperatura de uso -40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V. Coextrusión
Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0
Resistencia al choque accidental 1.200 Joule
arcoPlus®SUPER1000 es un sistema 
modular grecado, compuesto de pane-
les de policarbonato alveolar coextruído 
con cinco paredes, con espesor varia-
ble 13÷20mm, perfectamente solapable 
longitudinalmente que permite obtener 
tanto cubierta continua como lucernario 
cumbrera canalón. Teniendo en cuenta 
la dilatación  térmica lineal del policarbo-
nato, para evitar eventuales fisuraciones 
con respecto a los tornillos de fijación. 
La máxima longitud útil aconsejada es 
de 5.000mm. Para longitud de pendien-











 ❖ Gran resistencia a la carga
 ❖ Solape longitudinal
 ❖ Solape transversal
 ❖ Termosoldadura de los paneles
 ❖ Transmisión de la luz
 ❖ Resistencia a los rayos U.V. 
 y al granizo
 ❖ Aislamiento térmico
Lado protegido U.V.
APLICACIÓN LUCERNARIO-PANEL
Realización de lucernario mediante solape lateral con paneles aislantes para cubierta. 








RESISTENCIA A LA CARGA
SISTEMA PANEL LUCERNARIO ENTRE PANELES
Paneles solapables lateralmente a pa-
neles aislantes grecados para cubierta. 
El particular diseño del perfil solapa 
LUCERNARIO
CUMBRERA CANALON



























Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico
50 100 150 200 250 300 350 400
arcoPlus®SUPER1000 es un sistema 
completo para la realización de cerra-
mientos/cubiertas traslúcidas, dotado 
de una serie de accesorios que lo hacen 
ACCESORIOS
RESISTENCIA A LA CARGA
SISTEMA CUBIERTA CONTINUA-PANEL MULTIPLE
Realización de cubierta/pared conti-
nua, obtenida mediante solape lateral 
continuo de los paneles de policarbo-































Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descrita en el manual técnico










sombrerete en AL 
con junta
tornillo con arandela Vipla 
6,3x120
Cierre greca PE-LD 
macho-hembra
Cierre greca canalón 
PE-LD
Pieza remate cumbrera lado 
en acero lacado blanco gris
Junta plana 
PE-LD 20x10
abrazadera de refuerzo 
en acero, lateral
Cumbrea lisa en acero lacado 
blanco gris (2 piezas)
apropiado para cualquier tipo de 
instalación. 
El sistema prevé además grupos de 
fijación completos una junta grecada 
macho-hembra, una junta plana para 
la estanqueidad en las zonas de 
solape, una serie de accesorios de 
acero, como abrazaderas.
Una cumbrera lisa que solapa los 
perfiles de cumbrera adyacentes 
completa la serie de accesorios.
perfectamente  a todos los principals 
tipos de panel. 
Pendiente mínima 5%
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1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo:  
Ver Tabla nº2 
2. Código Identificación: 
Cada paquete viene etiquetado con número de pedido. 
3. Uso previsto: 
Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas.  
4. Nombre y dirección del fabricante: 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL, S.A.  
C/Nou, 16 (P.I. Más del Polio) 
46469 BENIPARRELL (Valencia)  
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:  
Sistema 2+ 
6. Prestaciones declaradas:  
Características Esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas. 
Espesores Acero: 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/1,0/1,2 
Inox: 0,6/0,8 
Clase 1 
UNE-EN 14782 4.2 
Tolerancias 
Dimensionales 
Acorde a UNE-EN-508-1 y UNE-EN-508-2 UNE-EN 1090 4.7 
Variaciones 
dimensionales 













UNE-EN 1090 4.6 
Reacción frente al fuego  Broof(t1,t2,t3) (*) UNE-EN 14782 4.9 
Resistencia mecánica Ver tabla nº 4 UNE-EN 14782 4.3 
Permeabilidad al aire Satisfactoria UNE-EN 14782 4.5/4.4 
Sustancias peligrosas 
REACH 
NPD UNE-EN 14782 4.11 
Resistencia al fuego 
Galvanizado A1 (CWFT) 
UNE-EN 14782 4.10/5.2 
Magnelis A1 (CWFT) 
Aluzinc A1 (CWFT) 
SP12/SP15 A1 (CWFT) 
SP25 A1 (CWFT) 
SP35/PUR55 A1 (CWFT) 
PVDF25 A1 (CWFT) 
PVDF35 A1 (CWFT) 
Solano 10,20,30 Cs2d0 (CWFT) 
PUR60 A1 (CWFT) 
PVDF60 PND 
PUR85 A1 (CWFT) 
Tabla de revestimientos de acuerdo con la normativa UNE-EN10169 y EN 
13501-1 
Durabilidad 
Revestimiento Metálico: Cara exterior: F1 
UNE-EN 14782 4.8 




Sin revestimiento orgánico: 
Z140,Z200,Z225,Z275 
AZ70,AZ185,AZ200 
ZM195 ZM250 ZM310 
Revestimiento Orgánico 
Categoría de resistencia a la corrosión y a la radicación UV según la 
normativa EN10169:2010+A1:2013 
Cara exterior: F1  
SP25 - 25m 
SP35 - 35m / PUR55 - 55 m 
PVDF25 - 25 m 
PVDF35 - 35 m 
PVDF60 - 60 m / PUR60 - 60 m 
PUR85 – 85 m 
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Categoría de resistencia a la corrosión interior según la normativa 
EN10169:2010+A1:2013 
Una cara lacada para todos los 
revestimientos F1 / Cara Interior F2 
SP15 - 15 m 
CPI2 
Lacado a dos caras, cara interna F2:  
SP25 - 25m CPI3 
SP35 - 35m / PUR55 - 55 m CPI4 
PVDF25 - 25 m CPI3 
PVDF35 - 35 m CPI4 
PUR60 - 60 m CPI4 
PVDF60 - 60 m / PUR85 – 85 m CPI5 
PVC(P)200 – 200 m (Solano 20) CPI5 
(*) Límites a fuego exterior en cubiertas: exceptuando el revestimiento orgánico PVDF60 y PVC200 que serían clase Froof(t3) 
Tabla nº 1: Características 
 
 Espesor (mm) 
0,6 0,7 0,75 0,8 1,0 1,2 
INCO 30.4 5,32 6,20 6,69 7,09 8,86 10,64 
INCO 30.5 4,64 5,56 6,50 7,00 7,43 9,28 
INCO 44.4 5,97 6,96 7,46 7,96 10,01 12,01 
INCO 44.6 6,29 7,34 7,86 8,39 10,48 12,71 
INCO 70.4 6,96 8,13 8,71 9,29 11,61 13,93 
INCO 72.1 6,88 8,03 8,60 9,18 11,47 13,85 
INCO 155.3 8,41 9,81 10,51 11,21 14,01 16,82 
 




 Espesor (mm) 
0,6 0,7 0,75 0,8 1,0 1,2 
INCO 30.4 2,10 2,40 2,70 2,75 2,95 - 
INCO 30.5 2,10 2,70 2,75 2,80 2,95 - 
INCO 44.4 3,20 3,35 3,45 3,50 3,70 - 
INCO 44.6 2,00 2,40 2,90 3,00 3,55 - 
INCO 70.4 4,50 4,55 4,75 4,90 5,30 5,55 
INCO 72.1 1,30 1,40 1,80 1,90 3,00 - 
INCO 100.3 6,50 7,00 7,20 7,50 8,50 9,50 
INCO 155.3 6,31 7,43 8,00 8,25 9,00 13,03 
INCO 157.1  7,50 7,75 7,75 8,00 8,00 
Tabla nº3: Luz en m para una carga de 1,2 kN situada en el centro de vano de acuerdo a la normativa UNE EN-14782 
 
7. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en 
el punto  6.  
 





INCO 72.1 Bandeja ®
FACHADA
Dimensiones Características del Material
Ancho Útil: 425 mm Cotas en mm
Material Acero
Límite Elástico (N/mm²) 220
Módulo Elasticidad (N/mm²) 210.000
Densidad (Kg/m³) 7.850
Parámetros de Fachada
Extremo Izq. - Der. Apoyado - Apoyado
Anchura Apoyos Intermedios (mm) 60





M. Inercia (mm /m) M. Resistente (mm³/m)
Bruta Eficaz + Eficaz - Eficaz + Eficaz -
0,70 8,10 1.029 521.315 254.345 420.630 7.383 7.113
0,75 8,70 1.103 558.431 278.535 459.035 8.188 7.779
0,80 9,30 1.176 595.546 302.724 497.439 8.993 8.444
1,00 11,60 1.471 743.736 404.576 658.635 12.529 11.251
1,20 13,90 1.765 891.882 512.038 829.684 16.443 14.250
4
Tablas de uso Distancia Máxima entre Apoyos. Viento Presión / Succión (m)
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 1 Vano
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 3,95 / 3,95 3,55 / 3,45 3,20 / 3,15 2,90 / 2,85 2,70 / 2,65 2,55 / 2,50 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15 2,10 / 2,05 2,00 / 1,95
0,75 4,05 / 4,15 3,70 / 3,65 3,35 / 3,25 3,10 / 3,00 2,85 / 2,80 2,70 / 2,60 2,55 / 2,45 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15 2,10 / 2,05
0,80 4,15 / 4,30 3,80 / 3,80 3,50 / 3,40 3,25 / 3,15 3,00 / 2,90 2,80 / 2,70 2,65 / 2,55 2,50 / 2,45 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15
1,00 4,50 / 5,00 4,10 / 4,35 3,85 / 3,95 3,65 / 3,60 3,45 / 3,35 3,30 / 3,15 3,15 / 2,95 3,00 / 2,80 2,85 / 2,70 2,75 / 2,60 2,60 / 2,50
1,20 4,80 / 5,60 4,40 / 4,90 4,10 / 4,45 3,90 / 4,05 3,70 / 3,80 3,55 / 3,55 3,40 / 3,35 3,30 / 3,20 3,20 / 3,05 3,10 / 2,90 3,00 / 2,80
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 2 Vanos
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 3,95 / 4,05 3,45 / 3,55 3,10 / 3,20 2,80 / 2,90 2,60 / 2,70 2,40 / 2,55 2,25 / 2,40 2,10 / 2,25 2,00 / 2,15 1,90 / 2,10 1,80 / 2,00
0,75 4,15 / 4,25 3,65 / 3,70 3,25 / 3,35 3,00 / 3,05 2,75 / 2,85 2,55 / 2,65 2,40 / 2,50 2,25 / 2,40 2,15 / 2,30 2,05 / 2,20 1,95 / 2,10
0,80 4,30 / 4,45 3,80 / 3,90 3,40 / 3,50 3,10 / 3,20 2,90 / 3,00 2,70 / 2,80 2,55 / 2,65 2,40 / 2,50 2,25 / 2,40 2,15 / 2,30 2,05 / 2,20
1,00 5,00 / 5,25 4,35 / 4,60 3,95 / 4,15 3,60 / 3,80 3,35 / 3,55 3,15 / 3,30 2,95 / 3,15 2,80 / 2,95 2,70 / 2,85 2,55 / 2,70 2,45 / 2,60
1,20 5,60 / 6,05 4,90 / 5,30 4,45 / 4,75 4,05 / 4,35 3,75 / 4,05 3,55 / 3,80 3,35 / 3,60 3,15 / 3,40 3,05 / 3,25 2,90 / 3,10 2,80 / 3,00
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 3 Vanos
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 4,45 / 4,50 3,90 / 3,95 3,50 / 3,55 3,15 / 3,25 2,90 / 3,05 2,70 / 2,85 2,50 / 2,70 2,40 / 2,55 2,25 / 2,45 2,15 / 2,30 2,05 / 2,25
0,75 4,65 / 4,75 4,05 / 4,15 3,65 / 3,75 3,35 / 3,45 3,10 / 3,20 2,85 / 3,00 2,70 / 2,80 2,55 / 2,70 2,40 / 2,55 2,30 / 2,45 2,20 / 2,35
0,80 4,85 / 5,00 4,25 / 4,35 3,80 / 3,95 3,50 / 3,60 3,25 / 3,35 3,00 / 3,15 2,85 / 2,95 2,70 / 2,80 2,55 / 2,70 2,40 / 2,55 2,30 / 2,45
1,00 5,55 / 5,90 4,90 / 5,15 4,40 / 4,65 4,05 / 4,25 3,75 / 3,95 3,50 / 3,70 3,30 / 3,50 3,15 / 3,30 3,00 / 3,15 2,90 / 3,05 2,75 / 2,90
1,20 5,95 / 6,75 5,45 / 5,90 4,95 / 5,30 4,55 / 4,90 4,20 / 4,55 3,95 / 4,25 3,75 / 4,00 3,55 / 3,80 3,40 / 3,65 3,25 / 3,50 3,10 / 3,35
Comprobaciones realizadas a Flexión, Cortante, Abolladura, Flecha (L / 200)
Leyenda de Cálculo v19.06.12
Combinación de Acciones:
ELUPresión: Q = 1,50 * VientoELSPresión: Q = 1,00 * VientoELUSucción: Q = 1,50 * Viento
Normativa:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocódigo 3 Parte 1-3
Coeficiente γM1: 1,05Declaración de prestaciones: www.incoperfil.com/dop
Solicitud informe de cálculo:www.incoperfil.com/cyd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación, en las características y datos técnicos generales y particulares
de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
Dossieres Técnicos. En caso de duda sobre el presente documento, contacte con nuestro Departamento Técnico.
INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoperfil.com
INCO 157.1 Bandeja ®
FACHADA
Dimensiones Características del Material
Ancho Útil: 600 mm Cotas en mm
Material Acero
Límite Elástico (N/mm²) 280
Módulo Elasticidad (N/mm²) 210.000
Densidad (Kg/m³) 7.850
Parámetros de Fachada
Extremo Izq. - Der. Apoyado - Apoyado
Anchura Apoyos Intermedios (mm) 100





M. Inercia (mm /m) M. Resistente (mm³/m)
Bruta Eficaz + Eficaz - Eficaz + Eficaz -
0,70 9,15 1.167 3.527.235 3.163.690 2.381.500 22.995 17.300
0,75 9,81 1.250 3.779.235 3.410.000 2.620.000 24.956 19.174
1,00 13,08 1.667 5.139.081 5.050.000 4.410.000 37.090 32.390
1,20 15,70 2.000 6.147.021 6.060.000 5.400.000 45.073 40.119
4
Tablas de uso Distancia Máxima entre Apoyos. Viento Presión / Succión (m)
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 1 Vano
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 7,50 / 7,00 7,05 / 6,15 6,35 / 5,50 5,85 / 5,05 5,45 / 4,70 5,10 / 4,40 4,80 / 4,15 4,55 / 3,95 4,15 / 3,80 3,80 / 3,60 3,55 / 3,50
0,75 7,75 / 7,35 7,35 / 6,45 6,65 / 5,80 6,10 / 5,35 5,65 / 4,95 5,30 / 4,65 5,00 / 4,40 4,75 / 4,15 4,55 / 4,00 4,35 / 3,80 4,20 / 3,65
1,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 7,55 7,45 / 6,95 6,90 / 6,45 6,45 / 6,05 6,10 / 5,70 5,80 / 5,45 5,55 / 5,20 5,30 / 4,95 5,10 / 4,75
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 7,70 7,60 / 7,20 7,15 / 6,75 6,75 / 6,35 6,40 / 6,05 6,10 / 5,75 5,85 / 5,55 5,65 / 5,30
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 2 Vanos
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 6,50 / 7,50 5,55 / 6,90 4,90 / 6,15 4,40 / 5,60 4,00 / 5,20 3,70 / 4,85 3,45 / 4,55 3,20 / 4,30 3,05 / 4,05 2,85 / 3,85 2,70 / 3,70
0,75 7,00 / 7,75 6,00 / 7,20 5,30 / 6,45 4,75 / 5,90 4,35 / 5,45 4,00 / 5,10 3,75 / 4,80 3,50 / 4,55 3,30 / 4,30 3,10 / 4,10 2,95 / 3,95
1,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,35 / 8,00 6,65 / 7,35 6,10 / 6,85 5,65 / 6,40 5,30 / 6,05 4,95 / 5,70 4,70 / 5,45 4,45 / 5,20 4,25 / 5,00
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,70 / 8,00 7,05 / 7,55 6,55 / 7,10 6,15 / 6,70 5,80 / 6,35 5,50 / 6,05 5,25 / 5,80 5,00 / 5,60
Espesor
(mm)
Sobrecarga Viento (daN/m²) 3 Vanos
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
0,70 7,30 / 7,50 6,25 / 7,50 5,50 / 6,85 4,95 / 6,25 4,50 / 5,75 4,15 / 5,35 3,85 / 5,05 3,65 / 4,75 3,40 / 4,50 3,25 / 4,30 3,05 / 4,10
0,75 7,75 / 7,75 6,70 / 7,75 5,95 / 7,20 5,35 / 6,60 4,90 / 6,10 4,50 / 5,65 4,20 / 5,35 3,95 / 5,05 3,70 / 4,80 3,50 / 4,55 3,35 / 4,35
1,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,45 / 8,00 6,85 / 7,60 6,35 / 7,15 5,95 / 6,75 5,60 / 6,40 5,30 / 6,10 5,00 / 5,80 4,80 / 5,60
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,90 / 8,00 7,35 / 7,95 6,90 / 7,50 6,50 / 7,10 6,20 / 6,80 5,90 / 6,50 5,60 / 6,25
Comprobaciones realizadas a Flexión, Cortante, Abolladura, Flecha (L / 200)
Leyenda de Cálculo v19.06.12
Combinación de Acciones:
ELUPresión: Q = 1,50 * VientoELSPresión: Q = 1,00 * VientoELUSucción: Q = 1,50 * Viento
Normativa:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocódigo 3 Parte 1-3
Coeficiente γM1: 1,05Declaración de prestaciones: www.incoperfil.com/dop
Solicitud informe de cálculo: www.incoperfil.com/cyd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación, en las características y datos técnicos generales y particulares
de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
Dossieres Técnicos. En caso de duda sobre el presente documento, contacte con nuestro Departamento Técnico.
INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoperfil.com
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MO-18 MINIONDA CHAPA PERFILADA MINIONDA
Hasta 1.2Prelacado /Galvanizado
ACABADO





Un perfil en chapa ondulada de 18 mm de alto, disponible 
en diversos acabados: galvanizado, prelacado y aluzinc, 
con diversos espesores que pueden ir hasta 1.2 mm.
El ancho util puede ser de 836 mm, 1.064 mm y 1.292 mm, 
mientras que la longitud puede estar entre 1.000 mm y 
14.000 mm. Bajo consulta puede suministrarse en otros 












0.5 1.705 1.948 27.272 4.906
0.6 2.046 2.325 32.550 5.887
0.7 2.387 2.697 37.758 6.868
0.8 2.728 3.065 42.910 7.850
0.9 3.069 3.429 48.006 8.831
1 3.410 3.789 53.046 9.812
CARGAS ADMISIBLES (kp/m2) SEGÚN LA DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)
e(mm) 1 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75
0.5
272 173 120 88 67 53 42 35
254 162 112 82 63 50 39 32
0.6
325 207 143 106 81 63 51 42
303 194 134 99 75 59 47 39
0.7
377 241 167 122 93 73 60 50
352 225 156 114 87 68 56 46
0.8
428 273 190 140 106 83 67 56
400 255 177 130 99 78 63 52
0.9
480 306 212 156 120 93 76 62
448 286 198 146 112 87 71 58
1
530 338 235 172 132 103 83 70
496 316 219 161 123 97 78 65































Definida por los 52 mm de altura de greca en espesores 
que van hasta 1,2 mm.
Su ancho útil está en 895 mm la longitud va desde 1.000 
mm hasta 14.000 mm. Bajo consulta pueden suminis-
trarse en otros espesores, anchos y longitudes.
Su terminación puede ser en galvanizado, aluzinc y pre-
lacado en diversidad de colores.
Se puede servir provisto de perforaciones para facilitar 
su montaje con 3 mm de diámetro, 5 mm entre ejes y 
60° tresbolillo.
CARA A
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
22 34 53 88 157 288 516 1167
29 45 71 118 210 417 770 1741
CARGAS ADMISIBLES (kp/m2) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m) CUBIERTAS
CARGAS ADMISIBLES (kp/m2) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m) FACHADAS
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
111 491 274 157 88 53 34 22
1669 738 412 210 118 71 45 29
CARA A
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
28 40 60 95 163 293 521 1172
37 53 79 126 218 426 777 1749
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
1116 496 279 163 95 60 40 28











4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
52 68 90 125 182 288 516 1167
79 102 136 187 273 417 770 1741
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
1111 491 274 173 119 86 64 50






4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
47 70 107 157 229 361 646 1460
63 93 143 232 343 539 964 2179
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
1390 615 343 218 150 107 76 47


















4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
58 73 96 130 188 293 521 1172
86 109 143 194 280 437 777 1749
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
1116 496 279 179 124 91 70 55
1677 745 419 268 186 137 105 83
CARA A
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
53 76 113 163 234 366 651 1465
71 101 151 240 350 546 972 2186
CARA B
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
1396 620 349 223 155 113 76 53
2096 931 524 335 151 151 101 71
CARACTERÍSTICAS
Hasta 1.2
mm 0,6 0,7 0,8
kg/m² 6,58 7,68 8,77
MT-56 PROPIEDADES
ESPESORES (mm) 
Desde 0.7 hasta 1.2
Prelacado/Galvanizado
ACABADO ANCHO ÚTIL: 
952 mm
El perfil MT-56 DECK de Hiansa se define por los 56 mm de altura de greca, en espesores que van a 1,20 mm. Su 
ancho útil está en 952 mm, y su longitud entre 1.600 y 14.000 mm.
Disponible tanto en galvanizado como prelacado en una amplia gama de colores. 
Se puede servir provista de perforaciones para las soluciones de montaje que así lo requieran, con 3 mm 
de diámetro, 5 mm entre ejes y 60º tresbolillo.
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN
HIANSA S.A.   Poligono Ind.  Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1   14420 Villafranca de Córdoba  Telf 957198900  FAX 957198910  comercial@hiansa.com – www.hiansa.com






 P=peso perfil por metro cuadrado      I=inercia perfil por metro lineal        W=módulo resistente perfil por metro lineal
ESPESOR (mm)
0.70 0.80 1.00 1.20
7,21 8,25 10,30 12,36
32,744 37,422 46,777
8,003 9,147 11,434 13,721
P (kg/m²)
I (cm4/m)





Cubierta SANDWICH Cubierta DECK Fachada SIMPLE Fachada SANDWICH Fachada SANDWICH Interior Encofrado Perdido
Perfil Exterior Perfil Base Perfil Interior Perfil Exterior Falsos Techos
 
Características Geométricas 
Característica Tolerancia / NormaValor Unidades
Canto de perfil (h) 56 mm ±1,5
Prestaciones del Perfil 
EN 508-1
Canto de los rigidizadores 6 mm +3/-1 EN 508-1
Paso de onda 238 mm ±3,0 EN 508-1
Ancho de la cresta y valle 20/70 mm +4/-1 EN 508-1
Ancho útil (w) 952 mm (±0,1 * h) y ≤15 EN 508-1
Radio de plegado (r) 3 mm ±2,0 EN 508-1
Longitud (l) 1.600 a 14.000 mm +20/-5 EN 508-1
Desviación de la rectitud mm ±2/ml (max.10) EN 508-1
Desviación de la cuadratura mm EN 508-1
Desviación del solape lateral mm ±2 s/500 mm EN 508-1
Radio y ángulos de curvado -- mm -- EN 508-1
Espesor chapa 0,7 a 1,2 mm UNE 10143
Tipo de acero S220GD a S320GD UNE 10346
Cambios de medidas 12 x 10-6K UNE 14782
Permeabilidad al agua Pasa




Característica Tolerancia / NormaValor Unidades
≤ a la toleran.
≤ a la toleran. ≤ 0,005*w






Reacción al fuego Clase A1
Descripción 






Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en contínuo por inmersión en caliente. 
Tolerancias dimensionales y de forma.
Productos planos de acero, recubiertos en contínuo de materias orgánicas (prelacados). 
Condiciones técnicas de suministro.
Productos planos de acero recubiertos en contínuo por inmersión en caliente. Condiciones 
técnicas de suministro.
Chapas metálicas autoportantes para recubrimiento y revestimiento de cubiertas y fachadas. 
Especificaciones y requisitos de producto.








MT-56 TABLAS DE RESISTENCIA
Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m2. Las tablas se han obtenido en función de una metodología de cálculo establecida de acuerdo a lo 
indicado en la norma EAE-2012. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos de tensiones normales y tangenciales prescritos en dicha normativa y con una 
limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.
CUBIERTAS  CARGAS ADMSIBLES (kp/m2) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)
PRESIÓN
5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
77 129 230
58 92 153 274
73 117 194 347
55 86 138 230 411
SUCCIÓN
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
230 129 77
274 153 92 58
347 194 117 73














5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
62 76 96 124 164 226
73 91 115 149 198 274
66 93 119 155 200 268 372
78 110 146 189 252 340 475
SUCCIÓN
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
196 143 109 85 67 54
238 173 131 102 81 65
325 235 177 137 109 88 66








5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
67 101 153 201 275
55 81 120 184 243 334
70 102 152 235 329 455
58 83 121 121 278 419 582
SUCCIÓN
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
238 175 134 101 67
289 212 161 120 81 55
396 289 219 152 102 70
511 371 278 180 121 83 58
HIANSA S.A.   se reserva en cualquier caso la facultad de modificar el presente documento sin previo aviso.
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Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas 
técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado 
actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única 
obligación que incumbe a Barnices Valentine será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras 
responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos. . 
C/ Provenza 12 · 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) 
Tel. 34 93 565 66 00 · Fax: 34 93 575 33 60 · URL-http://www.valentine.es · email-valentine@valentine.es 
 
• Bajo la acción del calor desarrolla una espuma aislante de 
muy baja conductividad térmica protegiendo al soporte de 
la acción del fuego.  
• Entre 15 y 120 minutos de Estabilidad al fuego en 
estructuras metálicas.(b). 
• De aplicación en interiores y también en exteriores si se 
recubre con C-Therm Enamel u otro esmalte recomendado.   
• Facilidad de aplicación. 
• Sin limite de repintado. 
• Rápido secado y repintado. 
 
Usos Típicos 
Protección contra el fuego de estructuras de acero.  
 
Homologaciones y Certificados 
Estabilidad al fuego: 
El sistema C-Therm HB está certificado para pilares y vigas según 
Norma UNE-23093 y UNE-23820 EX:97. 
El sistema C-Therm HB cumple el ensayo de envejecimiento 
acelerado de la Norma UNE-48287-1. 
 
Sistemas recomendados 
Imprimaciones: C-Therm Primer, Amercoat 68, Amercoat 71. 
Capas de acabado: C-Therm Enamel, Cinonic, C-Cryl S410 HB u 
otro esmalte recomendado con clasificación al fuego M-1, siempre 




Al aplicar C-Therm HB en intemperie deben tomarse las debidas 
precauciones para que no se mojen las superficies pintadas antes 
de estar protegidas con la capa o capas de acabado final. 
 
Condiciones de Aplicación 
Temperatura ºC: 5 - 45 
Humedad relativa %: 0 - 85 
 
La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3 ºC por 





Superficie………..…………… Acero imprimado 
Componentes…....…...………. 1 
Curado......................………… Por evaporación de disolventes 
Sólidos en volumen…………... 69% (a)  
Película Seca por capa………... 260 – 800 µm (b)  
Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV)…..…………… 
Alto  (25,00- 50,00%) 
Valor limite de la EU para este 
producto (cat. A/i): 600 g/l (2007), 500 
g/l (2010). 
Este producto contiene como máx. 412 
g/l COV. 
Rendimiento teórico………… 0,86 m²/l para 800 µm 
Rendimiento práctico………… Considérense las perdidas por 
aplicación, irregularidades en la 
superficie, etc. 
Aplicación................................ Pistola airless, brocha y rodillo 
Tiempo de secado y repintado 23°C: 
 Espesor (µm) 
 300 800  
Al tacto………………………. 45 min 60 min  
Total…………………………. 4 24  
Repintado (min.)…………….. 4 24  
El secado depende de la temperatura y espesor de la película  
Peso específico………………. 1,32 ± 0,02  
Diluyente…………………...... 7Q-240 (CP-20) 
Diluyente rápido....................... 7Q-260 (CP-23) ou  
42-500 ( Dil. SR) 
Diluyente de limpieza…........... 7Q-240 (CP-20) 
Punto de inflamación.(Copa cerrada) 
Producto…………………. 26ºC 
Diluyente………………… 31ºC (7Q-240.0000) 
Diluyente rápido…………. 27ºC (7Q-260.0000) 
 27ºC (42-500.0000) 
Diluyente de limpieza 31ºC (7Q-240.0000) 
Envasado:………….………… Envases de 20 litros 
Peso de envío........................... 30 Kg. aprox.  
Almacenamiento….………….. 1 año desde la fecha de envío, 
almacenada en interiores, en envase 
original y sin abrir de 5 a 40ºC. 
 
(a) Calculado de acuerdo con ASTM D-2697 Mod./ UNE 48090). 
Pueden obtenerse pequeñas variaciones (2%) debido a las condiciones del 
ensayo. 








El espesor de película seco recomendado depende de la masividad de los 
perfiles a proteger y de la Estabilidad al Fuego requerida.  
Para establecer el espesor de película seco para la Estabilidad al Fuego 
requerida, es necesario en primer lugar calcular los valores de HP/A.  El 
espesor de película seco es determinado a partir de las tablas de resultados 
oficiales de Estabilidad al Fuego.  
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Equipos de aplicación 
 
 Pistola convencional 
 Orificio boquilla Inch 0,086 - 0,125 
 Presión Aire Kg/cm2 3,1 - 5,3 
 Presión Pintura Kg/cm2 2,0 - 2,5 
 Dilución % 5 - 10 
 
Airless   
 Orificio Boquilla Inch 0,027 - 0,031 
 Ángulo de abanico Debe ser adaptado a la sección 
del perfil a pintar 
 Relación de compresión  66:1 
 Presión de trabajo Kg/cm2 160 - 180 
 Dilución %  0 - 5 
 
Brocha   
      Dilución % 0 – 5 
 
Rodillo   





SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE 
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice 
guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los 
residuos por el desagüe.  
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. 
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga 
cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante 
el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. 
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. 
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas 
de temperatura. 
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor 
relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 
trabajo. Para más información es fundamental la lectura de 












































1 3 0  y 2 0 0
CANALETAS
Gran capacidad, máxima resistencia
SAC Adequa
Tel. 902 190 000
Fax 902 003 715
caminos del agua
expertos en
Conseguimos que el agua recorra tu hogar por caminos silenciosos
y seguros. Elegir bien para vivir mejor





































(norma UNE EN 1433)
Canaleta 
baja altura









500 x 130 x 70 A-15
500 x 130 x 70 A-15
500 x 130 x 90 A-15















“Peatonal A-15. 500 mm (PP)  
Transitable A-15. 500 mm (PP)
Diseño inox. A-15.  500 mm  
Drenaje lineal A-15. 500 mm“
“Peatonal A-15. 500 mm (PP)  
Transitable A-15. 500 mm (PP)
Diseño inox. A-15.  500 mm  
Drenaje lineal A-15. 500 mm“
“Peatonal A-15. 500 mm (PP)  
Transitable A-15. 500 mm (PP)
Diseño inox. A-15.  500 mm  
Drenaje lineal A-15. 500 mm“
Acero galvanizado A-15. 1000 mm
Fundición B-125, 500 mm
Fundición C-250, 500 mm
Transitable A-15. 500 mm (PP)
Peatonal A-15. 500 mm (PP)
Drenaje lineal A-15. 500 mm 
Acero galvanizado A-15.1000 mm
Acero inox. A-15. 1000 mm
Fundición B-125, 500 mm
Fundición C-250, 500 mm
Acero galvanizado A-15. 1000 mm
Acero Inox. A-15. 1000 mm
Fundición B-125, 500 mm
Fundición C-250, 500 mm
Peatonal A-15. 500 mm (PP)
Transitable A-15. 500 mm (PP)
Acero galvanizado A-15. 1000 mm
Acero inox. A-15. 1000 mm








Canaleta alta resistencia 




1.000 x 130 x 175 4,2
CANALETAS Dimensiones (mm) 
Largo x Ancho x Alto
Clasificación resistencia














500 x 200 x 188 A-15 15
- Tipo de canaleta I: canal de desagüe que NO necesita soporte adicional para resistir las cargas verticales y horizontales a las que está sometido durante su servicio.
- Tipo de canaleta M: canal de desagüe que SÍ necesita soporte adicional para resistir las cargas verticales y horizontales a las que está sometido durante su servicio. Resistencia media a comprensión  
























Accesos a zonas peatonales, jardines, terrazas, patios, garajes, saunas, gimnasios, piscinas, áreas comerciales,
instalaciones deportivas, etc.  Uso tanto en interior como exterior. 
1 3 0  y 2 0 0
CANALETAS
Nervios laterales y







Adequa ofrece sistemas completos e innovadores
para evacuación de aguas en el interior y exterior de
los edificios. La gama de canaletas presenta un
estudiado diseño para conseguir las más altas
prestaciones, durabilidad y resistencia, a la vez que una
estética moderna y funcional.
Las canaletas adequa se fabrican con PVC mejorado
por nuestro departamento de I+D+i, consiguiendo
una mejor resistencia a las cargas externas durante
toda su vida útil. Consta de dos anchuras de canal: 130
y 200 milímetros y un completo conjunto de
accesorios de instalación: cruces, tapas y rejillas de
varios materiales y resistencias.
KIT DE 1 METRO DE CANALETA 130
+ REJILLA GALVANIZADA 1M
KIT DE 1 METRO DE CANALETA 130 HR
+ REJILLA GALVANIZADA 1M
KIT DE 1 METRO DE CANALETA 200
+ REJILLA GALVANIZADA 1M
KIT DE GARAJE 3 METROS DE CANALETA 130 + REJILLA POLIPROPILENO 0,5M
KIT DE GARAJE 3 METROS DE CANALETA 130 + REJILLA GALVANIZADA 1M
Gama
• Canaleta de 130 mm de anchura, en tres alturas,
con diferente capacidad hidráulica, y canaleta de
200 mm de anchura.
• Rejillas para uso peatonal o tráfico rodado, con
diferentes resistencias y en diversos materiales (en
polipropileno, en acero galvanizado, en acero
inoxidable y en fundición).
• Elementos de cruce que permiten realizar cambios
de dirección, cruces, tes, etc.
• Tapas laterales de cierre, con posibilidad de
conexión horizontal.
Kits
• Mayor resistencia mecánica y rigidez que canaletas
fabricadas con otros materiales plásticos. El PVC
asegura que las propiedades de resistencia a las
cargas se mantengan con el tiempo y a largo plazo.
• Estanqueidad entre canaletas y con las tapas laterales
asegurada al acoplarse mediante unión machi-
hembrada y encolada, formando una soldadura entre
ellas, absorbiendo los asentamientos del terreno.
No es necesario aportar masillas para el sellado
temporal.
• Accesorios para unir las distintas alturas de la gama,
con la misma garantía de estanqueidad, permitiendo
instalaciones con aumento de caudal.
• Posibilidad de conexión directa con arquetas
adequa, sin necesidad de elementos adicionales.
• Conexión directa a la canalización de pluviales
mediante un simple codo encolado.
• Las canaletas y rejillas adequa disponen de marcado
CE conforme a la directiva 89/106/CEE y, según
modelos de canaleta y rejilla, diferentes resistencias a






en obra y el posterior
mantenimiento
Rejillas de cuidado diseño
para una mayor estética
en las instalaciones
Sólidas, ligeras, manejables
y fáciles de instalar
amplia gama
y variedad en accesorios versatilidad y fácil instalación
CoreLine Estanca
WT120C LED18S/840 PSU L600
Coreline Waterproof - - - 840 blanco neutro - Fuente de
alimentación
Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes
prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine
Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con
lámparas fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.
Datos del producto
Información general
Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas -
Temperatura de color 840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible No
Número de unidades de equipo 1
Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]
Driver incluido Si
Tipo de óptica No [ -]
Tipo lente/cubierta óptica PC [ Policarbonato]
Apertura de haz de luz de la luminaria 110°
Iluminación de emergencia No [ -]
Interfaz de control No
Connection Conector push-in de 3 polos
Cable No
Clase de protección IEC Seguridad clase I
Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inlamabilidad D [ D]
Marca CE Marcado CE
Certiicado ENEC Marcado ENEC
Certiicado UL No
Período de garantía 5 años
Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper
“Evaluating performance of LED based
luminaires - January 2018”: statistically
there is no relevant diference in lumen
maintenance between B50 and for
example B10. Therefore the median
useful life (B50) value also represents
the B10 value.
Flujo luminoso constante No
Número de productos en MCB 24
Certiicado RoHS ROHS
Product Family Code WT120C [ Coreline Waterproof]
Índice de deslumbramiento uniicado CEN 24
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Operativos y eléctricos
Tensión de entrada 220-240 V
Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz
Corriente de arranque 8 A
Tiempo de irrupción 0,060 ms





Mecánicos y de carcasa
Material de la carcasa Policarbonato
Material del relector Acero
Material óptico -
Material cubierta óptica/lente Policarbonato
Material de ijación Stainless steel
Acabado cubierta óptica/lente Con textura
Longitud total 661 mm
Anchura total 87 mm




Código de protección de entrada IP65 [ Protección frente a la penetración
de polvo, protección frente a chorros de
agua a presión]




Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Flujo lumínico inicial 2100 lm
Tolerancia de lujo lumínico +/-10%
Eicacia de la luminaria LED inicial 119 lm/W
Índice inic. de temperatura de color 4000 K
Inic. Índice de reproducción del color ≥80
Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial 17.6 W
Tolerancia de consumo de energía +/-10%
 
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)
Control gear failure rate at median useful life
50000 h
5 %





Rango de temperatura ambiente -20 °C a +35 °C
Performance ambient temperature Tq 25 °C
Nivel máximo de regulación -
Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí
 
Datos de producto
Código de producto completo 871829184045900
Nombre de producto del pedido WT120C LED18S/840 PSU L600
EAN/UPC - Producto 8718291840459
Código de pedido 84045900
Cantidad por paquete 1
Numerador - Paquetes por caja exterior 1
N.º de material (12NC) 910500453335

































































































































































































































































































































© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la
exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la
misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con ines comerciales ni forma
parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo
de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com
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OptiVision
MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI
OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - Haz ancho
Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones
compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo,
medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un
control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la
contaminación lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para
ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener
un rendimiento más económico.Con un excelente control del flujo lumínico, la
limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada
gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60º y la
función de corte del haz de luz a 80º. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una
reproducción del color agradable y una atmósfera natural.
Datos del producto
Información general
Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas MHN-LA [ MASTER MHN-LA]
Potencia de la lámpara 1000 W
Temperatura de color 842 blanco neutro
Con lámpara incluida K
Clase de protección IEC Seguridad clase I
Marca CE Marcado CE
Certiicado ENEC No
Apto para zonas deportivas BIR
Accesorios mecánicos No [ -]
Optic type outdoor Haz ancho
Product Family Code MVP507 [ OPTIVISION]
 
Operativos y eléctricos
Tensión de suministro de lámpara 230 V [ 230]
Tensión de entrada 230 V
Arrancador SI [ Series]
 




Código de protección de entrada IP65 [ Protección frente a la penetración
de polvo, protección frente a chorros de
agua a presión]
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Código de producto completo 871155954630800
Nombre de producto del pedido MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI
EAN/UPC - Producto 8711559546308
Código de pedido 54630800
Cantidad por paquete 1
Numerador - Paquetes por caja exterior 1
N.º de material (12NC) 910403025412
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Opciones de asientos
/ Seat options
A partir de 3 filas, crece en múltiplos de 3 filas 
de altura (hasta 21 filas), con barandas. Otras 
composiciones, rogamos consultar.
Available for 3 and multiple of 3 rows (up to 21 






Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. ESPAÑA
Banco delantero: en el borde del primer pasillo se 
puede añadir una fila adicional de asientos.
Barandas frontales.
Elevación en altura de toda la estructura hasta + 2 
metros, y se pueden añadir pasillos de circulación, 
escaleras de acceso, vomitorios, etc.
An additional row of seats can be optionally placed 
before the first row.
Frontal safety handrails.










Tribuna metálica desmontable que puede ser 
utilizada como instalación fija, definitiva o temporal, al 
aire libre o en interior.  Recomendada para grandes 
eventos y aforos grandes o muy grandes. Densidad 
óptima de espectadores: 2,40 espectadores /m2. 
Tribuna muy sólida cumpliendo con la normativa 
española y europea. 
Sencillez, tiempos de montaje y desmontaje mínimos, 
sin tornillos. Espacios reducidos de almacenamiento y 
transporte (componentes apilables).
Dismountable metallic bleacher. Either for 
outside or inside installation can be fixed or 
temporarily. Recommended for events of great 
importance and large or very large audience 
capacity. Optimum audience density: 2,40 
people/m2. Very solid bleacher according to 
spanish and european regulations.
Easy to assemble,  minimum assembly and 
disassembly time, no need for screws. Foldaway 
components means reduced storage and transit space.
1,25
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Opciones de asientos
/ Seat options
A partir de 3 filas, crece en múltiplos de 3 filas 
de altura (hasta 21 filas), con barandas. Otras 
composiciones, rogamos consultar.
Available for 3 and multiple of 3 rows (up to 21 






Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. ESPAÑA
Banco delantero: en el borde del primer pasillo se 
puede añadir una fila adicional de asientos.
Barandas frontales.
Elevación en altura de toda la estructura hasta + 2 
metros, y se pueden añadir pasillos de circulación, 
escaleras de acceso, vomitorios, etc.
An additional row of seats can be optionally placed 
before the first row.
Frontal safety handrails.










Tribuna metálica desmontable que puede ser 
utilizada como instalación fija, definitiva o temporal, al 
aire libre o en interior.  Recomendada para grandes 
eventos y aforos grandes o muy grandes. Densidad 
óptima de espectadores: 2,40 espectadores /m2. 
Tribuna muy sólida cumpliendo con la normativa 
española y europea. 
Sencillez, tiempos de montaje y desmontaje mínimos, 
sin tornillos. Espacios reducidos de almacenamiento y 
transporte (componentes apilables).
Dismountable metallic bleacher. Either for 
outside or inside installation can be fixed or 
temporarily. Recommended for events of great 
importance and large or very large audience 
capacity. Optimum audience density: 2,40 
people/m2. Very solid bleacher according to 
spanish and european regulations.
Easy to assemble,  minimum assembly and 
disassembly time, no need for screws. Foldaway 
components means reduced storage and transit space.
1,25
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IMPERMEABILIZACIÓN
SINTÉTICA
DANOPOL 250 BARRERA DE VAPOR
Lámina de po lietileno  transparente de baja densidad (LDPE) y 0 ,2mm de espeso r, utilizada co mo
barrera de vapo r, principalmente en sistemas de cubierta.
DATOS TÉCNICOS
Características Valo r Declarado Unidad No rma
Transmisió n de Vapo r de Agua (Valo r Sd) > 100 m EN 1931
Reacció n al fuego E - EN 13501-1
Resistencia a la tracció n lo ngitudinal y Transversal > 80 N/ 50mm EN 12311-2 Méto do  A
Alargamiento  a la ro tura lo ngitudinal > 600 % EN 12311-2 Méto do  A
Alargamiento  a la ro tura transversal > 600 % EN 12311-2 Méto do  A
Resistencia al desgarro  lo ngitudinal > 110 N EN 12310-2
Resistencia al desgarro  transversal > 110 N EN 12310-2
Espeso r mínimo  no minal 0,2 mm EN 1849-2
Masa 180 g/ m² EN 1849-2
Resistencia a la temperatura -20 a + 60 º C -
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R, cumple co n la no rma EN 13984.  _
DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R, cumple co n lo s requisito s del marcado CE.  _
DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R, cumple co n lo s requisito s del Có digo  Técnico  de la Edificació n (CTE).
CAMPO DE APLICACIÓN
DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R está reco mendada co mo  barrera co ntra el paso  de vapo r de agua, favo reciendo  su difusió n, tanto
en el campo  de la edificació n co mo  o bra civil.
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓ N VALO R UNIDAD
Co mpo sició n LDPE -
Ancho 2.5 m
Espeso r 800 G algas
Lo ngitud 60 m
Superficie po r ro llo 150 m2
Co lo r Verde Transparente -
Có digo  de Pro ducto 210070 -
MODO DE EMPLEO
La barrera de vapo r se co lo ca flo tante, sin necesidad de fijacio nes ni so ldaduras, so lapándo la al meno s 10 cm.
INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- Este pro ducto  fo rma parte de un sistema de impermeabilizació n, po r lo  que se deberán tener en cuenta to do s lo s do cumento s a
lo s que haga referencia el Manual de So lucio nes de Dano sa, así co mo  to da la no rmativa y legislació n de o bligado  cumplimiento  al
respecto .   _
- Se deberá prestar especial atenció n a la ejecució n de lo s punto s singulares, co mo  pueden ser peto s (encuentro s co n elemento s
verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatació n, etc...
DANOPOL 250 BARRERA DE VAPOR
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
- DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R no  es tó xico  ni inflamable.   _
- DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R se almacenará en un lugar seco  y pro tegido  de la lluvia, el so l, el calo r y las bajas temperaturas.
Se co nservará en su embalaje o riginal, en po sició n ho rizo ntal y to do s lo s ro llo s paralelo s (nunca cruzado s), so bre un so po rte plano  y
liso .   _
- DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R se utilizará po r o rden de llegada a la o bra.   _
- DANO PO L 250 BARRERA DE VAPO R es fácil de co rtar para adaptar las dimensio nes a la o bra.   _
- No  deben realizarse trabajo s de impermeabilizació n cuando  las co ndicio nes climato ló gicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando  esté nevando  o  haya nieve o  hielo  so bre la cubierta, cuando  llueva o  la cubierta esté mo jada, humedad superficial >  8% según
NTE Q AT, o  cuando  so ple viento  fuerte.   _
- No  deben realizarse trabajo s de impermeabilizació n cuando  la temperatura ambiente sea meno r que –5º C para la so ldadura co n aire
caliente.   _
- En to do s lo s caso s, deberán tenerse en cuenta las no rmas de Seguridad e Higiene en el trabajo , así co mo  las no rmas de buena
práctica de la co nstrucció n.   _
- Dano sa reco mienda co nsultar la ficha de seguridad de este pro ducto  que está dispo nible permanentemente en www.dano sa.co m, o
bien puede so licitarse po r escrito  a nuestro  Departamento  Técnico .   _
- Para cualquier aclaració n adicio nal, ro gamo s co nsulten co n nuestro  Departamento  Técnico .
AVISO
Las info rmacio nes co ntenidas en este do cumento  y en cualquier o tro  aseso ramiento  pro po rcio nado , están dadas de buena fe, basadas
en el co no cimiento  actual y la experiencia de DANO SA cuando  lo s pro ducto s so n co rrectamente almacenado s, manejado s y aplicado s,
en situacio nes no rmales y de acuerdo  a las reco mendacio nes de DANO SA. La info rmació n se aplica únicamente a la (s) aplicació n
(es) y al (lo s) pro ducto  (s) a lo s que se hace expresamente referencia. En caso  de cambio s en lo s parámetro s de la aplicació n, o  en
caso  de una aplicació n diferente, co nsulte el Servicio  Técnico  de DANO SA previamente a la utilizació n de lo s pro ducto s DANO SA. La
info rmació n aquí co ntenida no  exo nera la respo nsabilidad de lo s agentes de la edificació n de ensayar lo s pro ducto s para la aplicació n y
uso  previsto , así co mo  de su co rrecta aplicació n co nfo rme a la no rmativa legal vigente.  _
Lo s pedido s so n aceptado s en co nfo rmidad co n lo s término s de nuestras vigentes Co ndicio nes G enerales de Venta.  _
DANO SA se reserva el derecho  de mo dificar, sin previo  aviso , lo s dato s reflejado s en la presente do cumentació n.  _
_
Página web: www.dano sa.co m E-mail: info @ dano sa.co m Teléfo no : 902 42 24 52
IMPERMEABILIZACIÓN
SINTÉTICA
SURE SEAL NR EPDM 1.2 NEGRO
SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro  es una lámina sintética sin armarudura a base de Etileno  Pro pileno
Dieno  (EPDM). Esta lámina es resistente a la intemperie y lo s rayo s U.V.
DATOS TÉCNICOS
Características Valo r Declarado Unidades No rma
Co mpo rtamiento  frente a un fuego  externo Bro o f (t1) - EN 13501-5
Reacció n al fuego E - EN 13501-1
Resistencia a la tracció n lo ngitudinal y Transversal >  8 N/ mm² EN 12311-2 Méto do  A
Alargamiento  a la ro tura lo ngitudinal >  350 % EN 12311-2 Méto do  A
Alargamiento  a la ro tura transversal >  350 % EN 12311-2 Méto do  A
Resistencia al desgarro  lo ngitudinal >  25 N EN 12310-2
Resistencia al desgarro  transversal >  25 N EN 12310-2
Expo sició n Rayo s UV Pasa Pasa/ No  Pasa EN 1297
Resistencia al o zo no Pasa Pasa/ No  Pasa EN 1844
Resistencia a tracció n en punto  de ro tura (sin
envejecimiento )
≥ 8 MPa ISO  R 527 partes 1  y 3
Pérdida po r o xidació n-90 días a 85º C ≤ 25% % pr EN 14575
Pérdida po r expo sició n de 3000 h UV ≤ 25% % EN 12224
Perfo ració n estática ≥ 0 ,5 KN EN ISO  12236
Permeabilidad al agua 0 (m³/ m²)/ d pr EN 14150
Pasa =  Po sitivo  o  co rrecto     No  pasa =  Negativo     PND =  Prestació n no  determinada    - =  No  exigible
DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
Características Valo r Declarado Unidades No rma
Rectitud <  50 mm EN 1848-2
Planeidad <  10 mm EN 1848-2
Defecto s visibles Pasa Pasa/ No  Pasa EN 1850-2
Lo ngitud 30,48 m EN 1848-2
Anchura 9,15 (-0 ,5%; + 1%) cm EN 1848-2
Espeso r mínimo  no minal 1.2 (-5%; + 10%) mm EN 1849-2
Masa 1.4 (-5%; + 10%) kg/ m2 EN 1849-2
Estabilidad dimensio nal lo ngitudinal y transversal <  0.5 % EN 1107-2
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
La membrana SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro , cumple co n la no rma UNE-EN 13 956.  _
La membrana SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro , cumple co n lo s requisito s del Marcado  CE.  _
La membrana SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro , cumple co n la no rma UNE-EN 104 416.  _
La membrana SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro , cumple co n lo s requisito s del Có digo  Técnico  de la Edificació n (CTE).
CAMPO DE APLICACIÓN
- Impermeabilizació n de co nstruccio nes nuevas y de rehabilitació n en edificació n y o bra civil. Utilizadas en sistemas lastrado s, en
sistemas adherido s y en cubierta invertida.
SURE SEAL NR EPDM 1.2 NEGRO
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓ N VALO R UNIDAD
Tipo  de armadura Sin armadura -
Espeso r 1.2 mm
Ancho 9.15 m
Lo ngitud 30.5 m
Superficie po r ro llo 278.89 m2
Co lo r Negro -
Có digo  de Pro ducto 220104 -
1. Lámina EPDM
VENTAJAS Y BENEFICIOS
-Facilidad y rapidez de instalació n.  _
-Alta resistencia a la radiació n UV y al o zo no .  _
-Elevada estabilidad dimensio nal.  _
-Alta resistencia al envejecimiento .  _
-Po see marcado  CE además de estar en po sesió n de las siguientes certificacio nes internacio nales: ATG , Avis Technique y BBA.
MODO DE EMPLEO
Preparació n del so po rte:   _
- La superficie del so po rte base deberá ser resistente, unifo rme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpo s extraño s. En caso  de ser un
aislamiento  térmico , las placas se co lo carán a matajuntas y sin separacio nes entre placas superio res a 1  mm.   _
- Co mo  capa separado ra o  de pro tecció n se usarán geo textiles de po lipro pileno , tipo  DANO FELT PY.  _
_
Co lo cació n de la lámina impermeabilizante:   _
- Lo s sistemas típicamente utilizado s co n las láminas SURE SEAL NR EPDM so n: to talmente adherido  (só lo  en espeso r de 1,5mm);
sistema lastrado  tradicio nal y sistema lastrado  invertido .  _
- En lo s sistemas co n lámina to talmente adherida, el aislamiento  térmico  se fija mecánicamente al so po rte. Se extiende la membrana
so bre el so po rte y se le aplica el adhesivo  de co ntacto  “SURE SEAL 90-8-30 BO NDING  ADHESIVE” al aislamiento  térmico  y a la lámina.
Para las unio nes entre láminas se utiliza la imprimació n “SURE SEAL HP-250 PRIMER” y la cinta auto adherible en ambas caras, “SURE
SEAL SECUR TAPE”. .  _
- En lo s sistemas lastrado s tradicio nales se co lo ca el aislamiento  térmico  so bre el so po rte de la cubierta y po sterio rmente se extiende la
membrana. Ha de asegurarse co n un lastre de 50kg/ m2.  _
- Lo s sistemas lastrado s invertido s so n similares al anterio r, co n la salvedad de instalar el aislamiento  po r encima de la membrana.
SURE SEAL NR EPDM 1.2 NEGRO
INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- No  deben realizarse trabajo s de impermeabilizació n co n las membranas SURE-SEAL NR en co ndicio nes de elevada humedad.   _
- Las láminas SURE SEAL NR pueden ser resbaladizas cuando  estén húmedas y po r tanto  se debe extremar las precaucio nes al caminar
so bre las láminas en estas circunstancias.   _
- Existe una gama de pro ducto s auxiliares para utilizar co n la membrana (imprimació n, cinta auto adherible para so lapes, cinta de epdm
no  curado , cinta de epdm armado  para ejecució n de anclajes perimetrales, adhesivo , perfil de remate, etc.).  _
_
- Este pro ducto  fo rma parte de un sistema de impermeabilizació n, po r lo  que se deberán tener en cuenta to do s lo s do cumento s a
lo s que haga referencia el Manual de So lucio nes de Dano sa, así co mo  to da la no rmativa y legislació n de o bligado  cumplimiento  al
respecto .   _
- Se deberá prestar especial atenció n a la ejecució n de lo s punto s singulares, co mo  pueden ser peto s (encuentro s co n elemento s
verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatació n, etc...).
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
- SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro  no  es tó xico  ni inflamable.   _
- SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro  se almacenará en un lugar seco  y pro tegido  de la lluvia, el so l, el calo r y las bajas temperaturas. Se
co nservará en su embalaje o riginal, en po sició n ho rizo ntal y to do s lo s ro llo s paralelo s (nunca cruzado s), so bre un so po rte plano  y liso .  
_
- SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro  se utilizará po r o rden de llegada a la o bra.   _
- SURE SEAL NR EPDM 1.2 Negro  es fácil de co rtar para adaptar las dimensio nes a la o bra.   _
- No  deben realizarse trabajo s de impermeabilizació n cuando  las co ndicio nes climato ló gicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando  esté nevando  o  haya nieve o  hielo  so bre la cubierta, cuando  llueva o  la cubierta esté mo jada, humedad superficial >  8% según
NTE Q AT, o  cuando  so ple viento  fuerte.   _
- No  deben realizarse trabajo s de impermeabilizació n cuando  la temperatura ambiente sea meno r que + 5º C.   _
- En to do s lo s caso s, deberán tenerse en cuenta las no rmas de Seguridad e Higiene en el trabajo , así co mo  las no rmas de buena
práctica de la co nstrucció n.   _
- Dano sa reco mienda co nsultar la ficha de seguridad de este pro ducto  que está dispo nible permanentemente en www.dano sa.co m, o
bien puede so licitarse po r escrito  a nuestro  Departamento  Técnico .   _
- Para cualquier aclaració n adicio nal, ro gamo s co nsulten co n nuestro  Departamento  Técnico .
AVISO
La info rmació n que aparece en la presente do cumentació n en lo  referido  a mo do  de empleo  y uso s de lo s pro ducto s o  sistemas
Dano sa, se basa en lo s co no cimiento s adquirido s po r dano sa hasta el mo mento  actual y siempre y cuando  lo s pro ducto s hayan sido
almacenado s y utilizado s de fo rma co rrecta.  _
No  o bstante, el funcio namiento  adecuado  de lo s pro ducto s dependerá de la calidad de la aplicació n, de facto res meteo ro ló gico s y de
o tro s facto res fuera del alcance de dano sa. Así, la garantía o frecida pues, se limita a la calidad intrínseca del pro ducto  suministrado .  _
Dano sa se reserva el derecho  de mo dificar, sin previo  aviso , lo s dato s reflejado s en la presente do cumentació n.  _
_
Lo s valo res que aparecen en la ficha técnica so n resultado s de lo s ensayo s de auto co ntro l realizado s en nuestro  labo rato rio  y en
labo rato rio s independientes. Julio  2016 .  _
_
Página web: www.dano sa.co m E-mail: info @ dano sa.co m Teléfo no : 902 42 24 52
  
FICHA TECNICA LAMINA POLIETILENO PARA 
SOLERAS Y HORMIGONES 
LPBD/400-500 
 
Lámina o film de polietileno de baja densidad (LDPE), fabricado 
en distintos grosores (galga) y largos de medida. 
La base del material utilizado es un film de polietileno de baja 
densidad en galga desde 400 a 1000 
La galga es una unidad de longitud, para medir grosores y 
espesores de un producto. 
Ejemplo: GALGA 400 (0,10 mm de grosor) 
                GALGA 500 (0,125 mm de grosor) 
                GALGA 600 (0,15 mm de grosor) 
 
APLICACIONES 
La lámina LPBS se utiliza en muy diversos campos de aplicación, 
tales como: 
- Barrera de vapor o film anti-humedad bajo pavimentos o 
losas de hormigón y soleras. 
- Lámina de separación para soleras no adheridas de 
hormigón. 
- Protector de la propia losa a su posible desecación de la 
parte inferior. 
PROPIEDADES 
- Excelentes propiedades mecánicas 
- Alta impermeabilidad al agua 
- Reducen el rozamiento de la solera con la capa base 
- Amplio aislamiento frente a grasas y aceites  
 
MODO DE USO O COLOCACION 
El soporte ha de estar lo más limpio posible de agentes 
punzantes y es recomendable rebajar la superficie en caso de 
que se presenten posibles aristas, ya que propiciaran el 
deterioro de la lámina o film. 
Para su correcta instalación es importante desenrollar el 
producto sobre la superficie a trabajar evitando pliegues y/o 
arrugas. 
Se sugiere la realización de solapes entre lámina y lámina de 
150 mm, tanto en sentido longitudinal como en sentido 
transversal. 
Los principales aspectos a tener en cuenta una vez instalado el 
producto, es la protección de la lámina de posibles 
perforaciones y del daño mecánico o por impactos, así como 
evitar el tránsito de personas o vehículos e igualmente tener 
mucha precaución en los supuestos movimientos de los solapes 
de las láminas. 
Es muy recomendable el almacenaje del producto en su 
envoltorio original y siempre protegido de exposiciones 
















Color   Negro Negro Negro 
Gramaje  g/m2 100 125 150 
Espesor UNE 
53328 
mm 0,1 0,125 0,15 
Densidad  gr/m3 0,924 0,924 0,924 
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Transmisión global 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
Índice de Planos 
Página 1. 
ÍNDICE DE PLANOS 
PLANO HOJA TÍTULO ESCALA 
1 1 Situación 1: 20.000 
2 1 Emplazamiento 1: 5.000 
3 1 Estado proyectado. Ubicación dentro complejo deportivo 1: 1.000 
4 1 Topográfico. Topografía actual 1: 1.000 
4 2 Topográfico. Topografía de este proyecto 1: 1.000 
5 1 Movimiento de tierras. Ubicación de la explanación 1: 1.000 
6 1 Distribución en planta. General 1: 250 
6 2 Distribución en planta. Pilares y huecos en los cerramientos 1: 200 
7 1 Cimentación. Planta y detalles de las vigas riostras 1: 200 
7 2 Cimentación. Disposición de armaduras en las zapatas 1: 40 
7 3 Cimentación. Encuentros de zapata y riostras 1: 25 
7 4 Cimentación. Detalle de las placas de anclaje 1: 200 
8 1 Estructura metálica. Pórtico Tipo con celosía 1: 200 
8 2 Estructura metálica. Pórtico hastial 1: 200 
8 3 Estructura metálica. Correas del pórtico hastial 1: 200 
8 4 Estructura metálica. Planta de cubierta y correas 1: 200 
8 5 Estructura metálica. Perfiles en las fachadas 1: 200 
8 6 Estructura metálica. Correas en las fachadas laterales 1: 200 
8 7 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 1 y 2 1: 50 
8 8 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 3 y 4 1: 50 
8 9 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 5 y 6 1: 50 
8 10 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 7 y 8 1: 50 
8 11 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 9 y 10 1: 50 
8 12 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 11 y 12 1: 50 
8 13 Estructura metálica. Uniones de la estructura. Tipo 13 y 14 1: 50 
9 1 Cerramientos. Fachadas exteriores 1: 200 
9 2 Cerramientos. Cubierta 1: 200 
9 3 Cerramientos. Sección y detalles del cerramiento exterior 1: 10 
9 4 Cerramientos. Sección y detalles del cerramiento interior 1: 10 
10 1 Particiones. Detalles de las puertas exteriores 1: 50 
10 2 Particiones. Muro de bloque de hormigón de los baños 1: 50 
10 3 PartiĐiones. DistriďuĐión en planta.Baños Norte y Sur 1: 50 
10 4 Particiones. Detalles de muro y solera 1: 50 
11 1 Solados. Distribución de acabados en los suelos 1: 200 
12 1 Red de pluviales. Ubicación de las bajantes. Alzados 1: 200 
12 2 Red de pluviales. Ubicación de las bajantes. Planta 1: 200 
12 3 Red de pluviales. Detalles constructivos 1: 20 
13 1 Saneamiento. Planta de la instalación 1: 100 
13 2 Saneamiento. Instalación en los baños 1: 40 
14 1 Climatización. Planta de la instalación 1: 200 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
Índice de Planos 
Página 2. 
PLANO HOJA TÍTULO ESCALA 
14 2 Climatización. Unión a perfiles estructurales 1: 200 
14 3 Climatización. Vista en 3d de las conducciones SE 
14 4 Climatización. Cumplimiento de altura libre 1: 200 
15 1 Estudio lumínico. Planta general con luz artificial 1: 250 
15 2 Estudio lumínico. Baños norte y sur 1: 50 
15 3 Estudio lumínico. Planta general con luz natural 1: 250 
16 1 Instalación eléctrica. Esquema unifilar SE 
16 2 Instalación eléctrica. Cableado 1: 200 
17 1 Protección contra incendios. Sectorización 1: 250 
17 2 Protección contra incendios. Estabilidad frente al fuego 1: 250 
17 3 Protección contra incendios. Resistencia estructural de perfiles SE 
17 4 
Protección contra incendios. Encuentro en fachada y tejado de los 
sectores 
SE 
17 5 Protección contra incendios. Señalización: evacuación y extintores 1: 250 
17 6 Protección contra incendios. Recorridos de evacuación 1: 200 
17 7 Protección contra incendios. Anchura de los pasillos 1: 200 
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Enrique José Sánchez Erruz
GENERALPlazas reservadas para sillas de ruedas y acompañantes
Habitáculo de protección del cuadro eléctrico1









DISPOSICIÓN DE LOS PILARES HEA 280
De alineación la B a la F y de la H a la L
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Recubrimiento mínimo: 7 cm
0,40
0,
40 Armadura inferior: 2Ø14
Armadura superior: 2Ø14
Estribos: 1xØ8c/30
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CUADRO CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
ELEMENTO
ARMADURA RECUBRIMIENTOHORMIGÓN




Nivel de Ejecución:    NORMAL (2)
Todo el acero a emplear en las armaduras estará en posesión de un distintivo oficialmente reconocido (Marca AENOR)(1)
Se dispondrá de un programa de control que contemple las operaciones de inspección y frecuencia de éstos.(2)
MÍNIMO
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20/IIb+Qc Estadístico
HORMIGÓN ARMADO EN MURO 20 mmB500SEstadístico
HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS HA-35/B/20/IIb+Qc
HA-35/B/20/IIb+Qc
HA-35/B/20/IIb+Qc
HORMIGÓN ARMADO EN RIOSTRAS



















350 x 350 x 150
400 x 250 x 180
[cm]
200 x 350 x 150
Ø 20 c/ 16 cm 
Ø 20 c/ 16 cm 
Ø 20 c/ 16 cm 
Ø 20 c/ 16 cm 
Ø 20 c/ 18 cm Ø 20 c/ 18 cm 
RIOSTRAS
HASTIALES. TIPO A
LATERALES EXTERIORES. TIPO B
ESCALA (1:20)
VISTA 3D DEL MURO PERIMETRAL (EXTERIOR NAVE)
LATERALES INTERIORES. TIPO C
Escala 1:200
1/200




También sección de apoyo del muro de bloques de hormigón
(*) Vigas de atado desplazadas 40 cm del eje entre zapatas

























MORTERO DE NIVELACIÓN (Grout)
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1:40




ZAPATAS DE ESQUINA Y RESTO





















Estribos: 1xØ8c/30 HORMIGÓN DE RIOSTRA
HA-35/B/20/IIb+Qc




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS







EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA
Enrique José Sánchez Erruz
1:25
ENCUENTROS DE ZAPATA Y RIOSTRAS
3
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DETALLE DE LAS PLACAS DE ANCLAJE
4
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NOTA: El perfil de las diagonales de cubierta es QRO 90.4


















































Chapa frontal de la viga IPE 270
Espesor = 11 mm






















Chapa lateral de la viga HEA 100
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Chapa frontal de los cordones QRO 100.10
































Chapa frontal de los cordones QRO 100.10
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 TIPO 3: CORDÓN INFERIOR Y PILARES LATERALES  TIPO 4: CORDÓN SUPERIOR Y PILARES LATERALES
1:100
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 TIPO 5: ARRIOSTRAMIENTO DEL CORDÓN INFERIOR  TIPO 6: UNIÓN TIPO "T" EN LA CELOSÍA
1:50
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 TIPO 7: UNIÓN TIPO "K" EN CELOSÍA  TIPO 8: UNIÓN TIPO "KT" EN CELOSÍA
1:50









Chapa frontal de los cordones QRO 100.10
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 TIPO 9: UNIÓN DE LOS CORDONES EN LA CUMBRERA  TIPO 10: UNIÓN DE LOS DINTELES EN LA CUMBRERA
1:100
































Chapa frontal unión de
correas a cordones
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 TIPO 11: UNIÓN DE LOS PILARES HASTIALES CON EL DINTEL  TIPO 12: UNIÓN DE LAS CORREAS AL CORDÓN SUPERIOR Y DINTEL
1:100
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 TIPO 13: UNIÓN DE LOS PILARES Y CORREAS DE FACHADA  TIPO 14: UNIÓN DE LOS PILARES Y CORREAS DE FACHADA EN LAS ESQUINA
1:100
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Chapa grecada: MT-56 de 1.2 mm de espesor
Barrera de vapor: DANAPOL 250
Impermeabilizante: SURE SEAL NR EDPM
Lana de roca de 12 cm
Bandeja metálica INCO 157.1 (espesor de 0.7 mm)
Interior
Correa de fachada UPE 140 / 180
Exterior
Chapa grecada: MT-52 de 0.8 mm de espesor
Barrera de vapor: DANAPOL 250
Impermeabilizante: SURE SEAL NR EDPM
Lana de roca de 12 cm
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CERRAMIENTO DE FACHADA EXTERIOR
CERRAMIENTO DE CUBIERTA
Correa de fachada UPE 140
Barrera de vapor: DANAPOL 250
Impermeabilizante: SURE SEAL NR EDPM
Lana de roca de 12 cm
Bandeja metálica INCO 72.1 (espesor de 0.7 mm)
Pilar HEA 280
Chapa grecada: MT-52 de 0.8 mm de espesor
Chapa grecada: MT-52 de 0.8 mm de espesor
Barrera de vapor: DANAPOL 250
Impermeabilizante: SURE SEAL NR EDPM
Lana de roca de 12 cm
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Fachada de chapa grecada
Muros de bloques de hormigón
Pintura verde 
Barras de acero de armadura
Puerta metálica 
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VISTA DE LOS BAÑOS DESDE EL INTERIOR
DISPOSICIÓN DE LOS MUROS DEL BAÑODETALLES DE TABIQUERÍA
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LEYENDA
Solera de hormigón
Solera de hormigón + Baldosa porcelánica
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Nota: Fachadas simétricas

























PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS







EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA
Enrique José Sánchez Erruz












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS







EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA
Enrique José Sánchez Erruz

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






PLIEGO DE CONDICIONES 
ÍNDICE 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ....................................................................................................................................... 9 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. .............................................................................................................................. 9 
2.1. TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................... 9 
2.2. EXPLANACIONES ............................................................................................................................................................ 9 
2.3. CIMENTACIONES ......................................................................................................................................................... 10 
2.4. ESTRUCTURA METÁLICA ........................................................................................................................................... 10 
2.5. CERRAMIENTOS ........................................................................................................................................................... 12 
2.6. INSTALACIONES ........................................................................................................................................................... 12 
2.7. PISTA DE TENIS Y SOLERA DE HORMIGÓN.......................................................................................................... 12 
2.8. ACABADOS .................................................................................................................................................................... 12 
2.9. GRADAS .......................................................................................................................................................................... 13 
2.10. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ................................................................................................. 13 
3. NORMATIVA GENERAL APLICABLE. .................................................................................................................. 13 
4. NORMAS COMPLEMENTARIAS. ......................................................................................................................... 15 
5. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................................... 15 
5.1. CONTRATO DE LA OBRA ........................................................................................................................................... 15 
5.2. PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO. ............................................................................................................. 15 
5.3. NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. .................................................................... 16 
5.4. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. .......................................................................................... 16 
5.5. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. ............................................................................ 17 
5.6. MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. .............................................................................................................. 17 
5.7. SEGURIDAD DEL PERSONAL. ................................................................................................................................... 18 
5.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. .............................. 18 
5.9. MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. ..................................................................................................................... 18 
5.10. MARCADO CE. .............................................................................................................................................................. 19 
5.11. OBRAS DEFECTUOSAS. .............................................................................................................................................. 21 
5.12. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. .......................................................................................................... 21 
5.13. VARIACIONES DE OBRA. ............................................................................................................................................ 21 
5.14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. .................................................................... 21 
5.15. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. ............................................................................................................ 22 
5.16. PLAZO DE GARANTIA. ................................................................................................................................................ 22 
5.17. INSPECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. ....................................................................................................... 22 
5.18. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. ................................................................ 22 
5.19. CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. ......................................................................................... 23 
5.20. GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS. ............................................................................... 23 
5.21. LIBRO DE ÓRDENES .................................................................................................................................................... 24 
5.22. DOMICILIO DEL CONTRATISTA ............................................................................................................................... 24 
5.23. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA .............................................................................................. 24 
5.24. PRECIOS .......................................................................................................................................................................... 24 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






5.25. APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. ........................................................................... 25 
6. CONDICIONES FACULTATIVAS ........................................................................................................................... 26 
6.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA ........................................................................................................................................ 26 
6.2. EL PROMOTOR .............................................................................................................................................................. 26 
6.2.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................................................................. 26 
6.2.2. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 26 
6.3. DIRECTOR DE OBRA .................................................................................................................................................... 27 
6.3.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................................................................. 27 
6.3.2. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 27 
6.4. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ......................................................................................................... 28 
6.4.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................................................................. 28 
6.4.2. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 28 
6.5. CONSTRUCTOR ............................................................................................................................................................ 28 
6.5.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................................................................. 28 
6.5.2. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 29 
6.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................... 29 
6.6.1. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 29 
6.7. SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS ................................................................................................................... 29 
6.7.1. DEFINICIÓN .............................................................................................................................................................. 29 
6.7.2. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 30 
6.8. PROPIETARIOS Y USUARIOS ..................................................................................................................................... 30 
6.8.1. OBLIGACIONES ....................................................................................................................................................... 30 
7. CONDICIONES ECONÓMICAS ............................................................................................................................. 31 
7.1. PRINCIPIO BÁSICO ....................................................................................................................................................... 31 
7.2. FIANZAS ......................................................................................................................................................................... 31 
7.3. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA .................................................................................... 31 
7.4. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA ................................................................................................................................... 31 
7.5. PRECIOS .......................................................................................................................................................................... 32 
7.6. ABONO ............................................................................................................................................................................ 32 
7.7. CERTIFICACIONES ........................................................................................................................................................ 33 
7.8. MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS ................................................................................................ 33 
7.9. ABONO DE UNIDADES DE OBRA PRESUPUESTADO MEDIANTE PARTIDA ALZADAS ........................... 33 
7.10. PAGOS ............................................................................................................................................................................. 34 
7.11. INDEMNIZACIONES MUTUAS .................................................................................................................................. 34 
7.11.1. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS ........................ 34 
7.11.2. DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR ...................................................................... 34 
8. CONDICIONES TÉCNICAS ..................................................................................................................................... 35 
8.1. DESBROCE, LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN ....................................................................... 35 
8.1.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 35 
8.1.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 35 
8.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. .............................................................................................. 36 
8.2.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 36 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.2.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 36 
8.3. GEOTEXTIL COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO. ........................................................................... 37 
8.3.1. DESCRIPCIÓN. ......................................................................................................................................................... 37 
8.3.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 37 
8.4. TERRAPLENES Y RELLENOS. ..................................................................................................................................... 37 
8.4.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 37 
8.4.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 39 
8.5. RELLENO DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. ...................................................................................................... 40 
8.5.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 40 
8.5.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 40 
8.6. ARENA EN ZANJAS ...................................................................................................................................................... 40 
8.6.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 40 
8.6.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 41 
8.7. ZAHORRA ARTIFICIAL ................................................................................................................................................ 41 
8.7.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 41 
8.7.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 43 
8.8. HORMIGONES. .............................................................................................................................................................. 43 
8.8.1. DESCRIPCIÓN. ......................................................................................................................................................... 43 
8.8.2. UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA. ................................................................................................................... 44 
8.8.3. JUNTAS Y TERMINACIÓN. ................................................................................................................................... 45 
8.8.4. CONTROL DE CALIDAD. ....................................................................................................................................... 46 
8.8.5. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 46 
8.9. JUNTAS DE HORMIGONADO. .................................................................................................................................. 47 
8.9.1. DEFINICIÓN. ............................................................................................................................................................. 47 
8.9.2. MEDICIÓN Y ABONO. ............................................................................................................................................ 47 
8.10. ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. ................................................................................... 48 
8.10.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 48 
8.10.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA. .............................................................................................................................. 48 
8.10.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ................................................................................................................. 48 
8.10.4. RECEPCIÓN. ........................................................................................................................................................ 48 
8.10.5. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 49 
8.11. PERFILES HUECOS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. ..................................................................................... 49 
8.11.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 49 
8.11.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA. .............................................................................................................................. 49 
8.11.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ................................................................................................................. 50 
8.11.4. RECEPCIÓN. ........................................................................................................................................................ 50 
8.11.5. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 51 
8.12. PINTURA EPOXI PARA IMPRIMACIÓN ANTI-CORROSIVA DE MATERIALES FÉRREOS. ........................... 51 
8.12.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 51 
8.12.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 51 
8.12.3. PINTURA INTUMESCENTE R-30 Y R-90.DEFINICIÓN. ............................................................................. 51 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.12.4. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 52 
8.13. PINTURAS DE ACABADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. ............................................................................ 52 
8.13.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 52 
8.13.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 52 
8.14. PINTURA PLÁSTICA ..................................................................................................................................................... 52 
8.14.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 52 
8.14.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 52 
8.14.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 52 
8.15. CHAPAS GRECADAS ................................................................................................................................................... 52 
8.15.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 52 
8.15.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 53 
8.15.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 53 
8.16. BANDEJAS METÁLICAS .............................................................................................................................................. 53 
8.16.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 53 
8.16.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 54 
8.16.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 54 
8.17. LANA DE ROCA ............................................................................................................................................................. 54 
8.17.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 54 
8.17.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 55 
8.17.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 55 
8.18. IMPERMEABILIZANTE ................................................................................................................................................. 55 
8.18.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 55 
8.18.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 55 
8.18.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 56 
8.19. BARRERA CONTRA EL VAPOR .................................................................................................................................. 56 
8.19.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 56 
8.19.2. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 56 
8.19.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 56 
8.20. LUCERNARIOS Y VENTANAS DE POLICARBONATO .......................................................................................... 57 
8.20.1. DESCRIPCIÓN. ................................................................................................................................................... 57 
8.20.2. COMPONENTES. ............................................................................................................................................... 57 
8.20.3. MEDICIÓN. .......................................................................................................................................................... 57 
8.21. FABRICAS. BLOQUES DE HORMIGÓN ................................................................................................................... 57 
8.21.1. DESCRIPCIÓN. ................................................................................................................................................... 57 
8.21.2. COMPONENTES. ............................................................................................................................................... 57 
8.21.3. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 57 
8.21.4. NORMATIVA. ...................................................................................................................................................... 58 
8.21.5. CONTROL. ........................................................................................................................................................... 58 
8.21.6. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 59 
8.22. HORMIGÓN DE SOLERAS .......................................................................................................................................... 59 
8.22.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 59 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.22.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 59 
8.23. FIBRAS DE POLIPROPILENO ..................................................................................................................................... 60 
8.23.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 60 
8.23.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 61 
8.24. FORJADO SANITARIO VENTILADO. CAVITI .......................................................................................................... 61 
8.24.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 61 
8.24.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 61 
8.25. PLANCHA DE POLIETILENO ...................................................................................................................................... 62 
8.25.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 62 
8.25.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 62 
8.26. SUPERFICIE PISTA DE TENIS ..................................................................................................................................... 62 
8.26.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 62 
8.26.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 63 
8.27. DESAGÜE PISTA DE TENIS ........................................................................................................................................ 63 
8.27.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 63 
8.27.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 63 
8.28. ARQUETAS DE HORMIGÓN. ..................................................................................................................................... 63 
8.28.1. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 64 
8.29. ENCOFRADOS. .............................................................................................................................................................. 65 
8.29.1. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 65 
8.30. ENTIBACIÓN DE ZANJAS ........................................................................................................................................... 65 
8.30.1. EJECUCIÓN. ........................................................................................................................................................ 66 
8.30.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 66 
8.31. ACERO EN ARMADURAS. .......................................................................................................................................... 66 
8.31.1. DESCRIPCIÓN. ................................................................................................................................................... 66 
8.31.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 66 
8.32. REJILLA LATERAL DE DESAGÜE DE LA PISTA DE TENIS .................................................................................. 67 
8.32.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 67 
8.32.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 67 
8.33. BAJANTES DE PLUVIALES ......................................................................................................................................... 67 
8.33.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 67 
8.33.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. .......................................................................................................................... 67 
8.33.3. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 67 
8.34. CANALONES .................................................................................................................................................................. 67 
8.34.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 67 
8.34.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 67 
8.35. TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE PE ................................................................................................................ 67 
8.35.1. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. ............................................................................................................ 67 
8.35.2. COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS. ......................................................................................... 69 
8.35.3. MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. .......... 70 
8.35.4. PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR. .................................................................................................................. 71 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.35.5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. ....................................................................................................................... 72 
8.35.6. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 72 
8.36. MALLA AZUL DE 50 CM ............................................................................................................................................. 72 
8.36.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 72 
8.36.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 73 
8.37. GRUPO DE PRESIÓN ................................................................................................................................................... 73 
8.37.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 73 
8.37.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 73 
8.38. CONTADORES DE AGUA ........................................................................................................................................... 73 
8.38.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 73 
8.38.2. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 74 
8.39. TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE PVC. .................................................................................................................. 74 
8.39.1. DEFINICIÓN. ....................................................................................................................................................... 74 
8.39.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. ........................................................................................ 74 
8.39.3. CONDICIONES GENERALES. .......................................................................................................................... 74 
8.39.4. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. ....................................................................................... 75 
8.39.5. MEDICIÓN Y ABONO. ...................................................................................................................................... 76 
8.40. CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................................................... 76 
8.40.1. UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................... 76 
8.40.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR ..................................................................................................................... 77 
8.40.3. CONDUCTOS DE LANA DE ROCA ............................................................................................................... 77 
8.40.4. REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO........................................................................................................ 78 
8.40.5. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL ...................................................................................................... 78 
8.40.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. ..................................................... 78 
8.41. PUERTAS METÁLICAS ................................................................................................................................................. 79 
8.41.1. DEFINICIÓN ........................................................................................................................................................ 79 
8.41.2. COMPONENTES ................................................................................................................................................ 79 
8.41.3. EJECUCIÓN ......................................................................................................................................................... 79 
8.41.4. CONDICIONES TÉCNICAS .............................................................................................................................. 79 
8.41.5. CERCOS METÁLICOS: ...................................................................................................................................... 80 
8.41.6. FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA ..................................................................................................................... 80 
8.41.7. CONTROL ............................................................................................................................................................ 80 
8.41.8. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 81 
8.42. APARATOS SANITARIOS ............................................................................................................................................ 81 
8.42.1. DEFINICIÓN ........................................................................................................................................................ 81 
8.42.2. COMPONENTES ................................................................................................................................................ 81 
8.42.3. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE MATERIALES ............................................................................................. 81 
8.42.4. EL SOPORTE ....................................................................................................................................................... 82 
8.42.5. PREPARACIÓN ................................................................................................................................................... 82 
8.42.6. FASES DE EJECUCIÓN ..................................................................................................................................... 82 
8.42.7. ACABADOS ......................................................................................................................................................... 83 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.42.8. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD ............................................................................................... 83 
8.42.9. CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................... 83 
8.42.10. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 83 
8.43. BALDOSAS DE GRES ................................................................................................................................................... 84 
8.43.1. SUELOS DE BALDOSA GRES ESMALTADO 30X30 cm .......................................................................... 84 
8.43.2. PAREDES DE BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30X30 cm .................................................................... 84 
8.43.3. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 84 
8.44. CABINAS Y PROTECCIONES DE PANEL FENÓLICO ........................................................................................... 84 
8.44.1. DEFINICIÓN ........................................................................................................................................................ 84 
8.44.2. CONDICIONES PREVIAS ................................................................................................................................. 84 
8.44.3. COMPONENTES ................................................................................................................................................ 84 
8.44.4. EJECUCIÓN DE LAS PROTECCIONES .......................................................................................................... 85 
8.44.5. EJECUCIÓN DE LAS CABINAS ....................................................................................................................... 85 
8.44.6. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 85 
8.45. GRADAS .......................................................................................................................................................................... 85 
8.45.1. DEFINICIÓN ........................................................................................................................................................ 85 
8.45.2. EJECUCIÓN ......................................................................................................................................................... 85 
8.45.3. CONTROL ............................................................................................................................................................ 86 
8.45.4. MEDICIÓN Y ABONO ....................................................................................................................................... 86 
8.46. PLIEGO DE CONDICIONES LA RED ELÉCTRICA. .................................................................................................. 86 
8.46.1. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO B.T. DESIGNACIÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE 
TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V ................................................................................................................... 86 
8.46.2. TIPOS DE CABLE A UTILIZAR. ....................................................................................................................... 88 
8.46.3. SECCIONES MÍNIMAS. ..................................................................................................................................... 89 
8.46.4. COLORES. ............................................................................................................................................................ 89 
8.46.5. IDENTIFICACIÓN. .............................................................................................................................................. 90 
8.46.6. CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA ............................................................................. 90 
8.46.7. CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE FLEXIBLE ......................................................................... 91 
8.46.8. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. .................................. 91 
8.46.9. INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y CONTACTORES. ...................................................................... 92 
8.46.10. CUADROS ELÉCTRICOS. ................................................................................................................................. 93 
8.46.11. REGULADOR ESTABILIZADO DE FLUJO LUMINOSO. ............................................................................ 94 
8.46.12. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE LA RED DE ILUMINACIÓN. ....................................... 94 
8.47. PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................... 95 
8.47.1. LUMINARIAS DE EMERGENCIA .................................................................................................................... 95 
8.47.2. SEÑALES DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN Y DE MEDIOS DE EXTINCIÓN ................................... 95 
8.47.3. EXTINTORES ....................................................................................................................................................... 95 
8.47.4. BOCAS DE INCENDIO OCUPADAS .............................................................................................................. 95 
8.47.5. PULSADOR DE ALARMA ................................................................................................................................ 96 
8.47.6. SIRENA CON SEÑAL ÓPTICA Y MEGAFONÍA ........................................................................................... 96 
8.47.7. DETECTOR DE HUMOS ................................................................................................................................... 96 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






8.47.8. ABONO Y MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ......................... 97 




 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Constituyen las especificaciones incluidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de normas que 
habrán de regir en las obras objeto del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO 
DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA y serán también de aplicación las Prescripciones Técnicas 
Generales vigentes de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, en especial el PG-3. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo caso a los planos de 
este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones y presupuesto para un mayor detalle. 
Se debe destacar que aquí se describe el proceso a seguir en la construcción del edificio, pero en 
todas y cada una de las fases se deberá instalar las medidas de protección recogidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, así como seguir las indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra 
designado.  
 
Aunque se intenta describir el proceso de manera cronológica, se recomienda la consulta del Anejo 
15 para una mayor información de los plazos estimados para cada una de las tareas que se engloban 
en la construcción del edificio. 
 
2.1. TRABAJOS PREVIOS 
Antes de realizar cualquier actuación se deberá limitar el acceso a la zona de construcción con la 
señalización pertinente y exigir el uso de los equipos de protección a las personas que accedan a la 
zona de trabajos. 
 
Se instalará una valla metálica electrosoldada y galvanizada desmontable de 3.5 por 1.9 metros de 
altura, apoyada en pies de hormigón y unida mediante alambres o bridas para evitar su movimiento 
de manera sencilla.   
 
Además, se deberá dotar a los viales de acceso a la zona de trabajo de la señalización necesaria que 
alerte de la presencia de una entrada y salida de vehículos pesados y de maquinaria trabajando.  
 
2.2. EXPLANACIONES 
Se ha definido la cota +303 metros como la cota +0,00 metros del edificio. Por tanto todas las 
mediciones de la altura del edificio están referidas a dicha cota. 
 
Se excavará hasta la cota correspondiente para cada canto de cada una de las zapatas y riostras. 
Además, dada la naturaleza del suelo existente en el solar, el resto de la superficie se excavará hasta 
la cota -1.00 metros con el fin de realizar el relleno de suelo seleccionado y zahorra artificial que 
constituye la base de la solera de hormigón, realizándose sucesivas pasadas de compactación 
intermedias. El material resultante de esta excavación deberá llevarse a un vertedero autorizado. 
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Teniendo en cuenta que la rasante actual está situada a la cota +303 metros y que debe excavarse 
1,00 metros, la rasante media de comienzo del relleno estará situada a la cota +302 metros. 
 
La compactación necesaria es de 85% PN durante la obra debido al uso de maquinaria pesada al 
levantar los perfiles estructurales de pilares, vigas y celosías. Antes del uso de este tipo de 
maquinaria, deberán realizarse al menos dos pasadas de compactación en la zona donde vaya a ser 
ubicada el medio de elevación o similar.  
 
Además, una vez finalizada la obra, se procederá a la compactación y rasanteo de una franja de 7 
metros medidos por todo su perímetro, siendo estos contados desde los ejes de los pilares, es decir:  
(49 + 2 x 7 = 63) x (60 + 2 x 7 = 74) = 3780 m2. 
 
2.3. CIMENTACIONES  
La cimentación del edificio se realiza mediante zapatas aisladas unidas entre sí mediante vigas 
riostras, tal y como se puede observar en el Plano número 7.1. 
 
El hormigón a   en la cimentación se denomina como HA−35/B/20/IIb+Qc. 
 
En primer lugar, se verterá el hormigón de limpieza tanto en las zapatas como en las riostras. Acto 
seguido se colocan las armaduras inferiores de las zapatas, separadas del hormigón de limpieza 
mediante calzos. Después se realizará la colocación del resto de armaduras y pernos de anclaje tanto 
de las riostras como de las zapatas, dejándose las esperas para realizar el muro perimetral exterior y 
el del cerramiento de los baños posteriormente. 
 
Una vez aseguradas las posiciones de las armaduras, se procederá al hormigonado mediante el 
vertido y vibrado del hormigón.   
 
Al finalizar esta fase, en la cimentación se habrá dejado las esperas para el posterior levantamiento 
del muro de compartimentación de los baños, las esperas del muro perimetral proyectado en la zona 
baja de las fachadas exteriores y la parte roscada de los pernos donde se colocarán las placas de 
anclaje.  
 
Deberá tenerse en cuenta el posterior paso de tuberías de saneamiento y de suministro de energía 
eléctrica mediante la instalación de pasos protegidos bajo las riostras. 
 
2.4. ESTRUCTURA METÁLICA  
Una vez finalizada la cimentación del edificio y transcurridos al menos 10 días desde el hormigonado 
de cada zapata y riostra, se procederá a colocar los perfiles metálicos que componen la estructura.  
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Como es lógico, el tiempo de esperas se reduce al máximo, pues cuando acabe el relleno de la última 
zapata se podrá proceder a colocar la placa de anclaje aquella en la que se vertió el hormigón 
primero. En  el caso de que se hiciera en un tiempo menor, se realizarán labores de canalización de 
servicios en zanjas, tal y como se recogen en el Plan de Obra del Anejo 15.  
 
Los pilares HEA-280 irán apoyados en placas de anclaje de manera que ambos se unen mediante 
soldadura. Esta placa de anclaje se une a los pernos de la cimentación mediante la colocación de 
tuercas que permitan su nivelación en caso de mínimas desviaciones en la alineación de estos 
pilares. 
 
Una vez colocados, se rellenará el espacio entre la placa de anclaje y la cota superior de la zapata a 
ras del suelo mediante mortero de nivelación. 
 
Las celosías, que son unidas mediante soldadura en taller se atornillarán a los pilares uniendo estos 
tanto al cordón superior como inferior. 
 
En primer lugar y dada la altura del edificio,  se colocarán las alineaciones de los extremos que 
permitan la unión de las barras que componen los arriostramientos tanto en cubierta como entre los 
pórticos en la primera y última modulación. Estas modulaciones se designan con los números, 1 y 2 
en primer lugar y, 7 y 8 en segundo. 
 
Hay que destacar que no se podrá colocar una nueva alineación de pórticos si no se ha colocado la 
alineación completa, es decir, los tres pilares con las dos celosías. Cuando se coloque un nuevo 
pórtico, se deberán colocar las barras de unión de pórticos, situadas en los pilares laterales y el perfil 
hueco que limita el pandeo del cordón inferior.  
 
Cuando se hayan colocado todos los pórticos y las estructuras de arriostramiento, se deberá colocar 
las redes, líneas de vida y otras medidas de seguridad como paso previo a la instalación de las correas 
de cubierta.  
 
De manera simultánea, se deberá ejecutar la instalación del saneamiento que discurre por el exterior 
y que recoge el agua pluvial de las bajantes de la cubierta.  
 
Por último, se colocarán los perfiles que componen las correas de fachada exceptuando una de las 
correa situadas a 3 metros con el fin de dejar una altura libre de paso para la maquinaria de 
construcción de las pistas de tenis y otras instalaciones interiores.  
 
Antes de dar por acabada esta fase de ejecución, se aplicará la pintura intumescente a las secciones 
estructurales que garanticen su resistencia mecánica según lo expuesto en el Anejo 5. El espesor de 
esta capa de pintura debe ser determinado en función del modelo comercial escogido por el 
Promotor y con la correspondiente garantía y certificados por parte del fabricante y/o contratista. 
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Terminada la estructura metálica, se procederá a instalar los cerramientos de cubierta (incluidos los 
lucernarios) de manera que se realice de manera simétrica y descendente desde la cumbrera, 
evitando los posibles efectos de succión por la acción del viento al realizar primero sólo un faldón 
de cada cubierta. Una vez acabada, se instalarán los canalones y las bajantes de recogida de agua 
pluvial.  
 
Después, se realizará el cerramiento de las fachadas, incluyendo la modificación de la disposición de 
las bajantes para adaptarlas al cerramiento de fachada, si es preciso. También se completará en esta 
fase el cerramiento interior de los baños mediante un muro de bloques de hormigón, así como su 
cubierta que los aísle del resto del edificio. 
 
Deberá tenerse en cuenta la instalación de las conducciones del cableado de la red eléctrica según 
proceda antes de unir todos los componentes del cerramiento.  
 
Antes de completarse el cerramiento exterior, se deberá dar por finalizadas y completamente 
aprobadas las instalaciones en el interior del edificio (pista de tenis, climatización, etc.) dejando el 
espacio que se estime oportuno que permita el paso de material y equipos para la finalización de 
estas instalaciones interiores. 
 
2.6. INSTALACIONES 
Se procederá a realizar la instalación de la red eléctrica (incluida la iluminación), el saneamiento y el 
suministro de agua de los baños (incluyendo su conexión con la red del complejo deportivo o la 
municipal, según proceda).  
 
En el caso de la climatización, se instalarán los conductos según lo diseñado en el Anejo 9, 
asegurando los conductos de manera correcta y se realizará una solera de hormigón en el exterior 
donde apoyar cada una de las unidades de climatización del edificio de 5.5 x 2.5 metros de tamaño.  
 
Después de asegurar la maquina a la solera de hormigón, se instalará el vallado a 2 metros que evite 
su manipulación por personal no autorizado.  
 
2.7. PISTA DE TENIS Y SOLERA DE HORMIGÓN. 
En primer lugar, se realizará la construcción de la pista de tenis para, acto seguido, ejecutar la 
construcción de la solera de hormigón con el fin de que esta no se pueda deteriorar por el uso de la 
maquinaria utilizada para la superficie de la pista de tenis. 
 
2.8. ACABADOS 
En esta fase, se realizará el acabado de los baños (instalación de baldosas en suelo y paredes, 
colocación y conexionado de los aparatos sanitarios y montaje de las cabinas de panel fenólico),  la 
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instalación de las redes y acabados de la pista de tenis, pintado interior de las paredes y chapa 
metálica interior en color verde y acabado final de los perfiles metálicos encima de la pintura 
intumescente, debiéndose cubrir las instalaciones para evitar manchas de pintura. 
  
2.9. GRADAS 
Una vez finalizadas todas las fases anteriores, se procederá a colocar los módulos de las gradas 
metálicas sobre la solera de hormigón, finalizando con la puesta de los paneles fenólicos de 
protección. 
 
2.10. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES 
Cada vez que se acabe una fase y una vez acabado el edificio, se deberán realizar los ensayos 
recogidos en este proyecto y aquellos que determine la Dirección Facultativa, y cuyas 
comprobaciones sobre las instalaciones, materiales, acabados y suelos acrediten su buen 
funcionamiento y una correcta puesta en obra.  
 
3. NORMATIVA GENERAL APLICABLE. 
El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la obra de dos naves adosadas de estructura 
metálica para albergar dos pistas de tenis en un nuevo complejo deportivo en la ciudad de Zaragoza. 
Además de lo definido en este Pliego, son de aplicación las Prescripciones Técnicas Generales 
vigentes de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. De forma expresa serán de aplicación: 
-  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
- La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real decreto 1247/2008 y su 
anejo de tolerancias. 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
- Código Técnico de la Edificación, en las partes incluidas en su ámbito de aplicación. 
- La Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de 
mayo. 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 
- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 
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- Normas UNE que sean de aplicación a los equipos y a las diferentes instalaciones de la 
edificación. 
- Norma UNE 157653:2008, criterios generales para la elaboración de Proyectos de Protección 
Contra Incendios en edificios y en establecimientos. 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas 
(O.M. de 28 de julio de 1974).    
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
-   El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
Otras disposiciones de cumplimiento:  
 
- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción 
y la supresión de barreras arquitectónicas. 
- Norma 5.1-IC de “Drenaje”. 
- Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial”. 
- Norma 6.1- IC de “Secciones de Firme”. 
- Norma 8.1-IC de “Señalización vertical”. 
- Norma 8.2-IC de “Marcas viales”. 
- Norma 8.3-IC de “Señalización de Obra”. 
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-16). 
- Norma UNE 1401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin 
presión. Poli (Cloruro de vinilo) no plastificado PVC-U. 
- Decreto 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la LUA.  
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4. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
Las indicaciones no recogidas en los Planos, Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo  la solución expuesta en los Planos 
y Pliego de Condiciones o que por uso y necesidad deban ser realizados, no eximen a los contratistas 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra no especificados o erróneamente descritos, que 
deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos 
y prescripciones técnicas. 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. CONTRATO DE LA OBRA 
El contrato de obra es integrado con cada una de las partes los siguientes documentos por orden de 
prelación en caso de contradicción aparente u omisión: 
 
1) Condiciones fijadas expresamente en el propio Contrato de la Obra. 
2) El Pliego de Condiciones Particulares 
3) Pliego de Condiciones Generales 
4) Resto de documentos que conforman este proyecto 
 
Además, las órdenes de la Dirección Facultativa de las obras se deberán incorporar al Proyecto como 
interpretación de este o precisión de sus cláusulas. 
 
Por último, en cada documento, deberán prevalecer las indicaciones literales sobre las gráficas y, en 
los planos, la cota prevalecerá sobre la escala establecida.  
 
5.2. PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO. 
El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plazo de treinta (30) días a contar 
de la fecha de la firma del contrato de adjudicación y previamente a dicho comienzo deberá 
presentar, para su aprobación, una propuesta de Plan de Obra. 
 
Queda señalado especialmente que el Plan de Obra definitivo debe tener como base el trabajo 
durante las horas de noche, si fuera necesario, para lo cual la Contrata debe disponer del equipo de 
alumbrado correspondiente con absoluta autonomía e independencia. 
 
Coincidiendo con la iniciación de las obras se redactará la correspondiente Acta de Replanteo donde 
se señalarán las prescripciones o circunstancias que supongan una especial incidencia en el 
desarrollo de las obras. 
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5.3. NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras realizará la inspección de estas para que se ajusten al Proyecto 
aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre las previsiones del Proyecto en orden a lograr 
su fin principal, conocerá y decidirá acerca de las obras imprevistas que se pueden presentar durante 
la realización de los trabajos. 
 
La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un equipo con 
un técnico de grado medio, al menos, a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución 
material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como 
de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 
 
El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, no 
solamente del mencionado personal técnico sino del siguiente material: 
 
 Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
 Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
 Un termómetro de máxima y mínima de intemperie blindado. 
 Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 
 
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico realizar los trabajos materiales de 
campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con 
el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos, y elaborar 
correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
 
5.4. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 
La Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias para el mantenimiento de 
servidumbres y servicios preestablecidos, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección 
de Obra, cuyas resoluciones que sean discrepantes a este respecto serán inapelables, siendo el 
Contratista responsable de los posibles daños y perjuicios que, por incumplimiento de esta 
prescripción por parte de la Dirección de Obra, puedan resultar exigibles.  
 
El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios 
de las distintas unidades de obra y no será por tanto objeto de abono independiente. 
 
En caso de ser necesario el uso de transportes especiales por carretera desde el taller de montaje, se 
deberá realizar preferiblemente, y de acuerdo con las autoridades pertinentes, en horario nocturno, 
con tráfico rodado de menor densidad. Además, se podrá cortar el tráfico rodado habitual del acceso 
a la parcela en momentos puntuales de manera parcial, si bien el Contratista deberá garantizar el 
acceso puntual de vehículos de urgencia, como ambulancias, bomberos, etc. El tráfico, tanto de 
peatones como rodado, será restituido en cada parte de la obra tan pronto como sea posible. 
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Deberá mantener las redes de servicios en funcionamiento, con cortes no superiores a 6 horas, que 
deberán ser autorizados previamente por la Dirección de obra; para ello tenderá, si es necesario, 
redes de servicios, en especial de agua, provisionales. El coste de la aplicación de estas medidas se 
considera incluido en los gastos generales de la obra y no será por tanto objeto de abono 
independiente. 
 
El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, Teléfonos, 
Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas conducciones en la zona de 
la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras 
afecciones a la obra terminada. 
 
5.5. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener bajo su costa y su 
responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones 
necesarias según la naturaleza  para las obras a desarrollar, tanto por el día como por la noche, 
respetando y atendiendo en todo momento las reglamentaciones y recomendaciones vigentes, 
obteniendo, en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, 
se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo 
requieran mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y 
conservación de dichas señales. 
 
Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indicadores de las obras 
en la situación que disponga la Dirección de Obra de estas.  
 
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores deberán 
presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
5.6. MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
El Contratista deberá tomar las medidas oportunas que garanticen la protección de todos los 
materiales y de la propia obra contra los posibles deterioros y daños durante el tiempo que tome 
implicación en la obra. Además, deberá almacenar y proteger contra incendios todos los materiales 
inflamables que puedan arder por causas achacables al transcurso de la obra. 
 
En especial, se subraya la imperiosa necesidad del cumplimiento por parte del Contratista de los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.  
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las 
construcciones evacuando los desperdicios y basuras de manera clara y, si es preciso, a lugares 
habilitados para ello y posteriormente desechados en mayores cantidades.  
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El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios 
para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones 
requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación 
que sea necesario modificar. 
 
5.7. SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias del incumplimiento total o parcial de 
los Reglamentos de Seguridad vigentes en la Construcción, Instalaciones Eléctricas, etc., sin perjuicio 
de las atribuciones de la Dirección Técnica al respecto.  
 
Antes de la iniciación de cualquier trabajo u obra parcial, el Contratista está obligado a adoptar todas 
las medidas de seguridad necesarias para garantizar la perfecta seguridad en la obra. 
 
5.8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
La responsabilidad de los daños y perjuicios directos e indirectos causados durante la ejecución de 
la obra, que se puedan causar a cualquier persona, servicio o propiedad, tanto público como privada 
será responsabilidad del Contratista. 
 
Dichos daños podrán ser consecuencia de los actos o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente señalización, ejecución o protección de las obras, incumplimiento de las normas dictadas 
por la Dirección de Obra o los vigentes Reglamentos.  
 
Si, como consecuencia de estos daños, alguna persona es afectada, deberá ser compensada 
adecuadamente. Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten dañados deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños o perjuicios causados. 
 
5.9. MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los 
mismos se indican en el presente Pliego, en las clausulas de Condiciones Técnicas (punto 8 en 
adelante). 
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente e independientes de las partes 
implicadas en la ejecución de las obras del presente Proyecto. 
 
Para cada caso serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra de 
las obras, debiendo aportarse la tarifa detalla y por escrito de dichos laboratorios. 
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Las pruebas de las redes de alcantarillado y abastecimiento serán en todos los casos de cuenta del 
Contratista. 
 
Los ensayos del control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución que la 
Dirección de Facultativa estime oportunos correrán a cargo del Contratista, hasta el valor del 1% del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 
En el caso de que los ensayos de ensayos y pruebas sean de carácter negativo serán, en todos los 
casos, abonados por el Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la 
realización de cualquier tipo de control. 
 
La admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras 
o instalaciones resultan inaceptables parcial, total o temporalmente en el acto de los ensayos finales, 
pruebas de recepción o plazos de garantía. 
 
5.10. MARCADO CE. 
Su incorporación a los productos a instalar será obligatorio por parte del fabricante o el 
representante de este dentro del mercado comunitario europeo, siendo este el responsable de su 
colocación y la Administración competente deberá velar por la correcta utilización de dicho 
marcado. 
 
El fabricante deberá realizar el marcado CE de las siguientes maneras, ordenadas de mayor a menor 
preferencia de manera visible, legible e indeleble: 
 En el propio producto. 
 En una etiqueta pegada a este. 
 En su embalaje. 
 En la documentación que le acompaña al llegar a la obra. 
 
El símbolo del marcado CE (Conformidad Europea) deberá tener una dimensión superior a los 5 mm 
y no debe ser confundido con el de China Export, u otros. En la siguiente imagen se muestra la 
diferencia de ambos. 
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Siendo el marcado CE sigue la siguiente definición geométrica. 
 
Además de este marcado, deberá llevar acompañado de una serie de inscripciones complementarias 
las cuales se muestran en la siguiente imagen: 
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Estas inscripciones complementarias no tienen un modelo tipo de tamaño, tipo, color de letra o de 
fondo, pero deberá ser legible en condiciones normales de llegada a obra. 
 
En el caso de que en el país en el que se comercialice el producto no exista una legislación vigente 
respecto a los ensayos de resistencia mecánica, deberá presentarse sus propiedades técnicas 
deberán reflejarse en la ficha técnica con las siglas “PND” (Presentación No Determinada, en 
castellano). 
 
5.11. OBRAS DEFECTUOSAS. 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de que se 
observasen defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo del 
Contratista.  
 
5.12. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
Aquellas unidades de obra que no hayan sido detalladas en Planos, Memoria, Anejos o en el presente 
Pliego de Condiciones, y que sean necesarias para la correcta terminación o ejecución de la Obra, se 
ejecutarán según las especificaciones transmitidas por la Dirección de Obra, abonándose al precio 
que se acuerde mediante la asimilación, en la medida de lo posible, a partidas ya presupuestadas. 
Además, estas unidades no especificadas se ejecutarán de acuerdo con las reglas de buena 
construcción y las indicaciones del Inspector de las obras. 
 
En caso de ser necesario, la elaboración de precios nuevos se realizará, a partir de los precios 
descompuestos y rendimientos que han servido de base para la elaboración del proyecto o de obras 
similares, exigiendo al Contratista la justificación de estos. 
 
5.13. VARIACIONES DE OBRA. 
Las variaciones derivadas de los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra deberán ser 
justificadas por el contratista y aprobadas por la Dirección Facultativa y por la propiedad. En las 
cláusulas de las Condiciones Técnicas se recogen ciertas especificaciones acerca de las mediciones y 
condiciones de abono en caso de variaciones de obra. 
 
5.14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la fecha de comunicación, por escrito, de la 
adjudicación definitiva de la obra. 
 
Si en los plazos parciales o total previstos no se realizase la ejecución de la Obra, sin existir 
reconocimiento expreso una causa justificada para la ampliación de dichos plazos, se llevará a cabo 
la imposición de las sanciones previstas en el Contrato de la Obra. Se hace, expresamente, la 
advertencia de que las condiciones climatológicas adversas y no excepcionales no tendrán la 
consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos señalados. 
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5.15. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
Una vez se hayan terminado olas obras, se procederá a su recepción provisional mediante el acta 
pertinente que se formalizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, desde la cual 
empezará a contarse el plazo de garantía. 
 
Una vez finalizado el plazo de garantía se procederá al reconocimiento de la obra realizada, de 
manera que, si no presenta ninguna deficiencia, será recibida definitivamente. 
 
Antes de verificarse dichas recepciones, se podrá someter todas las obras a la extracción de probetas, 
toma de muestras y cualquier ensayo que se juzgue oportuno por parte de la Dirección de Obra. 
 
Tanto los asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan 
de la falta de precauciones o de la mala construcción, serán corregidos por el Contratista a su cargo. 
 
5.16. PLAZO DE GARANTIA. 
El plazo de garantía será de dos (2) años, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de la 
recepción provisional. Durante este período, el Contratista deberá realizar, a su cuenta, todas las 
obras de conservación y reparación que sean necesarias. 
 
5.17. INSPECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras corresponderá a los Técnicos de Grado Superior y Medio 
designados. El Contratista someterá a consulta cualquier duda en la interpretación de estas 
condiciones que necesite una aclaración. 
 
5.18. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán a cuenta del Contratista los gastos de carácter general derivados de los siguientes conceptos: 
 Personal y materiales que sean necesarios para el replanteo general, parcial y confección del 
correspondiente acta de replanteo. 
 Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, 
medición final y confección de la liquidación de las obras. 
 Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para la correcta ejecución 
de la obra. 
 Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 
los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras 
durante las obras. 
 Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
 Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 
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 Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general de cualquier instalación que sea 
necesario apear, conservar o modificar haya sido o no contemplada en este proyecto. 
 Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 
 Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
 Limpieza general de la obra. 
 Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía 
eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía 
y teléfonos. 
 Retirada de las obras de los materiales rechazados. 
 Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., entiéndase incluidos los 
medios materiales   
 Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
5.19. CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
El abono de las obras se realizará mediante la redacción de certificaciones con un periodo mensual 
de la obra ejecutada. Estas serán obtenidas por medición al origen, cuyos datos de mediciones 
deberán ser proporcionados por la contrata para su posterior comprobación por parte la Dirección 
de Obra. Junto a cada certificación, el Contratista deberá entregar un informe mensual de los 
trabajos realizados durante el periodo al que corresponde la certificación así como las observaciones 
que considere oportunas. 
 
Si la Dirección de obra lo solicita, el Contratista estará obligado a entregar las distintas fotografías 
que se recogen a continuación: 
 Un fotografía antes de iniciarse los trabajos. 
 Dos del estado actual por cada certificación efectuada. 
 Una fotografía a la terminación total de los trabajos. 
 
Estas fotografías recogerán tanto el estado general de la parte de la obra en la que interviene como 
detalles constructivos que justifiquen la calidad de los materiales y su correcta ejecución durante la 
obra, siendo necesario, si es preciso, el aumentar la cantidad de fotografías facilitadas en cada 
supuesto. Además, en el caso de contingencias no previstas, se deberá plasmar en la medida de la 
posible en un nuevo envío de fotografías. 
5.20. GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS. 
Con carácter general no se admite la ejecución de trabajos por administración, valorándose las  
partidas mediante el presupuesto o los contradictorios que se establezcan. 
 
Si se da el caso en el que, a juicio de la Dirección de Obra, sea necesario aplicar este tipo de 
valoración, deberá indicarlo expresamente y por escrito a la Dirección de Obra con anterioridad al 
comienzo del trabajo planteado. Estas facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en 
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vigor en el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales, medios 
auxiliares e impuestos vigentes. 
 
Para el control de estos trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y 
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración partes retrasados ni partidas no incluidas en 
los mismos. 
 
Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto por el concepto se deberán justificar excepto 
aquéllas que expresamente se especifiquen como abonables íntegramente. 
 
5.21. LIBRO DE ÓRDENES 
Deberá existir permanentemente y a disposición de la Dirección de Obra, un ejemplar del presente 
proyecto, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes. Este último deberá contar cojas 
foliadas por duplicado, numeradas, con el título de la obra impreso y con espacio en su parte inferior 
para fecha y firma de la Dirección y del representante de la Contrata. 
 
5.22. DOMICILIO DEL CONTRATISTA 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario deberá 
hacer constar a la Dirección Facultativa de manera actualizada,  al corriente y por escrito de la 
ubicación de su domicilio o el de uno de sus representantes, donde se recibirán todas las 
comunicaciones que se le dirijan acerca las obras contratadas. 
 
5.23. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 
Por parte del Contratista, este será el responsable del cumplimento de las obligaciones sociales 
vigentes relacionadas con los obreros, abonándose el salario establecido en las Bases de Trabajo.  
 
También estarán a su cargo las liquidaciones de las cargas sociales del personal de la Obra, las cuales 
serán determinadas según las leyes vigentes, manteniendo en orden los seguros, subsidios, retiro de 
obreros, vacaciones, etc. Especialmente, se mantendrá en orden todo lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
5.24. PRECIOS 
Los precios expresados en el presupuesto del presente proyecto así como los futuramente ofertados 
por el contratista adjudicatario de la obra, comprenden las tareas de suministro, empleo, 
manipulación y transporte de los materiales además de los medios necesarios para la ejecución de 
las obras.  
 
En las cláusulas de las condiciones técnicas, así como en el Presupuesto, se recogen distintas 
condiciones que son incluidas o excluidas en el precio recogido. 
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Del mismo, estos precios incluyen los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
todas las operaciones directas o incidentales que sean necesarias para que las unidades de la obra 
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas 
por el director de las obras.  
 
5.25. APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
La ejecución de las obras que comprende el presente Proyecto, están sujetas al Impuesto del Valor 
Añadido (I.V.A.), con el tipo impositivo general del veintiún por ciento (21%), no habiéndose incluido 
dicho impuesto en los precios de las unidades de obra aplicadas siendo objeto de abono 
independiente. 
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6. CONDICIONES FACULTATIVAS 
A cada uno de los siguientes agentes, se le obligará a tener la posesión o capacitación profesional 
que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como parte implicada. 
 
Esta capacitación profesional será determinada en función del Artículo 2. “Ámbito de aplicación” de 
la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que establece el grupo al que 
pertenece cada edificio en función de su uso. 
 
Puesto que no se engloba el edificio objeto de este proyecto ni en el grupo A ni en el B, pertenece al 
grupo C. 
 
Lo cual lleva a que cualquiera de las siguientes partes exceptuando el Promotor y Constructor, 
deberán tener la titulación de Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico.  
 
Siempre que la labor de Director de Obra recaiga sobre un Arquitecto, el Director de Ejecución de la 
Obra deberá ser Arquitecto Técnico.  
 
6.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 La Dirección Facultativa está compuesta por el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra. 
A la Dirección Facultativa añadirá el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a un facultativo distinto de 
los anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del Promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
6.2. EL PROMOTOR 
6.2.1. DEFINICIÓN 
Según su definición en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su 
artículo número 9: 
 
“Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, 
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para 
su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.” 
 
6.2.2. OBLIGACIONES 
a) Ostentar titularidad de un derecho que le faculte para construir en el solar en el que se vayan 
a realizar las obras.  
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b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Obtener y gestionar las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes para la 
construcción del edificio. 
d) Suscribir el acta de Recepción de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19 de la ley 38/1999, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años. 
f) Entregar, si procede, al adquiriente la documentación de la obra ejecutada o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
6.3. DIRECTOR DE OBRA 
6.3.1. DEFINICIÓN 
Según su definición en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su artí 
culo número 12: 
 
“El director de obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.” 
 
6.3.2. OBLIGACIONES 
a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada con las 
características geotécnicas del terreno. 
b) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  
c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, las posibles modificaciones 
del proyecto que sean exigidas por el proceso de ejecución de las obras, siempre de acuerdo 
con el promotor recibiendo su conformidad, de acuerdo con la legislación vigente y 
contemplada en la redacción del proyecto. 
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, además 
de dar conformidad a las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 
e) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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6.4. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
6.4.1. DEFINICIÓN 
Según su definición en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su 
artículo número 13: 
 
“El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, 
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.” 
 
6.4.2. OBLIGACIONES 
Le corresponde al director de la Ejecución de la Obra: 
 
a) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
b) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
c) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas.  
d) Comprobar y dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, materiales, 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones recibidas del director de obra. 
e) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 
f) Colaborar con las restantes partes implicadas en la elaboración de la documentación de la 




Según su definición en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su 
artículo número 11: 
 
“El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
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Le corresponde al Constructor: 
 
a) Ejecutar la obra según lo proyectado, la legislación vigente aplicable y las instrucciones 
de director de obra y del director de ejecución de la obra. 
b) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra 
recogidos en el artículo 19 de la ley 38/1999. 
c) Asignar a la obra los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las 
obras con suficiente antelación. 
d) Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada. 
e) Designar al Jefe de Obra en representación técnica del constructor en la obra. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra. 
g) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
6.6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
6.6.1. OBLIGACIONES 
Le corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud: 
a) Antes del comienzo de las obras, deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por 
cada contratista. 
b) Coordinar las actividades de la obra que garanticen que las tareas preventivas no generan 
conflictos entre ellas que reducan su eficacia.   
c) Contratar los sistemas de seguridad y salud, instalaciones provisionales y velar por correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
d) Instalar los medios necesarios para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
 
6.7. SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 
6.7.1. DEFINICIÓN 
Según su definición en la Ley 38/1999, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su 
artículo número 15: 
 
“Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción”. 
Entendiéndose como Producto de Construcción: 
“Aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra incluyendo materiales, 
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en 
proceso de ejecución.”  
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a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
6.8. PROPIETARIOS Y USUARIOS 
6.8.1. OBLIGACIONES 
a) De los propietarios: Conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra 
ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
b) De los usuarios, sean o no propietarios: La utilización adecuada de los edificios o de parte de 
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
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7. CONDICIONES ECONÓMICAS 
7.1. PRINCIPIO BÁSICO 
Todas las partes implicadas en el proceso de ejecución de las obras tienen derecho a recibir las 
cantidades estipuladas en sus correspondientes contratos en fecha y forma estipuladas entre las 
partes. Pudiéndose exigir de manera legal y reciproca el cumplimiento del pago de cantidades 
adeudadas.  
7.2. FIANZAS 
El contratista deberá depositar en metálico o mediante aval bancario entre el 5% y el 12% del precio 
de la contrata, según se estipule en el contrato entre las partes.  
 
Sin embargo, dicho depósito podrá ser sustituido por certificaciones parciales en igual proporción, 
aumentándose el porcentaje de la fianza hasta valores entre el 10% y el 20% según se estipule. 
 
7.3. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
En el caso de que el Contratista se negase a finalizar los trabajos necesarios para ejecutar la obra de 
manera estipulada en el plazo previsto y/o dejando abandonada la obra más de 2 semanas (en este 
caso, sin causa justificada), el Director de Obra podrá, en nombre del Promotor, contratar los servicios 
de otro Contratista que realice el trabajo.  
 
Este coste será abonado con la fianza depositada por el primer Contratista que ha abandonado la 
obra o que se niega a acabarla en forma estipulada.  
 
En el caso que no bastase con esta fianza para realizar los trabajos restantes, el Promotor deberá 
hacerse cargo de la diferencia, reclamando posteriormente esta cantidad al primer Contratista por 
los distintos medios legales, basándose en el principio de dar continuidad a la obra y no afectar en 
plazo y coste al resto de las unidades de la obra. 
 
7.4. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
La fianza será devuelta en el plazo máximo de 30 días naturales, una vez firmada el Acta de Recepción 
final de la obra. El Promotor podrá exigir al Contratista acreditaciones que recojan la liquidación de 
las deudas y gastos causados por su participación de las obras, tales como salarios, suministros, 
licencias, etc. 
 
Si el Promotor, de acuerdo con el Director de Obra estima oportuno realizar recepciones parciales 
de la obra, al Contratista se le devolverá el 75% de la fianza calculada mediante la proporcionalidad 
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Los precios unitarios de cada uno de los capítulos que conforman el presupuesto es el resultado de 
sumar los costes directos, indirectos, materiales y el beneficio industrial. Siendo cada uno de ellos: 
 Costes directos: Mano de obra que interviene directamente en la obra, materiales con el 
precio resultante a pie de obra, equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene, gasto de 
personal, combustible y energía eléctrica necesarios para los equipos y amortización de los 
equipos. 
 Costes indirectos: Gastos de oficina derivados de la tramitación y gestión del personal, 
equipos, etc. 
 Beneficio Industrial: Beneficio que obtiene el Contratista, el cual se establece en un 6%. 
 
El Precio de Ejecución Material (PEM) se calculará mediante la suma de los costes anteriores 
exceptuando el Beneficio Industrial. 
 
Si al Precio de Ejecución Material (PEM) se le suma el Beneficio Industrial se obtendrá el Precio de 
Contrata, siendo el Impuesto del Valor Añadido (IVA) no incluido en el Precio de Contrata. 
 
Los precios contradictorios se producirán únicamente cuando el Director de la Obra o el Promotor 
decidan variar la calidad o cantidad de las unidades de obra. O bien introduciendo nuevas unidades 
distintas a las presupuestadas. 
  
En este caso, se resolverán los precios contradictorios antes de comenzar la ejecución de la partida 
en la obra y antes de que finalicen, en general, los 15 días laborales, empezando a contar desde la 
notificación confirmada al Contratista. Si en el contrato firmado con el Contratista se especificase 
otras condiciones en este aspecto, este tendrá prioridad de sobre este Pliego de Condiciones. 
En el caso de que se reclamase el aumento de precio por diversas causas por parte del Contratista, y 
una vez firmado el contrato, este aumento no se llevará a cabo en ninguna circunstancia, 
ajustándose a lo pactado en dicho contrato y lo descrito en este Pliego de Condiciones. 
 
Los precios se medirán de acuerdo con las unidades establecidas en cada una de las clausulas de las 
Condiciones Técnicas de este Pliego salvo que se establezca otras unidades de medición en cada 
uno de los contratos con el Contratista.  
 
7.6. ABONO 
El abono se efectuará mediante alguna de las siguientes maneras: 
 Tipo fijo o tanto alzado total: Mediante el abono de la cifra previamente fijada en la 
adjudicación, reducida, si procede, en caso de baja efectuada por el Contratista 
 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra: Abonándose el precio invariable fijado de 
antemano, pudiéndose variar sólo la cantidad de unidades ejecutadas. 
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Según lo recogido en cada uno de los contratos de relación con las partes implicadas con el 
Contratista y lo recogido en este Pliego de Condiciones, en las fechas estipuladas se realizará una 
valoración de la obra ejecutada hasta esa fecha medido según las unidades establecidas en las 
Condiciones Técnicas de este Pliego, salvo que se establezca otras unidades de medición en cada 
uno de los contratos con el Contratista.  
 
El Contratista podrá estar presente en las mediciones realizadas en la obra y recibirá el resultado de 
las mediciones para que pueda, en el plazo de 14 días naturales, realizar las reclamaciones 
pertinentes si así lo estima oportuno. 
 
En el caso de realizarse dichas reclamaciones, el Director de Obra deberá resolver dicha reclamación 
en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir desde la fecha de recepción confirmada de la 
reclamación.  
 
Si el contratista no está de acuerdo con esta resolución podrá acudir al Promotor de la manera 
recogida en cada uno de los contratos con los Contratistas.  
 
Cabe destacar que el acopio de material en condiciones apropiadas, según los términos recogidos 
en sus respectivas normas UNE y las cláusulas de Condiciones Técnicas, serán objeto de certificación 
hasta un máximo del 85%.  
 
7.8. MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS 
Si el contratista emplease materiales de mayor calidad o su preparación a la hora de ejecutar la obra 
es mayor a la necesaria, no tendrá derecho a recibir el abono de la diferencia de lo recogido en inicio 
y firmado con lo realmente ejecutado. 
 
7.9. ABONO DE UNIDADES DE OBRA PRESUPUESTADO MEDIANTE PARTIDA 
ALZADAS 
Si existen precios contratados para unidades de obra idénticas, se abonarán al precio establecido a 
estas posterior a realizar la pertinente revisión. 
 
Si son unidades de obras similares, se realizarán precios contradictorios con el objetivo de mediar 
con el Contratista a la hora de establecer su similitud en función de sus características que lo definen 
en su implicación en la obra. 
 
Si, por el contrario, no existen unidades de obra idénticas o similares, las partidas alzadas serán 
abonadas íntegramente. Sin embargo, en el contrato entre las partes, se deberá recoger la obligación 
de justificar por parte del Contratista el método de medición (jornadas laborales, materiales 
utilizados o similares). 
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Las certificaciones aceptadas y aprobadas por el Director de Obra deberán ser remitidas en el plazo 
de 30 días al Promotor, con el fin de ser abonadas al Contratista de forma y plazo establecidos en sus 
respectivos contratos entre ambas partes. 
 
7.11. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
7.11.1. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Si las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto y por 
causas imputables al contratista, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última 
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio 
que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
7.11.2. DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos en el caso de 
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8. CONDICIONES TÉCNICAS 
8.1. DESBROCE, LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN 
8.1.1. DEFINICIÓN. 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG-3. 
La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar, sino que está referida a 
cualquier clase de terreno, por lo que el precio unitario correspondiente se aplicará a cualquier clase 
de terreno geológicamente natural o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o 
compacto, incluso roca, en la profundidad comprendida entre la rasante del terreno natural y las 
rasantes o cotas proyectadas. Igualmente se refiere a la excavación de terreno existente con objeto 
de sanearlo en la profundidad que se indique por la Dirección de Obra, comprendiendo medios 
manuales o mecánicos y elementos necesarios para llevarlas a cabo, o bien los agotamientos si se 
precisasen. Esta unidad incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce 
superficial, la nivelación, el refino y la compactación de las superficies resultantes hasta el noventa y 
cinco por ciento (95%) de la densidad del Proctor Modificado, así como el escarificado del terreno en 
una profundidad de diez (10) centímetros en los casos que juzgue necesarios la Dirección de Obra. 
 
En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de 
fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) centímetros, siendo su volumen total 
inferior a un (1) metro cúbico y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio 
de la Dirección de Obra. 
 
No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista fuera de la sección tipo, 
salvo orden expresa del Ingeniero Director. 
 
Las excavaciones realizadas en formas de saneo deberán ser aprobadas previamente por la Dirección 
de Obra que tomará topográficamente el fondo de saneo. No se admitirá ningún saneo que no haya 
sido tomado por el equipo de la Dirección Facultativa. 
 
Asimismo, se considera incluido en el precio de esta misma unidad, no siendo por tanto objeto de 
abono independiente, la carga y transporte de los productos obtenidos en las excavaciones de la 
explanación a lugar de acopio o posible lugar de empleo, sin que en ningún caso suponga un acopio 
intermedio. 
 
8.1.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación en explanación, tanto en 
roca, sea o no ripable, como para la excavación en tierras. Se medirán los metros cúbicos real y 
necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes y después de la excavación, 
abonándose al precio que para tal unidad figura en el presupuesto y que incluye todas las 
operaciones descritas. 
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Este precio incluye la excavación, carga y descarga a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido, 
así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario con arreglo a lo indicado en el 
apartado anterior, refino y saneo de los taludes, incluso por medios naturales, entibación y 
agotamiento. 
 
8.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
8.2.1. DEFINICIÓN. 
Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o artificial, ya 
sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, incluso roca, a cualquier profundidad, 
comprendiendo medios manuales o mecánicos y elementos necesarios para llevarlas a cabo, tales 
como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos si se precisasen. Esta unidad incluye, 
además, el refino y la compactación de las superficies resultantes hasta el noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad del Proctor Modificado. 
 
En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de 
fábrica que tengan alguna dimensión interior a treinta (30) centímetros, siendo su volumen total 
inferior a un (1) metro cúbico y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio 
de la Dirección de Obra. 
 
No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y la colocación de las 
tuberías o de los separadores de hidrocarburos. 
 
Como norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros (1,50 
m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales. 
 
Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, no computables ni 
tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La realización de los taludes indicados, 
no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de 
desprendimientos de tierras. 
 
Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 
complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y accesos a fincas. El acopio 
de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular se realizarán los acopios a suficiente distancia 
de la excavación para evitar los desprendimientos y accidentes.  
 
8.2.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y 
después de la excavación, incluyéndose en el mismo todas las operaciones y elementos auxiliares 
descritos. 
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Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendimientos debidos a 
carencia o deficiencia de entibación y los excesos de anchuras. 
 
Este precio incluye la excavación, carga y descarga a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido, 
así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario. 
 
8.3. GEOTEXTIL COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y FILTRO. 
8.3.1. DESCRIPCIÓN. 
Se tendrá en cuenta la Normativa del PG-3 al respecto en cuanto a geotextiles se refiere, 
concretamente el artículo 290 y 422. 
 
El Geotextil se colocará justo por encima de la capa de fondo de excavación para separar la capa de 
suelos inadecuados de los suelos seleccionados de la explanada mejorada y según lo que ordene el 
Director de las Obras. 
 
El Geotextil será un tejido formado por fibras de Polipropileno, unido mecánicamente por un 
proceso de agujereado. 
 
El geotextil a colocar deberá cumplir los siguientes valores mínimos:  
• Rpd (mm)=14 Resistencia perforación dinámica  
• Rt (KN/m)=18,41 Resistencia tracción 
• Εr=0.8 Deformación unitaria 
• E (KN/m)=14,73 Energía deformación. 
 
8.3.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Las láminas geotextiles se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie recubierta o envuelta 
sin tener en cuenta los solapes y se abonarán al precio de presupuesto. 
 
Además de los solapes, se considerarán incluidas en estos precios, las uniones mecánicas por 
cortado, soldadura o grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil. 
No serán de abono independiente cuando forme parte del precio de otra unidad. 
 
8.4. TERRAPLENES Y RELLENOS. 
8.4.1. DEFINICIÓN. 
Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sueltos sobre la explanación o 
superficie originada por el saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de 
materiales, carga, transporte, extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de 
espesor no superior a treinta (30) centímetros; una vez compactadas, refino, reperfilado y formación 
de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario hasta conseguir la cota de subrasante. 
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En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán utilizar 
suelos seleccionados según el PG-3. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se 
podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 
Se considerarán SUELOS SELECCIONADOS los que cumplan las siguientes condiciones: 
- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103204.  
- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
< 0,2%), según NLT 114.  
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).  
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≤ 15%) o que 
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:  
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).  
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%).  
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).  
- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.  
- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.  
A. Se considerarán SUELOS ADECUADOS los que cumplan las siguientes condiciones: 
- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 103204.  
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
según NLT 114.  
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).  
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%) en peso.  
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 35%) en peso.  
- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 
(IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104.  
B. Se considerarán SUELOS TOLERABLES los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:  
- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103204.  
- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115.  
- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), según 
NLT 114.  
- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.  
- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-
20)).  
- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos 
décimas de megapascal (0,2 MPa).  
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- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  
C. Se considerarán SUELOS MARGINALES los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de 
alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones:  
- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según UNE 103204.  
- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 
remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  
- Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será inferior al 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-
20)).  
D. Se considerarán SUELOS INADECUADOS:  
- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  
- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 
tocones, ramas, etc.  
- Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.  
En ningún caso el tanto por ciento de sulfato soluble en agua expresado en SO4 sobre el suelo seco 
será superior al cero con treinta (0,3). 
Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades:  
- En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho (98 %) de la densidad del Próctor 
Modificado. 
- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco (95 %) por ciento de la del 
Próctor Modificado. 
La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra sea igual 
o inferior a dos grados centígrados (2). 
 
La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) milímetros, tampoco 
podrá haber zonas capaces de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún 
punto. 
 
Previamente a la formación de explanada mejorada con suelo seleccionado, se rasanteará la 
superficie con el terreno existente y se formarán las pendientes que se indican en planos. La 
explanación se realizará por compensación de tierras. 
 
8.4.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y después de 
realizar el terraplenado, abonándose a los precios que para tales unidades figuran en el presupuesto, 
m3. de suelo seleccionado según el PG-3. Incluyen humectación, compactación por tongadas, 
escarificado, refino y formación de pendientes. 
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Dentro del precio se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias como, la compra 
de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para 
la perfecta terminación de la unidad. 
La eliminación de blandones que se produzcan y zonas segregadas o defectuosas serán de exclusiva 
cuenta del Contratista. 
La explanación se medirá por m2 de explanación incluyendo las operaciones de desmonte, carga y 
transporte dentro de la explanación y terraplén. 
 
8.5. RELLENO DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
8.5.1. DEFINICIÓN. 
El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierras procedentes de la excavación o 
acopios, debiendo ser material cribado sin áridos superiores a dos (2) centímetros hasta como 
mínimo 30 centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería, capa esta que deberá ser 
retacada y compactada incluso manualmente. El resto del relleno se compactará mecánicamente 
por tongadas de espesor a determinar por la Dirección de obra con productos seleccionados sin 
gruesos superiores a quince (15) centímetros. 
 
Si la Dirección de Obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones, lo considera 
imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de préstamos. 
 
Las densidades exigidas después de la compactación serán, en coronación, no inferior al 98 por 100 
(98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado según UNE 103501 y, en el resto de 
las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de 
ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
 
Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos rellenos serán las que se 
especifican para los diversos tipos de terraplén en función de la altura. 
 
8.5.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos no 
justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura en el presupuesto, comprendiendo 
la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, 
humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total 
terminación de la unidad. 
 
8.6. ARENA EN ZANJAS 
8.6.1. DEFINICIÓN. 
La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo, o mezcla de ambos, 
debiendo cumplir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
- El equivalente de arena será superior a setenta (>70). 
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- El índice de plasticidad inferior a cinco (IP<5). 
- Por el tamiz número cuatro (nº4) UNE, deberá pasar el cien por cien (100%). 
- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1%) del peso total.  
- El contenido de sulfatos solubles, expresado en SO3 y referido al árido seco, no excederá del 
cero ocho (0,80) por ciento del peso total. 
- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE serán inferiores en peso al cinco (5%) por ciento 
del total. 
 
8.6.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal unidad figura en 
el presupuesto. 
 
8.7. ZAHORRA ARTIFICIAL 
8.7.1. DEFINICIÓN. 
Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración total o parcial de piedra de cantera 
o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, 
un cincuenta por ciento (50 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o 
más de fractura.  Además, deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños.  
Estos materiales cumplirán lo especificado en el artículo 500.2 del PG-3. Previamente a su aceptación 
se someterán a los siguientes ensayos, como mínimo una vez para los materiales de cada 
procedencia: 
- Granulométrico. 
- Límites de Atterberg. 
- Ensayo de Los Angeles. 
- Ensayo C.B. R. 
- Determinación del Equivalente de Arena. 
- Ensayo Proctor Modificado. 
 
Además se efectuará la determinación de la densidad realmente obtenida después de la 
compactación y la determinación de la granulometría sobre una muestra extraída al menos una vez 
por cada muestra completamente terminada. 
Cumplirá las siguientes prescripciones: 
- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.  
- La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites 
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente: 
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TAMICES UNE (mm) CEDAZOS Y CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
 ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 
40 100 --- ---- 
32 88 - 100 100 100 
20 65 - 90 75 - 100 65-100 
12.5 52 - 76 60 - 86 47-78 
8 40 - 63 45 - 73 30 - 58 
4 26 - 45 31 - 54 14 - 37 
2 15 - 32 20- 40 0 - 15 
0,5 7 - 21 9 - 24 0 - 6 
0,25 4 -16 5 -18 0 - 4 
0,063 0 - 9 0 - 9 0 - 2 
 
- El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
extendida y compactada. 
 
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles será inferior a treinta y cinco (<35). 
- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales están en 
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demás 
casos.  
- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  
- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 2).  
- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá ser 
inferior a treinta y cinco (< 35).  
- El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y cinco 
por ciento (75%).  
- El material será “no plástico” (UNE 103104). 
- El equivalente de arena será mayor de treinta y cinco (>35). 
-  
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la dosificación en Central.  Sin 
embargo, si el Director de la obra lo autoriza, podrá efectuase la mezcla "in situ". 
 
La extensión de los materiales previamente mezclados se efectuará tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a veinte 
(20) centímetros medidos después de la compactación.  Seguidamente se procederá, si es preciso, a 
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su humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta alcanzar una 
densidad igual o mayor al cien por ciento (100%) de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado, en 
capas de base para todo tipo de tráfico, y del noventa y ocho por ciento (98%) cuando se emplee 
cumpliendo la función de sub-base. 
 
Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea igual o 
inferior a dos grados centígrados (2ºC). 
 
La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez (10) milímetros y no podrá 
rebasar la superficie teórica en ningún punto. 
 
En todo lo no señalado en el presente Pliego, la ejecución de esta Unidad de obra se ajustará a lo 
indicado en el Artículo 510 "Zahorras" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG3). 
 
8.7.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m3. de zahorra artificial figura en el 
presupuesto, que incluye el material, su empleo, extendido, humectación, compactación y 




Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro: 
 
TIPO DE HORMIGÓN 
TAMAÑO MÁX DEL 
ÁRIDO (MM) 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
COMPRESIÓN (28D) (N/mm2) 
HM – 15 40 15 
HM – 20 22 20 
HA – 25 22 25 
HA – 30 20 30 
HA – 35 20 35 
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El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata 
de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual 
que 0,5. 
 
La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir 
una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 
CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
A/C para HA 0.65 0.60 0.55 0.50 0.5 0.45 0.50 
A/C para HA 0.65 -- -- 0.50 0.50 0.45 0.50 
 
El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir 
una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 
CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
CEMENTO (Kg/m3) para HA 250 275 300 325 350 350 300 
CEMENTO (Kg/m3) para HA 200 -- -- 275 300 325 275 
 
En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro 
cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y rigolas la 
dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de 
hormigón (375 kg/m3). 
 
Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en 
función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 
 
CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 
RESISTENCIA (N/mm2) para HA 25 25 30 30 30 35 30 
RESISTENCIA (N/mm2) para HM 20 -- -- 30 30 35 30 
 
8.8.2. UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 
Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la 
siguiente relación: 
 
- HM-15/IIb+Qc: hormigón de limpieza, rellenos, soleras no transitables, cunetas revestidas, 
contrarrestos. 
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- HM-20/IIb+Qc: hormigón en masa en pequeñas obras, pavimentos, capas inferiores de firme 
rígido, losas de tránsito peatonal, rellenos localizados, protección de conducciones de agua, 
etc. 
- HA-35/IIb+Qc: hormigón para armar en muros, losas armadas de protección en boquilla de 
pozos de registro. 
 
Los hormigones empleados en las soleras tendrán una resistencia característica a flexotracción de 
4,5 newton por milímetro cuadrado (4,50 N/mm2). 
 
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la 
Dirección de la obra, será blanda y corresponderá a un asiento del cono de Abrams comprendido 
entre seis (6) y nueve (9) centímetros con una tolerancia de +1. 
 
En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e incluso 
fluida (asiento 10-15 centímetros). 
 
Como norma general no debe transcurrir más de (1) hora entre la fabricación del hormigón y su 
puesta en obra y vibrado. 
 
Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse en obra dentro de 
la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.  
 
Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de suministro que estará 
en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa. 
 
Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método de 
compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La duración mínima del 
curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m.). Deberá 
suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta grados 
centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 
 
8.8.3. JUNTAS Y TERMINACIÓN. 
En las soleras deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a cinco metros (5 m.), 
disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic 
bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de 
retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta 
unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista.  
 
La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá realizar una 
junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si 
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técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta 
el punto donde se pueda realizar.  
 
Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que disponga la 
Dirección de la obra.  
 
La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a diez (10) milímetros, debiendo 
corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 
de la obra. 
 
El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 11 de la Instrucción EHE. Los defectos 
deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección 
de la obra. 
 
8.8.4. CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen 
dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y proveedores 
disponen de sus propios controles internos. 
 










8.8.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de acuerdo con 
lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para cada tipo de 
hormigón figura en el presupuesto, que incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, 
curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones complementarias para la total 
terminación de la unidad. 
 
La unidad se medirá por metros cúbicos o metros cuadrados de hormigón real y necesariamente 
colocados, medidos sobre plano, no siendo de abono los excesos: 
 
- m2 Solera hormigón magro 15 cm 
- m2 Solera hormigón HM-20 20 cm 
- m2 Solera hormigón HM-20 15 cm 
- m2 Solera hormigón HAF-35 20 cm 
- m3 HM-20/IIb 
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- m3 HM-15/IIb 
- m3 HA-25 
- m3 HA-30/IIb 
- m3 HA-35/IIb +Qc 
 
8.9. JUNTAS DE HORMIGONADO. 
8.9.1. DEFINICIÓN. 
Las juntas de trabajo y las juntas de dilatación de los pavimentos de hormigón se resolverán con una 
armadura de junta doble triangular con protector de bordes especial de plástico. Las juntas de 
dilatación se realizarán en los lugares indicados en planos detallados que sean solicitados por parte 
del Contratista, mientras que las de trabajo se realizarán cada vez que sean necesarias según se ha 
explicado en el apartado de hormigones. 
 
La junta se compone de dos piezas que se ensamblan en la parte central con una especie de “U” 
semi-invertida y en la parte superior de cada pieza va sujeta una banda de plástico. La figura formada 
por estas dos piezas tiene forma piramidal. La superficie lateral y la base están agujereadas para que 
penetre el hormigón, no así la parte central, que ensambla las dos piezas, creando una junta de 
dilatación. 
 
También es posible utilizar una de las dos piezas como junta de trabajo o de retracción-contracción. 
 
Este tipo de junta como junta de trabajo: 
 Evita el movimiento de vertical por alabeo y por retracción, debido al anclaje en forma de U 
semi-invertida que tiene en el centro donde se unen las dos piezas del triángulo. 
 La banda de plástico de la parte superior de la regla se desgasta a medida que el hormigón 
desciende unos milímetros en su proceso de curado, quedando el perfil siempre al mismo 
nivel que el hormigón. 
 Las bandas de plástico también protegen los cantos vivos del hormigón 
Como junta de dilatación: 
 La junta se puede sellar y también permite la colocación de otros materiales flexibles para 
absorber las dilataciones del hormigón. 
  
8.9.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
El coste de su realización se encuentra repercutido en el precio de la solera de hormigón, no siendo 
su abono independiente. Sin embargo, el sellado de estas se abonará de manera independiente al 
existir distintas soluciones constructivas.   
 
La Dirección de Obra deberá aprobar previamente, las situaciones en las que se permitirá colocar 
una de las dos mitades solamente. En estos casos se abonará exactamente la mitad del precio que 
figura en el presupuesto. 
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8.10. ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
8.10.1. DEFINICIÓN. 
Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros comunes al 
carbono o acero de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales: 
convertidor ácido o básico, conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D. etc.) Martín Siemens, 
horno eléctrico. El acero laminado a utilizar será el denominado como S 275 JR para perfiles 
laminados abiertos y siendo su equivalente el S 275 J2G3 para las chapas.  
 
8.10.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA. 
Las características químicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE-EN 10025-1:2006. 
 
8.10.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 
Las características mecánicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE-EN 10025. Los 
laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos estructurales 
como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la Norma UNE-EN 10027:2017 de 
designación de aceros, siendo en el caso de las chapas, de calidad S 275 K2G3, S 275 J2H para perfiles 
cerrados y S 275 JR para perfiles abiertos. La estructura de acero deberá ser homogénea, conseguida 
por un buen proceso de fabricación y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que 
perjudiquen a la calidad del material.  
 
Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que 
afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán 
reparadas mediante procedimientos adecuados previa aprobación de la Dirección de Obra. Serán 
admisibles los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, el perfil en cuestión 
cumpla las tolerancias exigidas. Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de 
los agentes de la Dirección de Obra, no podrán alegarse como descargo de ninguna de las 
obligaciones impuestas, pudiéndose hasta después del montaje, desechar las piezas que fuesen 
reconocidas defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la calidad. 
 
Electrodos: En el soldeo automático con arco sumergido, solamente se utilizarán aquellas 
combinaciones de alambre y fundente que produzcan soldaduras que, por lo menos, cumplan los 
valores exigidos al metal base. A tal fin el contratista efectuará las correspondientes homologaciones 
y pruebas sobre el metal depositado, que estarán de acuerdo con las combinaciones de electrodo y 
flux. Las varillas para soldeo automático con arco sumergido estarán de acuerdo con la 
especificación AWS A5-17, AWS A5.1 y AWA A5.5 y con la Norma AWS D.1-1 en cuanto al tipo de 
acero a soldar. Además, en el caso de soldeo de acero estructural a armadura, los electrodos deberán 
cumplir con AWS D12.1. 
 
8.10.4. RECEPCIÓN. 
El Director de las Obras podrá, a su criterio, exigir los ensayos de recepción o aceptar en su lugar el 
certificado de garantía de la factoría siderúrgica suministradora. El control de recepción de los 
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materiales se realizará mediante ultrasonidos, tal como se especifica en la Norma UNE-EN 
10160:2000, para asegurar que el acero puede ser clasificado en el grado A. En los ensayos de 
recepción habrán de ajustarse a lo previsto en la Norma UNE 10025-1:2006 agregándose siempre un 
análisis químico para la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y fósforo.  
 
Todos los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, en que se 
acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma del material 
correspondiente (características mecánicas, químicas, identificaciones, etc.). Estos certificados, 
según Euronorma 21, serán presentados al Director de Obras con anterioridad a la utilización de los 
materiales. Se prohíbe el empleo de materiales que carezcan de certificado acreditativo de su 
calidad. Si por razones de fuerza mayor fuera necesaria su utilización, autorizada por el Director de 
las Obras, estos materiales habrían de ser objeto de programas específicos de contraensayos, a fin 
de verificar sus características. Los certificados de garantía deberán cubrir la totalidad de materiales 
empleados y correlacionar biunívocamente las calidades especificadas con los materiales 
suministrados. Deberán tener el sello y firma representativos de la entidad que emita dichos 
certificados. Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE 
correspondientes a cada producto.  
 
Los materiales serán recepcionados mediante ensayos de tracción y resistencia (si es aplicable), y 
mediante control geométrico. El control se realizará por muestreo, por lotes que se establecerán 
cada Tn. Los resultados de los ensayos se contrastarán con los de los correspondientes certificados, 
no debiendo diferir en el ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores 
especificados. Si no se cumple alguno de los requisitos indicados, se recepcionará el material 
integrante con los criterios indicados en las normas DIN 17100 y UNE-EN 10025. Deberá preverse 
material en exceso suficientemente para la realización de los ensayos de recepción, sin menoscabo 
de la producción. 
 
8.10.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
El acero laminado se medirá por kilos (kg) y el abono se realizará al precio que figura en el 
presupuesto.  Incluye: medios auxiliares, ayudas a la colocación, cortes, soldaduras, aperturas de 
taladros, tornillos, tuercas y rigidizadores. Tratado con dos capas de pintura antioxidante. 
Totalmente colocado. 
 
8.11. PERFILES HUECOS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
8.11.1. DEFINICIÓN. 
Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los aceros comunes al carbono o 
acero de baja aleación fabricados por conformación en frío.  
 
8.11.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA. 
Las características químicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE-EN 10219-1:2007 
y sus dimensiones y tolerancias en la Norma UNE-EN 10219-2:2007 
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8.11.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 
Las características mecánicas de los aceros serán las especificadas en la Norma UNE-EN 10025. Los 
laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus elementos estructurales 
como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la Norma UNE-EN 10027:2017 de 
designación de aceros, siendo en el caso de las chapas, de calidad S 275 K2G3, S 275 J2H para perfiles 
cerrados y S 275 JR para perfiles abiertos y huecos. La estructura de acero deberá ser homogénea, 
conseguida por un buen proceso de fabricación y por un correcto conformado, estando exenta de 
defectos que perjudiquen a la calidad del material.  
 
Los productos tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que afecten a su 
utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparadas 
mediante procedimientos adecuados previa aprobación de la Dirección de Obra. Serán admisibles 
los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, el perfil en cuestión cumpla las 
tolerancias exigidas. Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes 
de la Dirección de Obra, no podrán alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones 
impuestas, pudiéndose hasta después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas 
defectuosas desde el punto de vista del trabajo o de la calidad. 
Electrodos: En el soldeo automático con arco sumergido, solamente se utilizarán aquellas 
combinaciones de alambre y fundente que produzcan soldaduras que, por lo menos, cumplan los 
valores exigidos al metal base. A tal fin el contratista efectuará las correspondientes homologaciones 
y pruebas sobre el metal depositado, que estarán de acuerdo con las combinaciones de electrodo y 
flux. Las varillas para soldeo automático con arco sumergido estarán de acuerdo con la 
especificación AWS A5-17, AWS A5.1 y AWA A5.5 y con la Norma AWS D.1-1 en cuanto al tipo de 
acero a soldar. Además, en el caso de soldeo de acero estructural a armadura, los electrodos deberán 
cumplir con AWS D12.1. 
 
8.11.4. RECEPCIÓN. 
El Director de las Obras podrá, a su criterio, exigir los ensayos de recepción o aceptar en su lugar el 
certificado de garantía de la factoría siderúrgica suministradora. El control de recepción de los 
materiales se realizará mediante ultrasonidos, tal como se especifica en la Norma UNE-EN 
10160:2000, para asegurar que el acero puede ser clasificado en el grado A. En los ensayos de 
recepción habrán de ajustarse a lo previsto en la Norma UNE 10025-1:2006 agregándose siempre un 
análisis químico para la comprobación de los contenidos de carbono, azufre y fósforo.  
 
Todos los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, en que se 
acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma del material 
correspondiente (características mecánicas, químicas, identificaciones, etc.). Estos certificados, 
según Euronorma 21, serán presentados al Director de Obras con anterioridad a la utilización de los 
materiales. Se prohíbe el empleo de materiales que carezcan de certificado acreditativo de su 
calidad. Si por razones de fuerza mayor fuera necesaria su utilización, autorizada por el Director de 
las Obras, estos materiales habrían de ser objeto de programas específicos de contraensayos, a fin 
de verificar sus características. Los certificados de garantía deberán cubrir la totalidad de materiales 
empleados y correlacionar biunívocamente las calidades especificadas con los materiales 
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suministrados. Deberán tener el sello y firma representativos de la entidad que emita dichos 
certificados. Las tolerancias dimensionales y de peso, serán las indicadas en las Normas UNE 
correspondientes a cada producto.  
 
Los materiales serán recepcionados mediante ensayos de tracción y resistencia (si es aplicable), y 
mediante control geométrico. El control se realizará por muestreo, por lotes que se establecerán 
cada Tn. Los resultados de los ensayos se contrastarán con los de los correspondientes certificados, 
no debiendo diferir en el ensayo de tracción en más del 10%, y permanecer dentro de los valores 
especificados. Si no se cumple alguno de los requisitos indicados, se recepcionará el material 
integrante con los criterios indicados en las normas DIN 17100 y UNE-EN 10025. Deberá preverse 
material en exceso suficientemente para la realización de los ensayos de recepción, sin menoscabo 
de la producción. 
 
8.11.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
El acero conformado en frío se medirá por kilos (kg) y el abono se realizará al precio que figura en el 
presupuesto.  Incluye: medios auxiliares, ayudas a la colocación, cortes, soldaduras, aperturas de 
taladros, tornillos y tuercas. Tratado con dos capas de pintura antioxidante. Totalmente colocado. 
 
8.12. PINTURA EPOXI PARA IMPRIMACIÓN ANTI-CORROSIVA DE MATERIALES 
FÉRREOS. 
8.12.1. DEFINICIÓN. 
Después de la limpieza mediante chorro abrasivo se aplicará una capa de imprimación ignífuga 
antioxidante, de naturaleza epoxi, a base de dos componentes de zinc metal C-POX PRIMER ZN-650 
con un espesor en película seca de 80 micras. Cumplirá con la normativa EN-13501-1. 
Previamente se preparan las superficies metálicas raspándolas con cepillo metálico para eliminar el 
óxido y restos de la pintura anterior si la hubiere. 
 
8.12.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por kg de estructura metálica, resultado de la suma de todos los perfiles metálicos 
estructurales.  
 
8.12.3. PINTURA INTUMESCENTE R-30 Y R-90.DEFINICIÓN. 
Después de la capa de imprimación ignífuga antioxidante, se aplicará un revestimiento 
intumescente acuoso 7H-960 C-THERM HB, protector del calor, de muy baja conductividad térmica, 
con el fin de proteger la estructura metálica de la protección del fuego, aplicando en capas sucesivas 
hasta conseguir el espesor en película seca que determina el ensayo reflejado en las tablas de los 
resultados oficiales de estabilidad al fuego ensayados por Laboratorios Oficiales bajo la Norma EN-
13381-8. 
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8.12.4. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por metros cuadrados resultado de la suma de los cocientes de las superficies de los 
perfiles metálicos (perímetros) y de la longitud de acumulada por cada uno de los tipos de perfiles.   
 
8.13. PINTURAS DE ACABADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. 
8.13.1. DEFINICIÓN. 
Como capa de acabado aislante del sistema intumescente, se aplicará un esmalte de poliuretano 
acrílico, con retención de brillo, con una imprimación a base de epoxi rico en zinc y un espesor en 
película seca mínimo de 80 micras. Deberá de estar certificada mediante la norma EN-13501-1. 
 
8.13.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
No es de abono independiente al considerarse incluido en el precio correspondiente a la unidad de 
obra de pintura intumescente del punto anterior. 
 
8.14. PINTURA PLÁSTICA 
8.14.1. DEFINICIÓN.    
Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel de naranja mate, sobre soporte 
prelacado y/o pintado con toda la superficie metálica en buen estado. 
 
8.14.2. EJECUCIÓN. 
Lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, aplicación 
de una mano de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m² ) plástica a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, color a elegir, acabado 
piel de naranja mate, textura rugosa, para aplicar rodillo. 
 
8.14.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por metros cuadrados medidos sobre superficie teórica. Incluidos medios auxiliares para 
su aplicación.  
 
8.15. CHAPAS GRECADAS 
8.15.1. DEFINICIÓN.    
Es aquella que está constituida por ondas de perfil trapezoidal con bordes redondeados debiendo 
cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 508-1: 2014 “Productos para cubiertas y de 
revestimiento de chapa metálica. Especificación para los productos autoportantes de chapa de 
acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1: Acero.”.  
Tanto en el Anejo 4, correspondiente al cálculo estructural, como en el 17 de Fichas Técnicas como 
en el Presupuesto se especifica las características geométricas y estructurales de cada una de las 
chapas utilizadas.  
Su acabado galvanizado se deberá regir por la norma UNE 10346. 
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Una vez finalizada la colocación de todas las correas de cubierta y cuando la Dirección Facultativa de 
la aprobación de la colocación de dichas correas, se procederá a colocar las juntas que eviten el 
contacto directo de las chapas con las correas que las sustentan.  
 
Su colocación se realizará de manera simétrica y descendente desde la cumbrera, evitando los 
posibles efectos de succión por la acción del viento al realizar primero sólo un faldón de cada 
cubierta. A la vez que se vayan colocando todas las chapas se irán realizando los remates que 
garanticen el aislamiento del exterior.  
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
En ningún caso de deberá poner en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos y se 
evitará en todo momento su manipulación que pueda causar golpes en la chapa haciendo que esta 
se deforme.  
 
8.15.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m2) según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En el precio que aparece 
se incluyen los medios y piezas auxiliares que garanticen la seguridad de su colocación y 
funcionamiento estructural. 
 
8.16. BANDEJAS METÁLICAS 
8.16.1. DEFINICIÓN.    
Se forma mediante el plegado de una chapa de acero de espesor variable en función de las 
necesidades constructivas y formando un nervio a ambos lados mediante un doblado perpendicular 
al resto de la chapa. El acero tienen un límite elástico de 280 MPa y los apoyos (correas) deberá tener 
una anchura superior a los 100 mm, pudiendo solaparse 2 chapas si es necesario para cumplir esta 
condición siempre y cuando se garantice la estanqueidad.  
 
Deberá cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 508-1: 2014 “Productos para cubiertas y de 
revestimiento de chapa metálica. Especificación para los productos autoportantes de chapa de 
acero, aluminio o acero inoxidable. Parte 1: Acero.”.  
 
Tanto en el Anejo 4, correspondiente al cálculo estructural, como en el 17 de Fichas Técnicas como 
en el Presupuesto se especifica las características geométricas y estructurales de cada uno de los 
perfiles de bandejas metálicas utilizadas, así como las normativa UNE aplicable a cada una de sus 
características que lo definen. 
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Al ser la capa exterior del conjunto que forma la cubierta y fachada del edificio, una vez finalizada la 
colocación de la lana de roca se procederá a colocar los perfiles de las bandejas metálicas uniendo 
estas a las chapas grecadas y fijando el resto de los componentes intermedios. Dicha unión se 
realizará mediante tornillería que garantice la integridad de la estructura de cubierta frente a las 
acciones externas contempladas en este proyecto.  
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  
 
8.16.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m2) según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En el precio que aparece 
se incluyen los medios y piezas auxiliares que garanticen la seguridad de su colocación y 
funcionamiento estructural. 
 
8.17. LANA DE ROCA 
8.17.1. DEFINICIÓN.    
La lana de roca es un material fabricado a partir de material volcánico y que se usa como aislante 
térmico y acústico, obteniéndose a partir del fundido del basalto para formar las fibras que forman 
una capa densa de este material. 
 
Su espesor será el recogido el proyecto con el fin de garantizar la capacidad aislante de los 
cerramientos de fachada y cubierta. Su reacción al fuego deberá ser A1 según la norma UNE 13501-
1,  su densidad no será mayor a 145 kg/m3 y su conductividad térmica no podrá superar los 0.045 
W/(m·K). 
 
En caso de variación del producto seleccionado (MONOROCK 365), deberá garantizarse que su masa 
por unidad de superficie no supere la contemplada en este proyecto y que sea compatible con el 
resto de los productos que conforman la estructura de cubierta y fachadas. 
 
En el caso de que se varié la solución adoptada, en cuanto a su absorción de agua, deberá ser 
aprobada por la Dirección Facultativa dado el posible aumento de la carga que pueda producirse 
sobre la estructura portante.  
 
En la ficha técnica del Anejo 17 de este proyecto se recoge las siguientes indicaciones acerca de su 
colocación:  
 El espesor mínimo de los paneles de lana de roca es igual a la máxima anchura de greca 
dividida entre 2,5. Emin= a greca/ 2,5. 
 Los paneles de lana de roca se colocarán con el lado más largo en perpendicular a los perfiles 
de la cubierta ligera. 
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 Las uniones a tope se realizarán a media anchura de la greca salvo en voladizos. El espesor 
mínimo para instalar en voladizo un panel de lana de roca MONOROCK 365 es igual a la 
máxima anchura de greca dividida entre 2,5. 
 El espesor mínimo del perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 
debe ser de 0,7 mm. 
 
8.17.2. EJECUCIÓN. 
Una vez se hayan instalado las capas inferiores del revestimiento de los cerramientos, se procederá 
a colocar la lana de roca fijándola mecánicamente. Se colocará, como mínimo, 1 fijación/panel para 
asegurar la fijación durante la instalación de los paneles de lana de roca de acuerdo con los requisitos 
marco especificado en la UEATC Guía suplementaria para el asesoramiento de sistemas de 
impermeabilización de cubierta fijados mecánicamente.  
 
En zonas más expuestas al viento como esquinas y laterales se incrementará el número de fijaciones 
por m2, así como la distancia entre las filas de fijaciones de acuerdo a lo recomendado por el 
fabricante del producto finalmente instalado.  
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 30 km/h.  
 
8.17.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m2) según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En el precio que aparece 
se incluyen los medios y piezas auxiliares que garanticen la seguridad de su colocación y 
funcionamiento estructural, térmico y acústico. 
 
8.18. IMPERMEABILIZANTE 
8.18.1. DEFINICIÓN.   
Para evitar la posible filtración del agua desde la cubierta se colocará una lámina sintética sin 
armadura a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM) de 1.2 mm de espesor, clasificación E de la 
reacción al fuego o superior y con características idénticas o de calidad superior al producto 
seleccionado (ficha técnica recogida en el Anjeo 17). 
 
8.18.2. EJECUCIÓN. 
La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de 
cuerpos extraños. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocarán a matajuntas y sin 
separaciones entre placas superiores a 1 mm. 
Las láminas impermeabilizantes pueden ser resbaladizas cuando estén húmedas y por tanto se debe 
extremar las precauciones al caminar sobre las láminas en estas circunstancias y no realizarse 
trabajos de impermeabilización con las membranas en condiciones de elevada humedad. 
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En cuanto a los medios de separación o de protección se usarán geotextiles de polipropileno, 
preferiblemente de la misma marca que el impermeabilizante para garantizar la compatibilidad 
entre ambas.   
 
Las perforaciones que en ella se deban realizar para garantizar la unión de los distintos deberán estar 
selladas mediante materiales compatibles que no permitan el paso de agua y no degraden 
químicamente las superficies a las cuales se apliquen. Un ejemplo de sellado es la espuma de 
poliuretano.  Para aplicar este producto se podrá usar el formato en botes a presión manejables de 
manera ligera siempre y cuando se usen medidas de protección anticaída como redes de seguridad.  
 
8.18.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m2) según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En el precio que aparece 
se incluyen los medios y piezas auxiliares que garanticen la seguridad de su colocación y 
funcionamiento estructural, térmico y acústico. El posible uso de, por ejemplo, espuma de 
poliuretano, no será de abono independiente siempre y cuando para su aplicación no sea de 
imperiosa necesidad el uso de equipos pesados como pistolas a presión, para lo cual se necesitará la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 
 
8.19. BARRERA CONTRA EL VAPOR 
8.19.1. DEFINICIÓN.    
Lámina de polietileno transparente de baja densidad (LDPE) y 0.2 mm de espesor, clasificación E de 
la reacción al fuego o superior y con características idénticas o de calidad superior al producto 
seleccionado (ficha técnica recogida en el Anjeo 17). 
 
8.19.2. EJECUCIÓN. 
La barrera de vapor se colocará flotante, sin necesidad de fijaciones ni soldaduras, solapándola al 
menos 10 cm. 
 
Las perforaciones que en ella se deban realizar para garantizar la unión de los distintos deberán estar 
selladas mediante materiales compatibles que no permitan el paso de agua y no degraden 
químicamente las superficies a las cuales se apliquen. Un ejemplo de sellado es la espuma de 
poliuretano.  Para aplicar este producto se podrá usar el formato en botes a presión manejables de 
manera ligera siempre y cuando se usen medidas de protección anticaída como redes de seguridad.  
 
8.19.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada (m2) según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En el precio que aparece 
se incluyen los medios y piezas auxiliares que garanticen la seguridad de su colocación y 
funcionamiento estructural, térmico y acústico. El posible uso de, por ejemplo, espuma de 
poliuretano, no será de abono independiente siempre y cuando para su aplicación no sea de 
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imperiosa necesidad el uso de equipos pesados como pistolas a presión, para lo cual se necesitará la 
aprobación de la Dirección Facultativa 
 
8.20. LUCERNARIOS Y VENTANAS DE POLICARBONATO 
8.20.1. DESCRIPCIÓN. 
Montaje de lucernario de placas de policarbonato con apoyos de perfil de aluminio y juntas de 
estanquidad, para cerramientos de hueco de iluminación en cubiertas y fachada. Resistencia al fuego 
B-s1,d0 (según EN 13501-1). Incluido montaje de estructura de aluminio para lucernarios. 
8.20.2. COMPONENTES. 
 El tipo de cubierta a instalar estará compuesta por perfiles grecados de policarbonato, 
modelo ArcoPlus SUPER 1000 o similar, respetando las características térmicas y mecánicas 
de referencia. Situado según los planos número 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 . Color estándar de 
suministro. 
 En la fachada, se instalarán los mismos perfiles grecados de policarbonato, con los refuerzos 
intermedios oportunos que garanticen la resistencia mecánica necesaria y justificada.   
 
8.20.3. MEDICIÓN. 
Se medirán por metro cuadrado (m2). La unidad abonará al precio de que figura en el presupuesto. 
Incluye colocación, cortes, encuentros, remates y accesorios para su correcta colocación. 
 
8.21. FÁBRICAS. BLOQUES DE HORMIGÓN 
8.21.1. DESCRIPCIÓN. 
Muros realizados con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de cemento o cal y arena. 
8.21.2. COMPONENTES. 
 - Bloques  
 - Morteros 
 - Ferralla 
 - Hormigón 
 - Piezas especiales 
 - Encofrados y apeos 
8.21.3. EJECUCIÓN. 
 - Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 
 - No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
 - Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según 
proyecto. 
 - Los cerramientos de más de 2,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 
 - Los que superen la altura de 2.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
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 - Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 
contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del 
muro arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 
 - Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
 - En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda 
la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
 - En el encuentro del cerramiento con la chapa superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento. 
 - Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 




 NTE-EFB. Estructuras. Fábricas de bloques 
 NTE-ECS. Estructuras. Cargas sísmicas 
 NTE-FFB. Fachadas. Fábricas de bloques 
 NBE-CPI-96. Protección contra incendios 
 RB-90. Pliego de prescripciones técnicas para la recepción de bloques de hormigón en obras de 
construcción. 
 NORMAS UNE: 
 - 41166/1/89 Clasificación de bloques de hormigón 
 - 41166/2/89 Clasificación y especificaciones según su utilización 
 - 41170/89  Bloques de hormigón, absorción de agua 
 - 41171/89  Bloques de hormigón, ensayo a succión 
 - 41168/89  Bloques de hormigón, sección bruta, sección neta e índice de macizo 
 - 41167/89  Bloques de hormigón, densidad aparente 
 - 41172/89  Bloques de hormigón, determinación de la resistencia a compresión 
 
8.21.5. CONTROL. 
 - Control de replanteo de ejes 
 - Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra 
 - Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 10 mm por planta 
 - Dimensionado de huecos 
 - Situación y verticalidad de juntas de dilatación 
 - Espesores de los muros ejecutados 
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 - Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10 mm. 
 - Se comprobará la estanqueidad  
 - Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 
 - Dosificación de morteros de agarre 
 - Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto 
 - El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 
 
8.21.6. MEDICIÓN Y ABONO. 
La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m² de superficie ejecutada,. 
Están incluidos y no son de abono independiente cargaderos y refuerzos de hormigón en esquinas, 
pilares y refuerzos. 
 
8.22. HORMIGÓN DE SOLERAS 
8.22.1. DEFINICIÓN. 
El hormigón a utilizar en las soleras será HAF-35. Se aplicará en todo momento el artículo 550 del PG-
3 Pavimentos de Hormigón. Reforzando el hormigón con fibras de polipropileno. 
 
El acabado de la superficie será fratasado fino con helicóptero y tendrá un tratamiento superficial a 
base de agregado de polvo de cuarzo- corindón al 50% , color gris natural, con una dosificación de 4 
kg/ m 2 formando la capa superficial. 
 
8.22.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por m2 y se abonará al precio que para Solera HAF-35 con fibras figura en el presupuesto. 
Las fibras están repercutidas en el precio de la solera y no será objeto de abono independiente. 
 
Los paños de hormigón en soleras pesadas o peatonales que se fisuren por una incorrecta ejecución 
de las juntas de retracción, trabajo o dilatación, serán objeto de demolición inmediata por parte del 
Contratista sin ser objeto de abono alguno.  
 
No se aceptará la unidad ni el paño que presente grietas o fisuras. Se demolerán paños enteros, en 
ningún caso parcialmente salvo que así lo indique la Dirección Facultativa. 
 
La adición de fibras en algunos casos reduce la trabajabilidad del hormigón en obra por lo que el 
Contratista deberá tener en cuenta en la elaboración de la fórmula de trabajo del hormigón la 
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8.23. FIBRAS DE POLIPROPILENO 
8.23.1. DEFINICIÓN. 
La fibra de polipropileno es un material compuesto consistente en fibras continuas o discontinuas 
de polipropileno embebidas en una matriz plástica, este compuesto se produce en gran cantidad. El 
polipropileno se utiliza como material de refuerzo debido a las siguientes razones: 
 
 Muy buena relación coste/beneficio. 
 Versatilidad: compatible con la mayoría de las técnicas de procesamiento existentes y usado 
en diferentes aplicaciones.   
 Es el material plástico de menor peso específico (0,9 g/cm3), lo que implica que se requiere 
de una menor cantidad para la obtención de un producto terminado. 
 Propiedades mecánicas: el polipropileno logra alcanzar buen balance rigidez/impacto. 
 Propiedades químicas: presenta excelente resistencia química a solventes comunes. 
 Buena estabilidad dimensional a altas temperaturas (150°C). 
 Barrera al vapor de agua: evita el traspaso de humedad. 
 
Las fibras de polipropileno a utilizar serán multifilamento siendo especialmente tratadas, diseñadas 
y producidas para su uso en hormigones y morteros.  
 
Dichas fibras se presentan en forma de mechas compuestas de polipropileno multifilamento con un 
agente de superficie y e distribuyen aleatoriamente dentro de la masa de hormigón de manera 
uniforme. Su adición reduce la fisuración por retracción superficial y sustituye a la armadura 
destinada a compensar las tensiones que se producen durante el fraguado y endurecimiento del 
hormigón, aportando las siguientes ventajas:  
 Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su propagación  
 Aumento importante del índice de tenacidad del hormigón 
 Mejora la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.   
 
El diámetro del filamento corresponde a 31 micras y su longitud a 12 mm. En el siguiente listado se 
recogen las principales propiedades de la fibra.   
- Densidad 0.91 kg/l 
- Absorción de agua nula 
- Alargamiento a rotura 80-140% 
- Resistencia química: Resistente a los rayos ultravioletas. Inerte a los álcalis del cemento, 
ácidos en general, agua de mar, residuos alimentarios y ganaderos, aceites vegetales. 
Imputrescible, resistente a hongos y bacterias.   
- Longitud 12 mm 
- Tenacidad 280-310 N/mm2 
- Punto de fusión 163-170 ºC 
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- Diámetro de las fibras 31 micras 
- Numero de fibras por kilo 102 millones 
- La dotación aproximada de fibras será de 1kg/m3 pero la dosificación exacta será 
determinada por la fórmula de trabajo. 
-  
8.23.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Las fibras no serán objeto de abono independiente. Se abonarán dentro de la unidad de la que 
forman parte, m2 de solera de hormigón. 
 
8.24. FORJADO SANITARIO VENTILADO. CAVITI 
8.24.1. DEFINICIÓN. 
El sistema para Caviti es un sistema de forjado sanitario ventilado basado en moldes de no 
recuperables de polipropileno reciclado, con una capa de 5 centímetros de HA-35/B/12/IIa con y 
malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.  
 
Las piezas miden 750 x 500 x 200 mm, por lo que se según lo proyectado deberán orientarse con su 
dimensión mayor de forma paralela al muro perimetral. 
 
Deben disponerse de zunchos perimetrales de planta conformados con sistema de encofrado 
recuperable de tableros de madera y debe contemplarse la resolución de encuentros, realización de 
orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. 
 
Para el curado del hormigón se debe ejecutar la formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de 
anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la capa de compresión, realizadas con sierra de 
disco, formando cuadrícula, y limpieza posterior de la junta. 
 
Cuando existan partes expuestas al exterior, se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando 
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C.  
 
Previamente a la instalación del encofrado perdido deberá resolverse la canalización de recogida de 
posible agua filtrada por el muro, tal y como se define en la Memoria. 
 
8.24.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por m2 y se abonará al precio que, para Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI" 
figura en el presupuesto. 
 
El hormigón, el molde y la malla electrosoldada están repercutidas en el precio de la solera y no será 
objeto de abono independiente. 
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No se aceptará la unidad ni el paño que presente grietas o fisuras. Se demolerán paños enteros, en 
ningún caso parcialmente salvo que así lo indique la Dirección Facultativa. 
 
8.25. PLANCHA DE POLIETILENO 
8.25.1. DEFINICIÓN. 
Plancha de polietileno de 0.15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial, colocada de tal modo 
que se impida su desplazamiento por tareas posteriores de construcción y con objeto de actuar 
como barrera contra el vapor. Se colocará entre la capa de zahorra artificial y la solera de hormigón 
armada con fibras para evitar el deterioro del hormigón a largo plazo. La superficie estará limpia, 
seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina separadora por punzonamiento. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.  
 
8.25.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá sobre la superficie teórica medida sobre planos y en el precio en la que se incluye los 
solapes y anclajes de la zahorra inferior. El aumento la masa superficial debido a condiciones más 
desfavorables durante la ejecución de la obra deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 
 
8.26. SUPERFICIE PISTA DE TENIS 
8.26.1. DEFINICIÓN. 
Dado que las características del sistema a utilizar no pueden ser descritas con total precisión al 
tratarse de un acabado de firme comercial patentado, se exigirá al contratista que certifique las 
partidas que lo componen de acuerdo con la legislación vigente, normativa UNE y otras exigencias 
que la Dirección Facultaba considere oportunas y de manera razonada. Se incluye la colocación de 
los accesorios como las líneas y postes de la pista de tenis, así como los ensayos a realizar de acuerdo 
a la normativa del Anejo 4, en su punto 7.1. “Requisitos y métodos de ensayo de las superficies 
deportivas de tenis”. 
 
Sistema patentado CELABASA formado por las siguientes capas en sentido ascendente:  
 Terreno natural nivelada y acondicionada, según técnicos de la empresa de construcción de 
la pista. 
 Capa drenante sin gravas formada por cascote cerámico, volcánica o similar, de 20 cm aprox. 
 Pastilla de pavimento CELABASA de 5 cm. 
 Tierra batida, alrededor de 5 mm. 
Los postes de la red se anclarán mediante hormigón en masa HM 15 a una profundidad de 50 cm 
contados desde la capa drenante, con una anchura de 40 cm.  
 
Las líneas serán de PVC color blanco con tratamiento especial de antiperdida del color, de anchura 
de 5 cm, y colocados según guía técnica del modelo GENIALA. 
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8.26.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
La pista y sus capas de material se abonarán por m2  teóricos medidos sobre plano siendo repercutido 
el precio de postes, líneas y ensayos en dicha medida. Previo a su abono deberá certificarse la 
idoneidad de la superficie mediante los ensayos de del punto 7.1 del Anejo 4.   
 
No se incluye el acabado del terreno previo a la capa drenarte, debiéndose dejar compactado y 
nivelado el terreno suelo seleccionado y zahorra artificial por encima antes de aplicar la capa 
drenante.  
 
8.27. DESAGÜE PISTA DE TENIS 
8.27.1. DEFINICIÓN. 
Canaleta prefabricada de drenaje de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 
1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla cuadriculada de acero 
galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 
8.27.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Medición según longitud teórica en metros, incluyendo la rejilla descrita o similar, colocación y 
empalme a tuberías mediante sifón de PVC registrable intermedio. Los   
 
8.28. ARQUETAS DE HORMIGÓN.  
Las arquetas serán rectangulares, tendrán dimensiones variables y serán de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qc, ateniéndose a las características que figuran en los Planos del Proyecto y en los 
anejos correspondientes. 
 
Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un orificio 
circular para drenaje hacia el terreno.  
 
En el caso de una profundidad mayor a 50 cm, los pates a emplear en arquetas y pozos de registro 
cumplirán la Norma UNE-EN 13101, estando fabricados mediante encapsulado a alta presión de 
polipropileno 1042, sobre varilla de hierro acerado de doce milímetros de diámetro (12 mm.). Sus 
dimensiones vistas serán de 370 x 140 mm.  
 
Los extremos de anclaje serán de ochenta milímetros (80 mm.) de longitud y veinticinco milímetros 
de diámetro (25 mm.), ligeramente troncocónicos. Se colocarán por empotramiento a presión en 
taladros efectuados en el hormigón totalmente fraguado, con equidistancias entre ellos de treinta 
centímetros (30 cm.). 
 
La tapa de registro así como su correspondiente marco, cumplirá la Norma EN-124, clasificada en la 
clase D-400 y de 60 centímetros de diámetro (Ø 60 cm.).  
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La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 
según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma troncocónica de 15 
milímetros de diámetro (Ø 15 mm).  
 
La tapa presentará en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de elevación, en 
la que figurará una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas.  
 
Asimismo, la tapa y el marco dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte inferior:  
- EN-124. Clase.  
- Peso.  
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique.  
- Material.  
-  
Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes datos 
facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado:  
Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura.  
Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza Brinell: 
- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia.  
- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la que 
pertenecen.  
- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, 
clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y Modelo Municipal 
correspondiente.  
Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) deberán ser 
mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa sobre el marco en 
cualquier posición.  
 
8.28.1.  MEDICIÓN Y ABONO. 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con el precio que figura en 
el presupuesto. 
Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se obtendrá 
el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes interiores de la arqueta proyectada 
y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por ciento (30 %).  
 
El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean necesarios para la 
terminación completa de la unidad incluso el movimiento de tierras, es decir, encofrados, 
hormigones, armaduras, elementos metálicos, como tapas de registro junto con sus marcos, 
trampillones, etc.  
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En todo lo referente a esta unidad, se atenderá a lo establecido en los artículos 680 y 681 del Pliego 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). En su ejecución están comprendidas todas las 
operaciones, y todos los materiales y medios auxiliares, cualquiera que sea la forma de la superficie 
a encofrar. 
 
8.29.1. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán por m2 y se abonarán al precio correspondiente que figura en el presupuesto, que incluye 
el encofrado y desencofrado, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, apeos, cimbras y 
elementos complementarios para su estabilidad, posterior desencofrado y repaso de paramentos 
según EHE-08. 
  
En ciertas partidas del proyecto, el encofrado se encuentra incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, por lo que no será objeto de abono independiente. Este es el caso de: 
- m3 Muro perimetral de hormigón. 
- m3 Recibido con grout en anclaje de pilares. 
 
8.30. ENTIBACIÓN DE ZANJAS 
El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para 
evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes del Director, siempre que 
por las características del terreno y la profundidad de la excavación lo considerase procedente para 
la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para evitar excesos de excavación 
inadmisibles que reduzcan el riesgo de colapso. 
 
El Contratista presentará al Director los Planos y cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, 
con una antelación no inferior a quince (15) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las 
entibaciones es exclusiva del Contratista, el Director podrá ordenar el refuerzo o modificación de las 
entibaciones proyectadas por el Contratista debido a hipótesis de empuje del terreno insuficientes, 
a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o a otras consideraciones justificadas.  
 
El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 
entibación, de sostenimientos, de su incorrecto cálculo o ejecución. 
 
Aunque el Contratista no lo considerase imprescindible, el Director podrá ordenar la ejecución de 
entibaciones o el refuerzo de las previstas, o ejecutadas por el Contratista siempre que, por causas 
justificadas, lo estime necesario y sin que por estas órdenes del Director hayan de modificarse las 
condiciones económicas fijadas en el Contrato.  
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La ejecución de las entibaciones será realizada por capacitados para esta labor y dirigida por un 
técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de los trabajos 
de entibación a realizar en la obra. 
 
Mientras se efectúan las operaciones de entibación no se permitirá realizar otros trabajos que 
requieran la permanencia o el paso de personas por el sitio donde se estén efectuando dichas 
labores de estabilización de los taludes de la zanja. 
 
8.30.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Las entibaciones no serán objeto de abono independiente, entendiéndose incluidas en el precio de 
excavación en zanja. 
 
8.31. ACERO EN ARMADURAS. 
8.31.1. DESCRIPCIÓN. 
La unidad está definida en los artículos 241, 242 y 600 del PG-3/75. 
El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable. 
Serán de aplicación todas las especificaciones y normas contenidas en la Instrucción EHE-08 para 
acero en barras corrugadas, así como el Anejo 10. Tolerancias. 
 















fs / fy 
NO MENOR 
B 500 S 500 550 12 1,05 
B 400 S 400 440 14 1,05 
 
8.31.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Los aceros en armaduras se medirán por su peso en kilogramos sobre plano, midiendo las longitudes 
de las distintas armaduras y aplicando a las anteriores longitudes los pesos unitarios normalizados 
que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero a abonar. La unidad se 
abonará al precio de kg de acero redondo B 500 S y B 400 S que figura en el presupuesto. 
 
En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero lleva incluidos los porcentajes correspondientes 
a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapas, así como el coste de su colocación en 
obra, que comprende asimismo los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos 
medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra según EHE-08. 
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8.32. REJILLA LATERAL DE DESAGÜE DE LA PISTA DE TENIS 
8.32.1. DEFINICIÓN. 
Canaleta prefabricada de drenaje de polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado con 
rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 143.  
 
8.32.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Medido en metros lineales teóricos en el lado largo de la pista de tenis. Incluido sifón en línea de PVC 
antes de la conexión a la red de evacuación de pluviales. Los recortes que no puedan ser utilizados 
no serán objeto de abono.  
 
8.33. BAJANTES DE PLUVIALES 
8.33.1. DEFINICIÓN. 
Se emplearán tuberías de PVC con óxido de titanio de Ø 90 mm, color gris claro, según UNE-EN 
12200-1, para desagüe del agua de las cubiertas como queda recogido en los documentos de 
cumplimiento de Salubridad.  
8.33.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Serán de PVC o similar, de los diámetros mínimos calculados en el documento, unidos a los perfiles 
metálicos que componen los pilares mediante abrazaderas y soportes comerciales, ajustando estas 
al diámetro de la tubería, no provocando deformaciones aparentes a las tuberías.  
 
8.33.3. MEDICIÓN Y ABONO. 
Las bajantes se medirán por metros (m) realmente colocadas, medidos sobre los planos, y se 
abonarán a los precios establecidos en el presupuesto dentro del subcapítulo 7.2. 
8.34. CANALONES 
8.34.1. DEFINICIÓN. 
Canalón rectangular de acero galvanizado de 150 x 70x 5 mm, sustentado por un perfil estructural 
UPN 220. Uniendo este perfil mediante tornillería inoxidable a los pilares laterales y sellando dicha 
unión mediante juntas de goma. 
 
8.34.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Los canalones se medirán por metros (m) realmente colocadas y se abonarán a los precios 
establecidos en el presupuesto dentro del subcapítulo 7.2.  
8.35. TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE PE 
8.35.1. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. 
El material de las tuberías objeto del presente Artículo, estarán constituido por: 
a) Polietileno de baja densidad según se define en la Norma UNE 53.188 (densidad menor o igual 
que cero con novecientos treinta (0,930) gramos por metro lineal).  
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b) Negro de carbono, de las siguientes características: 
- Densidad    1,5-2 gr/ml. 
- Materias volátiles, máximas   9 % en peso. 
- Tamaño medio de partícula   0,010-0,025 m. 
- Extracto en tolueno   0,10% en peso. 
 
c) Antioxidantes.- Se atendrá a las prescripciones vigentes de la Asociación Española de 
Industriales de Plásticos (ANAIP) y a las disposiciones de la Reglamentación Sanitaria vigente. 
- Características físicas de las tuberías. 
Los tubos obtenidos de la extrusión del compuesto formado por los materiales indicados en el 
apartado anterior, tendrán las siguientes características: 
a) Contenido en negro de carbono. El contenido en negro de carbono en el tubo, deberá ser de 2,5 
+/- 0,5% en peso, medido según la Norma UNE 53375. 
b) Contenido en antioxidante residual en el tubo. Se atendrá a las prescripciones vigentes de ANAIP 
y a las disposiciones de la Reglamentación Sanitaria vigente. 
c) Índice de fluidez. Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la Norma UNE 53200, el 
índice de fluidez del compuesto, no será superior a un (1) gramo por diez (10) minutos. Las 
condiciones de ensayo serán: Temperatura 190.centígrados.  Peso 2,160 kilogramos. 
d) Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas presentando sus superficies exterior e 
interior, un aspecto liso libre de ondulaciones u otros defectos eventuales. 
Características dimensiones y mecánicas de las tuberías. 
a) Medidas.- Las tuberías tendrán los espesores nominales que se indican en el correspondiente 
Anjeo, para cada uno de los diámetros y presiones nominales que en la misma. 
 
La presión nominal indicada, equivale a la de trabajo para una temperatura del agua comprendida 
entre cero grados centígrados y veinte grados centígrados. Para valores superiores, se aplicarán los 
coeficientes indicados en la publicación de ANAIP "Tubos de polietileno de baja, media y alta 
densidad para conducciones de agua a presión". 
 
b) Estanqueidad. Cuando los tubos se ensayen de acuerdo con la Norma UNE 12201, deberán 
resistir sin presentar pérdidas una presión de ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión 
nominal durante un minuto. Este ensayo, sólo será exigible a los tubos que se presenten en 
forma de rollos. 
c) Resistencia a la presión interna en función del tiempo. Cuando los tubos se ensayan de acuerdo 
con la Norma UNE 12201, todos ellos, deberán superar los ensayos realizados en las condiciones 
que se dan en la Tabla siguiente. 
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Temperatura del ensayo en ºC Duración ensayo en 
horas 
Esfuerzo tangencial de ensayo en MPa 
20 1 7,8 
70 100 2,9 
d) Comportamiento al calor. Cuando los tubos se ensayan de acuerdo con la Norma UNE 12201, las 
medidas de las probetas, no deberán variar en más del tres por cien (3% en sentido longitudinal). 
e) Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción (UNE 12201), será como mínimo de cien (100) 
kilogramos por centímetro cuadrado (10 MPa). 
f) Alargamiento a la rotura. El alargamiento a la rotura de los tubos, deberá como mínimo del 
trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE 12201). 
g) Presión de servicio. La presión de servicio de las tuberías a emplear, será de diez (10) kilogramos 
por centímetro cuadrado (1 MPa), en todos los casos. 
h) Marcado de las tuberías 
Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble la Marca de 
la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP).  La Marca se compone de: 
 
- Nomograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco (5) milímetros. 
- Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no inferior a cinco (5) milímetros 
en su dimensión menor. 
- Designación comercial. 
- Referencia al material (para el PE de baja densidad PE 32). 
- Diámetro nominal. 
- Presión nominal (corresponde a la de trabajo a veinte (20.C) grados centígrados). 
- Año de fabricación. 
- Referencia a la Norma UNE 12201. 
-  
Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplicación todas las 
contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media y Alta Densidad para 
conducciones de aguas a presión" de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP).  
 
Asimismo, será de obligado cumplimiento la normativa de la Reglamentación Sanitaria vigente. 
 
8.35.2. COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS. 
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos. 
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Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo Fitting.  El acoplamiento 
de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos normales al eje convenientemente 
achaflanado o biselado y lubricado con agua jabonosa (nunca con grasas o aceites). 
 
Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación en zanja, debe 
realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las dilataciones. 
 
Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que para el resto de las 
tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a lo especificado en el Artículo correspondiente 
del presente Pliego de Condiciones. 
 
8.35.3. MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Los acopios de los tubos en obra deberán estar convenientemente protegidos y en todo caso no 
deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un mes. Los conductos de polietileno de 
baja densidad no se podrán acopiar a la intemperie en período de tiempo alguno.  
 
Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, sobre una capa de 
arena de espesor variable en función del diámetro. 
 
Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos (2) 
milímetros por metro, de forma que los puntos altos coincidan con bocas de riego o ventosas y los 
puntos bajos con desagües. 
 
El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados, que no dañen los elementos 
aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 
 
Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasarán las máximas 
admitidas para cada tipo de tubería. 
 
Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o platinas una arandela 
de plomo de tres (3) milímetros de espesor, como mínimo, perfectamente centrada, que podrá 
sustituirse en todo caso, por arandelas a base de goma especial con entramado metálico, 
prohibiéndose expresamente el uso de arandelas de cartón. 
 
En las uniones de tipo Gibault y de enchufe y cordón o similares, los extremos de los tubos o piezas 
especiales estarán separados uno con cinco (1,5) centímetros. 
 
En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas entre tubos a una 
distancia no superior a veinte (20) centímetros del paramento externo de dichas arquetas. 
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Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extraños. 
 
Como norma general no se colocará más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno de 
las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres. 
 
En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería al 
terreno, se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán las juntas libres. Entre la superficie de 
la tubería o pieza especial y el hormigón se colocará una lámina de material plástico o similar. Las 
barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas especiales 
deberán ser galvanizadas. 
 
Como protección y señalización de las tuberías se colocará a veinte (20) centímetros de su generatriz 
externa superior una banda de ladrillos machihembrados de cincuenta (50) centímetros de anchura. 
En el caso de la conducción de riego se colocará una malla de P.V.C. de 40 cm. de anchura. 
Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que se realizarán en el 
orden siguiente: 
 
8.35.4. PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR. 
Condiciones de la prueba: 
- La longitud recomendada es de quinientos (500) metros. 
- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante más alto 
no debe exceder del diez (10) por ciento de la presión de prueba. 
- La zanja estará parcialmente llena, dejando descubiertas las juntas. 
- El llenado de la tubería se hará a ser posible por el punto de rasante más bajo.  Si se 
hace el llenado por otro punto, deberá hacerse muy lentamente, para evitar que 
quede aire en la tubería. En el punto de rasante más alto se colocará un grifo de purga 
para expulsar el aire. 
- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con piezas especiales (bridas 
ciegas) convenientemente apuntaladas.  Las válvulas intermedias deberán estar 
abiertas, los cambios de dirección (codos) y piezas especiales deberán estar anclados 
(macizos de contrarresto). 
- Presión de prueba en el punto más bajo: 
 Presión normalizada (atm.)      10      15        20 
  Presión de trabajo (atm.)       5       7,5      10 
 Presión de prueba (atm.)        7      10,5      14 
 Máxima pérdida admisible (atm.)  1,2     1,4       1,7 
 Mínima presión manométrica (atm.)    5,8     9,1      12,3 
              - El tiempo de duración de la prueba será de treinta (30) minutos.  
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8.35.5. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 
 Condiciones de la prueba. 
- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de duración de la misma deberá 
irse suministrando el agua que se pierda mediante un bombín tarado de forma que se mantenga fija 
la presión de prueba. 
- El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas. 
- La presión de prueba será la que señala la Dirección de Obra de la obra en cada caso y 
corresponderá a la presión máxima estática de servicio del tramo en prueba. 
- En ningún caso podrá verterse el agua procedente de las pruebas al terreno. 
Los gastos de las pruebas y regulación, están incluidos en todos los casos en el precio de la unidad 
correspondiente no siendo objeto de abono independiente. 
 
8.35.6. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán según longitud medida en metros de manera teórica sobre Planos y con los precios de 
proyecto recogidos en el Presupuesto.  
 
Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para el 
montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono independiente, 
estando incluidas en el precio de las tuberías. En todo caso la ejecución de los nudos debe responder 
al diseño proyectado o a lo ordenado por la Dirección  de las obras. 
 
Los precios de metros lineales de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de 
ensayos, pruebas, cortes, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, el importe de 
los macizos de contrarresto y de anclajes, transportes, acopios, apeos, la colocación, el montaje de 
todos los elementos y el coste de cuantos elementos auxiliares y mano de obra o accesorios sean 
precisos para su montaje, colocación y prueba. 
 
Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, desagües 
y ventosas. 
 
8.36. MALLA AZUL DE 50 CM 
8.36.1. DEFINICIÓN. 
Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul. La malla de señalización se colocará según la sección 
tipo de zanja definida en planos proporcionados por el Contratista para cada caso y siempre en la 
vertical del tubo. Se deberá evitar en todo momento que quede retorcida o rota. 
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8.36.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por metro lineal realmente ejecutado incluido en el ml de la tubería. El precio incluye el 
material, la colocación y los solapes. No será de abono independiente al incluirse en el precio de la 
tubería de abastecimiento de PE.  
 
8.37. GRUPO DE PRESIÓN 
8.37.1. DEFINICIÓN. 
Para dotar de agua a  presión a los baños y a la toma en la pista de tenis se instala un grupo de 
presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 10 etapas, verticales, con rodetes, 
difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, con conexión 
en aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre mecánico independiente del sentido de giro, 
unidad de regulación electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas 
con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y 
de la presión actual y botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los 
parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas 
GTC, motores de rotor seco con una potencia nominal total de 8 kW, 3770 r.p.m. nominales, 
alimentación trifásica (400V/50Hz), con protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y 
antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, colectores de acero inoxidable.  
 
Su conexión a la red eléctrica se realizará a la de la parcela, dado que se tiene previsto su uso para 
dotar se servicio al riego de jardines cercanos por la noche, cuando no se esté usando las pistas de 
tenis.  
 
8.37.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Los grupos de presión se medirán y abonarán por unidades, incluido su colocación, montaje, 
conexionado y comprobación de funcionamiento. 
 
8.38. CONTADORES DE AGUA 
 A cada pista nave se colocará un contador de agua con registro horario con el fin de distinguir el uso 
del caudal en cada franja horaria con un uso diferenciado.  
 
8.38.1. DEFINICIÓN. 
Contador de agua fría de lectura electrónica con registro horario y memoria para 7 días, de chorro 
múltiple, caudal nominal máximo 15 m³/h, diámetro nominal 50 mm, temperatura máxima 50°C, 
presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro. 
Incluido: Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 
0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C, Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 2" de 
diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar y temperatura máxima 110°C.  
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8.38.2. MEDICIÓN Y ABONO. 
Los contadores de agua se medirán y abonarán por unidades, incluido su colocación, montaje, 
conexionado y comprobación de funcionamiento. 
 
8.39. TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE PVC. 
8.39.1. DEFINICIÓN. 
Los tubos para la red de saneamiento serán de PVC con doble pared corrugada, abocardado con 
junta elástica. El módulo de rigidez de 8 kN/m2 para una carga de aplastamiento de 13.500 kg/m2.  
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja 
- Colocación de la junta 
- Unión de los tubos 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada 
 
8.39.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
 
8.39.3. CONDICIONES GENERALES. 
Los tubos seguirán las alineaciones indicadas en los planos y quedará a la rasante prevista y con la 
pendiente definida para cada tramo. 
 
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 
 
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá con lo 
especificado en las normas de buena construcción. 
 
La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de un extremo dentro 
del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento 
adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un 
resalte <= 3 mm. 
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
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La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), 
inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
 
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán 
por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. 
 
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente 
las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección 
Facultativa. 
 
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de 
su pliego de condiciones. 
 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
 
 En zonas de tráfico rodado  >= 100 cm 
 En zonas sin tráfico rodado >= 60 cm 
 Anchura de la zanja >= diámetro exterior + 50 cm 
 Presión de la prueba de estanqueidad <= 1 kg/cm2 
 
8.39.4. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran 
golpes y el fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
 
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 
nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la D.T. En caso contrario se avisará a la 
Dirección Facultativa. 
 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se 
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 
adecuado. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en 
sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. Los tubos se calzarán y acodarán 
para impedir su movimiento. 
 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que 
puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo elastomérico no será 
agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del 
efluente. 
 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 
juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 
 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
 
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 
defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
 
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
8.39.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirán y se abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados y a los precios 
correspondientes recogidos en el presupuesto.  
Incluye las pérdidas de material por recortes, los empalmes que se hayan efectuado, los gastos 
asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada, , conducciones, hormigones  y 
relleno, p.p. de uniones y derivaciones.  
 
8.40. CLIMATIZACIÓN 
La instalación que compone la climatización del edificio está formada por los siguientes 
componentes que se describen en este apartado.  
 
8.40.1. UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN 
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 4816x2205x2095 mm, potencia 
frigorífica total nominal 158,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de 
bulbo seco en el exterior 35°C), potencia frigorífica sensible nominal 98 kW (temperatura de bulbo 
húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica 
nominal 159,9 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en 
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el exterior 6°C), EER (calificación energética nominal) 3,3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, 
potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta motorizada y compuerta de 
retorno motorizada), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con 
aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 4 ventiladores axiales con motor 
estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior 
con 1 ventilador centrífugo con 3 turbinas con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables 
(prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados 
y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 4 compresores herméticos de tipo 
scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima PRO. 
 
Su potencia instalada no podrá ser inferior y cualquier cambio en la red de ventilación interior o en 
el intercambiador de aire deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa dada influencia sobre la 
climatizadora.  
 
Deberá situarse a una distancia mayor a 2.5 metros de la fachada del edificio, con la salida de aire 
apuntando verticalmente hacia arriba mediante una tobera orientabble que evite daños o lesiones 
a personas cercanas. Para evitar el contacto de personas con este equipo, en especial con sus zonas 
más calientes, se instalará un vallado de protección más abajo descrito.  
 
8.40.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR 
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 6500 m³/h, 
eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 1630x1240x2300 mm y nivel de 
presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color 
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 
1000 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 
13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos 
monofásicos de 4 velocidades de, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con 
protección IP 55 
 
Ni su caudal ni la eficiencia no podrán ser inferiores y cualquier cambio en la red de ventilación o 
climatizadora deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa dada influencia sobre el 
dimensionamiento del intercambiador.  
 
Se colocará de tal modo que el aire que provenga del interior adecue la temperatura del entrante 
según las indicaciones de la empresa suministradora y/o el propio fabricante.  
 
8.40.3. CONDUCTOS DE LANA DE ROCA 
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de roca según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior 
con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, 
de 25 mm de espesor.  
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Por razones justificadas, el espesor de la lana de roca podrá ser inferior en cruces con otras 
instalaciones, siempre y cuando no se afecte a más del 20% del perímetro en una longitud nunca 
mayor a 50 cm. En cualquier caso y siempre sea posible deberá realizarse la unión entre estas 
instalaciones distintas con espuma de poliuretano que selle las juntas y espacios que puedan causar 
la trasferencia de energía térmica. 
 
Dado que hay conductos con aire circulando a una velocidad elevada, se deberá anclar estos 
conductos de manera especial, sobretodo en los cambios de sentido con el fin de evitar que se 
puedan mover o vibrar. Esta sujeción podrá realizarse mediante perfiles en L y apoyos sintéticos que 
reduzcan la vibración, no siendo de abono independiente siempre y cuando no se supere el 3% de 
la partida presupuestada.  
 
8.40.4. REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO  
Tanto en la salida como en el retorno del aire desde el interior se colocarán en la terminación de los 
conductos de climatización rejillas de aluminio extruido, con lamas horizontales fijas, de 525x225 
mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos a conducto de 
climatización. 
El color en aquellas que se sitúen encima de la pista de tenis no deberá ser distinto al de la cubierta, 
evitando que destaquen. 
La variación del material o la disposición mostrada en Planos deberá ser aprobada por la 
Dirección Facultativa que garantice en todo momento el cumplimiento de la idoneidad de la 
instalación de climatización, tal y como se ha demostrado en el Anejo 9. 
 
8.40.5. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL 
Con el fin de controlar su puesta en marcha, parada y adecuar su funcionamiento dependiendo de 
las condiciones de temperatura y humedad internas, medidas por distintos sensores, se debe instalar 
una consola para control centralizado de instalaciones de climatización con sistema aire-aire y 
comunicación Superlink II, modelo SC-SL1N-E "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", con funciones de 
control individual y colectivo del arranque y parada, información de los estados de funcionamiento 
y de necesidad de servicio y compensación del tiempo de parada ante un corte del suministro 
eléctrico.  
Además, se instalará un módulo de comunicaciones en dicha consola que controle el 
funcionamiento  de manera remota, sin necesidad de acudir a cada una de las naves para encender, 
apagar o regular el equipo. 
 
8.40.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
Salvo comentarios antes comentados en cada una de las unidades descritas, las mediciones y abonos 
se realizarán o bien por unidades ejecutadas como en el caso de la unidad de climatización, 
intercambiador de calor, rejillas de ventilación y sistema electrónico de control, o bien por metros 
cuadraos de conductos de lana de roca, según lo recogido en el presupuesto.  
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Los metros cuadrados de la lana de roca, se calculará como el cociente del perímetro medio del 
conducto  por su longitud antes de un cambio de sección.  
 
El cambio de cualquier especificación de los componentes ahí descritos deberá contar con la 
aprobación por escrito de la Dirección Facultativa. 
 
8.41. PUERTAS METÁLICAS 
8.41.1. DEFINICIÓN 
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o realizada con perfiles 




 Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad. 
 Precercos, en su caso. 
 Tornillería y soldadura. 
 Mástic de sellado. 
 Imprimación protectora. 
 Barra antipánico en puertas de salida de emergencia según UNE-EN 1125:2009. 
 
8.41.3. EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
 
8.41.4. CONDICIONES TÉCNICAS 
Las puertas cortafuegos exteriores serán  pivotantes homologadas, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-
1, de una hoja de 63 mm de espesor, 1200x2500 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra 
de 1350x3000 mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de 
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, con tres bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura 
embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color 
negro. Llevará incluida barra antipánico de apertura por el interior.  Resistencia a rotura por tracción 
no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².) 
 
Las puertas interiores serán de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x2245 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado 
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de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, 
cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. 
 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los 
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un 
mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto 
 
8.41.5. CERCOS METÁLICOS: 
Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin 
abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un espesor no inferior 
a 0,5 mm, con tolerancia de ±1 mm en las secciones, y ± 0.1 mm en los espesores. 
 
Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, sensiblemente a la 
misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de los extremos. Los cercos 
llegarán a obra con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la 
deformación del cerco. 
 
8.41.6. FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA 
Se fijarán al cerramiento exterior mediante tornillería acorde a la información técnica del 
suministrador del fabricante de las puertas.  
Se tomará la precaución de proteger los herrajes que puedan caer y se repasará la limpieza de la 
carpintería tras su colocación. 
 
8.41.7. CONTROL 
Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación del cerco por cada  
puerta cuando las puertas son de acero, y de la fijación del precerco en las puertas de acero 
inoxidable comprobando: 
 
Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de, dos milímetros en un 
metro (2 mm/m.). 
 
Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad. 
- La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la 
puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del 
mecanismo de maniobra y cierre. 
- La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en 
forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 
horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
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Serán condiciones de no aceptación: 
- Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y cerco. 
- Holgura inferior a dos milímetros (2 mm), o superior a cuatro milímetros (4 mm) entre hoja y 
solado. 
- Variación superior 2 milímetros (2 mm) en el aplomado o nivelado. 
- Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a más menos cinco 
milímetros (± 5 mm) 
- Variación superior en dos milímetros (2 mm) en la alineación de pernios. 
 
8.41.8. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y valoración se realizará por unidad de puerta realizada con perfiles de acero, indicando 
características de los perfiles y, en su caso, el tipo de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el 
precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, así como cualquier otro 
elemento u operación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso. 
El precio por unidad queda recogido en el presupuesto 
 
8.42. APARATOS SANITARIOS 
8.42.1. DEFINICIÓN 
Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y limpieza. Cuentan 
con suministro de agua fría mediante grifería y están conectados a la red de saneamiento. 
 
8.42.2. COMPONENTES 
Inodoros, urinarios y lavabos. 
 
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, 
fundición, chapa de acero esmaltada... 
 
8.42.3. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE MATERIALES 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer 
ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, 
además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
 
Aparatos sanitarios: 
- Identificación. Tipos. Características. 
- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas, verificar un color 
uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 
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- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible aún 
después de la colocación del aparato. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos: consultar a laboratorio. 
 
8.42.4. EL SOPORTE 
El soporte para los inodoros y lavabos serán el propio forjado limpio y nivelado. Apoyando el lavabo 
sobre un pedestal previamente.  
 
El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios suspendidos (urinario). 
 
En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente con las fijaciones 
suministradas por el fabricante y rejuntados con silicona neutra. 
 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos 
sanitarios con yeso. 
 
8.42.5. PREPARACIÓN 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría y saneamiento, como previos a 
la colocación de los aparatos sanitarios y posterior colocación de griferías. 
 
Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos durante el 
montaje. 
 
Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios coinciden con el 
proyecto, y se procederá al marcado por Instalador autorizado de dicha ubicación y sus sistemas de 
sujeción. 
 
8.42.6. FASES DE EJECUCIÓN 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por 
el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas 
de unión con la grifería. 
 
Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la 
conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho 
o neopreno para asegurar la estanquidad. 
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Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá verter libremente a 
una distancia mínima de 20 mm por encima del borde superior de la cubeta, o del nivel máximo del 
rebosadero. 
 
Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido hasta la parte 
inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 
instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
 
8.42.7. ACABADOS 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y 
fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de evacuación. 
 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (Junta de apriete). 
 
8.42.8. CONTROL Y ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD 
Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 
Aparatos sanitarios: 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
- Fijación de aparatos 
Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias: 
- En lavabo y urinario: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal < = 5 mm. 
- Inodoros: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm. 
-  
8.42.9. CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se precintarán evitando su 
utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
 
8.42.10. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas 
ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir grifería ni desagües si no se especifica en el 
Presupuesto. Las especificaciones recogidas en el Presupuesto pueden tomarrse  
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8.43. BALDOSAS DE GRES  
8.43.1. SUELOS DE BALDOSA GRES ESMALTADO 30X30 cm 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor 
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE.  
 
8.43.2. PAREDES DE BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30X30 cm 
Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5% 
grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
mejorado, C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. Según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 
 
8.43.3. MEDICIÓN Y ABONO 
La ejecución de los tabiques se medirá por metro cuadrado de superficie ejecutada, descontando 
los huecos mayores de 1,00 m2. 
 
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 
 
8.44. CABINAS Y PROTECCIONES DE PANEL FENÓLICO 
8.44.1. DEFINICIÓN 
Para las cabinas de los baños donde se alojan los inodoros y como elemento de protección en las 
aperturas traseras y laterales de las gradas, se deben instalar paneles fenólicos HPL, de 13 mm de 
espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, 
 
En las protecciones de las gradas, debe ir montado con un sistema de clipado con llave especial que 
facilite su montaje y desmontaje para personas autorizadas.  
 
8.44.2. CONDICIONES PREVIAS 
Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
Replanteo, definición de juntas. 
 
8.44.3. COMPONENTES 
Perfilería metálica, guías y montantes. 
Cinta y pasta de juntas. 
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8.44.4. EJECUCIÓN DE LAS PROTECCIONES 
Se colocará la perfilería metálica auxiliar que permita la sujeción a los paneles fenólicos, unido a la 
estructura de las gradas mediante tornillería apropiada. Una vez colocados los perfiles metálicos, 
deben colocarse los paneles fenólicos con el sistema de clipado previamente montado en taller por 
parte del suministrador. Debe garantizarse que la llave que permite el desmontaje de dichos paneles 
sea estandarizada.  
 
Este sistema de flipado debe ser limpiado con la frecuencia necesaria que permita su apertura 
cuando sea necesario sin tener que desmontar ninguna otra parte de este sistema. Si se debiera 
realizar labores de mantenimiento, se deberá impedir el paso a la zona de trabajo y dejándola limpia 
al finalizar dichas labores.   
 
8.44.5. EJECUCIÓN DE LAS CABINAS 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y 
accesorios. Nivelación y ajuste final.  
 
8.44.6. MEDICIÓN Y ABONO 
Para las protecciones de las gradas, se medirá por metro cuadrado de superficie ejecutada, 
descontando los huecos mayores de 1,00 m2 y para las cabinas de los baños, por unidades de 
módulos, tal y como se describen en el Presupuesto.  
 
8.45. GRADAS  
8.45.1. DEFINICIÓN 
Graderío constituido por perfiles metálicos, con dimensiones acordes al cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación y a este proyecto, con asientos de material plástico resistente al uso diario. 
Todas sus características deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 13.200. “Instalaciones para 
espectadores”, en especial su reacción frente al fuego y dimensiones de pasillos y escaleras.  
 
Se propone la instalación del modelo recogido en el Anejo 17, tenido en cuenta en este proyecto, 
debiéndose justificar el cambio de modelo y siendo su cambio aprobado por la Dirección Facultativa 
si cumplen con las exigencias requeridas de seguridad y aforo. 
 
8.45.2. EJECUCIÓN 
Una vez terminada la solera de hormigón y antes de colocar el cerramiento exterior por completo,  
se procederá al montaje de las gradas. Primero, se colocarán las medidas de protección y 
delimitación del paso a la zona de trabajo. 
 
Después, se ensamblará la estructura, instalando según se avanza las proyecciones pertinentes que 
eviten la caída desde la altura de objetos y que una persona pueda introducirse en las partes huecas 
de las mismas. Una vez acabada la estructura, se colocarán los asientos y remates de la instalación.  
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Hasta la fecha de finalización total de la obra, los asientos así como elementos que puedan ser 
dañados por otros trabajos serán protegidos con medios adecuados.  
 
8.45.3. CONTROL 
El contratista encargado del montaje deberá reclamar y entregar a la Dirección Facultativa toda la 
documentación en la que quede acreditada la procedencia de los materiales, calidad, 
especificaciones y otros documentos similares.  
 
Así mismo, deberá justificar mediante la acreditación de una tercera parte los ensayos de carga 
realizados acorde las especificaciones técnicas del modelo aportando los  resultados y conclusiones. 
 
Una vez aprobada la recepción del material, cualquier resultado desfavorable deberá ser subsanado 
con coste a cargo del montador hasta obtener la aprobación de los ensayos de seguridad.  
 
8.45.4. MEDICIÓN Y ABONO 
Su abono y medición se realizará por módulos comerciales al precio especificado en el presupuesto. 
Mediante la aprobación de la Dirección Facultativa podrá variar el presupuesto global de esta partida 
siempre y cuando este no supere el 15% del valor presupuestado.  
 
8.46. PLIEGO DE CONDICIONES LA RED ELÉCTRICA.  
8.46.1. CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO B.T. DESIGNACIÓN DE LOS CABLES ELÉCTRICOS DE 
TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V 
 
La designación de los cables eléctricos de tensión nominal hasta 450/750 V se designará según las 
especificaciones de UNE 20.434, que corresponden a un sistema armonizado (Documento de 
armonización HD-361 de CENELEC) y son de aplicación en los países de Europa Occidental. 
El sistema utilizado es una secuencia de símbolos ordenados, con los siguientes significados: 
 







Cable según normas armonizadas 
Cable nacional autorizado por CENELEC 
Cable nacional (sin norma armonizada) 
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POSICIÓN REFERENCIA A: SÍMBOLO SIGNIFICADO 








Etileno-acetato de vinilo 
Mezcla especial de policloropreno 
Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Goma de silicona 
PVC 
Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC) 
Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura) 
Mezcla reticulada a base de poliolefina 
4 Revestimientos 
metálicos 
C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el 
conjunto de conductores aislados reunidos 














Trenza de fibra de vidrio 
Policloropreno 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Trenza textil (impregnada o no) sobre 
conductores aislados reunidos 
Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 
conductor 
PVC 




















Elemento portador constituido por uno o varios 
situados en el centro de un cable redondo o 
repartidos en el interior de un cable plano. 
Relleno central 
Cable redondo 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 
conductores aislados pueden separarse 
 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos 
conductores aislados no pueden separarse. 
 
Cables planos de 3 ó más conductores aislados. 
Doble capa de aislamiento extruída. 
 
Cable extensible. 
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POSICIÓN REFERENCIA A: SÍMBOLO SIGNIFICADO 
















Flexible para uso en máquinas de soldar 
Muy flexible para uso en máquinas de soldar 
Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio 
móvil 
Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para 
servicio móvil 
Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas 
 
Rígido de sección circular, de varios alambres ca-
bleados 
Rígido circular de 1 alambre 
 
Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de 
un soporte textil 





Si no existe conductor amarillo/verde 
Si existe un conductor amarillo/verde 
10 Sección nominal mm2 Sección nominal2 
 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 
 Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
 U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un 
sistema de cables unipolares. 
2: En los conductores "oropel" no se especifica la sección nominal después del símbolo Y. 
En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos constructivos de los 
cables de uso general en España de las siguientes normas UNE: 
 
 UNE 21.031 (HD-21). Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o iguales a 
450/750 V. 
 UNE 21.027 (HD-22). Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o iguales a 
450/750 V. 
 UNE 50.214 (HD-359). Cables flexibles planos con cubierta de PVC. 
 UNE-HD 603.5X:2007/1M. Cables de distribución de tensión asignada 0,6 / 1kV. Parte 5: 
Cables con aislamiento de XLPE, sin armadura. Sección X: Cables sin conductor concéntrico 
y con cubierta de poliolefina (Tipo 5X-1 y 5X-2). 
 
8.46.2. TIPOS DE CABLE A UTILIZAR. 
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para cada caso 
particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus características 
técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21.031, 21.022 y 21.123.  
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Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos en otros documentos del 
proyecto, los siguientes: 
 
 Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos 
corresponderán a la designación RV 0,6/1 kV. 
 Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a la 
designación VV 0,6/1 kV. 
 Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación VV500F. 
 
En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del 
incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberán satisfacer 
los niveles de seguridad siguientes: 
 
CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/NORMA 
NO PROP. DE LA LLAMA UNE-60332-1 PASAR ENSAYO 
 

















CEI 20-37 p.2 
 
< 5 
SIN CORROSIVIDAD IEC-754.2 
NF C-20453 
pH > 4,3 




DE HUMOS OPACOS 
(Transmitancia luminosa) 
UNE-+.1, IEC-1034.1 
UNE 61034, IEC-1034.2 
BS-6724 







> 60 % 
 
8.46.3. SECCIONES MÍNIMAS. 
Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y de 2,5 mm2 en 
las líneas de potencia. 
 
8.46.4. COLORES. 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, y serán los de 
la siguiente tabla: 
 
 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA. 
 






             COLOR            CONDUCTOR 
Amarillo-verde         Protección 




Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MIE.BT.018. 
 
8.46.5. IDENTIFICACIÓN. 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación. Este 
requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o 
en la base de un cuadro de mandos y en cualquier otra circunstancia en que la función del cable no 
sea evidente de inmediato. 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al cajetín que 
precinta el cable o al cable. 
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título individual en todas 
las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que lleven rotulados caracteres 
indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado pertinentes. 
 
8.46.6. CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA 
Los tubos a emplear serán aislantes blindados, normalmente de PVC, exentos de plastificante. Estos 
tubos son estancos y no propagadores de la llama. Cumplirán la normativa UNE 60.423 1R-91 
(dimensional) y UNE 60529 y tendrán un grado de protección 7 a 9 (REBT).  
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
-  El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
-  Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
-  Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura son los indicados en la MI.BT.019. 
-  Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que se 
consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a 3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres 
de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 
provistos de boquillas con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien 
convenientemente mecanizados. 
-  Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018. 
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-  Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 
0,80 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de 
los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
-  Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima 
de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.  
-  
8.46.7. CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE FLEXIBLE 
Los tubos a emplear serán aislantes blindados, normalmente de PVC, exentos de plastificante. Estos 
tubos son estancos y no propagadores de la llama. Cumplirán la normativa UNE 60.423 1R-91 
(dimensional) y UNE 60529 y tendrán un grado de protección 7 a 9 (REBT). 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres 
de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de conexión o aparato, estarán 
provistos de boquillas con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien 
convenientemente mecanizados. 
-  Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018. 
-  Los tubos se empotrarán en las paredes por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,80 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
  
8.46.8. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. 
Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en toda su superficie, 
tendrán un cierre hermético con la tapa atornillada y serán de dimensiones tales que se adapten 
holgadamente al tipo de cable o conductor que se emplee.  
 
Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para poder 
disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros.  
 
La fijación a techo será como mínimo de dos puntos de fijación, se realizará mediante tornillos de 
acero, para lo cual deberán practicársele taladros en el fondo de las mismas. Deberá utilizarse 
arandelas de nylon en tornillos para conseguir una buena estanqueidad.  
 
Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas y mediante bornas, no pudiendo 
conectarse más de cuatro hilos en cada borna. Estas bornas irán numeradas y serán del tipo que se 
especifique en los demás documentos del proyecto. 
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8.46.9. INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y CONTACTORES. 
Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de sus partes principales y de forma bien legible 
la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. Los aparatos de tipo cerrado llevarán 
una indicación clara de su posición de abierto y cerrado. Los contactos tendrán dimensiones 
adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal del aparato, sin excesivas elevaciones de 
temperatura. Las partes bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente 
resistentes al fuego, al calor y a la humedad y con la conveniente resistencia mecánica.  
Las aberturas para entradas de conductores, deberán tener el tamaño suficiente para que pueda 
introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección.  
Todos los interruptores, conmutadores y contactores hasta 25 A deberán estar construidos para 380 
V como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y entre éstas y las de protección deberán 
ajustarse a las especificadas por las reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con 
intensidad superior a 25 A deberán, además, estar construidos en forma que las distancias mínimas 
entre contactos abiertos y entre polos no sean inferiores a las siguientes:  
 
- 5 a 6 mm para los 25 - 125 A.  
- 6 a 10 mm para los de más de 125 A.  
 
Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción de corriente.  
En los contactores, la temperatura de los devanados de las bobinas no será superior a las admitidas 
en las reglamentaciones vigentes, debiéndose especificar el tiempo propio de retardo de 
desconexión, tiempo de desenganche y tiempo total de desconexión. Todos los contactores 
deberán tener el enganche impedido, mientras no desaparezca la causa que le produjo la 
desconexión.  
Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los ensayos de 
tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigido en esta clase de 
aparatos, en las normas UNE 20.109, 61.058, 20.361 y 20.362.  
Todos los cortocircuitos fusibles estarán construidos para tensiones de 250, 500 o 750 V. La 
intensidad nominal de cada fusible será aquella que normalmente circula por el circuito en carga.  
Todo este material se ajustará a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión, y 
cortocircuitos exigido a esta clase de material en la norma UNE especialmente los nº 60127 y 60269 
y recomendaciones de la A.E.E.  
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, 
no debiendo sufrir deterioro por la temperatura a que dé lugar su funcionamiento en las máximas 
condiciones posibles admitidas. 
Las conexiones entre partes conductoras de corriente deben efectuarse de modo que no puedan 
aflojarse por el calentamiento natural del servicio, ni por la alteración de las materias aislantes. 
Los cartuchos fusibles deberán estar construidos de forma que no puedan ser abiertos sin 
herramientas y sin provocar desperfectos y los de hasta 60 A estarán construidos de forma que sea 
imposible el reemplazo de un fusible de intensidad dada por otro de intensidad superior a la nominal 
de los zócalos. 
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8.46.10. CUADROS ELÉCTRICOS. 
Todos los cuadros eléctricos se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo 
los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 
protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según 
se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada, según ITC-BT-24. 
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas 
de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 
ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica 
de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de 
chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y 
no inflamable. 
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, 
con la parte frontal transparente. 
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para 
evitar la entrada de polvo. 
Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de 
fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y 
control. 
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una 
distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca 
inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. La profundidad de 
los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes 
e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder 
ser ampliados por ambos extremos. 
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando 
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte 
frontal de los cuadros. 
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas 
de los cables desde el exterior. 
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de 
una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color 
que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso 
de la instalación. 
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 
perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
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- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 
cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) 
según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
Los cuadros que deban ubicarse en el interior de locales clasificados como de pública concurrencia, 
se instalaran en el interior de hornacinas cerradas, accesibles únicamente con llave y  que garanticen 
una resistencia al fuego RF 120 
 
 
8.46.11. REGULADOR ESTABILIZADO DE FLUJO LUMINOSO. 
El regulador estabilizado de flujo luminoso se instalará en el centro de mando. Sus características 
serán las siguientes: 
- Funciones electrónicas protegidas. 
- Al menos, cuatro niveles de reducción, 10%, 20%,30% y 40 % con reloj programador. 
- Al menos, ocho niveles de reducción, con PLC. 
- Reloj temporizador programable o PLC. 
- Comunicación con PC. 
- By-pass por fase. Manual, automático y de protección térmica. 
- Display indicador by-pass. 
- Display indicador de ahorro de energía. 
- Velocidad de rampa de arranque seleccionable y ajustable a 3,6,12 y 24 minutos. 
- Armario de fibra de protección IP-54. 
- Luz interior. 
- Base enchufe 220 V. 
- Control termostático de ventilación. 
 
8.46.12. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE LA RED DE ILUMINACIÓN. 
Las mediciones y abonos se realizarán o bien por unidades ejecutadas o por metros de cables, 
canalizaciones, etc, según lo recogido en el presupuesto. El cambio de cualquier especificación de 
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8.47. PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
En cuanto a su posición y otros aspectos no contemplados en las siguientes clausulas se deberá 
aplicar el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 
8.47.1. LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
Según lo recogido en Planos, se colocará en superficie de la zona deportiva así como en la puerta de 
los baños las  luminarias de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
 
Se incluye el conexionado a la red eléctrica, su fijación a los soportes en las paredes y la 
comprobación de su correcto funcionamiento y la visibilidad adecuada. 
 
En ningún caso se podrá reducir las dimensiones o el flujo luminoso sin antes ser aprobado por la 
Dirección Facultativa.  
 
8.47.2. SEÑALES DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN Y DE MEDIOS DE EXTINCIÓN 
Según Planos, se colocará en las ubicaciones señaladas placas de señalización de recorrido de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm según UNE 23034, y placas del mismo 
material y dimensiones para la señalización de los medios de extinción, según UNE 23033-1. 
 
Sus dimensiones nunca podrán ser inferiores y no se aceptará un material que no sea 
fotoluminiscente o con características no aceptadas en la norma UNE 23033-1. 
 




Según Planos, se colocará en las ubicaciones señaladas extintores portátiles de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. 
 
La eficacia del extintor no podrá ser menor en ningún caso y se instalará de tal modo que la parte 
superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
 
8.47.4. BOCAS DE INCENDIO OCUPADAS 
Según la información gráfica recogida en Planos, se instalarán en superficie de bocas de incendios 
equipadas (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuestas de: armario construido en acero 
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de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con 
ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 
3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-
16 bar.  
Estas bocas de incendios deberán conectarse de manera independiente a la red de suministro de 
agua de la parcela con el fin de garantizar el suministro de agua de manera independiente y no 
podrán estar situadas a una altura superior a 1.50 metros. 
En ningún caso se situará a una distancia superior a los 5 metros de su salida del sector de incendio 
más cercana.  
 
8.47.5. PULSADOR DE ALARMA 
Respetando la distancia mínima de 25 metros, se colocarán pulsadores de alarma convencionales de 
rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de 
rearme. Situado a una altura de entre 80 y 120 cm del suelo. Conectada al sistema de alarma acústica 
y óptica.  
 
Se incluye su colocación, conexionado a red de alarma, comprobación de su funcionamiento y de su 
correcta visibilidad.  
 
8.47.6. SIRENA CON SEÑAL ÓPTICA Y MEGAFONÍA 
Se instalará en el interior de cada nave sirenas electrónicas, de color rojo, con señal óptica y acústica, 
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, según UNE-EN 54-3.  
 
Se deberán instalar en zonas visibles desde cualquier parte de los sectores de incendio (cada nave) 
debiéndose comprobar su visibilidad y audición una vez instalado. En cualquier caso no podrá 
situarse a menos de 6 metros de cualquier ocupante en todas sus direcciones con el fin de no 
provocar  
 
8.47.7. DETECTOR DE HUMOS 
Con el fin de detectar la presencia de humo en caso de incendio, se instalarán detectores lineales de 
humos, de infrarrojos, convencional, con reflector, para una cobertura máxima de 50 m de longitud 
y 15 m de anchura, compuesto por unidad emisora/receptora y elemento reflector, para 
alimentación de 10,2 a 24 Vcc, con led indicador de acción.  
Por motivos de aprovchamiento de su rango  de medida se colocarán orientados de tal modo que  
se midan los 50 metros longitudinales a la nave, siendo necesario colocar 2 por cada nave.  
En cualquier caso, se deberá justificar que los modelos instalados en obra se cubren la totalidad de 
la superficie de cada uno de los sectores de incendios.  
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8.47.8. ABONO Y MEDICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las mediciones y abonos se realizarán por unidades ejecutadas según lo recogido en el presupuesto. 
El cambio de cualquier especificación de los componentes ahí descritos deberá contar con la 
aprobación por escrito de la Dirección Facultativa. La colocación, ensayos, conexionado a la red de 
suministro de agua o de energía eléctrica se encuentra repercutido en el precio de cada unidad, no 
siendo de abono independiente. 
   
 
9. CONCLUSIÓN 
Considerando que el presente Pliego de Condiciones define de forma suficiente la obra de DOS 
NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO 
COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, lo damos por terminado en Zaragoza, en 
octubre de 2019. 
 
 



































































































































Pistas de tenis Cubiertas Zaragoza (TFM Enrique Sánchez)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 1  
C1 TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m Vallado de seguridad 
  
 Alquiler del vallado en el ámbito de actuación durante las obras 
 y formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 
 malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 
 acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1.9 m de altura. 
 Apoyado en pies de bloques de hormigón. Precio por semana y 
 metro lineal. Incluye la colocación y los pies de apoyo. Alquiler 
 durante 160 días. 
 
Act0010 Perímetro de actuación 1 300,00 48.000,00  160  
Act0010 Superficie extra de acopios 1 175,00 28.000,00  160  
  __________________________  
 76.000  
1.2 ud Señalización de obras en acceso a parcela 
  
 Partida alzada de señalización fija durante las obras. Incluye 
 señales y mantenimiento durante las obras. Según legislación 
 vigente y comentarios posteriores por parte del 
 Ayuntamiento.  
  __________________________  
 1600,00  
1.3 Protección de arbolado, bordillos y alumbrado público  
  __________________________  
 1.107,18  
 
MEDICIONES  
Pistas de tenis Cubiertas Zaragoza (TFM Enrique Sánchez)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 2  
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
2.1 m3 Explanación y saneo del terreno 
  
 Reparto y nivelación del terreno, en cualquier clase, incluido 
 roca, con medios mecánicos, incluso apilado, acopio de los 
 productos de la excavación, entibaciones ligeras y parte 
 proporcional de agotamiento. Incluye el desbroce y despeje de 
 explanada de trabajo, incluyendo retirada de arbustos, plantas, 
 maleza, arbolado, destoconado y capa de tierra vegetal hasta 
 30cm, incluso rasanteo de superficie, acopio de la tierra vegetal 
 en cordón lateral y revegetación de taludes y jardines en obra 
 (si procede), de los productos sobrantes. Cota final: 302 msnm. 
 
Act0010 Nivelación de la superficie 1 1.204,06 1.204,06 
  __________________________  
 1.204,060  
2.2 m3 Suelo seleccionado 
  
 Suelo seleccionado CBR > 20, según PG-3. procedente de la 
 excavación o de préstamos. medido el volumen extendido y 
 compactado al 100 % P.M. 
 
Act0010 Capa de suelo seleccionado en ámbito de actuación 1 64,09 75,09 0,50
 2.406,26 
  __________________________  
 2.406,260  
2.3 m3 Zahorra artificial 
  
 Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M., 
 incluso carga, transporte, descarga, riego, formación y 
 refino de taludes, así como la compactación de la plataforma 
 inicial de trabajo a un valor del 95% según ensayo Proctor 
 Modificado, antes de proceder al relleno. Medido el volumen 
 extendido 
 
Act0010 En el interior del edificio 1 50,09 61,09 0,20 612,00 
  __________________________  
 612,000  
2.4 t Carga y transporte a vertedero autorizado (tierras) 
  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante del movimiento de tierras, incluso canon de 
 vertedero de residuos de la construcción. 
 
Act0010 De la explanación del terreno 1 1.204,06 2,50 1,00 3.010,15 
  __________________________  
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 3  
C3 CIMENTACIÓN  
3.1 m3 Excavación de zanjas o emplazamientos 
  
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos, incluso 
 apilado, acopio de los productos de la excavación, 
 entibaciones ligeras y parte proporcional de agotamiento. 
 Transporte de los productos sobrantes a vertedero 
 autorizado.  
 
Act0010 Zapatas y riostras 1 768,82 768,82 
  __________________________  
 768,820  
3.2 m3 Hormigón de limpieza HL-150 
  
 Hormigón en masa para limpieza tipo HL-150/b/20 bajo las 
 cimentaciones de los edificios del tipo, zapatas muros y vigas 
 riostras, con espesor mínimo de 10 cm., incluyendo la 
 preparación del fondo de las excavaciones, su nivelado y 
 compactado manual. 
  
Act0010 Zapatas de esquina y resto (Tipo 1) 6 3,50 3,50 0,10 7,35 
Act0010 Zapatas laterales (Tipo 2) 18 4,00 2,50 0,10 18,00 
Act0010 Zapatas hastiales (Tipo 3) 20 3,50 2,00 0,10 14,00 
  __________________________  
 39,350  
3.3 m2 Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc 
  
 Hormigón para armar tipo HA-35/b/20/IIb+Qc incluyendo 
 vertido, vibrado y curado, en elementos estructurales 
 (zapatas, alzados, muros, losas, vigas riostras ...), 
 incluyendo la parte proporcional de limpieza de fondos, 
 vibrado y bombeo y la colocación de las esperas laterales y 
 verticales, juntas de construcción y retracción y la parte 
 proporcional de limpieza de fondos, vibrado y medios 
 auxiliares y materiales para el empleo de hormigones 
 bombeados. Se incluye igualmente la eventual aplicación de 
 puentes de unión con elementos existentes mediante 
 resinas sikadur-32, incluso cepillado y limpieza de polvo, 
 grasas y aceites en hormigones existentes. 
 
Act0010 Zapatas de esquina y resto (Tipo 1) 6 3,50 3,50 1,50 110,25 
Act0010 Zapatas laterales (Tipo 2) 18 4,00 2,50 1,80 324,00 
Act0010 Zapatas hastiales (Tipo 3) 20 3,50 2,00 1,50 210,00 
Act0010 Riostras laterales 1 21 4,50 0,16 15,12 
Act0010 Riostras laterales 2 12 4,00 0,16 7,68 
Act0010 Riostras hastiales 8 2,25 0,16 2,88 
Act0010 Resto de riostras 4 16,40 0,16 10,50 
Act0010 Muro perimetral exterior laterales 3 50,09 0,30 0,60 27,05 
Act0010 Muro perimetral exterior hastiales 2 61,09 0,30 0,60 21,99 
  __________________________  
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3.4 kg Armadura B500S 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 500 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE. medido el peso 
 teórico de proyecto 
  
Act0010 Riostras cimentación (ø12) 1 264,00 0,89 234,96 
Act0010 Riostras cimentación (ø14) 1 575,40 1,21 696,23 
Act0010 Riostras baños (ø14) 1 65,60 1,21 79,38 
Act0010 Zapatas tipo 1 (ø20) 1 775,20 2,47 1.914,74 
Act0010 Zapatas tipo 2 (ø20) 1 2.280,60 2,47 5.633,08 
Act0010 Zapatas tipo 3 (ø20) 1 1.706,00 2,47 4.213,82 
  __________________________  
 12.772,210  
3.5 kg Armadura B400S 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 400 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE. medido el peso 
 teórico de proyecto 
  
Act0010 Estribos del muro perimetral (ø8) 907 1,00 0,40 362,80 
  __________________________  
 362,800  
3.6 t Carga y transporte a vertedero autorizado (hormigón)  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante del hormigonado de la cimentación y del muro de 
 los baños, incluso canon de vertedero de residuos de la 
 construcción. 
 
Act0010 3,61 3,61 
  __________________________  
 3,610  
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 5  
C4 ESTRUCTURA METÁLICA  
4.1 kg Acero S 275 JR en estructura metálica. Perfiles laminados  
 
 Suministro y montaje de perfiles de la estructura metálica en 
 estructura del edifico en acero laminado y en calidad S 275 
 JR. Incluye medios auxiliares, anclajes, etc. colocada. 
 
Act0010 HEA280 1 516,04 76,40 39.425,46 
Act0010 IPE 270 1 120,00 36,10 4.332,00 
Act0010 HEA 100 1 147,00 16,70 2.454,90 
Act0010 HEA 220 1 392,00 50,50 19.796,00 
Act0010 IPE 220 1 980,00 26,20 25.676,00 
Act0010 UPE 140 1 470,00 14,50 6.815,00 
Act0010 UPE 180 1 478,50 19,70 9.426,45 
  __________________________  
 107.925,810  
4.2 kg Acero S 275 JR en estructura metálica. Perfiles huecos  
 
 Suministro y montaje de perfiles huecos de la estructura 
 metálica en estructura del edifico en acero en calidad S 275 
 JR. Incluye medios auxiliares, anclajes, etc. colocada 
 después de montaje en taller mediante soldadura. 
 
Act0010 QRO 100,10 1 360,00 25,58 9.208,80 
Act0010 QRO 40. 2,6 1 120,00 2,19 262,80 
Act0010 QRO 70,8 1 756,00 14,98 11.324,88 
Act0010 QRO 90,4 1 320,00 10,48 3.353,60 
  __________________________  
 24.150,080  
4.3 kg Placas de anclaje de acero S275 JR 
  
 Suministro y montaje de placas de anclaje y rigidizadores en 
 estructura del edifico calidad S 275 JR. Incluye medios 
 auxiliares, anclajes, etc. colocada y nivelada. 
 
Act0010 Rigidizadores según planos 88 9,12 802,56 
Act0010 Placa plana de 660x480x40 mm 44 98,85 4.349,40 
  __________________________  
 5.151,960  
4.4 m3 Recibido con grout en anclajes de pilares 
  
 Mortero de alta prestaciones grout en anclajes de pilares. 
 Incluyendo encofrado, vertido, vibrado y curado del mortero 
 así como suministro, colocación y retirada del encofrado. 
 
Act0010 Bajo placa de 660x480x40 mm 44 0,66 0,48 0,03 0,42 
  __________________________  
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4.5 kg Pernos de placas de anclaje 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 500 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE-08. Medido el peso 
 teórico de proyecto 
 
Act0010 Pernos de barras corrugadas (ø25) 352 1,00 3,85 1.355,20 
  __________________________  
 1.355,200  
4.6 kg Pintura en estructuras metálicas 
  
 Pintura por kg de estructura metálica, incluye chorreado 
 grado 2,5 SIS, imprimación a base de epoxi rico en zinc con 
 un espesor mínimo de 80 micras y , después de la capa 
 de pintura intumescente, la aplicación de una capa de 
 acabado a base de esmalte de poliuretano acrílico, con 
 retención de brillo, con un espesor mínimo de 80 micras. 
 Totalmente acabado. 
 
Act0010 HEA280 1 516,04 76,40 39.425,46 
Act0010 IPE 270 1 120,00 36,10 4.332,00 
Act0010 HEA 100 1 147,00 16,70 2.454,90 
Act0010 HEA 220 1 392,00 50,50 19.796,00 
Act0010 IPE 220 1 980,00 26,20 25.676,00 
Act0010 UPE 140 1 470,00 14,50 6.815,00 
Act0010 UPE 180 1 478,50 19,70 9.426,45 
Act0010 QRO 100,10 1 360,00 27,22 9.799,20 
Act0010 QRO 40. 2,6 1 120,00 2,19 262,80 
Act0010 QRO 70,8 1 756,00 14,98 11.324,88 
Act0010 QRO 90,4 1 320,00 10,61 3.395,20 
Act0010 UPN -220 Canalones 4 52,00 29,40 6.115,20 
  __________________________  
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4.7 m2 Pintura en estructuras metálicas R-30 
  
 Pintura por kg de estructura metálica para R-30, aplicación 
 de una o más capas de pintura intumescente de espesor 
 adecuado a la masividad del perfil a proteger garantizando 
 una estabilidad R-30 y de una capa sellante a base de 
 esmalte ignífugo. Totalmente acabado. 
 
Act0010 HEA280 1 417,96 1,60 668,74 
Act0010 IPE 270 1 120,00 1,04 124,80 
Act0010 HEA 100 1 98,00 0,56 54,88 
Act0010 HEA 220 1 392,00 1,26 493,92 
Act0010 IPE 220 1 980,00 0,85 833,00 
Act0010 UPE 140 1 318,50 0,52 165,62 
Act0010 UPE 180 1 478,50 0,64 306,24 
Act0010 QRO 100,10 1 360,00 0,40 144,00 
Act0010 QRO 40. 2,6 1 120,00 0,16 19,20 
Act0010 QRO 70,8 1 652,00 0,28 182,56 
Act0010 QRO 90,4 1 320,00 0,36 115,20 
  __________________________  
 3.108,160  
4.8 m2 Pintura en estructuras metálicas R-90 
  
 Pintura por kg de estructura metálica para R-90, aplicación 
 de una o más capas de pintura intumescente de espesor 
 adecuado a la masividad del perfil a proteger garantizando 
 una estabilidad R-90 y de una capa sellante a base de 
 esmalte ignífugo. Totalmente acabado. 
 
  
Act0010 HEA280 1 98,08 1,60 156,93 
Act0010 HEA 100 1 49,00 0,56 27,44 
Act0010 UPE 140 1 151,50 0,52 78,78 
Act0010 QRO 70,8 1 104,00 0,36 37,44 
  __________________________  
 300,590  
4.9 t Carga y transporte a vertedero autorizado (acero y mezclas)  
  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante de su montaje en taller, soldaduras y ejecución en 
 obra, incluso canon de vertedero de residuos de la 
 construcción. 
 
Act0010 Acero 1 6,70 6,70 
Act0010 Mezcla de metales 1 12,34 12,34 
  __________________________  
 19,040  
MEDICIONES  
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C5 CERRAMIENTOS  
5.1 kg Chapa grecada HIANSA MT 56 (Cubierta) 
  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, 
 formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero 
 UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 1.2 mm espesor y 56 
 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o 
 auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de 
 huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, 
 mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. 
 Totalmente montado 
 
Act0010 4 faldones 4 15,07 50,10 10,50 31.710,29 
Act0010 (Menos lucernarios) -1 420,00 10,50 -4.410,00 
  __________________________  
 27.300,290  
5.2 kg Chapa grecada HIANSA MT 52 (Fachadas) 
  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, 
 formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero 
 UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0.8 mm espesor y 52 
 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o 
 auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de 
 huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, 
 mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. 
 Totalmente montado y lacado 
 
Act0010 Fachada lateral exterior 2 50,10 11,50 8,16 9.402,77 
Act0010 (Menos ventanas) -2 54,00 8,16 -881,28 
Act0010 Partición interior 2 50,10 12,26 8,16 10.024,17 
Act0010 Pórticos hastiales 4 375,00 8,16 12.240,00 
Act0010 (Menos muro perimetral) -1 224,36 0,60 -134,62 
  __________________________  
 30.651,040  
5.3 m2 Lana de roca 
  
 Colocación de panel rígido de lana de roca volcánica no 
 revestido de alta densidad MONOROCK 365, de conductividad 
 térmica igual a  0.039 W/(m*K) y clasificación A1 frente al fuego. 
 Resto de características y noemas UNE recogidas en el Anejo 
 17.  
 
Act0010 Fachada lateral exterior 2 50,10 11,50 1,00 1.152,30 
Act0010 (Menos ventanas) -2 54,00 1,00 -108,00 
Act0010 Partición interior 2 50,10 12,26 1,00 1.228,45 
Act0010 Pórticos hastiales 4 375,00 1,00 1.500,00 
Act0010 4 faldones 4 15,07 50,10 1,00 3.020,03 
Act0010 (Menos muro perimetral) -1 224,36 0,60 -134,62 
Act0010 (Menos lucernarios) -1 420,00 1,00 -420,00 
  __________________________  
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5.4 m2 Lucernarios y ventanas policarbonato celular 
  
 Sistema modular grecado de policarbonato celular con 
 protección U.V. para cerramientos y cubiertas translúcidas. 
 Espesor de entre 13 y 20 mm, con altura de greca de 80 mm y 
 ancho del módulo de 1 metro. Aislamiento térmico igual a 1.8 
 W/(m2*K) y clasificación de la reacción al fuego B-s1, d0. Resto 
 de características y normativa recogido en el Anejo 17. Incluida su 
 colocación y sistema de sujeción de perfilería de aluminio. 
  
Act0010 Lucernarios cubierta 1 420,00 420,00 
Act0010 Ventanas de fachadas laterales 1 108,00 108,00 
  __________________________  
 528,000  
5.5 m2 Impermeabilizante 
  
 SEAL NR EPDM 1.2 Negro es una lámina sintética sin armadura 
 a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM).  Resistente a la 
 intemperie y los rayos U.V. Incluida su colocación y posibles 
 elementos separadores.  
  
Act0010 Fachada lateral exterior 2 50,10 11,50 1,00 1.152,30 
Act0010 (Menos ventanas) -2 54,00 1,00 -108,00 
Act0010 Partición interior 2 50,10 12,26 1,00 1.228,45 
Act0010 Pórticos hastiales 4 375,00 1,00 1.500,00 
Act0010 4 faldones 4 15,07 50,10 1,00 3.020,03 
Act0010 (Menos muro perimetral) -1 224,36 0,60 -134,62 
Act0010 (Menos lucernarios) -1 420,00 1,00 -420,00 
  __________________________  
 6.238,160  
5.6 m2 Barrera contra el vapor 
  
 Lámina de polietileno transparente de baja densidad (LDPE) y 0,2mm 
 de espesor, utilizada como barrera de vapor, principalmente en 
 sistemas de cubierta. Suministrado en rollos, totalmente colocado e 
 incluidos los medios auxiliares necesarios. Características y normativa 
 recogido en el Anejo 17. 
 
Act0010 Fachada lateral exterior 2 50,10 11,50 1,00 1.152,30 
Act0010 (Menos ventanas) -2 54,00 1,00 -108,00 
Act0010 Partición interior 2 50,10 12,26 1,00 1.228,45 
Act0010 Pórticos hastiales 4 375,00 1,00 1.500,00 
Act0010 4 faldones 4 15,07 50,10 1,00 3.020,03 
Act0010 (Menos lucernarios) -1 420,00 1,00 -420,00 
Act0010 (Menos muro perimetral) -1 224,36 0,60 -134,62 
  __________________________  
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5.7 kg Bandeja metálica INCO 157.1 
  
 Suministro y montaje de bandeja metálica INCO 157.1 de 
 espesor 0.7 mm 
 
Act0010 Fachada lateral exterior 2 50,10 11,50 9,15   10.543,55 
Act0010 (Menos ventanas) -2 54,00 9,15    -988,20 
Act0010 Pórticos hastiales 4 375,00 9,15   13.725,00 
Act0010 4 faldones 4 15,07 50,10 9,15   27.633,26 
Act0010 (Menos lucernarios) -1 420,00 9,15   -3.843,00 
Act0010 (Menos muro perimetral) -1 224,36 0,60     -134,62 
   __________________________  
         46.935,990  
5.8 kg Bandeja metálica INCO 72.1 
  
 Suministro y montaje de bandeja metálica INCO 72.1 de 
 espesor 0.7 mm 
 
Act0010 Partición interior 2 50,10 8,10 1,00 811,62 
  __________________________  
 811,620  
5.9 m2 Fábrica bloque caravista 
  
 Fábrica de bloques de hormigón, 40x20x20 cm., ejecutado 
 a una cara vista, incluso relleno de hormigón HA-30/p/20 y 
 armadura en zona según normativa y recibido con mortero 
 de cemento y arena de río m7,5 según UNE-EN 998-2,. 
 incluso parte proporcional de refuerzos de hormigón en 
 esquinas, arriostrados, cargaderos, zunchos, piezas 
 especiales, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y 
 limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
 
Act0010 Muro baños Sur 2 29,00 3,00 174,00 
Act0010 Muro baños Norte 2 31,50 3,00 189,00 
  __________________________  
 363,000  
5.10 kg Chapa Minionda HIANSA MO-18 
  
 Suministro y montaje de chapa Minionda HIANSA MO-18 de 1 
 mm de espesor 
 
Act0010 Cubierta de los baños 1 128,31 9,81 1.258,72 
  __________________________  
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5.11 ud Puertas exteriores EI-30 
  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, según 
 UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 
 1200x2500 mm de luz y altura de paso, para un hueco de 
 obra de 1350x3000 mm, acabado lacado en color a elegir de 
 la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
 cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas 
 de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 
 de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
 obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en 
 altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según 
 UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, 
 escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de 
 nylon color negro. Incluida barra antipánico de apertura por 
 el interior. Totalmente colocada e incluidos los materiales y 
 medios auxiliares para su colocación.  
 
Act0010 8 8,00 
  __________________________  
 8,000  
5.12 ud Puertas baños  
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x2245 
 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir 
 de la carta RAL formada por dos chapas de acero 
 galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 
 montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
 garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y 
 remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un 
 punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de 
 nylon color negro. 
  
Act0010 8 8,00 
  __________________________  
 8,000  
MEDICIONES  
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C6 CLIMATIZACIÓN  
6.1 ud Unidad de climatización 
 Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 
 cubierta (roof-top), de 4816x2205x2095 mm, potencia frigorífica total 
 nominal 158,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 
 temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia frigorífica 
 sensible nominal 98 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 
 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica 
 nominal 159,9 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, 
 temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (calificación 
 energética nominal) 3,3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, 
 potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta 
 motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, 
 equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento 
 térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 4 ventiladores axiales 
 con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y 
 aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 3 
 turbinas con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables 
 (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de 
 recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito 
 frigorífico con 4 compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, 
 cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
 PRO. Totalmente instalado y con sistema de control de encendido/apagado 
 electrónico (no incluido este último) 
 
Act0010 1 unidad para cada nave 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
6.2 ud Intercambiador de calor 
  
 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
 caudal máximo de 6500 m3/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje 
 horizontal dimensiones 1630x1240x2300 mm y nivel de presión sonora 
 de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y 
 plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 
 soportes antivibratorios, embocaduras de 1000 mm de diámetro con junta 
 estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 
 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
 motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de, aislamiento F, 
 protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55 
 
Act0010 Total (1 para cada unidad de climatización) 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
6.3 m2 Conductos de lana de roca y codos 
  
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire 
 climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana 
 de roca según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 
 exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de 
 vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 
 espesor. Completamente colocado y anclado a perfiles 
 estructurales con protección antierosicón de la pintura de los 
 perfiles metálicos. Incluidos los codos entre los conductos. 
Act0010 Suma de las dos naves 2 604,52 1.209,04 
  __________________________  
 1.209,040  
MEDICIONES  
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6.4 ud Rejillas de impulsión 
  
 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
 natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, 
 salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de 
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
 lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 
 regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
 accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos 
 vistos. 
  
Act0010 64 64,00 
  __________________________  
 64,000  
6.5 ud Rejillas de retornos 
  
 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a 
 elegir de la carta RAL, con lamas horizontales fijas, de 525x225 
 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
 tornillos vistos a conducto de climatización. 
  
Act0010 32 rejillas para cada nave 64 64,00 
  __________________________  
 64,000  
6.6 ud Sistema de control electrónico 
  
 Suministro e instalación de consola para control centralizado de 
 instalaciones de climatización con sistema aire-aire y 
 comunicación Superlink II, modelo SC-SL1N-E "MITSUBISHI 
 HEAVY INDUSTRIES", con funciones de control individual y 
 colectivo del arranque y parada, información de los estados de 
 funcionamiento y de necesidad de servicio y compensación del 
 tiempo de parada ante un corte del suministro eléctrico. 
 Incluido el sistema de control de caudal del intercambiador.  
  
Act0010 Control de la climatizadora 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
E01 m Vallado seguridad climatizadora 
  
 Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada 
 con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, 
 reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de 
 diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y postes de 
 perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm, 
 atornillados al soporte.  
  __________________________  
 48,000  
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C7 SANEAMIENTO  
C7.1 Residuales de los baños  
7.1.1 ud Arqueta residuales 1.00 x 1.00 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.00 x 1.00 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 6,000  
7.1.2 ud Arqueta residuales 0.80 x 0.80 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.80 x 0.80 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000  
7.1.3 ud Arqueta residuales 0.70 x 0.70 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.70 x 0.70 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000  
7.1.4 ud Arqueta residuales 0.60 x 0.60 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.60 x 0.60 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000  
7.1.5 ud Arqueta residuales 0.50 x 0.50 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.50 x 0.50 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 4,000  
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7.1.6 m Residuales. Canalización  ø40  mm tubo PVC 
  
 Canalización ø 40 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 5,13 10,26 
  __________________________  
 10,260  
7.1.7 m Residuales. Canalización  ø50  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 50 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 6,64 13,28 
  __________________________  
 13,280  
7.1.8 m Residuales. Canalización  ø75  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 75 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 3,11 6,22 
  __________________________  
 6,220  
7.1.9 m Residuales. Canalización  ø110  mm tubo PVC  
 
 Canalización  ø 110 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 23,03 46,06 
  __________________________  
 46,060  
7.1.10 m Residuales. Canalización  ø125  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 125 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 62,23 124,46 
  __________________________  
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7.1.11 m Residuales. Canalización  ø160  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 160 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
 
Act0010 Para ambas naves 2 40,54 81,08 
  __________________________  
 81,080  
 
C7.2 Pluviales  
7.2.1 ud Arqueta pluviales 1.00 x 1.00 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.00 x 1.00 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
 
Act0010 6 6,00 
  __________________________  
 6,000  
7.2.2 ud Arqueta pluviales 0.80 x 0.80 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.80 x 0.80 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
7.2.3 ud Arqueta pluviales 0.60 x 0.60 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.60 x 0.60 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
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7.2.4 ud Arqueta pluviales 0.50 x 0.50 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.50 x 0.50 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
7.2.5 m Pluviales. Canalización  ø125  mm tubo PVC  
 Canalización  ø 125 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  
Act0010 50.27 metros en cada fachada lateral 2 50,27 100,54 
Act0010 Evacuación agua pista de tenis 2 8,80 17,60 
  __________________________  
 118,140  
7.2.6 m Pluviales. Canalización  ø160  mm tubo PVC  
 Canalización  ø 160 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
Act0010 17.24 metros en cada fachada lareral 2 17,27 34,54 
  __________________________  
 34,540  
7.2.7 m Pluviales. Bajantes ø 90 mm  
 Canalización  ø 90 mm. en tubo de PVC anclado a las 
 fachadas del edificio. Incluye transporte, colocación, piezas 
 auxiliares, conexiones a canalones y a las arquetas de 
 pluviales. 
Act0010 Fachadas laterales 8 11,50 92,00 
  __________________________  
 92,000  
7.2.8 m Pluviales. Bajantes ø 110 mm  
 Canalización  ø 110 mm. en tubo de PVC anclado a la 
 partición interior de ambas naves. Incluye transporte, 
 colocación, piezas auxiliares, conexiones a canalones y a las 
 arquetas de pluviales del exterior. Inluye el empalme de 
 ambas conexiones separadas por el remate de cubierta que 
 evita l apropagación de incendios por cubierta.  
Act0010 Partición interior 4 11,50 46,00 
  __________________________  
 46,000  
7.2.9 m Pluviales. Canalones rectangulares 150 x 70 x 5 mm  
 Canalón rectangular de acero galvanizado, de 150 x 70x 5 mm,  
 Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
 conexión a bajantes y piezas especiales. No incluido el apoyo 
 estructural entre pórticos 
  
Act0010 4 52,00 208,00 
  __________________________  
 208,000  
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7.2.10 kg Pluviales.  Perfiles UPN-220 Sujeción del canalón  
Act0010 4 52,00 29,40 6.115,20 
  __________________________  
 6.115,200  
 
7.3 ud Localización del pozo de registro 
  
 Localización de servicios existentes de pozo de registro actual o 
 proyectado en el centro deportivo, incluso corte con disco de 
 solera de hormigón, demolición, excavación y carga con medios 
 manuales y/o mecánicos. 
  __________________________  
 1,000  
7.4 ud Acometida a red existente 
  
 Acometida a pozo de registro, arqueta o canal existente con 
 tubería de pvc, incluso taladro en pared de hormigón, 
 colocación y sellado. 
  
  __________________________  
 1,000  
7.5 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos. Conexión a red  
 
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos o 
 manuales; incluido apilado y acopio de los productos de la 
 excavación, así como las eventuales entibaciones, 
 agotamiento y bombeos en el caso de que fueran 
 necesarias debido a la presencia de agua y el mantenimiento 
 de los servicios existentes. Transporte de los productos 
 sobrantes a acopios. Medida en su perfil natural. 
 Descontado el metro de profundidad del saneo inicial. 
 
Act0010 Zanjas a nave 1 1 117,02 1,00 1,20 140,42 
Act0010 Zanjas a nave 2 1 147,02 1,00 1,20 176,42 
Act0010 Zanjas a nave 1 -1 117,02 1,00 1,00 -117,02 
Act0010 Zanjas a nave 2 -1 147,02 1,00 1,00 -147,02 
  __________________________  
 52,800  
7.7 ud Arqueta pluviales 1.25 x 1.25 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.25 x 1.25 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
 
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
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C8 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
8.1 ud Localización red existente 
  
 Localización de servicios existentes, incluso corte con disco de 
 solera de hormigón, demolición, excavación y carga con medios 
 manuales y/o mecánicos. 
  
  __________________________  
 1,000  
8.2 ud Conexión de ambas redes 
  
 Conexión de la red existente a la tubería de abastecimiento 
 cada uno de los edificios, incluido llaves de corte, piezas 
 especiales y reposición de elementos superficiales existentes.  
  __________________________  
 1,000  
8.3 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos.  
 Alimentación desde la red 
  
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos o 
 manuales; incluido apilado y acopio de los productos de la 
 excavación, así como las eventuales entibaciones, 
 agotamiento y bombeos en el caso de que fueran 
 necesarias debido a la presencia de agua y el mantenimiento 
 de los servicios existentes. Transporte de los productos 
 sobrantes a acopios. Medida en su perfil natural. 
 Descontado el metro de profundidad del saneo inicial. 
 
Act0010 Zanjas a nave 1 1 109,57 1,00 1,20 131,48 
Act0010 Zanjas a nave 2 1 79,57 1,00 1,20 95,48 
Act0010 Zanjas a nave 1 -1 109,57 1,00 1,00 -109,57 
Act0010 Zanjas a nave 2 -1 79,57 1,00 1,00 -79,57 
  __________________________  
 37,820  
8.4 m Canalización  ø40  mm tubo PE  
  
 Tubería para alimentación de agua potable, colocada en 
 zanja, formada por tubo de polietileno/aluminio/polietileno 
 reticulado (PE/Al/PE-X), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 
 mm de espesor.  Incluida la colocación, unión y  piezas 
 auxiliares, 
  
Act0010 2 142,26 284,52 
  __________________________  
 284,520  
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8.5 ud Grupo de presión individual 
  
 Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 
 bombas centrífugas electrónicas de 10 etapas, verticales, 
 con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el 
 medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en 
 aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre 
 mecánico independiente del sentido de giro, unidad de 
 regulación electrónica para la regulación y conmutación de 
 todas las bombas instaladas con variador de frecuencia 
 integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados 
 de trabajo y de la presión actual y botón monomando para 
 la introducción de la presión nominal y de todos los 
 parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e 
 interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor 
 seco con una potencia nominal total de 8 kW, 3770 r.p.m. 
 nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con 
 protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
 protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
 membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, 
 presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, 
 colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
 los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
 conexionado y puesto en marcha por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
  
Act0010 1 grupo de presión por nave 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
8.6 ud Contador individual de agua fría 
  
 Contador de agua fría de lectura electrónica con registro 
 horario y memoria para 7 días, de chorro múltiple, caudal 
 nominal máximo 15 m3/h, diámetro nominal 50 mm, 
 temperatura máxima 50°C, presión máxima 16 bar, con 
 válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 2" de 
 diámetro. Incluido: Filtro retenedor de residuos de latón, 
 con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm 
 de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de 
 trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
 110°C,Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 
 2" de diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, 
 temperatura máxima 110°C, montaje y piezas auxiliares. 
  
  
Act0010 Un contador para cada nave 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
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C9 SOLADOS  
9.1 m2 Solera de hormigón con fibras HAF-35  
 
 Solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, 
 realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc fabricado en central 
 y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de 
 polipropileno, con acabado superficial mediante fratasadora 
 mecánica, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 
 Incluye el acabado rugoso cercano a las gradas, según 
 especificado en proyecto.  
 
Act0010 Total interior 1 64,09 75,09 1,00 4.812,52 
Act0010 (Menos pista de tenis) -2 36,57 18,29 -1.337,73 
Act0010 (Menos parte del CAVITI) -1 278,36 -278,36 
Act0010 Apoyo máquina climatización 2 5,50 2,50 27,50 
  __________________________  
 3.223,930  
9.2 m Sellado de juntas 
  
 Sellado de juntas con  masilla tipo Sikaflex, totalmente 
 colocada. 
 
Act0010 Parte de la solera de hormigón 2 237,51 475,02 
  __________________________  
 475,020  
9.3 m2 Plancha de polietileno 
  
 Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 
 138 g/m2, colocada sobre el terreno o sobre un encachado.  
  
Act0010 Total interior 1 61,09 50,09 1,00 3.060,00 
Act0010 (Menos pista de tenis) 
  *A justificar por CELABASA -2 36,57 18,29 -1.337,73 
Act0010 Apoyo máquina climatización 2 5,50 2,50 27,50 
  __________________________  
 1.749,770  
9.4 m2 Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI". 
  
 Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, 
 sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, 
 C-20 "CÁVITI", realizada con hormigón HA-35/B/12/IIa fabricado 
 en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
 homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
 juntas de retracción. Perímetro pegado al muro sólo en parte 
 exterior y con una franja de 0.5 metros.  
 
Act0010 Perímetro exterior x 0.5 metros 1 278,36 0,50 139,18 
  __________________________  
 139,180  
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C10 PISTA DE TENIS  
10.1 m2 Acabado CELABASA 
  
 Sistema patentado CELABASA formado por las siguientes capas 
 en sentido ascendente:  
 
 Terreno natural nivelada y acondicionada, según 
técnicos de la empresa de construcción de la pista. 
 Capa drenante sin gravas formada por cascote 
cerámico, volcánica o similar, de 20 cm aprox. 
 Pastilla de pavimento CELABASA de 5 cm. 
 Tierra batida, alrededor de 5 mm. 
  
Act0010 Acabado pista de tenis CELABASA Original Clay. 2 36,57 18,29 1.337,73 
 Precio  2 pistas  
  __________________________  
 1.337,730  
10.2 m Rejilla lateral de desagüe 
  
 Canaleta prefabricada de drenaje de polipropileno, con 
 refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 
 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla 
 cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 
 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales. Incluido el sifón 
 en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con unión 
 macho/hembra, de 110 mm de diámetro. Totalmente colocado 
 y conexionado. Excavación compensada en movimiento de 
 tierras previo y en excavación de zanjas de pluviales. 
 
Act0010 2 36,57 73,14 
  __________________________  
 73,140  
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C11 GRADAS  
11.1 ud Módulo escaleras 
  
 Suministro y colocación de graderío constituido por perfiles 
 metálicos para 2 personas y escaleras de evacuación con 
 dimensiones y resistencia acordes al cumplimiento del Código 
 Técnico de la Edificación y a este proyecto, con asientos de 
 material plástico resistente al uso diario. Todas sus 
 características deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 
 13.200. “Instalaciones para espectadores”, en especial su 
 reacción frente al fuego y dimensiones de pasillos y escaleras. 
 Incluidas las posibles pruebas de carga o ensayos que 
 justifiquen su seguridad estructural.  
  
  
Act0010 12 24,00 2  
  __________________________  
 24,000  
11.3 ud Módulo 3 filas de 4 asientos 
  
 Suministro y colocación de graderío constituido por perfiles 
 metálicos para 12 personas (3 filas con 4 asientos), con 
 dimensiones y resistencia acordes al cumplimiento del Código 
 Técnico de la Edificación y a este proyecto, con asientos de 
 material plástico resistente al uso diario. Todas sus 
 características deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 
 13.200. “Instalaciones para espectadores”, en especial su 
 reacción frente al fuego y dimensiones de pasillos y escaleras. 
 Incluidas las posibles pruebas de carga o ensayos que 
 justifiquen su seguridad estructural.  
  
Act0010 36 2,00 72,00 
  __________________________  
 72,000  
11.4 m2 Panel fenólico de protección 
  
 Tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
 Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 
 13501-1 totalmente colocado con medios de sujeción de 
 montaje y desmontaje rápido. 
 
Act0010 Laterales módulos 3 filas 4 2,75 0,50 1,50 16,50 2  
Act0010 Laterales módulos 4 filas 4 3,66 0,50 2,00 29,28 2  
Act0010 Longitudinales módulos 3 filas 2 59,00 1,50 354,00 2  
Act0010 Longitudinales módulos 4 filas 2 37,50 2,00 300,00 2  
  __________________________  
 699,780  
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C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
C12.1 2 Derivaciones individuales  
12.1.1 m Cable unipolar 
  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm2 de sección, con 
 aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
 Según UNE 21123-4. 
  
Act0010 4 50,00 400,00   2  
  __________________________  
 400,000  
12.1.2 m Tubo canalización 
  
 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
 resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 
 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con 
 hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.  
 Incluye: Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de 
 anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO 
 HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 
Act0010 1 50,00 100,00 2  
  __________________________  
 100,000  
12.1.3 ud Protección cuadro 
  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, clase AC. 
  __________________________  
 2,000  
 
 
C12.2 Contador 3P+1  
12.2.1 ud Caja de protección para ambos contadores 
  
 Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de 
 intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
 envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los rayos 
 ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso 
 equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
 cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
 individual. Normalizada por la empresa suministradora. 
 Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
 indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 
 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 
  __________________________  
 1,000  
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12.2.2 ud Peana prefabricada 
  
 Peana prefabricada de hormigón armado para ubicación de 1 ó 
 2 cajas de protección y medida. 
  __________________________  
 1,000  
12.2.3 ud Pernos de anclaje 
  
 Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de armario a 
 peana prefabricada de hormigón armado 
  
  __________________________  
 1,000  
12.2.4 ud Medios auxiliares 
  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 
  
  __________________________  
 1,000  
 
 
C12.3 Cableado interior de ambas naves  
12.3.1 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 95 mm2. Unipolar  
 
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 95 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Colocado en 
 canalizaciónes y unido a equipos. 
  
Act0010 A equipo de climatización 4 15,00 120,00 2  
  __________________________  
 120,000  
12.3.2 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
 10 mm2. Unipolar 
  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Colocado en 
 canalizaciónes y unido a equipos. 
 
Act0010 Uso común 2 25,00 100,00 2  
  __________________________  
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12.3.3 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm2. Unipolar  
 
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
 
Act0010 Iluminación 2 194,00 4,00 1,00 1.552,00 
Act0010 A Baños (a 50 metros) 2 50,00 2,00 200,00 
Act0010 A Baños (a 10 metros) 2 10,00 2,00 40,00 
Act0010 Alumbrado Emergencia 2 77,00 2,00 308,00 
  __________________________  
 2.100,000  
 
 
C12.4 Canalizaciones de ambas naves  
12.4.1 m Tubo Polietileno 150 mm enterrado 
  
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
 de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
 corrugada), de color naranja, de 150 mm de diámetro nominal, 
 resistencia a la compresión 450 N. Incluida colocación en zanja 
 y conexionado  
 
Act0010 A climatización 2 15,00 30,00 
  __________________________  
 30,000  
 
12.4.2 m Tubo PVC flexible 40 mm empotrado en fachada interior  
 
 Suministro y colocación de canalización empotrada en 
 elemento de construcción térmicamente aislante de tubo 
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de 
 diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
 fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
 resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
 61386-22. Piezas auxiliares y conexionado incluido 
 
Act0010 Uso común 2 25,00 50,00 
  __________________________  
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12.4.3 m Tubo PVC flexible 30 mm empotrado en fachada interior  
 
 Suministro y colocación de canalización empotrada en 
 elemento de construcción térmicamente aislante de tubo 
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de 
 diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
 fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
 resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
 61386-22. Piezas auxiliares y conexionado incluido 
 
Act0010 A Baños (a 50 metros) 2 50,00 1,00 100,00 
Act0010 A Baños (a 10 metros) 2 10,00 1,00 20,00 
Act0010 Alumbrado Emergencia 2 77,00 1,00 154,00 
  __________________________  
 274,000  
 
12.4.4 m Tubo PVC rígido 20 mm anclado a perfiles estructurales 
  
 Suministro y colocación de canalización fija en superficie de 
 tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
 negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija en 
 superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
 impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
 grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
 de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
 flexibles). Piezas auxiliares incluidas. 
 
  
Act0010 Iluminación 2 194,00 1,00 1,00 388,00 
  __________________________  
 388,000  
 
C12.5 Protecciones  
12.5.1 ud Iluminación  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 500 
 mA, poder de corte 10 kA, curva B, clase AC. 
 Especificaciones: Interruptor combinado 
 magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos, tripolar (3P), 
 intensidad nominal 40 A, sensibilidad 500 mA, poder de corte 10 
 kA, curva B, clase AC, de 108x91,5x77 mm, grado de protección IP 
 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
 garras, según UNE-EN 61009-1 
 
Act0010 4 8,00 2  
  __________________________  
 8,000  
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12.5.2 ud Alumb. emergencia, baños y uso común  
 Interruptor combinado magnetotérmico-diferencial, de 2 
 módulos, bipolar (1P+N), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 
 500 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase AC 
  
Act0010 3 6,00 2  
  __________________________  
 6,000  
12.5.3 ud Climatización  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, curva B, clase AC. 
  
Act0010 Protección climatizadora 1 2,00 2  
  __________________________  
 2,000  
12.1.3 ud Protección cuadro 
  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, clase AC. 
  __________________________  
 2,000  
12.5.4 ud Hornacina prefabricada de hormigón 
  
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja 
 de protección y medida, y caja de seccionamiento de energía 
 eléctrica, de 760x250x1750 mm de dimensiones exteriores. 
 Totalmente colocada y anclada.  
  __________________________  
 2,000  
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C12.6 Mecanismos para uso común  
12.6.1 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko  
 
 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
 Schuko, estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama 
 básica, intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 V, con 
 tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. 
 
 Totalmente colocado y operativo 
Act0010 4 2,00 8,00 
  __________________________  
 8,000  
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C12.7 Control de la iluminación  
12.7.1 ud Detector de movimiento baños  
 
 Suministro e instalación en la superficie del techo de detector 
 de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema 
 de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, 
 alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en 
 tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, 
 alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, 
 con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas 
 fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 
 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas 
 fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 
 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo 
 consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para 
 lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 
 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, 
 temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección 
 IP 20, de 120 mm de diámetro. Incluso sujeciones. Totalmente 
 instalado con conexiones realizadas y operativo. 
 
Act0010 4 2,00 8,00 
  __________________________  
 8,000  
12.7.2 ud Regulador de potencia de focos tenis  
 Sistema de control de la intensidad suministrada a los focos en 
 función de la luminosidad detectada por 4 sensores colocados 
 en puntos a designar por el instalador. Totalmente colocado, 
 calibrado y operativo.  
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
 
C12.8 Focos  
12.8.1 ud Focos baños 
  
 PHILIPS MVP507 MHN-LA2000W/842 230V WB SI  
 
Act0010 32 32,00 
  __________________________  
 32,000  
12.8.2 ud Focos pista tenis 
  
 PHILIPS OPTIVISION MVP507 MHN-LA2000W/842 230V WB SI 
 
Act0010 12 Focos en cada pista 24 24,00 
  __________________________  
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12.9 ud Pararrayos PDC y accesorios 
  
 Suministro e instalación de sistema externo de protección 
 frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de 
 cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 75 
 mpara un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 
 utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre 
 mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 
 3.5 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina 
 conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los 
 impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y 
 toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. 
  
  
 1,000  
12.10 ud Cuadro general de distribución. 
  
 Suministro e instalación de cuadro general de distribución de Baja 
 Tensión, metálico, designado CGBT(s) 
 
Act0010 Uno a cada nave 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
12.11 ud Sistema de control remoto y presencial del encendido 
  
 Sistema electrónico con software compatible + Sistema de 
 encendido independiente del cuadro eléctrico que permita el 
 encendido de distintos sistemas de manera independiente 
 (luces, focos, climatización). Instalado y operativo.  
 
Act0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
 
MEDICIONES  
Pistas de tenis Cubiertas Zaragoza (TFM Enrique Sánchez)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 32  
C13 BAÑOS  
13.1 Aparatos sanitarios  
13.1.1 ud Urinarios 
  
 Urinario, con alimentación y desagüe empotrado, gama media, 
 color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm visto, acabado 
 cromado según UNE 67001, y grifería temporizada para 
 urinario, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm, con 
 enlace cromado. Incluido el montaje, material auxilar y conexión a la red de 
 saneamiento 
 
Act0010 4 por cada nave 4 8,00 2  
  __________________________  
 8,000  
13.1.2 ud Inodoros  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, 
 color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de 
 descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
 evacuación, según UNE-EN 997. 
 Incluido el montaje, material auxilar y conexión a la red de 
 Saneamiento 
 
Act0010 6 por cada nave 6 12,00 2  
  __________________________  
 12,000  
13.1.3 ud Lavabos 
  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color, 
 de 500x420 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo 
 con juego de fijación, según UNE 67001 y acoplamiento a 
 pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, para 
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el 
 interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
 diámetro, según UNE-EN 1329-1. 
 
Act0010 6 por cada nave 6 12,00 2  
  __________________________  
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13.2 Cabinas de panel fenólico  
13.2.1 ud Módulo de una sola puerta 
  
 Cabina para vestuario, de 900x1750 mm y 2000 mm de 
 altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 
 elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según 
 UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 750x1800 mm; 
 estructura soporte de aluminio anodizado, formada por 
 perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
 diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y 
 perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes 
 de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con 
 muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y 
 ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 
 Totalmente instalado. 
 
Act0010 3 modulos puerta por nave 3 6,00   2  
  __________________________  
 6,000  
13.2.2 ud Módulo de puerta más un lateral 
  
 Cabina para vestuario, de 900x1750 mm y 2000 mm de altura, 
 de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
 Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; 
 compuesta de: puerta de 750x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm 
 de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada 
 por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
 diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles 
 en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero 
 inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador 
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies 
 regulables en altura hasta 150 mm. 
 
Act0010 4 modulos puerta por nave 4 8,00 2  
  __________________________  
 8,000  
13.3 m2 Suelos 
  
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 
 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
 recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 
 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento 
 blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Según UNE-EN 
 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 
 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE. Totalmente colocado 
 y con materiales y medios auxilares incluidos. 
  
  
Act0010 2 59,33 118,66 
  __________________________  






Pistas de tenis Cubiertas Zaragoza (TFM Enrique Sánchez)  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 34  
13.4 m2 Paredes 
  
 Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 30x30 cm, 8 
 €/m2, capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, 
 resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre 
 una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 
 paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
 mejorado, C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
 cantoneras de PVC. Totalmente colocado y con materiales y 
 medios auxilares incluidos.Según UNE-EN 14411, resistencia 
 al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 0 según CTE. 
  
Act0010 Muro baños Sur 2 28,00 3,00 168,00 
Act0010 Muro baños Norte 2 30,50 3,00 183,00 
  __________________________  
 351,000  
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C14 ACABADOS  
14.1 m2 Pintura verde 
  
 Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel 
 de naranja mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con toda 
 la superficie en buen estado, de metal, lavado a alta presión con 
 agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, 
 aplicación de una mano de acabado con pintura (rendimiento: 
 0,25 l/m2 ) plástica a base de copolímeros acrílicos en 
 dispersión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de 
 cromatos, color a elegir, acabado piel de naranja mate, textura 
 rugosa, para aplicar rodillo. Incluido: Alquiler diario de cesta 
 elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de altura 
 máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 
 responsabilidad civil. 
  
  
Act0010 Interior de pórticos hastiales 4 327,53 1.310,12 
Act0010 Interrior de fachadas laterales 4 527,19 2.108,76 
  __________________________  
 3.418,880  
14.2 ud Carteles indicadores exterior pista 
  
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de 
 local, de 1720x420 mm, con las letras o números adheridos al 
 soporte indicadoras de la pista y club 
  
Act0010 Para cada pista 2 2,00 
Act0010 Indicador del nombre del club de tenis 1 1,00 
  __________________________  
 3,000  
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C15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
15.1 ud Luminarias de emergencia 
  
 Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de 
 luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
 G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
 clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
 autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
 Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  
Act0010 20 por nave (incluidos baños) 2 20,00 40,00 
  __________________________  
 40,000  
15.2 ud Señalización de recorrido de evacuación 
  
 Suministro y colocación de placa de señalización de recorridos 
 de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación 
 
Act0010 16 por nave 2 16,00 32,00 
  __________________________  
 32,000  
15.3 ud Señalización de medios contra incendios 
  
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos 
 contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
 mm según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación y 
 colocación. 
 
Act0010 12 extintores 2 14,00 28,00 
Act0010 2 bocas de incendio 2 2,00 4,00 
Act0010 4 pulsadores de alarma 2 4,00 8,00 
  __________________________  
 40,000  
15.4 ud Extintores  
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
 ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
 manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. Incluso 
 soporte y accesorios de montaje.  
 
Act0010 12 por nave 2 12,00 24,00 
  __________________________  
 24,000  
15.5 ud Hidrantes 
  
 Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" 
 DN 80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, 
 racor y arqueta. Incluso elementos de fijación. Colocado y 
 conexionado a red final de la parcela del complejo deportivo. 
Act0010 Uno por nave 2 2,00 
  __________________________  
 2,000  
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15.6 ud Bocas de incendios 
  
 Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio 
 equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, 
 compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de 
 espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
 puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 
 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
 devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con 
 alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
 lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
 construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios, 
 elementos de fijación y conexión a la red de abastecimiento de 
 agua de la parcela.  
 
Act0010 2 por nave 2 2,00 4,00 
  __________________________  
 4,000  
15.7 ud Pulsador de alarma 
  
 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de 
 rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led 
 indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso 
 elementos de fijación y colocación.  
  
Act0010 4 por nave (max. 25 m de distancia) 2 4,00 8,00 
  __________________________  
 8,000  
15.8 ud Sirena con señal óptica y megafonía 
  
 Suministro e instalación en paramento interior de sirena 
 electrónica, de color rojo, con señal óptica y acústica, 
 alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
 consumo de 68 mA, según UNE-EN 54-3. Incluso elementos de 
 fijación y colocación. 
  
Act0010 2 por nave 2 2,00 4,00 
  __________________________  
 4,000  
15.9 ud Señal óptica 
  
 Suministro e instalación en paramento interior de señal óptica. 
 Incluso elementos de fijación y colocación.  
Act0010 2 por nave 2 2,00 4,00 
  __________________________  
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15.10 ud Detectores de humo de 50 metros 
  
 Suministro e instalación de detector lineal de humos, de 
 infrarrojos, convencional, con reflector, para una cobertura 
 máxima de 50 m de longitud y 15 m de anchura, compuesto 
 por unidad emisora/receptora y elemento reflector, para 
 alimentación de 10,2 a 24 Vcc, con led indicador de acción. 
 Incluso elementos de fijación, colocación y conexionado.  
Act0010 2 por nave 2 2,00 4,00 
  __________________________  
 4,000  
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C16 SEGURIDAD Y SALUD  
  _________  
  ......................................................................................................................... 
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C1 TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m Vallado de seguridad 
  
 Alquiler del vallado en el ámbito de actuación durante las obras 
 y formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 
 malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 
 acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1.9 m de altura. 
 Apoyado en pies de bloques de hormigón. Precio por semana y 
 metro lineal. Incluye la colocación y los pies de apoyo. Alquiler 
 durante 160 días. 
 
  __________________________  
 76.000,000 0,64 48.640,00 
1.2 ud Señalización de obras en acceso a parcela 
  
 Partida alzada de señalización fija durante las obras. Incluye 
 señales y mantenimiento durante las obras. Según legislación 
 vigente y comentarios posteriores por parte del 
 Ayuntamiento.  
  __________________________  
 1,000 600,00 600,00 
1.3 Protección de arbolado, bordillos y alumbrado público  
  __________________________  
 1,000 1.107,18 1.107,18 
  _________  
 TOTAL C1 ......................................................................................................... 50.347,18 
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C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
2.1 m3 Explanación y saneo del terreno 
  
 Reparto y nivelación del terreno, en cualquier clase, incluido 
 roca, con medios mecánicos, incluso apilado, acopio de los 
 productos de la excavación, entibaciones ligeras y parte 
 proporcional de agotamiento. Incluye el desbroce y despeje de 
 explanada de trabajo, incluyendo retirada de arbustos, plantas, 
 maleza, arbolado, destoconado y capa de tierra vegetal hasta 
 30cm, incluso rasanteo de superficie, acopio de la tierra vegetal 
 en cordón lateral y revegetación de taludes y jardines en obra 
 (si procede), de los productos sobrantes. Cota final: 302 msnm. 
  __________________________  
 1.204,060 4,97 5.984,18 
2.2 m3 Suelo seleccionado 
  
 Suelo seleccionado CBR > 20, según PG-3. procedente de la 
 excavación o de préstamos. medido el volumen extendido y 
 compactado al 100 % P.M. 
  __________________________  
 2.406,260 24,62 59.242,12 
2.3 m3 Zahorra artificial 
  
 Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M., 
 incluso carga, transporte, descarga, riego, formación y 
 refino de taludes, así como la compactación de la plataforma 
 inicial de trabajo a un valor del 95% según ensayo Proctor 
 Modificado, antes de proceder al relleno. Medido el volumen 
 extendido 
  __________________________  
 612,000 29,52 18.066,24 
2.4 t Carga y transporte a vertedero autorizado (tierras) 
  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante del movimiento de tierras, incluso canon de 
 vertedero de residuos de la construcción. 
 
  __________________________  
 3.010,150 3,80 11.438,57 
  _________  
 TOTAL C2 ......................................................................................................... 94.731,11 
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C3 CIMENTACIÓN  
3.1 m3 Excavación de zanjas o emplazamientos 
  
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos, incluso 
 apilado, acopio de los productos de la excavación, 
 entibaciones ligeras y parte proporcional de agotamiento. 
 Transporte de los productos sobrantes a vertedero 
 autorizado.  
  __________________________  
 768,820 21,52 16.545,01 
3.2 m3 Hormigón de limpieza HL-150 
  
 Hormigón en masa para limpieza tipo HL-150/b/20 bajo las 
 cimentaciones de los edificios del tipo, zapatas muros y vigas 
 riostras, con espesor mínimo de 10 cm., incluyendo la 
 preparación del fondo de las excavaciones, su nivelado y 
 compactado manual. 
  __________________________  
 39,350 95,00 3.738,25 
3.3 m2 Hormigón HA-35/B/20/IIb+Qc 
  
 Hormigón para armar tipo HA-35/b/20/IIb+Qc incluyendo 
 vertido, vibrado y curado, en elementos estructurales 
 (zapatas, alzados, muros, losas, vigas riostras ...), 
 incluyendo la parte proporcional de limpieza de fondos, 
 vibrado y bombeo y la colocación de las esperas laterales y 
 verticales, juntas de construcción y retracción y la parte 
 proporcional de limpieza de fondos, vibrado y medios 
 auxiliares y materiales para el empleo de hormigones 
 bombeados. Se incluye igualmente la eventual aplicación de 
 puentes de unión con elementos existentes mediante 
 resinas sikadur-32, incluso cepillado y limpieza de polvo, 
 grasas y aceites en hormigones existentes. 
  __________________________  
 729,470 136,76 99.762,32 
 
3.4 kg Armadura B500S 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 500 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE. medido el peso 
 teórico de proyecto 
  __________________________  
 12.772,210 1,15 14.688,04 
3.5 kg Armadura B400S 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 400 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE. medido el peso 
 teórico de proyecto 
  __________________________  
 362,800 1,10 399,08 
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3.6 t Carga y transporte a vertedero autorizado (hormigón)  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante del hormigonado de la cimentación y del muro de 
 los baños, incluso canon de vertedero de residuos de la 
 construcción. 
  __________________________  
 3,610 12,00 43,32 
  _________  
 TOTAL C3 ......................................................................................................... 135.176,02 
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C4 ESTRUCTURA METÁLICA  
4.1 kg Acero S 275 JR en estructura metálica. Perfiles laminados  
 
 Suministro y montaje de perfiles de la estructura metálica en 
 estructura del edifico en acero laminado y en calidad S 275 
 JR. Incluye medios auxiliares, anclajes, etc. colocada. 
  __________________________  
 107.925,810 2,51 270.893,78 
4.2 kg Acero S 275 JR en estructura metálica. Perfiles huecos  
 
 Suministro y montaje de perfiles huecos de la estructura 
 metálica en estructura del edifico en acero en calidad S 275 
 JR. Incluye medios auxiliares, anclajes, etc. colocada 
 después de montaje en taller mediante soldadura. 
  __________________________  
 24.150,080 3,12 75.348,25 
4.3 kg Placas de anclaje de acero S275 JR 
  
 Suministro y montaje de placas de anclaje y rigidizadores en 
 estructura del edifico calidad S 275 JR. Incluye medios 
 auxiliares, anclajes, etc. colocada y nivelada. 
  __________________________  
 5.151,960 2,43 12.519,26 
4.4 m3 Recibido con grout en anclajes de pilares 
  
 Mortero de alta prestaciones grout en anclajes de pilares. 
 Incluyendo encofrado, vertido, vibrado y curado del mortero 
 así como suministro, colocación y retirada del encofrado. 
 
  __________________________  
 0,420 1.377,39 578,50 
4.5 kg Pernos de placas de anclaje 
  
 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo 
 B 500 S, para elementos estructurales, incluso corte, 
 doblado, colocación, atado con alambre, separadores, 
 elevado y colocado en obra, según EHE-08. Medido el peso 
 teórico de proyecto 
  __________________________  
 1.355,200 1,20 1.626,24 
4.6 kg Pintura en estructuras metálicas 
  
 Pintura por kg de estructura metálica, incluye chorreado 
 grado 2,5 SIS, imprimación a base de epoxi rico en zinc con 
 un espesor mínimo de 80 micras y , después de la capa 
 de pintura intumescente, la aplicación de una capa de 
 acabado a base de esmalte de poliuretano acrílico, con 
 retención de brillo, con un espesor mínimo de 80 micras. 
 Totalmente acabado. 
  __________________________  
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4.7 m2 Pintura en estructuras metálicas R-30 
  
 Pintura por kg de estructura metálica para R-30, aplicación 
 de una o más capas de pintura intumescente de espesor 
 adecuado a la masividad del perfil a proteger garantizando 
 una estabilidad R-30 y de una capa sellante a base de 
 esmalte ignífugo. Totalmente acabado. 
  __________________________  
 3.108,160 10,80 33.568,13 
4.8 m2 Pintura en estructuras metálicas R-90 
  
 Pintura por kg de estructura metálica para R-90, aplicación 
 de una o más capas de pintura intumescente de espesor 
 adecuado a la masividad del perfil a proteger garantizando 
 una estabilidad R-90 y de una capa sellante a base de 
 esmalte ignífugo. Totalmente acabado. 
  __________________________  
 300,590 33,05 9.934,50 
4.9 t Carga y transporte a vertedero autorizado (acero y mezclas)  
  
 Carga y transporte a vertedero autorizado de material 
 sobrante de su montaje en taller, soldaduras y ejecución en 
 obra, incluso canon de vertedero de residuos de la 
 construcción. 
  __________________________  
 19,040 12,00 228,48 
  _________  
 TOTAL C4 ......................................................................................................... 467.167,53 
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C5 CERRAMIENTOS  
5.1 kg Chapa grecada HIANSA MT 56 (Cubierta) 
  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, 
 formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero 
 UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 1.2 mm espesor y 56 
 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o 
 auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de 
 huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, 
 mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. 
 Totalmente montado 
  __________________________  
 27.300,290 2,20 60.060,64 
5.2 kg Chapa grecada HIANSA MT 52 (Fachadas) 
  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, 
 formado por paneles de chapa perfilada nervada de acero 
 UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0.8 mm espesor y 52 
 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o 
 auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de 
 huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, 
 mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad. 
 Totalmente montado y lacado 
  __________________________  
 30.651,040 2,05 62.834,63 
5.3 m2 Lana de roca 
  
 Colocación de panel rígido de lana de roca volcánica no 
 revestido de alta densidad MONOROCK 365, de conductividad 
 térmica igual a  0.039 W/(m*K) y clasificación A1 frente al fuego. 
 Resto de características y noemas UNE recogidas en el Anejo 
 17.  
  __________________________  
 6.238,160 33,84 211.099,33 
 
 
5.4 m2 Lucernarios y ventanas policarbonato celular 
  
 Sistema modular grecado de policarbonato celular con 
 protección U.V. para cerramientos y cubiertas translúcidas. 
 Espesor de entre 13 y 20 mm, con altura de greca de 80 mm y 
 ancho del módulo de 1 metro. Aislamiento térmico igual a 1.8 
 W/(m2*K) y clasificación de la reacción al fuego B-s1, d0. Resto 
 de características y normativa recogido en el Anejo 17. Incluida su 
 colocación y sistema de sujeción de perfilería de aluminio. 
  __________________________  
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5.5 m2 Impermeabilizante 
  
 SEAL NR EPDM 1.2 Negro es una lámina sintética sin armadura 
 a base de Etileno Propileno Dieno (EPDM).  Resistente a la 
 intemperie y los rayos U.V. Incluida su colocación y posibles 
 elementos separadores.  
  __________________________  
 6.238,160 15,32 95.568,61 
5.6 m2 Barrera contra el vapor 
  
 Lámina de polietileno transparente de baja densidad (LDPE) y 0,2mm 
 de espesor, utilizada como barrera de vapor, principalmente en 
 sistemas de cubierta. Suministrado en rollos, totalmente colocado e 
 incluidos los medios auxiliares necesarios. Características y normativa 
 recogido en el Anejo 17. 
  __________________________  
 6.238,160 1,98 12.351,56 
5.7 kg Bandeja metálica INCO 157.1 
  
 Suministro y montaje de bandeja metálica INCO 157.1 de 
 espesor 0.7 mm 
  __________________________  
 46.935,990 1,81 84.954,14 
5.8 kg Bandeja metálica INCO 72.1 
  
 Suministro y montaje de bandeja metálica INCO 72.1 de 
 espesor 0.7 mm 
  __________________________  
 811,620 1,72 1.395,99 
5.9 m2 Fábrica bloque caravista 
  
 Fábrica de bloques de hormigón, 40x20x20 cm., ejecutado 
 a una cara vista, incluso relleno de hormigón HA-30/p/20 y 
 armadura en zona según normativa y recibido con mortero 
 de cemento y arena de río m7,5 según UNE-EN 998-2,. 
 incluso parte proporcional de refuerzos de hormigón en 
 esquinas, arriostrados, cargaderos, zunchos, piezas 
 especiales, roturas, aplomados, nivelados, llagueado y 
 limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F. 
  __________________________  
 363,000 50,49 18.327,87 
5.10 kg Chapa Minionda HIANSA MO-18 
  
 Suministro y montaje de chapa Minionda HIANSA MO-18 de 1 
 mm de espesor 
  __________________________  
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5.11 ud Puertas exteriores EI-30 
  
 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 30-C5, según 
 UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 
 1200x2500 mm de luz y altura de paso, para un hueco de 
 obra de 1350x3000 mm, acabado lacado en color a elegir de 
 la carta RAL formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
 cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas 
 de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 
 de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
 obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en 
 altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según 
 UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, 
 escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de 
 nylon color negro. Incluida barra antipánico de apertura por 
 el interior. Totalmente colocada e incluidos los materiales y 
 medios auxiliares para su colocación.  
  __________________________  
 8,000 576,09 4.608,72 
5.12 ud Puertas baños  
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 1000x2245 
 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir 
 de la carta RAL formada por dos chapas de acero 
 galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 
 montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
 garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y 
 remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un 
 punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de 
 nylon color negro. 
  __________________________  
 8,000 186,88 1.495,04 
  _________  
 TOTAL C5 ......................................................................................................... 578.251,22 
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C6 CLIMATIZACIÓN  
6.1 ud Unidad de climatización 
 Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 
 cubierta (roof-top), de 4816x2205x2095 mm, potencia frigorífica total 
 nominal 158,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 
 temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia frigorífica 
 sensible nominal 98 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior 
 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica 
 nominal 159,9 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, 
 temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (calificación 
 energética nominal) 3,3, COP (coeficiente energético nominal) 3,3, 
 potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta 
 motorizada y compuerta de retorno motorizada), para gas R-410A, 
 equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento 
 térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 4 ventiladores axiales 
 con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y 
 aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 3 
 turbinas con motor eléctrico de 5,5 kW, filtros de aire reutilizables 
 (prefiltro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de 
 recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito 
 frigorífico con 4 compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, 
 cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima 
 PRO. Totalmente instalado y con sistema de control de encendido/apagado 
 electrónico (no incluido este último) 
  __________________________  
 2,000 33.595,29 67.190,58 
6.2 ud Intercambiador de calor 
  
 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
 caudal máximo de 6500 m3/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje 
 horizontal dimensiones 1630x1240x2300 mm y nivel de presión sonora 
 de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y 
 plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 
 soportes antivibratorios, embocaduras de 1000 mm de diámetro con junta 
 estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 
 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
 motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de, aislamiento F, 
 protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55 
  __________________________  
 2,000 8.066,70 16.133,40 
6.3 m2 Conductos de lana de roca y codos 
  
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire 
 climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana 
 de roca según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 
 exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de 
 vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 
 espesor. Completamente colocado y anclado a perfiles 
 estructurales con protección antierosicón de la pintura de los 
 perfiles metálicos. Incluidos los codos entre los conductos. 
  __________________________  
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6.4 ud Rejillas de impulsión 
  
 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
 natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 525x225 mm, 
 salida de aire con inclinación de 15°, con parte posterior de 
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
 lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de 
 regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
 accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos 
 vistos. 
  __________________________  
 64,000 128,01 8.192,64 
6.5 ud Rejillas de retornos 
  
 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, pintado en color a 
 elegir de la carta RAL, con lamas horizontales fijas, de 525x225 
 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante 
 tornillos vistos a conducto de climatización. 
  __________________________  
 64,000 97,18 6.219,52 
6.6 ud Sistema de control electrónico 
  
 Suministro e instalación de consola para control centralizado de 
 instalaciones de climatización con sistema aire-aire y 
 comunicación Superlink II, modelo SC-SL1N-E "MITSUBISHI 
 HEAVY INDUSTRIES", con funciones de control individual y 
 colectivo del arranque y parada, información de los estados de 
 funcionamiento y de necesidad de servicio y compensación del 
 tiempo de parada ante un corte del suministro eléctrico. 
 Incluido el sistema de control de caudal del intercambiador.  
  
  __________________________  
 2,000 728,94 1.457,88 
E01 m Vallado seguridad climatizadora 
  
 Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada 
 con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, 
 reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de 
 diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y postes de 
 perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm, 
 atornillados al soporte.  
  __________________________  
 48,000 98,48 4.727,04 
  _________  
 TOTAL C6 ......................................................................................................... 151.581,42 
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C7 SANEAMIENTO  
C7.1 Residuales de los baños  
7.1.1 ud Arqueta residuales 1.00 x 1.00 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.00 x 1.00 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 6,000 1.048,33 6.289,98 
7.1.2 ud Arqueta residuales 0.80 x 0.80 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.80 x 0.80 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 838,66 1.677,32 
7.1.3 ud Arqueta residuales 0.70 x 0.70 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.70 x 0.70 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 733,82 1.467,64 
7.1.4 ud Arqueta residuales 0.60 x 0.60 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.60 x 0.60 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 629,00 1.258,00 
7.1.5 ud Arqueta residuales 0.50 x 0.50 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.50 x 0.50 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 4,000 524,16 2.096,64 
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7.1.6 m Residuales. Canalización  ø40  mm tubo PVC 
  
 Canalización ø 40 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 10,260 8,20 84,13 
7.1.7 m Residuales. Canalización  ø50  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 50 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 13,280 11,89 157,90 
7.1.8 m Residuales. Canalización  ø75  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 75 mm. en tubo de PVC situado en dado de 
 hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 6,220 13,26 82,48 
7.1.9 m Residuales. Canalización  ø110  mm tubo PVC  
 
 Canalización  ø 110 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 46,060 17,61 811,12 
7.1.10 m Residuales. Canalización  ø125  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 125 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 124,460 21,52 2.678,38 
 
7.1.11 m Residuales. Canalización  ø160  mm tubo PVC 
  
 Canalización  ø 160 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 81,080 29,76 2.412,94 
  _________  
 TOTAL C7.1 ..................................................................... 19.016,53 
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C7.2 Pluviales  
7.2.1 ud Arqueta pluviales 1.00 x 1.00 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.00 x 1.00 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 6,000 1.048,33 6.289,98 
7.2.2 ud Arqueta pluviales 0.80 x 0.80 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.80 x 0.80 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 838,66 1.677,32 
7.2.3 ud Arqueta pluviales 0.60 x 0.60 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.60 x 0.60 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 629,00 1.258,00 
7.2.4 ud Arqueta pluviales 0.50 x 0.50 m  
 Arqueta de dimensiones interiores 0.50 x 0.50 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 524,16 1.048,32 
7.2.5 m Pluviales. Canalización  ø125  mm tubo PVC  
 Canalización  ø 125 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
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7.2.6 m Pluviales. Canalización  ø160  mm tubo PVC  
 Canalización  ø 160 mm. en tubo de PVC situado en dado 
 de hormigón HNE-20 SR, incluida excavación, conducciones, 
 hormigones  y relleno, p.p. de uniones y derivaciones. 
 medida la longitud colocada. 
  __________________________  
 34,540 29,76 1.027,91 
7.2.7 m Pluviales. Bajantes ø 90 mm  
 Canalización  ø 90 mm. en tubo de PVC anclado a las 
 fachadas del edificio. Incluye transporte, colocación, piezas 
 auxiliares, conexiones a canalones y a las arquetas de 
 pluviales. 
  __________________________  
 92,000 15,42 1.418,64 
7.2.8 m Pluviales. Bajantes ø 110 mm  
 Canalización  ø 110 mm. en tubo de PVC anclado a la 
 partición interior de ambas naves. Incluye transporte, 
 colocación, piezas auxiliares, conexiones a canalones y a las 
 arquetas de pluviales del exterior. Inluye el empalme de 
 ambas conexiones separadas por el remate de cubierta que 
 evita l apropagación de incendios por cubierta.  
  __________________________  
 46,000 17,61 810,06 
7.2.9 m Pluviales. Canalones rectangulares 150 x 70 x 5 mm  
 Canalón rectangular de acero galvanizado, de 150 x 70x 5 mm,  
 Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
 conexión a bajantes y piezas especiales. No incluido el apoyo 
 estructural entre pórticos 
  
  __________________________  
 208,000 21,52 4.476,16 
7.2.10 kg Pluviales.  Perfiles UPN-220 Sujeción del canalón  
  __________________________  
 6.115,200 2,10 12.841,92 
  _________  




7.3 ud Localización del pozo de registro 
  
 Localización de servicios existentes de pozo de registro actual o 
 proyectado en el centro deportivo, incluso corte con disco de 
 solera de hormigón, demolición, excavación y carga con medios 
 manuales y/o mecánicos. 
  __________________________  
 1,000 100,00 100,00 
7.4 ud Acometida a red existente 
  
 Acometida a pozo de registro, arqueta o canal existente con 
 tubería de pvc, incluso taladro en pared de hormigón, 
 colocación y sellado. 
  __________________________  
 1,000 1.452,00 1.452,00 
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7.5 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos. Conexión a red  
 
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos o 
 manuales; incluido apilado y acopio de los productos de la 
 excavación, así como las eventuales entibaciones, 
 agotamiento y bombeos en el caso de que fueran 
 necesarias debido a la presencia de agua y el mantenimiento 
 de los servicios existentes. Transporte de los productos 
 sobrantes a acopios. Medida en su perfil natural. 
 Descontado el metro de profundidad del saneo inicial. 
 
  __________________________  
 52,800 21,52 1.136,26 
7.7 ud Arqueta pluviales 1.25 x 1.25 m 
  
 Arqueta de dimensiones interiores 1.25 x 1.25 m de altura 
 variable entre 0.40 y 1 m, solera y losa de 20 cm de 
 espesor y alzados 20 cm de espesor. Incluso obras de 
 tierra, hormigones HA-30/B/20/IIb+Qc, encofrados, acero, 
 marco y  tapa clase D-400 según EN-124. Conexiones 
 incluyendo orificios para tuberías. Incluyendo materiales y 
 mano de obra, totalmente terminado. 
  __________________________  
 2,000 1.310,42 2.620,84 
  _________  
 TOTAL C7 ......................................................................................................... 57.716,31 
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C8 ABASTECIMIENTO DE AGUA  
8.1 ud Localización red existente 
  
 Localización de servicios existentes, incluso corte con disco de 
 solera de hormigón, demolición, excavación y carga con medios 
 manuales y/o mecánicos. 
  
  __________________________  
 1,000 100,00 100,00 
8.2 ud Conexión de ambas redes 
  
 Conexión de la red existente a la tubería de abastecimiento 
 cada uno de los edificios, incluido llaves de corte, piezas 
 especiales y reposición de elementos superficiales existentes.  
  __________________________  
 1,000 2.250,00 2.250,00 
8.3 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos.  
 Alimentación desde la red 
  
 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase 
 de terreno, incluido roca, con medios mecánicos o 
 manuales; incluido apilado y acopio de los productos de la 
 excavación, así como las eventuales entibaciones, 
 agotamiento y bombeos en el caso de que fueran 
 necesarias debido a la presencia de agua y el mantenimiento 
 de los servicios existentes. Transporte de los productos 
 sobrantes a acopios. Medida en su perfil natural. 
 Descontado el metro de profundidad del saneo inicial. 
  __________________________  
 37,820 21,52 813,89 
8.4 m Canalización  ø40  mm tubo PE  
  
 Tubería para alimentación de agua potable, colocada en 
 zanja, formada por tubo de polietileno/aluminio/polietileno 
 reticulado (PE/Al/PE-X), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 
 mm de espesor.  Incluida la colocación, unión y  piezas 
 auxiliares, 
  __________________________  
 284,520 16,69 4.748,64 
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8.5 ud Grupo de presión individual 
  
 Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 
 bombas centrífugas electrónicas de 10 etapas, verticales, 
 con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el 
 medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en 
 aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre 
 mecánico independiente del sentido de giro, unidad de 
 regulación electrónica para la regulación y conmutación de 
 todas las bombas instaladas con variador de frecuencia 
 integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados 
 de trabajo y de la presión actual y botón monomando para 
 la introducción de la presión nominal y de todos los 
 parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e 
 interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor 
 seco con una potencia nominal total de 8 kW, 3770 r.p.m. 
 nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con 
 protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
 protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
 membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, 
 presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, 
 colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
 los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
 conexionado y puesto en marcha por la empresa 
 instaladora para la comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
    
 2,000 13.596,47 27.192,94 
8.6 ud Contador individual de agua fría 
  
 Contador de agua fría de lectura electrónica con registro 
 horario y memoria para 7 días, de chorro múltiple, caudal 
 nominal máximo 15 m3/h, diámetro nominal 50 mm, 
 temperatura máxima 50°C, presión máxima 16 bar, con 
 válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 2" de 
 diámetro. Incluido: Filtro retenedor de residuos de latón, 
 con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm 
 de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de 
 trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
 110°C,Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 
 2" de diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, 
 temperatura máxima 110°C, montaje y piezas auxiliares. 
  
  __________________________  
 2,000 531,28 1.062,56 
  _________  
 TOTAL C8 ......................................................................................................... 36.168,03 
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C9 SOLADOS  
9.1 m2 Solera de hormigón con fibras HAF-35  
 
 Solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, 
 realizada con hormigón HM-35/B/20/I+Qc fabricado en central 
 y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de 
 polipropileno, con acabado superficial mediante fratasadora 
 mecánica, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 
 Incluye el acabado rugoso cercano a las gradas, según 
 especificado en proyecto.  
  __________________________  
 3.223,930 48,40 156.038,21 
9.2 m Sellado de juntas 
  
 Sellado de juntas con  masilla tipo Sikaflex, totalmente 
 colocada. 
  __________________________  
 475,020 7,27 3.453,40 
9.3 m2 Plancha de polietileno 
  
 Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 
 138 g/m2, colocada sobre el terreno o sobre un encachado.  
  __________________________  
 1.749,770 1,36 2.379,69 
9.4 m2 Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI". 
  
 Solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, 
 sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, 
 C-20 "CÁVITI", realizada con hormigón HA-35/B/12/IIa fabricado 
 en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
 homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
 juntas de retracción. Perímetro pegado al muro sólo en parte 
 exterior y con una franja de 0.5 metros.  
  __________________________  
 139,180 27,60 3.841,37 
  _________  
 TOTAL C9 ......................................................................................................... 165.712,67 
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C10 PISTA DE TENIS  
10.1 m2 Acabado CELABASA 
  
 Sistema patentado CELABASA formado por las siguientes capas 
 en sentido ascendente:  
 
 Terreno natural nivelada y acondicionada, según 
técnicos de la empresa de construcción de la pista. 
 Capa drenante sin gravas formada por cascote 
cerámico, volcánica o similar, de 20 cm aprox. 
 Pastilla de pavimento CELABASA de 5 cm. 
 Tierra batida, alrededor de 5 mm.  
  __________________________  
 1.337,730 21,52 28.787,95 
10.2 m Rejilla lateral de desagüe 
  
 Canaleta prefabricada de drenaje de polipropileno, con 
 refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 
 100 mm de anchura y 170 mm de altura, con rejilla 
 cuadriculada de acero galvanizado clase B-125 según UNE-EN 
 124 y UNE-EN 1433, incluso piezas especiales. Incluido el sifón 
 en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con unión 
 macho/hembra, de 110 mm de diámetro. Totalmente colocado 
 y conexionado. Excavación compensada en movimiento de 
 tierras previo y en excavación de zanjas de pluviales. 
  __________________________  
 73,140 146,60 10.722,32 
  _________  
 TOTAL C10 ....................................................................................................... 39.510,27 
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C11 GRADAS  
11.1 ud Módulo escaleras 
  
 Suministro y colocación de graderío constituido por perfiles 
 metálicos para 2 personas y escaleras de evacuación con 
 dimensiones y resistencia acordes al cumplimiento del Código 
 Técnico de la Edificación y a este proyecto, con asientos de 
 material plástico resistente al uso diario. Todas sus 
 características deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 
 13.200. “Instalaciones para espectadores”, en especial su 
 reacción frente al fuego y dimensiones de pasillos y escaleras. 
 Incluidas las posibles pruebas de carga o ensayos que 
 justifiquen su seguridad estructural.  
   
  __________________________  
 24,000 970,00 23.280,00 
11.3 ud Módulo 3 filas de 4 asientos 
  
 Suministro y colocación de graderío constituido por perfiles 
 metálicos para 12 personas (3 filas con 4 asientos), con 
 dimensiones y resistencia acordes al cumplimiento del Código 
 Técnico de la Edificación y a este proyecto, con asientos de 
 material plástico resistente al uso diario. Todas sus 
 características deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 
 13.200. “Instalaciones para espectadores”, en especial su 
 reacción frente al fuego y dimensiones de pasillos y escaleras. 
 Incluidas las posibles pruebas de carga o ensayos que 
 justifiquen su seguridad estructural.  
  __________________________  
 72,000 1.050,00 75.600,00 
11.4 m2 Panel fenólico de protección 
  
 Tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
 Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 
 13501-1 totalmente colocado con medios de sujeción de 
 montaje y desmontaje rápido. 
  
  __________________________  
 699,780 22,50 15.745,05 
  _________  
 TOTAL C11 ....................................................................................................... 114.625,05 
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C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
C12.1 2 Derivaciones individuales  
12.1.1 m Cable unipolar 
  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, 
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm2 de sección, con 
 aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
 Según UNE 21123-4. 
  
  __________________________  
 400,000 20,75 8.300,00 
12.1.2 m Tubo canalización 
  
 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
 pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
 resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 40 
 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con 
 hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.  
 Incluye: Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de 
 anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO 
 HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.  
  __________________________  
 100,000 14,50 1.450,00 
12.1.3 ud Protección cuadro 
  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, clase AC. 
  __________________________  
 2,000 515,00 1.030,00 
  _________  
 TOTAL C12.1 ................................................................... 10.780,00 
 
C12.2 Contador 3P+1  
12.2.1 ud Caja de protección para ambos contadores 
  
 Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de 
 intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
 envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
 de material transparente resistente a la acción de los rayos 
 ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso 
 equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
 cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
 individual. Normalizada por la empresa suministradora. 
 Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
 indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 
 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 
  __________________________  
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12.2.2 ud Peana prefabricada 
  
 Peana prefabricada de hormigón armado para ubicación de 1 ó 
 2 cajas de protección y medida. 
  __________________________  
 1,000 59,88 59,88 
12.2.3 ud Pernos de anclaje 
  
 Juego de pernos metálicos de anclaje para sujeción de armario a 
 peana prefabricada de hormigón armado 
  
  __________________________  
 1,000 10,41 10,41 
12.2.4 ud Medios auxiliares 
  
 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 
  
  __________________________  
 1,000 69,76 69,76 
  _________  
 TOTAL C12.2 ................................................................... 533,61 
 
 
C12.3 Cableado interior de ambas naves  
12.3.1 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 95 mm2. Unipolar  
 
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 95 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Colocado en 
 canalizaciónes y unido a equipos. 
  
  __________________________  
 120,000 13,00 1.560,00 
12.3.2 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 
 10 mm2. Unipolar 
  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Colocado en 
 canalizaciónes y unido a equipos.  
  __________________________  
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12.3.3 m RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm2. Unipolar  
 
 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de 
 cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de sección, con aislamiento de 
 polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
 termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
  __________________________  
 2.100,000 3,95 8.295,00 
  _________  
 TOTAL C12.3 ................................................................... 10.437,00 
 
C12.4 Canalizaciones de ambas naves  
12.4.1 m Tubo Polietileno 150 mm enterrado 
  
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 
 de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
 corrugada), de color naranja, de 150 mm de diámetro nominal, 
 resistencia a la compresión 450 N. Incluida colocación en zanja 
 y conexionado  
  __________________________  
 30,000 13,72 411,60 
12.4.2 m Tubo PVC flexible 40 mm empotrado en fachada interior  
 
 Suministro y colocación de canalización empotrada en 
 elemento de construcción térmicamente aislante de tubo 
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de 
 diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
 fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
 resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
 61386-22. Piezas auxiliares y conexionado incluido 
  __________________________  
 50,000 3,54 177,00 
12.4.3 m Tubo PVC flexible 30 mm empotrado en fachada interior  
 
 Suministro y colocación de canalización empotrada en 
 elemento de construcción térmicamente aislante de tubo 
 curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de 
 diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de 
 fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
 resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no 
 propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
 61386-22. Piezas auxiliares y conexionado incluido 
  __________________________  
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12.4.4 m Tubo PVC rígido 20 mm anclado a perfiles estructurales 
  
 Suministro y colocación de canalización fija en superficie de 
 tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
 negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija en 
 superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
 impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
 grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
 eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos 
 de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
 flexibles). Piezas auxiliares incluidas. 
  __________________________  
 388,000 4,33 1.680,04 
  _________  
 TOTAL C12.4 ................................................................... 3.074,20 
 
C12.5 Protecciones  
12.5.1 ud Iluminación  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 500 
 mA, poder de corte 10 kA, curva B, clase AC. 
 Especificaciones: Interruptor combinado 
 magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 módulos, tripolar (3P), 
 intensidad nominal 40 A, sensibilidad 500 mA, poder de corte 10 
 kA, curva B, clase AC, de 108x91,5x77 mm, grado de protección IP 
 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
 garras, según UNE-EN 61009-1  
  __________________________  
 8,000 290,36 2.322,88 
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12.5.2 ud Alumb. emergencia, baños y uso común  
 Interruptor combinado magnetotérmico-diferencial, de 2 
 módulos, bipolar (1P+N), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 
 500 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase AC  
  __________________________  
 6,000 220,87 1.325,22 
12.5.3 ud Climatización  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 160 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, curva B, clase AC.  
  __________________________  
 2,000 410,00 820,00 
12.1.3 ud Protección cuadro 
  
 Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 6 
 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, sensibilidad 
 3000 mA, poder de corte 85 kA, clase AC. 
  __________________________  
 2,000 515,00 1.030,00 
12.5.4 ud Hornacina prefabricada de hormigón 
  
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja 
 de protección y medida, y caja de seccionamiento de energía 
 eléctrica, de 760x250x1750 mm de dimensiones exteriores. 
 Totalmente colocada y anclada.  
  __________________________  
 2,000 350,00 700,00 
  _________  
 TOTAL C12.5 ................................................................... 6.198,10 
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C12.6 Mecanismos para uso común  
12.6.1 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko  
 
 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo 
 Schuko, estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama 
 básica, intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 V, con 
 tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. 
 
 Totalmente colocado y operativo   
 8,000 33,28 266,24 
  _________  
 TOTAL C12.6 ................................................................... 266,24 
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C12.7 Control de la iluminación  
12.7.1 ud Detector de movimiento baños  
 
 Suministro e instalación en la superficie del techo de detector 
 de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema 
 de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, 
 alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en 
 tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia de captación, 
 alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, 
 con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas 
 fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 
 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas 
 fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 
 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo 
 consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para 
 lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 
 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, 
 temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección 
 IP 20, de 120 mm de diámetro. Incluso sujeciones. Totalmente 
 instalado con conexiones realizadas y operativo. 
  __________________________  
 8,000 78,70 629,60 
12.7.2 ud Regulador de potencia de focos tenis  
 Sistema de control de la intensidad suministrada a los focos en 
 función de la luminosidad detectada por 4 sensores colocados 
 en puntos a designar por el instalador. Totalmente colocado, 
 calibrado y operativo.    
 2,000 2.200,00 4.400,00 
  _________  
 TOTAL C12.7 ................................................................... 5.029,60 
 
C12.8 Focos  
12.8.1 ud Focos baños 
  
 PHILIPS MVP507 MHN-LA2000W/842 230V WB SI  
  __________________________  
 32,000 42,00 1.344,00 
12.8.2 ud Focos pista tenis 
  
 PHILIPS OPTIVISION MVP507 MHN-LA2000W/842 230V WB SI 
 
Act0010 12 Focos en cada pista 24 24,00 
  __________________________  
 24,000 1.284,85 30.836,40 
  _________  
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12.9 ud Pararrayos PDC y accesorios 
  
 Suministro e instalación de sistema externo de protección 
 frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de 
 cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 75 
 mpara un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de 
 utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre 
 mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 
 3.5 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina 
 conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los 
 impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y 
 toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. 
  
  __________________________  
 1,000 6.123,34 6.123,34 
12.10 ud Cuadro general de distribución. 
  
 Suministro e instalación de cuadro general de distribución de Baja 
 Tensión, metálico, designado CGBT(s) 
  __________________________  
 2,000 1.750,00 3.500,00 
12.11 ud Sistema de control remoto y presencial del encendido 
  
 Sistema electrónico con software compatible + Sistema de 
 encendido independiente del cuadro eléctrico que permita el 
 encendido de distintos sistemas de manera independiente 
 (luces, focos, climatización). Instalado y operativo.  
  __________________________  
 2,000 500,00 1.000,00 
  _________  
 TOTAL C12 ....................................................................................................... 79.122,49 
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C13 BAÑOS  
13.1 Aparatos sanitarios  
13.1.1 ud Urinarios 
  
 Urinario, con alimentación y desagüe empotrado, gama media, 
 color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm visto, acabado 
 cromado según UNE 67001, y grifería temporizada para 
 urinario, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm, con 
 enlace cromado. Incluido el montaje, material auxilar y conexión a la red de 
 saneamiento  
  __________________________  
 8,000 211,63 1.693,04 
13.1.2 ud Inodoros  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, 
 color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de 
 descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
 evacuación, según UNE-EN 997. 
 Incluido el montaje, material auxilar y conexión a la red de 
 Saneamiento  
  __________________________  
 12,000 273,04 3.276,48 
13.1.3 ud Lavabos 
  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color, 
 de 500x420 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo 
 con juego de fijación, según UNE 67001 y acoplamiento a 
 pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, para 
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el 
 interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
 diámetro, según UNE-EN 1329-1.  
  __________________________  
 12,000 245,98 2.951,76 
  _________  
 TOTAL 13.1 ..................................................................... 7.921,28 
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13.2 Cabinas de panel fenólico  
13.2.1 ud Módulo de una sola puerta 
  
 Cabina para vestuario, de 900x1750 mm y 2000 mm de 
 altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 
 elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según 
 UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 750x1800 mm; 
 estructura soporte de aluminio anodizado, formada por 
 perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
 diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y 
 perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes 
 de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con 
 muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y 
 ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 
 Totalmente instalado.  
  __________________________  
 6,000 416,39 2.498,34 
13.2.2 ud Módulo de puerta más un lateral 
  
 Cabina para vestuario, de 900x1750 mm y 2000 mm de altura, 
 de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
 Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; 
 compuesta de: puerta de 750x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm 
 de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada 
 por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 
 diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles 
 en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero 
 inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador 
 con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies 
 regulables en altura hasta 150 mm.  
  __________________________  
 8,000 652,59 5.220,72 
  _________  
 TOTAL 13.2 ..................................................................... 7.719,06 
 
13.3 m2 Suelos 
  
 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 
 8 €/m2, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
 recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 
 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento 
 blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Según UNE-EN 
 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 
 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE. Totalmente colocado 
 y con materiales y medios auxilares incluidos. 
  __________________________  
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13.4 m2 Paredes 
  
 Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 30x30 cm, 8 
 €/m2, capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, 
 resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre 
 una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 
 paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
 mejorado, C2 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
 cantoneras de PVC. Totalmente colocado y con materiales y 
 medios auxilares incluidos.Según UNE-EN 14411, resistencia 
 al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 0 según CTE. 
  __________________________  
 351,000 25,82 9.062,82 
  _________  
 TOTAL C13 ....................................................................................................... 27.307,75 
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C14 ACABADOS  
14.1 m2 Pintura verde 
  
 Pintura plástica con textura rugosa, color a elegir, acabado piel 
 de naranja mate, sobre soporte prelacado y/o pintado con toda 
 la superficie en buen estado, de metal, lavado a alta presión con 
 agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, 
 aplicación de una mano de acabado con pintura (rendimiento: 
 0,25 l/m2 ) plástica a base de copolímeros acrílicos en 
 dispersión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de 
 cromatos, color a elegir, acabado piel de naranja mate, textura 
 rugosa, para aplicar rodillo. Incluido: Alquiler diario de cesta 
 elevadora de brazo articulado, motor diesel, de 16 m de altura 
 máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 
 responsabilidad civil. 
  
  __________________________  
 3.418,880 14,51 49.607,95 
14.2 ud Carteles indicadores exterior pista 
  
 Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de 
 local, de 1720x420 mm, con las letras o números adheridos al 
 soporte indicadoras de la pista y club 
  __________________________  
 3,000 235,00 705,00 
  _________  
 TOTAL C14 ....................................................................................................... 50.312,95 
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C15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
15.1 ud Luminarias de emergencia 
  
 Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de 
 luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
 G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
 clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
 autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
 Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  __________________________  
 40,000 50,21 2.008,40 
15.2 ud Señalización de recorrido de evacuación 
  
 Suministro y colocación de placa de señalización de recorridos 
 de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
 mm según UNE 23034. Incluso elementos de fijación 
  __________________________  
 32,000 11,78 376,96 
15.3 ud Señalización de medios contra incendios 
  
 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos 
 contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
 mm según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación y 
 colocación. 
  __________________________  
 40,000 11,78 471,20 
15.4 ud Extintores  
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
 ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
 manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. Incluso 
 soporte y accesorios de montaje.  
  __________________________  
 24,000 42,91 1.029,84 
15.5 ud Hidrantes 
  
 Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 3" 
 DN 80 mm de diámetro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, 
 racor y arqueta. Incluso elementos de fijación. Colocado y 
 conexionado a red final de la parcela del complejo deportivo. 
  __________________________  
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15.6 ud Bocas de incendios 
  
 Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio 
 equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, 
 compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de 
 espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
 puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 
 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
 devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con 
 alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
 lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
 construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios, 
 elementos de fijación y conexión a la red de abastecimiento de 
 agua de la parcela.  
  __________________________  
 4,000 408,30 1.633,20 
15.7 ud Pulsador de alarma 
  
 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de 
 rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led 
 indicador de alarma color rojo y llave de rearme. Incluso 
 elementos de fijación y colocación.  
  __________________________  
 8,000 36,50 292,00 
15.8 ud Sirena con señal óptica y megafonía 
  
 Suministro e instalación en paramento interior de sirena 
 electrónica, de color rojo, con señal óptica y acústica, 
 alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
 consumo de 68 mA, según UNE-EN 54-3. Incluso elementos de 
 fijación y colocación. 
  __________________________  
 4,000 104,11 416,44 
15.9 ud Señal óptica 
  
 Suministro e instalación en paramento interior de señal óptica. 
 Incluso elementos de fijación y colocación.  
  __________________________  
 4,000 51,27 205,08 
 
15.10 ud Detectores de humo de 50 metros 
  
 Suministro e instalación de detector lineal de humos, de 
 infrarrojos, convencional, con reflector, para una cobertura 
 máxima de 50 m de longitud y 15 m de anchura, compuesto 
 por unidad emisora/receptora y elemento reflector, para 
 alimentación de 10,2 a 24 Vcc, con led indicador de acción. 
 Incluso elementos de fijación, colocación y conexionado.  
  __________________________  
 4,000 933,83 3.735,32 
  _________  
 TOTAL C15 ....................................................................................................... 11.185,04 
PRESUPUESTO  
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C16 SEGURIDAD Y SALUD  
  _________  
 TOTAL C16 ....................................................................................................... 29.294,09 
 ___________________________________________________________________________________________  































































































































RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Pistas de tenis Cubiertas Zaragoza (TFM Enrique Sánchez)  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 ___________________________________________________________________________________________  
 1  
C1 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................ 50.347,18 2,41 
C2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................... 94.731,11 4,54 
C3 CIMENTACIÓN .......................................................................................................................... 135.176,02 6,47 
C4 ESTRUCTURA METÁLICA....................................................................................................... 467.167,53 22,37 
C5 CERRAMIENTOS ....................................................................................................................... 578.251,22 27,69 
C6 CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................... 151.581,42 7,26 
C7 SANEAMIENTO ......................................................................................................................... 57.716,31 2,76 
C8 ABASTECIMIENTO DE AGUA ............................................................................................... 36.168,03 1,73 
C9 SOLADOS .................................................................................................................................... 165.712,67 7,94 
C10 PISTA DE TENIS ......................................................................................................................... 39.510,27 1,89 
C11 GRADAS ...................................................................................................................................... 114.625,05 5,49 
C12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA..................................................................................................... 79.122,49 3,79 
C13 BAÑOS ......................................................................................................................................... 27.307,75 1,31 
C14 ACABADOS ................................................................................................................................ 50.312,95 2,41 
C15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................. 11.185,04 0,54 
C16 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................ 29.294,09 1,40 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.088.209,13 
 21% IVA ...........................  438.523,92 
  ______________________________________________________________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.526.733,05 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS  
TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
  
En Zaragoza a 20 de octubre de 2019. 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DOS NAVES ADOSADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ALBERGAR 
DOS PISTAS DE TENIS EN UN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este Trabajo Final de Máster de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería Industrial se ha 
desarrollado un Proyecto Básico y de Ejecución que define de manera clara y justificada el cumplimiento de la 
legislación vigente (en la fecha de firma de la Memoria) una instalación deportiva destinada a la práctica 
deportiva del tenis en Zaragoza, una ciudad con 706 904 habitantes en 2019, según datos del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
 
Dichas pistas serían las únicas, tanto en Zaragoza como en Aragón, con una capacidad superior a los 300 
espectadores, disponible permanentemente, homologada para competiciones internacionales y protegida de 
las condiciones climáticas externas. Además, cuenta con una instalación de climatización con potencia 
suficiente como para dotar a todas las superficies del confort necesario para los espectadores. 
 
Cabe destacar que, cumpliendo con la legislación vigente, todas las superficies del edificio son accesibles para 
personas con movilidad reducida, reservándose localidades y cabinas de baños dedicadas para ellas, sin que 
les suponga una dificultad su tránsito por las instalaciones y garantizando su seguridad en caso de tener que 
evacuar el edificio.  
 
Asimismo, se ha realizado la correspondiente justificación de que el diseño proyectado garantiza la capacidad 
portante de la estructura y de la cimentación, se ha evaluado los riesgos durante la construcción del edificio, 
proponiendo medidas que eviten o reduzcan tanto su probabilidad de ocurrencia como sus consecuencias, y 
se ha evaluado la situación en caso de incendio, proyectando tanto los medios de evacuación y extinción del 
fuego. 
 
Este proyecto cumple los objetivos planteados en un inicio, de manera que se han alcanzado soluciones 
eficientes y con un coste ajustado a lo ofertado en el mercado actual. 
 
A nivel personal, ha supuesto un reto aplicar de manera coordinada los conocimientos adquiridos a lo largo 
de los seis años de mi etapa universitaria en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, tanto en el 
Grado de Ingeniería Mecánica como en este Máster en Ingeniería Industrial, y en mi etapa laboral en el último 
año de dicho máster.  
 
En concreto, he profundizado en el modelizado de una estructura más compleja, en el cálculo de 
cimentaciones y uniones entre barras y en el dimensionado de instalaciones de distintos campos de la 
ingeniería industrial.  
 
Una de las mayores dificultades que he encontrado en la redacción de este Trabajo ha sido el de aplicar la 
legislación y normativa de modo que, al dar cumplimiento a estas no se actúe en perjuicio otros textos legales 
de rango superior o en contra de las exigencias planteadas, orientando y buscando soluciones alternativas que 
satisfagan todas estas condiciones.  
 
Finalmente, el final de la redacción y firma de este Trabajo, supone una gran satisfacción personal por el trabajo 
realizado y una gran gratitud a todas aquellas personas que han aportado una fuente de conocimiento y apoyo 
a lo largo de esta etapa universitaria, desde el personal, tanto docente como no docente, de Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, al director de este trabajo, D. José Ángel Cases Grau, a mis compañeros 
en EID Consultores y, por supuesto, a mi familia. 
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A continuación se recoge la bibliografía principalmente consultada y empleada, así como los 




 NORMA NIDE 2016 DE TENIS 
 Código Técnico de la Edificación (CTE), Documentos Básico: 
Seguridad Estructural (SE). 
Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación (SE-AE). 
Seguridad Estructural - Cimientos (SE-C). 
Seguridad Estructural - Acero (SE-A). 
Seguridad Estructural - Fabrica (SE-F). 
Seguridad en Caso de Incendio (SI) 
Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
Ahorro de energía (HE) 
Protección frente al ruido (HR) 
Salubridad (HS) 
Catálogo informático de elementos constructivos (CEC) 
 Norma UNE 1993. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 
 Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias. 
  (REBT) 
 UNEHD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 UNE 2043-4: Sistema de designación de cables. 
 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 UNE-EN 602691: Fusibles de baja tensión. 
 UNEHD 60364-443: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
sobreintensidades. 
 UNE-EN 609090: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Cálculo de corrientes. 
 UNEIEC/TR 609092: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
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 REAL DECRETO 1027/2007, de 29 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para Instalaciones Térmicas de los Edificios.  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión.  18/09/2002. BOE núm. 224. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo), actualizado a fecha 
23 de julio de 2012. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril, B.O.E. 01-05-98) 
 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (Orden TIN/2504/2010 de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 
que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo 
de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-
97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 
12-06-97) 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 
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 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 
 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Ley ordinaria LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de laConstrucción. BOE 
núm. 250 de 19 de octubre BOE n. 250 19-9-2 
 El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción. 
 Ampliación 1 normativa del Estado 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; 
vigente el capítulo 6 del título II) 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual 
(B.O.E. 28-12-92) 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales. 
 O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del 
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 
 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo 
que pueda quedar vigentes. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias 
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 Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).  
 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 
unidades de obra o actividades correspondientes. 
 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que 
pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. 
Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 
2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador 
de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 
 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, 
por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede 
verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 
 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.  
 Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.  
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.  
 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.  
 Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.  
 R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
 R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.  
 Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006.  
 Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 
publicada en B.O.E. del 12/03/2002.  
 R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
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 R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y 
aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.  
 Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.  
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 que la 
desarrollan y modifican.  
 R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.  
 R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 
desarrollan.  
 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
 Código Técnico de la Edificación, en las partes incluidas en su ámbito de aplicación. 
 La Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (si le es de aplicación). 
 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego 
 Normas UNE que sean de aplicación a los equipos y a las diferentes instalaciones de la edificación. 
 Norma UNE 157653:2008, criterios generales para la elaboración de Proyectos de Protección 
Contra Incendios en edificios y en establecimientos. 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 
de 28 de julio de 1974).    
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
(O.M. de 15 de septiembre de 1986).  
   El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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 Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción y la 
supresión de barreras arquitectónicas. 
 Norma 5.1-IC de “Drenaje”. 
 Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial”. 
 Norma 6.1- IC de “Secciones de Firme”. 
 Norma 8.1-IC de “Señalización vertical”. 
 Norma 8.2-IC de “Marcas viales”. 
 Norma 8.3-IC de “Señalización de Obra”. 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
 Norma UNE 1401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin presión. 
Poli (Cloruro de vinilo) no plastificado PVC-U. 
 Decreto 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido 




 RFEM 5 de la empresa Dlubal. 
 Presto de RIB. 
 CypeCAD MEP  de Cype Ingenieros.  
 CypeLEC REBT de Cype Ingenieros. 
 DIALux de DIAL 
 AutoCAD 2020 de Autodesk 
 Microsoft Excel 2016  
 Microsoft Word 2016 
 Microsoft Project 2016 
 PDF Creator 
 MEFI del Departamento de Estructuras y Construcción de la Universidad Politécnica de 
Cartagena 
 LIDER-CALENDER (HULC) 
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